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Раздел 1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) 
для осуществления строительства, реконструкции и технического 
перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей 

1.1. Введение 

Повреждаемость тепловых сетей в России постоянно растет. Высоки потери сетевой  
воды из-за несанкционированного водоразбора и нарушения договорных гидравлических  
режимов, скрытых повреждений трубопроводов, многократных сбросов воды при аварийных 
ремонтах и т.п. 

Тепловые потери в трубопроводах только магистральных сетей через тепловую изоляцию 
и потери сетевой воды достигают 10 - 11% от произведенной тепловой энергии, а суммарные 
потери в магистральных и распределительных сетях – 15 - 25% от передаваемой тепловой 
энергии. 

Затраты электроэнергии на источниках тепла и в тепловых сетях более чем на 20%-50% 
превышают технологически обоснованные величины из-за нарушений в режимах работы  
систем централизованного теплоснабжения, в которых циркулирует примерно в 1,2–1,5 раза 
больше сетевой воды, чем указано в проектах и предусмотрено договорами теплоснабжения. 

Задачи снижения потерь тепловой энергии в трубопроводах систем теплоснабжения  
является одной из самых актуальных. 

Для реконструкции и строительства новых трубопроводов рекомендуются к использова-
нию трубы в ППУ-изоляции в бесканальной прокладке.  

Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, кото-
рая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной обо-
лочки из полиэтилена.  

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции: 
- низкое водопоглощение пенополиуретана; 
- пенополиуретан экологически безопасен; 
- долговечность пенополиуретана; 
- низкая токсичность; 
- пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель  

у  ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/М*К; 
- высокая адгезионная прочность пенополиуретана; 
- звукопоглощение пенополиуретана;  
- пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии; 
- ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от -100°до 

+140°С. 
Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная 

система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, зали-
тых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая 
позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 
2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до 
одного метра с помощью импульсного рефлектометра.  

Лучшие результаты по применению труб с ППУ изоляций достигнуты в тех регионах  
и городах, где имеются целевые программы и постановления по энергосбережению с конкрет-
ным указанием вида трубопроводов тепловых сетей, а именно труб с ППУ. Это, прежде всего 
Москва, Московская область, Тюмень, Ханты-Мансийск, Санкт-Петербург и др. 

Так в Москве из 9 830 км тепловых сетей, обслуживаемых ОАО «МОЭК» (Московская 
объединенная энергетическая компания), около 25℅ выполнено из новых труб. В ближайшие  
5 лет предполагается переложить ещё 4500 км теплотрасс с использованием труб с ППУ-
изоляцией, что в итоге составит 70℅ протяженности тепловых сетей. 

В результате применения данного типа труб тепловые потери уменьшились более чем  
на 20℅, сокращаются потери сетевой воды, минимизируется упущенная выгода от недопоста-
вок тепла потребителям во время аварийных отключений.  

Применение новых конструкций теплопроводов полной комплектации позволяет: 
- увеличить срок службы до 25 лет; 
- снизить тепловые потери примерно в 1,5-2 раза; 
- снизить капитальные затраты на 15-20%; 
- снизить эксплуатационные затраты в 1,5-2 раза; 
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- снизить ремонтные затраты в 2-3 раза; 
- уменьшить время прокладки в 1,5-2 раза; 
- исключить влияние блуждающих токов и, следовательно, внешнюю коррозию; 
- исключить строительство дорогостоящих каналов; 
- свести к минимуму аварийность, благодаря обязательной установке системы дистанци-

онного контроля, стоимость которой не превышает 1,5-2%от общей стоимости тепловых сетей. 
Таким образом, годовой экономический эффект, получаемый в тепловых сетях, рассчи-

тывается по формуле: 
Эт.с. = Экап.вл. + Эдолгов + Э рем. + Ээкспл.+ Этопл. 

Средства, вложенные в энергосберегающие технологии, окупаются (по данным эксперт-
ных оценок реализованных программ энергосбережения) в срок от нескольких месяцев до 5-6 
лет, что в 2-2,5 раза быстрее, чем при строительстве новых генерирующих мощностей. 

В табл. 1.1. приводятся результаты технико-экономического анализа теплоизоляционных 
конструкций тепловых сетей диаметром 159 мм. 

Таблица 1.1. 

Показатель Ед. изм. АПБ АПБ-У ФЛ ИТ ПБИ ППУ 

Коэффициент теплопроводности Вт/мК 0,115 0,07 0,058 0,07 0,08 0,038 

Толщина теплоизоляции Ду мм 75 75 50 80 50 40 

Плотность теплового потока при 
температуре 90 

о
С в прямом тру-

бопроводе т/сети 
Вт/м 79,4 5,8 56,7 55,3 81,4 43,5 

Плотность теплового потока при 
температуре 50 

о
С в обратном 

трубопроводе 
Вт/м 42,1 29,53 30,0 29,3 48,1 23,0 

Нормы плотности теплового пото-
ка для прямого и обратного тру-
бопроводов, при температуре 
90/50 

о
С. 

(изм. №1 СНиП 2.04.14-88) 

Вт/м 42/17 42/17 42/17 42/17 42/17 42/17 

Удельные (на 1 км теплопровода) 
годовые потери энергии 

Гкал/км год 414,4 291,4 295,35 304,0 424,7 226,1 

Экономия затрат за счет сниже-
ния тепловых потерь 

тыс. руб/км 22,8 36,4 35,9 35,0 21,3 43,5 

Стоимость прокладки 1 пм трубо-
провода т/сети K 

тыс. руб/м 281,6 281,64 227,6 - - 336,14 

Срок службы трубопровода T Лет 15 15 10 11-12 25 30 

Экономический эффект от ис-
пользования средств, оставшихся 
после отказа от приобретения 
трубопроводов теплоизолирован-
ных ППУ 

тыс. руб/км 0.77 3,4 8,34 - - - 

Суммарный годовой эффект тыс. руб/км 4,8 21,0 21,74 - - 30,0 
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Раздел 2. Предложения по источникам инвестиций,  
обеспечивающим финансовые потребности 

Схема финансирования строительства и перекладки магистральных тепловых сетей по 
программе перспективного развития теплоснабжения г. Киров подбирается в прогнозируемых 
ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, 
т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге рас-
чета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопре-
деленность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости 
ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины накопленного сальдо денежного 
потока 

При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по каж-
дому мероприятию.  

В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования пред-
приятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные). 

2.1. Внутренние источники собственных средств 

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприя-
тия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду 
неиспользуемых активов и др. 

2.1.1. Чистая прибыль 

В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остаю-
щуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких 
факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а также соблюдение интересов соб-
ственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на 
расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финан-
сировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных 
операций, а также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам 
(дивидендная политика). 

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести: 
•отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников; 
•сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников; 
•повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привле-

чения средств из внешних источников. 
В свою очередь, недостатками использования данного источника являются его ограни-

ченная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внеш-
них, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов (например, конъюнктура 
рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т. п.). 

2.1.1.1. Применение долгосрочных тарифов на тепловую энергию 

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснаб-
жения г. Кирова подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финан-
совой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных 
потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег 
для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не не-
обходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом 
шаге tm величины накопленного сальдо денежного потока. 

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в в ст. 3 
Федерального закона от 27.07.10 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

«Статья 7. Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномо-
чия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских 
округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии 
со следующими основными принципами: 

1) обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потреби-
телей; 
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2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя; 

3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному 
функционированию и развитию систем теплоснабжения; 

4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осу-
ществлении деятельности в сфере теплоснабжения; 

… 
7) создание условий для привлечения инвестиций;» 
В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (часть 1), ст. 14), плата за комму-
нальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление 
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). 

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для 
граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом 
этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4. Основ формирования 
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. N 708 (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2009, N 36, ст. 4353). 

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые 
коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, ко-
торые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходи-
мой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и 
на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а 
также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования. 

В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изме-
нения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства региональ-
ного развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378)»: 

«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные 
услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании 
превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов 
ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на вы-
плату субсидий и мер социальной поддержки населению». 

В связи с вышеизложенным, и,  принимая во внимание тот факт, что рост тарифов на 
электрическую энергию и на газ снижен законодательно  на период 2014 – 2016 гг., предлагаем 
рассматривать рост основных тарифов (тепловая энергия, электроэнергия, природный газ, та-
рифы управляющих компаний) в совокупности. 

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить 
значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики 
в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. N 190-
ФЗ "О теплоснабжении", к которым относятся: 

«1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов; 

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой 
энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии для организации теплоснабжения; 

4) развитие систем централизованного теплоснабжения; 
5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и инте-

ресов потребителей; 
6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности тепло-

снабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятель-
ности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала; 

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предприни-
мательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 
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2. Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение со-
блюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных 
настоящей статьей». 

Важным условием при переходе на долгосрочные методы регулирования является про-
зрачность тарифа для инвестора, которому необходимы четкие и понятные ориентиры для 
прогнозирования доходов и потребителя.  

Тариф, принимаемый на долгосрочный промежуток времени, должен зависеть от надеж-
ности и качества услуг.  

Основой экономических отношений  в сфере теплоснабжения на сегодняшний момент  
является система дотирования  предприятий. В данной ситуации потребители не имеют воз-
можности влияния на количество и качество представляемых им услуг.  

Первые тарифы с применением метода доходности инвестированного капитала для орга-
низаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, установлены в рамках реализации с 
2011 г. пилотных проектов по долгосрочному тарифному регулированию с применением мето-
да доходности инвестированного капитала в сфере теплоснабжения. 

Введение метода RAB регулирования принесет следующие положительные изменения: 
1) Для региона: ввод новых мощностей и строительство сетей обеспечит возможность 

присоединения новых потребителей, а значит, будет создана база для развития абсолютно 
всех отраслей и организации новых рабочих мест. Развитая сетевая инфраструктура позволит 
открывать новые предприятия, расширить производственные мощности, строить комфортное 
жилье. 

2) Для бизнеса: все финансовые вложения и акционеров компании, и инвесторов будут 
возмещены. К тому же вкладчик получит гарантированный доход. Процент этого дохода уста-
навливается органами государственного регулирования цен и тарифов при установлении 
уровня тарифа по методу RAB. 

3) Для потребителей: при новой методике тарифообразования на протяжении всего вре-
мени пользования тепловой энергией потребители будут рассчитываться по установленной 
государством цене, повышается надежность и качество предоставляемых услуг за счет новых 
инвестиций. 

4) Для компаний, предоставляющих услуги: появляется возможность привлечения допол-
нительных инвестиций. За счет гарантированного государством процента доходности на вло-
женный капитал у компании появляется источник дополнительных поступлений, которые будут 
направлены на дальнейшее развитие сетевой инфраструктуры. С учетом того, что тариф уста-
навливается на 3-5 лет, компании смогут прогнозировать свои расходы и доходы сразу на не-
сколько лет вперед. Появляется возможность планомерно снижать критичный процент износа 
оборудования. 

Благодаря созданию резерва мощности, снижению тепловых потерь, улучшению качества 
теплоснабжения будет повышаться экономическая и энергетическая эффективность в сфере 
теплоснабжения потребителей. 

В настоящий момент Правительством РФ и ФСТ РФ утверждены два основных  норма-
тивных документа, регламентирующих расчет необходимой валовой выручки (НВВ) тепло-
снабжающего предприятия в целях финансового обеспечения инвестиционных программ: 

1. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075 "О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения" 

2. Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния Приказ Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. N 760-э "Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения". 

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075 "О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения" определило принципы расчета регулируемых тарифов: 

«7. Тарифы в сфере теплоснабжения рассчитываются на основании необходимой вало-
вой выручки регулируемой организации, определенной для соответствующего регулируемого 
вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции 
(услуг) на расчетный период регулирования. 

Тарифы на тепловую энергию (мощность) и тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии устанавливаются в соответствии с календарной разбивкой, предусмотренной пре-
дельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями тарифов на тепловую энергию 
(мощность), установленными федеральным органом регулирования» 

http://i.garant.ru/document?id=70316706&sub=0
http://i.garant.ru/document?id=70316706&sub=0
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Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075 "О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения" определило принципы регулирования тарифов органами регулирова-
ния: 

«10. Регулирование цен (тарифов) основывается на принципе обязательности ведения 
регулируемыми организациями раздельного учета объема тепловой энергии, теплоносителя, 
доходов и расходов, связанных с осуществлением следующих видов деятельности: 

а) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирую-
щей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более; 

б) производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирую-
щей мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт; 

в) производство тепловой энергии (мощности) не в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии; 

г) производство теплоносителя; 
д) передача тепловой энергии и теплоносителя; 
е) сбыт тепловой энергии и теплоносителя; 
ж) подключение к системе теплоснабжения; 
з) поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой 

энергии. 
При установлении цен (тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов 

по различным регулируемым видам деятельности. 
11. Необходимая валовая выручка регулируемой организации должна возмещать ей эко-

номически обоснованные расходы и обеспечивать экономически обоснованную прибыль по 
каждому регулируемому виду деятельности. 

12. Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку, и 
оценка их экономической обоснованности производятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в 
сфере бухгалтерского учета, а также в соответствии с настоящими Методическими указания-
ми». 

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075 определяет основные ме-
тоды ценообразования сфере теплоснабжения, к которым относятся: 

«а) метод экономически обоснованных расходов (затрат); 
б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала; 
в) метод индексации установленных тарифов; 
г) метод сравнения аналогов». 
Необходимая валовая выручка организации при  применении метода экономически 

обоснованных расходов (затрат) определяется как сумма планируемых на расчетный пери-
од регулирования расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль организаций 
(расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные 
расходы), расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль 
(расходы, относимые на прибыль после налогообложения), величины налога на прибыль, а 
также экономически обоснованных расходов регулируемой организации». 

При использовании метода экономически обоснованных расходов НВВ (раздел IV п. 23 
«Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») 
необходимая валовая выручка (далее также - НВВ) на i-й расчетный период регулирования, 
определяемая в соответствии с методом экономически обоснованных расходов, рассчитыва-
ется по формуле: 

HBBi = (Р1,i + Р2,i + Hi) / - ΔHBBi     (тыс. руб) 
где: 
Р1,i – планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, уменьшающие нало-

говую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализа-
цией продукции (услуг), и внереализационные расходы), тыс. руб.; 

Р2,i – планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, не учитываемые при 
определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после нало-
гообложения), тыс. руб.; 

Hi – планируемая на i-й расчетный период регулирования величина налога на прибыль, 
определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.; 

http://i.garant.ru/document?id=10800200&sub=20025
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ΔHBBi – величина, учитывающая экономически обоснованные расходы регулируемой ор-
ганизации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком "+") в i-м расчетном пе-
риоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие исключению из НВВ (со зна- 
ком "-") в i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом  
12 настоящих Методических указаний, а также экономию от сокращения потребления энерге-
тических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, подлежащую учету в НВВ в i-м расчетном 
периоде регулирования и определяемую в соответствии с пунктом 31 Методических указаний. 

Необходимая валовая выручка организации при применении метода индексации 
установленных тарифов (раздел V п. 32 «Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») НВВ на i-й расчетный период регулирования  опре-
деляется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определя-
ются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются: 

1) базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования в 
соответствии с пунктом 37 настоящих Методических указаний; 

2) индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулиро-
вания для каждой регулируемой организации с учетом утвержденной для нее инвестиционной 
программы. Индекс эффективности операционных расходов устанавливается в размере от 1 
до 5 процентов в соответствии с приложением 1 к настоящим Методическим указаниям; 

3) нормативный уровень прибыли, устанавливаемый органом регулирования на каждый 
расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования в соответствии с 
пунктом 41 настоящих Методических указаний; 

4) уровень надежности теплоснабжения, соответствующий утвержденным в установлен-
ном порядке долгосрочным инвестиционным программам организаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей 
надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на 
первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей 
надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования); 

5) показатели энергосбережения и энергетической эффективности - если в отношении ре-
гулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности; 

6) реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, - если в отношении регули-
руемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности; 

7) динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одно-
го метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования при-
меняет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами рас-
пределения расхода топлива». 

Необходимая валовая выручка регулируемой организации в случае применения метода 
индексации установленных тарифов отдельно на каждый i-й расчетный период регулирования 
долгосрочного периода регулирования (далее в настоящей главе - i-й год), определяется по 
формуле: 

HBBi
Д = ОРi + НРi + РЭi + Пi + ΔРезi, (тыс. руб.), 

где: 
ОРi – операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, определяемые в соответствии 

с пунктом 36 Методических указаний, тыс. руб.; 
НРi – неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 39 

Методических указаний, тыс. руб.; 
РЭi – расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, 

осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь теп-
ловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энер-
гии, теплоносителя, холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в соответствии с 
пунктом 40 Методических указаний, тыс. руб.; 

Пi – прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в соответствии с пунк-
том 41 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; 
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ΔРезi – величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования 
в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты 
деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на осно-
ве долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб. 

При применении метода обеспечения доходности инвестированного капитала необ-
ходимая валовая выручка регулируемой организации устанавливается на каждый год долго-
срочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования, опреде-
ляемых в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О тепло-
снабжении», и включает в себя текущие расходы, средства, обеспечивающие возврат инвести-
рованного капитала, и средства, обеспечивающие получение дохода на инвестированный ка-
питал. 

НВВ  на i-й расчетный период регулирования  определяется на основе следующих долго-
срочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного пе-
риода регулирования и в течение него не меняются (раздел VI п. 53 «Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»): 

1) базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый в соответствии с Методи-
ческими указаниями; 

2) индекс эффективности операционных расходов, устанавливаемый органом регулиро-
вания в соответствии с Методическими указаниями; 

3) норматив чистого оборотного капитала, устанавливаемый органом регулирования в 
соответствии с Методическими указаниями; 

4) размер инвестированного капитала, установленный органом регулирования при пере-
ходе к регулированию тарифов с использованием метода обеспечения доходности инвестиро-
ванного капитала или на первый год очередного долгосрочного периода регулирования в соот-
ветствии с с Методическими указаниями; 

5) норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая органом регулирова-
ния в соответствии с Методическими указаниями, включая норму доходности на капитал, инве-
стированный до перехода к регулированию тарифов с использованием метода обеспечения 
доходности инвестированного капитала; 

6) сроки возврата инвестированного капитала, устанавливаемые в соответствии с Прави-
лами установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в от-
несенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов есте-
ственных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Феде-
рального закона "О теплоснабжении" (далее - Правила установления долгосрочных парамет-
ров регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 г. N 1075; 

7) уровень надежности теплоснабжения, соответствующий долгосрочным утвержденным 
в установленном порядке инвестиционным программам организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (фактические значения показателей 
надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на 
первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей 
надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования); 

8) показатели энергосбережения и энергетической эффективности – если в отношении 
регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности; 

9) реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, - если в отношении регули-
руемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности; 

10) динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от од-
ного метода распределения расхода топлива к другому методу, - если орган регулирования 
применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами 
распределения расхода топлива. 

….. 
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60. До начала долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных парамет-
ров регулирования и планируемых значений параметров расчета тарифов орган регулирова-
ния рассчитывает необходимую валовую выручку регулируемой организации отдельно на каж-
дый i-й расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования (далее в 
настоящей главе - i-й год), HBBi

Д по формуле: 

HBBi
Д = ОРi + НРi + РЭi + ВКi + ДКi + ΔРезi, (тыс. руб.), 

где: 
ОРi – операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, определяемые в соответ-

ствии с пунктами 36 - 37 настоящих Методических указаний, и учитывающие расходы, указан-
ные в подпунктах 1 - 9 пункта 37 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; 

НРi – неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 61 
настоящих Методических указаний, тыс. руб.; 

РЭi – расходы на приобретение энергетических ресурсов (в том числе топлива для орга-
низаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и по-
терь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в соответ-
ствии с пунктом 40 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; 

ВКi – возврат инвестированного капитала, оределяемый на i-й год в соответствии с 
пунктом 62 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; 

ДКi – доход на инвестированный капитал, определяемый на i-й год в соответствии с 
пунктом 70 настоящих Методических указаний, тыс. руб.; 

ΔРезi – величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирова-
ния в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты 
деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на осно-
ве долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб. 

Метод сравнения аналогов применяется в целях установления долгосрочных та-
рифов для регулируемой организации на основе анализа зависимости величины расходов 
прочих регулируемых организаций, осуществляющих аналогичный регулируемый вид деятель-
ности в сфере теплоснабжения, от предусмотренных методическими указаниями показателей, 
характеризующих в том числе физические параметры производственных объектов. 

При использовании метода сравнения аналогов (раздел VII.  п. 90 «Методических указа-
ний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения») применяются следую-
щие основные методологические положения по формированию необходимой валовой выручки: 

«90. При расчете тарифов методом сравнения аналогов необходимая валовая выручка 
определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые опре-
деляются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не меняются: 

1) базовый уровень расходов; 
2) индекс снижения расходов. 
Разделом VIII (п. 102) определены особенности расчета необходимой валовой вы-

ручки, относимой на производство тепловой энергии (мощности) в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии: 

«102. При применении метода экономически обоснованных расходов расчет необходи-
мой валовой выручки, относимой на производство тепловой энергии (мощности) в режиме ком-
бинированной выработки электрической и тепловой энергии, производится в следующей по-
следовательности: 

1) определение совокупной необходимой валовой выручки, относимой на производство 
электрической и тепловой энергии, на основании принципов и с использованием данных раз-
дельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации; 

2) выделение из указанной совокупной необходимой валовой выручки прямых и косвен-
ных расходов, относимых на производство тепловой энергии (мощности) в соответствии с 
пунктом 103 настоящих Методических указаний». 

В случае несоответствия качества услуг сетевых компаний нормативам, потреби-
тели будут получать компенсацию или платить меньшую цену за услуги этих компаний. 
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2.1.2. Амортизационные отчисления 

Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортиза-
ционные отчисления. 

Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных акти-
вов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их основ-
ное назначение — обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство. 

Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, 
что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его 
распоряжении. 

Величина амортизации как источника финансирования инвестиций во многом зависит от 
способа ее начисления, как правило, определяемого и регулируемого государством. 

Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике предприя-
тия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств. 

Применение ускоренных способов (уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др.) позво-
ляет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов 
инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования. 

Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве фи-
нансовых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную полити-
ку. Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области при-
менения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных 
направлений их использования и другие элементы. 

Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как пра-
вило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации ин-
вестиционных проектов, внедрения новых технологий и т. д. 

 

2.2. Внешние (привлеченные) источники денежных средств 

2.2.1. Эмиссия обыкновенных акций 

Акционерные общества, испытывающие потребность в инвестициях, могут осуществлять 
дополнительное размещение акций по открытой или закрытой подписке (среди ограниченного 
круга инвесторов). Финансирование за счет эмиссии обыкновенных акций имеет следующие 
преимущества: 

•этот источник не предполагает обязательных выплат, решение о дивидендах принимает-
ся советом директоров и утверждается общим собранием акционеров; 

•акции не имеют фиксированной даты погашения — это постоянный капитал, который не 
подлежит «возврату» или погашению; 

•проведение IPO существенно повышает статус предприятия как заемщика (повышается 
кредитный рейтинг, по оценкам экспертов, стоимость привлечения кредитов и обслуживания 
долга снижается на 2-3 % годовых), акции могут также служить в качестве залога по обеспече-
нию долга; 

•обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам более гибкие 
возможности для выхода из бизнеса; 

•повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его стоимости, 
обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения стратегических инвесторов; 

•эмиссия акций создает положительный имидж предприятия в деловом сообществе, в том 
числе — международном, и т. д. 

К общим недостаткам финансирования путем эмиссии обыкновенных акций следует от-
нести: 

•предоставление права участия в прибылях и управлении фирмой большему числу вла-
дельцев; 

•возможность потери контроля над предприятием; 
•более высокая стоимость привлеченного капитала по сравнению с другими источниками; 
•сложность организации и проведения эмиссии, значительные расходы на ее подготовку; 
•дополнительная эмиссия может рассматриваться инвесторами как негативный сигнал и 

приводить к падению цен в краткосрочной перспективе. 
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2.2.2. Кредитное финансирование 

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации кратко-
срочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особен-
ность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных за-
ранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инве-
стиций. 

Основным показателем, характеризующим рентабельность  использования заемного ка-
питала является эффект финансового рычага. 

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельно-
сти собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств и рассчиты-
вается по следующей формуле:  

где: 
DFL –эффект финансового рычага, в процентах; 
t – ставка налога на прибыль, в относительной величине;  
ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %;  
r – ставка процента по заемному капиталу, в %; 
D – заемный капитал; 
E – собственный капитал. 
Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и раз-

мещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и 
уменьшить финансовые риски. Положительный эффект финансового рычага базируется на 
том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности 
инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляет-
ся, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному 
формированию убытков. Составляющие эффекта финансового рычага представлены на ни-
жеприведенном рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Составляющие эффекта финансового рычага  

Как видно из рисунка эффект финансового рычага (DFL) представляет собой произведе-
ние двух составляющих, скорректированное на налоговый коэффициент (1 - t), который пока-
зывает в какой степени проявляется эффект финансового рычага в связи с различным уровнем 
налога на прибыль. 
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Одной из основных составляющих формулы выступает так называемый дифференциал 
финансового рычага (Dif) или разница между рентабельностью активов компании (экономиче-
ской рентабельностью), рассчитанной по EBIT, и ставкой процента по заемному капиталу:  

Dif = ROA - r 
Где: r – ставка процента по заемному капиталу, в %;  
ROA – рентабельность активов (экономическая рентабельность по EBIT) в %. 
Дифференциал финансового рычага является главным условием, образующим рост рен-

табельности собственного капитала. Для этого необходимо, чтобы экономическая рентабель-
ность превышала процентную ставку платежей за пользование заемными источниками финан-
сирования, т.е. дифференциал финансового рычага должен быть положительным. Если диф-
ференциал станет меньше нуля, то эффект финансового рычага будет действовать только во 
вред организации. Второй составляющей эффекта финансового рычага выступает коэффици-
ент финансового рычага (плечо финансового рычага – FLS), характеризующий силу воздей-
ствия финансового рычага и определяемый как отношение заемного капитала (D) к собствен-
ному капиталу (E): FLS = D/Е. Таким образом, эффект финансового рычага складывается из 
влияния двух составляющих: дифференциала и плеча рычага. 

Дифференциал и плечо рычага тесно взаимосвязаны между собой. До тех пор, пока рен-
табельность вложений в активы превышает цену заемных средств, т.е. дифференциал поло-
жителен, рентабельность собственного капитала будет расти тем быстрее, чем выше соотно-
шение заемных и собственных средств. Однако по мере роста доли заемных средств растет их 
цена, начинает снижаться прибыль, в результате падает и рентабельность активов и, следова-
тельно, возникает угроза получения отрицательного дифференциала. 

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала  успешных за-
рубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% 
от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–
0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже 
прироста доходности вложений в активы. Эффект финансового рычага способствует формиро-
ванию рациональной структуры источников средств предприятия в целях финансирования не-
обходимых вложений и получения желаемого уровня рентабельности собственного капитала, 
при которой финансовая устойчивость предприятия не нарушается. Финансовый рычаг харак-
теризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери фи-
нансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой 
прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствова-
нии может возрасти рентабельность собственного капитала при условии: 

если    ROA > i,  
то   ROE > ROA  
и    ΔROE = (ROA - i) * D/E 
Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рента-

бельность активов, ROA превышает процентную ставку за кредит, i. Тогда увеличение доли за-
емных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала. Однако при этом 
необходимо следить за дифференциалом (ROA - i), так как при увеличении плеча финансового 
рычага (D/E) кредиторы склонны компенсировать свой риск повышением ставки за кредит. 
Дифференциал отражает риск кредитора: чем он больше, тем меньше риск. Дифференциал не 
должен быть отрицательным, и эффект финансового рычага оптимально должен быть равен 
30 - 50% от рентабельности активов, так как чем сильнее эффект финансового рычага, тем 
выше финансовый риск невозврата кредита, падения дивидендов и курса акций. 

Уровень сопряженного риска характеризует операционно-финансовый рычаг. Операци-
онно-финансовый рычаг наряду с позитивным эффектом увеличения рентабельности акти-
вов и собственного капитала в результате роста объема продаж и привлечения заемных 
средств отражает также риск снижения рентабельности и получения убытков. 

2.3. Выводы по Разделу 2. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, в данной книге будут рассмотрены три ва-
рианта финансирования инвестиционных проектов:   

1) финансирование за счет внутренних источников (амортизация, чистая прибыль, в том 
числе полученная от деятельности за подключение потребителей к системам теплоснабжения, 
а так же прибыль, полученная в результате удорожания тарифов); 

2) финансирование за счет использования заемных средств. 
  

http://afdanalyse.ru/publ/operacionnyj_analiz/proizvodstvennyj_leveridzh/proizvodstvenno_finansovyj_leveridzh/24-1-0-175
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Раздел 3. Методические основы расчетов эффективности  
инвестиционных проектов 

3.1. Общая часть 

Расчет эффективности инвестиций в предлагаемые мероприятия выполнен с учетом по-
ложений «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» 
(утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477). 

3.1.1. Основные принципы оценки эффективности 

Эффективность ИП – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего дан-
ный ИП, целям и интересам его участников. Осуществление эффективных проектов увеличи-
вает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем де-
лится между участвующими в проекте субъектами. Эффективность проекта в целом оценива-
ется с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участни-
ков и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют 
с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные 
решения. В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы: 

• рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), 
охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;  

• моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением про-
екта денежные поступления и расходы за расчетный период; 

• сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта; 
• принцип положительности и максимума эффекта;  
• учет фактора времени;  
• учет только предстоящих затрат и поступлений;  
• учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в 

период реализации проекта); 
• учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта. 
С целью приведения финансовых потребностей (капитальные затраты) для осуществле-

ния производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов 
схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет, используются индексы-дефляторы, 
установленные Минэкономразвития России, Для формирования долгосрочных показателей ис-
пользуются: 

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 г. и плано-
вый период 2013-2014 гг. и сценарные условия для формирования вариантов социально-
экономического развития Российской Федерации на 2012-2014 годы, в соответствии с письмом 
Минэкономразвития России от 25.04.2011 № 8387-АК/ДО3; 

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен 
производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности. 

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР представлены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1. 

№ 
п/
п 

Показатель 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Инфляция (ИПЦ), 
среднегодовая 

0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2 
Рост цен на элек-
троэнергию на 
оптовом рынке 

0,08 0,05 0,03 0,05 0,07 0,09 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 

3 

Рост цен на тепло-
вую энергию в 
среднем за год к 
предыдущему году 

0,12 0,07 0,04 0,03 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 

4 
Рост цен на Газ 
природный (опто-
вые цены без НДС) 

0,08 0,08 0,02 0,05 0,15 0,15 0,15 0,15 0,06 0,05 0,04 
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Продолжение таблицы 3.1. 

№ п/п Показатель 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

9 10 11 12 13 14 15 

1 
Инфляция (ИПЦ), сред-

негодовая 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

2 

Рост цен на электро-

энергию на оптовом 

рынке 

0,05 0,06 0,05 0,04 0,02 0,01 0,01 

3 

Рост цен на тепловую 

энергию в среднем за 

год к предыдущему году 

0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 

4 

Рост цен на Газ природ-

ный (оптовые цены без 

НДС) 

0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 

 
Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно-

изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается 
от фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длитель-
ность расчетного периода проекта – 10 лет. 

Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода. 
Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, 

чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении 
альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением  
эффекта. 

При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, 
в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов. 

При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осу-
ществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обес-
печивающие возможности получения альтернативных  доходов вне данного проекта в перспек-
тиве, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влия-
ют. Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением доходов 
и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельно-
сти. 

3.1.2. Денежные притоки и оттоки от операционной деятельности 

К притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 
прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных  
в дополнительные фонды; 

К оттокам - производственные издержки, налоги. 

3.1.3. Дисконтирование денежных потоков 

Дисконтирование — это приведение всех денежных потоков в будущем (потоков плате-
жей) к единому моменту времени в настоящем. Дисконтирование является базой для расчетов 
стоимости денег с учетом фактора времени. 

Дисконтирование — это приведение будущих денежных потоков к текущему периоду 
с учетом изменения стоимости денег с течением времени. 

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их разновременных (отно-
сящихся к разным шагам расчета) значений к их ценности на определенный момент времени, 
который называется моментом приведения и обозначается через t0. Дисконтирование приме-
няется к денежным потокам, выраженным в текущих или дефлированных ценах. 

Основным экономическим нормативом, используемым при дисконтировании, является 
норма дисконта (Е), выражаемая в долях единицы или в процентах в год. 

Дисконтирование денежного потока на m-м шаге осуществляется путем умножения его 
значения fm на коэффициент дисконтирования am, рассчитываемый по формуле: 
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Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте предприя-
тий (или иных участников). В качестве нее можно использовать коммерческую норму дисконта. 
Коммерческая норма дисконта определяется по формуле: 

E  = r + i = 0,055 + 0,05 = 0,105 
где E - ставка дисконтирования с учетом риска;  
r - обычный коэффициент дисконтирования;  
i - индекс инфляции. 
В соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестици-

онных проектов ориентировочная величина обычного коэффициента дисконтирования (табл. 
3.2) равна: 

Таблица 3.2. 

Величина риска Пример цели проекта 
Величина поправки  

на риск, % 

Низкий 
Вложения в развитие производства  

на базе освоенной техники 
3 - 5 

В величине поправки на риск в общем случае учитывается риск неполучения предусмот-

ренных проектом доходов.  

В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются: 

• Чистая прибыль + амортизация - возврат долга нарастающим итогом за расчетный пе-
риод; 
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• Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период; 
 

 

 

• Внутренняя норма доходности IRR; 
 

 

 

• Индекс рентабельности инвестиций PI; 
 
 

• Степень устойчивости проекта; 

IRR – E 

• Срок окупаемости (статический) от начала операционной деятельности; 
 
 

 
 

• Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности. 
 

Величина денежных средств рассчитана в соответствии с установленными сроками вне-
сения налоговых платежей. 

Виды налогов, уровень их ставок принимаются в соответствии с действующим на момент 
разработки проекта законодательством Российской Федерации. 

IC-
n

1i ir1

i
CF

NPV 
 



)(

0IC
n

1i iIRR1

i
CF


 

-

)(

IСPVPI /

nn

n

SS

S
x








||

||

1

1

nn

n

SS

S
x








||

||

1

1



21 

В соответствии с НК РФ (ст. 171 п. 6): «Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные 
налогоплательщику подрядными организациями (застройщиками или техническими заказчика-
ми) при проведении ими капитального строительства (ликвидации основных средств), сборке 
(разборке), монтаже (демонтаже) основных средств, суммы налога, предъявленные налогопла-
тельщику по товарам (работам, услугам), приобретенным им для выполнения строительно-
монтажных работ, и суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им 
объектов незавершенного капитального строительства.» 

В соответствии с НК РФ (ст. 172): «Вычеты сумм налога, предъявленных продавцами 
налогоплательщику при приобретении либо уплаченных при ввозе на территорию Российской 
Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, основных средств, оборудо-
вания к установке, и (или) нематериальных активов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 171 
настоящего Кодекса, производятся в полном объеме после принятия на учет данных основных 
средств, оборудования к установке, и (или) нематериальных активов.» 

Моменту принятия на учет ОС в инвестиционном анализе соответствует начало конец 
«0» года (или начало «1» года расчета). Следовательно, в момент принятия к учету основных 
средств, организация получает право на вычет в размере 18% от суммы произведенных за-
трат, и, либо возмещает сумму НДС предъявленную к вычету (может быть возвращена креди-
тору), либо получает налоговый актив в том же размере. В обоих случаях сумма НДС, возра-
щенная таким образом, перестает участвовать в расчетах эффективности инвестиционного 
проекта в «1» год расчетов. 

В связи с вышеизложенным, суммы НДС не учитываются при расчетах эффективности 
инвестиционных проектов, а стоимость затрат, цены на оборудование приводятся в прогнози-
руемых ценах без учета НДС. 

3.1.4. Анализ чувствительности проекта 

Задачей анализа является определение чувствительности показателей эффективности 
ИП к изменениям различных параметров и дает представление об устойчивости проекта к про-
явлению рыночных, операционных, финансовых рисков. 

Анализ чувствительности проектов проводится по следующим факторам:  
–подключенная мощность; 
– тариф на тепловую энергию, мощность; 
– ставка процентов по кредиту; 
– норма дисконта. 
В процессе проведения анализа рассматривается относительное изменение одного из 

варьируемых факторов и фиксация произошедших изменений в результирующих показателях. 
Анализ начинается с установления базового значения результирующего показателя 

(например, NPV) при фиксированном значении варьируемого параметра, влияющего на ре-
зультат оценки проекта (например, цена на топливо). Далее рассчитывается изменение ре-
зультата NPV при изменении цены на топливо в заданных границах вариации. Границы вариа-
ции параметров составляют + - 15 % с шагом изменения 5%.  

Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в преде-
лах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, тем лучше он защищен от ко-
лебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта. 

Анализ чувствительности осуществляется в рамках оценки экономической эффективно-
сти ИП на всех фазах жизненного цикла проекта.  
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Раздел 4. Расчет эффективности инвестиций  
в предлагаемые мероприятия 

Описание обоснований инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пере-
вооружение осуществляется в соответствии с п. 48 «Требований к порядку разработки и 
утверждения схем теплоснабжения» (утв. постановлением Правительства РФ от 22 февраля 
2012 г. N 154): 

«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооруже-
ние" содержит: 

а) оценку финансовых потребностей (капитальные затраты) для осуществления строи-
тельства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и теп-
ловых сетей; 

б) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности; 
в) расчеты эффективности инвестиций; 
г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации» 
Обоснование необходимых финансовых потребностей (капитальные затраты) в строи-

тельство, реконструкцию и техническое перевооружения источников тепловой энергии, тепло-
вых сетей и сооружений на них выполнено на основе анализа их влияния на перспективную 
цену на тепловую энергию (мощность). 

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и техниче-
ского перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на 
цену тепловой энергии разработаны тарифно-балансовые модели, структура которых сформи-
рована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организаций. 

Тарифно-балансовая модель сформирована в составе следующих показателей, отража-
ющих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения: 

Индексы-дефляторы МЭР; 
Баланс тепловой мощности; 
Баланс тепловой энергии; 
Топливный баланс; 
Баланс теплоносителей; 
Балансы электрической энергии; 
Балансы холодной воды питьевого качества; 
Тарифы на покупные энергоносители и воду; 
Производственные расходы товарного отпуска; 
Производственная деятельность; 
Инвестиционная деятельность; 
Финансовая деятельность; 
Проекты схемы теплоснабжения. 
Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использовании индексов-

дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых по-
требностей (капитальные затраты) для осуществления производственной деятельности тепло-
снабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответ-
ствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тариф-
но-балансовых моделях рекомендуется использовать: 

прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плано-
вый период 2013-2014 годов и сценарные условия для формирования вариантов социально-
экономического развития Российской Федерации на 2012-2014 годы; 

временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен 
производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности. 

Для показателя "Балансы тепловой мощности" использованы материалы книг №№ 7, 9 в 
части производственной деятельности Кировского филиала ПАО «Т Плюс». 

Для показателя "Балансы тепловой энергии" использованы материалы книг №№ 7, 9 в 
части производственной деятельности Кировского филиала ПАО «Т Плюс». 

Для показателя "Топливный баланс" использованы материалы книг №№ 7, 9 в части про-
изводственной деятельности Кировского филиала ПАО «Т Плюс». 

Для показателя "Балансы теплоносителей" использованы материалы книг №№ 7, 9 в ча-
сти производственной деятельности Кировского филиала ПАО «Т Плюс». 
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Для показателя "Балансы электрической энергии" использованы материалы книг №№ 7, 9 
в части производственной деятельности Кировского филиала ПАО «Т Плюс». 

Для показателя "Балансы холодной воды питьевого качества" использованы материалы 
книг №№ 7, 9 в части производственной деятельности Кировского филиала ПАО «Т Плюс». 

Для показателя "Тарифы на покупные энергоносители и воду" сформированы перспек-
тивные цены на покупаемые предприятием первичные энергоресурсы и воду.  

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные ин-
дексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России. 

Для показателя "Производственные расходы товарного отпуска" использованы данные о 
соответствующих показателях по материалам тарифных дел с применением индексов-
дефляторов МЭР и с учетом изменения балансов в зависимости от планируемых к реализации 
проектов схемы теплоснабжения. По результатам моделирования установлена  перспективная 
цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения. 

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финан-
совая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное 
функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теп-
лоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей (капитальные затраты) для их 
реализации. 

В данный раздел включены следующие сведения: 
- описание используемых индексов-дефляторов и их применение; 
- результаты перспективных балансовых соотношений; 
финансовые потребности проектов, групп проектов, рекомендуемых схемой теплоснаб-

жения к включению в инвестиционную программу предприятия; 
- результаты расчетов производственных расходов товарного отпуска; 
- расчеты дефицита собственных средств на реализацию проектов схемы теплоснабже-

ния; 
- предложения по покрытию дефицита собственных средств на реализацию проектов 

схемы теплоснабжения из тарифных и привлеченных источников; 
- расчеты перспективной цены на тепловую энергию; 
- рекомендуемый по результатам расчетов сценарий реализации проектов, включенных  в 

схему теплоснабжения. 
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4.1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое  
перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей для  

подключения перспективных тепловых нагрузок 

4.1.1. Обоснование инвестиций в установку индивидуальных водогрейных  
газовых котлов в зоне нового строительства № 1 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по уста-
новке индивидуальных водогрейных газовых котлов в зоне нового строительства № 1 

 

Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 1 с индивиду-
альной и малоэтажной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных 
двухконтурных газовых котлов.  

Прирост площади строительных фондов в период 2025 – 2034 гг. составит 6 900 м2. При 
средней величине площади в отапливаемом здании 150 м2. Количество зданий – 46. В каче-
стве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 1 для отопления 
зданий предполагается установка индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых котлов 
– 46 единиц. 

Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для строительства нового  
источника тепловой энергии выполнена по укрупненным показателям базисных стоимостей  
по видам строительства (далее - УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (далее - 
УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг  
и видов работ. 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение  
мероприятий с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2014 г.) приведена в табл. 4.1.1. 

Таблица 4.1.1. 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 102,35 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 122,82 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 780,82 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 005,98 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 40,94 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 046,92 

НДС тыс. руб. 368,45 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 415,37 

Реализация мероприятий планируется на период 2025 – 2034 гг. Сводная стоимость  

мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.2. 

Таблица 4.1.2. 

Годы 2025 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 2 415,37 2 415,37 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 3 679,12 3 679,12 

2.  Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства источников тепловой энергии в зоне нового строительства № 1 

Установка теплового оборудования в зоне нового строительства № 1 осуществляется за 
счет собственников жилых помещений. 

3. Расчеты эффективности инвестиций для установки индивидуальных водогрейных 
газовых котлов в зоне нового строительства № 1 

В ситуации, когда собственник оборудования не осуществляет продажи тепловой энергии 
такие показатели, как NPV, IRR не применяются.  

Для оценки себестоимости производимой тепловой энергии использован показатель срок 
окупаемости и ежегодная экономия на 1 единицу оборудования. Ежегодная экономия на 1 еди-
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ницу оборудования составит 23,8 тыс. руб. Для устанавливаемого оборудования срок окупае-
мости составляет 3,26 года. 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ  
строительства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 1 

Для определения ценовых последствий для потребителей при реализации программ стро-
ительства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 1 рассчитана себестоимость 
тепловой энергии, определяемая как сумма стоимости расходуемого топлива (природный газ) 
и амортизации оборудования. 

Таблица 4.1.3. 

Показатель 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Себестоимость 1 Гкал  
по годам, руб. 

3367 3523 3673 3829 3992 4164 4343 4531 4727 4869 

4.1.2. Обоснование инвестиций в строительство источника тепловой энергии 
 для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 2 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для осуществления меропри-
ятий по строительству источника тепловой энергии  в зоне нового строительства № 2 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 2 
предлагается применить блочную модульную газовую котельную, построенную на месте ко-
тельной 10.2, которую предлагается снести. на базе 6 котлов КВА-1Г тепловой мощностью  
1 Гкал/ч. Установленная мощность котельной составит 6 Гкал/ч. Основное топливо – природ-
ный газ, резервное – топочный мазут марки М100. 

Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для строительства нового ис-
точника тепловой энергии выполнена по укрупненным показателям базисных стоимостей по 
видам строительства (далее - УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (далее - 
УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и 
видов работ. Финансовые потребности (в ценах 2014 г.) в реализацию предложения приведены 
в таблице 4.1.4. 

Таблица 4.1.4. 

Наименование работ/статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 2 075,08 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 2 490,10 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 36 106,47 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 40 671,66 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 830,03 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 41 501,69 

НДС тыс. руб. 7 470,31 

Всего смета проекта тыс. руб. 48 972,00 

Реализация мероприятий планируется на период 2020 – 2034 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.5. 

Таблица 4.1.5. 

Годы 2020 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 48 972,00 48 972,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 71 658,35 71 658,35 

2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства источников тепловой энергии в зоне нового строительства № 2 

Схема финансирования строительства водогрейной котельной в зоне нового строитель-
ства № 2 по программе перспективного развития теплоснабжения г. Киров подбирается в про-
гнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестицион-
ного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на 
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каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не 
учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансо-
вой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге tm величины накопленно-
го сальдо денежного потока. 

Важным фактором для формирования схемы финансирования строительства котельных 
является определение собственника такой котельной. Собственником проектируемой котель-
ной станет ОАО «КТК». Финансирование предполагается осуществлять за счет собственного 
капитала ОАО «КТК». В качестве варианта финансирования № 2 рассмотрено финансирова-
ние за счет заемного капитала. 

Источник доходов инвестиционного проекта – плата за подключение к источнику тепло-
снабжения. 

3. Расчеты эффективности инвестиций для строительства источников тепловой энергии 
в зоне нового строительства № 2 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов, приведены в табл. 4.1.6.  

Таблица 4.1.6. 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 

Степень 
устойчивости 
инвестицион-
ного проекта 

Срок окупа-
емости про-
екта (стати-

ческий) 

Срок окупае-
мости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирова-
ние за счет собственного 
капитала 

26085 --- 0,48 --- 6.2 лет 6.8 лет 

Вариант 2. Финансирова-
ние за счет заемного капи-
тала 

30390 --- 0,56 ---- 6.2 лет 6.8 лет 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 
- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с 

таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 
текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-
димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 2 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 
для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 
гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.1.1. 

 
 

Рис. 4.1.1. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 
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4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 2 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-
емой поставщиком тепловой энергии в соответствии с нормами Постановления Правительства 
РФ от 22.10.12 г. N 1075 приведен в табл. 4.1.7. 

В расчетах учтен суммарный рост отпуска тепловой энергии потребителям в размере 2,62 
Гкал/час в течение 2020 – 2034 гг. 

Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18%. 
Таблица 4.1.7. 

в уровне цен 2014 г. в сумме: тыс. руб. 41 501,69 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 1 867,58 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 373,52 

Итого в расчете на 2,62 Гкал/час тыс. руб. 43 742,78 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 16 695,72 

4.1.3.Обоснование инвестиций в установку индивидуальных водогрейных  
газовых котлов для прогнозируемых приростов тепловой энергии  

(мощности) в зоне нового строительства № 3 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий потреб-
ностей для осуществления установки индивидуальных водогрейных газовых котлов в 
зоне нового строительства № 3 

Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 3 с индивиду-
альной и малоэтажной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных 
двухконтурных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 2025 –  
2034 гг. составит 4500 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 150 м2 рас-
четное количество зданий – 30 единиц. Тепловая мощность единицы оборудования - 28 кВт. 
Максимальная потребляемая электрическая мощность – 15 Вт. 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 3 для 
отопления зданий предполагается установка индивидуальных водогрейных двухконтурных га-
зовых котлов – 30 единиц. 

Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для строительства нового ис-
точника тепловой энергии выполнена по укрупненным показателям базисных стоимостей по 
видам строительства (далее - УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (далее - 
УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и 
видов работ. Финансовые потребности в реализацию предложения (в ценах 2014 г.) приведены 
в таблице 4.1.8. 

Таблица 4.1.8. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 66,75 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 80,10 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 161,41 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 308,26 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 26,70 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 334,96 

НДС тыс. руб. 240,29 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 575,25 

Реализация мероприятий планируется на период 2025 – 2034 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.9. 

Таблица 4.1.9. 

Годы 2025 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 1 575,25 1 575,25 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 2 399,45 2 399,45 
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2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей в зоне нового строитель-
ства № 3 

Установка теплового оборудования в зоне нового строительства № 3 осуществляется за 
счет собственников жилых помещений. 

3. Расчеты эффективности инвестиций для установки индивидуальных водогрейных 
газовых котлов в зоне нового строительства № 3 

В ситуации, когда собственник оборудования не осуществляет продажи тепловой энергии 
такие показатели, как NPV, IRR не применяются. 

Для оценки себестоимости производимой тепловой энергии использован показатель срок 
окупаемости и ежегодная экономия на 1 единицу оборудования. Ежегодная экономия на 1 еди-
ницу оборудования составит 23,8 тыс. руб. Для устанавливаемого оборудования срок окупае-
мости составляет 3,26 года. 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 3 

Для определения ценовых последствий для потребителей при реализации программ стро-
ительства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 3 рассчитана себестоимость 
тепловой энергии, определяемая как сумма стоимости расходуемого топлива (природный газ) 
и амортизации оборудования (см. табл. 4.1.10.) 

Таблица 4.1.10. 

Показатель 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Себестоимость 
1 Гкал по годам, руб. 

3367 3523 3673 3829 3992 4164 4343 4531 4727 4869 

4.1.4. Обоснование инвестиций в установку индивидуальных водогрейных  
газовых котлов для прогнозируемых приростов тепловой энергии  

(мощности) в зоне нового строительства № 4 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для осуществления уста-
новки индивидуальных водогрейных газовых котлов в зоне нового строительства № 4 

 

Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 4 с индивиду-
альной и малоэтажной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных 
двухконтурных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 2020 – 2034 
гг. составит 6 750 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 150, 83 и 63 м2 
количество зданий будет 110. В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового 
строительства № 4 для отопления зданий предполагается установка индивидуальных водо-
грейных двухконтурных газовых котлов. 

Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для строительства нового ис-
точника тепловой энергии выполнена по укрупненным показателям базисных стоимостей по 
видам строительства (далее - УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (далее - 
УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и 
видов работ.Финансовые потребности в реализацию предложения (в ценах 2014 г.) приведены 
в таблице 4.1.11. 

Таблица 4.1.11. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД Ед. изм. 244,74 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 293,69 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 4 258,49 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 4 796,92 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 97,90 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 4 894,81 

НДС тыс. руб. 881,07 

Всего смета проекта тыс. руб. 5 775,88 
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Реализация мероприятий планируется на период 2020 – 2034 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.12. 

Таблица 4.1.12. 

Годы 2020 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 5 775,88 5 775,88 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 7 301,44 7 301,44 

 
2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей в зоне нового строитель-
ства № 4 

Установка теплового оборудования в зоне нового строительства № 4 осуществляется за 
счет собственников жилых помещений. 

3. Расчеты эффективности инвестиций для установки индивидуальных водогрейных 
газовых котлов в зоне нового строительства № 4 

 
В ситуации, когда собственник оборудования не осуществляет продажи тепловой энергии 

такие показатели, как NPV, IRR не применяются. 
Для оценки себестоимости производимой тепловой энергии использован показатель срок 

окупаемости и ежегодная экономия на 1 единицу оборудования. Ежегодная экономия на 1 еди-
ницу оборудования составит 23,8 тыс. руб. Для устанавливаемого оборудования срок окупае-
мости составляет 3,26 года. 

4.  Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 4 

 

Для определения ценовых последствий для потребителей при реализации программ стро-
ительства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 4 рассчитана себестоимость 
тепловой энергии, определяемая как сумма стоимости расходуемого топлива (природный газ) 
и амортизации оборудования (см. табл.4.1.13.). 

Таблица 4.1.13. 

Показатель 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Себестоимость 1 Гкал 
по годам, руб. 

3367 3523 3673 3829 3992 4164 4343 4531 4727 4869 

4.1.5. Обоснование инвестиций в строительство тепловых сетей  
в зоне нового строительства № 5 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для осуществления строи-
тельства тепловых сетей в зоне нового строительства № 5 

 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 5 предлагается осуще-
ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельная 10.3. 

Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку следу-
ющих трубопроводов: 

- на период 2015 г.: от существующей тепловой камеры ТК-79 до проектируемой тепло-
вой камеры №1 в зоне нового строительства № 5 длиной 250 п.м. в двухтрубном исполнении 
условным диаметром 125 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции – ППМ; 

- на период 2020-2029 гг.: от проектируемой тепловой камеры №1 до проектируемой 
тепловой камеры №2 в зоне нового строительства № 5 (квартал 43:40:3904) длиной 500 п.м. в 
двухтрубном исполнении условным диаметром 100 мм. От проектируемой тепловой камеры 
№1 до проектируемой тепловой камеры №3 в зоне нового строительства №5 (квартал 
43:40:2036) длиной 400 п. м. в двухтрубном исполнении условным диаметром 100 мм. Тип про-
кладки – подземный бесканальный, тип изоляции – ППМ.  

Основные технические и стоимостные характеристики тепловых сетей, планируемых к 
строительству, приведены в табл. 4.1.14. 
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Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для строительства нового ис-
точника тепловой энергии выполнена по укрупненным показателям базисных стоимостей по 
видам строительства (далее - УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (далее - 
УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и 
видов работ(в ценах 2014 г.). 

Таблица 4.1.14. 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Услов-
ный 

диаметр 
(мм) 

Дли
на 
(м) 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
Стоимость строитель-

ства с НДС в ценах 2014 
г. тыс. руб. 

Проект. ТК 
№1 

Проект. ТК 
№2 

100 500 2024 
Подземная беска-

нальная, ППМ 
7 628,30 

Проект. ТК 
№1 

Проект. ТК 
№3 

100 400 2020 
Подземная беска-

нальная, ППМ 
9 535,37 

ИТОГО 17 163,67 

Финансовые потребности в реализацию предложения (в ценах 2014 г.) приведены в табли-

це 4.1.15. 

Таблица 4.1.15. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2020 г. 2025 г. Всего 

ПИР и ПСД Ед. изм. 404,04 323,23 727,27 

дополнительное оборудование, использу-

емое при производстве работ 
тыс. руб. 484,85 387,88 872,73 

стоимость материалов и строительно-

монтажные работы 
тыс. руб. 7 030,32 5 624,26 12 654,57 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 7 919,21 6 335,37 14 254,57 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 161,62 129,29 290,91 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 8 080,82 6 464,66 14 545,48 

НДС тыс. руб. 1 454,55 1 163,64 2 618,19 

Всего смета проекта тыс. руб. 9 535,37 7 628,30 17 163,67 

 
Реализация мероприятий планируется на период 2020 – 2034 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.16. 
Таблица 4.1.16. 

Годы 2020 г. 2025 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 9 535,37 7 628,30 17 163,67 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 13 952,65 13 320,52 27 273,17 

 

2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства  тепловых сетей в зоне нового строительства № 5 

Собственником котельной является  ОАО «КТК».  
Строительство котельной предполагается провести с привлечение средств инвестора. 
Возврат средств инвестору предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 
Расчет платы за подключение проводится в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 22.10.12г. N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Экономическая 
эффективность проекта рассмотрена для двух вариантов финансирования: 

1) За счет собственного капитала организации 
2) За счет заемного капитала 

3. Расчеты эффективности инвестиций для для осуществления строительства тепло-
вых сетей в зоне нового строительства № 5 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов, приведены в табл. 4.1.17.  
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Таблица 4.1.17. 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансирование 
за счет собственного капи-
тала 

3117 13,5% -0,25 2,5% 8,33 10,25 

Вариант 2. Финансирование 
за счет заемного капитала 

2701 30% -0,02 19% Менее года Менее года  

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 
- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с 

таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 
текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-
димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 2 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 
для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 
гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.1.2. 

 

Рис. 4.1.2. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей в зоне нового строительства № 5 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-
емой поставщиком тепловой энергии в соответствии с нормами Постановления Правительства 
РФ от 22.10.12г. N 1075 приведен в табл. 4.1.18. В расчетах учтен суммарный рост отпуска 
тепловой энергии потребителям в размере 0,742 Гкал/час в течение 2020 – 2034 гг. 

Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18%. 
Таблица 4.1.18. 

в уровне цен 2014 г. в сумме: тыс. руб. 14545,48 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 2909,10 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 581,82 

Итого в расчете на 0,742 Гкал/час тыс. руб. 18036,40 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 24138,65 
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4.1.6. Обоснование инвестиций в установку индивидуальных водогрейных  
газовых котлов для прогнозируемых приростов тепловой энергии  

(мощности) в зоне нового строительства № 6 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для осуществления уста-
новки индивидуальных водогрейных газовых котлов в зоне нового строительства № 6 

 

Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 6 с индивиду-
альной и малоэтажной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных 
двухконтурных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период  
2020 – 2034 гг. составит 17250 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 150 
м2 количество зданий будет 115. В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне но-
вого строительства № 6 для отопления зданий предполагается установка индивидуальных во-
догрейных двухконтурных газовых котлов в количестве 115 единиц. Тепловая мощность еди-
ницы оборудования - 28 кВт. Максимальная потребляемая электрическая мощность – 15 Вт. 
Финансовые потребности в реализацию предложения  (в ценах 2014 г.) приведены в таблице 
4.1.19. 

Таблица 4.1.19. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 255,83 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 306,99 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 4 451,42 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 5 014,24 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 102,33 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 5 116,57 

НДС тыс. руб. 920,98 

Всего смета проекта тыс. руб. 6 037,56 
 

Реализация мероприятий планируется на период 2020 – 2034 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.20. 

Таблица 4.1.20. 

Годы 2020 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 6 037,56 6 037,56 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 7 937,53 7 937,53 

 

2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей в зоне нового строитель-
ства № 6 

 

Установка теплового оборудования в зоне нового строительства № 6 осуществляется за 
счет собственников жилых помещений. 

 

3. Расчеты эффективности инвестиций для установки индивидуальных водогрейных 
газовых котлов в зоне нового строительства № 6 

В ситуации, когда собственник оборудования не осуществляет продажи тепловой энергии 
такие показатели, как NPV, IRR не применяются. 

Для оценки себестоимости производимой тепловой энергии использован показатель срок 
окупаемости и ежегодная экономия на 1 единицу оборудования. Ежегодная экономия на 1 еди-
ницу оборудования составит 23,8 тыс. руб. Для устанавливаемого оборудования срок окупае-
мости составляет 3,26 года. 

 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 6 

 
Для определения ценовых последствий для потребителей при реализации программ стро-

ительства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 6 рассчитана себестоимость 
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тепловой энергии, определяемая как сумма стоимости расходуемого топлива (природный газ) 
и амортизации оборудования. 

Таблица 4.1.21. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Себестоимость 1 Гкал  
по годам, руб. 

1306 1450 1602 1765 1942 2116 2296 2485 3024 3198 

 

Продолжение таблицы 4.1.21. 
 

Показатель 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Себестоимость 1 Гкал  
по годам, руб. 

3367 3523 3673 3829 3992 4164 4343 4531 4727 4869 

 

4.1.7. Обоснование инвестиций в установку индивидуальных водогрейных  
газовых котлов для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности) 

в зоне нового строительства № 7 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для осуществления уста-
новки индивидуальных водогрейных газовых котлов в зоне нового строительства № 7 

 
Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 7 с индивиду-

альной и малоэтажной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных 
двухконтурных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 2025 – 2034 
гг. составит 3600 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 150 м2 количе-
ство зданий будет 24. В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строи-
тельства № 7 для отопления зданий предполагается установка индивидуальных водогрейных 
двухконтурных газовых котлов. Тепловая мощность единицы оборудования - 28 кВт. Макси-
мальная потребляемая электрическая мощность – 15 Вт. Финансовые потребности в реализа-
цию предложения (в ценах 2014 г.) приведены в таблице. 4.1.22. 

Таблица 4.1.22. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 53,40 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 64,07 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 929,09 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 046,56 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 21,36 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 067,91 

НДС тыс. руб. 192,22 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 260,14 
 

Реализация мероприятий планируется на период 2024 – 2034 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.23. 

Таблица 4.1.23. 

Годы 2025 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 1 260,14 1 260,14 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 977,05 1 977,05 

 
2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей в зоне нового строитель-
ства № 7 

Установка теплового оборудования в зоне нового строительства № 7 осуществляется за 
счет собственников жилых помещений. 

3. Расчеты эффективности инвестиций для установки индивидуальных водогрейных 
газовых котлов в зоне нового строительства № 7 
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В ситуации, когда собственник оборудования не осуществляет продажи тепловой энергии 
такие показатели, как NPV, IRR не применяются. Для оценки себестоимости производимой 
тепловой энергии использован показатель срок окупаемости и ежегодная экономия на 1 едини-
цу оборудования. Ежегодная экономия на 1 единицу оборудования составит 23,8 тыс. руб. Для 
устанавливаемого оборудования срок окупаемости составляет 3,26 года. 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 7 

Для определения ценовых последствий для потребителей при реализации программ стро-
ительства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 7 рассчитана себестоимость 
тепловой энергии, определяемая как сумма стоимости расходуемого топлива (природный газ) 
и амортизации оборудования. 

Таблица 4.1.24. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Себестоимость 1 Гкал  
по годам, руб. 

1306 1450 1602 1765 1942 2116 2296 2485 3024 3198 

 
Продолжение таблицы 4.1.24. 

 

Показатель 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Себестоимость 1 Гкал 
по годам, руб. 

3367 3523 3673 3829 3992 4164 4343 4531 4727 4869 

 

4.1.8. Обоснование инвестиций в установку индивидуальных водогрейных  
газовых котлов для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 8 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для осуществления уста-
новки индивидуальных водогрейных газовых котлов в зоне нового строительства № 8 
 

Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 8 с индивиду-
альной и малоэтажной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных 
двухконтурных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 2020 – 2024 
гг. составит 2400 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 150 м2 количе-
ство зданий будет 16. В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строи-
тельства № 8 для отопления зданий предполагается установка индивидуальных водогрейных 
двухконтурных газовых котлов. Тепловая мощность единицы оборудования - 28 кВт. Макси-
мальная потребляемая электрическая мощность – 15 Вт. 

Финансовые потребности в реализацию предложения (в ценах 2014 г.) приведены в табли-
це 4.1.25. 

Таблица 4.1.25. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 35,60 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 42,72 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 619,39 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 697,70 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 14,24 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 711,94 

НДС тыс. руб. 128,15 

Всего смета проекта тыс. руб. 840,09 
 

Реализация мероприятий планируется на период 2020 – 2024 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.26. 
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Таблица 4.1.26. 

Годы 2020 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 840,09 840,09 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 104,46 1 104,46 

2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей в зоне нового строитель-
ства № 8 

Установка теплового оборудования в зоне нового строительства № 8 осуществляется за 
счет собственников жилых помещений. 

3. Расчеты эффективности инвестиций для установки индивидуальных  водогрейных 
газовых котлов в зоне нового строительства № 8 

 

В ситуации, когда собственник оборудования не осуществляет продажи тепловой энергии 
такие показатели, как NPV, IRR не применяются. Для оценки себестоимости производимой 
тепловой энергии использован показатель срок окупаемости и ежегодная экономия на 1 едини-
цу оборудования. Ежегодная экономия на 1 единицу оборудования составит 23,8 тыс. руб. Для 
устанавливаемого оборудования срок окупаемости составляет 3,26 года. 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 8 

 

Для определения ценовых последствий для потребителей при реализации программ стро-
ительства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 8 рассчитана себестоимость 
тепловой энергии, определяемая как сумма стоимости расходуемого топлива (природный газ) 
и амортизации оборудования.(см. табл.4.1.27.) 

Таблица 4.1.27. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Себестоимость 1 Гкал  
по годам, руб. 

1306 1450 1602 1765 1942 2116 2296 2485 3024 3198 

 

Продолжение таблицы 4.1.27. 
 

Показатель 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Себестоимость 1 Гкал 
по годам, руб. 

3367 3523 3673 3829 3992 4164 4343 4531 4727 4869 

 

 

4.1.9. Обоснование инвестиций в установку индивидуальных водогрейных 
газовых котлов для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 9 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для осуществления уста-
новки индивидуальных водогрейных газовых котлов в зоне нового строительства № 9 

 

Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 9 с индивиду-
альной и малоэтажной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных 
двухконтурных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 2020 – 2034 
гг. составит 2700 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 150 м2 количе-
ство зданий будет 18. В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строи-
тельства № 9 для отопления зданий предполагается установка индивидуальных водогрейных 
двухконтурных газовых котлов. Финансовые потребности в реализацию предложения (в ценах 
2014 г.) приведены в таблице 4.1.28. 

Таблица 4.1.28. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 40,05 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 48,06 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 696,85 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 784,96 
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Непредвиденные расходы тыс. руб. 16,02 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 800,98 

НДС тыс. руб. 144,18 

Всего смета проекта тыс. руб. 945,16 

Реализация мероприятий планируется на период 2020 – 2024 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.29. 

Таблица 4.1.29. 

Годы 2020 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 945,16 945,16 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 242,59 1 242,59 

 

2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей в зоне нового строитель-
ства № 9 

Установка теплового оборудования в зоне нового строительства № 9 осуществляется за 
счет собственников жилых помещений. 

3. Расчеты эффективности инвестиций для установки индивидуальных водогрейных 
газовых котлов в зоне нового строительства № 9 

В ситуации, когда собственник оборудования не осуществляет продажи тепловой энергии 
такие показатели, как NPV, IRR не применяются. 

Для оценки себестоимости производимой тепловой энергии использован показатель срок 
окупаемости и ежегодная экономия на 1 единицу оборудования. Ежегодная экономия на 1 еди-
ницу оборудования составит 23,8 тыс. руб. Для устанавливаемого оборудования срок окупае-
мости составляет 3,26 года. 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 9 

Для определения ценовых последствий для потребителей при реализации программ стро-
ительства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 9 рассчитана себестоимость 
тепловой энергии, определяемая как сумма стоимости расходуемого топлива (природный газ) 
и амортизации оборудования.(см. табл. 4.1.30.) 

Таблица 4.1.30. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Себестоимость 1 Гкал  

по годам, руб. 
1306 1450 1602 1765 1942 2116 2296 2485 3024 3198 

 

Продолжение таблицы 4.1.30. 

Показатель 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Себестоимость 1 Гкал 

по годам, руб. 
3367 3523 3673 3829 3992 4164 4343 4531 4727 4869 

 
 

4.1.10. Обоснование инвестиций в модернизацию источника для прогнозируемых  
приростов тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 10 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для модернизации источни-
ка в зоне нового строительства № 10 

 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 10 предлагается осуществить 
к существующим распределительным тепловым сетям, источником тепловой энергии для кото-
рых является котельная БМК 1.10. В связи с недостатком установленной мощности котельной 
БМК 1.10 необходимо установить дополнительный водогрейный котел КВА-1Г. Основные тех-
нические и стоимостные характеристики водогрейной котельной приведены в таблице 4.1.31. 
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Таблица 4.1.31. 

Наименование  
котла 

Номинальная мощность 
одного котла, Гкал/ч 

Количество 
котлов 

Расчетный КПД, % 
(природный газ/мазут) 

Срок  
установки 

КВА-1Г 1 1 93/91 1 год 

 
Финансовые потребности в реализацию (в ценах 2014 г.) предложения приведены в табли-

це 4.1.32. 
Таблица 4.1.32. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 293,09 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 351,71 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 5 099,78 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 5 744,58 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 117,24 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 5 861,81 

НДС тыс. руб. 1 055,13 

Всего смета проекта тыс. руб. 6 916,94 

Реализация мероприятий планируется на период 2016 – 2019 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.33. 

Таблица 4.1.33. 

Годы 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 6 916,94 6 916,94 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 8 743,89 8 743,89 

2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
для модернизации источника в зоне нового строительства № 10 

 

Котельная БМК 1.10 находится на балансе ООО «Газпром теплоэнерго Киров»  
Мероприятия предполагается провести с привлечение средств инвестора. 
Возврат средств инвестору предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 

3. Расчеты эффективности инвестиций для для модернизации источника в зоне нового 
строительства № 10 в зоне нового строительства № 10 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов, приведены в табл. 4.1.34. 

Таблица 4.1.34. 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-

онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупае-
мости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

585 35% 0,09 24,5% 1,0 1,23 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

2214 --- 0,37 ---- Менее года 1,5  

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 
- вариант финансирования № 1 может быть рекомендован для теплоснабжающей органи-

зации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба 
для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, не-
обходимом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 2 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 
для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 
гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 
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Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.1.3. 

 

Рис. 4.1.3. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 10 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-
емой поставщиком тепловой энергии в соответствии с нормами Постановления Правительства 
РФ от 22.10.12г. N 1075 приведен в табл. 4.1.35. В расчетах учтен суммарный рост отпуска 
тепловой энергии потребителям в размере 0,6437 Гкал/час в течение 2019 – 2034 гг. 

Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18%. 
Таблица 4.1.35. 

в уровне цен 2014 г. в сумме: тыс. руб. 5 861,81 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 586,18 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 117,24 

Итого в расчете на 0,6437  Гкал/час тыс. руб. 6 565,23 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 10 199,20 

 

4.1.11. Обоснование инвестиций в строительство тепловых сетей  
для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 11.1 

Теплоснабжение  потребителей в зоне нового строительства № 11 предполагается осуще-
ствить за счет присоединения их к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых 
является котельная 6.14. 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для осуществления строи-
тельства тепловых сетей в зоне нового строительства № 11  

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 11 предлагается осуществить 
к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельная 6.14. Под-
ключение осуществляется к существующим распределительным тепловым сетям. 

                                                 
1 На настоящий момент работы по присоединению потребителей в зоне строительства № 11 выполне-

ны на 62%  
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Расчет сметной стоимости работ по подключению (в ценах 2012 г.) приведен в таблице 
4.1.36. 

 
Таблица 4.1.36. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 104,62 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 125,54 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 820,34 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 050,50 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 41,85 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 092,35 

НДС тыс. руб. 376,62 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 468,97 

Реализация мероприятий планируется на период 2015 – 2018 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.37. 

Таблица 4.1.37. 

Годы 2018 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 2 468,97 2 468,97 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 3 001,05 3 001,05 

 
 

2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
в зоне нового строительства № 11  

 
Котельную 6.14 арендует ОАО «КТК». Техническое подключение к сетям котельной пред-

полагается провести с привлечение средств инвестора. Возврат средств инвестору предпола-
гается осуществлять за счет выручки, полученной от реализации тепловой энергии по тарифу, 
увеличенному на инвестиционную составляющую. Расчет тарифа проводится в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 22.10.12г. N 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения». 

 
3. Расчеты эффективности инвестиций в зоне нового строительства № 11  

 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов, приведены в табл. 4.1.39.  
Таблица 4.1.39. 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупае-
мости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

12 12,5% 0,008 1,5% 8,33 10,25 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

-35 --- -0,04 ---- Более 15 лет Более 15 лет 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 
- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с 

таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 
текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-
димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 2 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 
для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 
гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.1.4. 
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Рис. 4.1.4. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 
 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей в зоне нового строительства № 11  

 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-
емой поставщиком тепловой энергии в соответствии с нормами Постановления Правительства 
РФ от 22.10.12г. N 1075 приведен в табл. 4.1.40. В расчетах учтен суммарный рост отпуска 
тепловой энергии потребителям в размере 0,07 Гкал/час в течение 2015 – 2018 гг. 

Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18%. 
Таблица 4.1.40. 

в уровне цен 2014 г. в сумме: тыс. руб. 2 092,35 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 836,94 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 167,39 

Итого в расчете на 0,07  Гкал/час тыс. руб. 3 096,68 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 44 238,26 

4.1.12. Обоснование инвестиций в установку индивидуальных водогрейных  
газовых котлов для прогнозируемых приростов тепловой энергии  

(мощности) в зоне нового строительства № 12 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для осуществления уста-
новки индивидуальных водогрейных газовых котлов в зоне нового строительства № 12 

 
Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 12 с индивиду-

альной и малоэтажной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных 
двухконтурных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 2015 – 2034 
гг. составит 337 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 168,5 м2 количе-
ство зданий будет 2. В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строи-
тельства № 12 для отопления зданий предполагается установка индивидуальных водогрейных 
двухконтурных газовых котлов. Тепловая мощность единицы оборудования - 28 кВт. Макси-
мальная потребляемая электрическая мощность – 15 Вт. 

Финансовые потребности в реализацию предложения (в ценах 2014 г.) приведены в табли-
це 4.1.42. 

Таблица 4.1.42. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 4,44 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 5,33 
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стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 77,30 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 87,07 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 1,78 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 88,85 

НДС тыс. руб. 15,99 

Всего смета проекта тыс. руб. 104,84 

Реализация мероприятий планируется на период 2014 г. Сводная стоимость мероприятий 
по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.43. 

Таблица 4.1.43. 

Годы 2015 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 104,84 104,84 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 110,08 110,08 

 

2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей в зоне нового строитель-
ства № 12 

 

Установка теплового оборудования в зоне нового строительства № 12 осуществляется за 
счет собственников жилых помещений. 

 

3. Расчеты эффективности инвестиций для установки индивидуальных водогрейных 
газовых котлов в зоне нового строительства № 12 

 

В ситуации, когда собственник оборудования не осуществляет продажи тепловой энергии 
такие показатели, как NPV, IRR не применяются. 

Для оценки себестоимости производимой тепловой энергии использован показатель срок 
окупаемости и ежегодная экономия на 1 единицу оборудования. Ежегодная экономия на 1 еди-
ницу оборудования составит 23,8 тыс. руб. Для устанавливаемого оборудования срок окупае-
мости составляет 3,26 года. 

 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 12 

 
Для определения ценовых последствий для потребителей при реализации программ стро-

ительства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 12 рассчитана себестои-
мость тепловой энергии, определяемая как сумма стоимости расходуемого топлива (природ-
ный газ) и амортизации оборудования.(см. табл. 4.1.44) 

Таблица 4.1.44. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Себестоимость 1 Гкал  

по годам, руб. 
1306 1450 1602 1765 1942 2116 2296 2485 3024 3198 

 
Продолжение таблицы 4.1.44. 

Показатель 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Себестоимость 1 Гкал 

по годам, руб. 
3367 3523 3673 3829 3992 4164 4343 4531 4727 4869 

 

4.1.13. Обоснование инвестиций в осуществление подключения новых  
потребителей в зоне нового строительства № 13 

Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 13 с индивидуаль-
ной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных двухконтурных газо-
вых котлов. 
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1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для осуществления уста-
новки индивидуальных водогрейных газовых котлов в зоне нового строительства № 13  

 
Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 13 с индивиду-

альной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных двухконтурных 
газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 2015 – 2034 гг. составит 
7500 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 150 м2 количество зданий бу-
дет 50. В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 13 
для отопления зданий предполагается установка индивидуальных водогрейных двухконтурных 
газовых котлов. Тепловая мощность единицы оборудования - 28 кВт. Максимальная потребля-
емая электрическая мощность – 15 Вт. Финансовые потребности в реализацию предложения (в 
ценах 2014 г.)  приведены в таблице 4.1.48. 

Таблица 4.1.48. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 111,25 
дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 133,49 
стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 1 935,67 
Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 180,41 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 44,50 
ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 224,91 
НДС тыс. руб. 400,48 
Всего смета проекта тыс. руб. 2 625,40 

 

Реализация мероприятий планируется на период 2015 – 2024 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.49. 

Таблица 4.1.49. 

Годы 2015 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 2 625,40 2 625,40 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 2 756,67 2 756,67 

2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности 
установки индивидуальных водогрейных газовых котлов в зоне нового строительства 
№ 13   

 
Установка теплового оборудования в зоне нового строительства № 13 осуществляется за 

счет собственников жилых помещений. 
 
3. Расчеты эффективности инвестиций в зоне нового строительства № 13  

 
В ситуации, когда собственник оборудования не осуществляет продажи тепловой энергии 

такие показатели, как NPV, IRR не применяются. Для оценки себестоимости производимой 
тепловой энергии использован показатель срок окупаемости и ежегодная экономия на 1 едини-
цу оборудования. Ежегодная экономия на 1 единицу оборудования составит 23,8 тыс. руб. Для 
устанавливаемого оборудования срок окупаемости составляет 3,26 года. 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ установки 
систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 13    

Для определения ценовых последствий для потребителей при реализации программ 
строительства систем теплоснабжения в зоне нового строительства № 13 рассчитана себесто-
имость тепловой энергии, определяемая как сумма стоимости расходуемого топлива (природ-
ный газ) и амортизации оборудования. Себестоимость 1 Гкал/ч по годам представлена в табл. 
4.1.52. 

Таблица 4.1.52. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Себестоимость 1 Гкал  

по годам, руб. 
1306 1450 1602 1765 1942 2116 2296 2485 3024 3198 
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Продолжение таблицы 4.1.52. 

Показатель 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Себестоимость 1 Гкал 

по годам, руб. 
3367 3523 3673 3829 3992 4164 4343 4531 4727 4869 

 

4.1.14. Обоснование инвестиций в строительство тепловых сетей для  
прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности) 

в зоне нового строительства № 14 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для осуществления строи-
тельства тепловых сетей в зоне нового строительства № 14 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 14 предлагается осуществить 
к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельной БМК 1.2. 

Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку следую-
щих трубопроводов: 

- в кадастровом квартале 43:40:651 подключение нагрузки вновь вводимых зданий осу-
ществляется в существующую распределительную тепловую сеть; 

- на период 2017-2018 гг.: от теплого узла ТЧ-об. до проектируемой тепловой камеры в 
зоне нового строительства № 14 (квартал 43:40:638) длиной 300 п.м. в двухтрубном исполне-
нии условным диаметром 70 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции – 
ППМ. 

Основные технические и стоимостные характеристики тепловых сетей, планируемых к 
строительству, приведены в табл. 4.1.53. 

Таблица 4.1.53. 

Начало 
участка 

Конец участка 
Условный диа-

метр (мм) 
Длина (м) 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 

ТЧ-об. Проект. ТК 70 300 2017 
Подземная беска-

нальная, ППМ 

В табл. 4.1.54. приведена стоимость мероприятий с разбивкой по статьям затрат (в ценах 
2014 г.). 

Таблица 4.1.54 

Наименование статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 174,92 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 209,91 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 3 043,66 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 3 428,49 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 69,97 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 3 498,46 

НДС тыс. руб. 629,72 

Всего смета проекта тыс. руб. 4 128,18 

Реализация мероприятий планируется на период 2016 – 2018 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.55. 

Таблица 4.1.55. 

Годы 2016 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 4 128,18 4 128,18 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 4 602,25 4 602,25 

 
2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей в зоне нового строительства № 14 

 
Собственником котельной БМК 1.2.  является  ООО «Газпром теплоэнерго Киров».  
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Строительство тепловых сетей предполагается провести с привлечение средств инве-
стора. 

Возврат средств инвестору предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 
Расчет платы за подключение проводится в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 22.10.12г. N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»: 

3. Расчеты эффективности инвестиций при реализации программ строительства тепло-
вых сетей в зоне нового строительства № 14 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов, приведены в табл. 4.1.56.  

Таблица 4.1.56. 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестиц 
ионного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупае-
мости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирова-
ние за счет собственного 
капитала 

682 --- 0,2 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирова-
ние за счет заемного капи-
тала 

1076 --- 0,3 ---- Менее года Менее года  

 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 
- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с 

таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 
текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-
димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 2 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 
для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 
гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.1.6. 

 

Рис. 4.1.6. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

 
4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей в зоне нового строительства № 14 

 
Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии в соответствии с нормами Постановления Правительства 
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РФ от 22.10.12г. N 1075 приведен в табл. 4.1.57. В расчетах учтен суммарный рост отпуска 
тепловой энергии потребителям в размере 0,35 Гкал/час в течение 2014 – 2027 гг. 

Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18%. 
Таблица 4.1.57. 

в уровне цен 2014 г. в сумме: тыс. руб. 3 498,46 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 699,69 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 139,94 

Итого в расчете на 0,3505 Гкал/час тыс. руб. 4 338,09 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 12 394,54 

 

4.1.15. Обоснование инвестиций в строительство тепловых сетей для  
прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности) 

в зоне нового строительства № 152 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для осуществления строи-
тельства тепловых сетей в зоне нового строительства № 15 

 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 15 предлагается осуществить 
к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельная БМК 1.9. 

Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку следую-
щих трубопроводов. Основные технические и стоимостные характеристики тепловых сетей, 
планируемых к строительству, приведены в табл. 4.1.58. 

Таблица 4.1.58. 

Начало 
участка 

Конец  
участка 

Условный  
диаметр 

(мм) 

Длина  
(м) 

Год про-
кладки 

Тип  
прокладки 

Стоимость строи-
тельства с НДС в це-
нах 2012 г. тыс. руб. 

ТЧ-об. Проект. ТК 70 100 2017 
Подземная бес-
канальная, ППМ 

1 236,35 

В табл. 4.1.59. приведена стоимость мероприятий с разбивкой по статьям затрат (в ценах 
2012 г.). 

Таблица 4.1.59. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 52,39 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 62,87 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 911,55 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 026,80 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 20,96 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 047,75 

НДС тыс. руб. 188,60 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 236,35 

Реализация мероприятий планируется на период 2015 – 2018 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.60. 

Таблица 4.1.60. 

Годы 2014 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2012 г., тыс. руб., с НДС 1 236,35 1 236,35 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 376,06 1 376,06 

2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей в зоне нового строительства № 15 

 

Собственником котельной является  ООО «Газпром теплоэнерго Киров». Строительство 
тепловых сетей  предполагается провести с привлечение средств инвестора. Возврат средств 

                                                 
2
 На настоящий момент работы по строительству участка тепловой сети выполнены на 100%. Прирост объемов по-

требления тепловой энергии в зоне строительства № 15 составил 0,0842 Гкал/ч. Прогнозируемый прирост составит 0,0842 
Гкал/ч за период 2015 – 2018 гг. 
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инвестору предполагается осуществлять за счет платы за подключение. Расчет платы за под-
ключение проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.12г. N 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

3. Расчеты эффективности инвестиций в строительство тепловых сетей в зоне нового 
строительства № 15 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов, приведены в табл. 4.1.61.  

Таблица 4.1.61. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансиро-
вание за счет соб-
ственного капитала 

676 --- 0,2 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансиро-
вание за счет заемного 
капитала 

936 --- 0,3 ---- Менее года Менее года  

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 
- вариант финансирования может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с 

таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для 
текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необхо-
димом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 2 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 
для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 
гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.1.7. 

 

Рис. 4.1.7. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

 
4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей в зоне нового строительства № 15 

 
Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии в соответствии с нормами Постановления Правительства 
РФ от 22.10.12г. N 1075 приведен в табл. 4.1.62.  

В расчетах учтен суммарный рост отпуска тепловой энергии потребителям в размере 
0,0842 Гкал/час в течение 2015 – 2027 гг. 

Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18%. 
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Таблица 4.1.62. 

в уровне цен 2012 г. в сумме: тыс. руб. 496,74 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 99,35 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 19,87 

Итого в расчете на 0,0842  Гкал/час тыс. руб. 615,95 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 7 315,37 

4.1.16. Обоснование инвестиций в строительство тепловых сетей для 
 прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 16 
 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для осуществления строи-
тельства тепловых сетей в зоне нового строительства № 16 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 16 предлагается осуществить 
к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельной БМК 1.4. 

Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку следую-
щих трубопроводов: 

Основные технические и стоимостные характеристики тепловых сетей, планируемых к 
строительству, приведены в табл. 4.1.63. 

Таблица 4.1.63. 

Начало 
участка 

Конец  
участка 

Условный  
диаметр 

(мм) 

Длина  
(м) 

Год про-
кладки 

Тип  
прокладки 

Стоимость строи-
тельства с НДС в це-
нах 2014 г.тыс. руб. 

ТК-3а Проект. ТК 125 450 2015 
Подземная беска-

нальная, ППМ 
10 126,56 

Проект. ТК Проект. ТК 125 600 2017 
Подземная беска-

нальная, ППМ 
13 502,08 

Проект. ТК Проект. ТК 125 150 2018 
Подземная беска-

нальная, ППМ 
3 375,52 

ТК-6а Проект. ТК 100 200 2015 
Подземная беска-

нальная, ППМ 
3 317,12 

Проект. ТК Проект. ТК 100 200 2018 
Подземная беска-

нальная, ППМ 
3 317,12 

ИТОГО 33 638,40 

В табл. 4.1.64. приведена стоимость мероприятий с разбивкой по статьям затрат (в ценах 
2014 г.). 

Таблица 4.1.64. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 425,36 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 1 710,43 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 24 801,19 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 27 936,98 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 570,14 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 28 507,12 

НДС тыс. руб. 5 131,28 

Всего смета проекта тыс. руб. 33 638,40 

Реализация мероприятий планируется на период 2015 – 2034 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.65. 

Таблица 4.1.65. 

Годы 2015 г. 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 
2014 г., тыс. руб., с НДС 

13 443,68 13 502,08 6 692,64 33 638,40 

Стоимость мероприятий с учетом 

индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 
14 115,86 15 630,35 8 134,95 37 881,16 
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2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей в зоне нового строительства № 16 

 

Котельная БМК 1.4 находится на балансе ООО «Газпром теплоэнерго Ки-
ров».Строительство тепловых сетей  предполагается провести с привлечение средств инве-
стора. Возврат средств инвестору предполагается осуществлять за счет платы за подключе-
ние. Расчет платы за подключение проводится в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 22.10.12г. N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Экономическая 
эффективность проекта рассмотрена для двух вариантов финансирования: 

1) За счет собственного капитала организации 
2) За счет заемного капитала 

3. Расчеты эффективности инвестиций для установки индивидуальных водогрейных 
газовых котлов в зоне нового строительства № 16 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов, приведены в табл. 4.1.66. 
Таблица 4.1.66. 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупае-
мости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирова-
ние за счет собственного 
капитала 

8464 35% 0,26 24,5% 1,0 1,23 

Вариант 2. Финансирова-
ние за счет заемного капи-
тала 

11101 --- 0,35 ---- Менее года 1,5  

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 
- вариант финансирования № 1 может быть рекомендован для теплоснабжающей органи-

зации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба 
для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, не-
обходимом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 2 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 
для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 
гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.1.8. 

 

Рис. 4.1.8. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей в зоне нового строительства № 16 

 
Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии в соответствии с нормами Постановления Правительства 



49 

РФ от 22.10.12г. N 1075 приведен в табл. 4.1.67. В расчетах учтен суммарный рост отпуска 
тепловой энергии потребителям в размере 4,68 Гкал/час в течение 2014 – 2027 гг. 

Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18%. 
Таблица 4.1.67. 

в уровне цен 2014 г. в сумме: тыс. руб. 28 507,12 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 5 701,42 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 1 140,28 

Итого в расчете на 10,043 Гкал/час тыс. руб. 35 348,83 

Итого в расчете на 1 Гкал/час тыс. руб. 3 519,75 

 

4.1.17. Обоснование инвестиций в модернизацию источника теплоснабжения  
для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 17 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для осуществления строи-
тельства тепловых сетей и модернизации источника в зоне нового строительства № 17 

 
Подключение потребителей в зоне нового строительства № 17 предлагается осуществить 

к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельная БМК Радуж-
ный. 

Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку следую-
щих трубопроводов двухтрубном исполнении: 

- на период 2015 г.: от существующей тепловой камеры ТК-30.2 до проектируемой тепло-
вой камеры в зоне нового строительства № 17 длиной 200 п. м. условным диаметром 100 мм. 
Тип прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции – ППМ; 

- на период 2018 г.: в кадастровом квартале 43:40:4005 вновь вводимые объекты будут 
подключаться к существующей распределительной тепловой сети. 

Основные технические и стоимостные характеристики тепловых сетей, планируемых к 
строительству, приведены в табл. 4.1.68. 

Таблица 4.1.68. 

Начало 
участка 

Конец участка 
Условный 
диаметр 

(мм) 

Длина  
(м) 

Год про-
про-

кладки 

Тип  
прокладки 

Стоимость  
тыс. руб. с НДС  в 

ценах 2014 г. 

ТК-30.2 проектируемая ТК 100 200 2015-2016 
подземный бес-
канальный ППМ 

3 317,12 

В табл. 4.1.69. приведена стоимость мероприятий с разбивкой по статьям затрат (в ценах 
2014 г.). 

Таблица 4.1.69. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 140,56 

дополнительное оборудование, используемое при производстве работ тыс. руб. 168,67 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 2 445,67 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 754,89 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 56,22 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 811,12 

НДС тыс. руб. 506,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 3 317,12 

Реализация мероприятий планируется на период 2015 г. Сводная стоимость мероприятий 
по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.70. 

Таблица 4.1.70. 

Годы 2015 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 3 317,12 3 317,12 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 3 482,98 3 482,98 

 



50 

2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые  
потребности строительства тепловых сетей в зоне нового строительства № 17 

 
Котельная БМК Радужный находится на балансе ООО «Газпром теплоэнерго Киров». 

Строительство тепловых сетей предполагается провести с привлечение средств инвесто-
ра. Возврат средств инвестору предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 
Расчет платы за подключение проводится в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 22.10.12г. N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»: 

Экономическая эффективность проекта рассмотрена для двух вариантов финансирования: 
1) За счет собственного капитала организации 
2) За счет заемного капитала 

3. Расчеты эффективности инвестиций строительства тепловых сетей в зоне нового 
строительства № 17  

 
Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов, приведены в табл. 4.1.71. 

Таблица 4.1.71. 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 

Степень устой-
чивости инве-
стиционного 

проекта 

Срок окупа-
емости про-
екта (стати-

ческий) 

Срок окупае-
мости проекта 

(динамический) 

Вариант 1. Финансирова-
ние за счет собственного 
капитала 

1055 --- 0,34 --- Менее года Менее года 

Вариант 2. Финансирова-
ние за счет заемного ка-
питала 

1576 --- 0,5 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 
- вариант финансирования № 1 может быть рекомендован для теплоснабжающей органи-

зации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба 
для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, не-
обходимом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 2 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 
для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 
гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.1.9. 

 
 

Рис. 4.1.9. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей и модернизации источника в зоне нового строительства № 17 

 
Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-

емой поставщиком тепловой энергии в соответствии с нормами Постановления Правительства 
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РФ от 22.10.12г. N 1075 приведен в табл. 4.1.72. В расчетах учтен суммарный рост отпуска 
тепловой энергии потребителям в размере 1,29 Гкал/час в течение 2014 – 2034 гг. 

Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18%. 
Таблица 4.1.72. 

в уровне цен 2014 г. (без НДС),  в сумме : тыс. руб. 2 811,12 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 113,66 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 22,73 

Итого в расчете на  1,29  Гкал/час тыс. руб. 2 947,51 

Итого в расчете на 1 Гкал/час, тыс. руб. тыс. руб. 2 291,11 

 

4.1.18. Обоснование инвестиций в строительство тепловых сетей и установку  
индивидуальных газовых водогрейных котлов для прогнозируемых приростов 

 тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 18 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для осуществления строи-
тельства тепловых сетей и модернизации источника в зоне нового строительства № 18 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 18 предлагается частично 
осуществить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельной 
БМК 1.11. Подключение потребителей в зоне нового строительства № 18 в кадастровых квар-
талах 40:43:596, 40:43:599, 40:43:600, 40:43:615, 40:43:626, 40:43:627 предлагается осуществить к 
существующим распределительным тепловым сетям, источником тепловой энергии для кото-
рых является котельная БМК 1.11. Для осуществления подключения потребителей необходимо 
провести прокладку следующих трубопроводов двухтрубном исполнении: 

- на период 2014 – 2015 гг: от существующей тепловой камеры ТК-6 до проектируемой теп-
ловой камеры в зоне нового строительства № 18 (кадастровый квартал 40:43:625) длиной 900 
п. м. условным диаметром 100 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции – 
ППМ; 

- на период 2015 – 2016 гг.: от существующей тепловой камеры УТ – 1.1 до проектируемой 
тепловой камеры в зоне нового строительства № 18 (кадастровый квартал 40:43:600) длиной 
500 п. м. условным диаметром 100 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип изоля-
ции – ППМ; 

- на период 2015 – 2019 гг.: от проектируемой камеры в кадастровом квартале 40:43:600 до 
проектируемой тепловой камеры в зоне нового строительства № 18 (кадастровый квартал 
40:43:599) длиной 500 п. м. условным диаметром 100 мм. Тип прокладки – подземный беска-
нальный, тип изоляции – ППМ; 

- в 2019 г.: от проектируемой камеры в кадастровом квартале 40:43:599 до проектируемой 
тепловой камеры в зоне нового строительства № 18 (кадастровый квартал 40:43:596) длиной 
350 п. м. условным диаметром 100 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип изоля-
ции – ППМ; 

Основные технические и стоимостные характеристики тепловых сетей, планируемых к 
строительству, приведены в табл. 4.1.73. 

Таблица 4.1.73. 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Условный 
диаметр (мм) 

Длина  
(м) 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

Стоимость  
тыс. руб. с НДС  
в ценах 2014 г. 

ТК-14 
проектируе-

мая ТК 
125 650 2014 

подземный бес-
канальный ППМ 

14 627,26 

УТ – 1.1 
проектируе-

мая ТК 
100 500 2015 

подземный бес-
канальный ППМ 

4 621,73 

Проект. ТК 
проектируе-

мая ТК 
100 500 2016 

подземный бес-
канальный ППМ 

4 621,73 

Проект. ТК 
проектируе-

мая ТК 
100 350 2019 

подземный бес-
канальный ППМ 

3 235,21 

ИТОГО 27 105,94 

В табл. 4.1.74 приведена стоимость мероприятий с разбивкой по статьям затрат (в ценах 
2014 г.). 

Таблица 4.1.74. 
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Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2019 г. 2019 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 619,80 195,83 195,83 137,09 1 148,55 

дополнительное оборудование, исполь-
зуемое при производстве работ 

тыс. руб. 681,78 215,42 215,42 164,50 1 277,12 

стоимость материалов  и строительно-
монтаж-ные работы 

тыс. руб. 10 846,49 3 427,13 3 427,13 2 385,28 20 086,02 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 12 148,06 3 838,39 3 838,39 2 686,87 22 511,72 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 247,92 78,33 78,33 54,84 459,42 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 12 395,98 3 916,72 3 916,72 2 741,71 22 971,14 

НДС тыс. руб. 2 231,28 705,01 705,01 493,50 4 134,80 

Всего смета проекта тыс. руб. 14 627,26 4 621,73 4 621,73 3 235,21 27 105,94 

Реализация мероприятий планируется на период 2015 – 2019 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.75. 

Таблица 4.1.75. 

Годы 2015 г. 2016 г. 2019 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., 
тыс. руб., с НДС 

14 627,26 4 621,73 4 621,73 3 235,21 27 105,94 

Стоимость мероприятий с учетом индек-

сов МЭР, тыс. руб. с НДС 
15 358,62 5 095,46 5 842,45 4 089,71 30 386,26 

 
В остальных кадастровых кварталах зоны нового строительства № 18 (40:43:605, 

40:43:606, 40:43:610, 40:43:1202, 40:43:1204, 40:43:1206) для реализации системы теплоснаб-
жения с индивидуальной застройкой предлагается использование индивидуальных водо-
грейных двухконтурных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 2015 
– 2034 гг. составит 10350 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 150 м2 
количество зданий – 69 . Стоимость мероприятий с разбивкой по статьям затрат (в ценах 2014 
г.) приведены в табл. 4.1.76. 

Таблица 4.1.76. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2017 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 153,52 153,52 
дополнительное оборудование, используемое при производстве 
работ 

тыс. руб. 184,22 184,22 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 2 671,22 2 671,22 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 3 008,96 3 008,96 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 61,41 61,41 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 3 070,37 3 070,37 

НДС тыс. руб. 552,67 552,67 

Всего смета проекта тыс. руб. 3 623,04 3 623,04 
 

Реализация мероприятий планируется на период 2014 – 2023 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.77. 

Таблица 4.1.77. 

Годы 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 3 623,04 3 623,04 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 4 194,12 4 194,12 
 

Сводная стоимость мероприятий по строительству тепловых сетей и установке индиви-
дуальных газовых котлов в зоне нового строительства № 18 по годам с учетом индексов МЭР 
за период 2014 – 2023 гг. приведена в табл. 4.1.78. 

Таблица 4.1.78. 

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2019 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприя-
тий  в ценах 2014 г., 
тыс. руб., с НДС 

16 367,39 4 152,50 3 623,04 4 621,73 3 235,21 30 728,98 
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Стоимость мероприя-
тий с учетом индексов 
МЭР, тыс. руб. с НДС 

17 852,46 4 852,82 4 194,12 5 842,45 4 089,71 34 580,38 

 
2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности 
строительства тепловых сетей в зоне нового строительства № 18 

 
Котельная БМК 1.11 находится на балансе ООО «Газпром теплоэнерго Киров». 
Строительство тепловых сетей  предполагается провести с привлечение средств инве-

стора. Возврат средств инвестору предполагается осуществлять за счет платы за подключе-
ние. Расчет платы за подключение проводится в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 22.10.12г. N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

В остальных кадастровых кварталах зоны нового строительства № 18, где предполагает-
ся установка теплового оборудования, мероприятия  осуществляются за счет собственников 
жилых помещений. 

3. Расчеты эффективности инвестиций строительства тепловых сетей в зоне нового 
строительства № 18  

 
Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта по подключению потребителей к 

тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельная БМК 
1.11.приведены в табл. 4.1.79. 

Таблица 4.1.79. 

№ Варианта 
NPV, 
тыс. 
руб. 

IRR PI 
Степень устойчи-
вости инвестици-
онного проекта 

Срок окупае-
мости проекта 
(статический) 

Срок окупаемо-
сти проекта (ди-

намический) 

Вариант 1. Финансирова-
ние за счет собственного 
капитала 

6290 19% 0,26 --- 1,3 2,2 

Вариант 2. Финансирова-
ние за счет заемного ка-
питала 

7060 21% 0,29 ---- Менее года Менее года 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 
- вариант финансирования № 1 может быть рекомендован для теплоснабжающей органи-

зации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба 
для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, не-
обходимом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 2 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 
для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 
гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.1.10. 

 

Рис. 4.1.10. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 
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Для устанавливаемых индивидуальных газовых котлов, когда собственник оборудования 
не осуществляет продажи тепловой энергии такие показатели, как NPV, IRR не применяются. 

Для оценки себестоимости производимой тепловой энергии использован показатель срок 
окупаемости и ежегодная экономия на 1 единицу оборудования. Ежегодная экономия на 1 еди-
ницу оборудования составит 23,8 тыс. руб. Для устанавливаемого оборудования срок окупае-
мости составляет 3,26 года. 

 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей и модернизации источника в зоне нового строительства № 18 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-
емой поставщиком тепловой энергии в соответствии с нормами Постановления Правительства 
РФ от 22.10.12г. N 1075 приведен в табл. 4.1.80. В расчетах учтен суммарный рост отпуска 
тепловой энергии потребителям в размере 2,72 Гкал/час в течение 2015 – 2034 гг. 

Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18%. 
Таблица 4.1.80. 

в уровне цен 2014 г. (без НДС),  в сумме : тыс. руб. 22 971,14 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 1 033,70 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 206,74 

Итого в расчете на  2,72  Гкал/час тыс. руб. 24 211,58 

Итого в расчете на 1 Гкал/час, тыс. руб. тыс. руб. 8 901,32 
 

Для определения ценовых последствий для потребителей при реализации программ 
строительства систем теплоснабжения в зоне строительства № 18 рассчитана себестоимость 
тепловой энергии, определяемая как сумма стоимости расходуемого топлива (природный газ) 
и амортизации оборудования. Себестоимость 1 Гкал/ч по годам представлена в табл. 4.1.81. 

Таблица 4.1.81. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Себестоимость 1 Гкал  
по годам, руб. 

1306 1450 1602 1765 1942 2116 2296 2485 3024 

 

Продолжение таблицы 4.1.81. 
 

Показатель 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2034 г. 

Себестоимость 1 Гкал  
по годам, руб. 

3198 3367 3523 3673 3829 3992 4164 4343 4531 4727 

4.1.19. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству и  
реконструкции тепловых сетей для обеспечения теплоснабжения существующих 

и перспективных потребителей тепловой энергии в мкр. Урванцево. 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по рекон-
струкции и строительству тепловых сетей в мкр. Урванцево 

В настоящий момент в мкр. Урванцево существуют потребители тепловой энергии с сум-
марной нагрузкой 2,0732 Гкал/ч, подключенные к централизованной системе теплоснабжения. 
В соответствии с программой развития МО «Город Киров» в мкр. Урванцево к 2034 г. ожидает-
ся прирост потребления тепловой энергии, тепловая нагрузка вырастет до 96,2726 Гкал/ч, при-
рост нагрузок составит 94,1994 Гкал/ч. В связи с высоким ростом тепловых нагрузок необходи-
ма перекладка с увеличением диаметра и прокладка новых участков трубопровода, для обес-
печения перспективных приростов тепловой нагрузки. В табл. 4.1.82 представлены участки 
трубопровода, подлежащие перекладке с увеличением диаметра и вновь вводимые участки 
трубопровода. Реконструируемые и проектируемые участки тепловых сетей находятся или бу-
дут находится на балансе ОАО «КТК».  

Таблица 4.1.82 

№ 
п/п 

Наименова-
ние меропри-

ятия 

начало 
участка 

конец участка 
Длина в двух-
трубном ис-
числении, м 

Диа-
метр, 

мм 

Материальная 
харак-

теристика, м
2
 

Год 
кон-

струкции 

1 
Строительство 
участка 

Н.О. – 23 
ТК – 9 (ул. Архитек-

тора В. Зянкина) 
3080 500 1540 2015 
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2 
Строительство 
участка 

Н.О. – 23 
ТК – 9 (ул. Архитек-

тора В. Зянкина) 
3080 500 1540 2015 

3 
Строительство 
участка 

Н.О. – 23 
ТК – 9 (ул. Архитек-

тора В. Зянкина) 
3080 700 2156 2015 

4 
Реконструкция 
участка  

Ю-231 ТК-2 530 500 530 2016 

5 
Реконструкция 
участка  

ТК-2 ТК-7 190 500 152 2016 

Данные таблицы 4.1.82 по мероприятиям 2015 г. - длины  трубопроводов соответствую-
щих диаметров – суммированы  и объединены в таблице 4.1.83.  

Таблица 4.1.83. 

Строительство тепловых сетей 

Диаметр, мм Длина в двухтрубном исчислении, м 

500 6 160  

700 3 080  

Данные таблицы 4.1.82  по мероприятиям 2016 г. - длины  трубопроводов соответствую-
щих диаметров – суммированы  и объединены в таблице 4.1.84.  

Таблица 4.1.84. 

Магистральные тепловые сети 

Диаметр, мм Длина в двухтрубном исчислении, м 

500 720 

В таблице 4.1.85. приведена стоимость мероприятий по строительству магистральных 
тепловых сетей запланированных на 2015 г. в соответствии с Государственными сметными 
нормативами НЦС 81-02-2012 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2012 (утв. 
приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. N 643) в ценах  
2012 г. без НДС. 

Таблица 4.1.85. 

Ориентировочный объем по предло-
жениям строительства (реконструк-
ции) тепловых сетей и сооружений 

на них, 

Обосно-
вание 

стоимости 
меропри-

ятия,  
№ табли-
цы в НЦС 
81-02-2012 

Стои-
мость 
ед-цы 

Попра
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

объем 
работ 

По-
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

диа-
метр 

Стои-
мость ед-
цы с уче-
том по-
правоч-
ного к-та 

ИТОГО  

Dу 
Тип про-

про-
кладки 

Тип изоля-
ции 

Длина в 
двух-

трубном 
исполне-
нии L, м 

0,5 

Подзем-
ная в 

непро-
ходных 
каналах  

изоляция 
минерало-

ватными пли-
тами и стек-
лопластиком 

6160 
13-01-001-

01 
59827,13 1 1 59827,13 434 871,47 

0,7 

Подзем-
ная в 

непро-
ходных 
каналах  

изоляция 
минерало-

ватными пли-
тами и стек-
лопластиком 

3080 
13-01-001-

01 
59827,13 1 1,32 78971,82 287 015,17 

ИТОГО 721 886,64 

В таблице 4.1.86. приведена стоимость мероприятий по реконструкции и строительству 
магистральных тепловых сетей запланированных на 2015 - 2016 гг. в соответствии с Государ-
ственными сметными нормативами НЦС 81-02-2012 Укрупненные нормативы цены строитель-
ства НЦС-2012 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. 
N 643) в ценах 2014 г. без НДС. 
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Таблица 4.1.86. 

Ориентировочный объем по предложе-
ниям строительства (реконструкции) 
тепловых сетей и сооружений на них, 

Обосно-
вание 

стоимости 
мероприя-

тия,  
№ табли-
цы в НЦС 
81-02-2012 

Стои-
мость 
ед-цы 

Попра-
воч-
ный 

коэфф. 
на 

объем 
работ 

Попра-
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

диа-
метр 

Стои-
мость ед-
цы с уче-
том по-
правоч-
ного к-та 

ИТОГО  

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двух-

трубном 
исполне-
нии L, м 

0,5 

Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

720 
13-01-001-

01 
59 827,13 0,67 1,32 52911,12 44 953,28 

ИТОГО 44 953,28 

2. Инвестиционная деятельность (стоимость мероприятий по реконструкции и строи-
тельству тепловых сетей) в мкр. Урванцево по годам с учетом индексов МЭР  

В табл. 4.1.87 приведена стоимость мероприятий с разбивкой по статьям затрат (в ценах 
2014 г.). 

Таблица 4.1.87. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. 2016 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 30 588,42 1 904,80 32 493,22 

дополнительное оборудование, ис-
пользуемое при производстве работ 

тыс. руб. 36 706,10 2 285,76 38 991,86 

стоимость материалов  и строительно-
монтажные работы 

тыс. руб. 532 238,45 33 143,52 565 381,97 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 599 532,97 37 334,08 636 867,05 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 12 235,37 761,92 12 997,29 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 611 768,34 38 096,00 649 864,34 

НДС тыс. руб. 110 118,30 6 857,28 116 975,58 

Всего смета проекта тыс. руб. 721 886,64 44 953,28 766 839,92 

Реализация мероприятий планируется на период 2015 – 2016 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.1.88. 

Таблица 4.1.88. 

Годы 2015 г. 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 
2014 г., тыс. руб., с НДС 

721 886,64 44 953,28 766 839,92 

Стоимость мероприятий с учетом ин-
дексов МЭР, тыс. руб. с НДС 

757 980,97 49 560,99 807 541,96 

Итого стоимость реализации мероприятий по расширению тепловых сетей с учетом роста 
тепловых нагрузок составит 807 541,96 тыс. руб.  с НДС в ценах, приведенных к уровню цен в 
годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции и строи-
тельству тепловых сетей в мкр. Урванцево 

Строительство и реконструкцию тепловых сетей  предполагается провести с привлечение 
средств инвестора. 

Возврат средств инвестору предполагается осуществлять за счет платы за подключение. 
Расчет платы за подключение проводится в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 22.10.12г. N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

3. Расчеты эффективности инвестиций строительства тепловых сетей в зоне нового 
строительства № 18 в мкр. Урванцево 

Расчет эффективности проектов выполнен для следующих условий: 
- прирост подключаемой нагрузки происходит равномерно, в течение 17 лет по 5,54 Гкал/ч; 
- стоимость подключения увеличивается в соответствии с ростом цен и инфляцией; 
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- стоимость подключения к тепловым сетям принята в соответствии с данными таблицы 
4.1.90; 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта по подключению потребителей к 
тепловым сетям, в микрорайоне Урванцево приведены в табл. 4.1.89. 

Таблица 4.1.89. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Степень 
устойчивости 
инвестицион-
ного проекта 

Срок окупа-
емости про-
екта (стати-

ческий) 

Срок окупае-
мости проекта 

(динамиче-
ский) 

Вариант 1. Финан-
сирование за счет 
собственного капи-
тала 

-57928,51 --- -0,005 ---- 12,18 17,64 

Вариант 2. Финан-
сирование за счет 
заемного капитала 

-142264,67 --- -0,21 ---- 16,23 25,53 

Таким образом, в результате проведенных расчетов получены следующие результаты: 
- вариант финансирования № 1 может быть рекомендован для теплоснабжающей органи-

зации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба 
для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, не-
обходимом для реализации проекта. 

- при варианте финансирования № 2 нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов 
для реализации подобных проектов необходимое обеспечение — минимум 125% суммы займа, 
гарантия (например, материнской компании, муниципальная) или залог оборудования. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.1.11. 

 

Рис. 4.1.11. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 
 

4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строи-
тельства тепловых сетей и модернизации источника в зоне нового строительства № 18 

Расчет стоимости за подключение к системе теплоснабжения с учетом прибыли, получа-
емой поставщиком тепловой энергии в соответствии с нормами Постановления Правительства 
РФ от 22.10.12г. N 1075 приведен в табл. 4.1.90. В расчетах учтен суммарный рост отпуска 
тепловой энергии потребителям в размере 94,1994  Гкал/час в течение 2016 – 2034 гг. 

Расчет платы за техническое подключение приведен без учета НДС 18%. 
 

Таблица 4.1.90. 

в уровне цен 2014 г. (без НДС),  в сумме : тыс. руб. 649 864,34 

Прибыль теплоснабжающего предприятия тыс. руб. 259 945,74 

Налог на прибыль, 20% тыс. руб. 51 989,15 

Итого в расчете на  94,1994 Гкал/час тыс. руб. 961 799,22 

Итого в расчете на 1 Гкал/час, тыс. руб. тыс. руб. 10 212,35 
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4.2. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по строительству 
и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них 

4.2.1. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции магистральных  
и квартальных тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для  

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки,  
находящихся на балансе ОАО «КТК» планируемых в 2014 г. 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по рекон-
струкции магистральных и квартальных тепловых сетей 

Перечень мероприятий по реконструкции магистральных тепловых сетей запланирован-
ных на 2014 г., в целях обеспечения надежности теплоснабжения приведен в табл. 4.2.1. 

Таблица 4.2.1. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
начало 
участка 

конец 
участка 

Длина в двух-
трубном ис-
числении, м 

Диа-
метр, 

мм 

Материаль-
ная харак-
теристика, 

м
2
 

Год 
рекон-
струк-

ции 

1 

Теплотрасса на микрорайон № 5 от 
тепловой камеры Ю-К22 до цен-
трального теплового пункта-44 
(участок 2) 

Ю-К22 ЦТП-44 255 219 112 2014 

2 

Теплотрасса на микрорайон № 5 от 
тепловой камеры Ю-К22 до цен-
трального теплового пункта-44 
(участок 1) 

Ю-К22 ЦТП-44 212 325 138 2014 

3 
Реконструкция теплотрассы по 
Октябрьскому  пр-ту от ТК6-17 до 
ТК6-18 

ТК6-17 ТК6-18 90 426 76 2014 

4 
Реконструкция теплотрассы по ул. 
Воровского от ТК 7-05 до ТК 7-10  

ТК 7-05 ТК 7-10 600 530 636 2014 

5 

Теплотрасса по Мелькомбинатов-
скому пр. и ул. Пугачева от тепло-
вой камеры К7-12 до тепловой ка-
меры К7-22 

К7-12 К7-22 1438 530 1524 2014 

6 
Теплотрасса от тепловой камеры 
6-29 по ул.Ст. Халтурина до тепло-
вой камеры 1-27 

ТК 6-29 ТК 1-27 668 530 708 2014 

7 
Реконструкция теплотрассы от С-
К17 до С-К18 

С-К17 С-К18 294 530 312 2014 

8 
Теплотрасса от тепловой камеры 
с-К14 до тепловой камеры 6-16 на 
Октябрьском проспекте  

С-К14 ТК 6-16 1866 530 1978 2014 

9 
Реконструкция участка между ул. 
Лепсе и Троллейбусным пер. от С-
К20 до С-К21 

С-К20 С-К21 205 530 218 2014 

10 
Реконструкция участка по Трол-
лейбусному пер. от СК-23 до СК-26 

СК-23 СК-26 375 530 398 2014 

11 
Строительство теплотрассы в р-не 
з-да "Сельмаш" от УТ-16 до ЮП-К2 

УТ-16 ЮП-К2 500 530 530 2014 

12 
Реконструкция теплотрассы по 
ул.Ленина от ТК7-05 до ТК7-06 

ТК7-05 ТК7-06 119 630 150 2014 

13 
Реконструкция тепломагистрали 
"Южной" от Ю-К12 до Ю-К14 

Ю-К12 Ю-К14 274 630 346 2014 

14 
Реконструкция теплотрассы от ТК-
1** (ул. Луганская) по ул. Правды 
до ТК-4 по Октябрьск. пр. 

ТК-1 ТК-4 255 630 322 2014 

15.
1 

Реконструкция от ТК-1 до ТК-4 ТК-1 ТК-4 265 630 334 2014 

15.
2 

Реконструкция от ТК-4 до ТК-7 ТК-4 ТК-7 220 630 277 2015 

16 
Реконструкция резервного ввода 
на мкр. Чижи от 11-14 до 12-31 

11-14 12-31 600 325 390 2015 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
начало 
участка 

конец 
участка 

Длина в двух-
трубном ис-
числении, м 

Диа-
метр, 

мм 

Материаль-
ная харак-
теристика, 

м
2
 

Год 
рекон-
струк-

ции 

17 
Реконструкция тепломагистрали 2-
ой очереди ТЭЦ-5 от 2ТК -7 (ул. 
Щорса) до НПС - 3 

2ТК-7 НПС-3 412 1020 840 2015 

18 
Реконструкция участка ТМ от ТК-1а 
до ТК-7 по ул. Правды 

ТК-1а ТК-7 560 300 336 2016 

19 
Реконструкция участка ТМ от ТК-3-
3-10 до ТК-3-12 по ул. Свободы 

ТК3-3-
10 

ТК-3-12 120 300 72 2016 

20 
Реконструкция участка ТМ от ТК-
11-14 до ТК-4 

ТК-11-
14 

ТК-4 400 300 240 2016 

  ИТОГО     9 728         

  
Перечень мероприятий по реконструкции квартальных тепловых сетей запланированных 

на 2014 г., в целях обеспечения надежности теплоснабжения приведен в табл. 4.2.2. 

Таблица 4.2.2. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
начало 
участка 

конец 
участка 

Длина в 
двух-

трубном 
исчис-

лении, м 

Диа-
метр, 

мм 

Матери-
альная 

характе-
ристика, 

м
2
 

Год ре-
кон-

струк-
ции 

1 
Реконструкция теплотрасс в п. Дороничи 
(участок от ТК-7.1 к зданиям по ул. Цен-
тральной, 1-12) (участок 1) 

ТК 7.1 участок 1 170 38 12 2014 

2 

Реконструкция теплотрасс от ЦТП-187 
по ул. Северо-Садовой, протяжённостью 
1 055 м (участок от ТК-9 до здания по ул. 
Сев. Садовой, 18 с отпайками) 

ЦТП 187 ТК-9 528 38 40 2014 

3 
Реконструкция теплотрасс от ЦТП-64 по 
ул. Производственной (участок 1) 

ЦТП-64 участок 1 800 57 92 2014 

4 
Реконструкция ГВС от ТК-1 до здания по 
ул. Левитана, 4 (участок 3) 

ТК-1 участок 3 100 57 12 2014 

5 
Реконструкция теплотрассы от ТК-11 до 
здания по ул. Свердлова, 24 (участок 2) 

ТК-11 участок 2 39 57 4 2014 

6 
Реконструкция ГВС от ТК-1 до здания по 
ул. Левитана, 4 (участок 2) 

ТК-1 участок 2 47 70 6 2014 

7 
Реконструкция теплотрасс от ЦТП-144 
по ул. Подгорной, 18-б (участок 1) 

ЦТП-144 участок 1 160 70 22 2014 

8 
Реконструкция ГВС от ЦТП-23 от ТК-6 к 
зданиям по ул. Комсомольской, 19, 21 

ЦТП-23 ТК-6 148 76 22 2014 

9 
Реконструкция ГВС от ЦТП-5 до здания 
по ул. М. Гвардии, 11 

ЦТП-5 
зд. М. 

Гвардии, 
д. 11 

122 89 22 2014 

10 
Реконструкция ГВС от ТК-5 до здания по 
ул. Красина, 48 

ТК-5 
зд. ул. 

Кра-сина, 
д. 48 

109 89 20 2014 

11 
Реконструкция теплотрассы от ТК-8 до 
ТК-11 по ул. Мопра (участок 3) 

ТК-8 участок 3 135 89 24 2014 

12 
Реконструкция теплотрассы от ТК-4 до 
ТК-6 по ул. Ульяновской (участок 2) 

ТК-4 участок 2 45 89 4 2014 

13 
Реконструкция теплотрассы от ТК-11 до 
здания по ул. Свердлова, 24 (участок 1) 

ТК-11 участок 1 39 89 6 2014 

14 
Реконструкция ГВС от ТК-1 до здания по 
ул. Левитана, 4 (участок 1) 

ТК-1 участок 1 100 108 22 2014 

15 
Реконструкция теплотрассы от ТК-8 до 
ТК-11 по ул. Мопра (участок 2) 

ТК-8 ТК-11 135 108 30 2014 

16 Рек-струкция теп-трас. от С-К26 до ТК-3 С-К26 ТК-3 142 159 46 2014 

17 
Реконструкция теплотрасс от ЦТП-64 по 
ул. Производственной (участок 2) 

ЦТП-64 участок 2 800 159 254 2014 

18 
Реконструкция теплотрасс в п. Дороничи 
(участок от ТК-7.1 к зданиям по ул. Цен-

ТК-7.1 участок 2 169 159 54 2014 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
начало 
участка 

конец 
участка 

Длина в 
двух-

трубном 
исчис-

лении, м 

Диа-
метр, 

мм 

Матери-
альная 

характе-
ристика, 

м
2
 

Год ре-
кон-

струк-
ции 

тральной, 1-12) (участок 2) 

19 
Реконструкция теплотрасс от ЦТП-186 
по ул. Народной 

ЦТП-186 
ул. На-
родная 

527 159 168 2014 

20 
Реконструкция теплотрассы от ТК-8 до 
ТК-11 по ул. Мопра (участок 1) 

ТК-8 ТК-11 135 159 42 2014 

21 
Реконструкция теплотрасс от ЦТП-144 
по ул. Подгорной, 18-б (участок 2) 

ЦТП-144 участок 2 160 159 50 2014 

22 
Реконструкция теплотрассы от ТК-4 до 
ТК-6 по ул. Ульяновской (участок 1) 

ТК-4 ТК-6 45 159 21 2014 

23 
Реконструкция теплотрассы  от 9-10 (ул, 
Попова) до К-3 возле ЦТП-181 по ул. 
Комсомольской (участок 2) 

ул. Попо-
ва д. 9-10 

ЦТП 181 192 219 84 2014 

24 
Реконструкция тепломагистрали по ул. 
Маклина от ВК-6 до К-6 

ВК-6 К-6 250 219 110 2014 

25 
Реконструкция теплотрассы  от 9-10 (ул, 
Попова) до К-3 возле ЦТП-181 по ул. 
Комсомольской (участок 1) 

ул. Попо-
ва д. 9-10 

К-3 25 273 14 2014 

26 
2. Реконструкция теплотрассы от ТК-12 
до ТК-17 по ул. Стахановской 

ТК-12 ТК-17 100 273 54 2014 

27 
Теплотрасса по ул. Сурикова от тепло-
вой камеры 9 до тепловой камеры 3 
подземная 

ТК-9 ТК-3 119 273 64 2014 

28 
Теплотрасса по ул. Попова от тепловой 
камеры 6 до тепловой камеры 3 подзем-
ная 

ТК-6 ТК-3 342 273 186 2014 

29 
Реконструкция теплотрассы от ТК 3-01 
до ТК 3-05 по пер. Пожарному. (участок 
от ТК 3-01 до ТК 3-03) 

ТК 3-01 ТК 3-05 217 426 184 2014 

30 
Реконструкция участков теплотрассы от 
ТК5-09-2 до  ТК5-09-3 и до зданий по ул. 
Фестивальной, 3, 5, 7(участок 1) 

ТК5-09-2 ТК5-09-3 56 139 16 2014 

31 
Реконструкция участков теплотрассы от 
ТК5-09-2 до до ТК5-09-3 и до зданий по 
ул. Фестивальной, 3, 5, 7(участок 2) 

ТК5-09-2 ТК5-09-3 12 108 3 2014 

32 
Реконструкция участков теплотрассы от 
ТК5-09-2 до до ТК5-09-3 и до зданий по 
ул. Фестивальной, 3, 5, 7(участок 3) 

ТК5-09-2 ТК5-09-3 7 76 1 2014 

33 

Реконструкция теплотрасс от ЦТП-181 (в 
квартале между ул. Попова - Комсо-
мольской) участок от ТК-3 до ТК-
5(участок 1) 

ТК-3 ТК-5 30 108 6 2014 

34 

Реконструкция теплотрасс от ЦТП-181 (в 
квартале между ул. Попова - Комсо-
мольской) участок от ТК-3 до ТК-
5(участок 2) 

ТК-3 ТК-5 30 76 5 2014 

35 

Реконструкция теплотрасс от ЦТП-181 (в 
квартале между ул. Попова - Комсо-
мольской) участок от ТК-3 до ТК-
5(участок 3) 

ТК-3 ТК-5 60 57 7 2014 

36 
Реконструкция теплотрассы от ЦТП-92 
до здания по ул. Щорса, 26-б(участок 1) 

ЦТП-92 
Зд. Щор-
са 26-б 

20 108 4 2014 

37 
Реконструкция теплотрассы от ЦТП-92 
до здания по ул. Щорса, 26-б(участок 2) 

ЦТП-92 
Зд. Щор-
са 26-б 

20 76 3 2014 

38 
Реконструкция теплотрассы от ЦТП-92 
до здания по ул. Щорса, 26-б(участок 3) 

ЦТП-92 
Зд. Щор-
са 26-б 

20 48 2 2014 

39 

Реконструкция ГВС от ЦТП-168 по ул. 
Грибоедова, прот 2,4 км (участки от ЦТП 
к зданию по ул. Левитана, 25 с отпайка-
ми)(участок 1) 

ЦТП-168 
Зд. Ле-
витана, 

25 
300 42 25 2014 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
начало 
участка 

конец 
участка 

Длина в 
двух-

трубном 
исчис-

лении, м 

Диа-
метр, 

мм 

Матери-
альная 

характе-
ристика, 

м
2
 

Год ре-
кон-

струк-
ции 

40 

Реконструкция ГВС от ЦТП-168 по ул. 
Грибоедова, прот 2,4 км (участки от ЦТП 
к зданию по ул. Левитана, 25 с отпайка-
ми)(участок 2) 

ЦТП-168 
Зд. Ле-
витана, 

25 
150 76 23 2014 

41 

Реконструкция ГВС от ЦТП-168 по ул. 
Грибоедова, прот 2,4 км (участки от ЦТП 
к зданию по ул. Левитана, 25 с отпайка-
ми)(участок 3) 

ЦТП-168 
Зд. Ле-
витана, 

25 
101 108 22 2014 

42 
Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до 
здания по ул. Московской, 155(участок 1) 

ТК-10 
Зд. Ул. 
Москов-
ская, 155 

19 159 6 2014 

43 
Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до 
здания по ул. Московской, 155(участок 2) 

ТК-10 
Зд. Ул. 
Москов-
ская, 155 

50 139 14 2014 

44 
Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до 
здания по ул. Московской, 155(участок 3) 

ТК-10 
Зд. Ул. 
Москов-
ская, 155 

19 89 3 2014 

45 
Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до 
здания по ул. Московской, 155(участок 4) 

ТК-10 
Зд. Ул. 
Москов-
ская, 155 

19 57 2 2014 

  ИТОГО 6 813      

 
Данные таблиц 4.2.1 – 4.2.2  - длины  трубопроводов соответствующих диаметров – сум-

мированы  и объединены в таблице 4.2.3.  
Таблица 4.2.3. 

Магистральные тепловые сети 

Диаметр, мм Длина в двухтрубном исчислении, м 

219 255 

300 1080 

325 812 

426 90 

530 5946 

630 1133 

1020 412 

ИТОГО 9 728   

Квартальные тепловые сети 

Диаметр, мм Длина в двухтрубном исчислении, м 

38 698 

57 1338 

76 562 

89 469 

108 398 

139 106 

159 1997 

219 442 

273 586 

426 217 

ИТОГО 6813 

ИТОГО 16 541  
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В таблице 4.2.4. приведена стоимость мероприятий по реконструкции магистральных и 
квартальных тепловых сетей запланированных на 2014 г. в соответствии с ГЭСН НЦС 81-02-
2014 в ценах 2014 г. 

К ценам нормативов применены поправочные коэффициенты на объем работ и на увели-
чение (уменьшение диаметров). 

Таблица 4.2.4. 

Магистральные тепловые сети 

Ориентировочный объем по предложениям 
строительства (реконструкции) тепловых се-

тей и сооружений на них, 

Обосно-
вание 

стоимо-
сти меро-
приятия,  
№ табли-
цы в НЦС 
81-02-2014  

Стои-
мость ед-

цы 

Попра-
вочный 
коэфф. 
на объ-
ем ра-

бот 

Попра-
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

диа-
метр 

Стоимость 
ед-цы с 
учетом 

поправоч-
ного к-та 

ИТОГО 
стои-

мость , 
тыс. руб., 
без НДС 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двухтруб-

ном ис-
полнении 

L, м 

0,219 

Подземная 
в непро-
ходных 
каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

255 
13-01-001-

01 
22 205,44 0,67 1,00 14 890,97 3 797,20 

0,325 

Подземная 
в непро-
ходных 
каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

1080 
13-01-001-

01 
31 041,78 0,67 1,00 20 816,62 39 385,04 

0,426 

Подземная 
в непро-
ходных 
каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

812 
13-01-001-

01 
48 125,94 0,67 1,00 32 273,26 2 904,59 

0,530 

Подземная 
в непро-
ходных 
каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

90 
13-01-001-

01 
58 116,80 0,67 1,00 38 973,13 231 734,21 

0,630 

Подземная 
в непро-
ходных 
каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

5946 
13-01-001-

01 
58 116,80 0,67 1,19 46 326,55 52 487,98 

1,020 

Подземная 
в непро-
ходных 
каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

1133 
13-01-001-

01 
58 116,80 0,67 1,92 75 004,88 30 902,01 

ИТОГО 361 211 

Квартальные тепловые сети 

Ориентировочный объем по предложениям 
строительства (реконструкции) тепловых се-

тей и сооружений на них, 

Обосно-
вание 

стоимо-
сти меро-
приятия,  
№ табли-
цы в НЦС 
81-02-2014  

Стои-
мость ед-

цы 

Попра-
вочный 
коэфф. 
на объ-
ем ра-

бот 

Попра-
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

диа-
метр 

Стои-
мость ед-
цы с уче-
том по-

правочно-
го к-та 

ИТОГО 
стоимость 
, тыс. руб., 

без НДС Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двухтруб-

ном ис-
полнении 

L, м 

0,038 

Подземная 
в непро-
ходных 
каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

698 
13-01-001-

01 
13 367,21 0,67 0,43 3 827,35 2 671,49 

0,057 

Подземная 
в непро-
ходных 
каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

1338 
13-01-001-

01 
13 367,21 0,67 0,64 5 741,02 7 681,49 

0,079 

Подземная 
в непро-
ходных 
каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

562 
13-01-001-

01 
13 367,21 0,67 0,89 7 956,85 4 471,75 

0,089 

Подземная 
в непро-
ходных 
каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

469 
13-01-001-

01 
13 653,76 0,67 1,00 9 156,21 4 294,26 
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0,108 

Подземная 
в непро-
ходных 
каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

398 
13-01-001-

01 
18 525,55 0,67 1,00 12 423,23 4 944,45 

0,159 

Подземная 
в непро-
ходных 
каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

2103 
13-01-001-

01 
22 205,44 0,67 1,00 14 890,97 31 315,71 

0,219 

Подземная 
в непро-
ходных 
каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

442 
13-01-001-

01 
28 987,89 0,67 1,00 19 439,28 8 592,16 

0,273 

Подземная 
в непро-
ходных 
каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

586 
13-01-001-

01 
31 041,78 0,67 1,00 20 816,62 12 198,54 

0,426 

Подземная 
в непро-
ходных 
каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

217 
13-01-001-

01 
54 004,75 0,67 1,00 36 215,59 7 858,78 

ИТОГО 81 357,14 

 ИТОГО 442 568,2 

В табл. 4.2.5. приведена стоимость мероприятий с разбивкой по статьям затрат (в ценах 
2014 г.). 

Таблица 4.2.5 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2014 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 22 128,41 22 128,41 

дополнительное оборудование, используемое при производ-
стве работ 

тыс. руб. 26 554,09 26 554,09 

стоимость материалов  и строительно-монтажные работы тыс. руб. 385 034,30 385 034,30 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 433 716,80 433 716,80 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 8 851,36 8 851,36 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 442 568,16 442 568,16 

НДС тыс. руб. 79 662,27 79 662,27 

Всего смета проекта тыс. руб. 522 230,43 522 230,43 

 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых 
сетей по годам (инвестиционная деятельность) с учетом индексов МЭР 

Реконструкция тепловых сетей запланирована на 2014 г. Сводная стоимость мероприя-
тий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.6. 

Таблица 4.2.6 

Годы 2014 г. 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 522 230,43 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 548 341,95 
 

Итого стоимость реализации мероприятий по расширению тепловых сетей с учетом роста 
тепловых нагрузок составит 548 341,95 тыс. руб.  с НДС в ценах, приведенных к уровню цен в 
годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции маги-
стральных и квартальных тепловых сетей 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала ОАО «КТК».  
Источники доходов для варианта № 1 – тарифы, увеличивающиеся в соответствии с ин-

дексами МЭР. 
Источники доходов для варианта № 2 – - тарифы, обеспечивающие НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии. 
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Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 
энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ). Калькуляция 
себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014г. представлена в табл. 
4.2.7. 

Таблица 4.2.7. 

Наименование статьи затрат 
Ед. 
изм. 

В расчете 
на 1 Гкал 
тепловой 
энергии, 
руб. в це-
нах 2013 г. 

То же, в % 
к стоимо-
сти отпу-
щенной 

тепловой 
энергии 

Расходы на топливо руб. 34,50 3,33% 

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 763,27 73,62% 

Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудо-
ванием, используемым в технологическом процессе 

руб. 18,39 1,77% 

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологиче-
ском процессе 

руб. 16,02 1,54% 

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе руб. 0,24 0,02% 

Расходы на оплату труда основного производственного персонала руб. 35,83 3,46% 

Отчисления на социальные нужды основного производственного персона-
ла 

руб. 10,82 1,04% 

Расходы на амортизацию основных производственных средств, использу-
емых в технологическом процессе 

руб. 30,16 2,91% 

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процес-
се 

руб. 16,03 1,55% 

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: руб. 43,73 4,22% 

Общехозяйственные (управленческие) расходы руб. 19,40 1,87% 

Расходы на  ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств 

руб. 18,74 1,81% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по догово-
рам с организациями на проведение регламентных работ в рамках техно-
логического процесса 

руб. 29,65 2,86% 

Итого расходов руб. 1 036,78 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по 
годам представлены в табл. 4.2.8. 

Таблица 4.2.8. 

№
 

п/
п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/к
Вт ч 

3,97 4,07 4,26 4,58 5,00 5,29 5,55 5,81 6,13 6,41 3,97 

2 
Тариф на тепл. 
энергию 

руб/Г
кал 

1079,4 1 119,3 1 157,4 1 278,9 1 409,3 1 550,3 1 689,9 1 833,4 1 983,7 2 136,5 1079,3 

3 
Стоимость при-
родного газа  

Руб/
нм

3
 

4,28 4,37 4,59 5,28 6,07 6,98 8,03 8,51 8,95 9,31 4,28 

Продолжение таблицы 4.2.8. 

№ 
п/
п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/
кВт 
ч 

6,66 6,82 6,89 6,95 7,01 7,07 7,14 7,20 7,27 7,33 
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2 
Тариф на теп-
ловую энергию 

руб/
Гкал 

2 275,4 2 409,6 2 534,9 2 654,1 2 778,8 2 909,4 3 046,2 3 189,3 3 339,2 3 496,2 

3 
Стоимость 
природного 
газа  

Руб/
нм

3
 

9,59 9,87 10,17 10,48 10,79 11,11 11,45 11,79 12,14 12,51 

По данным публикуемой отчетности протяженность тепловых сетей ОАО «КТК» составля-
ет: 

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов  
(в однотрубном исчислении)        362,80 км 
Протяженность разводящих сетей  
(в однотрубном исчислении)        1 023,00 км 
Протяженность тепловых сетей, подлежащих перекладке 
(в двухтрубном исчислении)       16,5 км 
В процентах к общей протяженности сетей     2,3% 
В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчета эффективности ИП должно быть использовано значение отпуска тепловой 

энергии, соразмерное протяженности тепловых сетей, подлежащих реконструкции. Следова-
тельно, в расчете эффективности ИП может быть использован полезный отпуск ОАО «КТК» в 
размере, составляющем 2,94% от общего полезного отпуска компании. Для расчетов так же 
использованы значения экономии тепловой энергии, планируемой в результате проведения 
мероприятий. Расчетные значения экономии тепловой энергии приведены в таблице 4.2.9. 

Таблица 4.2.9. 

Наименова-
ние 

Ед. 
изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Отпуск тепло-
вой энергии 
суммарный 

Гкал/
ч 

26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 

Потери в ТС 
прогнозируе-
мые без реа-
лизации ме-
роприятия 

Гкал/
ч 

4,13 4,24 4,34 4,45 4,57 4,68 4,80 4,92 5,05 5,18 5,31 

Потери в ТС 
прогнозируе-
мые с учетом 
реализации 
мероприятия 

Гкал/
ч  

2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 

Экономия ТЭ 
полученная в 
результате 
реализации 
мероприятия 

Гкал/
ч 

2,07 2,16 2,26 2,36 2,46 2,57 2,68 2,79 2,90 2,72 2,51 

Количество 
часов работы 
в год 

час 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 

Экономия ТЭ 
полученная в 
результате 
реализации 
мероприятия 
по годам 

Гкал/
год 

  4926,38 5147,77 5375,25 5609,00 5849,17 6095,92 6349,44 6609,88 6189,69 5721,82 
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Продолжение таблицы 4.2.9. 

Наименова-
ние 

Ед. 
изм. 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Отпуск тепло-
вой энергии 
суммарный 

Гкал/
ч 

26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 26,55 

Потери в ТС 
прогнозируе-
мые без реа-
лизации ме-
роприятия 

Гкал/
ч 

5,44 5,58 5,72 5,31 5,44 5,58 5,72 5,72 5,72 5,72 

Потери в ТС 
прогнозируе-
мые с учетом 
реализации 
мероприятия 

Гкал/
ч  

2,18 2,19 2,20 2,17 2,18 2,19 2,20 2,20 2,20 2,20 

Экономия ТЭ 
полученная в 
результате 
реализации 
мероприятия 

Гкал/
ч 

2,28 2,03 1,76 2,51 2,28 2,03 1,76 1,76 1,76 1,76 

Количество 
часов работы 
в год 

час 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 

Экономия ТЭ 
полученная в 
результате 
реализации 
мероприятия 
по годам 

Гкал/
год 

5204,22 4634,75 4011,23 5721,82 5204,22 4634,75 4011,23 4011,23 4011,23 4011,23 

 
5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции тепловых сетей 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.2.10. 
Таблица 4.2.10. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проек-
та (динамический) 

Вариант 1.  -429646,87 --- -0,82 Более 20 лет 

Вариант 2.  3931 10,6 0,007 18,48 

Сравнение вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.1. 

 

Рис. 4.2.1. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 
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Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов – тарифы, увеличи-

вающиеся в соответствии с индексами МЭР. 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при ве-

личине суммарных затрат на реализацию проекта 548 341,95 тыс. руб., нарастающим итогом за 
расчетный период составит -429646,87 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-
чивым к изменениям параметров, если для всех рассмотренных случаев обеспечивается необ-
ходимый резерв финансовой реализуемости проекта. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытки) за период с 2015 по 2034 гг. соста-
вит -429646,87 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности для проектов, где NPV отрицателен – не рассчитывает-
ся. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) для проектов, 
где NPV отрицателен – не рассчитывается.. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,82.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 82 коп. убытков. 
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект   неэффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным, - более 15 лет. 

Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов - тарифы, обеспечи-
вающие НВВ. 

1. Величина NPV при финансировании проекта по варианту 2  больше, чем при финанси-
ровании по варианту 1. 

Использование увеличения тарифа на тепловую энергию позволяет снизить срок окупае-
мости проекта (динамический) до 18,48 года. График также демонстрирует, что финансовое 
положение предприятия при использовании увеличения тарифа на тепловую энергию более 
устойчиво, чем при использовании собственных средств на реализацию проекта. 

В качестве альтернативного варианта к двум предыдущим можно рассмотреть вариант 
финансирования «заемный капитал + собственный капитал + увеличение тарифа» в необхо-
димой пропорции.Графическое отображение полученных финансовых результатов представ-
ленона рис. 4.2.1. 

 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции магистральных и 
квартальных тепловых сетей 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности и живу-

чести теплоснабжения потребителей г. Киров, росту числа аварий на тепловых сетях, и, как 
следствие – росту расходов на ликвидацию последствий аварий. 

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- повышение надежности и живучести схемы теплоснабжения г. Киров, снижению расхо-

дов на ликвидацию аварийных ситуаций. 
В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет  

собственного капитала (увеличения  тарифа до значений, обеспечивающих необходимый 
НВВ), рассчитаны ценовые последствия увеличения стоимости тепловой энергии. 

Результаты расчетов представлены в табл. 4.2.11 . 
Таблица 4.2.11. 

Наименование 
Ед. 

изм. 

2014 

г. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Тариф 1 на теп-

ловую энергию 

(увеличение за 

счет инфляции) 

руб/ 

Гкал 
1079 1140 1193 1246 1307 1371 1439 1509 1583 1661 1743 

Тариф 2 на теп-

ловую энергию 

руб/ 

Гкал 
1079 1980 2073 2164 2270 2382 2499 2622 2750 2886 3027 
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(обеспечивающий 

необходимый 

НВВ) 

Разница между 

тарифом 1 и та-

рифом 2 

руб/ 

Гкал 
0 840 879 918 963 1011 1060 1112 1167 1224 1284 

То же, в % % 0,00% 73,70% 73,70% 73,70% 73,70% 73,70% 73,70% 73,70% 73,70% 73,70% 73,70% 

Продолжение таблицы 4.2.11 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф 1 на тепло-

вую энергию (уве-

личение за счет 

инфляции) 

руб/ 

Гкал 
1828 1918 2013 2111 2215 2324 2438 2558 2683 2815 

Тариф 2 на тепло-

вую энергию 

(обеспечивающий 

необходимый 

НВВ) 

руб/ 

Гкал 
3176 3332 3496 3667 3848 4036 4235 4443 4661 2815 

Разница между 

тарифом 1 и та-

рифом 2 

руб/ 

Гкал 
1348 1414 1483 1556 1632 1713 1797 1885 1978 0 

То же, в % % 73,70% 73,70% 73,70% 73,70% 73,70% 73,70% 73,70% 73,70% 73,70% 0,0% 

 
Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение стоимости 

тепловой энергии в течение 2015 - 2026 г. до 70,19%. 
Следует отметить, что  увеличение  тарифа до значений, обеспечивающих НВВ, покры-

вает дефицит собственных средств (табл. 4.2.10. стр. 1) предприятия, полученный в результа-
те реализации мероприятия. 

Увеличение  тарифа до значений, обеспечивающих НВВ не является единственным ис-
точником погашения затрат по мероприятию. В качестве источника финансирования в расчетах 
использована прибыль предприятия, экономия тепловой энергии, амортизация основных 
средств, полученных в результате реконструкции тепловых сетей. 

Увеличение  тарифа до значений, обеспечивающих НВВ уменьшает срок окупаемости 
проекта, и, следовательно, делает его  привлекательным для внешних инвесторов. 

Таким образом, увеличение стоимости тепловой энергии делает возможной модерниза-
цию и реконструкцию тепловых сетей города Кирова, обеспечивая тем самым высокое каче-
ство теплоснабжения конечных потребителей. 

Кроме того, увеличение  тарифа до значений, обеспечивающих НВВ, рассчитанный 
в данном разделе, относится к тепловой энергии, отпускаемой только через  вышепере-
численные участки теплосети, следовательно, при расчете средневзвешенных величин 
тарифа на тепловую энергию разница между тарифом 1 и тарифом 2 примет меньшие 
значения.  

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям г. Ки-
ров, обеспечивающий необходимый НВВ, рассчитан в разделе 5 настоящего отчета. 

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-
нансирование за счет внутренних источников). 

Анализ чувствительности проекта выполнен для показателя NPV по следующим факто-
рам:  

–подключенная мощность; 
– тариф на тепловую энергию, мощность; 
– норма дисконта. 
Для проведения анализа значения вышеперечисленных показателей уменьшались на 

15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При этом, соответственно, менялось значение 
NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.2.2. 
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Рис. 4.2.2. Анализ чувствительности проекта 

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 
с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-
да.  

Изменения ставки дисконта имеют обратную зависимость – с ее увеличением размер 
дисконтированного дохода уменьшается. 
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4.2.2. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции тепловых сетей, 
подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

находящихся на балансе ОАО «КТК» планируемых в 2015 - 2025 гг. 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по рекон-
струкции магистральных и квартальных тепловых сетей 

Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей  
тепловых сетей запланированных на 2015 - 2016 гг., в целях обеспечения надежности тепло-
снабжения приведен в табл. 4.2.12. 

Таблица 4.2.12. 

Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Тепломагистраль 
Год 

ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Диа-
метр(м

м) 

Граница участка  
Тип  

прокладки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,057 

1 Энгельса,67 1954 30 2Ø50 ТК-2 н.с.зд.67 канальная 

2 Ленина,69 1954 12 2Ø50 ТК-3 н.с.зд.69 канальная 

3 Московская,30 1957 53 2Ø50 ТК 0 н.с.зд. 30 канальная 

0,089 

4 Дрелевского,23 1953 66 2Ø70 ТК-1 н.с.зд.23 канальная 

5 Мос-ская,39(корпус КПИ) 1954 31 2Ø80 ТК 2-09 ТК-1 канальная 

6 Мос-ская,39(корпус КПИ) 1954 46 2Ø80 ТК 2-09 н.с.зд.39 канальная 

7 К.Маркса,40 1956 28 2Ø70 ТК-12 н.с.зд. 40 канальная 

8 К.Маркса,42 1956 18 2Ø70 ТК-12 н.с.зд. 42 канальная 

9 Московская,17 1956 12 2Ø70 ТК-4 н.с.зд.17 канальная 

10 Ст.Халтурина,56 1957 61 2Ø70 ТК ВСТ-К9 н.с.зд.56 канальная 

0,133 

11 Ленина,80(Центр.гост.) 1952 65 2Ø100 ТК-5 н.с.зд.80 канальная 

12 
Квартал-№70(Герцена-

М.Гвардия) 
1953 132 2Ø100 ТК-2 ТК-1 канальная 

13 Ленина,69 1954 34  2Ø100 ТК-1 ТК-3 канальная 

14 
Квартал-№66 (Свободы-

Ленина) 
1956 70 2Ø100 ТК-5 ТК-6 канальная 

15 
К.Либкнехта, 69 (Дом 

советов) 
1957 138 2Ø100 ТК-1 н.с.зд.69 канальная 

0,159 

16 
Квартал-№19(К.Маркса -

Володарского) 
1952 128 2Ø150 ТК-1а ТК 1(К-2/19) канальная 

17 Володарского,99-а 1953 184 2Ø150 ТК-1 ТК-4 канальная 

18 
Квартал-№51(Свободы-

Ленина) 
1953 54 2Ø150 ТК 3-01 ТК-1а канальная 

19 Московская,6 1953 160 2Ø150 ТК 3-05 
ТК-1 

(кв.№58) 
канальная 

20 
Квартал-№66(Свободы-

Ленина) 
1956 276 2Ø150 ТК 3-07 ТК-к5 канальная 

0,219 

21 Коопер-ный пер .(.№ 52) 1952 53 2Ø200 ТК-6 ТК-5 канальная 

22 Ленина,80(Центр.гост.) 1952 62 2Ø200 ТК-6 ТК-5 канальная 

23 Труда 1952 292 2Ø200 ТК 6-26 ТК-5 канальная 

24 1-я оч.ТЭЦ-1 1953 32 2Ø200 ТК 1-39 ТК 1-41 канальная 

25 Володарского,99-а 1953 102 2Ø200 ТК 2-12 ТК-1 канальная 

26 
Октябрьский,121 (инсти-

тут Советской Армии) 
1953 61 2Ø200 ТК 6-35 забор 121 канальная 

27 Свободы 1957 80 2Ø200 ТК РТК-18 ТК СБК-7 канальная 

28 
Кооперативный 

пер.(кв.№52) 
1957 69,5 2Ø200 ТК-3 ТК-2 канальная 

0,273 
29 1-я оч.ТЭЦ-1 1950 64 2Ø250 ТК 1-32 ТК 1-33 канальная 

30 Энгельса 1953 184 2Ø250 ТК 1-30 ТК 2-08 канальная 

0,325 
31 1-я оч.ТЭЦ-1 1931 1191 Ø300 ТК 1-30 ТК 1-47 канальная 

32 Герцена 1948 353 Ø300 ТК 1-39 УТ 8 канальная 

Магистральные тепловые сети 

0,325 

33 Свободы 1950 500 Ø300 ТК КС- 6 ТК 6-62 канальная 

34 Володарского 1950 515 Ø300 ТК 6-60 УТ 11 канальная 

35 Профсоюзная 1952 226 Ø300 ТК 6-19 ТК ПРК-4 канальная 

36 Дрелевского 1955 577 Ø300 ТК 1-35 ТК 6-35 канальная 

37 3-я оч.ТЭЦ-1 1957 1004 Ø300 ТК 6-66 ТК 6-79 канальная 
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0,426 

38 1-я оч.ТЭЦ-1 1928 1185 Ø400 ТЭЦ 1 ТК 1-30 канальная 

39 Труда 1954 957 Ø400 ТК 1-24 ТК 5-18 канальная 

40 2-я оч.ТЭЦ-1 1956 1179 Ø400 НО 8 ТК 2-24 канальная 

41 3-я оч.ТЭЦ-1 1956 4001 Ø400 ТК 6-13 ТК 5-00 канальная 

42 Азина 1957 2260 Ø400 ТК 6-54 ТК АТК 24 канальная 

0,530 

43 Свободы 1952 177 Ø500 ТК 10.1 ТК ТРК-18 канальная 

44 2-я оч.ТЭЦ-1 1956 283 Ø500 ТК 5-31 НО 8 канальная 

45 2-я оч.ТЭЦ-1 1956 1636 Ø500 ТК 5-12 ТК 5-00 канальная 

46 Азина 1957 354 Ø500 ТК АТК-26 ТК 6-62 канальная 

47 3-я оч.ТЭЦ-1 1957 599 Ø500 ТК 6-44 ТК 5-00 канальная 

48 3-я оч.ТЭЦ-1 1956 416 Ø500 ТК 6-06 ТК 6-13 канальная 

0,630 
49 Ст.Халтурина 1952 1664 Ø600 

ТК ВСТ-
К2 

ТК ТРК-18 канальная 

50 Ст.Халтурина 1952 1487 Ø600 
ТК ВСТ-

К2 
ТК 10 канальная 

ИТОГО 
 

23161,5 
    

 

Продолжение таблицы 4.2.12. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,057 95 

0,089 262 

0,133 439 

0,159 802 

0,219 751,5 

0,273 248 

0,325 4366 

0,426 9582 

0,530 3465 

0,630 3151 

ИТОГО 23161,5 
 

Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей  
тепловых сетей запланированных на 2017 – 2018 гг. приведен в таблице 4.2.13. 

 

Таблица 4.2.13. 

Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Тепломагистраль 
Год 

ввода 
Длина 2-

тр(м) 
Диа-

метр(мм) 

Граница участка  Тип  
прокладки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,057 

51 Ленина,51 1958 32 2Ø50 ТК-5 н.с.зд.51 канальная 

52 Московская,30 1959 78 2Ø50 ТК-1 ТК 0 канальная 

53 К.Либкнехта,59 1959 10 2Ø50 ТК-2 н.с.зд.59 канальная 

54 Ленина,79("Локон") 1960 77 2Ø50 ТК-6 н.с.зд.79 канальная 

55 
Октябрьский, 129 

(шк.№37) 
1960 6 2Ø50 ТК-1 н.с.зд.129 канальная 

56 Троллейбусный,10 1961 174 2Ø50 н.с.зд.83 н.с.зд.10 канальная 

0,070 

57 Дерендяева,10 1958 79 2Ø70 ТК-6 ТК-8 канальная 

58 Труда,58 1958 15 2Ø70 ТК-1 н.с.зд.58 канальная 

59 Профсоюзная,80 1959 12 2Ø70 ТК-4 н.с.зд.80 канальная 

60 Октябрьский,66 1959 46 2Ø70 ТК-1 н.с.зд.66 канальная 

61 Профсоюзная,82 1960 11 2Ø70 ТК-3 н.с.зд.82 канальная 

62 Октябрьский,56 1960 45 2Ø70 ТК-1 н.с.зд.56 канальная 

63 Октябрьский,99 1959 9 2Ø70 ТК-1 н.с.зд.99 канальная 

64 Октябрьский,95 1960 29 2Ø70 ТК 6-19 н.с.зд.95 канальная 

65 Р.Люксембург, 60 1961 118 2Ø70 ТК-1 ТК-3 канальная 

66 Р.Люксембург,60 1961 29 2Ø70 ТК-3 н.с.зд.60 канальная 

67 Горького,2 1961 102 2Ø70 н.с.зд.4 н.с.зд.2 канальная 

68 Октябрьский,83 1961 10 2Ø70 ТК-1 н.с.зд.83 канальная 

69 Октябрьский,81 1961 8 2Ø70 ТК-3 н.с.зд.81 канальная 
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Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Тепломагистраль 
Год 

ввода 
Длина 2-

тр(м) 
Диа-

метр(мм) 

Граница участка  Тип  
прокладки начало конец 

0,89 

70 Ленина,51 1957 21 2Ø80 ТК-16 ТК-5 канальная 

71 Труда,72-б 1958 28 2Ø80 ТК-1 н.с.зд.72б канальная 

72 Октябрьский,74 1959 89 2Ø80 ТК-1 н.с.зд.74 канальная 

73 Профсоюзная,84 1960 14 2Ø80 ТК-2 н.с.зд.84 канальная 

74 
Володарского,54-

а(д/с№96) 
1960 122 2Ø80 ТК-5 ТК-0 канальная 

0,100 

75 Труда,70 1958 84 2Ø100 ТК-5 н.с.зд70 канальная 

76 Труда,72-б 1958 110 2Ø100 ТК-4 ТК-1 канальная 

77 К.Маркса,48 1959 47 2Ø100 ТК 1-28 н.с.зд. 48 канальная 

78 Октябрьский,74 1959 108 2Ø100 ТК-2 ТК-1 канальная 

79 Московская,40 1959 80 2Ø100 ТК1а(кв.№54) н.с.зд.40 канальная 

80 Октябрьский,56 1960 58 2Ø100 ТК-2(4) ТК-1(5) канальная 

0,133 81 К.Либкнехта,59 1957 38 2Ø125 ТК-1 ТК-2 канальная 

0,159 

82 Ленина,51 1957 30 2Ø150 ТК-21 ТК-17 канальная 

83 Ленина,51 1957 58 2Ø150 ТК-17 ТК-16 канальная 

84 Свободы 1958 66 2Ø150 ТК СБК-7 ТК СБК-6 канальная 

85 Пионерский пер. 1958 200 2Ø150 ТК 5-13 ТК-1 канальная 

86 Свободы 1959 17 2Ø150 ТК СБК-6 ТК СБК-5 канальная 

87 Свободы 1959 84 2Ø150 ТК СБК-5 ТК СБК-3 канальная 

88 Октябрьский,74 1959 74 2Ø150 ТК 4-02 ТК к-2 канальная 

89 Октябрьский,99 1959 49 2Ø150 ТК 6-23 ТК-1 канальная 

90 
Октябрь-

ский,36(шк.№48) 
1960 123 2Ø150 ТК 6-14 н.с.зд.36 канальная 

91 Октябрьский,56 1959 163 2Ø150 ТК 2-01 ТК-2 канальная 

92 Октябрьский,66 1959 54,5 2Ø150 ТК30-в(2-02) ТК-1 канальная 

93 Октябрьский,83 1961 75 2Ø150 ТК С-К26 ТК-1 канальная 

94 Октябрьский,81 1961 67 2Ø150 ТК-1 ТК-3 канальная 

95 
ЦТП-138 Ломоносо-

ва,2 
1961 36 2Ø150 ТК-4 ЦТП-138 канальная 

0,219 

96 Труда 1958 295 2Ø200 ТК-5 ТК 1-24 канальная 

97 
Кооперативный 

пер.(кв.№52) 
1959 87,5 2Ø200 ТК-2 

ТК-
1(кв.№67) 

канальная 

0,273 

98 
Октябрь-

ский,129(шк.№37) 
1960 114 2Ø250 ТК 6-42 ТК-1 канальная 

99 Полевая 1962 1586 Ø250 ТК С-К1 
НО18 (на 
оранж.) 

канальная 

Магистральные тепловые сети 

0,325 

100 
Кооперативный 

пер.(кв.№52) 
1959 517 Ø300 ТК 2-24 

ТК 1(кв.№ 
67) 

канальная 

101 К.Либкнехта 1961 959 Ø300 ТК 6-56 
ТК 1 (Комс. 

пр-д) 
канальная 

102 Октябрьский пр-т 1962 115 Ø300 ТК 6-50 
ТК 

1"Вятка" 
канальная 

103 Свободы 1962 152 Ø300 ТК 18 УТ 18 канальная 

104 Северные Эл.Сети 1962 520 Ø300 оп.В 377 ТК 7 канальная 

105 3-й Северный МКР 1962 596 Ø300 НО 8 ТК 8 канальная 

106 Свободы 1960 587 Ø300 ТК 2-18 ТК 3-10 канальная 

0,350 
107 3-я оч.ТЭЦ-1 1960 224 Ø350 ТК 1-03 ТК 6-01 канальная 

108 Гайдара 1962 407 Ø350 ТК С-К1 н.с.зд.ТП канальная 

0,426 

109 Воровского 1961 494 Ø400 ТК В-К8 ТК 6-46а канальная 

110 Свободы 1962 266 Ø400 
ТК 9  

(Горбачева) 
ТК 6 канальная 

0,530 

111 Маклина 1958 320 Ø500 ТК В-К6а 
ТК 1  

(Маклина) 
канальная 

112 Красноармейская 1958 208 Ø500 ТК ВК-12 ТК 6-49 канальная 

113 
Птицефабри-

ка(Костинская)  
1962 1021 Ø500 (Т2) 

ТК 
2(Луганская) 

НО 24 канальная 

114 Северная 1962 178 Ø500 ТК С-Коп. н.с.зд.ТП канальная 

115 Северная 1962 3485 Ø500 ТК С-К1 ТК6-16 канальная 

116 
Птицефабри-

ка(Костинская)  
1962 510,5 Ø500 (Т1) 

ТК2 (Луган-
ская) 

НО 24 канальная 
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Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Тепломагистраль 
Год 

ввода 
Длина 2-

тр(м) 
Диа-

метр(мм) 

Граница участка  Тип  
прокладки начало конец 

0,630 117 ОЦМ 1962 942 Ø600 оп.О 169 ТК О-К9 канальная 

0,700 

118 Горького 1958 56,7 
1Ø700 
(Т1); 

2Ø600 (Т2) 
ТК В-К1 ТК В-К1в канальная 

119 Горького 1958 1314 

1Ø700 
(Т1); 

1Ø600 
(Т2) 

ТК ТК В-К12 канальная 

120 Труда 1961 117 Ø700 оп.В 299 ТК 1-25 канальная 

ИТОГО 17857,2         

Продолжение таблицы 4.2.13. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,057 377 

0,057 377 

0,070 513 

0,089 274 

0,100 487 

0,133 38 

0,159 1096,5 

0,219 382,5 

0,273 1700 

0,325 3446 

0,350 631 

0,426 760 

0,530 5722,5 

0,630 942 

0,7 1487,7 

ИТОГО 17857,2 

 
Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей  

тепловых сетей запланированных на 2019 – 2020 гг. приведен в таблице 4.2.14. 
Таблица 4.2.14. 

Диа-
метр, 

м 

№ 
п/п 

 т\магистраль 
Год 

ввода 
Длина 2-

тр(м) 
Диа-

метр(мм) 

Граница участка  
Тип  

прокладки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,070 121 Герцена,17-а 1963 33 2Ø70 ТК 3-12 н.с.зд. 17а канальная 

0,089 122 Ленина,3 (нет тс) 1962 190 2Ø80 ТК-3 н.с.зд. 3 канальная 

0,100 

123 Октябрьский,113 1962 150 2Ø100 ТК-1 (Энг-са) н.с.зд. 113 канальная 

124 Октябрьский,90 1962 140 2Ø100 ТК-1 н.с.зд. 90 канальная 

125 Октябрьский,94 1962 148 2Ø100 ТК-1 н.с.зд. 94 канальная 

126 
Московская,36 (на 

корпус КПИ) 
1963 63 2Ø100 ТК 1-33 н.с.зд. 36 канальная 

0,133 127 Горького,18 1962 90 2Ø125 ТК-4 н.с.зд.18 канальная 

0,159 
128 

Северная баня 
(Профсоюзная,44) 

1963 257 2Ø150 ТК-1 н.с.зд.44 канальная 

129 Герцена 1963 133 2Ø150 ТК 3-10 ТК 3-12 канальная 

0,219 

130 Энгельса 1962 59 2Ø200 ТК 6-31 
ТК-1 (Эн-
гельса) 

канальная 

131 
Октябрьский,129 

(шк.№37) 
1962 210 2Ø200 ТК-1(Маклина)  

ТК-1  
(у школы) 

канальная 

132 Энгельса,93 1963 77 2Ø200 ТК-1 ТК-30б канальная 

133 Поселковая 1963 225 2Ø200 ТК-12 ТК-15 канальная 

0,273 134 Герцена 1962 57 2Ø250 ТК 6-39 ТК ГК-1 канальная 
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135 Герцена 1962 134 2Ø250 ТК ГК-1 ТК ГК-2 канальная 

136 Герцена 1962 35 2Ø250 ТК ГК-2 ТК ГК-3 канальная 

137 Энгельса 1962 301 2Ø250 ТК 6-31 ТК 2-05 канальная 

138 Советская-Ленина 1963 72 2Ø250 ТК 1-17 ТК СВК-9 канальная 

139 Советская-Ленина 1963 90 2Ø250 ТК СВК-9 ТК СВК-10 канальная 

140 Советская-Ленина 1963 91 2Ø250 ТК СВК-10 ТК СВК-11 канальная 

141 Верхний пос. ТЭЦ-4 1963 71 2Ø250 ТК-8 ТК-1(167) канальная 

Магистральные тепловые сети 

0,325 

142 1-ый Южный МКР 1963 159 Ø300 ТК 19 ТК 20 канальная 

143 Поселковая 1963 569 Ø300 ТК 2 ЦТП 163 канальная 

144 Квартал-"КПИ-КВАТУ" 1963 366 Ø300 ТК 5 УТ 2 канальная 

145 Квартал-"КПИ-КВАТУ" 1963 352 Ø300 ТК 9 ТК 1 канальная 

146 
ЦТП-143 ул. Подгор-

ная,18 (ввод) 
1963 709,6 Ø300 ТК 0-К9 ЦТП ОЦМ канальная 

147 1-ый Южный МКР 1963 397 Ø300 ТК ЮК-14 ТК 3 канальная 

148 Поселковая 1963 569 Ø300 ТК 1 
ТК 3 (Лу-
ганская) 

канальная 

149 Квартал-"КПИ-КВАТУ" 1963 718 2Ø300 ТК 9 ТК 1 канальная 

150 
ЦТП-143 

ул.Подгорная,18 
(ввод) 

1963 709,6 Ø300 ТК опуска ЦТП 143 канальная 

151 Попова 1964 34 Ø300 ТК 9 ТК 7 канальная 

152 Калинина 1964 62 Ø300 ТК 7-18 
ТК 7 

(Сурикова) 
канальная 

153 Калинина 1964 297 Ø300 ТК 9 (Рад-ева) ТК 11 канальная 

0,350 154 Поселковая 1963 635 Ø350 ТК 9 ТК 15 канальная 

0,426 

155 Поселковая 1963 299 Ø400 ТК 4 ТК 10 канальная 

156 6-ой МКР 1963 1042,8 Ø400 ТК ЮВ-К8 УТ 9 канальная 

157 
ЦТП-ОЦМ Октябрь-

ский пр-т,18 
1963 649,8 Ø400 ТК О-К9 ЦТП ОЦМ канальная 

158 
Юго-Восточная (пе-

ремычка) 
1963 25 

Ø400 
(Т2) 

ТК ЮВ-К11 ТК ЮВ-К11 канальная 

159 Чапаева 1964 62 Ø400 ТК 7-09 ТК 7-12 канальная 

160 Чапаева 1964 347 Ø400 ТК 8-13 ТК 8-14 канальная 

161 ЦТП-Вокзала(РЖД) 1964 217 Ø400 ТК 8-16 ТК 3 канальная 

162 Сурикова 1964 175 Ø400 ТК 8-21 ЦТП РЖД канальная 

163 Красина 1964 121 Ø400 ТК 7-35 ТК 7-32 канальная 

164 Производственная 1964 83 Ø400 ТК ЮЛ-К9 ТК ЮП-К5 канальная 

165 Онкодиспансер 1964 443 Ø400 
ТК 6  

(Котлаская) 
ТК 8 (Сло-
бодская) 

канальная 

166 2-я оч.ТЭЦ-1 1964 1083 Ø400 ТЭЦ 1 ТК 5-31 канальная 

167 Воровского 1964 334 Ø400 ТК 7-09 ТК 7-12 канальная 

168 Чапаева 1964 409 Ø400 ТК 8-13 ТК 8-17 канальная 

169 ЦТП-Вокзала(РЖД) 1964 217 Ø400 ТК 8-17 ТК 8-21 канальная 

170 Сурикова 1964 175 Ø400 ТК 7-08 ТК 3 канальная 

0,530 

171 
Птицефабрика (Ко-

стинская)  
1962 1021 

Ø500 
(Т2) 

ТК 2  
(Луганская) 

НО 24 канальная 

172 
Птицефабрика (Ко-

стинская)  
1963 256 

Ø500 
(Т1) 

ТК 2(Луганская) НО 24 канальная 

173 
Птицефабрика (Ко-

стинская)  
1963 512 

Ø500 
(Т2) 

ТК 7 ТК 8 канальная 

174 Поселковая 1963 750 Ø500 ТК 1 
ТК 3 (Лу-
ганская) 

канальная 

175 Солдатская 1963 385 
1Ø500 

(Т1) 
ТК 15  ТК 17 канальная 

176 6-ой МКР 1963 137 Ø500 ТК 1 ТК 1 канальная 

177 
Птицефабрика (Ко-

стинская)  
1963 256 

Ø500 
(Т1) 

ТК 7 ТК 8 канальная 

178 
Птицефабрика (Ко-

стинская)  
1963 512 

Ø500 
(Т2) 

ТК 7 ТК 8 канальная 

179 Поселковая 1963 750 Ø500 ТК 4 ТК 9 канальная 

180 Солдатская 1963 385 
Ø500 
(Т1) 

ТК 4 
ТК 9 (Ло-

моносова) 
канальная 
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181 6-ой МКР 1963 530 Ø500 ТК ЮВ-К8 УТ 9 канальная 

182 Пугачева 1964 174 Ø500 ТК ЮВ-К18 
ТК ВК-5  

(Горького) 
канальная 

183 Пугачева 1964 1438 Ø500 ТК 7-12 ТК 1 канальная 

184 Воровского 1964 113 Ø500 ТК 7-12 ТК 7-22 канальная 

185 Воровского 1964 210 Ø500 ТК 7-02 ТК 1 канальная 

186 Воровского 1964 919 Ø500 ТК 7-02 ТК 7-09 канальная 

187 Петелино (слобода) 1964 492 Ø500 ТК 7-32 ТК опуска канальная 

188 Пугачева 1964 174 Ø500 ТК 7-12 ТК 1 канальная 

189 Пугачева 1964 1438 Ø500 ТК 7-12 ТК 7-22 канальная 

190 Воровского 1964 1000 Ø500 
ТК ВК-

8(Гоького) 
ТК 7-09 канальная 

0,630 

191 Южная 1963 2013 Ø600 
ТК ЮВ-ОП 
(Кольцова) 

ТК ЮВ-К5 
(Воровско-

го) 
канальная 

192 Южная 1963 247 Ø600 
ТК ЮК-

3(Кольцова) 
ТК ЮК-23 канальная 

193 Южная 1963 2013 Ø600 
ТК ЮК-3  

(Кольцова) 
ТК ЮК-23 канальная 

194 Южная 1963 247 Ø600 ТК ЮК-25 
ТК ЮК-

27(Солнеч
н.пр-д) 

канальная 

0,800 

195 Юго-Восточная 1963 1449 Ø800 ТК15(5) ЦТП 163 канальная 

196 Юго-Восточная 1963 1449 Ø800 ТК ЮВ-ОП 
ТК ЮВ-К5  
(Воровско-

го) 
канальная 

0,900 
197 Юго-Восточная 1963 1131 Ø900 ТК 1 н.с.зд. 2а канальная 

198 Юго-Восточная 1963 1131 Ø900 ТК ЮВ-К5 ТК ЮВ-К11 канальная 

1,000 

199 Юго-Восточная 1963 1060 Ø1000 ТК ЮВ-К11 ТК ЮВ-К18 канальная 

200 Юго-Восточная 1963 1060 Ø1000 ТК ЮВ-К14 
ТК ВК-5  

(Горького) 
канальная 

ИТОГО 37137,8         

Продолжение таблицы 4.2.14. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,070 33 

0,089 190 

0,100 501 

0,133 90 

0,159 390 

0,219 571 

0,273 851 

0,325 4942,2 

0,350 635 

0,426 5682,6 

0,530 11452 

0,630 4520 

0,800 2898 

0,900 2262 

1,000 2120 

ИТОГО 37137,8 

 
Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей  

тепловых сетей запланированных на 2021 – 2022 гг. приведен в таблице 4.2.15. 
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Таблица 4.2.15. 

Диа-
метр, 

м 
№ п/п т\магистраль 

Год 
ввода 

Длина 
2-тр(м) 

Диа-
метр(м

м) 

Граница участка 
Тип  

прокладки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,057 

201 Московская,1 1969 18 2Ø50 ТК-1 н.с.зд.1 канальная 

202 Советская,41-б 1965 40 2Ø50 ТК-13 н.с.зд.41б канальная 

203 Володарского,127-а 1966 156 2Ø50 ТК-7 н.с.зд.127а канальная 

204 
Володарского,54-

а(д/с№96) 
1966 144 2Ø50 ТК-0 н.с.зд.54а канальная 

0,070 

205 
Р.Люксембург,87(шк.№4

4) 
1964 78 2Ø70 ТК-3 н.с.зд.87 канальная 

206 
Р.Люксембург,40(шк.№1

3) 
1964 43 2Ø70 ТК-2 н.с.зд.40 канальная 

207 Искожевский,20 1964 184 2Ø70 ТК-1 н.с.зд.20 канальная 

208 Профсоюзная,82-а 1965 26 2Ø70 ТК-1 н.с.зд.82а канальная 

209 Ст.Халтурина,38-а 1965 32 2Ø70 УТ-1 н.с.зд.38а канальная 

0,089 

210 
Квартал-№70 (Герцена-

М.Гвардия) 
1965 23 2Ø80 ТК-3 ТК-2 канальная 

211 Октябрьский,52 1965 226 2Ø80 ТК-2 н.с.зд.52 канальная 

212 
Квартал-№70 (Герцена-

М.Гвардия) 
1967 78 2Ø80 ТК 1-41 ТК-3 канальная 

0,100 

213 Октябрьский,44 1965 223 2Ø100 ТК-2 н.с.зд.44 канальная 

214 Московская,35 (шк.№22) 1966 123 2Ø100 ТК-1 н.с.зд.35 канальная 

215 
Ленина,52(шк.№28) (ча-

стично) 
1966 20 2Ø100 ТК-1 н.с.зд.52 канальная 

216 Дрелевского,32 1968 81 2Ø100 ТК-2 ТК-2 канальная 

217 Дрелевского,32 1969 16 2Ø100 ТК-10 ТК-2 канальная 

0,133 

218 Московская,6 1964 130 2Ø125 ТК-1 н.с.зд.6 канальная 

219 
К.Либкнехта,68 (частич-

но есть) 
1966 89 2Ø125 ТК 2-09 ТК-1 канальная 

0,159 

220 Ленина,6 (в натуре 83) 1968 83 2Ø150 НО-1 н.с.зд.6 канальная 

221 Ленина,6 (в натуре 41) 1968 41 2Ø150 ТК 5-30 НО-1 канальная 

222 Искожевский,20 1964 148 2Ø150 ТК СК-27 ТК-1 канальная 

223 Поселковая 1964 252 2Ø150 ТК-15 ТК-17 канальная 

224 Ст.Халтурина,38-а 1965 160 2Ø150 ТК-1а УТ-1 канальная 

225 1-я оч.ТЭЦ-1 1966 143 2Ø150 ТК 1-41 ТК 1-42 канальная 

226 Ленина,69 1966 149 2Ø150 ТК 2-22 ТК-1 канальная 

227 Октябрьский,90 1966 75 2Ø150 ТК 6-48 ТК-1 канальная 

228 Свободы 1967 76 2Ø150 ТК 2-18 ТК-1 канальная 

229 
Дрелевско-

го,32(частично) 
1968 76 2Ø150 ТК-3 ТК-10 канальная 

0,219 

230 Ст.Халтурина,38-а 1965 89 2Ø200 ТК 2-12 ТК-2(1а) канальная 

231 
Кооперативный 

пер.(кв.№52) 
1966 117,5 2Ø200 ТК-5 ТК-4 канальная 

232 ЦТП-6 Циолковского,2-а 1967 125 2Ø200 ТК-12 ЦТП-6 канальная 

233 Квартал-№56(К.Маркса) 1969 43 2Ø200 ТК 1-32 ТК-0(кв.№56) канальная 

234 Квартал-№56(К.Маркса) 1969 49 2Ø200 ТК-1 ТК-2(кв.№56) канальная 

235 Московская,1 1969 310 2Ø200 ТК-5 ТК-1 канальная 

0,273 

236 Профсоюзная 1964 80 2Ø250 ТК-4 ТК-5 канальная 

237 Советская-Профсоюзная 1964 103 2Ø250 ТК ПРК-2 ТК СВК-1 канальная 

238 
Квартал-№"А"(Чапаева-

Горького) 
1965 92 2Ø250 ТК 7-02 ТК-1 канальная 

239 Дерендяева 1966 443 2Ø250 ТК 6-54 
ТК-5 (Мили-

цейская) 
канальная 

240 Герцена 1967 99 2Ø250 ТК ГК-3 ТК ГК-4 канальная 

241 К.Либкнехта 1967 30 2Ø250 ТК 6-56 ТК-1 канальная 

242 Поселковая 1967 112 2Ø250 ТК-11 ТК-12 канальная 

243 Свободы 1968 79 2Ø250 ТК КС-3 ТК КС-2 канальная 

244 Р.Люксембург 1968 179 2Ø250 ТК РЛК-7 ТК 1-20 канальная 

245 Труда 1968 262 2Ø250 ТК РТК-15 ТК РТК-18 канальная 

246 Милицейской 1968 374 2Ø250 
ТК-5 (Де-
рендяева) 

ТК-9 (Мили-
цейская) 

канальная 



77 

247 Калинина 1968 903 2Ø250 ТК 7-18 
ТК-7  

(Сурикова) 
канальная 

248 Попова 1968 558 2Ø250 
ТК-4 

(Некрасова) 
ТК 9-06 канальная 

249 Советская-Профсоюзная 1969 461 2Ø250 ТК СВК-6 ТК СВК-1 канальная 

250 Советская-Ленина 1969 34 2Ø250 ТК СВК-11 ТК СВК-12 канальная 

251 Советская-Ленина 1969 158 2Ø250 ТК СВК-16 ТК СВК-17 канальная 

252 Азина 1969 182 2Ø250 ТК АТК-28 ТК 6-62 канальная 

253 Октябрьский пр-т 1969 618 2Ø250 ТК-1 
ТК-3  

("Спартак") 
канальная 

254 Пролетарская 1969 160 2Ø250 ТК-25 ТК-24 канальная 

255 
Пролетарскому 

пер.(связь) 
1969 808 2Ø250 ТК 6-58 

ТК12  
(кв.№115) 

канальная 

256 Попова 1969 175 2Ø250 ТК-3 ТК-5 канальная 

257 Попова 1969 167 2Ø250 ТК-6 
ТК-3  

(Калинина) 
канальная 

258 Маклина 1969 143 2Ø250 
ТК ВК-6  

(Горького) 
ТК-6  

(Котласская) 
канальная 

Магистральные тепловые сети 

0,325 

259 Попова 1964 703 Ø300 ТК 7-12 
ТК 3  

(Калинина) 
канальная 

260 Красина 1964 721 Ø300 ТК 9-08 ТК опуска канальная 

261 Калинина 1964 359 Ø300 
ТК 9 (Ра-
дищева) 

ТК 8-04 канальная 

262 2-ой Южный МКР 1965 165 Ø300 ТК Ю-К19 ТК 3 канальная 

263 5-ый Южный МКР 1965 212 Ø300 ТК 6(8) ЦТП 38 канальная 

264 ЦТП-181(РЖД-Угольная) 1965 192 Ø300 ТК 9-10 ЦТП 181 канальная 

0,350 
265 2-ой Южный МКР 1965 307 Ø350 ТК Ю-К23 ЦТП 45 канальная 

266 2-ой Южный МКР 1965 778 Ø350 ТК Ю-К19 ТК 6(8) канальная 

0,426 

267 Производственная 1964 83 Ø400 ТК Ю-К30 канальная 

268 Онкодиспансер 1964 1050 Ø400 оп.Ю 231 ТК 1 канальная 

269 Некрасова(перемычка) 1965 128 Ø400 ТК 1 
ЦТП ДОСА-

АФ 
канальная 

270 Грибоедова 1965 326 Ø400 ТК 8 ТК 13 канальная 

271 Грибоедова 1965 300 Ø400 ТК 7-26 
П-обр. ком-

пенс. 
канальная 

272 Попова 1965 501 Ø400 
ТК 4  

(Некрасо-
ва) 

ТК 2  
(Угольная) 

канальная 

273 Некрасова(перемычка) 1965 128 Ø400 ТК 8 ТК 13 канальная 

274 Грибоедова 1965 892 Ø400 ТК 7-26 УТ 2 канальная 

0,530 275 Петелино(слобода) 1964 492 Ø500 ТК ЮП-К9 ТК ЮП-К5 канальная 

ИТОГО 17223,5 
    

Продолжение таблицы 4.2.15. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,057 358 

0,070 363 

0,089 327 

0,100 463 

0,133 219 

0,159 1203 

0,219 733,5 

0,273 6220 

0,325 2352 

0,350 1085 

0,426 3408 

0,530 492 

ИТОГО 17223,5 
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Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей  
тепловых сетей запланированных на 2023 г. приведен в таблице 4.2.16. 

Таблица 4.2.16. 

Диа-
метр, м 

№ п/п т\магистраль 
Год 

ввода 
Длина 2-

тр (м) 
Диаметр 

(мм) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,057 
276 Мопра,19-а 1970 40 2Ø50 ТК-0 н.с.зд.19а канальная 

277 Дрелевского,32 1970 73 2Ø50 ТК-1 н.с.зд.32 канальная 

0,070 
278 Захватаева,23 1970 107 2Ø70 ТК-1 ТК-3 канальная 

279 Ст.Халтурина,20 1976 40 2Ø70 ТК-3 н.с.зд.20 канальная 

0,089 280 Ст.Халтурина,20 1976 13 2Ø80 УГП-1 ТК-3(4) канальная 

0,10 
281 Профсоюз.,46-а 1970 60 2Ø100 ТК-0 ТК-2(кв.№7) канальная 

282 Дрелевского,32 1970 42 2Ø100 ТК-2 ТК-1 канальная 

0,159 

283 
К.Либкнехта,69(Д

ом советов) 
1970 78 2Ø150 ТК 2-07 ТК-1 канальная 

284 
Орловская(нет 

участка) 
1970 131 2Ø150 ТК 6-72 ТК-2 канальная 

285 
Квартал-

№108(Милицейск
ая) 

1970 330 2Ø150 
ТК-9  

(Мили-
цейская) 

ТК-
4(кв.№108) 

канальная 

286 
4-ый Северный 

МКР 
1970 329 2Ø150 ТК-4(6) ТК-10(2) канальная 

287 Горбуновой 1971 236 2Ø150 ТК-4 ТК1(кв.№147) канальная 

288 Пролетарская 1973 211 2Ø150 
ТК-3 (Де-
рендяева) 

ТК-4  
(К.Либкнехта 

канальная 

289 4-ый Южный МКР 1974 42 2Ø150 ТК-19 ТК-20 канальная 

290 Урицкого 1975 234 2Ø150 ТК 5-00 ТК 1(К-3) канальная 

291 
ЦТП-

Вокзала(РЖД) 
1975 89 2Ø150 ТК 8-21 ЦТП РЖД канальная 

292 Свободы 1976 50 2Ø150 ТК-1 ТК-2 канальная 

0,219 

293 
Квартал-№92  

(Администрация 
г.Кирова) 

1970 291 2Ø200 ТК ВЛК-6 ТК-2 канальная 

294 
Северная ба-

ня(Профсоюзная,
44) 

1970 209 2Ø200 ТК-2 ТК-1(кв.№1) канальная 

295 
Кооперативный 

пер.(кв.№52) 
1970 74,5 2Ø200 ТК-4 ТК-3 канальная 

296 Горбуновой 1970 234 2Ø200 
ТК ВТК-2  
(Труда 

ТК ВСТ-К2  
(Ст.Халтури

на) 
канальная 

297 
ЦТП-23 Комсо-

мольская,19 
1970 175 2Ø200 УТ-3 ЦТП-23 канальная 

298 Мопра 1971 58 2Ø200 ТК МТК-4 ТК МТК-5 канальная 

299 
Квартал-

№56(К.Маркса) 
1971 118 2Ø200 ТК 0 ТК-1(кв.№56) канальная 

300 Труда 1971 229 2Ø200 ТК-1 
ТК-4 Горбу-

новой) 
канальная 

301 1-я оч.ТЭЦ-1 1974 133 2Ø200 ТК 1-45 ТК 1-47 канальная 

302 4-ый Южный МКР 1974 381 2Ø200 ТК-10 ТК-18 канальная 

303 
Юго-Восточная 

(перемычка) 
1974 10,5 1Ø200(Т2) 

ТК ЮВ-
К11 

ТК ЮВ-К11 канальная 

304 Урицкого 1975 133 2Ø200 ТК 5-00 ТК 1(К-3) канальная 

305 1-ый Южный МКР 1975 56 2Ø200 ТК-3 ЦТП-2 канальная 

306 1-ый Южный МКР 1975 91 2Ø200 ТК-2 ЦТП-1 канальная 

307 
ЦТП-145 

ул.Металлургов,5-
а(ввод) 

1975 213,5 2Ø200 ТК О-К10 ЦТП-145 канальная 

308 
ЦТП-146 пер. 

Дружбы,6-а(ввод) 
1975 186,9 2Ø200 ТК О-К12 ЦТП-146 канальная 

309 Некрасова,28 1975 11 2Ø200 ТК-10 н.с.зд.28 канальная 

310 Некрасова,32 1975 34 2Ø200 ТК-10 
ТК-1 (тсж 
Березка) 

канальная 
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0,273 

311 
Советская-

Профсоюзная 
1970 133 2Ø250 ТК 1-17 ТК СВК-7 канальная 

312 
Советская-

Профсоюзная 
1970 98 2Ø250 ТК СВК-7 ТК СВК-6 канальная 

313 
Свободы 

(см.№11271) 
1970 56,5 2Ø250 ТК-21 ТК-1 канальная 

314 
4-ый Северный 

МКР 
1970 586 2Ø250 оп.В-106 ТК-4 канальная 

315 Сурикова 1970 234 2Ø250 ТК-5 ТК-9 канальная 

316 Сурикова 1970 145 2Ø250 ТК-9 ТК-7 канальная 

317 Маклина 1970 268 2Ø250 
ТК-6 (Кот-
ласская) 

ТК-8 (Сло-
бодская) 

канальная 

318 Труда 1971 116 2Ø250 ТК 6-26 ТК-1(Труда) канальная 

319 
3-й Северный 

МКР 
1971 420 2Ø250 ТК-30 ТК-8 канальная 

320 3-я оч. ТЭЦ-1 1972 416 2Ø250 ТК 6-72 ТК 6-79 канальная 

321 Полевая 1972 1586 2Ø250 ТК С-К1 
НО-18 (на  

Оранжерею) 
канальная 

322 Володарского 1973 103 2Ø250 ТК ВЛК-6 УТ -11 канальная 

323 К. Либкнехта 1973 471 2Ø250 ТК-1 
ТК-8 (Мили-

цейская) 
канальная 

324 
Квартал- "КПИ-

КВАТУ" 
1973 176 2Ø250 ТК-1 ТК-1 канальная 

325 1-я оч. ТЭЦ-1 1974 225 2Ø250 ТК 1-42 ТК 1-45 канальная 

326 4-ый Южный МКР 1974 262 2Ø250 ТК ЮК-13 ТК-10 канальная 

327 1-ый Южный МКР 1975 238 2Ø250 ТК-2 ТК-3 канальная 

328 Р.Люксембург 1976 159 2Ø250 Т 6-23 ТК РЛК-3 канальная 

Магистральные тепловые сети 

0,273 
329 3-я оч. ТЭЦ-1 1970 130 2Ø250 ТК 6-71 ТК 6-72 канальная 

330 Орловская 1970 152 2Ø250 ТК 6-72 ТК-2 канальная 

 
 

  
10717,9 

    
Продолжение таблицы 4.2.16. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,057 113 

0,070 147 

0,089 13 

0,100 102 

0,159 1730 

0,219 2638,4 

0,273 5974,5 

ИТОГО 10717,9 

 
Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей  

тепловых сетей запланированных на 2024 г. приведен в таблице 4.2.17. 

Таблица 4.2.17. 

Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

т\магистраль 
Год 

ввода 
Длина 2-

тр (м) 
Диаметр 

(мм) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,125 331 Горбачева 1977 144 2Ø125 
ТК-9 

(Свободы) 
ТК-12 канальная 

0,159 

332 Дерендяева,19 1977 85 2Ø150 ТК РЛК-5 ТК-3 канальная 

333 
Квартал-№"А ТЭЦ-
4"(Московская,167) 

1977 49 2Ø150 ТК-10.1 ТК-12 канальная 

0,219 

334 Герцена(УПП ВОГ) 1976 113 2Ø200 ТК-8 н.с.зд.ТП канальная 

335 
Квартал-№"А ТЭЦ-
4"(Московская,167) 

1977 50 2Ø200 ТК-9 ТК-10.1 канальная 

336 1-ый Южный МКР 1977 376 2Ø200 ТК-3 ЦТП-3 канальная 



80 

Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

т\магистраль 
Год 

ввода 
Длина 2-

тр (м) 
Диаметр 

(мм) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

337 
ЦТП-44 Производ-

ственная,15/3 
1978 255 2Ø200 ТК-3 ЦТП-44 канальная 

338 
Центральные ба-

ни(кв.№71) 
1979 230 2Ø200 ТК-1(УГП) ТК-9 канальная 

339 ЦТП-45 Е. Коч-ой,12 1979 104 2Ø200 ТК Ю-К23 ЦТП-45 канальная 

340 Мопра 1980 129 2Ø200 ТК МТК-2а ТК МТК-3 канальная 

341 Мопра 1980 52 2Ø200 ТК МТК-3 ТК МТК-4 канальная 

342 1-я Базовая 1980 363 2Ø200 ТК-2 ТК-1 канальная 

343 ЦТП-43 Е. Коч-й,4/2 1980 209 2Ø200 ТК-3 ЦТП-43 канальная 

0,273 

344 Герцена 1976 399 2Ø250 ТК В-К2 ТК-8 канальная 

345 Мопра 1977 62 2Ø250 ТК 1-22 ТК МТК-2 канальная 

346 Мопра 1977 141 2Ø250 ТК МТК-5 ТК СБК-5 канальная 

347 Свободы 1977 182 2Ø250 
ТК-9  

(Горбачева) 
ТК-7 канальная 

348 Кольцова 1977 389 2Ø250 
ТК ЮК-3  

(Кольцова) 
ТК-5 канальная 

349 
Квартал-№"А ТЭЦ-
4"(Московская,167) 

1977 71 2Ø250 ТК-2 ТК-9 канальная 

350 Попова 1977 237 2Ø250 ТК-1 ТК-3 канальная 

351 Красина 1977 240 2Ø250 ТК 7-35 ТК 7-32 канальная 

352 К.Либкнехта 1978 304 2Ø250 ТК-2 
ТК-1 (Комсо- 
мольс.пр-д) 

канальная 

353 
Центральные ба-

ни(кв.№71) 
1979 36 2Ø250 ТК-4 ТК-1 канальная 

354 Воровского 1979 524 2Ø250 ТК 6-46 
УГП (Дерен-

дяева-
Горбачева) 

канальная 

355 Горбачева 1979 159 2Ø250 
УГП (Горба-

чева) 
ТК-2 канальная 

356 Мопра 1980 99 2Ø250 ТК МТК-2 ТК МТК-2а канальная 

357 Красина 1980 299 2Ø250 ТК 8-16 ТК-3 канальная 

358 Попова 1980 90 2Ø250 ТК-5 ТК-6 канальная 

Магистральные тепловые сети 

0,325 359 ЦТП-163(Костино) 1981 976 Ø300 ТК 13 ТК 15 канальная 

0,426 360 3-я оч.ТЭЦ-1 1977 533 Ø400 ТК 6-01 УТ 4(НО4) канальная 

0,530 

361 Пугачева 1979 219 Ø500 ТК 1 ТК ЮВ-30 канальная 

362 
Октябрьский, 

1-а(ввод на коллек-
тор.№1) 

1980 192 Ф500 н.с.тк 19 тк 20 канальная 

363 
Октябрьский,  

1-а(ввод на коллек-
тор.№1) 

1980 277 Ф500 н.с.тк О-К5 
коллектор-
ная завода 

"Авитек" 
канальная 

364 
Свердло-

ва,(магистраль) 
1980 2024,5 Ф500 - н.с.зд. 30-6 н.с.зд. 21-а канальная 

365 ЦТП-163(Костино) 1981 2469 Ø500 ТК 11 ТК 13 канальная 

ИТОГО 12081,5     

Продолжение таблицы 4.2.17. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,125 144 

0,159 134 

0,219 1881 

0,273 3232 

0,325 976 
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Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,426 533 

0,530 5181,5 

ИТОГО 12081,5 

 
Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей  

тепловых сетей запланированных на 2025 г. приведен в таблице 4.2.18. 
Таблица 4.2.18. 

Диа-
метр, 

м 

№ 
п/п 

т\магистраль 
Год 

ввода 
Длина 2-

тр (м) 
Диаметр 

(мм) 

Граница участка  Тип  
проклад-

ки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,100 366 Солнечный,2-а(база ТС) 1985 43 2Ø100 ТК-1 н.с.зд.2а канальная 

0,150 

367 ЦТП-163(Костино) 1981 127 2Ø150 ТК-15(5) ЦТП-163 канальная 

368 К.Либкнехта 1983 160 2Ø150 ТК 4-06 ТК-3 канальная 

369 ЦТП-ДОСААФ 1983 103 2Ø150 ТК-2 ТК-1 канальная 

370 ЦТП-ДОСААФ 1983 10 2Ø150 ТК-1 
ЦТП ДОСА-

АФ 
канальная 

371 ОЦМ 1984 66 2Ø150 ТК О-К8 ТК-7 канальная 

0,200 

372 Советская-Ленина 1982 257 2Ø200 ТК СВК-17 ТК 5-25 канальная 

373 ЦТП-35 Строителей,42 1982 566 2Ø200 ТК-3 ЦТП-35 канальная 

374 ЦТП-38 Волкова,3 1985 61 2Ø200 ТК-6(8) ЦТП-38 канальная 

375 ЦТП-39 Волкова,5/1 1987 255 2Ø200 ТК-6(8) ЦТП-39 канальная 

0,250 

376 ЦТП-36 Конева,5 1982 96 2Ø250 ТК-2 ЦТП-36 канальная 

377 Калинина 1981 304 2Ø250 
ТК-144  
(ЖБК-7)  

ТК 7-18 канальная 

378 
Квартал-

№170(Милицейская)(120 
папка№1) 

1983 397,5 2Ø250 
ТК-5  

(Дерендяе-
ва)  

ТК-6 (Азина) канальная 

379 Онкодиспансер 1985 607 2Ø250 НО-8 ТК-1 канальная 

380 2-ой Южный МКР 1985 306 2Ø250 ТК-5 ТК-6(8) канальная 

381 ЦТП-37 Конева,7 1985 59 2Ø250 ТК-5(4) ЦТП-37 канальная 

382 Некрасова,6-8 1986 112 2Ø250 УТ-5 ТК-6 канальная 

383 Ганино(психбольница) 1987 48 2Ø250 НО-18 тч. 1 канальная 

384 Ганино(психбольница) 1987 680 2Ø250 тч. 2 тч. 3 канальная 

385 Ганино(психбольница) 1987 391 2Ø250 тч. 4 тч. 5 канальная 

386 Ганино(психбольница) 1987 101 2Ø250 тч. 6 тч. 7 канальная 

Магистральные тепловые сети 

0,325 

387 
ЦТП-143 

ул.Подгорная,18(ввод) 
1983 58,8 Ø300 ЦТП ОЦМ ТК опуска канальная 

388 
Северное коль-
цо(магистраль) 

1984 170,5 Ф300  ТК 9 
н.с.зд.  
гаража 

канальная 

ИТОГО 4978,8         

Продолжение таблицы 4.2.18. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,100 43 

0,150 466 

0,200 1139 

0,250 3101,5 

0,325 229,3 

ИТОГО 4978,8 
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В таблице 4.2.19. приведена стоимость мероприятий по реконструкции магистральных и 
квартальных тепловых сетей запланированных на 2015 - 2016 гг. в соответствии с ГЭСН НЦС 
81-02-2014 в ценах 2014 г. 

Таблица 4.2.19. 

Ориентировочный объем по предложениям стро-
ительства (реконструкции) тепловых сетей и со-

оружений на них, 
Обоснова-
ние стои-
мости ме-

роприятия,  
№ табли-
цы в НЦС 
81-02-2014 

Стои-
мость 
ед-цы 

Попра-
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

объем 
работ 

Попра-
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

диа-
метр 

Стои-
мость 

ед-цы с 
учетом 
попра-

вочного 
к-та 

ИТОГО по 
годам 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двух-

трубном 
исполне-
нии L, м 

0,057 
Подземная в 

непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

95 
13-01-001-

01 
13 367,21 0,67 0,64 5 741,02 545,40 

0,089 
Подземная в 

непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

262 
13-01-001-

01 
13 367,21 0,67 1,00 8 964,05 2 348,58 

0,133 
Подземная в 

непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

439 
13-01-001-

01 
18 525,55 0,67 1,00 12 412,12 5 448,92 

0,159 
Подземная в 

непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

802 
13-01-001-

01 
19 730,63 0,67 1,00 13 231,36 10 611,55 

0,219 
Подземная в 

непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

751,5 
13-01-001-

01 
22 205,44 0,67 1,00 14 890,97 11 190,56 

0,273 
Подземная в 

непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

248 
13-01-001-

01 
28 987,89 0,67 1,00 19 439,28 4 820,94 

0,325 
Подземная в 

непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

4366 
13-01-001-

01 
31 041,78 0,67 1,00 20 816,62 90 885,35 

0,426 
Подземная в 

непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

9582 
13-01-001-

01 
48 125,94 0,67 1,00 32 273,26 309 242,33 

0,478 
Подземная в 

непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

3465 
13-01-001-

01 
58 116,80 0,67 1,00 38 973,13 135 041,88 

0,630 
Подземная в 

непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

3151 
13-01-001-

01 
58 116,80 0,67 1,19 46 326,55 145 974,95 

ИТОГО 716 110,47 

 
В таблице 4.2.20. приведена стоимость мероприятий по реконструкции магистральных и 

квартальных тепловых сетей запланированных на 2017 - 2018 гг. в соответствии с ГЭСН НЦС 
81-02-2014 в ценах 2014 г. 

Таблица 4.2.20 

Ориентировочный объем по предложениям строи-
тельства (реконструкции) тепловых сетей и соору-

жений на них, 
Обосно-

вание 
стоимо-
сти ме-
роприя-

тия 

Стои-
мость 
ед-цы 

Попра-
воч-
ный 

коэфф. 
на 

объем 
работ 

Попра-
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

диа-
метр 

Стои-
мость 

ед-цы с 
учетом 
попра-

вочного 
к-та 

ИТОГО по 
годам 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двух-

трубном 
исполне-
нии L, м 

0,057 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
377 

13-01-
001-01 

13 367,21 0,67 0,64 5 741,02 2 164,37 

0,079 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
513 

13-01-
001-01 

13 367,21 0,67 0,89 7 956,85 4 081,87 

0,089 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
274 

13-01-
001-01 

13 367,21 0,67 1,00 8 964,05 2 456,15 
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0,100 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
487 

13-01-
001-01 

13 653,76 0,67 1,00 9 156,21 4 459,07 

0,133 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
38 

13-01-
001-01 

18 525,55 0,67 1,00 12 423,23 472,08 

0,159 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
1096,5 

13-01-
001-01 

19 730,63 0,67 1,00 13 231,36 14 508,19 

0,219 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
382,5 

13-01-
001-01 

22 205,44 0,67 1,00 14 890,97 5 695,80 

0,273 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
1700 

13-01-
001-01 

28 987,89 0,67 1,00 19 439,28 33 046,77 

0,325 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
3446 

13-01-
001-01 

31 041,78 0,67 1,00 20 816,62 71 734,06 

0,377 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
631 

13-01-
001-01 

34 944,50 0,67 1,00 23 433,78 14 786,72 

0,426 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
760 

13-01-
001-01 

48 125,94 0,67 1,00 32 273,26 24 527,67 

0,530 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
5722,5 

13-01-
001-01 

58 116,80 0,67 1,00 38 973,13 223 023,71 

0,630 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
942 

13-01-
001-01 

58 116,80 0,67 1,19 46 326,55 43 639,61 

0,720 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
1487,7 

13-01-
001-01 

58 116,80 0,67 1,36 52 944,62 78 765,72 

ИТОГО 523 361,79 

 
В таблице 4.2.21. приведена стоимость мероприятий по реконструкции магистральных и 

квартальных тепловых сетей запланированных на 2019 - 2020 гг. в соответствии с ГЭСН НЦС 
81-02-2014 в ценах 2014 г. 

Таблица 4.2.21. 

Ориентировочный объем по предложениям стро-
ительства (реконструкции) тепловых сетей и со-

оружений на них, 

Обос-
нова-
ние 

стои-
мости 
меро-
прия-
тия 

Стои-
мость 
ед-цы 

Попра-
вочный 
коэфф. 

на 
объем 
работ 

Попра-
правоч

воч-
ный 

коэфф. 
на диа-

диа-
метр 

Стои-
мость 
ед-цы 
с уче-
том 

попра-
вочно-
го к-та 

ИТОГО по 
годам 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двухтруб-

ном ис-
полнении 

L, м 

0,079 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

33 
13-01-
001-01 

13 367,21 0,67 0,89 7 956,85 262,58 

0,089 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

190 
13-01-
001-01 

13 367,21 0,67 1,00 8 964,05 1 703,17 

0,100 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

501 
13-01-
001-01 

13 653,76 0,67 1,00 9 156,21 4 587,26 

0,133 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

90 
13-01-
001-01 

18 525,55 0,67 1,00 12 423,23 1 118,09 

0,159 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

390 
13-01-
001-01 

19 730,63 0,67 1,00 13 231,36 5 160,23 

0,219 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

571 
13-01-
001-01 

22 205,44 0,67 1,00 14 890,97 8 502,74 

0,273 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

851 
13-01-
001-01 

28 987,89 0,67 1,00 19 439,28 16 542,83 
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0,325 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

4942,2 
13-01-
001-01 

31 041,78 0,67 1,00 20 816,62 102 879,89 

0,377 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

635 
13-01-
001-01 

34 944,50 0,67 1,00 23 433,78 14 880,45 

0,426 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

5682,6 
13-01-
001-01 

48 125,94 0,67 1,00 32 273,26 183 396,00 

0,530 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

11452 
13-01-
001-01 

58 116,80 0,67 1,00 38 973,13 446 320,24 

0,630 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

4520 
13-01-
001-01 

58 116,80 0,67 1,19 46 326,55 209 395,99 

0,820 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

2898 
13-01-
001-01 

58 116,80 0,67 1,55 60 298,04 174 743,73 

0,920 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

2262 
13-01-
001-01 

58 116,80 0,67 1,74 67 651,46 153 027,61 

1,020 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

2120 
13-01-
001-01 

58 116,80 0,67 1,92 75 004,88 159 010,35 

ИТОГО 1 481 531,17 

В таблице 4.2.22. приведена стоимость мероприятий по реконструкции магистральных и 
квартальных тепловых сетей запланированных на 2021 - 2022 гг. в соответствии с ГЭСН НЦС 
81-02-2014 в ценах 2014 г. 

Таблица 4.2.22. 

Ориентировочный объем по предложениям строи-
тельства (реконструкции) тепловых сетей и соору-

жений на них, 

Обос-
нова-
ние 

стои-
мости 
меро-
прия-
тия 

Стои-
мость ед-

цы 

Попра-
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

объем 
работ 

Попра
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

диа-
метр 

Стои-
мость ед-
цы с уче-
том по-

правочно-
го к-та 

ИТОГО по 
годам 

Dу 
Тип проклад-

ки 
Тип изоляции 

Длина в 
двух-

трубном 
испол-

нении L, 
м 

0,057 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
358 

13-01-
001-01 

13 
367,21 

0,67 0,64 5 741,02 2 055,29 

0,079 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
363 

13-01-
001-01 

13 
367,21 

0,67 0,89 7 956,85 2 888,34 

0,089 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
327 

13-01-
001-01 

13 
367,21 

0,67 1,00 8 964,05 2 931,24 

0,100 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
463 

13-01-
001-01 

13 
653,76 

0,67 1,00 9 156,21 4 239,33 

0,133 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
219 

13-01-
001-01 

18 
525,55 

0,67 1,00 12 423,23 2 720,69 

0,159 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
1203 

13-01-
001-01 

19 
730,63 

0,67 1,00 13 231,36 15 917,33 

0,219 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
733,5 

13-01-
001-01 

22 
205,44 

0,67 1,00 14 890,97 10 922,53 

0,273 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
6220 

13-01-
001-01 

28 
987,89 

0,67 1,00 19 439,28 120 912,32 

0,325 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
2352 

13-01-
001-01 

31 
041,78 

0,67 1,00 20 816,62 48 960,68 

0,377 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
1085 

13-01-
001-01 

34 
944,50 

0,67 1,00 23 433,78 25 425,65 
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0,426 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
3408 

13-01-
001-01 

48 
125,94 

0,67 1,00 32 273,26 109 987,25 

0,530 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
492 

13-01-
001-01 

58 
116,80 

0,67 1,00 38 973,13 19 174,78 

ИТОГО 366 135,42 

 

В таблице 4.2.23 приведена стоимость мероприятий по реконструкции магистральных и 
квартальных тепловых сетей запланированных на 2023 г. в соответствии с ГЭСН НЦС 81-02-
2014 в ценах 2014 г. 

Таблица 4.2.23. 

Ориентировочный объем по предложениям строи-
тельства (реконструкции) тепловых сетей и соору-

жений на них, 

Обос-
нова-
ние 

стои-
мости 
меро-
прия-
тия 

Стои-
мость ед-

цы 

Попра-
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

объем 
работ 

Попра-
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

диа-
метр 

Стои-
мость ед-
цы с уче-
том по-

правочно-
го к-та 

ИТОГО по 
годам 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двухтруб-

ном испол-
нении L, м 

0,057 
Подземная в 
непроходных 

каналах 

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
113 

13-01-
001-01 

13 367,21 0,67 0,64 5 741,02 648,74 

0,079 
Подземная в 
непроходных 

каналах 

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
147 

13-01-
001-01 

13 367,21 0,67 0,89 7 956,85 1 169,66 

0,089 
Подземная в 
непроходных 

каналах 

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
13 

13-01-
001-01 

13 367,21 0,67 1,00 8 964,05 116,53 

0,100 
Подземная в 
непроходных 

каналах 

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
102 

13-01-
001-01 

13 653,76 0,67 1,00 9 156,21 933,93 

0,159 
Подземная в 
непроходных 

каналах 

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
1730 

13-01-
001-01 

19 730,63 0,67 1,00 13 231,36 22 890,25 

0,219 
Подземная в 
непроходных 

каналах 

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
2638,4 

13-01-
001-01 

22 205,44 0,67 1,00 14 890,97 39 288,33 

0,273 
Подземная в 
непроходных 

каналах 

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
5974,5 

13-01-
001-01 

28 987,89 0,67 1,00 19 439,28 116 139,97 

ИТОГО 181 187,42 

 
В таблице 4.2.24. приведена стоимость мероприятий по реконструкции магистральных и 

квартальных тепловых сетей запланированных на 2024 г. в соответствии с ГЭСН НЦС 81-02-
2014 в ценах 2014 г. 

Таблица 4.2.24 

Ориентировочный объем по предложениям строи-
тельства (реконструкции) тепловых сетей и соору-

жений на них, 
Обос-

нование 
стоимо-
сти ме-
роприя-

тия 

Стои-
мость ед-

цы 

Попра-
воч-
ный 

коэфф. 
на 

объем 
работ 

Попра
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

диа-
метр 

Стои-
мость 

ед-цы с 
учетом 
попра-

вочного 
к-та 

ИТОГО по 
годам 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двухтруб-

ном испол-
нении L, м 

0,133 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
144 

13-01-
001-01 

18 525,55 0,67 1,00 12 423,23 1 788,95 

0,159 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
134 

13-01-
001-01 

19 730,63 0,67 1,00 13 231,36 1 773,00 

0,219 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
1881 

13-01-
001-01 

22 205,44 0,67 1,00 14 890,97 28 009,91 
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0,273 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
3232 

13-01-
001-01 

28 987,89 0,67 1,00 19 439,28 62 827,75 

0,325 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
976 

13-01-
001-01 

31 041,78 0,67 1,00 20 816,62 20 317,02 

0,426 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
533 

13-01-
001-01 

48 125,94 0,67 1,00 32 273,26 17 201,65 

0,530 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
5181,5 

13-01-
001-01 

58 116,80 0,67 1,00 38 973,13 201 939,25 

ИТОГО 333 857,53 

 
В таблице 4.2.25 приведена стоимость мероприятий по реконструкции магистральных и 

квартальных тепловых сетей запланированных на 2025 г. в соответствии с ГЭСН НЦС 81-02-
2014 в ценах 2014 г. 

Таблица 4.2.25. 

Ориентировочный объем по предложениям строи-
тельства (реконструкции) тепловых сетей и соору-

жений на них, 
Обосно-

вание 
стоимо-
сти ме-
роприя-

тия 

Стоимость 
ед-цы 

Попра
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

объ-
ем 

работ 

Попра-
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

диа-
метр 

Стои-
мость ед-

цы с 
учетом 
попра-

вочного 
к-та 

ИТОГО по 
годам 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двухтруб-

ном испол-
нении L, м 

0,100 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
43 

13-01-
001-01 

13 653,76 0,67 1,00 9 156,21 393,72 

0,159 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
466 

13-01-
001-01 

19 730,63 0,67 1,00 13 231,3 6 165,81 

0,219 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
1139 

13-01-
001-01 

22 205,44 0,67 1,00 14 890,9 16 960,81 

0,273 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
3101,5 

13-01-
001-01 

28 987,89 0,67 1,00 19 439,3 60 290,92 

0,325 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
229,3 

13-01-
001-01 

31 041,78 0,67 1,00 20 816,6 4 773,25 

ИТОГО 88 584,52 

В табл. 4.2.26. приведена стоимость мероприятий 2015 – 2016 гг. с разбивкой по статьям 
затрат (в ценах 2014 г.). 

Таблица 4.2.26 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015-2016 гг. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 35 805,52 35 805,52 

Оборудование тыс. руб. 42 966,63 42 966,63 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 623 016,11 623 016,11 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 701 788,26 701 788,26 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 14 322,21 14 322,21 

ИТОГО без НДС  716 110,47 716 110,47 

НДС тыс. руб. 128 899,88 128 899,88 

Всего смета проекта тыс. руб. 845 010,35 845 010,35 

 

В табл. 4.2.27. приведена стоимость мероприятий 2017 – 2018 гг. с разбивкой по статьям 
затрат (в ценах 2014 г.). 

Таблица 4.2.27. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2017-2018 гг. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 26 168,09 26 168,09 

Оборудование тыс. руб. 31 401,71 31 401,71 
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Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 455 324,76 455 324,76 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 512 894,55 512 894,55 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 10 467,24 10 467,24 

ИТОГО без НДС  523 361,79 523 361,79 

НДС тыс. руб. 94 205,12 94 205,12 

Всего смета проекта тыс. руб. 617 566,91 617 566,91 

В табл. 4.2.28. приведена стоимость мероприятий 2019 – 2020 гг. с разбивкой по статьям 
затрат (в ценах 2014 г.). 

Таблица 4.2.28. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2019-2020 гг. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 74 076,56 74 076,56 

Оборудование тыс. руб. 88 891,87 88 891,87 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 1 288 932,12 1 288 932,12 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 451 900,55 1 451 900,55 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 29 630,62 29 630,62 

ИТОГО без НДС  1 481 531,17 1 481 531,17 

НДС тыс. руб. 266 675,61 266 675,61 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 748 206,78 1 748 206,78 

В табл. 4.2.29. приведена стоимость мероприятий 2021 – 2022 гг. с разбивкой по статьям 
затрат (в ценах 2014 г.). 

Таблица 4.2.29. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2021-2022 гг. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 18 306,77 18 306,77 

Оборудование тыс. руб. 21 968,13 21 968,13 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 318 537,82 318 537,82 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 358 812,71 358 812,71 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 7 322,71 7 322,71 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 366 135,42 366 135,42 

НДС тыс. руб. 65 904,38 65 904,38 

Всего смета проекта тыс. руб. 432 039,80 432 039,80 

В табл. 4.2.30. приведена стоимость мероприятий 2023 г. с разбивкой по статьям затрат 
(в ценах 2014 г.). 

Таблица 4.2.30. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2023 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 9 059,37 9 059,37 

Оборудование тыс. руб. 10 871,25 10 871,25 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 157 633,06 157 633,06 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 177 563,67 177 563,67 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 3 623,75 3 623,75 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 181 187,42 181 187,42 

НДС тыс. руб. 32 613,74 32 613,74 

Всего смета проекта тыс. руб. 213 801,16 213 801,16 

В табл. 4.2.31 приведена стоимость мероприятий 2024 г. с разбивкой по статьям затрат (в 
ценах 2014 г.). 

Таблица 4.2.31. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2024 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 16 692,88 16 692,88 

Оборудование тыс. руб. 20 031,45 20 031,45 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 290 456,05 290 456,05 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 327 180,38 327 180,38 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 6 677,15 6 677,15 
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ИТОГО без НДС тыс. руб. 333 857,53 333 857,53 

НДС тыс. руб. 60 094,36 60 094,36 

Всего смета проекта тыс. руб. 393 951,89 393 951,89 

В табл. 4.2.32 приведена стоимость мероприятий 2025 г. с разбивкой по статьям затрат (в 
ценах 2014 г.). 

Таблица 4.2.32. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2025 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 4 429,23 4 429,23 

Оборудование тыс. руб. 5 315,07 5 315,07 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 77 068,53 77 068,53 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 86 812,83 86 812,83 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 1 771,69 1 771,69 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 88 584,52 88 584,52 

НДС тыс. руб. 15 945,21 15 945,21 

Всего смета проекта тыс. руб. 104 529,73 104 529,73 

Стоимость реализации мероприятий в ценах 2014 г. составит 3 016 840,33 тыс. руб. 

2. Инвестиционная деятельность (стоимость мероприятий по реконструкции маги-
стральных и квартальных тепловых сетей) по годам с учетом индексов МЭР 

Реконструкция тепловых сетей запланирована на 2015 – 2025 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.33. 

Таблица 4.2.33. 

Годы 
2015 – 
2016 гг. 

2017 – 
2018 гг 

2019 – 
2020 гг  

2021 – 
2022 гг. 

2023 г. 2024 г. 2025 г. ИТОГО 

Стоимость меропри-
ятий  в ценах 2014 г., 
тыс. руб., с НДС 

845 010,3 617 566,9 1 748 206,8 432 039,8 213 801,2 393 951,9 104 529,7 4 355 106,6 

Стоимость меропри-
ятий с учетом индек-
сов МЭР, тыс. руб. с 
НДС 

887 260,8 714 910,9 2 209 954,5 590 719,0 316 179,7 600 073,3 163 997,8 5 483 096,1 

 
Итого стоимость реализации мероприятий по расширению тепловых сетей с учетом ро-

ста тепловых нагрузок составит 5 483 096,15 тыс. руб.  с НДС в ценах, приведенных к уровню 
цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции маги-
стральных и квартальных тепловых сетей 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала Ки-
ровский ПАО «Т ПЛЮС» .  

Источники доходов для варианта № 1 – тарифы, увеличивающиеся в соответствии с ин-
дексами МЭР. 

Источники доходов для варианта № 2 –  тарифы, обеспечивающие НВВ. 
4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014г. пред-

ставлена в табл. 4.2.34. 
Таблица 4.2.34. 

Наименование статьи затрат 
Ед. 
изм. 

В расчете на 
1 Гкал теп-

ловой энер-
гии, руб. в 

ценах 2013 г. 

То же, в % к 
стоимости 

отпущенной 
тепловой 
энергии 

Расходы на топливо руб. 34,50 3,33% 
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Наименование статьи затрат 
Ед. 
изм. 

В расчете на 
1 Гкал теп-

ловой энер-
гии, руб. в 

ценах 2013 г. 

То же, в % к 
стоимости 

отпущенной 
тепловой 
энергии 

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 763,27 73,62% 

Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую обо-
рудованием, используемым в технологическом процессе 

руб. 18,39 1,77% 

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологи-
ческом процессе 

руб. 16,02 1,54% 

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе руб. 0,24 0,02% 

Расходы на оплату труда основного производственного персонала руб. 35,83 3,46% 

Отчисления на социальные нужды основного производственного пер-
сонала 

руб. 10,82 1,04% 

Расходы на амортизацию основных производственных средств, ис-
пользуемых в технологическом процессе 

руб. 30,16 2,91% 

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе 

руб. 16,03 1,55% 

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: руб. 43,73 4,22% 

Общехозяйственные (управленческие) расходы руб. 19,40 1,87% 

Расходы на  ремонт (капитальный и текущий) основных производ-
ственных средств 

руб. 18,74 1,81% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса 

руб. 29,65 2,86% 

Итого расходов руб. 1 036,78 100,00% 

 
Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 

схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по 
годам представлены в табл. 4.2.8., стрр. 67. 

Протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции составляет 17,77% от общей 
протяженности магистральных и разводящих тепловых сетей, находящихся на балансе ОАО 
«КТК» (по данным публикуемой отчетности).  

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов  
(в однотрубном исчислении)        362,80 км 
Протяженность разводящих сетей  
(в однотрубном исчислении)        1 023,00 км 
Протяженность тепловых сетей, подлежащих перекладке 
(в двухтрубном исчислении)        123,16 км 
В процентах к общей протяженности сетей     17,77% 
 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчета эффективности ИП должно быть использовано значение отпуска тепловой 

энергии, соразмерное протяженности тепловых сетей, подлежащих реконструкции. 
Следовательно, в расчете эффективности ИП может быть использован полезный отпуск 

ОАО «КТК» в размере, составляющем 17,77% от общего полезного отпуска компании. 
Для расчетов так же использованы значения экономии тепловой энергии, планируемой в 

результате проведения мероприятий. Расчетные значения экономии тепловой энергии в пери-
од 2014 -2020 гг.приведены в таблице 4.2.35. 

Таблица 4.2.36. 
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Наименова-

ние 

Ед. 

изм. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Отпуск тепловой 
энергии суммар-
ный 

Гкал/ч 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 

Потери в ТС 
прогнозируемые 
без реализации 
мероприятия 

Гкал/ч 78,21 78,23 80,21 82,25 84,34 86,48 88,68 90,93 93,24 95,60 98,03 

Потери в ТС 
прогнозируемые с 
учетом реализа-
ции мероприятия 

Гкал/ч  0,00 0,00 70,83 71,19 66,35 66,68 51,65 51,91 44,52 39,37 33,06 

Экономия ТЭ 
полученная в 
результате реа-
лизации меропри-
ятия 

Гкал/ч 78,23 78,23 9,38 11,06 17,99 19,80 37,03 39,02 48,72 50,61 51,98 

Количество часов 
работы в год 

час 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 

Экономия ТЭ 
полученная в 
результате реа-
лизации меропри-
ятия по годам 

Гкал/ 
год 

    21360,9 25193,0 40977,1 45098,8 84335,7 88875,6 110957 115274 118378 

Расчетные значения экономии тепловой энергии в период 2021 -2027 гг. приведены в таб-
лице 4.2.36. 

Таблица 4.2.36. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Отпуск тепло-
вой энергии 
суммарный 

Гкал/ч 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 

Потери в ТС 
прогнозируемые 
без реализации 
мероприятия 

Гкал/ч 100,52 103,07 105,69 108,37 111,12 113,95 116,84 119,81 122,85 125,97 

Потери в ТС 
прогнозируемые 
с учетом реали-
зации меропри-
ятия 

Гкал/ч  30,33 30,48 30,63 30,78 30,94 31,09 31,25 31,40 31,56 31,72 

Экономия ТЭ 
полученная в 
результате реа-
лизации меро-
приятия 

Гкал/ч 49,14 43,56 37,53 38,79 40,09 41,43 42,80 44,20 45,64 47,12 

Количество 
часов работы в 
год 

час 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 

Экономия ТЭ 
полученная в 
результате реа-
лизации меро-
приятия по го-
дам 

Гкал/г
од 

111910,2 99203,70 85476,51 88358,08 91316,38 94353,36 97471,04 100671,4 103956,8 107329,2 

5. Производственная и финансовая деятельность.. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.2.37. 

Таблица 4.2.37. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта 
(динамический) 

Вариант 1.  -1971548 --- -0,38 Более 25 лет 
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№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта 
(динамический) 

Вариант 2.  5434 10,96 0,001 18,90 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов – тарифы, увеличи-

вающиеся в соответствии с индексами МЭР. 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при ве-

личине суммарных затрат на реализацию проекта 5 483 096,1 тыс. руб., нарастающим итогом 
за расчетный период составит -1 971 548 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-
чивым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытки) за период с 2012 по 2027 гг. соста-
вит -1 971 548 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности для проектов, где NPV отрицателен – не рассчитывает-
ся. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) для проектов, 
где NPV отрицателен – не рассчитывается.. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,38.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 38 коп. убытков. 
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект   неэффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным, - более 25  лет. 

Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов - тарифы, обеспечи-
вающие НВВ. 

1. Величина NPV при финансировании проекта по варианту 2  больше, чем при финанси-
ровании по варианту 1  (5 434 тыс. руб.). 

Использование увеличения тарифа на тепловую энергию позволяет снизить срок окупае-
мости проекта (динамический) до 18,9 года. 

График также демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использова-
нии увеличения тарифа на тепловую энергию более устойчиво, чем при использовании соб-
ственных средств на реализацию проекта. 

В качестве альтернативного варианта к двум предыдущим можно рассмотреть вариант 
финансирования «заемный капитал + собственный капитал + увеличение тарифа» в необхо-
димой пропорции. Графическое отображение полученных финансовых результатов представ-
лено на рис. 4.2.2. Сравнение вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.3. 

 

Рис. 4.2.3. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 



92 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции магистральных и 
квартальных тепловых сетей 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности и живу-

чести теплоснабжения потребителей г. Киров, росту числа аварий на тепловых сетях, и, как 
следствие – росту расходов на ликвидацию последствий аварий. 

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта произойдет повышение надежности и живучести схемы 

теплоснабжения г. Киров, снижению расходов на ликвидацию аварийных ситуаций. 
В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет  

собственного капитала (увеличения  тарифа до значений, обеспечивающих необходимый 
НВВ), рассчитаны ценовые последствия увеличения стоимости тепловой энергии. 

Результаты расчетов представлены в табл. 4.2.38. 
Таблица 4.2.38. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Тариф 1 на тепло-

вую энергию (уве-

личение за счет 

инфляции) 

руб/ 

Гкал 
1079,37 1 139,8 

1 
193,39 

1 
245,89 

1 
307,09 

1 
371,30 

1 
438,66 

1 
509,33 

1 
583,47 

1 
661,25 

1 742,85 

Тариф 2 на тепло-

вую энергию (обес-

печивающий необ-

ходимый НВВ) 

руб/ 

Гкал 
1079,37 1 139,8 1 443,4 1 506,9 1 580,9 1 658,5 1 740,0 1 825,5 1 915,2 2 009,2 2 107,96 

Разница между 

тарифом 1 и тари-

фом 2 

руб/ 

Гкал 
0,00 0,00 250,00 261,00 273,82 287,27 301,38 316,19 331,72 348,01 365,11 

То же, в % % 0,00% 0,00% 20,95% 20,95% 20,95% 20,95% 20,95% 20,95% 20,95% 20,95% 20,95% 
 

Продолжение таблицы 4.2.38. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф 1 на тепло-

вую энергию (уве-

личение за счет 

инфляции) 

руб/ 

Гкал 
1 828,46 1 918,28 2 012,51 2 111,36 2 215,08 2 323,88 2 438,03 2 557,79 2 683,43 2 815,25 

Тариф 2 на тепло-

вую энергию (обес-

печивающий необ-

ходимый НВВ) 

руб/ 

Гкал 
2 211,50 2 320,14 2 434,10 2 553,67 2 679,11 2 810,71 2 698,77 2 557,79 2 683,43 2 815,24 

Разница между 

тарифом 1 и тари-

фом 2 

руб/ 

Гкал 
383,04 401,86 421,60 442,31 464,03 486,83 260,74 0,00 0,00 0,00 

То же, в % % 20,95% 20,95% 20,95% 20,95% 20,95% 20,95% 10,69% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение стоимости 
тепловой энергии в течение 2015 - 2026 г. до 20,95%. Следует отметить, что увеличение тари-
фа до значений, обеспечивающих НВВ, покрывает дефицит собственных средств (табл. 4.2.37. 
стр. 1) предприятия, полученный в результате реализации мероприятия. Увеличение тарифа 
до значений, обеспечивающих НВВ не является единственным источником погашения затрат 
по мероприятию. В качестве источника финансирования в расчетах использована прибыль 
предприятия, экономия тепловой энергии, амортизация основных средств, полученных в ре-
зультате реконструкции тепловых сетей. Увеличение  тарифа до значений, обеспечивающих 
НВВ уменьшает срок окупаемости проекта, и, следовательно, делает его  привлекательным 
для внешних инвесторов. Таким образом, увеличение стоимости тепловой энергии делает воз-
можной модернизацию и реконструкцию тепловых сетей города Кирова, обеспечивая тем са-
мым высокое качество теплоснабжения конечных потребителей. Кроме того, увеличение тари-
фа до значений, обеспечивающих НВВ, рассчитанный в данном разделе, относится к тепловой 
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энергии, отпускаемой только через вышеперечисленные участки теплосети, следовательно, 
при расчете средневзвешенных величин тарифа на т/э разница между тарифом 1 и тарифом 2 
примет меньшие значения. Средневзвешенный тариф на т/э, отпускаемую потребителям г. Ки-
ров, обеспечивающий необходимый НВВ, рассчитан в разделе 5 настоящего отчета. 

7. Чувствительность проекта 
 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-
нансирование за счет внутренних источников).Анализ чувствительности проекта выполнен для 
показателя NPV по следующим факторам:  

–подключенная мощность; 
– тариф на тепловую энергию, мощность; 
– норма дисконта. 
Для проведения анализа значения вышеперечисленных показателей уменьшались на 

15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При этом, соответственно, менялось значение 
NPV проекта. Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.2.4. 

 

Рис. 4.2.4. Анализ чувствительности проекта 

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 
с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-
да. Изменения ставки дисконта имеют обратную зависимость – с ее увеличением размер дис-
контированного дохода уменьшается. 

4.2.3. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции тепловых  
сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

находящихся на балансе ОАО «КТК»  планируемых в 2026 - 2034 гг. 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по рекон-
струкции магистральных и квартальных тепловых сетей 

Реконструкция участков тепловых сетей со степенью износа 80 – 100% запланирована на 
2026 г. Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей  
тепловых сетей запланированных на 2026 г. приведен в таблице 4.2.39 – 4.2.40 

Реконструкция участков тепловых сетей со степенью износа 60 - 80% запланирована на 
2027 г. Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей  
тепловых сетей запланированных на 2027 гг. приведен в таблице 4.2.41 – 4.2.42. 

Реконструкция участков тепловых сетей со степенью износа 40 - 60% запланирована на 
2029 г. Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей  
тепловых сетей запланированных на 2029 г. приведен в таблице 4.2.43 – 4.2.44. 

Реконструкция участков тепловых сетей со степенью износа 20 - 40% запланирована на 
2031 г. Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей  
тепловых сетей запланированных на 2030 г. приведен в таблице 4.2.45 – 4.2.46. 

Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей 
со степенью износа 10 - 20% тепловых сетей запланированных на 2032 г. приведен в таблицах 
4.2.47 – 4.2.48. 

Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей 
со степенью износа 0 - 10% запланированных на 2034 г. приведен в таблицах 4.2.49 – 4.2.50. 
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Таблица 4.2.39. 

Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы 
Год  

ввода 
Длина 
2-тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,075 – 
0,080 

1  1100222 ТЭЦ 5 Ключевая,31-а 1989 102 
н.с.зд.25-

в(мастерская) 
н.с.зд.31-а канальная 

2  1100226 ТЭЦ 5 Ключевая,4 1989 128,5 ут27(у ж.д.№6) н.с.зд.4 канальная 

3  1100235 ТЭЦ 5 Набережная,4 1989 110,5 ут9(у ж.д.№25-а) н.с.зд.4 канальная 

4  30137 Котельная 11.3 Советская,15(бах) 1987 108 ут2 н.с.зд.15 канальная 

5  30137 Котельная 11.3 Советская,18(бах) 1987 184 ут1 н.с.зд.18 канальная 

6  1200008 ТЭЦ 5 Мира,18 1987 132 ТК5 н.с.зд.18 канальная 

7  1200008 ТЭЦ 5 П.Садакова,23 1987 176 ТК15 н.с.зд.23 канальная 

8  357001 Котельная 9.11 Боровицкая,9-а 1987 132,8 котельная41952 н.с.зд.9-а канальная 

9  1100222 ТЭЦ 5 Ключевая,31-а 1989 102 
н.с.зд.25-

в(мастерская) 
н.с.зд.31-а канальная 

10  1100226 ТЭЦ 5 Ключевая,4 1989 128,5 ут27(у ж.д.№6) н.с.зд.4 канальная 

ИТОГО 11       1073,8    

0,080 – 
0,090 

12  40615 ТЭЦ 4 Дрелевского,16 1979 17,00 тк3 н.с.зд.16 канальная 

13  40355 ТЭЦ 4 Володарского,79 1990 100,2 тк1 н.с.зд.79 канальная 

14  1100199 ТЭЦ 5 Солнечная,31 1990 95 тк19 в.с.зд.31 канальная 

15  40433 ТЭЦ 5 Милицейская,52-а 1990 67,2 н.с.зд.138 н.с.зд.52-а канальная 

16  60249 ТЭЦ 4 
Ленинградская,1-а (не отапливается-

Гараж Спорт.) 
1990 80 тк1 н.с.зд.гараж канальная 

17  01020571/т ТЭЦ 5 Свободы,96-б 1990 35 тк1 н.с.зд.96-б канальная 

18  301005 Котельная ЛПК Восточная,15 1990 36 ТК85;86 н.с.зд.15 канальная 

19  550 Котельная ССК Школьный,5(рд) 1990 68 ТК48 н.с.зд.5 канальная 

20  91931 Котельная 9.17 Кр.Звезды,18 1990 88 ут4 н.с.зд.18 канальная 

21  101033674 ТЭЦ 5 Октябрьский,120-а 1990 39 ТК5 н.с.зд.120а канальная 

22  01020570/т ТЭЦ 5 Свободы,96 1989 15 н.с.зд.96-б н.с.зд.96 канальная 

23  40474 ТЭЦ 5 Воровского,115/1 1989 14,1 
н.с.тк5(Маргаринк

а) 
в.с.зд.115/1 канальная 

24  40427 ТЭЦ 5 Строителей,50-б 1989 71 ЦТП68 н.с.зд.50-б канальная 

25  1100202 ТЭЦ 5 Верхосунская,9-а 1989 2 тк6 в.с.зд.9-а канальная 

26  1100204 ТЭЦ 5 Ключевая,1 1989 189 ут22 н.с.зд.1 канальная 

27  40413 ТЭЦ 5 Дерендяева,50 1989 34,2 тк8 н.с.зд.50 канальная 

28  40450 ТЭЦ 5 Энгельса,81 1958 9 н.с.зд.79 н.с.зд.81 канальная 

29  101034450 ТЭЦ 5 Воровского,56-а 1989 57 н.с.зд.56а тк2 канальная 

30  40653 ТЭЦ 4 Энгельса,3 1972 8,2 н.с.зд.25934 н.с.зд.3 канальная 

31  40302 ТЭЦ 5 Свободы,163 1988 48 ЦТП63 н.с.зд.163 канальная 

32  40303 ТЭЦ 5 Свободы,163(ввод цтп) 1988 7,5 н.с.тк2 ЦТП63 канальная 

33  40590 ТЭЦ 5 Волкова,10/1 1988 58,8 тк3 н.с.зд.41649 канальная 

34  601232 ТЭЦ 4 Октябрьский,3 1988 13 н.с.зд.5 н.с.зд. 3 канальная 

35  60278 ТЭЦ 4 Володарского,10(ввод цтп) 1988 5 н.с.тк1 ЦТП134 канальная 
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Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы 
Год  

ввода 
Длина 
2-тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

36  60036 ТЭЦ 5 Строителей,13 1988 191 ЦТП85 н.с.зд.13 канальная 

37  01110040/т ТЭЦ 5 Энтузиастов,3/1 1988 142 тк4 н.с.зд.д/с канальная 

38  1100431 ТЭЦ 5 Грибоедова,27 1988 26 тк25 н.с.зд.27 канальная 

39  40520 ТЭЦ 5 Володарского,211/33 1969 7,5 ЦТП60 тк1 канальная 

40  40341 Котельная 6.12 Ленина,200-в 1987 58,4 тк4 н.с.зд.200-в канальная 

41  40145 ТЭЦ 5 Маклина,52 1987 104,9 тк3 н.с.зд.52 канальная 

42  7012/68 ТЭЦ 4 Металлургов,7-а 1951 30 тк17 н.с.зд.7-а канальная 

43  1200008 ТЭЦ 5 Центральная,8-10-12 1987 36 н.с.зд.6 н.с.зд.8 канальная 

44  1200008 ТЭЦ 5 Центральная,9-11 1987 224 ТК12 н.с.зд.9 канальная 

45  630099 ТЭЦ 5 Энгельса,111/1 1987 40 ТК3 н.с.зд.111/1 канальная 

46  7102119 ТЭЦ 5 Маклина,42 1987 7 ТК2с н.с.зд.42 канальная 

47  101032617 ТЭЦ 4 Ленина,76 1962 34 н.с.зд.9 тк1 канальная 

48  40524 ТЭЦ 5 Воровского,76-в 1964 52 тк5* н.с.зд.76-в канальная 

49  40603 ТЭЦ 5 К.Маркса,86-а 1954 18,3 н.с.ткК-5(1-41) н.с.зд.86-а канальная 

50  40420 ТЭЦ 5 Волкова,4 1986 119,8 тк3 н.с.зд.4 канальная 

51  40490 ТЭЦ 5 Калинина,55(ввод цтп) 1986 3,5 тк2 ЦТП51 канальная 

52  40564 ТЭЦ 5 Волкова,2/1 1986 102 тк3 н.с.зд.2/1 канальная 

53  40962 ТЭЦ 4 Крупской,6 1986 127 тк3 н.с.зд.6 канальная 

54  60246 ТЭЦ 4 Дружбы,11 1986 31 тк3 и ж/д№9 н.с.зд.9 и 11 канальная 

55  7102108 ТЭЦ 5 Попова,41(столовая) 1986 24 тк2 н.с.зд.корпуса канальная 

56  149 ТЭЦ 5 Щорса,23/3 1986 38,5 тк2* н.с.зд.41721 канальная 

57  01020620/т ТЭЦ 5 Дерендяева,106 1986 64,5 н.с.тк4 н.с.зд.106 канальная 

58  01020575/т ТЭЦ 5 Свободы,110-а/15 1986 12 н.с.тккс-4 н.с.зд.110-а канальная 

59  7102197 ТЭЦ 5 Воровского,117 1986 31,5 ТК6 н.с.зд.117 канальная 

60  101032563 Котельная 9.5 60 лет ВЛКСМ,21/1 1986 96 ТК3 н.с.зд.21/1 канальная 

61  101033677 ТЭЦ 5 Чапаева,50 1960 22 ТК2 н.с.зд.50 канальная 

62  1100239 Котельная 6.11 Средний,10 1989 25 котельная41949 н.с.зд.10 канальная 

63  7012/85 ТЭЦ 4 Дзержинского,5 1947 282 тк19 н.с.зд.5 канальная 

64  301005 Котельная ЛПК 9-Мая,10 1957 78 УТ7 н.с.зд.10 канальная 

65  301005 Котельная ЛПК Восточная,11 1972 160 ТК82 н.с.зд.11 канальная 

66  301005 Котельная ЛПК Восточная,6 1970 80 ТК74 н.с.зд.6 канальная 

67  301005 Котельная ЛПК Рябиновая,2 1975 268 ТК50 н.с.зд.2 канальная 

68  40562 ТЭЦ 5 Студенческий,21 1990 220 тк1 н.с.зд.21 канальная 

69  1100243 ТЭЦ 5 Хлыновская,1 1989 230,4 тк4 в.с.зд.1 канальная 

70  40995 ТЭЦ 5 Студенческий,19 1988 68,6 ЦТП64 и тк-2 тк1 и н.с.зд.№19 канальная 

71  1200008 ТЭЦ 5 Мира,2-4 1987 96 ТК14 н.с.зд.2 канальная 

72  301005 Котельная ЛПК Октябрьская,7 1977 114 н.с.зд.11 н.с.зд.7 канальная 

73  40380 ТЭЦ 5 Строителей,46/2 1986 277,4 тк27 в.с.зд.46/2 канальная 

74  139 ТЭЦ 5 Попова,40-а 1986 267,75 ЦТПГЖД н.с.зд.40-а канальная 

75  1100208 ТЭЦ 5 Ключевая,15 1989 110 ут18(у ж.д.№21) н.с.зд.15 канальная 

 76       5077,3    
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0,09 – 
0,100 

77  1200008 ТЭЦ 5 Мира,10-а(д/с"Сказка") 1988 223 ТК3 н.с.зд.д/с канальная 

78  7012/84 ТЭЦ 4 Металлургов,11 1957 130 тк24 н.с.зд.11 канальная 

79  40966 ТЭЦ 4 К.Либкнехта,66 1986 86 н.с.тк3 н.с.зд.66 канальная 

80  301017 Котельная ЖБИ Молодежная,8 1973 38 н.с.зд.3 н.с.зд.8 канальная 

81  40293 ТЭЦ 5 Азина,41(ввод цтп) 1988 55,5 н.с.тк11 ЦТП60 канальная 

82  40484 ТЭЦ 5 Пушкина,7 1990 259 ЦТП119 в.с.зд.7 канальная 

83  301005 Котельная ЛПК Володарского,2 1957 139 ТК67 н.с.зд.2 канальная 

84  301005 Котельная ЛПК Рухлядьева,13 1987 202 ТК68 н.с.зд.13 канальная 

85  40931 ТЭЦ 4 Труда,57 1964 43,5 тк2 н.с.зд.57 канальная 

86  1100205 ТЭЦ 5 Ключевая,11 1989 301 ут21(у ж.д.№15) н.с.зд.11 канальная 

       1477    

0,100 – 
0,115 

87  40506 ТЭЦ 5 Пугачева,20 1964 88 тк3 тк4 канальная 

88  40069 ТЭЦ 5 Воровского,75 1976 13,1 н.с.тк2 н.с.зд.75 канальная 

89  40602 ТЭЦ 5 Производственная,14 1990 19 н.с.тк3 в.с.зд.14 канальная 

90  40590 ТЭЦ 5 Красина,5/2 1990 47,2 ЦТП13 в.с.зд.41675 канальная 

91  60149 ТЭЦ 4 Северная Набережная,1 1990 96,6 тк23 н.с.зд.1 канальная 

92  01010004/т ТЭЦ 4 Свердлова,4(терапевт.корп.) 1990 64 тк21 н.с.зд.корпуса канальная 

93  01020032/т ТЭЦ 4 Дрелевского,21 1965 40,5 н.с.тк21337 н.с.зд.21 канальная 

94  301005 Котельная ЛПК Кирова,59 1990 30 ТК130 н.с.зд.59 канальная 

95  1101030 ТЭЦ 5 Воровского,78 1990 11 ТК6а н.с.зд.78 канальная 

96  11000653 ТЭЦ 5 Строителей,25(корпус №2) 1990 193 ТК3 н.с.зд.корп.№2 канальная 

97  40304 ТЭЦ 4 Московская,167/1(ввод цтп) 1989 6,5 н.с.тк10-а ЦТП62 канальная 

98  40552 ТЭЦ 5 Октябрьский,112 1968 134 н.с.зд.110 н.с.зд.112 канальная 

99  40346 ТЭЦ 4 Московская,165 1989 110,6 н.с.тк12 в.с.зд.165 канальная 

100  40424 ТЭЦ 5 Конева,13 1989 70,2 тк2 н.с.зд.13 канальная 

101  40414 ТЭЦ 4 Ломоносова,18 1989 64,4 тк6 н.с.зд.18 канальная 

102  40433 ТЭЦ 4 Упита,2 1989 20,5 н.с.тк3 в.с.зд.2 канальная 

103  60012 ТЭЦ 5 Сурикова,42 1989 32 тк9 н.с.зд.42 канальная 

104  60133 ТЭЦ 4 Свердлова,18-а 1989 98 тк14 н.с.зд. 18-а канальная 

105  01110206/т ТЭЦ 4 Кирпичная,15-а 1989 130 н.с.тк1 н.с.зд.д/с канальная 

106  301008 Котельная НМЗ М.Гвардии,8 1989 82 ТК14 тк15 канальная 

107  101034450 ТЭЦ 5 Воровского,56-а 1989 32,2 УГПА н.с.зд.1 канальная 

108  1100217 ТЭЦ 5 Ключевая,25-г 1989 748 ЦТП108 н.с.зд.25-г канальная 

109  1100143 ТЭЦ 5 Воровского,50 1962 65,5 тк12 н.с.зд.50 канальная 

110  40355 ТЭЦ 5 Попова,46 1988 54 ЦТП66 н.с.зд.46 канальная 

111  40356 ТЭЦ 5 Попова,46(ввод цтп) 1988 11,5 н.с.тк1 ЦТП66 канальная 

112  40474 ТЭЦ 5 Воровского,115/1 1988 5,6 н.с.тк1 (Маргаринка) в.с.зд.насосная канальная 

113  1100249 ТЭЦ 5 Конева,1 1988 44 тк8 н.с.зд.1 канальная 

114  60002 ТЭЦ 5 Красноармейская,4-б 1988 42 н.с.тк1 тк2 канальная 

115  601215 ТЭЦ 4 Октябрьский,2(столовая) 1958 78 тк4 н.с.зд.2 канальная 
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116  92032 ТЭЦ 4 Подгорная,15(адм.кор.) 1988 235 тк1 
н.с.зд.Адм.корпу

са 
канальная 

117  1210001 ТЭЦ 4 Центральная,8-а 1988 48 тк3 н.с.зд.8-а канальная 

118  01022098/т ТЭЦ 4 Гирсовский,33 1988 38 н.с.тк6 н.с.зд.33 канальная 

119  01022487/т ТЭЦ 5 Щорса,23 1988 25,6 тк10 н.с.зд.23 канальная 

120  0110198/т ТЭЦ 5 Пугачева,24-б+(24-а) 1988 182 ЦТП25 н.с.зд.д/с канальная 

121  01110202/т ТЭЦ 4 Свободы,20 1988 102 н.с.ткК-16 н.с.зд.д/с канальная 

122  1100431 ТЭЦ 5 Левитана,24 1988 81 ЦТП171 н.с.зд.24 канальная 

123  301005 Котельная ЛПК Восточная,2 1970 150 ТК49 н.с.зд.2 канальная 

124  01110220/т Котельная НМЗ Пушкарева,9(1 ввод) 1988 88 ТК41699 н.с.зд.д/с канальная 

125  01110230/т Котельная ЛПК Кирова,53(б/ул.Мира,1) 1988 80 ТК213 н.с.зд.д/с канальная 

126  1,101E+09 ТЭЦ 5 Строителей,54/1(дом ребенка) 1988 32 ТК9 н.с.зд.54/1 канальная 

127  40500 ТЭЦ 5 Щорса,21 1987 76 тк1 н.с.зд.21 канальная 

128  7012/75 ТЭЦ 4 Октябрьский,31(Дом культуры) 1956 636 тк11 н.с.зд.сооружения канальная 

129  01110199/т ТЭЦ 4 К.Либкнехта,6(д/с+ж/д) 1987 46 н.с.ткСВК-7 н.с.зд.6 канальная 

130  301005 Котельная ЛПК Рухлядьева,17(сгорел) 1987 100 УТ2 н.с.зд.17 канальная 

131  301020 Котельная НМЗ Пушкарева,10 1969 26 ТК41730 н.с.зд.10 канальная 

132  1200008 ТЭЦ 5 Центральная,4-6 1987 41 ТК12 н.с.зд.4 канальная 

133  7102119 ТЭЦ 5 Горького,27 1987 137 ТК2 н.с.зд.27 канальная 

134  352 ТЭЦ 5 Строителей,21(гараж) 1987 11 ТК2 н.с.зд.гаража канальная 

135  40345 Котельная 6.12 Ленина,198(общ.) 1986 32 тк2 н.с.зд.корпуса канальная 

136  40345 Котельная 6.12 Ленина,198(столовая) 1986 238,4 тк1 н.с.зд.корпуса канальная 

137  40580 ТЭЦ 5 Солнечная,21 1986 257,4 тк3 н.с.зд.21 канальная 

138  40363 ТЭЦ 4 Ленина,16 1986 85,2 ЦТП75 в.с.зд. 16 канальная 

139  40447 ТЭЦ 5 Воровского,165 1986 135 ЦТП85 н.с.зд.165 канальная 

140  40486 ТЭЦ 4 Мопра,39 1986 45,5 н.с.тк5(К-5) н.с.зд.39 канальная 

141  60269 ТЭЦ 4 Дзержинского,66  1986 11 тк13 н.с.зд.66 канальная 

142  301005 Котельная ЛПК Рябиновая,20 1986 50 УТ22 н.с.зд.20 канальная 

143  301005 Котельная ЛПК Октябрьская,15-а 1977 94 ТК4 н.с.зд.15-а канальная 

144  301005 Котельная ЛПК Октябрьская,11 1977 114 н.с.зд.15-а н.с.зд.11 канальная 

145  301006а Котельная НМЗ Индустриальная,7 1964 78 ТК41645 н.с.зд.7 канальная 

146  301006а Котельная НМЗ Индустриальная,5 1962 136 ЦТП6 н.с.зд.5 канальная 

147  1100059 Котельная 9.18 Кр.Химик,2/3(шк№34) 1986 28 ТК4 н.с.зд.шк канальная 

148  40466 ТЭЦ 5 Производственная,10 1990 216,8 ЦТП64 в.с.зд.10 канальная 

149  40561 ТЭЦ 5 Щорса,23/1 1988 68 ЦТП55 н.с.зд.23/1 канальная 

150  101157 ТЭЦ 4 Мурашинская,16-а(ввод цтп) 1988 461,5 н.о.3 ЦТП150 канальная 

151  40379 ТЭЦ 5 Строителей,50 1987 65 тк5 н.с.зд.50 канальная 

152  1200008 ТЭЦ 5 Мира,6-8 1987 177 ТК2 н.с.зд.6 канальная 

153  40548 ТЭЦ 5 Строителей,7 1990 73 ЦТП74 н.с.зд.7 канальная 

154  01020473/т ТЭЦ 4 Герцена,16 1918 49,5 н.с.тк41915 н.с.зд.СМН канальная 

155  40157 ТЭЦ 5 Энгельса,82 1988 216,5 н.с.тк1 в.с.зд.корпуса канальная 
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156  40148 ТЭЦ 4 Ломоносова,16 1987 68,8 ЦТП58 в.с.зд.16 канальная 

157  1100214 ТЭЦ 5 Ключевая,25 1989 88 ут1(у ж.д.№25-г) н.с.зд.25 канальная 

158  40675 ТЭЦ 5 Воровского,108 1986 203 тк9 н.с.зд.108 канальная 

159  40694 ТЭЦ 5 Маклина,11(ввод цтп) 1979 54,2 тк12 ЦТП14 канальная 

160  40293 ТЭЦ 5 Азина,41 1988 74,4 ЦТП60 н.с.зд.41 канальная 

161  60014 ТЭЦ 5 Сурикова,42/1 1987 26 тк7 н.с.зд.42/1 канальная 

162  01010001/т Котельная 9.5 60 лет ВЛКСМ,4(шк№9) 1987 566 ТК9 н.с.зд.шк канальная 

163  40845 ТЭЦ 4 Троллейбусный,3-а 1957 50 н.с.ткС-К23 н.с.зд.3-а канальная 

       8328,2    

0,115 – 
0,120 

164  40442 ТЭЦ 5 Юровской,5 1989 158,2 тк18 н.с.зд.5 канальная 

165  01110205/т ТЭЦ 5 Волкова,10/2 1988 84 тк9 н.с.зд.д/с канальная 

166  40392 ТЭЦ 5 Строителей,42 1982 132,2 ЦТП35 н.с.зд.42 канальная 

167  301020 Котельная НМЗ Советская,70 1956 358 ТК41671 н.с.зд.70 канальная 

168  101006 ТЭЦ 5 Октябрьский,82 1965 184 н.с.тк2 вход.задв.ТУ82 канальная 

169  1010021 ТЭЦ 4 Р.Люксембург,95(ПЧ) 1964 201,5 ТК1 н.с.зд.95 канальная 

170  301005 Котельная ЛПК Парковая,5 1956 146 ТК30 н.с.зд.5 канальная 

       1263,9    

0,125 – 
0,145  

171  60022 ТЭЦ 5 Упита,13 1990 116 ЦТП72 н.с.зд.13 канальная 

172  000660/06 ТЭЦ 4 Московская,181 1990 10,5 ТК4 н.с.зд.181 канальная 

173  1100732 ТЭЦ 5 К.Либкнехта,141 1990 25,1 ТК3 н.с.зд.141 канальная 

174  11000653 ТЭЦ 5 Строителей,25(корпус №2) 1984 53 ЦТПМО г.Киров тк3 канальная 

175  101032492 ТЭЦ 4 Р.Ердякова,23/3 1990 58,5 
н.с.зд.ЦТП-Лепсе-

сеть 
н.с.зд.23/3 канальная 

176  60031 ТЭЦ 5 Юровской,8 1990 133,5 ЦТП123 н.с.зд.8 канальная 

177  40287 ТЭЦ 5 Горького,54-а 1989 250,2 тк1 в.с.зд.54-а канальная 

178  1100203 ТЭЦ 5 Ключевая,13(ввод насосной) 1989 42 ут21 н.с.зд.насосная канальная 

179  1100232 ТЭЦ 5 Ленина,160 1989 218 тк3 в.с.зд.160 канальная 

180  1100420 ТЭЦ 5 Щорса,52 1989 90 ЦТП174 н.с.зд.52 канальная 

181  301008 Котельная НМЗ Мопра,4-а(+Мопра,4-б) 1989 84 ТК19 н.с.зд.4-а канальная 

182  40667 ТЭЦ 5 Строителей,54 1989 170,6 ЦТП68 н.с.зд.54 канальная 

183  40291 ТЭЦ 5 Азина,5 1988 100,2 ЦТП59 н.с.зд.5 канальная 

184  40468 ТЭЦ 4 Московская,134 1988 73,5 тк8 н.с.зд.134 канальная 

185  40308 ТЭЦ 5 Сурикова,26 1988 152,8 
н.с.тк3(жск Быто-

вик) и от тк4 кмптс 
в.с.зд.26 канальная 

186  40367 ТЭЦ 5 Солнечная,31 1988 98,2 тк20 в.с.зд.31 канальная 

187  60113 ТЭЦ 4 Северная Набережная,11/4 1988 17 тк5 н.с.зд.11/4 канальная 

188  301005 Котельная ЛПК Рухлядьева,18 1988 452 ТК35 н.с.зд.18 канальная 

189  7102120 ТЭЦ 4 Ленина,19 1988 91,5 ТК1 н.с.зд.19 канальная 

190  101032616 ТЭЦ 4 Энгельса,9 1962 18,5 ТК н.с.зд. канальная 

191  101033346 ТЭЦ 4 Кольцова,18 1988 29,5 ТК1* н.с.зд.18 канальная 

192  40434 ТЭЦ 5 Воровского,50-в 1988 82,8 тк14 н.с.зд.50-в канальная 
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193  40498 ТЭЦ 5 Щорса,19 1987 168 ЦТП55 н.с.зд.19 канальная 

194  301008 Котельная НМЗ М.Гвардии,5 1987 302 ТК15 н.с.зд.5 канальная 

195  50075 ТЭЦ 5 Производственная,23-а(склад) 1987 54 ТК1,1 н.с.зд.23-а канальная 

196  352 ТЭЦ 5 Строителей,21(гараж) 1987 109 ТК1 ТК2 канальная 

197  60054 ТЭЦ 5 Ленина,111 1968 194,8 н.с.тк6-63(9) н.с.зд.111 канальная 

198  40421 ТЭЦ 5 Конева,13/1 1986 98,2 ЦТП40 н.с.зд.41652 канальная 

199  40362 ТЭЦ 4 Ленина,16(ввод цтп) 1986 91 н.с.тк2(К-19) ЦТП76 канальная 

200  40475 ТЭЦ 5 Воровского,113 1986 54,1 н.с.зд.115 в.с.зд.113 канальная 

201  01022105/т ТЭЦ 4 К.Маркса,25 1986 51 тк3 н.с.зд.25 канальная 

202  01100537 ТЭЦ 5 Ленина,164/4(общ.) 1986 29 тк4 тк8 канальная 

203  1200008 ТЭЦ 5 Центральная,5-7 1987 268 н.с.зд.7 н.с.зд.5 канальная 

204  1100059 Котельная 9.18 Кр.Химик,2/4 1986 982 котельная43344 н.с.зд.41731 канальная 

205  40412 ТЭЦ 5 Ленина,183 1970 126 тк2 н.с.зд.183 канальная 

206  7102108 ТЭЦ 5 Попова,41(новый корпус) 1986 242 ЦТП160 н.с.зд.корпуса канальная 

207  1200008 ТЭЦ 5 Центральная,2-а(дом культуры) 1987 510 ТК7 н.с.зд.ДК канальная 

208  301005 Котельная ЛПК Октябрьская,20 1940 110 ТК9 н.с.зд.20 канальная 

209  40382 ТЭЦ 5 Чапаева,3 1990 73,6 н.с.тк41678 в.с.зд.3 канальная 

210  40436 ТЭЦ 5 Строителей,50/1 1988 127,4 ЦТП68 н.с.зд.50/1 канальная 

211  40581 ТЭЦ 5 Волкова,8 1987 123,4 тк3 н.с.зд.8 канальная 

212  1100185 ТЭЦ 5 Ленина,181 1986 103,5 тк1 н.с.зд.181 канальная 

213  40434 ТЭЦ 5 Строителей,44 1987 255,4 тк1 н.с.зд.44 канальная 

214  60156 ТЭЦ 4 Макаренко,1 1990 86 тк3 н.с.зд.1 канальная 

215  40591 ТЭЦ 5 Строителей,50/2 1989 116,6 тк10 н.с.зд.50/2 канальная 

216  301008 Котельная НМЗ Мопра,2 1986 540 ТК18 н.с.зд.2 канальная 

217  301008 Котельная НМЗ Мопра,2 1986 540 ЦТП40 н.с.зд.2 канальная 

218  40423 ТЭЦ 5 Волкова,2 1986 494,6 н.с.тк3-а н.с.зд.10-а канальная 

219  40248 ТЭЦ 5 Сурикова,10-а 1986 57 ЦТП1 н.с.зд.17 канальная 

220  301005 Котельная ЛПК Октябрьская,17 1935 264 ЦТП72 н.с.зд.13 канальная 

       7998    

0,145 – 
0,175  

221  40547 ТЭЦ 5 Строителей,7(ввод цтп) 1990 7 н.с.тк6 ЦТП74 канальная 

222  40366 ТЭЦ 5 Юровской,7 1990 198,8 тк11 н.с.зд.7 канальная 

223  40384 ТЭЦ 5 Воровского,58-а 1990 218,6 тк3 в.с.зд.58-а канальная 

224  40590 ТЭЦ 5 Красина,5/2(ввод цтп) 1990 136,5 тк1 ЦТП13 канальная 

225  40477 ТЭЦ 4 Мопра,80 1990 21,1 н.с.тк1(К-2а) н.с.зд.80 канальная 

226  40965 ТЭЦ 4 С.Халтурина,87 1990 68 ЦТП111 н.с.зд.87 канальная 

227  40964 ТЭЦ 4 С.Халтурина,87(ввод цтп) 1990 159,8 н.с.тк1(К-8) ЦТП111 канальная 

228  301006а Котельная НМЗ Советская,73 1990 286 ТК41826 н.с.зд.73 канальная 

229  1101030 ТЭЦ 5 Воровского,78 1990 68,5 ТК1(6) тк6а канальная 

230  11000653 ТЭЦ 5 Строителей,25(ввод цтп) 1984 182 ТК4 н.с.зд.ЦТП канальная 

231  101033679 ТЭЦ 5 Октябрьский,155 1990 184 ЦТП190 н.с.зд.155 канальная 

232  40480 ТЭЦ 4 Труда,57 1990 82,7 н.с.ткК-13 н.с.зд.57 канальная 
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233  40551 ТЭЦ 5 Октябрьский,110(и ввод цтп) 1968 160,5 тк2 н.с.зд.110 канальная 

234  40444 ТЭЦ 5 Юровской,11 1989 271,4 тк16 н.с.зд.11 канальная 

235  40569 ТЭЦ 5 Производственная,18 1989 49,5 тк4 н.с.зд.18 канальная 

236  60109 ТЭЦ 4 Северная Набережная,5-7 1989 183 тк1 н.с.зд. 7 канальная 

237  60111 ТЭЦ 4 Северная Набережная,13 1989 124 тк4 н.с.зд. 13 канальная 

238  60110 ТЭЦ 4 Северная Набережная,11 1989 86 ЦТП124 н.с.зд. 11 канальная 

239  01110327/т ТЭЦ 5 Волкова,6 1989 186 тк10 н.с.зд.шк канальная 

240  1100469 ТЭЦ 5 Пугачева,9(ввод№2 в ж/д) 1989 73 ЦТП170 н.с.зд.9 канальная 

241  40291 ТЭЦ 5 Азина,5(ввод цтп) 1988 140 н.с.тк18 ЦТП59 канальная 

242  40414 ТЭЦ 5 Московская,156 1988 91,2 ЦТП61 н.с.зд.156 канальная 

243  40468 ТЭЦ 4 Московская,134(ввод на насосн.) 1988 61,2 н.с.зд.134 н.с.зд.насосная канальная 

244  40471 ТЭЦ 5 Производственная,6 1988 238,2 ЦТП64 н.с.зд.6 канальная 

245  40354 ТЭЦ 4 Свободы,11(ввод цтп) 1988 134,7 н.с.тк5 ЦТП69 канальная 

246  40397 ТЭЦ 5 Щорса,30-а(ввод цтп) 1988 191,6 н.с.тк8 ЦТП81 канальная 

247  40446 ТЭЦ 5 Московская,140 1988 122 ЦТП52 н.с.зд.140 канальная 

248  40446 ТЭЦ 5 Московская,140(ввод цтп) 1988 102,3 н.с.тк3 ЦТП52 канальная 

249  1210002 ТЭЦ 4 Центральная,10-а(ввод цтп 2оч.) 1988 78 тк4 ЦТП154 канальная 

250  30128 Котельная 11.3 Юбилейная,1(3)(бах) 1988 400 ТК2 н.с.зд.1(3) канальная 

251  7102120 ТЭЦ 4 Ленина,19 1988 49,5 ТК17 тк1 канальная 

252  40821 ТЭЦ 4 Кольцова,13 1988 162 тк102 н.с.зд.13 канальная 

253  40114 ТЭЦ 4 Московская,163 1987 118 ЦТП50 н.с.зд.163 канальная 

254  40113 ТЭЦ 4 Московская,163(ввод цтп) 1987 329,1 н.с.ткЮВ-К1 ЦТП50 канальная 

255  40149 ТЭЦ 4 Ломоносова,16(ввод цтп) 1987 14,6 тк5 ЦТП58 канальная 

256  40499 ТЭЦ 5 Производственная,27 1987 157,7 н.с.ткюп-к5 в.с.зд.27 канальная 

257  40428 ТЭЦ 5 Солнечная,31/2 1987 285,4 тк16 н.с.зд.31/2 канальная 

258  40489 ТЭЦ 4 Володарского,46 1987 38,5 н.с.тк7(К-3) н.с.зд.46 канальная 

259  601210 ТЭЦ 4 Октябрьский,14-б 1987 48 тк2 н.с.зд. 14-б канальная 

260  601230 ТЭЦ 4 Октябрьский,7 1987 65,5 н.с.зд.9 н.с.зд. 7 канальная 

261  7102118 ТЭЦ 5 М.Гвардии,52(ввод цтп) 1987 58 тк2 ЦТП142 канальная 

262  1200008 ТЭЦ 5 Мира,5-7 1987 233 ТК6 н.с.зд.5 канальная 

263  1200004 ТЭЦ 5 Блюхера,38(ввод цтп) 1987 83,5 ТК3 тк5 канальная 

264  1200004 ТЭЦ 5 Блюхера,38(ввод цтп) 1987 47 ТК5 ЦТП193 канальная 

265  40390 ТЭЦ 5 Октябрьский,104-а 1968 177 н.с.тк3 н.с.зд.104-а канальная 

266  40268 ТЭЦ 5 Комсомольская,91-а(ввод цтп) 1986 111,5 тк4 ЦТП48 канальная 

267  40415 ТЭЦ 5 Ленина,179-б 1971 98,5 ЦТП87 н.с.зд.179-б канальная 

268  7102107 ТЭЦ 5 Попова,41(ввод цтп) 1986 161 н.с.тк13332 ЦТП160 канальная 

269  101157 ТЭЦ 4 Сормовский,5(ввод цтп) 1986 63,5 УТВ-68 ЦТП149 канальная 

270  1100539 ТЭЦ 5 Ленина,164/5 1986 30 тк9 н.с.зд.164/5 канальная 

271  1100538 ТЭЦ 5 Ленина,164/4(общ.) 1986 88 тк8 тк9 канальная 

272  40381 ТЭЦ 5 Солнечная,31/1 1988 397,8 ЦТП42 н.с.зд.41670 канальная 

273  40433 ТЭЦ 5 Волкова,10 1987 232,6 ЦТП41 в.с.зд.10 канальная 
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274  301008 Котельная НМЗ Опарина,8 1979 300 ТК6 н.с.зд.8 канальная 

275  40818 ТЭЦ 4 Кольцова,11 1986 99 ЦТП96 н.с.зд.11 канальная 

       7886,8    

0,175 – 
0,200 

276  60050 ТЭЦ 5 Ленина,123(ввод цтп) 1980 122 н.с.тк1 ЦТП116 канальная 

277  40328 Котельная 6.12 Ленина,198(гл.корп) 1986 492 котельная41979 н.с.зд.корпуса канальная 

       614    

0,200 – 
0,225 

278  60010 ТЭЦ 5 Красина,7(ввод цтп) 1990 79,5 н.с.тк3 ЦТП115 канальная 

279  1100070 ТЭЦ 5 Ульяновская,12 1990 61 ЦТП73 н.с.зд.12 канальная 

280  1100455 ТЭЦ 5 Левитана,5-а(ввод цтп) 1990 205 н.с.тк45474 ЦТП170 канальная 

281  000660/06 ТЭЦ 4 Московская,181 1990 183 ТК3 тк4 канальная 

282  000660/06 ТЭЦ 4 Московская,181 1990 57 ТК4 тк25 канальная 

283  0101032539 ТЭЦ 5 Свободы,170(ввод цтп) 1990 97 ТК3 н.с.зд.ЦТП канальная 

284    ТЭЦ 5 Р.Ердякова,23/3(пристрой) 1990 32 
н.с. зд. ЦТП-
Лепсе-сеть 

н.с.зд.41721 канальная 

285  1100279 ТЭЦ 5 Ленина,152 1989 76 ЦТП158 в.с.зд.152 канальная 

286  1100419 ТЭЦ 5 Щорса,52-а(ввод цтп) 1989 75 н.с.ткЮП-К11 ЦТП174 канальная 

287  301008 Котельная НМЗ М.Гвардии,8 1989 54 ТК12 тк13 канальная 

288  301008 Котельная НМЗ М.Гвардии,8 1989 270 ТК13 тк14 канальная 

289  60112 ТЭЦ 4 Северная Набережная,11(ввод цтп) 1988 193 тк1 ЦТП124 канальная 

290  1100430 ТЭЦ 5 Левитана,24(ввод цтп-171) 1988 50 н.с.тк47300 ЦТП171 канальная 

291  301019 Котельная ЛПК Кирова,34 1988 642 ТК118 тк121 канальная 

292  590 Котельная ССК Мира,1(поликлиника)(рд) 1988 387 ТК41 
н.с. зд. поликли-

ники 
канальная 

293  101032812 ТЭЦ 5 Милицейская,28-а 1988 64,5 ТК20 
н.с. зд. ЦТП-МО 

г.Киров 
канальная 

294  7102119 ТЭЦ 5 Маклина,42 1987 37,5 ТК6 тк2с канальная 

295  7102119 ТЭЦ 5 Горького,27 1987 47,5 ТК1 тк2 канальная 

296  50075 ТЭЦ 5 Производственная,23-а(магистраль) 1987 418 н.с.тк3 тк1,1 канальная 

297  40925 ТЭЦ 4 Профсоюзная,4/9 1986 54 н.с.тк6 н.с.зд.41886 канальная 

298  60291 ТЭЦ 4 Свердлова,(магистраль) 1969 101 н.с.тк19 тк20 канальная 

299  40313 Котельная 6.12 Ленина,207(ввод на кот) 1964 706,75 тк2 котельная2 канальная 

300  7102121 ТЭЦ 5 Милицейская,21 1989 30,5 ТК3 н.с.зд.21 канальная 

301  301005 Котельная ЛПК Октябрьская,24 1937 206 ТК2 н.с.зд.24 канальная 

302  1010001/03 Котельная НЛК Советская,12(Адм.района) 1990 182,7 тч.4 
н.с.зд.Адм.район

а 
канальная 

303  356001 Котельная 9.10 Богородская,50-а 1989 22 н.с.зд.50-б н.с.зд.50-а канальная 

304  301020 Котельная НМЗ Советская,87(гвс) 1988 147 заборНМЗ н.с.зд.87 канальная 

       4479    

0,225 – 
0,250 

305  7102065 ТЭЦ 5 Юровской,6(ввод цтп) 1990 13,5 ТК3 ЦТП123 канальная 

306  1100079 ТЭЦ 5 Производственная,18(магистраль) 1989 374 н.с.ткЮВ-К8 тк4 канальная 

       387,5    
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0,250 – 
0,350 

307  60291 ТЭЦ 4 Свердлова,(магистраль) 1969 2024,5 
Коллекторная 

Авитек 
тк19 канальная 

       2024,5    

Магистральные тепловые сети 

0,350 – 
0,400 

308  7029 ТЭЦ 4 Дзержинского-Чернышевского 1990 641,6 н.с.тк9 н.с.тк15 канальная 

309  7102065 ТЭЦ 5 Юровской,6(ввод цтп) 1990 130,5 ТК2 тк3 канальная 

       772,1    

0,400 – 
0,700 

310  60290 ТЭЦ 4 Октябрьский, 1-а (ввод на завод) 1987 2890 
Коллекторная 

ТЭЦ-4 
Забор завода 

Авитек" 
канальная 

       2890    
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Продолжение таблицы 4.2.39. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,075 – 0,080 1073,8 

0,080 – 0,090 5077,25 

0,090 – 0,100 1477 

0,100 – 0,115 8679,9 

0,115 – 0,125 1263,9 

0,125 – 0,145  7998 

0,145 – 0,175  7886,8 

0,175 – 0,200 614 

0,200 – 0,225 4478,95 

0,225 – 0,250 387,5 

0,250 – 0,350 2024,5 

0,350 – 0,400 772,1 

0,400 – 0,700 2890 

ИТОГО 44272 

 
Таблица 4.2.40. 

Диаметр, м № п/п Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 
2-тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,075 – 0,080 

311  1100213 ТЭЦ 5 Ключевая,21 1989 203 ут13(у ж.д.№25) н.с.зд.21 надземная 

312  101033677 ТЭЦ 5 Чапаева,50 1960 204 УТ2 тк3 надземная 

313  1101128 ТЭЦ 5 Дорожный,3 1970 48 ЦТПб/н н.с.зд.3 надземная 

       455    

0,080 – 0,100 

314  301005 Котельная ЛПК 9-Мая,8 1957 76 УТ8 н.с.зд.8 надземная 

315  301005 Котельная ЛПК 9-Мая,6 1957 76 УТ9 н.с.зд.6 надземная 

316  301005 Котельная ЛПК 9-Мая,12 1957 76 УТ6 н.с.зд.12 надземная 

317  91931 Котельная 9.17 Кр.Звезды,21-а 1990 185 Котельная 42979 н.с.зд.21-а надземная 

       413    

0,100 – 0,115 

318  101033676 ТЭЦ 5 Бородулина,15 1971 188 н.с.зд.ЦТП-НГЧ ут1 надземная 

319  50075 ТЭЦ 5 
Производствен-
ная,23(столяр.маст.) 

1989 163 ТК1 н.с.зд.23 надземная 

320  1100013 Котельная НЛК Декабристов,2 1988 306 УТ3 ТК 5 надземная 

321  301005 Котельная ЛПК Рухлядьева,19 1987 150 УТ1 н.с.зд.19 надземная 

322  101033677 ТЭЦ 5 Чапаева,50 1960 52 ТК1 ут2 надземная 

323  301005 Котельная ЛПК 9-Мая,2 1957 208 ТК65 н.с.зд.2 надземная 
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       1067    

0,115 – 0,125 

324  360001 Котельная 9.8 Семашко,1(стоматология) 1987 86,8 котельная41860 н.с.зд.стомат.корп. надземная 

325  360001 Котельная 9.8 Семашко,1(больница) 1987 65,9 ут1 н.с.зд.больницы надземная 

326  1101038 Котельная 9.7 Проезжая,40(магистраль) 1986 536 котельная41829 н.с.зд.ТУ надземная 

       688,7    

0,125 – 0,140 327  1101051 Котельная 9.7 Богородская,7-а(магистраль) 1986 283 ут16 ут22(тч.Я) надземная 

       283    

0,140 – 0,150  

328  1101044 Котельная 9.7 Школьная,2-а(общ.ооо МК) 1986 1080 ут1 н.с.зд.2-а надземная 

329  1100060 Котельная 9.18 Кр.Химик,2/1 1986 258 котельная43344 н.с.зд.41641 надземная 

330  1101050 Котельная 9.7 Вятская,9-а 1986 498 ут9 н.с.зд.9-а надземная 

331  1101052 Котельная 9.7 Вятская,19(магистраль) 1986 98 н.с.зд.9-а ут16 надземная 

       1934    

0,150 – 0,200 332  301009 Котельная НМЗ Пушкарева,6(ввод ЦТП-1) 1954 900 ЦТП4 ЦТП1 надземная 

       900    

0,200 – 0,225 
333  1200008 ТЭЦ 5 Мира,3 1987 1042 ЦТП166 н.с.зд.3 надземная 

334  1210002 ТЭЦ 4 Центральная,10-а(ввод цтп 1оч.) 1988 1300,8 тк1 тк4 надземная 

       2342,8    

 

Продолжение таблицы 4.2.40. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,075 - 0,080   455 

0,080 - 0,090 413 

0,090 – 0,100 1067 

0,100 – 0,115 688,7 

0,115 – 0,125 283 

0,125 – 0,145 1934 

0,145 – 0,175 900 

0,175 – 0,200 2342,8 

ИТОГО 8083,5 

 
Таблица 4.2.41. 

Диаметр, м 
№ 
п/п 

Инв. № Источник 
№ Ис-

точника 
Адрес теплотрассы Год ввода 

Длина 
2-тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,075 – 0,080 335  60015 ТЭЦ 5 Урицкого,6/11 1994 85 н.с.тк1 н.с.зд.41949 канальная 

       85    

0,080 – 0,090 
336  101033679 ТЭЦ 5 Некрасова,9 1966 26 УГП3 н.с.зд.9 канальная 

337  40640 ТЭЦ 5 Воровского,139 1975 153 тк10 тк11 канальная 
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Диаметр, м 
№ 
п/п 

Инв. № Источник 
№ Ис-

точника 
Адрес теплотрассы Год ввода 

Длина 
2-тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

338  40646 ТЭЦ 5 Воровского,157 1975 195,2 тк14 тк15 канальная 

339  1100181 ТЭЦ 4 Р.Люксембург,69(ввод цтп) 1960 55,9 н.с.тк2 ЦТП8 канальная 

340  1100147 ТЭЦ 5 Горького,24-а 1963 20,5 тк12 н.с.зд.24-а канальная 

341  40185 ТЭЦ 5 Красина,49 1974 95,8 н.с.зд.47 н.с.зд.49 канальная 

342  40527 ТЭЦ 5 Попова,5(ввод цтп) 1961 67 тк1 н.с.зд.ЦТП канальная 

343  40432 ТЭЦ 5 Хлыновская,3-а 1971 167,6 тк1 н.с.зд.3-а канальная 

344  40424 ТЭЦ 5 Сурикова,39 1995 63 ЦТП94 н.с.зд.39 канальная 

345  7012/76 ТЭЦ 4 
Октябрьский,31-а (Спортком-

плекс) 
1955 26 тк14 н.с.зд.сооружения канальная 

346  01020564/т ТЭЦ 5 Орловская,27/1.2.3.4.5 1995 10 тк2 н.с.зд.27/1.2.3.4.5 канальная 

347  301017 
Котель-

ная 
ЖБИ Молодежная,10 1995 84 ТК9 н.с.зд.10 канальная 

348  1200022 ТЭЦ 4 Южная,2-а 1995 200 ТК8 н.с.зд.2-а канальная 

349  01010001/т ТЭЦ 4 Лепсе,39 1970 34,5 ТК10,1 н.с.зд.39 канальная 

350  40642 ТЭЦ 5 Воровского,143 1975 82 тк6 н.с.зд.143 канальная 

351  40630 ТЭЦ 4 Большевиков,75/1 1968 8,3 н.с.тк3 н.с.зд.75/1 канальная 

352  40890 ТЭЦ 4 К.Маркса,63 1950 8 н.с.тк1 н.с.зд.63 канальная 

353  40453 ТЭЦ 4 Производственная,7 1974 18 тк22 н.с.зд.7 канальная 

354  1100169 ТЭЦ 4 Р.Люксембург,35 1972 84,6 н.с.зд.33 н.с.зд.35 канальная 

355  40203 ТЭЦ 5 Свободы,124 1968 120 тк8(4) н.с.зд.124 канальная 

356  40012 ТЭЦ 4 Энгельса,1/71 1972 29,3 н.с.тк41978 н.с.зд.1/71 канальная 

357  40039 ТЭЦ 5 Октябрьский,76 1981 30,6 н.с.зд.65 н.с.зд.76 канальная 

358  40699 ТЭЦ 5 Дерендяева,61 1972 45 тк4 н.с.зд.61 канальная 

359  40017 ТЭЦ 4 К.Маркса,17 1967 126,5 н.с.тк6(К-6) в.с.зд.17 канальная 

360  40394 ТЭЦ 4 Свободы,15 1994 73,2 ЦТП83 в.с.зд.15 канальная 

361  1100254 ТЭЦ 5 Строителей,19/1 1994 29,4 тк2 н.с.зд.19/1 канальная 

362  40803 ТЭЦ 4 Октябрьский,81-а 1967 63 н.с.ткК-2 н.с.зд.81-а канальная 

363  60288 ТЭЦ 5 Ленина,89-а 1994 20 н.с.зд.89-а/1 н.с.зд. 89-а канальная 

364  1100071 ТЭЦ 5 Ульяновская,12/2 1994 24 тк6 н.с.зд.41682 канальная 

365  01021532/т ТЭЦ 4 Кольцова,22/1 1994 122 н.с.зд.24/2 н.с.зд.41661 канальная 

366  1101378 ТЭЦ 5 Горбачева,4(настоят.палаты) 1994 13,4 ТК2 
н.с.зд.Настоятельн

ые палаты 
канальная 

367  40403 ТЭЦ 5 Тургенева,18 1993 26,60 тк2 в.с.зд.18 канальная 

368  40567 ТЭЦ 5 Строителей,15 1993 157,4 ЦТП101 н.с.зд.15 канальная 

369  40797 ТЭЦ 4 Володарского,60 1993 22,7 н.с.тк3(К-3) н.с.зд.60 канальная 

370  40989 ТЭЦ 4 К.Либкнехта,67 1962 32 н.с.тк41853 н.с.зд.67 канальная 

371  7012/5 ТЭЦ 4 К.Маркса,20 1958 8 н.с.тк2 н.с.зд.20 канальная 

372  01021318/т ТЭЦ 5 Сурикова,36 1993 23,5 н.с.тк3 н.с.зд.36 канальная 

373  30125 Кот-ная 11.3 Набережная,32(бах) 1993 106 ут18 н.с.зд.32 канальная 

374  40482 Кот-ная 5 Сурикова,11-а 1969 55 тк3 н.с.зд.11-а канальная 

375  40565 ТЭЦ 5 Попова,28-б 1977 137 ЦТП56 н.с.зд.28-б канальная 



106 
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№ Ис-
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376  7012/28 ТЭЦ 4 Стахановская,31 1975 71 тк2 н.с.зд.31 канальная 

377  101033679 ТЭЦ 5 Октябрьский,153(1оч.) 1992 80 ТК1 н.с.зд.153 канальная 

378  40545 ТЭЦ 4 Герцена,1-а 1971 76 ЦТП11 н.с.зд.1-а канальная 

379  1100151 ТЭЦ 5 К.Либкнехта,146 1979 13,5 н.с.тк1 н.с.зд.146 канальная 

380  40805 ТЭЦ 4 Свободы,36 1991 38,5 н.с.тк3 н.с.зд.36 канальная 

381  
1110013/110

0006 
Кот-ная НМЗ Советская,54 1991 93 ТКко1 

н.с.зд.Магазин"Сказ
ка" 

канальная 

382  301020 Кот-ная НМЗ Пушкарева,8 1957 90 ТК41640 н.с.зд.8 канальная 

383  1200028 Кот-ная 11.2 Московская,67-б 1991 536 
Котельная 

41681 
н.с.зд.67-б канальная 

384  01101378 ТЭЦ 5 Горбачева,4(усп.собор) 1991 78 ТК4 н.с.зд.Собор канальная 

385  40850 ТЭЦ 5 Горбачева,48-а 1979 171 н.с.тк1 н.с.зд.48-а канальная 

386  40650 ТЭЦ 4 Советская,17 1965 47,8 н.с.тк2(18) н.с.зд.17 канальная 

387  40606 ТЭЦ 5 Солнечная,23/1 1978 124,6 тк4 н.с.зд.41662 канальная 

388  101156 ТЭЦ 4 Шинников,13 1970 367,8 н.с.зд.15 н.с.зд.13 канальная 

ИТОГО       4451,2 УГП3 н.с.зд.9  

0,090 – 0,100 

389  1200001 Кот-ная 11.5 Новая,14(д/с№15)(рус) 1995 242 ТК20 н.с.зд.д/с канальная 

390  40557 Кот-ная 5 Строителей,19/2 1994 73,4 тк1 н.с.зд.41689 канальная 

391  40030 ТЭЦ 4 Сормовская,38 1976 267,5 тк6 н.с.зд.38 канальная 

392  40505 ТЭЦ 5 Воровского,86 1991 797,4 
н.с.тк3 (при-
строй к тк) 

в.с.зд.корпусов канальная 

393  1200009 ТЭЦ 5 Мира,15 1994 668 ТК8 н.с.зд.15 канальная 

394  596 Кот-ная 10.3 Чапаева,10 1991 95,5 ут1 н.с.зд.10 канальная 

395  40800 Кот-ная 4 Р.Люксембург,37 1978 44,5 н.с.тк4 н.с.зд.37 канальная 

       2188,3    

 
0,100 – 0,115 

396  40555 ТЭЦ 5 Горького,56 1972 94 тк14 н.с.зд.сооружения канальная 

397  40532 ТЭЦ 5 Комсомольская,27/56 1972 58,6 тк2 н.с.зд.27/1.2.3.4.5 канальная 

398  40587 ТЭЦ 5 Комсомольская,39 1969 100 ТК9 н.с.зд.10 канальная 

399  40588 ТЭЦ 5 Комсомольская,41 1969 124 ТК8 н.с.зд.2-а канальная 

400  40588 ТЭЦ 5 Комсомольская,41 1969 18,6 ТК10,1 н.с.зд.39 канальная 

401  40118 ТЭЦ 4 Московская,11 1980 211 тк6 н.с.зд.143 канальная 

402  40437 ТЭЦ 5 Красноармейская,7 1995 17 н.с.тк3 н.с.зд.75/1 канальная 

403  40622 ТЭЦ 5 Комсомольская,43 1972 252 н.с.тк1 н.с.зд.63 канальная 

404  01010002/т Кот-ная 8.2 
Орджоникидзе,17(ШРМ+бух 

Адм;МУК-5) 
1963 142,65 тк22 н.с.зд.7 канальная 

405  1200001 Кот-ная 11.5 Юбилейная,13(рус) 1995 156 н.с.зд.33 н.с.зд.35 канальная 

406  1200001 Кот-ная 11.5 Юбилейная,14(рус) 1995 16 тк8(4) н.с.зд.124 канальная 

407  1200001 Кот-ная 11.5 Юбилейная,9(рус) 1995 92 н.с.тк41978 н.с.зд.1/71 канальная 

408  101032533 Кот-ная 8.2 Орджоникидзе,15(шк.искусств) 1970 92,5 н.с.зд.65 н.с.зд.76 канальная 

409  40385 ТЭЦ 5 Строителей,20 1975 113,4 тк4 н.с.зд.61 канальная 

410  40534 ТЭЦ 5 Красноармейская,64/1 1970 178,5 н.с.тк6(К-6) в.с.зд.17 канальная 
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411  40575 ТЭЦ 5 Пугачева,31-а 1994 38 ЦТП83 в.с.зд.15 канальная 

412  40407 ТЭЦ 5 Свободы,166 1994 80,4 тк2 н.с.зд.19/1 канальная 

413  40416 ТЭЦ 5 Чапаева,3/1 1994 130 н.с.ткК-2 н.с.зд.81-а канальная 

414  40418 ТЭЦ 5 Чапаева,7 1994 77 н.с.зд.89-а/1 н.с.зд. 89-а канальная 

415  40823 ТЭЦ 5 Горбачева,12 1994 118,5 тк6 н.с.зд.41682 канальная 

416  1010105 ТЭЦ 4 Школьный,18(ввод цтп) 1994 1024 н.с.зд.24/2 н.с.зд.41661 канальная 

417  01020797/т ТЭЦ 5 Горбачева,48 1994 9 ТК2 
н.с.зд.Настоятельн

ые палаты 
канальная 

418  40587 ТЭЦ 5 Московская,152 1976 38 тк2 в.с.зд.18 канальная 

419  40507 ТЭЦ 5 Пугачева,22 1964 92 ЦТП101 н.с.зд.15 канальная 

420  40394 ТЭЦ 5 Тимирязева,6 1993 125 н.с.тк3(К-3) н.с.зд.60 канальная 

421  60004 
Котель-
ная 

6.9 
4-Пятилетки,38(сгорела в 

2007) 
1993 137,2 н.с.тк41853 н.с.зд.67 канальная 

422  40567 ТЭЦ 5 Строителей,15(ввод цтп) 1993 307 н.с.тк2 н.с.зд.20 канальная 

423  40822 ТЭЦ 4 Упита,8 1993 66 н.с.тк3 н.с.зд.36 канальная 

424  7012/20 ТЭЦ 4 Северная Набережная,19 1993 98 ут18 н.с.зд.32 канальная 

425  01021349/т ТЭЦ 5 Воровского,163 1993 56 тк3 н.с.зд.11-а канальная 

426  301005 Кот-ная ЛПК Советская,174 1993 276 ЦТП56 н.с.зд.28-б канальная 

427  01110362/т Кот-ная НМЗ Советская,48(шк№62) 1993 140 тк2 н.с.зд.31 канальная 

428  01110362/т Кот-ная НМЗ Советская,48(шк№62) 1993 10 ТК1 н.с.зд.153 канальная 

429  40592 ТЭЦ 5 Попова,30-а 1977 79 ЦТП11 н.с.зд.1-а канальная 

430  40171/9    ТЭЦ 5 Чапаева,32 1967 79,5 н.с.тк1 н.с.зд.146 канальная 

431  40685 ТЭЦ 5 Октябрьский,86 1976 16 н.с.тк3 н.с.зд.36 канальная 

432  40457 ТЭЦ 4 Ломоносова,20 1992 154 ТКко1 
н.с.зд. Магазин 

"Сказка" 
канальная 

433  40671 ТЭЦ 5 Производственная,8 1992 52,6 ТК41640 н.с.зд.8 канальная 

434  60003 ТЭЦ 5 Хлыновская,5 1992 22 Кот-ная 41681 н.с.зд.67-б канальная 

435  01020772/т ТЭЦ 5 Володарского,169 1992 46,1 ТК4 н.с.зд.Собор канальная 

436  01010008/т ТЭЦ 4 Р.Люксембург,57 1992 77,3 н.с.тк1 н.с.зд.48-а канальная 

437  301005 Кот-ная ЛПК Кирова,36 1992 58 н.с.тк2(18) н.с.зд.17 канальная 

438  301008 Кот-ная НМЗ Опарина,5 1976 56 тк4 н.с.зд.41662 канальная 

439  301008 Кот-ная НМЗ Опарина,6 1976 60 н.с.зд.15 н.с.зд.13 канальная 

440  0001012/т ТЭЦ 5 Упита,3 1992 60 УГП3 н.с.зд.9 канальная 

441  60032 ТЭЦ 5 Юровской,4 1991 50 тк10 тк11 канальная 

442  60033 ТЭЦ 5 Юровской,6 1991 81,0 тк14 тк15 канальная 

443  01110209/т ТЭЦ 4 Московская,189-а 1991 110,0 н.с.тк2 ЦТП8 канальная 

444  301010 Кот-ная 8.1 Советская,9-а 1991 284 тк12 н.с.зд.24-а канальная 

445  301006а Кот-ная НМЗ М.Гвардии,6 1991 300 н.с.зд.47 н.с.зд.49 канальная 

446  630099 ТЭЦ 5 Энгельса,113 1991 65 тк1 н.с.зд.ЦТП канальная 

447  352 ТЭЦ 5 Строителей,21(гараж 15а/м) 1991 89 тк1 н.с.зд.3-а канальная 

448  40501 ТЭЦ 4 Циолковского,4 1966 391 ЦТП94 н.с.зд.39 канальная 
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449  40624 ТЭЦ 5 Щорса,25-а 1985 176 тк14 н.с.зд.сооружения канальная 

450  301007 Кот-ная НМЗ Красноармейская, 2  1973 130 тк2 н.с.зд.27/1.2.3.4.5 канальная 

451  40491 Кот-ная 5 Пугачева,3-а 1992 79,2 ТК9 н.с.зд.10 канальная 

452  01020124/т ТЭЦ 4 Труда,11 1991 154 ТК8 н.с.зд.2-а канальная 

453  1200001 Кот-ная 11.5 Юбилейная,8(рус) 1995 134 ТК10,1 н.с.зд.39 канальная 

454  40714 Кот-ная 5 К.Либкнехта,112(снесен 2005г) 1969 36,5 тк6 н.с.зд.143 канальная 

455  352001 Кот-ная 9.3 Бассейная,1(ввод№1) 1994 55 н.с.тк3 н.с.зд.75/1 канальная 

456  40614 Кот-ная 5 Е.Кочкиной,10/2 1979 203,8 н.с.тк1 н.с.зд.63 канальная 

457  1026 ТЭЦ 4 Большевиков,61-б 1993 74,5 тк22 н.с.зд.7 канальная 

458  40598 ТЭЦ 5 Производственная,17/2 1977 195,6 н.с.зд.33 н.с.зд.35 канальная 

459  40487 ТЭЦ 5 Попова,30 1967 55,5 тк8(4) н.с.зд.124 канальная 

460  301008 Кот-ная НМЗ М.Гвардии,11 1981 244 н.с.тк41978 н.с.зд.1/71 канальная 

461  301008 Кот-ная НМЗ Мопра,2-а 1992 152 н.с.зд.65 н.с.зд.76 канальная 

462  40452 ТЭЦ 4 Мира,1 1995 162 тк4 н.с.зд.61 канальная 

463  1100045 ТЭЦ 4 Московская,160-а 1995 66,2 н.с.тк6(К-6) в.с.зд.17 канальная 

464  40394 ТЭЦ 4 Свободы,15(ввод цтп) 1994 126 ЦТП83 в.с.зд.15 канальная 

465  40556 ТЭЦ 5 Московская,136 1994 71,2 тк2 н.с.зд.19/1 канальная 

466  40798 ТЭЦ 5 Володарского,136-а 1994 22 н.с.ткК-2 н.с.зд.81-а канальная 

467  40361 ТЭЦ 4 Энгельса,71 1992 22,5 н.с.зд.89-а/1 н.с.зд. 89-а канальная 

468  301008 Кот-ная НМЗ Мопра,4-в 1992 180 тк6 н.с.зд.41682 канальная 

469  40622 Кот-ная 4 Московская,2(магистраль) 1967 177,6 н.с.зд.24/2 н.с.зд.41661 канальная 

470  60018 ТЭЦ 4 Московская,2 1991 14 ТК2 
н.с.зд. Настоятель-

ные палаты 
канальная 

471  437 ТЭЦ 5 
4-й Чижевский,4(на ж/д Лени-

на,179)(магистраль) 
1995 65,75 ЦТП87 ут1 канальная 

472  60172 ТЭЦ 4 Свердлова,15-а 1994 36,0 н.с.зд.13-а н.с.зд.15-а канальная 

473  1100541 ТЭЦ 5 4-й Чижевский,4 1994 51,5 ЦТП87 УТ1 канальная 

474  1100541 ТЭЦ 5 
4-й Чижевский,4(на ж/д Лени-

на,179)(магистраль) 
1994 51,5 ЦТП87 ут1 канальная 

       9355,2    

0,115 – 0,125 

475  301007 Кот-ная НМЗ Советская,93 1995 100 ЦТП3 н.с.зд.93 канальная 

476  1200001 Кот-ная 11.5 Юбилейная,6(рус) 1995 144 ТК8 н.с.зд.6 канальная 

477  1200001 Кот-ная 11.5 Юбилейная,12(рус) 1995 144 ТК10 н.с.зд.12 канальная 

478  60056 ТЭЦ 5 Володарского,150 1991 56 н.с.тк1 н.с.зд. 150 канальная 

479  60030 ТЭЦ 5 Солнечная,39 1994 383 ЦТП123 н.с.зд.39 канальная 

480  1100178 ТЭЦ 4 Володарского,75 1980 72 ЦТП29 н.с.зд.75 канальная 

       899    

0,125 – 0,150 

481  1100149 ТЭЦ 5 Горького,26-а 1963 64 тк7 н.с.зд.26-а канальная 

482  40419 ТЭЦ 5 Тимирязева,10 1995 194,4 тк1 в.с.зд.10 канальная 

483  40496 ТЭЦ 5 Сурикова,29 1995 90,7 н.с.тк3 н.с.зд.29 канальная 

484  40568 ТЭЦ 5 Солнечная,29(и ввод цтп) 1995 19 н.с.тк103 н.с.зд.29 канальная 
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485  1200001 Кот-ная 11.5 Коммуны,60 (дом культуры) 1995 170 ТК20 н.с.зд.ДК канальная 

486  101032537 Кот-ная 5 Комсомольская,89 1995 181 ТК1 н.с.зд. канальная 

487  1100488 ТЭЦ 4 Чехова,8 1995 99 ЦТП184 н.с.зд.8 канальная 

488  1037 ТЭЦ 4 Ст.Халтурина,3/1 1995 104,05 ТК1 н.с.зд.3/1 канальная 

489  40400 ТЭЦ 5 Энгельса,86 1995 21,2 ЦТП90 в.с.зд.86 канальная 

490  40454 ТЭЦ 4 Московская,15 1995 53,2 тк2 н.с.зд.15 канальная 

491  40587 ТЭЦ 5 Комсомольская,39 1969 98 тк2 тк3 канальная 

492  40491 ТЭЦ 5 Орловская,26 1994 63 н.с.тк1 н.с.зд.26 канальная 

493  01021533/т ТЭЦ 4 Кольцова,24/2 1994 64 н.с.зд.41663 н.с.зд.41694 канальная 

494  40438 ТЭЦ 5 Тимирязева,8 1994 278,4 ЦТП80 н.с.зд.8 канальная 

495  40677 ТЭЦ 5 Ульяновская,14/2 1994 240,5 тк6 н.с.зд.41684 канальная 

496  60286 ТЭЦ 5 Ленина,89-а/1 1994 231,9 н.с.тк7 н.с.зд. 89-а/1 канальная 

497  40641 ТЭЦ 5 Воровского,141 1975 185 тк8 тк9 канальная 

498  40643 ТЭЦ 5 Воровского,147 1975 107 тк4 тк8 канальная 

499  1100158 ТЭЦ 5 Красноармейская,59 1965 117 тк5 н.с.зд.59 канальная 

500  60002 ТЭЦ 5 Волкова,12 1993 65 ЦТП41 н.с.зд.12 канальная 

501  60114 ТЭЦ 4 Северная Набережная,9 1993 23 тк2 н.с.зд.9 канальная 

502  101154 ТЭЦ 4 Искожевский,3(ввод цтп) 1959 31 н.с.тк41949 ЦТП152 канальная 

503  01021041/т ТЭЦ 4 Энгельса,30-а 1993 51,4 тк4;3 н.с.зд.30-а канальная 

504  1100778 ТЭЦ 4 Дерендяева,4 1993 90 н.с.ткСВК-3 н.с.зд.4 канальная 

505  40386 ТЭЦ 4 Краснофлотская,11 1992 78 ЦТП76 в.с.зд.11 канальная 

506  40403 ТЭЦ 4 Энгельса,28-а(и ввод цтп) 1992 43 н.с.тк42767 н.с.зд.28-а канальная 

507  60011 ТЭЦ 5 Сурикова,40 1992 119 тк1 н.с.зд.40 канальная 

508  01021533/т ТЭЦ 4 Кольцова,24/1 1992 92 тк8(18) н.с.зд.41663 канальная 

509  301019 Кот-ная ЛПК Кирова,34 1992 134 ТК121 н.с.зд.34 канальная 

510  101033679 Кот-ная 5 Октябрьский,153(1оч.) 1992 24 ЦТП190 тк1 канальная 

511  01021514/т ТЭЦ 4 Московская,160 1991 104 н.с.тк7 н.с.зд.160 канальная 

512  1100432 ТЭЦ 5 Зеленая,28-30 1991 130 ЦТП171 н.с.зд.28 канальная 

513  1101378 ТЭЦ 5 Горбачева,4(усп.собор) 1991 79 ТК2 тк4 канальная 

514  40566 ТЭЦ 5 Ульяновская,14/1 1991 186,4 н.с.тк4  н.с.зд.41653 канальная 

515  1200001 Кот-ная 11.5 Новая,16(шк№69)(рус) 1995 312 ТК3 н.с.зд.шк канальная 

516  1200001 Кот-ная 11.5 Юбилейная,7(рус) 1995 284 Кот-ная 41770 н.с.зд.7 канальная 

517  40838 ТЭЦ 5 Маклина,54 1978 122,7 н.с.тк8 н.с.зд.54 канальная 

518  1100473 ТЭЦ 5 Пугачева,9(ввод№1 в ж/д) 1992 140,2 ЦТП170 н.с.зд.9 канальная 

519  40630 ТЭЦ 5 Солнечная,25 1993 166 тк1(пристрой) н.с.зд.25 канальная 

520  40392 ТЭЦ 5 Чапаева,5/1 1993 172,6 ЦТП79 в.с.зд.5/1 канальная 

521  40443 ТЭЦ 5 Урицкого,51 1994 346,4 ЦТП88 н.с.зд.51 канальная 

       5175,1    

0,150 – 0,175 

522  40476 ТЭЦ 5 Свободы,118/1 1968 20 н.с.тк1 н.с.зд.118/1 канальная 

523  1100189 Кот-ная 6.12 Ленина,207(гл.корп) 1964 355,6 Кот-ная 41676 н.с.зд.корпуса канальная 

524  40795 Кот-ная 5 Энгельса,86(ввод цтп) 1995 152,7 н.с.тк1,1 ЦТП90 канальная 
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525  40549 ТЭЦ 5 Воровского,165(ввод цтп) 1995 174,3 тк1 ЦТП85 канальная 

526  40447 ТЭЦ 5 Воровского,20 1995 116,5 тк1 н.с.зд.20 канальная 

527  60042 ТЭЦ 5 Московская,148 1995 32,8 ЦТП61 н.с.зд. 148 канальная 

528  7012/21 ТЭЦ 4 Чернышевского,3 1995 34 тк34 н.с.зд.3 канальная 

529  7012/21 ТЭЦ 4 Чернышевского, 1995 19,5 н.с.зд.3 н.с.зд.насосная канальная 

530  1200001 Кот-ная 11.5 Юбилейная,11(рус) 1995 144 ТК9 н.с.зд.11 канальная 

531  101032537 Кот-ная 5 Комсомольская,89 1995 70 ЦТП94 тк1 канальная 

532  1100488 ТЭЦ 4 Чехова,8(ввод цтп) 1995 10 ТК3 ЦТП184 канальная 

533  40951 ТЭЦ 4 Р.Люксембург,5 1995 134,3 н.с.тк18-а тк3 и н.с.зд.№5 канальная 

534  40587 ТЭЦ 5 Комсомольская,39 1969 32 тк1 тк2 канальная 

535  40411 ТЭЦ 5 Ленина,137 1994 69,6 ЦТП89 н.с.зд.137 канальная 

536  40558 ТЭЦ 5 Московская,136(ввод цтп) 1994 114 н.с.тк2 ЦТП100 канальная 

537  1100525 ТЭЦ 4 Октябрьский,22-а(магистраль) 1994 353 н.с.тк2 н.с.тк1 канальная 

538  01021366/т ТЭЦ 5 Строителей,17 1994 10 н.с.тк8 н.с.зд.17 канальная 

539  01021367/т ТЭЦ 5 Строителей,17/1 1994 110 н.с.ЦТП  н.с.зд.41656 канальная 

540  352001 Кот-ная 9.3 Бассейная,1(ввод№2) 1994 160 Кот-ная 41707 н.с.зд.больницы канальная 

541  40452 Кот-ная 5 Ленина,165 1994 181 тк1 н.с.зд.165 канальная 

542  40830 ТЭЦ 4 Московская,153 1969 103,80 тк9 тк10 канальная 

543  40197 ТЭЦ 5 Пролетарская,48-а 1966 169,9 н.с.тк3 н.с.зд.48-а канальная 

544  40743 ТЭЦ 4 Р.Люксембург,68 1957 37 н.с.ткК-10 н.с.зд.68 канальная 

545  40402 ТЭЦ 5 Ульяновская,2 1993 154,4 тк16 н.с.зд.2 канальная 

546  40453 ТЭЦ 5 Хлыновская,22 1993 122 тк2 н.с.зд.22 канальная 

547  40672 ТЭЦ 4 Строителей,5/1 1993 89 ЦТП197 н.с.зд.41644 канальная 

548  60124 ТЭЦ 4 Сутырина,1 1993 79 ЦТП127 н.с.зд. 1 канальная 

549  133 ТЭЦ 5 Комсомольская,16 1993 6,5 ут2 н.с.зд.16 канальная 

550  133 ТЭЦ 5 Комсомольская,16 1993 13 н.с.зд.16 н.с.зд.насосная канальная 

551  1101049 Кот-ная 9.7 Школьная,3 1993 104 ЦТПб/н н.с.зд.3 канальная 

552  40832 Кот-ная 4 Московская,157 1976 171,8 тк11 тк12 канальная 

553  40686 ТЭЦ 5 Октябрьский,88 1976 11,7 н.с.тк1 н.с.зд.88 канальная 

554  40385 ТЭЦ 4 Краснофлотская,11(ввод цтп) 1992 8 н.с.тк18 ЦТП76 канальная 

555  40391 ТЭЦ 4 Труда,37 1992 110 ЦТП78 в.с.зд.37 канальная 

556  40391 ТЭЦ 4 Труда,37(ввод цтп) 1992 94,2 н.с.тк16 ЦТП78 канальная 

557  40666 ТЭЦ 5 Солнечная,17 1992 109 н.с.тк6  н.с.зд.17 канальная 

558  7012/18 ТЭЦ 4 Подгорная,18-б 1992 132 ЦТП144 н.с.зд.18-б канальная 

559  01021533/т ТЭЦ 4 Кольцова,24/1(ввод насосной) 1992 22 н.с.зд.41663 ЦТП84 канальная 

560  40828 ТЭЦ 4 Московская,149 1969 214 тк2 тк8 канальная 

561  40829 ТЭЦ 4 Московская,151 1969 68 тк8 тк9 канальная 

562  5757 ТЭЦ 5 Щорса,17/33 1991 74 ЦТП161 н.с.зд.17/33 канальная 

563  01110342/т ТЭЦ 4 Кольцова,9 1991 270 ЦТП96 н.с.зд.шк канальная 

564  301005 Кот-ная ЛПК Советская,166 1991 576 ТК212 н.с.зд.166 канальная 

565  301023 Кот-ная 8.2 Орджоникидзе,12 1991 55,2 ТК54 н.с.зд.12 канальная 
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Диаметр, м 
№ 
п/п 

Инв. № Источник 
№ Ис-

точника 
Адрес теплотрассы Год ввода 

Длина 
2-тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

566  1101378 ТЭЦ 5 Горбачева,4(ввод цтп) 1991 243,6 ТК3 ЦТП141 канальная 

567  1101378 ТЭЦ 5 Горбачева,4(братский корп.) 1991 122,2 ТК1 тк2 канальная 

568  101032490 ТЭЦ 5 Строителей,27 1991 102 ТК3 н.с.зд.27 канальная 

569  40552 ТЭЦ 5 Менделеева,23 1995 87 тк1 н.с.зд.23 канальная 

570  301020 Кот-ная НМЗ Советская,76 1972 710 ЦТП1 н.с.зд.76 канальная 

571  301005 Кот-ная ЛПК Рухлядьева,6 1957 226 ТК22 н.с.зд.6 канальная 

       6578,6    

0,175 – 0,200 

572  40372 ТЭЦ 5 Упита,11 1988 486,2   канальная 

573  40391 ТЭЦ 5 Тургенева,16 1993 194,4   канальная 

574  7012/25 ТЭЦ 4 Чернышевского,8-а  1971 80 ЦТП72 н.с.зд.11 канальная 

575  40415 ТЭЦ 5 Луганская,64 1992 332,2 тк3 в.с.зд.16 канальная 

576  40929 ТЭЦ 4 Сормовская,40 1992 134,2 н.с.тк15 н.с.зд.8-а канальная 

577  1100027 ТЭЦ 5 Ульяновская,8 1991 517,1 н.с.тк15(УКС) н.с.зд.64 канальная 

578  1100029 ТЭЦ 5 Упита,9 1991 599,6 утн.о.В-132 н.с.зд.40 канальная 

       2343,7    

0,200 – 0,225 

579  40425 ТЭЦ 5 Ленина,140(ввод цтп) 1995 675 н.с.тк41944 ЦТП91 канальная 

580  60042 ТЭЦ 5 Московская,148(ввод цтп) 1995 108,57 н.с.тк10 ЦТП61 канальная 

581  40589 ТЭЦ 5 Комсомольская,113(ввод цтп) 1994 6,3 тк3 ЦТП86 канальная 

582  40443 ТЭЦ 5 Урицкого,51(ввод цтп) 1994 50,1 н.с.тк30(11-19) ЦТП88 канальная 

583  1100006 Кот-ная НЛК Гагарина,2(ввод цтп) 1994 1001,5 ЦТП1(ЛК) ЦТП2(г/б) канальная 

584  40589 Кот-ная 5 Комсомольская,113 1994 110 ЦТП86 в.с.зд.113 канальная 

585  40393 ТЭЦ 5 Тимирязева,6(ввод цтп) 1993 148,6 н.с.тк1(4) ЦТП80 канальная 

586  40402 ТЭЦ 5 Чапаева,5/1(ввод цтп) 1993 165,6 тк1 ЦТП79 канальная 

587  40454 ТЭЦ 5 Хлыновская,20 1993 253 ЦТП17 н.с.зд.20 канальная 

588  101033397 ТЭЦ 4 Горбуновой,4(ввод цтп) 1967 129,5 ТКК-2 н.с.зд.4 канальная 

589  5757 ТЭЦ 5 Щорса,17(ввод цтп) 1991 96,75 н.с.тк6 ЦТП161 канальная 

590  1101378 ТЭЦ 5 Горбачева,4(братский корп.) 1991 93,4 ЦТП141 тк1 канальная 

591  40389 ТЭЦ 5 Луганская,62 1991 513,2 ЦТП82 н.с.зд.62 канальная 

       3351,5    

0,225 – 0,250 

592  101033309 ТЭЦ 4 Северное кольцо (магистраль) 1970 501,8 ТКСК-22 тк5 канальная 

593  1100197 Кот-ная 6.12 Ленина,198(закольцовка) 1991 1298,5 Кот-ная 41979 тк2 канальная 

594  301008 Кот-ная НМЗ Опарина,21 1974 266 ЦТП5 н.с.зд.21 канальная 

595  17492 ТЭЦ 5 Хлыновская,20(ввод цтп) 1991 480 н.о.28 н.с.зд.ЦТП канальная 

       2546,3    

Магистральные тепловые сети 

0,300 596  301001 Котельная 8.2 Мопра,6-а 1972 619,8 котельная41678 ТК6 канальная 

       619,8    
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Продолжение таблицы 4.2.41. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,075 – 0,080 85 

0,080 – 0,090 4451,2 

0,090 – 0,100 2188,3 

0,100 – 0,115 9355,2 

0,115 – 0,125 899 

0,125 – 0,145  5175,05 

0,145 – 0,175  6578,6 

0,175 – 0,200 2343,7 

0,200 – 0,225 3351,52 

0,225 – 0,250 2546,3 

0,250 – 0,350 619,8 

ИТОГО 37593,67 

 

Таблица 4.2.42 

Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы 
Год вво-

да 
Длина 
2-тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,150 597  40588 ТЭЦ 5 Комсомольская,41 1969 128   надземная 

       128    

 

Продолжение таблицы 4.2.42. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,150 128 
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Таблица 4.2.43. 

Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,075 – 
0,080 

598  1 ТЭЦ 5 Водопроводная,28 1996 91 ТК1 н.с.зд.28 канальная 

599  92515 Котельная 9.14 Колхозная,2 2000 122 ут15 н.с.зд.2 канальная 

600  301011 Котельная НМЗ Советская,67(гвс) 2000 70,0 ТК41857 н.с.зд.67 канальная 

601  101033294 Котельная НМЗ Советская,81 1980 80 УТ1 УТ2* канальная 

602  101033295 Котельная НМЗ Орджоникидзе,18 1980 8 ТК1 н.с.зд.18 канальная 

       213    

0,080 – 
0,090 

603  40638 ТЭЦ 4 Динамовский,14 1968 16,2 н.с.тк6 н.с.зд.14 канальная 

604  40239 ТЭЦ 5 Некрасова,22 1972 56,8 н.с.тк1 н.с.зд.22 канальная 

605  40541 ТЭЦ 5 Некрасова,51 1969 58,3 н.с.тк6* н.с.зд.51 канальная 

606  40547 ТЭЦ 5 Октябрьский,96-а 1968 77,4 н.с.зд.96 н.с.зд.96-а канальная 

607  40600 ТЭЦ 5 Производственная,17/4/5 1978 103,6 тк1 н.с.зд.17/4/5 канальная 

608  40527 ТЭЦ 5 К.Либкнехта,161 1982 69 ЦТП30 н.с.зд.161 канальная 

609  40394 ТЭЦ 5 Конева,7/1 1982 108,4 тк18 н.с.зд.7/1 канальная 

610  40667 ТЭЦ 4 Свободы,60-а 1957 6 н.с.тк2 н.с.зд.60-а канальная 

611  40486 ТЭЦ 4 Цеховая,4 1971 37 н.с.зд.15 н.с.зд.4 канальная 

612  40986 ТЭЦ 4 Дерендяева,7 1973 50 тк1 н.с.зд.7 канальная 

613  40623 ТЭЦ 5 Красноармейская,1 1999 50,6 н.с.тк24624 н.с.зд.1 канальная 

614  1100261 ТЭЦ 5 Некрасова,90(РМЦ№2) 2000 190 н.с.зд.РМЦ н.с.зд.цеха канальная 

615  60009 ТЭЦ 4 Физкультурников,4/1 1994 127 
н.с.ЦТПжск"Кера

мик" 
н.с.зд.41643 канальная 

616  7012/9 ТЭЦ 4 Свердлова,26 1969 100,5 тк10 н.с.зд.26 канальная 

617  92518 Котельная 9.14 П.Корчагина,60 1955 18 ТК16а н.с.зд.60 канальная 

618  1100280 ТЭЦ 5 Тихая,1 2000 58,3 ТК1 н.с.зд.1 канальная 

619  40505 ТЭЦ 5 Ленина,129-а 1975 127 тк2 н.с.зд.129-а канальная 

620  60004 ТЭЦ 5 Некрасова,46 1969 7,5 тк1 н.с.зд.46 канальная 

621  40871 ТЭЦ 4 Октябрьский,64 1960 30 тк30-а н.с.зд.64 канальная 

622  40514 ТЭЦ 5 Попова,33-а 1970 80 тк1 н.с.зд.33-а канальная 

623  40749 ТЭЦ 4 С.Халтурина,49 1976 90 тк2 н.с.зд.49 канальная 

624  60020 ТЭЦ 5 Сурикова,30 1968 51,5 тк2 н.с.зд.30 канальная 

625  60021 ТЭЦ 5 Сурикова,32 1968 44 тк2 н.с.зд.32 канальная 

626  60044 ТЭЦ 4 Ленина,79/7 1960 20,0 н.с.тк6 н.с.зд.79/7 канальная 

627  40418 ТЭЦ 5 Воровского,110 1982 159 тк3 н.с.зд.110 канальная 

628  60040 ТЭЦ 4 Мира,42 1971 74 тк12 н.с.зд.42 канальная 

629  40470 ТЭЦ 4 Северо-Садовая,19-а 1994 25 н.с.тк3 н.с.зд.19-а канальная 

630  40963 ТЭЦ 4 Дрелевского,29 1975 54,5 н.с.зд.Гаража н.с.зд.29 канальная 

631  7012/26 ТЭЦ 4 Стахановская,1 1980 68,0 тк5 н.с.зд.1 канальная 

632  5002 ТЭЦ 5 Воровского,100 1987 36 тк27(Маяк) н.с.зд.100 канальная 

633  30129 Котельная 11.3 Юбилейная,5(7)(бах) 1999 20 н.с.зд.3 н.с.зд.5(7) канальная 
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Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

634  1100321 ТЭЦ 4 Труда,80 1973 51,0 ТК12 н.с.зд.80 канальная 

635  101032795 ТЭЦ 4 Динамовский,2 1974 141,5 ТК2 н.с.зд.2 канальная 

636  101033679 ТЭЦ 5 Октябрьский,153(5оч.) 1999 40 ТК3 н.с.зд.153 канальная 

637  40521 ТЭЦ 5 Володарского,162 1973 5,5 тк1 н.с.зд.162 канальная 

638  40521 ТЭЦ 4 Дрелевского,4 1975 47,6 тк4 н.с.зд.4 канальная 

639  1100152 ТЭЦ 5 К.Либкнехта,156 1972 24,5 н.с.тк6 н.с.зд.156 канальная 

640  40452 ТЭЦ 4 Менделеева,34 1973 60 тк5 н.с.зд.34 канальная 

641  40028 ТЭЦ 4 Мира,34 1971 136 
н.с.тк10см.Мира,3

0 
н.с.зд.34 канальная 

642  40076 ТЭЦ 4 Студенческий,4 1981 57,5 тк2 н.с.зд.4 канальная 

643  40413 ТЭЦ 5 Воровского,106 1988 48 тк10 в.с.зд.106 канальная 

644  40484 ТЭЦ 5 Воровского,31 1970 33,5 н.с.тк4(К-4) н.с.зд.31 канальная 

645  40456 ТЭЦ 4 Лепсе,60 1973 22 н.с.тк4 н.с.зд.60 канальная 

646  60176 ТЭЦ 4 Вершининский,4 1963 145 тк11 н.с.зд. 4 канальная 

647  7012/8 ТЭЦ 4 Свердлова,24 1969 58,5 тк11 н.с.зд.24 канальная 

648  7012/53 ТЭЦ 4 Октябрьский,27 1950 100 тк6 н.с.зд.27 канальная 

649  01010001/т ТЭЦ 4 Труда,16 1998 20 н.с.тк17 н.с.зд.ФМЛ канальная 

650  301020 Котельная НМЗ Советская,66 1952 70 ТК41852 н.с.зд.66 канальная 

651  1100533 ТЭЦ 5 Ленина,172-б 1977 134 н.с.зд.Котельной н.с.зд.172-б канальная 

652  1043 ТЭЦ 4 Ленина,64(стр.№9) 1998 8,0 н.с.зд.64 н.с.зд.64 канальная 

653  323 ТЭЦ 5 Водопроводная,21(адм.здание) 1998 50 
н.с.зд.Токарного 

цеха (Водоканала) 
н.с.зд.Админист

рации 
канальная 

654  40640 ТЭЦ 5 Воровского,139 1975 95,6 тк11 тк12 канальная 

655  40782 ТЭЦ 4 Лепсе,49 1970 22,7 тк12 н.с.зд.49 канальная 

656  40778 ТЭЦ 4 Мира,22-а 1971 49,7 н.с.тк4 н.с.зд.22-а канальная 

657  40793 ТЭЦ 4 Монтажников,34 1974 9,4 тк20 н.с.зд.34 канальная 

658  40885 ТЭЦ 4 С.Халтурина,90 1979 11 н.с.тк3(ВСТ-К3) н.с.зд.90 канальная 

659  40636 ТЭЦ 5 Е.Кочкиной,4 1980 172,6 тк23 н.с.зд.4 канальная 

660  40548 ТЭЦ 4 Герцена,9 1962 49,8 н.с.тк6 н.с.зд.9 канальная 

661  40132 ТЭЦ 5 Энгельса,107 1985 19,4 тк1 н.с.зд.107 канальная 

662  1100228 ТЭЦ 5 Ленина,146 1981 10 тк6 в.с.зд.146 канальная 

663  40449 ТЭЦ 4 Н.Грина,3 1979 66,5 тк1 н.с.зд.3 канальная 

664  40466 ТЭЦ 4 Студенческий,10/1 1997 31,4 н.с.зд.41649 н.с.зд.10/1(2-оч.) канальная 

665  40479 ТЭЦ 4 Профсоюзная,78(1оч.) 1981 140,2 ЦТП102 н.с.зд.78(1,2-оч.) канальная 

666  40451 ТЭЦ 5 Свободы,142 1997 55,1 тк2 н.с.зд.142 канальная 

667  40464 ТЭЦ 4 Свободы,20 1997 244 
тк1;н.с.зд.Адм.Хо

з.корп. 
н.с.зд.20 канальная 

668  40661 ТЭЦ 5 Московская,114/1 1997 23,8 н.с.тк1 н.с.зд.114/1 канальная 

669  60001 ТЭЦ 5 Ленина,102-в 1997 44,5 н.с.тк1(6-69а) н.с.зд.102-в канальная 

670  7012/31 ТЭЦ 4 Дзержинского,12 1970 60 н.с.зд.14 н.с.зд.12 канальная 

671  301020 Котельная НМЗ Советская,68 1953 32 врезкав лоток н.с.зд.68 канальная 
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Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

672  1100535 ТЭЦ 5 Ленина,164/1 1977 118,5 тк6 н.с.зд.164 канальная 

673  40530 ТЭЦ 5 Комсомольская,23 1972 57 тк5 н.с.зд.23 канальная 

674  40508 ТЭЦ 5 Пугачева,24 1964 22 н.с.зд.22 н.с.зд.24 канальная 

675  40500 ТЭЦ 4 Циолковского,2 1966 95,8 тк1 н.с.зд.2 канальная 

676  60033 ТЭЦ 4 Шинников,30-а 1970 200,25 ЦТП7 н.с.зд.30-а канальная 

677  40766 ТЭЦ 4 Р.Люксембург,33(и ввод цтп) 1972 62,3 н.с.тк13 н.с.зд.33 канальная 

678  40638 ТЭЦ 5 Волкова,5 1987 136 тк29 н.с.зд.5 канальная 

679  40109 ТЭЦ 5 Маклина,46-а 1982 56,5 тк3 н.с.зд.46-а канальная 

680  40439 ТЭЦ 5 Чапаева,5 1996 31,8 тк2 н.с.зд.5 канальная 

681  40572 ТЭЦ 4 Производственная,11 1984 214 тк9 н.с.зд.11 канальная 

682  40953 ТЭЦ 4 С.Халтурина,69 1996 54,8 тк1 н.с.зд.69 канальная 

683  60004 ТЭЦ 5 Ленина,136-а 1996 70 ЦТП91 н.с.зд.ИТП канальная 

684  469 Котельная 10.3 Сосновая,3 1996 167 ТК78 н.с.зд.3 канальная 

685  х320228 ТЭЦ 5 Строителей,30-а(дока-хлеб) 1996 43 ТК3 н.с.зд.30-а канальная 

686  101154 ТЭЦ 4 К.Маркса,3 1959 261 ЦТП152 н.с.зд.3 канальная 

687  40199 ТЭЦ 5 Воровского,62-а 1971 205,5 тк2 н.с.зд.62-а канальная 

688  40894 ТЭЦ 4 Р.Люксембург,84-а 1970 75 н.с.тк4 н.с.зд.84-а канальная 

689  7012/10 ТЭЦ 4 Свердлова,28 1969 72 тк9 н.с.зд.28 канальная 

690  40423 ТЭЦ 4 Монтажников,32 1975 202,5 тк49 н.с.зд.32 канальная 

691  40915 ТЭЦ 4 Лепсе,47 1972 61 тк12* н.с.зд.47 канальная 

692  60028 ТЭЦ 4 Мира,20 1970 66 тк13 н.с.зд.20 канальная 

693  40973 ТЭЦ 4 Сормовская,28 1971 94,5 н.с.тк3 н.с.зд.28 канальная 

694  60005 ТЭЦ 5 Некрасова,44 1969 48 н.с.ткК-2 н.с.зд.44 канальная 

695  40155 ТЭЦ 4 Московская,177 1979 139,5 тк24-а в.с.зд.177 канальная 

696  60016 ТЭЦ 4 Лепсе,75 1971 91 тк12 н.с.зд.75 канальная 

697  1100200 ТЭЦ 5 Верхосунская,6 1989 202,6 ЦТП108 в.с.зд.6 канальная 

698  7012/66 ТЭЦ 4 Металлургов,9 1956 330 тк15 н.с.зд.9 канальная 

       7581,45   канальная 

0,090 – 
0,100 

699  40395 ТЭЦ 5 Конева,7/2 1982 138,2 тк17 н.с.зд.7/2 канальная 

700  40670 ТЭЦ 5 Калинина,51 1968 82,5 н.с.тк1 н.с.зд.51 канальная 

701  40816 ТЭЦ 5 Маклина,59 1983 55,5 тк1(5) н.с.зд.59 канальная 

702  40459 ТЭЦ 4 Менделеева,36 1973 83 тк4 н.с.зд.36 канальная 

703  40188 ТЭЦ 5 Милицейская,67 1966 222 н.с.тк5 н.с.зд.67 канальная 

704  40481 ТЭЦ 5 Красина,2-а 1965 237 ЦТП24 н.с.зд.2-а канальная 

705  7012/37 ТЭЦ 4 Дружбы,6 1950 424 ЦТП146 н.с.зд.6 канальная 

706  40144 ТЭЦ 4 Энгельса,57 1973 84,6 н.с.тк2(2-09) в.с.зд.57 канальная 

707  40131 ТЭЦ 5 К.Либкнехта,92 1983 55,5 н.с.тк83 
н.с.зд.92 и гара-

жа 
канальная 

708  7012/11 ТЭЦ 4 Свердлова,30 1969 76,5 тк8 н.с.зд.30 канальная 

709  7012/12 ТЭЦ 4 Свердлова,32 1969 85,5 тк7 н.с.зд.32 канальная 

710  40455 ТЭЦ 4 Менделеева,26 1973 164 н.с.тк1 н.с.зд.26 канальная 
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Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

711  40390 ТЭЦ 5 Строителей,42/2 1982 207,4 ЦТП35 н.с.зд.42/2 канальная 

712  40395 ТЭЦ 5 Конева,7/2 1982 138,2 тк17 н.с.зд.7/2 канальная 

       1915,7    

0,100 – 
0,115 

713  40528 ТЭЦ 5 Комсомольская,19 1972 71 тк6 тк7 канальная 

714  40647 ТЭЦ 5 Московская,138 1975 262 тк3 тк4 канальная 

715  40755 ТЭЦ 4 Энгельса,31 1970 29,6 н.с.тк5(2-16) н.с.зд.31 канальная 

716  40417 ТЭЦ 5 Энтузиастов,5 1983 21,2 н.с.зд.3 н.с.зд.5 канальная 

717  40402 ТЭЦ 5 Конева,5 1984 70 ЦТП36 н.с.зд.5 канальная 

718  40407 ТЭЦ 5 Волкова,3 1985 54,8 тк25 н.с.зд.3 канальная 

719  60025 ТЭЦ 4 Шинников,26-а(ввод цтп) 1967 50 н.с.ткС-К13 ЦТП109 канальная 

720  60050 ТЭЦ 5 Маклина,49-а 2000 14,5 тк4 н.с.зд.49-а канальная 

721  60275 ТЭЦ 4 Октябрьский,10-а 2000 80,75 ЦТП135 н.с.зд.10-а канальная 

722  60063 ТЭЦ 5 Ленина,179-а 1966 8,5 тк3 н.с.зд. 179-а канальная 

723  7012/2 ТЭЦ 4 К.Маркса,38 1966 63 н.с.тк2 н.с.зд.38 канальная 

724  7012/30 ТЭЦ 4 Дзержинского,11 1989 65 н.с.тк4 н.с.зд.11 канальная 

725  351т ТЭЦ 4 Студенческий,16 2000 138,2 тк11 н.с.зд.16 канальная 

726  301016 Котельная 8.2 Мопра,1-а(тк5-зд) 2000 349 ТК5 н.с.зд.1-а канальная 

727  301016 Котельная 8.2 Мопра,1-а(зд-зд) 2000 48,4 н.с.зд.1-а н.с.зд.1-а канальная 

728  301013 Котельная НМЗ Советская,56 2000 175 ТК41643 н.с.зд.56(жск) канальная 

729  91988 Котельная 9.14 Клубная,8 1999 68 ТК17 н.с.зд.8 канальная 

730  60022 ТЭЦ 5 К.Маркса,134 1969 37,5 н.с.зд.132 н.с.зд.134 канальная 

731  40440 ТЭЦ 5 Строителей,24 1975 190 тк19 тк20 канальная 

732  40655 ТЭЦ 5 Строителей,30 1975 39,6 тк16а тк16 канальная 

733  40458 ТЭЦ 5 Ленина,102-в 1963 36,5 н.с.тк23894 н.с.зд.102-в канальная 

734  60031 ТЭЦ 4 Октябрьский,105 1964 86 тк2-а н.с.зд.105 канальная 

735  40542 ТЭЦ 5 Орловская,17 1977 76,7 тк1 н.с.зд.17 канальная 

736  40524 ТЭЦ 5 Азина,61 1980 27 ЦТП30 н.с.зд.61 канальная 

737  40305 ТЭЦ 4 Московская,167/1 1989 76,4 ЦТП62 н.с.зд.167/1 канальная 

738  40488 ТЭЦ 4 Большевиков,18-а 1976 22,5 н.с.тк45778 н.с.зд.18-а канальная 

739  40993 ТЭЦ 5 Герцена,89 1999 40,5 н.с.тк7 н.с.зд.89 канальная 

740  5751 ТЭЦ 5 Попова,24 1970 22,5 н.с.зд.26 н.с.зд.24 канальная 

741  91988 Котельная 9.14 Клубная,6 1999 31 ТК17 н.с.зд.6 канальная 

742  40976 ТЭЦ 5 Орловская,19-а(Хоз.корпус) 1999 79,2 
н.с.зд.гар."Элма-

Сервис" 
н.с.зд.сооружен

ия 
канальная 

743  1100136 ТЭЦ 5 К.Маркса,165 1967 46,8 н.с.зд.167 тк2 канальная 

744  40531 ТЭЦ 5 Комсомольская,25 1972 89,0 тк4 н.с.зд.25 канальная 

745  40791 ТЭЦ 4 Студенческий,5 1971 11,5 н.с.тк6 н.с.зд.5 канальная 

746  40733 ТЭЦ 4 Труда,22 1968 39,1 н.с.тк8 н.с.зд.22 канальная 

747  40537 ТЭЦ 5 Урицкого,19-а 1979 168 тк1(К-3) н.с.зд.19-а канальная 

748  40170/6 ТЭЦ 5 Чапаева,26/5 1965 57 н.с.зд.22 н.с.зд.41785 канальная 

749  40612 ТЭЦ 4 Дрелевского,20 1979 202,2 тк4 н.с.зд.20 канальная 
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750  40475 ТЭЦ 4 Энгельса,103 1978 26,0 ЦТП103 н.с.зд.103 канальная 

751  40631 ТЭЦ 5 Воровского,118 1998 31 н.с.тк10 н.с.зд.118 канальная 

752  40493 ТЭЦ 4 Упита,4/1 1998 12 тк125 н.с.зд.41643 канальная 

753  60272 ТЭЦ 4 Правды,2 1976 21,5 тк2 н.с.зд. 2 канальная 

754  1100004 Котельная 6.12 Ленина,200-г 1998 122,8 тк1 н.с.зд.200-г канальная 

755  1731 ТЭЦ 4 Тиминский,5 1998 30 ТК н.с.зд. канальная 

756  101032645 Котельная НМЗ М.Гвардии,10-а 1998 78 ТК13 н.с.зд.10а канальная 

757  40503 ТЭЦ 5 Попова,7 1971 98,5 
н.с.тк5;н.с.ИТП(гв

с) 
н.с.зд.7 канальная 

758  40812 ТЭЦ 4 Дрелевского,16-а 1998 41,8 тк5 н.с.зд.16-а канальная 

759  40570 ТЭЦ 4 Ломоносова,15 1965 51,5 тк154 н.с.зд.15 канальная 

760  40571 ТЭЦ 4 Ломоносова,17 1965 48,7 н.с.тк167 н.с.зд.17 канальная 

761  40573 ТЭЦ 4 Ломоносова,21 1963 26,7 н.с.тк167 н.с.зд.21 канальная 

762  40646 ТЭЦ 5 Воровского,157 1975 520 ЦТП2 тк14 канальная 

763  40502 ТЭЦ 5 Ленина,114-а 1973 94 ЦТП15 н.с.зд.114-а канальная 

764  40640 ТЭЦ 4 Динамовский,20 1977 10 тк20 н.с.зд.20 канальная 

765  40614 ТЭЦ 4 Дрелевского,14-а 1961 100,6 тк3 н.с.зд.14-а канальная 

766  40710 ТЭЦ 5 К.Либкнехта,109 1976 37,9 н.с.тк17168 н.с.зд.109 канальная 

767  40467 ТЭЦ 5 Ленина,105-а 1968 341 н.с.тк1 н.с.зд.105-а канальная 

768  40070 ТЭЦ 4 Свободы,61-а 1966 62 тк1 н.с.зд.61-а канальная 

769  40354 ТЭЦ 4 Свободы,11 1988 97 тк9 н.с.зд.11 канальная 

770  1100230 ТЭЦ 5 Ленина,150 1981 189 тк2 в.с.зд.150 канальная 

771  40412 ТЭЦ 4 Труда,67-а 1988 30,4 н.с.тк3(К-9) н.с.зд.67-а канальная 

772  40465 ТЭЦ 4 Большевиков,18 1997 36,7 н.с.тк1(№1 КЭЧ) н.с.зд.18 канальная 

773  40463 ТЭЦ 4 Правды,4 1991 26 тк4* н.с.зд.4 канальная 

774  40950 ТЭЦ 4 Большевиков,31 1997 49,5 н.с.тк45413 н.с.зд.31 канальная 

775  7012/19 ТЭЦ 4 Северная Набережная,17 1997 90 тк1 н.с.зд.17 канальная 

776  101352/1 ТЭЦ 4 Мопра,82-б 1997 43 тк1 н.с.зд.82-б канальная 

777  101033673 ТЭЦ 5 Красина,10/1 1997 60 н.с.зд.5 н.с.зд.41649 канальная 

778  40495 ТЭЦ 4 Дрелевского,35-а 1997 156 н.с.тк41793 
н.с.тк5 и 

н.с.зд.№35-а 
канальная 

779  40539 ТЭЦ 5 Орловская,7-б 1971 42 ЦТП12 н.с.зд.7-б канальная 

780  40541 ТЭЦ 5 Некрасова,10 1970 13,8 н.с.тк1 н.с.зд.10 канальная 

781  40582 ТЭЦ 5 Чапаева,38 1974 146,8 тк2 н.с.зд.38 канальная 

782  40833 ТЭЦ 5 Воровского,83 1973 87 н.с.зд.85 н.с.зд.83 канальная 

783  40422 ТЭЦ 5 Азина,49 1968 155,2 
тк3;н.с.ж.д.№167(

гвс) 
в.с.зд.49 канальная 

784  40436 ТЭЦ 5 Воровского,56-а 1996 23,8 тк3 н.с.зд.56-а канальная 

785  1100252 ТЭЦ 5 Некрасова,90(ввод цтп) 1996 39 ЦТПСельмаш н.с.зд.цеха канальная 

786  40440 ТЭЦ 5 Красина,3 1984 61 тк1 н.с.зд.3 канальная 

787  40441 ТЭЦ 5 Лепсе,77 1973 104,0 тк11 н.с.зд.77 канальная 
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788  40441 ТЭЦ 5 Попова,36 1965 34,1 н.с.тк7(9-07) н.с.зд.36 канальная 

789  40620 ТЭЦ 5 Ленина,102-б 1996 89 н.с.тк1(6-69а) н.с.зд.102-б канальная 

790  40680 ТЭЦ 5 Солнечная,31/3 1996 203,2 ЦТП42 н.с.зд.41670 канальная 

791  40678 ТЭЦ 5 Ульяновская,14/3 1996 27,5 тк8 н.с.зд.41712 канальная 

792  1100069 ТЭЦ 4 Большевиков,28 1996 54,8 н.с.тк43952 н.с.зд.28 канальная 

793  301020 Котельная НМЗ Пушкарева,12 1969 20 ТК1-6 н.с.зд.12 канальная 

794  301008 Котельная НМЗ Опарина,2(пож.депо) 1996 40 ТК14 н.с.зд.Пож.депо канальная 

795  01100532 ТЭЦ 5 Ленина,164/2 1977 54 тк5 тк6 канальная 

796  101034450 ТЭЦ 5 Воровского,56-а 1989 28 н.с.зд.1 тк3 канальная 

797  40406 ТЭЦ 5 Конева,7/7 1983 234 тк17 н.с.зд.41827 канальная 

798  40419 ТЭЦ 4 Монтажников,38 1979 111,5 н.с.тк3 н.с.зд.38 канальная 

799  40836 ТЭЦ 5 Маклина,61-а 1973 49,2 н.с.тк2 н.с.зд.61-а канальная 

800  40171/4 ТЭЦ 5 Горького,49 1966 149,5 тк5 н.с.зд.49 канальная 

801  40562 ТЭЦ 4 Кольцова,2/13 1964 116,5 тк146 н.с.зд.41306 канальная 

802  40415 ТЭЦ 5 Конева,9(и ввод цтп) 1990 188,2 тк23 н.с.зд.9 канальная 

803  1100157 ТЭЦ 5 Красноармейская,57 1964 124,5 тк4 н.с.зд.57 канальная 

804  40075 ТЭЦ 5 Маклина,58-а 1982 171,5 тк9(2) н.с.зд.58-а канальная 

805  7012/14 ТЭЦ 4 Подгорная,14 1969 72 тк4 н.с.зд.14 канальная 

806  7012/17 ТЭЦ 4 Свердлова,30-а 1969 192 ЦТП143 н.с.зд.30-а канальная 

807  40490 ТЭЦ 4 Дзержинского,48 1968 246 н.с.тк42 н.с.зд.48 канальная 

808  60036 ТЭЦ 4 Октябрьский,30-а 1965 75,5 н.с.тк41426 н.с.зд.30-а канальная 

809  40535 ТЭЦ 5 Калинина,32 1968 82,2 н.с.тк2 н.с.зд.32 канальная 

810  40785 ТЭЦ 4 Лепсе,57 1971 41 тк15 н.с.зд.57 канальная 

811  40564 ТЭЦ 4 Кольцова,4 1964 39,5 тк123 н.с.зд.4 канальная 

812  40563 ТЭЦ 4 Кольцова,4-а 1963 64 тк124 н.с.зд.4-а канальная 

813  40575 ТЭЦ 4 Ломоносова,27 1964 110,5 тк221 н.с.зд.27 канальная 

814  40409 ТЭЦ 5 Строителей,46 1985 266,8 ЦТП39 н.с.зд.46 канальная 

815  40533 ТЭЦ 5 Базовый,12-а 1997 195 ут1 н.с.зд.гараж канальная 

816  40983 ТЭЦ 4 С.Халтурина,68 1967 66,1 н.с.тк5-а н.с.зд.68 канальная 

817  40751 ТЭЦ 4 К.Маркса,62 1963 43,5 н.с.тк1 н.с.зд.62 канальная 

818  40301 ТЭЦ 5 Сурикова,22-в 1982 112 тк1 в.с.зд.22-в канальная 

       9454,05    

0,115 – 
0,125 

819  40443 ТЭЦ 5 Юровской,1 1990 176,6 тк16 н.с.зд.1 канальная 

820  60029 ТЭЦ 4 Лепсе,37 1971 188 тк5 н.с.зд.37 канальная 

821  60027 ТЭЦ 4 Мира,26 1971 96 тк9 н.с.зд.26 канальная 

822  60030 ТЭЦ 4 Профсоюзная,23-а 1960 244,5 н.с.тк2 
н.с.зд.27 и 

н.с.зд.№23-а 
канальная 

823  60161 ТЭЦ 4 Шаляпина,6-а 1969 31,5 тк6 н.с.зд.6-а канальная 

824  60023 ТЭЦ 5 К.Либкнехта,148 1972 29,5 н.с.ткк3 н.с.зд.148 канальная 

825  60028 ТЭЦ 5 К.Либкнехта,150 1971 59,5 тк5 н.с.зд.150 канальная 

826  40085 ТЭЦ 4 Свободы,23 1982 175 н.с.ткК14/К3 н.с.зд.23 канальная 
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827  40831 ТЭЦ 4 Московская,155 1976 175,2 тк10 н.с.зд.155 канальная 

828  7012/13 ТЭЦ 4 Свердлова,34 1969 130,5 тк5 н.с.зд.34 канальная 

829  7012/15 ТЭЦ 4 Подгорная,16 1969 78,75 тк1 н.с.зд.16 канальная 

830  7012/16 ТЭЦ 4 Свердлова,24-а 1969 198 тк2 н.с.зд.24-а канальная 

831  40617 ТЭЦ 5 Азина,10 1999 71,2 тк1-а н.с.зд.10 канальная 

832  40530 ТЭЦ 5 Попова,17 1968 144,2 тк3 н.с.зд.17 канальная 

833  60159 ТЭЦ 4 Шаляпина,8 1968 157 тк11 н.с.зд.8 канальная 

834  40651 ТЭЦ 5 С.Халтурина,1 1971 94,8 н.с.тк42125 н.с.зд.1 канальная 

835  40445 ТЭЦ 5 Некрасова,32-а 1983 196 тк1 н.с.зд.32-а канальная 

       2246,25    

0,125 – 
0,145 

836  60023 ТЭЦ 4 К.Маркса,13-б 2000 21,1 
н.с.зд.15-а (тсж 

Дом№3) 
н.с.зд.13-б канальная 

837  60275 ТЭЦ 4 Октябрьский,10-а(ввод цтп) 2000 45,8 тк8 ЦТП135 канальная 

838  101033675 Котельная 10.3 Комсомольская,65 1968 58 ТК59 н.с.зд.65 канальная 

839  143 Котельная 10.1 Победилово,(ввод цтп-1) 2000 322,2 ут3 ЦТП1п канальная 

840  143 Котельная 10.1 Победилово,1 2000 44,25 ЦТП1п н.с.зд.1 канальная 

841  1100046 Котельная 9.5 П.Корчагина,240 2000 68 ЦТП41707 н.с.зд.240 канальная 

842  01010001/т ТЭЦ 4 Ленина,52 1962 65,6 ТК23 ТК1 канальная 

843  60038 ТЭЦ 4 Кольцова,10-б 1968 79,2 тк218 н.с.зд.10-б канальная 

844  40360 ТЭЦ 5 Верхосунская,17 1988 103,0 тк11 в.с.зд.17 канальная 

845  1100332 ТЭЦ 4 Октябрьский,109 1986 11,5 ТК1 н.с.зд.109 канальная 

846  40906 ТЭЦ 5 Хлебозаводской,30 1974 70,6 тк1 н.с.зд.30 канальная 

847  40639 ТЭЦ 5 Воровского,137 1975 273 тк9 тк10 канальная 

848  40548 ТЭЦ 5 Октябрьский,100 1961 127,5 н.с.тк1(6-51) н.с.зд.100 канальная 

849  40571 ТЭЦ 5 Воровского,94 1980 342 тк11 н.с.зд.94 канальная 

850  101203 ТЭЦ 4 Профсоюзная,71 1981 79,5 н.с.тк4 н.с.зд.71 канальная 

851  1043 ТЭЦ 4 Ленина,64(стр.№8) 1998 11 ТК2 н.с.зд.64 канальная 

852  40600 ТЭЦ 5 Красина,7 1982 189,2 тк1 н.с.зд.7 канальная 

853  40360 ТЭЦ 5 Верхосунская,17 1989 212,4 н.с.зд.г/б№4 в.с.зд.17 канальная 

854  40610 ТЭЦ 5 Чапаева,47-а 1997 59 ЦТП99 н.с.зд.47-а канальная 

855  40412 ТЭЦ 5 Волкова,1 1988 158,8 тк22 н.с.зд.1 канальная 

856  60049 ТЭЦ 5 Стальной,5 2000 268,7 
н.с.тк2(Маяковски

е сети) 
н.с.зд.5 канальная 

857  91989 Котельная 9.14 П.Корчагина,45 1955 372 ТК17 н.с.зд.45 канальная 

858  1100198 ТЭЦ 4 Советская,33/13 1988 99 ЦТП69 н.с.зд.33/13 канальная 

859  40393 ТЭЦ 5 Конева,7 1983 154 тк15 н.с.зд.7 канальная 

860  469 Котельная 10.3 Сосновая,1 1996 98 ТК78 н.с.зд.1 канальная 

861  469 Котельная 10.3 Молодежный,5(ввод№2 на корп№3) 1996 154 ТК75 н.с.зд.5 канальная 

862  40459 ТЭЦ 4 Ломоносова,22 1997 319 ЦТП58(Т1,2)-тк-1 н.с.зд.22 канальная 

863  60033 ТЭЦ 4 Шинников,30-а(ввод цтп) 1970 89,5 н.с.тк11(С-К11) ЦТП7 канальная 

864  601213 ТЭЦ 4 Октябрьский,4-а(баня) 1978 143,5 тк6 н.с.зд.4-а канальная 
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865  40453 ТЭЦ 4 Студенческий,10/1 1997 84,7 утА н.с.зд.10/1(1-оч.) канальная 

       4124,05   канальная 

0,145 – 
0,175 

866  40440 ТЭЦ 5 Строителей,24 1975 156 ЦТП3 тк19 канальная 

867  60071 ТЭЦ 5 Ленина,116 2000 105,1 тк1 н.с.зд.116 канальная 

868  7012/7 ТЭЦ 4 Подгорная,18-а 1989 66 ЦТП143 н.с.зд.18-а канальная 

869  143 Котельная 10.1 Победилово,2-а(дом ветеранов) 2000 73 ут6 н.с.зд.2а канальная 

870  40128 ТЭЦ 4 Ленина,15 1983 33 ЦТП47 н.с.зд.15 канальная 

871  60019 ТЭЦ 5 Воровского,37 1999 57 ЦТП114 н.с.зд.37 канальная 

872  60019 ТЭЦ 5 Воровского,37(ввод цтп) 1999 89,5 н.с.тк1 ЦТП114 канальная 

873  1100011 ТЭЦ 5 Ленина,174(ввод цтп) 1999 17,5 н.с.тк12 ЦТП106 канальная 

874  1100540 ТЭЦ 5 Ленина,164/6 1999 107 тк2 н.с.зд.164/6 канальная 

875  101033673 ТЭЦ 5 Красина,5 1999 97,5 ТК1 тк1,1 канальная 

876  101033673 ТЭЦ 5 Красина,5 1999 132 ЦТП13 н.с.зд.5 канальная 

877  1100137 ТЭЦ 5 Милицейская,45(и ввод цтп) 1970 3 н.с.тк1 н.с.зд.45 канальная 

878  1100155 ТЭЦ 5 Красноармейская,53 1963 76 тк3;н.с.ж.д.№48-в н.с.зд.53 канальная 

879  40495 ТЭЦ 5 Некрасова,65 1981 54 ЦТП27 н.с.зд.65 канальная 

880  40492 ТЭЦ 4 С.Халтурина,40 1998 130,8 тк2 н.с.зд.40 канальная 

881  1100532 ТЭЦ 5 Ленина,164/2 1977 10 тк4 тк3 канальная 

882  1100258 ТЭЦ 4 Упита,6 1998 323 ЦТП105 н.с.зд.6 канальная 

883  40529 ТЭЦ 5 Комсомольская,21 1972 108 тк5 тк6 канальная 

884  40276 ТЭЦ 5 Щорса,30(и ввод цтп) 1971 112 н.с.тк6(9-06) н.с.зд.30 канальная 

885  40610 ТЭЦ 5 Чапаева,47-а(ввод цтп) 1997 177,5 н.с.ткК-10 ЦТП99 канальная 

886  7012/22 ТЭЦ 4 Орджоникидзе,3 1997 45 н.с.тк17(43)(ОЦМ) н.с.зд.3 канальная 

887  7012/22 ТЭЦ 4 Орджоникидзе,3(ввод на насосн.) 1997 86 н.с.зд.3 н.с.зд.насосная канальная 

888  000660/05 ТЭЦ 4 Кольцова,15 1997 15 н.с.зд.10 н.с.зд.15 канальная 

889  1100532 ТЭЦ 5 Ленина,166-а(здание селекц.центр) 1977 6 тк5 н.с.зд.166-а канальная 

890  40461 ТЭЦ 5 Герцена,37 1997 112,8 н.с.тк6 н.с.зд.37 канальная 

891  40418 ТЭЦ 4 Чернышевского,29 1956 143,8 н.с.тк11(С-К11) н.с.зд.29 канальная 

892  40416 ТЭЦ 4 Дерендяева,25 1996 136,1 н.с.тк2-05а н.с.зд.25 канальная 

893  40442 ТЭЦ 5 Пугачева,33 1996 152 тк4 н.с.зд.33 канальная 

894  60057 ТЭЦ 5 Тургенева,2 1996 44 ЦТП136 н.с.зд. 2 канальная 

895  7012/6 ТЭЦ 4 Подгорная,18 1983 43,5 ЦТП143 н.с.зд.18 канальная 

896  469 Котельная 10.3 Молодежный,5(ввод№3 на корп№4) 1996 190 ТК76 н.с.зд.5 канальная 

897  101033679 ТЭЦ 5 Октябрьский,153(4оч.) 1996 184 ЦТП190 н.с.зд.153 канальная 

898  601202 ТЭЦ 4 Сутырина,20 1971 59 тк3 н.с.зд. 20 канальная 

899  40855 ТЭЦ 4 Ломоносова,5-а 1975 255 н.с.тк2 н.с.зд.5-а канальная 

900  469 Котельная 10.3 Молодежный,5(ввод№5 на корп№6) 1996 186 ЦТП2л н.с.зд.5 канальная 

901  301008 Котельная НМЗ Опарина,11 1978 322 ТК3 н.с.зд.11 канальная 

902  469 Котельная 10.3 Молодежный,5(ввод№4 на корп№5) 1996 214 ТК77 н.с.зд.5 канальная 

       4122,1    

0,175 – 903  1100146 ТЭЦ 5 Воровского,74-а(ввод цтп) 1970 212 н.с.тк6(1) ЦТП26 канальная 
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Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

0,200 904  301008 Котельная НМЗ М.Гвардии,9 1981 340 ТК3 н.с.зд.9 канальная 

       552    

0,200 – 
0,225 

905  1200004 Котельная 6.1 Чистые пруды(на быв.котельную) 1999 74,5 тк1 
н.с.зд.бывшей 

уголь. котельной 
канальная 

906  40530 ТЭЦ 5 Комсомольская,23 1972 96 тк4 тк5 канальная 

907  40129 ТЭЦ 4 Труда,32(магистраль) 1985 136 н.с.тк15 тк5 канальная 

908  40457 ТЭЦ 5 Ленина,167 1997 94 тк7 н.с.зд.167 канальная 

909  60123 ТЭЦ 4 Сутырина,3 1997 80 ЦТП127 н.с.зд.3 канальная 

910  7102068 ТЭЦ 5 Тургенева,2(ввод цтп) 1996 196 ТК3 ЦТП136 канальная 

       676,5    

0,225 – 
0,250 

911  1100532 ТЭЦ 5 Ленина,164/2 1977 74 н.с.зд.Котельной тк2 канальная 

912  40555 ТЭЦ 5 Горького,56 1972 17,2 ЦТП23 тк1 канальная 

913  40555 ТЭЦ 5 Горького,56 1972 100 тк1 тк2 канальная 

914  40555 ТЭЦ 5 Горького,56 1972 150 тк2 тк3 канальная 

915  469 Котельная 10.3 Молодежный,5(ввод цтп-2) 1996 323 ТК66 ЦТП2л канальная 

       664,2    

Магистральные тепловые сети 

0,350 – 
0,400 

916  1100035 ТЭЦ 5 
Воровского,77 (ЦУМ-
переход)(магистраль) 

2000 93,5 тч.1;3 тч.2;4 канальная 

 

Продолжение таблицы 4.2.43. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,075 – 0,080 371 

0,080 – 0,090 7581,45 

0,090 – 0,100 1915,7 

0,100 – 0,115 9454,05 

0,100 – 0,115 2246,25 

0,115 – 0,125 4124,05 

0,125 – 0,145 4122,1 

0,145 – 0,175 552 

0,175 – 0,200 676,5 

0,200 – 0,225 664,2 

0,350 – 0,400 93,5 

ИТОГО 31800,8 
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Таблица 4.2.44. 

Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,090 – 
0,100 

917  40614 ТЭЦ 5 К.Маркса,139 1982 141 ЦТП110 н.с.зд.139 надземная 

918  101033294 Котельная НМЗ Советская,81 1980 16 УТ2* н.с.зд.81 надземная 

919  90244 Котельная 9.14 П.Корчагина,62 1955 93,2 ТК15 н.с.зд.62 надземная 

       250,2    

0,100 – 
0,115 

920  301012 Котельная НМЗ Орджоникидзе,19(отд.кадров) 1979 75 УТ1 
н.с.зд.Мастерско

й 
надземная 

921  1100046 Котельная 9.5 П.Корчагина,240(ввод пар на цтп-3) 2000 471,8 котельная41768 ЦТП41707 надземная 

922  60059 ТЭЦ 5 Ленина,179 1999 94,9 
ЦТП87(1д-

150);УТ-1(2Ф100) 
ут1 и н.с.зд. надземная 

       641,7    

0,225 – 
0,250 

923  1200004 Котельная 6.1 Чистые пруды(выход с газ.кот.) 1999 54 котельная41645 тк1 надземная 

924  1100033 ТЭЦ 5 Верхосунская,8(ввод цтп-108) 1998 116 ут3(павильон) ЦТП108 надземная 

925  16168 ТЭЦ 5 Верхосунская,21(ввод цтп-158/1 верх) 1998 170,8 ТК24 ЦТП158/1 надземная 

       340,8    

Магистральные тепловые сети 

0,250 – 
0,350 

926  1100033 ТЭЦ 5 Верхосунская(магистраль) 1998 251,5 ут1 ут3(павильон) надземная 

927  40614 ТЭЦ 5 К.Маркса,139 1982 141 ЦТП110 н.с.зд.139 надземная 

       392,5    

           

Продолжение таблицы 4.2.44. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,090 – 0,100 250,2 

0,100 – 0,115 641,7 

0,225 – 0,250 340,8 

0,250 – 0,350 392,5 

ИТОГО 1625,2 
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Таблица 4.2.45. 

Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,075 – 
0,080 

928  60091 ТЭЦ 4 Кирпичная,5(ввод цтп) 1982 15,2 тк7 ЦТП120 канальная 

929  40907 ТЭЦ 4 К.Маркса,47(2 ввод) 1977 163 н.с.зд.47 н.с.зд.47 канальная 

930  40596 ТЭЦ 4 Монтажников,6 1960 27,5 тк61 н.с.зд.6 канальная 

931  40673 ТЭЦ 5 Сурикова,5-а 1973 89 тк5 н.с.зд.5-а канальная 

932  60058 ТЭЦ 4 Горбуновой,16 1971 64 
н.с.тк3(жск 

"Строитель") 
н.с.зд.16 канальная 

933  60061 ТЭЦ 4 Дзержинского,46 1969 59 тк5-а н.с.зд.46 канальная 

934  60120 ТЭЦ 4 Свердлова,9 1958 107,3 тк7 н.с.зд. 9 канальная 

935  60138 ТЭЦ 4 Свердлова,12 1957 91 тк11 н.с.зд. 12 канальная 

936  60139 ТЭЦ 4 Свердлова,14 1957 76,5 тк12(ковер) н.с.зд. 14 канальная 

937  60140 ТЭЦ 4 Свердлова,16 1958 76 тк13 н.с.зд. 16 канальная 

938  60168 ТЭЦ 4 Свердлова,11 1960 87,8 тк5 н.с.зд. 11 канальная 

939  60171 ТЭЦ 4 Свердлова,15-а 1965 82,5 тк7(ковер) н.с.зд.15-а канальная 

940  60163 ТЭЦ 4 Шаляпина,4 1969 45 тк8 н.с.зд.4 канальная 

941  601236 ТЭЦ 4 Октябрьский,15 1949 61,5 ЦТП131 н.с.зд. 15 канальная 

942  60240 ТЭЦ 4 Дружбы,5 1951 141,8 тк11 н.с.зд. 5 канальная 

943  40599 ТЭЦ 5 Производственная,17/3 1977 236,8 тк5 н.с.зд.17/3 канальная 

       1423,9    

0,080 – 
0,090 

944  60274 ТЭЦ 5 К.Либкнехта,86 1984 32 н.с.тк1 н.с.зд. 86 канальная 

945  7012/83 ТЭЦ 4 Металлургов,14 1974 9 тк26 н.с.зд.14 канальная 

946  474 Котельная 10.3 Октябрьская,51 1983 10 ТК36 н.с.зд.51 канальная 

947  000660/07 ТЭЦ 4 Московская,183 1977 63,5 ТК25 н.с.зд.183 канальная 

948  1100498 ТЭЦ 4 Свободы,41(нарко.дисп.-быв.д/с№161) 1979 119,9 ТК14 н.с.зд.41 канальная 

949  101033887 ТЭЦ 5 Маклина,57 2005 13,6 ТК5 н.с.зд.57 канальная 

950  101033229 ТЭЦ 4 Упита,5/1 2005 3,2 ТК1 н.с.зд.41644 канальная 

951  101032562 Котельная 9.5 П.Корчагина,217-а 1980 144 ТК8 н.с.зд.217а канальная 

952  11010303 ТЭЦ 5 Попова,37 1969 93 ТК5 н.с.зд.37 канальная 

953  40650 ТЭЦ 5 Московская,150 1975 21 тк24 н.с.зд.150 канальная 

954  40478 ТЭЦ 4 Свободы,25 1985 20,1 н.с.тк4 н.с.зд.25 канальная 

955  60018 ТЭЦ 5 Левитана,6 1964 65 тк3 н.с.зд.6 канальная 

956  60019 ТЭЦ 5 Левитана,8 1963 24 тк4 н.с.зд.8 канальная 

957  1210002 ТЭЦ 5 Левитана,2 1969 126,75 ТК5 н.с.зд.2 канальная 

958  40698 ТЭЦ 5 Дерендяева,71 1976 23 тк2 н.с.зд.71 канальная 

959  40634 ТЭЦ 5 Волкова,2/2 1987 61,8 н.с.зд.41652 н.с.зд.41672 канальная 

960  60030 ТЭЦ 5 Красноармейская,30-б 1969 45 тк1 н.с.зд.пристроя канальная 

961  60023 ТЭЦ 4 Производственная,1 1977 81 тк17 н.с.зд.1 канальная 

962  60034 ТЭЦ 5 Воровского,104 1988 46 тк8 н.с.зд.104 канальная 

963  60281 ТЭЦ 4 Советская,4-а 1970 40 тк3 н.с.зд. 4-а канальная 
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Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

964  1200001 ТЭЦ 5 К.Маркса,142 1988 72,5 н.с.тк13 н.с.зд.142 канальная 

965  301017 Котельная ЖБИ Трудовая,20 1972 128 ТК2 ТК4 канальная 

966  301017 Котельная ЖБИ Молодежная,2 1972 80 ТК1 н.с.зд.2 канальная 

967  101033884 ТЭЦ 5 М.Гвардии,84-а 2003 14,5 ТК8 н.с.зд.84а канальная 

968  40354 ТЭЦ 5 Горького,43 1982 39,2 н.с.зд.41 в.с.зд.43 канальная 

969  40691 ТЭЦ 5 Маклина,30 1976 7 н.с.зд.86 н.с.зд.30 канальная 

970  40094 ТЭЦ 5 Маклина,50 1975 46 тк1 н.с.зд.50 канальная 

971  40990 ТЭЦ 4 Октябрьский,6 1957 2 тк8 н.с.зд.6 канальная 

972  60036 ТЭЦ 5 Милицейская,37 1977 60 ЦТП118 н.с.зд.37 канальная 

973  60121 ТЭЦ 4 Курагинский,2 1965 183,05 тк4(от);8(гвс) н.с.зд. 2 канальная 

974  60132 ТЭЦ 4 Шаляпина,7 1967 175 тк9 н.с.зд. 7 канальная 

975  60169 ТЭЦ 4 О.Кошевого,4 1962 90 тк2 н.с.зд. 4 канальная 

976  60170 ТЭЦ 4 Свердлова,13-а 1974 8 тк13 н.с.зд. 13-а канальная 

977  1100264 ТЭЦ 4 О.Кошевого,6 1970 105 ЦТП128 н.с.зд.6 канальная 

978  601200 ТЭЦ 4 Макаренко,6 1969 50 н.с.зд.8 н.с.зд. 6 канальная 

979  60190 ТЭЦ 4 Подгорная,8 1963 56 тк9 н.с.зд. 8 канальная 

980  601206 ТЭЦ 4 Октябрьский,12 1961 16 ЦТП130 н.с.зд. 12 канальная 

981  601208 ТЭЦ 4 Октябрьский,16 1962 124,2 
тк1(от);н.с.ж.д№1

4-б(гвс) 
н.с.зд. 16 канальная 

982  601211 ТЭЦ 4 Октябрьский,10 1961 164,25 н.с.зд.8 н.с.зд. 10 канальная 

983  1100266 ТЭЦ 4 Октябрьский,6-а 1976 67,5 тк5 н.с.зд.6-а канальная 

984  1100268 ТЭЦ 4 Подгорная,1 1980 39,1 тк8 н.с.зд.1 канальная 

985  601224 ТЭЦ 4 Правды,3 1954 118,5 тк6 н.с.зд. 3 канальная 

986  601227 ТЭЦ 4 Октябрьский,1 1961 110,5 тк1(ковер) н.с.зд. 1 канальная 

987  601233 ТЭЦ 4 Правды,6/8 1979 25,8 тк1 н.с.зд. 41857 канальная 

988  1100113 ТЭЦ 5 Милицейская,24-а 2002 71,8 ЦТП117 н.с.зд.24-а канальная 

989  01022042/т Котельная ТУ-43 Проектная,31 1992 60 УТ4 ТК1 канальная 

990  01022042/т Котельная ТУ-43 Проектная,30(быв.Народная.30) 1992 158 УТ3 н.с.зд.30 канальная 

991  01022042/т Котельная ТУ-43 Проектная,29(общ.быт.корп) 1992 14 УТ2 н.с.зд.29 канальная 

992  01022042/т Котельная ТУ-43 Проектная,29(учеб.мастерские) 1992 117 УТ1 н.с.зд.29 канальная 

993  40439 ТЭЦ 5 Менделеева,29 1975 66,4 тк2 н.с.зд.29 канальная 

994  1100138 ТЭЦ 5 Строителей,36 1975 162 тк16 тк17 канальная 

995  40460 ТЭЦ 4 Воровского,133 1978 9 н.с.тк17 н.с.зд.133 канальная 

996  40268 ТЭЦ 5 Комсомольская,91-а 1986 46 ЦТП48 н.с.зд.91-а канальная 

997  40135 ТЭЦ 4 Менделеева,16/1(дет.поликлиника) 1984 139 н.с.зд.16 н.с.зд.41655 канальная 

998  1100190 Котельная 6.12 Ленина,207(корп.№5,6) 1964 38,55 тк4 н.с.зд.корпуса канальная 

999  40603 ТЭЦ 5 Производственная,16 1989 37 н.с.тк3 н.с.зд.16 канальная 

1000  40618 ТЭЦ 5 Воровского,52 1970 13 тк1 н.с.зд.52 канальная 

1001  60074 ТЭЦ 4 Московская,159 1967 42 тк13 н.с.зд.159 канальная 

1002  60045 ТЭЦ 5 Свободы,139 1981 188 тк4 н.с.зд.139 канальная 

1003  301021 Котельная НМЗ Советская,89(поликлиника от) 2001 112,5 УТ2 н.с.зд.поликлини канальная 
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Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

ки 

1004  530351 ТЭЦ 5 Гороховский,15 1974 132 ТК5 тк5,1 канальная 

1005  601218 ТЭЦ 4 Октябрьский,5-а(ввод цтп) 1954 152 тк1 ЦТП132 канальная 

1006  60001 Котельная 6.9 4-Пятилетки,40(шк.интернат№6) 1968 396 котельная6.9 н.с.зд.корпусов канальная 

1007  60119 ТЭЦ 4 Свердлова,7 1958 146,8 ЦТП126 н.с.зд. 7 канальная 

1008  601237 ТЭЦ 4 Октябрьский,17 1949 104,3 тк10 н.с.зд. 17 канальная 

1009  1100229 ТЭЦ 5 Ленина,148 1993 288 тк1 в.с.зд.148 канальная 

1010  40401 ТЭЦ 5 Волкова,5/2 1985 67,4 ЦТП39 н.с.зд.41675 канальная 

1011  31 ТЭЦ 5 Сурикова,7 1970 49 н.с.тк4 н.с.зд.7 канальная 

1012  60284 ТЭЦ 4 Северное кольцо,46 1958 169,5 
н.с.ЦТПЧП"Панте

леева" 
н.с.зд. 46 канальная 

1013  60162 ТЭЦ 4 Шаляпина,2-а 1970 87,5 тк7 н.с.зд.2-а канальная 

1014  60238 ТЭЦ 4 Октябрьский,19 1949 93 тк13 н.с.зд. 19 канальная 

1015  40515 ТЭЦ 5 Красноармейская,30 1967 41,5 н.с.тк22433 н.с.зд.30 канальная 

1016  60127 ТЭЦ 4 Шаляпина,1 1967 129 
тктк-4(от);ЦТП-

124(гвс) 
н.с.зд.1 канальная 

1017  60128 ТЭЦ 4 Шаляпина,3 1958 68 тк5(от);6*(гвс) н.с.зд. 3 канальная 

1018  60136 ТЭЦ 4 Свердлова,8 1957 89 тк3* н.с.зд. 8 канальная 

1019  60137 ТЭЦ 4 Свердлова,10 1957 70,2 тк10 н.с.зд. 10 канальная 

1020  60160 ТЭЦ 4 Шаляпина,6 1968 148,5 тк5 н.с.зд.6 канальная 

       6306,9   канальная 

0,090 – 
0,100 

1021  1101678 ТЭЦ 4 Мопра,25(1оч.) 2005 43,3 ТК2 н.с.зд.25 канальная 

1022  60115 ТЭЦ 4 Свердлова,9-б 1969 125,5 тк3 н.с.зд. 9-б канальная 

1023  601223 ТЭЦ 4 Правды,5 1954 121,3 тк5(от);8(гвс) н.с.зд. 5 канальная 

1024  601226 ТЭЦ 4 Ленинградская,4 1961 224,5 тк8 н.с.зд. 4 канальная 

1025  40277 ТЭЦ 5 Щорса,25 1974 153,6 ЦТП77 н.с.зд.25 канальная 

1026  474 Котельная 10.3 Октябрьская,41 1983 93,5 ТК29 н.с.зд.41 канальная 

1027  7102118 ТЭЦ 5 М.Гвардия,52(2оч.) 1987 75 ЦТП142 н.с.зд.52 канальная 

1028  40494 ТЭЦ 4 Володарского,98 1972 76,5 н.с.тк1 н.с.зд.98 канальная 

1029  60079 ТЭЦ 4 Орджоникидзе,8 1973 114 тк3 н.с.зд.8 канальная 

1030  60258 ТЭЦ 4 Луганская,2 1984 315 тк3 н.с.зд. 2 канальная 

1031  60196 ТЭЦ 4 Подгорная,4 1963 151,2 тк15 н.с.зд. 4 канальная 

1032  60285 ТЭЦ 4 Свободы,54-в 2002 121,6 н.с.тк2(16) н.с.зд. 54-в канальная 

1033  40588 ТЭЦ 5 Менделеева,25 1974 235,5 тк1 н.с.зд.25 канальная 

1034  40597 ТЭЦ 5 Производственная,17/1 1978 111,8 тк4 н.с.зд.41656 канальная 

1035  60129 ТЭЦ 4 Шаляпина,3-а 1969 54,4 тк6 н.с.зд.3-а канальная 

1036  60130 ТЭЦ 4 Шаляпина,5 1966 163,5 тк7 н.с.зд. 5 канальная 

1037  60166 ТЭЦ 4 Курагинский,5 1960 36,8 тк1 н.с.зд. 5 канальная 

1038  143 ТЭЦ 5 М.Гвардии,48-а 1975 67 н.с.тк16072 н.с.зд.48-а канальная 

1039  40162 ТЭЦ 5 Азина,55 1974 82,8 
н.с.зд.167(2 вы-

хода) 
н.с.зд.55 канальная 
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1040  60167 ТЭЦ 4 Курагинский,3 1960 84 тк3 н.с.зд. 3 канальная 

1041  40695 ТЭЦ 5 Дерендяева,70 1972 97,2 н.с.тк1-49(К6) н.с.зд.70 канальная 

       2548    

0,100 – 
0,115 

1042  40886 ТЭЦ 4 С.Халтурина,102 1981 20 н.с.тк1 н.с.зд.102 канальная 

1043  601231 ТЭЦ 4 Октябрьский,5 1987 15 н.с.зд.7 н.с.зд. 5 канальная 

1044  301005 Котельная ЛПК Кирова,61-а 1993 34 ТК131 н.с.зд.61-а канальная 

1045  ККС Котельная 6.8 Потребкооперации,14(ввод цтп) 2005 116 ут2 ЦТПМО канальная 

1046  2 Котельная 8.2 Орджоникидзе,2/1 2005 39,4 УТ5 н.с.зд.41641 канальная 

1047  2 Котельная 8.2 Орджоникидзе,2-а 2005 28,2 УТ6 н.с.зд.2а канальная 

1048  60029 ТЭЦ 5 Калинина,65-а(ввод) 1959 117 н.с.тк3 н.с.зд.65-а канальная 

1049  01010005/т ТЭЦ 4 Свердлова,4(гинекология) 1965 51,45 тк6 н.с.зд.корпуса канальная 

1050  1100013 Котельная НЛК Гагарина,2(Профилакторий НМЗ) 2004 60 УТ8 
н.с.зд.Профилак

тория 
канальная 

1051  474 Котельная 10.3 Ленина,21 1983 40 н.с.зд.22 н.с.зд.21 канальная 

1052  1101203 ТЭЦ 5 Ленина,102-а 2004 82,3 н.с.тк25720 н.с.зд.102-а канальная 

1053  60066 ТЭЦ 5 Верхосунская,21 1981 26 тк3 н.с.зд. 21 канальная 

1054  7012/72 ТЭЦ 4 Металлургов,10 1954 300 тк2 н.с.зд.10 канальная 

1055  01020833/т ТЭЦ 5 Красноармейская,38 1992 9 н.с.тк21702 н.с.зд.38 канальная 

1056  301017 Котельная ЖБИ Молодежная,3 1977 40 ТК2 н.с.зд.3 канальная 

1057  530114 Котельная 10.3 Октябрьская,55(общ.РЖД) 1983 15 ТК45 н.с.зд.55 канальная 

1058  01101145 ТЭЦ 4 Ленина,18(1оч.) 2003 47 ТК1 тк2 канальная 

1059  40529 ТЭЦ 5 Комсомольская,21 1972 47 тк6 н.с.зд.21 канальная 

1060  40587 ТЭЦ 5 Московская,152 1976 61,4 тк24 тк25 канальная 

1061  60122 ТЭЦ 4 Сутырина,14 1979 79 тк14 н.с.зд. 14 канальная 

1062  60199 ТЭЦ 4 Макаренко,8 1969 28 тк6 н.с.зд. 8 канальная 

1063  1100265 ТЭЦ 4 Макаренко,10-а(нас. "Авитека" ) 1996 9 тк1 н.с.зд.насосная канальная 

1064  601204 ТЭЦ 4 О.Кошевого,1-а 1975 59 тк5 н.с.зд. 1-а канальная 

1065  601205 ТЭЦ 4 О.Кошевого,1 1974 60 тк5 н.с.зд. 1 канальная 

1066  60186 ТЭЦ 4 Подгорная,2 1964 55 тк2 н.с.зд. 2 канальная 

1067  601225 ТЭЦ 4 Ленинградская,6 1960 45,5 тк2 н.с.зд. 6 канальная 

1068  60252 ТЭЦ 4 Ленинградская,10-г 1984 18,5 тк17 н.с.зд. 10-г канальная 

1069  60254 ТЭЦ 4 Ленинградская,10-б 1973 49 тк16 н.с.зд. 10-б канальная 

1070  60271 ТЭЦ 4 Дружбы,9-а 1984 87 тк18 н.с.зд.9-а канальная 

1071  40520 ТЭЦ 4 Дрелевского,6 1975 23 ЦТП11 н.с.зд.6 канальная 

1072  40650 ТЭЦ 5 Московская,150 1975 86 тк23 тк23а канальная 

1073  40655 ТЭЦ 5 Строителей,30 1975 41,4 ЦТП3 тк16а канальная 

1074  40369 ТЭЦ 5 Конева,13 1986 95,6 тк1 н.с.зд.13 канальная 

1075  60006 ТЭЦ 5 К.Маркса,95 1978 66 н.с.тк1 н.с.зд.95 канальная 

1076  1100496 ТЭЦ 4 Советская,79 2001 131,1 ЦТП184 н.с.зд.79 канальная 

1077  101033929 ТЭЦ 5 Ленина,168 2001 78,25 ТКУТ-15 тч.оп. канальная 

1078  101033929 ТЭЦ 5 Ленина,168 2001 100,7 тч.оп. н.с.зд.168 канальная 
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1079  1100527 ТЭЦ 5 Строителей,50/3 2001 106,2 ЦТП68 н.с.зд.50/3 канальная 

1080  60135 ТЭЦ 4 Свердлова,6 1966 89 ЦТП125 н.с.зд. 6 канальная 

1081  40498 ТЭЦ 5 Маклина,63-а 1971 43 тк5 н.с.зд.63-а канальная 

1082  60191 ТЭЦ 4 Свердлова,23 1960 240,1 тк8 н.с.зд. 23 канальная 

1083  5752 ТЭЦ 5 Маклина,44 1972 85 н.с.тк7 н.с.зд.44 канальная 

1084  1100013 Котельная НЛК Гагарина,2(лабораторный корпус) 1965 126 ЦТП2(г/б) н.с.зд.Лаб.корп. канальная 

1085  301017 Котельная ЖБИ Молодежная,1 1974 282 заборЖБИ н.с.зд.1 канальная 

1086  1210001 Котельная 10.2 Захарищевы,(Клуб) 1975 108 н.с.зд.1 н.с.зд.Клуба канальная 

1087  60049 ТЭЦ 5 Чапаева,47 1971 112 тк2(10) н.с.зд.47 канальная 

1088  60165 ТЭЦ 4 О.Кошевого,2 1962 109,5 ЦТП128 н.с.зд. 2 канальная 

1089  60194 ТЭЦ 4 Свердлова,27-а 1966 85,3 
ЦТП129(от);н.с.ж.

д№25-а(гвс) 
н.с.зд.27-а канальная 

1090  601222 ТЭЦ 4 Правды,7 1954 134,3 
ЦТП132(от);н.с.ж.

д.№6(гвс) 
н.с.зд. 7 канальная 

1091  40913 ТЭЦ 4 Лепсе,41 1971 127,3 тк6 н.с.зд.41 канальная 

1092  40912 ТЭЦ 4 Лепсе,43 1973 107 тк7 н.с.зд.43 канальная 

1093  40914 ТЭЦ 4 Лепсе,45 1971 93 тк8 н.с.зд.45 канальная 

1094  60082 ТЭЦ 4 Тиминский,3 1974 202,5 тк6 н.с.зд.3 канальная 

1095  40478 ТЭЦ 5 Воровского,70 1985 123,6 ЦТП46 н.с.зд.70 канальная 

1096  601207 ТЭЦ 4 Октябрьский,14 1961 106 ЦТП130 н.с.зд. 14 канальная 

1097  301024 Котельная 8.2 Советская,45 1978 117,3 
н.с.зд.ТУ-Гаражи 

8 района 
н.с.зд.45 канальная 

1098  90267 Котельная 9.14 Заречная,8 1959 73 ТК4 н.с.зд.8 канальная 

1099  40642 ТЭЦ 5 Воровского,143 1975 124 тк5 тк6 канальная 

1100  40644 ТЭЦ 5 Воровского,149 1975 60 тк4 тк5 канальная 

1101  60065 ТЭЦ 4 Кольцова,20 1981 44 тк3 н.с.зд.20 канальная 

1102  60033 ТЭЦ 5 Ленина,123 1980 48 ЦТП116 н.с.зд.123 канальная 

1103  60007 ТЭЦ 5 Некрасова,38 1980 61 ЦТП119 н.с.зд.38 канальная 

       5067,85    

0,115 – 
0,125 

1104  40492 ТЭЦ 5 Пугачева,8 1986 203,1 н.с.ткК-1 н.с.зд.8 канальная 

1105  40930 ТЭЦ 4 Труда,40 1968 142,5 н.с.ткК-14 н.с.зд.40 канальная 

1106  40849 ТЭЦ 5 К.Маркса,90 1972 110 н.с.тк9 н.с.зд.90 канальная 

1107  60024 ТЭЦ 4 Производственная,1-а 1978 101 тк16 н.с.зд.1-а канальная 

1108  60158 ТЭЦ 4 Вершининский,5 1973 80 тк10 н.с.зд.5 канальная 

1109  60184 ТЭЦ 4 Макаренко,9 1976 68 тк6 н.с.зд.9 канальная 

1110  60195 ТЭЦ 4 Подгорная,6 1963 65,3 тк14 н.с.зд. 6 канальная 

1111  40397 ТЭЦ 5 Конева,7/4 1983 125,8 ЦТП37 н.с.зд.41736 канальная 

1112  1100013 Котельная НЛК Гагарина,2(главный корпус) 1968 218 УТ1 н.с.зд.Гл.корп. канальная 

1113  1100946 ТЭЦ 4 Воровского,54-в 2004 50,5 ТК1 н.с.зд.54-в канальная 

1114  301017 Котельная ЖБИ Молодежная,4 1968 136 ТК10 н.с.зд.4 канальная 

1115  60062 ТЭЦ 4 Дзержинского,52 1970 127 тк6 н.с.зд.52 канальная 
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       1427,2    

0,125 – 
0,145 

1116  ККС Котельная 6.8 Потребкооперации,14(ввод цтп) 2005 491 
Котельная Лук-

Ойл 
ут1 канальная 

1117  ККС Котельная 6.8 Потребкооперации,14(ввод цтп) 2005 132 ут1 ут2 канальная 

1118  530106 ТЭЦ 5 Комсомольская,13 1987 62 ЦТП183 н.с.зд.13 канальная 

1119  101033229 ТЭЦ 4 Упита,5/1 2005 33,2 ТК12(9) тк1 канальная 

1120  5753 ТЭЦ 5 Щорса,36 1972 131 тк1 н.с.зд.36 канальная 

1121  301009 Котельная НМЗ Индустриальная,5-а(ввод ЦТП-6) 1980 28 Забор НМЗ ЦТП6 канальная 

1122  60066 ТЭЦ 4 Крупской,4-б 1984 46,5 тк2 н.с.зд.4-б канальная 

1123  601209 ТЭЦ 4 Октябрьский,14-а 1988 55 тк3 н.с.зд. 14-а канальная 

1124  60070 ТЭЦ 5 Маклина,46 1974 177,9 тк2 н.с.зд.46 канальная 

1125  60034 ТЭЦ 5 Ленина,125 1978 92 тк1 н.с.зд.125 канальная 

1126  60189 ТЭЦ 4 Свердлова,25-а 1986 39,6 тк4 и н.с.ж.д.№5 н.с.зд.25-а канальная 

1127  601203 ТЭЦ 4 Сутырина,18 1973 120,7 тк4 н.с.зд. 18 канальная 

1128  60253 ТЭЦ 4 Ленинградская,10-в 1979 141 тк16 н.с.зд. 10-в канальная 

1129  60255 ТЭЦ 4 Ленинградская,10-а 1973 131 тк15 н.с.зд. 10-а канальная 

1130  60256 ТЭЦ 4 Ленинградская,10 1971 177 тк13 н.с.зд. 10 канальная 

1131  60058 ТЭЦ 5 Милицейская,11 2002 98,7 н.с.тк29 н.с.зд. 11 канальная 

1132  40439 ТЭЦ 5 Менделеева,29 1975 170 тк1 тк2 канальная 

1133  40649 ТЭЦ 5 Московская,144 1975 139,2 тк2 тк3 канальная 

1134  40249 ТЭЦ 5 Милицейская,62 1985 85 ЦТП49 н.с.зд.62 канальная 

1135  50075 ТЭЦ 5 Производственная,25(Адм.зд.) 2001 39 ТК1-а н.с.зд.25 канальная 

1136  1101059 ТЭЦ 5 Сурикова,27 2001 23,55 ТК3,1 тк3,2 канальная 

1137  1100275 ТЭЦ 4 Октябрьский,107-а 2001 96,7 н.с.тк1 н.с.зд.107-а канальная 

1138  1101686 ТЭЦ 4 Энгельса,31-а(участок тс ) 2005 76 тч.1 тк6 канальная 

1139  40527 ТЭЦ 5 М.Гвардии,25/1 1972 128,7 н.с.тк6-77 н.с.зд.25/1 канальная 

1140  40330 Котельная 6.12 Ленина,200(гл.корп) 1980 336,6 котельная42522 н.с.зд.корпуса канальная 

1141  01110201/т ТЭЦ 5 Маклина,40-а 1988 66 н.с.тк2с н.с.зд.д/с канальная 

1142  5753 ТЭЦ 5 Красина,45-а 1972 67 тк2 н.с.зд.45-а канальная 

1143  60155 ТЭЦ 4 Макаренко,2 1978 74 тк2 н.с.зд.2 канальная 

1144  40479 ТЭЦ 5 Горького,35 1966 109,5 н.с.зд.54/1 н.с.зд.35 канальная 

1145  60118 ТЭЦ 4 Свердлова,5-а(ввод цтп) 1958 120,4 тк1 ЦТП126 канальная 

1146  60247 ТЭЦ 4 Октябрьский,13(ввод цтп) 1948 172,2 тк5 ЦТП131 канальная 

1147  60065 ТЭЦ 5 Верхосунская,19 1975 96 тк8 н.с.зд. 19 канальная 

1148  60154 ТЭЦ 4 Вершининский,7 1985 75 тк1 н.с.зд.7 канальная 

1149  601212 ТЭЦ 4 Октябрьский,8 1960 155 тк4 н.с.зд. 8 канальная 

1150  60044 ТЭЦ 5 Свободы,138 1974 72 ЦТП117 н.с.зд.138 канальная 

1151  301005 Котельная ЛПК Советская,168 1981 594 ТК201 н.с.зд.168 канальная 

       4652,45    

0,145 – 
0,175 

1152  10186 ТЭЦ 4 Ленина,61 1961 33 н.с.тк44593 н.с.зд.61 канальная 

1153  000660/07 ТЭЦ 4 Московская,183 1977 46 ТК24 тк25 канальная 
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1154  000660/08 ТЭЦ 4 Московская,185 1985 189,5 ТК25 н.с.зд.185 канальная 

1155  101033888 ТЭЦ 5 Маклина,57-59-б 2005 65,5 ТК6 тк4 канальная 

1156  2 Котельная 8.2 Орджоникидзе,2/1 - 2-а 2005 21,4 УТ2а ТК1 канальная 

1157  2 Котельная 8.2 Орджоникидзе,2/1 - 2-а 2005 273,8 ТК1 ТК4 канальная 

1158  2 Котельная 8.2 Орджоникидзе,2/1 - 2-а 2005 276 ТК4 УТ7 канальная 

1159  40507 ТЭЦ 5 Пугачева,22 1964 10 ЦТП25 тк1 канальная 

1160  101033886 ТЭЦ 5 Солнечная,37 2004 105,7 ТК3 н.с.зд.37 канальная 

1161  101033884 ТЭЦ 5 М.Гвардии,84-а 2003 33 ТК7 тк8 канальная 

1162  101033723 Котельная НМЗ Советская,95 2003 90 ТК3,1 ТК3,2 канальная 

1163  101033723 Котельная НМЗ Советская,95 2003 30 ТК3,2 н.с.зд.95 канальная 

1164  60147 ТЭЦ 4 Свердлова,8-а(ввод цтп) 1958 142 тк19 ЦТП125 канальная 

1165  60178 ТЭЦ 4 О.Кошевого,4(ввод цтп) 1958 133,5 тк12 ЦТП128 канальная 

1166  60198 ТЭЦ 4 Подгорная,8-а(ввод цтп) 1960 82,5 тк13 ЦТП129 канальная 

1167  601214 ТЭЦ 4 Октябрьский,4 1988 69 тк8 н.с.зд.насосная канальная 

1168  601217 ТЭЦ 4 Октябрьский,14(ввод цтп) 1958 1 
тсврезка в 
т/трассу д-

500(Авитека) 
ЦТП130 канальная 

1169  7012/4 ТЭЦ 4 К.Маркса,26 1983 5 тк2 н.с.зд.26 канальная 

1170  01022042/т Котельная ТУ-43 Проектная,31 1992 144 УТ3 УТ4 канальная 

1171  01022042/т Котельная ТУ-43 Проектная,31 1992 542 
н.с.зд.Котельной 

ПУ-43 
УТ3 канальная 

1172  60157 ТЭЦ 4 Вершининский,3 1984 149 тк4 н.с.зд.3 канальная 

1173  601201 ТЭЦ 4 Макаренко,10 1970 141,5 тк7 н.с.зд. 10 канальная 

1174  40158 ТЭЦ 5 К.Маркса,167(ввод цтп) 1965 159,2 н.с.тк9 ЦТП20 канальная 

1175  60052 ТЭЦ 5 Свободы,138(ввод цтп) 1974 52 н.с.тк3 ЦТП117 канальная 

1176  01021333/т ТЭЦ 5 Щорса,26 1976 152 тк1 н.с.зд.26 канальная 

1177  1200004 ТЭЦ 5 Производственная,20(институт) 1976 60 ТК4 тк5 канальная 

1178  101033679 ТЭЦ 5 Октябрьский,153(ввод цтп) 1992 52 ТК6 ЦТП190 канальная 

1179  60067 ТЭЦ 5 Верхосунская,23 1975 419 тк5 н.с.зд.23 канальная 

1180  356001 Котельная 9.10 Богородская,50(ввод цтп-1) 1989 165,7 котельная41921 ЦТП1 канальная 

       3643,3    

0,175 – 
0,200 

1181  301005 Котельная ЛПК Октябрьская,14 1933 198 ТК10 н.с.зд.14 канальная 

1182  7012/3 ТЭЦ 4 К.Маркса,24 1983 110 н.с.тк9 н.с.зд.24 канальная 

1183  60148 ТЭЦ 4 Свердлова,1-а  (Профилакторий) 1982 535,1 тк18 н.с.зд.1-а канальная 

1184  301005 Котельная ЛПК Октябрьская,14-а 1980 196 ТК11 н.с.зд.14-а канальная 

       1039,1    

0,200 – 
0,225 

1185  40439 ТЭЦ 5 Менделеева,29 1975 22 ЦТП1 тк1 канальная 

1186  301005 Котельная ЛПК Ленина,4 1952 308 ТК13 н.с.зд.4 канальная 

       330    

Магистральные тепловые сети 

0,225 – 1187  101033333 ТЭЦ 4 К.Либкнехта (магистраль) 2003 184,4 ТК6а тк7 канальная 
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0,250 

       184,4    

0,250 – 
0,300 

1188  1100034 ТЭЦ 5 Верхосунская (магистраль) 2002 413 ТК22 ут3(павильон) канальная 

       413    

0,450 – 
0,500 

1189  1100034 ТЭЦ 5 Верхосунская (магистраль) 2002 570,6 н.с.тк12-20(15) тк22 канальная 

1190  409 Котельная 10.3 О.Кошевого,45 1971 16,5 ТК47 н.с.зд.45 канальная 

1191  474 Котельная 10.3 Комсомольская,26(гвс) 1983 19 н.с.зд.24 н.с.зд.26 канальная 

1192  2 Котельная 8.2 Орджоникидзе,2/1 - 2-а 2005 42 котельная8,2 ут2а канальная 

1193  1100013 Котельная НЛК Гагарина,2(Профилакторий НМЗ) 2004 200 ЦТП2(г/б) 
н.с.зд.Профилак

тория 
канальная 

1194  301021 Котельная НМЗ Советская,89(поликлиника гвс) 2001 210 н.с.зд.87 
н.с.зд.поликлини

ки 
канальная 

       1058,1    

 

Продолжение таблицы 4.2.45. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,075 – 0,080 1690,9 

0,080 – 0,090 6306,9 

0,090 – 0,100 2548 

0,100 – 0,115 5067,85 

0,115 – 0,125 1427,2 

0,125 – 0,145 4652,45 

0,145 – 0,175 3643,3 

0,175 – 0,200 1039,1 

0,200 – 0,225 330 

0,225 – 0,250 184,4 

0,250 – 0,300 413 

 0,450 – 0,500 570,6 

ИТОГО 27873,7 
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№ 
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Квартальные тепловые сети 

0,075 – 
0,080 

1195  301017 Котельная ЖБИ Трудовая,20 1991 30 ТК3 н.с.зд.20 надземная 

       30    

0,090 – 
0,100 

1196  101032646 Котельная 8.2 Советская,41 1962 119,9 УТ4 н.с.зд.41 надземная 

1197  92515 Котельная 9.14 Колхозная,6 2000 150,7 тч.28 н.с.зд.6 надземная 

       270,6    

0,145 – 
0,175 

1198  1100062 Котельная 9.14 Заречная,5-а(ввод-закольцовка) 2001 240,65 ут16-а котельная9.15 надземная 

       240,65    

0,175 – 
0,200 

1199  301009 Котельная НМЗ Красноармейская,1-а(ввод ЦТП-3) 1980 400 УТ1 ЦТП3 надземная 

       400    

 

Продолжение таблицы 4.2.46. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,075 – 0,080 30 

0,090 – 0,100 270,6 

0,145 – 0,175 240,65 

0,175 – 0,200 400 

ИТОГО 941,25 

Таблица 4.2.47 

Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,075 – 
0,080 

1200  1100483 ТЭЦ 4 Советская,66 1974 37,5 ТК10 н.с.зд.66 канальная 

1201  40907 ТЭЦ 4 К.Маркса,47(2 ввод) 1977 163 н.с.зд.47 н.с.зд.47 канальная 

1202  1100476 ТЭЦ 5 Красина,56(адм.зд.г/б№7) 1952 176 тк54 н.с.зд.56 канальная 

1203  ККС Котельная 6.8 Потребкооперации,8(гвс) 2005 39 ут3 ут2 канальная 

1204  409 Котельная 10.3 О.Кошевого,45 1971 16,5 ТК47 н.с.зд.45 канальная 

1205  474 Котельная 10.3 Комсомольская,26(гвс) 1983 19 н.с.зд.24 н.с.зд.26 канальная 

       451   канальная 

0,080 – 
0,090 

1206  40718 ТЭЦ 5 Воровского,75-а 1961 9 н.с.тк1 н.с.зд.75-а канальная 

1207  40460 ТЭЦ 5 Володарского,133 1997 36,5 н.с.тк1-а ( н.с.зд.133 канальная 

1208  40555 ТЭЦ 4 Циолковского,9 1967 44,5 н.с.тк15 н.с.зд.9 канальная 

1209  60107 ТЭЦ 5 Маклина,57-а 1970 45,5 н.с.тк2 н.с.зд.57-а канальная 
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Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

1210  01110191/т ТЭЦ 4 Большева,13(быв.Солидарности) 1962 81 н.с.тк1 н.с.зд.д/с канальная 

1211  101034431 ТЭЦ 5 Производственная,5/1 2007 120 ТК15,1 н.с.зд.41644 канальная 

1212  101033321 ТЭЦ 4 Упита,11/2 2007 12,9 ТК3 н.с.зд.11/2 канальная 

1213  1200008 ТЭЦ 5 Мира,1(шк№7) 1988 60 ТК4 н.с.зд.шк канальная 

1214  1101391 ТЭЦ 5 Красина,47-а 2006 127,9 ТК7-35 н.с.зд.47а канальная 

1215  101033682 ТЭЦ 5 Дерендяева,69/70 1980 9 ТК3,1 н.с.зд.69 канальная 

1216  60274 ТЭЦ 5 К.Либкнехта,86 1984 32 н.с.тк1 н.с.зд. 86 канальная 

1217  7012/83 ТЭЦ 4 Металлургов,14 1974 9 тк26 н.с.зд.14 канальная 

1218  301017 Котельная ЖБИ Трудовая,20 1991 30 ТК3 н.с.зд.20 канальная 

1219  474 Котельная 10.3 Октябрьская,51 1983 10 ТК36 н.с.зд.51 канальная 

1220  000660/07 ТЭЦ 4 Московская,183 1977 63,5 ТК25 н.с.зд.183 канальная 

1221  1100498 ТЭЦ 4 Свободы,41(нарко.дисп.-быв.д/с№161) 1979 119,9 ТК14 н.с.зд.41 канальная 

1222  101033887 ТЭЦ 5 Маклина,57 2005 13,6 ТК5 н.с.зд.57 канальная 

1223  101033229 ТЭЦ 4 Упита,5/1 2005 3,2 ТК1 н.с.зд.41644 канальная 

1224  101032562 Котельная 9.5 П.Корчагина,217-а 1980 144 ТК8 н.с.зд.217а канальная 

1225  11010303 ТЭЦ 5 Попова,37 1969 93 ТК5 н.с.зд.37 канальная 

1226  474 Котельная 10.3 Октябрьская,43 1983 53,5 тк82 н.с.зд.43 канальная 

1227  1100229 ТЭЦ 5 Ленина,148 1993 288 тк1 в.с.зд.148 канальная 

1228  470 Котельная 10.3 Ленина,3 1960 47 ТК10 н.с.зд.3 канальная 

1229  1200001 Котельная 11.5 Юбилейная,4(рус) 1995 118 ТК6 н.с.зд.4 канальная 

       1571   канальная 

0,090 – 
0,100 

1230  40283 ТЭЦ 5 Некрасова,4 1983 164,8 ЦТП53 в.с.зд.4 канальная 

1231  40952 ТЭЦ 4 С.Халтурина,67 1996 31,9 н.с.ткВСТ-К9 н.с.зд.67 канальная 

1232  1101678 ТЭЦ 4 Мопра,25(1оч.) 2005 43,3 ТК2 н.с.зд.25 канальная 

1233  474 Котельная 10.3 Октябрьская,41 1983 93,5 ТК29 н.с.зд.41 канальная 

       333,5   канальная 

0,100 – 
0,115 

1234  40601 ТЭЦ 5 К.Маркса,80 1969 16 н.с.тк2 н.с.зд.80 канальная 

1235  40904 ТЭЦ 5 Дерендяева,62 1976 95 тк4 н.с.зд.62 канальная 

1236  60279 ТЭЦ 4 Володарского,10 1988 21 ЦТП134 н.с.зд. 10 канальная 

1237  301019 Котельная ЛПК Кирова,28(быв.общ.КДП) 1977 28 ТК123 н.с.зд.28 канальная 

1238  301025 Котельная 8.1 Пушкина,40 1991 56 ТК7 н.с.зд.40 канальная 

1239  1100060 Котельная 9.18 Кр.Химик,2/2 1986 40 н.с.зд.2/1 н.с.зд.2/2 канальная 

1240  1100457 ТЭЦ 5 Короленко,8 1948 90 ЦТП170 н.с.зд.8 канальная 

1241  1100456 ТЭЦ 5 Грибоедова,54 1985 178 тк53 н.с.зд.54 канальная 

1242  01010024/т Котельная 9.7 Школьная,1(шк№12) 1988 104 ут11 н.с.зд.шк канальная 

1243  101033891 ТЭЦ 5 Энтузиастов,4 2006 27,32 ТК2 н.с.зд.4 канальная 

1244  11010305 ТЭЦ 5 Попова,35 1969 50,2 ТК9-04 н.с.зд.35 канальная 

1245  40886 ТЭЦ 4 С.Халтурина,102 1981 20 н.с.тк1 н.с.зд.102 канальная 

1246  601231 ТЭЦ 4 Октябрьский,5 1987 15 н.с.зд.7 н.с.зд. 5 канальная 

1247  301005 Котельная ЛПК Кирова,61-а 1993 34 ТК131 н.с.зд.61-а канальная 

1248  ККС Котельная 6.8 Потребкооперации,14(ввод цтп) 2005 116 ут2 ЦТПМО канальная 
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Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

1249  2 Котельная 8.2 Орджоникидзе,2/1 2005 39,4 УТ5 н.с.зд.41641 канальная 

1250  2 Котельная 8.2 Орджоникидзе,2-а 2005 28,2 УТ6 н.с.зд.2а канальная 

1251  1200001 Котельная 11.5 Юбилейная,1(рус) 1995 166 ТК4 н.с.зд.1 канальная 

1252  361001 Котельная 9.5 60 лет ВЛКСМ,11 1976 190 ТК7 н.с.зд.11 канальная 

1253  361001 Котельная 9.5 60 лет ВЛКСМ,17 1976 168 ТК5 н.с.зд.17 канальная 

1254  470 Котельная 10.3 Комсомольская,43 1960 116,5 ТК9 н.с.зд.43 канальная 

1255  470 Котельная 10.3 Комсомольская,45 1960 74 ТК8 н.с.зд.45 канальная 

1256  361001 Котельная 9.5 60 лет ВЛКСМ,21 1976 125 ТК10 н.с.зд.21 канальная 

1257  90267 Котельная 9.14 Заречная,8 1959 73 ТК4 н.с.зд.8 канальная 

       1870,62   канальная 

0,115 – 
0,125 

1258  474 Котельная 10.3 О.Кошевого,32 1983 68 ут41 н.с.зд.32 канальная 

1259  40930 ТЭЦ 4 Труда,40 1968 142,5 н.с.ткК-14 н.с.зд.40 канальная 

1260  1210001 ТЭЦ 4 Центральная,4 1970 201 ЦТП154 н.с.зд.4 канальная 

       411,5    

0,125 – 
0,145 

1261  7102118 ТЭЦ 5 М.Гвардии,52(1оч.) 1986 43 ЦТП142 н.с.зд.52 канальная 

1262  409 Котельная 10.3 Ленина,16(шк№73 столовая) 1972 186,6 ЦТП5 н.с.зд.шк канальная 

1263  101033670 ТЭЦ 5 Сурикова,19 1990 85,3 ТК6 н.с.зд.19 канальная 

1264  1100175 ТЭЦ 5 Дрелевского,59 1975 79 ЦТП10 н.с.зд.59 канальная 

1265  1100429 ТЭЦ 5 Короленко,20 1953 145 тк30 н.с.зд.20 канальная 

1266  ККС Котельная 6.8 Потребкооперации,14(ввод цтп) 2005 491 Кот-ьная Лук-Ойл ут1 канальная 

1267  ККС Котельная 6.8 Потребкооперации,14(ввод цтп) 2005 132 ут1 ут2 канальная 

1268  530106 ТЭЦ 5 Комсомольская,13 1987 62 ЦТП183 н.с.зд.13 канальная 

1269  101033229 ТЭЦ 4 Упита,5/1 2005 33,2 ТК12(9) тк1 канальная 

1270  01100463 ТЭЦ 5 Грибоедова,15(баня) 1950 152 ЦТП168 н.с.зд.Бани канальная 

1271  1101686 ТЭЦ 4 Энгельса,31-а(участок тс ) 2005 76 тч.1 тк6 канальная 

1272  40527 ТЭЦ 5 М.Гвардии,25/1 1972 128,7 н.с.тк6-77 н.с.зд.25/1 канальная 

1273  01102484 ТЭЦ 5 Ленина,162-а 2006 235 ТК1 н.с.зд.162-а канальная 

1274  01110201/т ТЭЦ 5 Маклина,40-а 1988 66 н.с.тк2с н.с.зд.д/с канальная 

1275  30168 Котельная 11.3 Советская,10(9)(бах) 1978 320 ТК3 н.с.зд.10 канальная 

1276  301025 Котельная 8.1 Пушкина,32-а 1981 130 котельная41647 н.с.зд.32-а канальная 

       2364,8    

0,145 – 
0,175 

1277  1100028 ТЭЦ 5 Ульяновская,6 1992 82 тк14 н.с.зд.6 канальная 

1278  301005 Котельная ЛПК Кирова,57-а 1989 766 ТК203 н.с.зд.57-а канальная 

1279  101033321 ТЭЦ 4 Упита,11/2 2007 41,2 ТК2 ТК3 канальная 

1280  1100434 ТЭЦ 5 Короленко,16 1953 297 ЦТП169 н.с.зд.16 канальная 

1281  101033701 ТЭЦ 5 Некрасова,20(гаражи) 1983 110 тч.А тч.Б канальная 

1282  101033889 ТЭЦ 5 М.Гвардии,84/1 2006 59,4 ТК8 тк9 канальная 

1283  101033321 ТЭЦ 4 Упита,7/2 2006 48,6 ТК1 тк2 канальная 

1284  101033224 ТЭЦ 4 Труда,81-а 2006 50 ТК3 тк2 канальная 

1285  000660/07 ТЭЦ 4 Московская,183 1977 46 ТК24 тк25 канальная 

1286  000660/08 ТЭЦ 4 Московская,185 1985 189,5 ТК25 н.с.зд.185 канальная 
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Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

1287  101033888 ТЭЦ 5 Маклина,57-59-б 2005 65,5 ТК6 тк4 канальная 

1288  2 Котельная 8.2 Орджоникидзе,2/1 - 2-а 2005 273,8 ТК1 ТК4 канальная 

1289  2 Котельная 8.2 Орджоникидзе,2/1 - 2-а 2005 276 ТК4 УТ7 канальная 

1290  356001 Котельная 9.10 Богородская,50(ввод цтп-1) 1989 165,7 котельная41921 ЦТП1 канальная 

       2470,7    

0,175 – 
0,200 

1291  301005 Котельная ЛПК Парковая,30 1991 980 ТК59 н.с.зд.30 канальная 

       980    

0,200 – 
0,225 

1292  40329 Котельная 6.12 Ленина,200(ввод цтп) 1980 362,3 тк2 котельная16 канальная 

1293  92517 Котельная 9.14 Клубная,8(магистраль) 2000 140 ТК1 тк17 канальная 

1294  630099 ТЭЦ 5 Энгельса,111 1981 100 ТК1 тк2 канальная 

1295  630099 ТЭЦ 5 Энгельса,113 1991 102 ТК2 тк3 канальная 

1296  ККС Котельная 9.14 П.Корчагина  2006 503 котельная9,14 котельная9,15 канальная 

1297  101033890 ТЭЦ 5 Маклина,53 2006 12,4 ТКВ-К6 н.с.зд.53 канальная 

1298  101033321 ТЭЦ 4 Упита,7/2 2006 36,9 ЦТП82 тк1 канальная 

1299  92516 Котельная 9.14 П.Корчагина,64(магистраль) 1955 320 котельная41883 тк13 канальная 

1300  301005 Котельная ЛПК Парковая,11 1971 418 ТК52 н.с.зд.11 канальная 

       1994,6    

0,225 – 
0,250 

1301  1101030 ТЭЦ 5 Воровского,78 1990 31 ТК41919 тк1(6) канальная 

1302  550 Котельная ССК Конституции,11(рд) 1980 154 ТК6 н.с.зд.11 канальная 

       185   канальная 

0,250 – 
0,300 

1303  101033891 ТЭЦ 5 Энтузиастов,4 2006 82,75 ТК3 тк2 канальная 

 

Продолжение таблицы 4.2.47. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,075 – 0,080 451 

0,080 – 0,090 1571 

0,090 – 0,100 333,5 

0,100 – 0,115 1870,62 

0,115 – 0,125 411,5 

0,125 – 0,145 2364,8 

0,145 – 0,175 2470,7 

0,175 – 0,200 980 

0,200 – 0,225 1994,6 

0,225 – 0,250 185 

0,250 – 0,300 82,75 

ИТОГО 12715,47 
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Таблица 4.2.48. 

Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,075 – 
0,080 

1304  2 Котельная 8.2 Орджоникидзе,2/1 - 2-а 2005 42 котельная8,2 ут2а надземная 

1305  ККС Котельная 6.8 Потребкооперации,8(гвс) 2005 69 ЦТПМО ут3 надземная 

1306  91992 Котельная 9.14 Баумана,4-а 1955 31 ТК20 н.с.зд.4-а надземная 

1307  474 Котельная 10.3 Комсомольская,13-а 1983 56 ут85 н.с.зд.13-а надземная 

0,100 – 
0,115 

1308  90245 Котельная 9.14 П.Корчагина,74 1955 49,00 ТК8 н.с.зд.74 надземная 

1309  90245 Котельная 9.14 П.Корчагина,72 1955 45,50 ТК7 н.с.зд.72 надземная 

1310  90245 Котельная 9.14 П.Корчагина,70 1955 32,50 ТК5 н.с.зд.70 надземная 

1311  101032647 ТЭЦ 5 Красноармейская,3-а 2006 17,20 ТК3,1 н.с.зд.3а надземная 

1312  101032646 Котельная 8.2 Советская,41 1962 119,90 УТ4 н.с.зд.41 надземная 

1313  92515 Котельная 9.14 Колхозная,6 2000 150,70 тч.28 н.с.зд.6 надземная 

0,115 – 
0,125 

1314  30168 Котельная 11.3 Советская,2(бах) 1978 82 ТК4 н.с.зд.2 надземная 

1315  01010001/т Котельная 9.14 Заречная,5(детский дом) 1960 163 котельная42248 н.с.зд.ДДД надземная 

0,125 – 
0,145 

1316  133 ТЭЦ 5 Комсомольская,16(магистраль) 1993 113 н.с.тк1(К-3) ут1 надземная 

1317  90241 Котельная 9.14 Клубная,1 1955 290 котельная9.14 н.с.зд.1 надземная 

1318  409 Котельная 10.3 О.Кошевого,45(ввод цтп-5) 1972 250 ут23 ЦТП5л надземная 

1319  101032647 ТЭЦ 5 Красноармейская,3-а 2006 61,45 ТК2,1 тк3,1 надземная 

1320  2 Котельная 8.2 Орджоникидзе,2/1 - 2-а 2005 21,4 УТ2а ТК1 надземная 

0,145 – 
0,175 

1321  301005 Котельная ЛПК Октябрьская,14 1933 198 ТК10 н.с.зд.14 надземная 

1322  301005 Котельная ЛПК Октябрьская,14-а 1980 196 ТК11 н.с.зд.14-а надземная 

0,175 – 
0,200 

1323  301025 Котельная 8.1 Пушкина,30-а 1971 352,6 котельная41647 ТК15 надземная 

1324  301005 Котельная ЛПК Ленина,4 1952 308 ТК13 н.с.зд.4 надземная 

       660,6    

 

Продолжение таблицы 4.2.48. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,075 – 0,080 198 

0,100 – 0,115 414,80 

0,115 – 0,125 245 

0,125 – 0,145 735,85 

0,145 – 0,175 394 

0,175 – 0,200 660,6 

ИТОГО 2648,25 
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Таблица  4.2.49. 

Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,075 – 
0,080 

1325  90266 Котельная 9.14 Заречная,6 1959 101 ТК4 н.с.зд.6 канальная 

1326  90252 Котельная 9.13 Пионерская,10 1966 97 ТК12 н.с.зд.10 канальная 

1327  01010001/т Котельная 8.1 Спортивная,1(прач.+мастерск) 1970 34 ТК4 н.с.зд.шк канальная 

       198    

0,080 – 
0,090 

1328  40956 ТЭЦ 4 Лепсе,33 1966 12 н.с.зд.31 н.с.зд.33 канальная 

1329  101033675 Котельная 10.3 Комсомольская,37 1968 16,5 УГП1 н.с.зд.37 канальная 

1330  1100481 ТЭЦ 4 Володарского,28 1970 9 ТК5 н.с.зд.28 канальная 

1331  01100415 ТЭЦ 5 Грибоедова,32 1959 53 тк38 н.с.зд.32 канальная 

1332  530035 ТЭЦ 5 Комсомольская,30 1968 100 ТК1 н.с.зд.30 канальная 

1333  11000653 ТЭЦ 5 Строителей,25(корпус №1) 1984 62 ЦТПМО г.Киров н.с.зд.корп.№1 канальная 

1334  1110019 ТЭЦ 4 Северо-Садовая,8(быв.д/с)(2-ввод) 1965 128 ТК12 н.с.зд.8-а канальная 

       380,5    

0,090 – 
0,100 

1335  470 Котельная 10.3 Комсомольская,39 1960 83 ТК41652 н.с.зд.39 канальная 

1336  470 Котельная 10.3 Комсомольская,41 1960 101 ТК10 н.с.зд.41 канальная 

       184    

0,100 – 
0,115 

1337  60009 ТЭЦ 5 Ульяновская,14 1994 118 тк6 н.с.зд.14 канальная 

1338  1100410 ТЭЦ 5 Грибоедова,36 1959 88 тк39 н.с.зд.36 канальная 

1339  нет Котельная 9.14 Заречная,11(дс№103 на 1эт.) 1959 78 ТК5 н.с.зд.11 канальная 

1340  90268 Котельная 9.13 Боровая,26(общ.ооо) 1982 15 ТК7 н.с.зд.26 канальная 

1341  10100010 ТЭЦ 4 Лепсе,31 1985 27,5 ТК5 н.с.зд.31 канальная 

1342  352 ТЭЦ 5 Строителей,21 1983 22 ТК1 н.с.зд.ДОСААФ канальная 

1343  40290 ТЭЦ 5 Октябрьский,116 1982 22,4 н.с.тк5 в.с.зд.116 канальная 

1344  1200001 Котельная 11.5 Юбилейная,2(рус) 1995 70 ТК5 н.с.зд.2 канальная 

1345  1100446 ТЭЦ 5 Грибоедова,44 1961 218 н.с.зд.51 н.с.зд.44 канальная 

1346  90275 Котельная 9.13 Боровая,24/1 1982 67 н.с.зд.24 н.с.зд.41663 канальная 

1347  474 Котельная 10.3 Комсомольская,14-а 1983 101 н.с.зд.1 н.с.зд.14-а канальная 

0,115 – 
0,125 

1348  301025 Котельная 8.1 Советская,11-г 1985 107 ТК9 н.с.зд.11-г канальная 

1349  301005 Котельная ЛПК Парковая,7 1956 36 ТК31 н.с.зд.7 канальная 

0,125 – 
0,145 

1350  1100404 ТЭЦ 5 Грибоедова,45 1971 106 тк50 н.с.зд.45 канальная 

1351  301008 Котельная НМЗ М.Гвардии,8 1989 74 ТК15 н.с.зд.8 канальная 

1352  60085 ТЭЦ 4 Крупской,4 1976 135,5 тк1 н.с.зд.4 канальная 

1353  40247 ТЭЦ 5 Ленина,127-а 1976 580,5 ЦТП117 н.с.зд.127-а канальная 

0,145 – 
0,175 

1354  40114 ТЭЦ 4 Московская,163(ввод цтп) 1987 39 н.с.тк9 ЦТП50 канальная 

1355  40410 ТЭЦ 5 Свободы,170 1994 81,4 ЦТП89 в.с.зд.170 канальная 

1356  474 Котельная 10.3 Ленина,1 1983 208 ТК3а н.с.зд.1 канальная 

1357  90278 Котельная 9.13 Боровая,24/3 1982 349 ТК4 н.с.зд.41722 канальная 

1358  550 Котельная ССК Конституции,8(рд) 1980 193 ТК11 н.с.зд.8 канальная 

       870    
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Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

0,175 – 
0,200 

1359  301005 Котельная ЛПК Садовая,1 1957 284 ТК21 н.с.зд.1 канальная 

1360  550 Котельная ССК Конституции,7(рд) 1980 136 ТК16 н.с.зд.7 канальная 

       420    

0,200 – 
0,225 

1361  40057 ТЭЦ 4 Московская,163-а(ввод цтп) 1978 178 н.с.тк3 ЦТП4 канальная 

1362  40086 ТЭЦ 5 Энгельса,74(ввод цтп) 1982 88,2 н.с.тк41672 тк30в канальная 

Магистральные тепловые сети 

0,400 – 
0,450 

1363  473 Котельная 10.3 Комсомольская,22(2-ой выход с кот.) 1986 76,5 котельная41708 ут56 канальная 

 

Продолжение таблицы 4.2.49. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,075 – 0,080 198 

0,080 – 0,090 380,5 

0,090 – 0,100 184 

0,100 – 0,115 826,9 

0,115 – 0,125 143 

0,125 – 0,145 896 

0,145 – 0,175 870 

0,175 – 0,200 420 

0,200 – 0,225 266,2 

0,400 – 0,450 76,5 

ИТОГО 4295,1 

 
Таблица 4.2.50. 

Диа-
метр, м 

№ 
п/п 

Инв. № Источник ТЭЦ Адрес теплотрассы Год ввода 
Длина 2-

тр(м) 

Граница участка Тип  
прокладки начало конец 

Квартальные тепловые сети 

0,089 
1364  01010036/т Котельная 9.7 Проезжая,22-а(дс№46+д/д№2) 1988 114 ут8 н.с.зд.д/с надземная 

1365  1 Котельная 8.2 Интернатская,3 2008 162,58 ТК23 тк24,1 надземная 

       276,58    

0,100 1366  301023 Котельная 8.2 Советская,43 1962 109,95 УТ5 н.с.зд.43 надземная 

       109,95    

0,219 1367  474 Котельная 10.3 Спортивная,14 1983 196 ТК40 н.с.зд.14 надземная 

       196    
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Продолжение таблицы 4.2.50. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-тр(м) 

0,075 – 0,080 276,58 

0,100 – 0,115 109,95 

0,175 – 0,200 196,00 

ИТОГО 582,53 
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В таблице 4.2.51 приведена стоимость мероприятий по реконструкции участков тепло-
вых сетей со степенью износа 80 – 100% запланирована на 2026 г.  в соответствии с ГЭСН 
НЦС 81-02-2014 в ценах 2014 г. 

Таблица 4.2.51. 

Ориентировочный объем по предложениям строи-
тельства (реконструкции) тепловых сетей и соору-

жений на них, 

Стоимость 
ед-цы 

Попра-
воч-
ный 

коэфф. 
на 

объем 
работ 

Попра-
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

диа-
метр 

Стои-
мость ед-
цы с уче-
том по-

правочно-
го к-та 

ИТОГО по 
годам 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двухтруб-

ном ис-
полнении 

L, м 

0,079 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

1073,8 13 367,21 0,67 0,89 7 956,85 8 544,07 

0,089 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минера-
ловатными плитами 
и сталью тонколи-

стовой 

455 6 933,99 1,00 1,00 6 933,99 3 154,97 

Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

5077,25 13 367,21 0,67 1,00 8 964,05 45 512,73 

0,100 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минера-
ловатными плитами 
и сталью тонколи-

стовой 

1480 7 468,98 1,00 1,00 7 468,98 11 054,09 

Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

10156,9 13 653,76 0,67 1,00 9 156,21 92 998,72 

0,133 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минера-
ловатными плитами 
и сталью тонколи-

стовой 

971,7 9 587,38 1,00 1,00 9 587,38 9 316,06 

Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

9261,9 18 525,55 0,67 1,00 12 423,23 115 062,75 

0,159 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минера-
ловатными плитами 
и сталью тонколи-

стовой 

1934 11 084,07 1,00 1,00 11 084,07 21 436,59 

Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

7886,8 19 730,63 0,67 1,00 13 231,36 104 353,09 

0,219 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минера-
ловатными плитами 
и сталью тонколи-

стовой 

3242,8 14 062,17 1,00 1,00 14 062,17 45 600,80 

Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

4741,25 22 205,44 0,67 1,00 14 890,97 70 601,80 

0,273 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

387,5 28 987,89 0,67 1,00 19 439,28 7 532,72 

0,377 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

2024,5 34 944,50 0,67 1,00 23 433,78 47 441,69 

0,426 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

772,1 48 125,94 0,67 1,00 32 273,26 24 918,18 

0,720 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

изоляция минера-
ловатными плитами 
и стеклопластиком 

2890 58 116,80 0,67 1,36 52 944,62 153 009,96 

 760 538,23 

 
В таблице 4.2.52. приведена стоимость мероприятий по реконструкции участков тепло-

вых сетей со степенью износа 80 – 100% запланирована на 2027 г.  в соответствии с ГЭСН 
НЦС 81-02-2014 в ценах 2014 г. 
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Таблица 4.2.52. 

Ориентировочный объем по предложениям строи-
тельства (реконструкции) тепловых сетей и соору-

жений на них, 

Стоимость 
ед-цы 

Попра-
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

объем 
работ 

Попра-
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

диа-
метр 

Стои-
мость ед-
цы с уче-
том по-

правочно-
го к-та 

ИТОГО по 
годам 

Dу 
Тип проклад-

ки 
Тип изоляции 

Длина в 
двух-

трубном 
исполне-
нии L, м 

0,089 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
4536,2 13 367,21 0,67 1,00 8 964,05 40 662,73 

0,100 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
11543,5 13 653,76 0,67 1,00 9 156,21 105 694,73 

0,133 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
6074,05 18 525,55 0,67 1,00 12 423,23 75 459,34 

0,159 

Надземная на 
низких опорах 

изоляция минерало-
ватными плитами и 
сталью тонколисто-

вой 

128 11 084,07 1,00 1,00 11 084,07 1 418,76 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
6578,6 19 730,63 0,67 1,00 13 231,36 87 043,83 

0,219 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
5695,22 22 205,44 0,67 1,00 14 890,97 84 807,34 

0,273 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
2546,3 28 987,89 0,67 1,00 19 439,28 49 498,24 

0,325 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
619,8 31 041,78 0,67 1,00 20 816,62 12 902,14 

 457 487,10 

 

В таблице 4.2.53 приведена стоимость мероприятий по реконструкции участков тепло-
вых сетей со степенью износа 80 – 100% запланирована на 2029 г.  в соответствии с ГЭСН 
НЦС 81-02-2014 в ценах 2014 г. 

Таблица 4.2.53. 

Ориентировочный объем по предложениям строи-
тельства (реконструкции) тепловых сетей и со-

оружений на них, 

Стоимость 
ед-цы 

Попра-
воч-
ный 

коэфф. 
на 

объем 
работ 

Попра-
вочный 
коэфф. 
на диа-

метр 

Стоимость 
ед-цы с 
учетом 

поправоч-
ного к-та 

ИТОГО по 
годам 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двух-

трубном 
испол-

нении L, 
м 

0,089 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
7952,5 13 367,21 0,67 1,00 8 964,05 71 286,62 

0,100 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минерало-
ватными плитами и 

сталью тонколистовой 
250,2 7 468,98 1,00 1,00 7 468,98 1 868,74 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
11369,75 13 653,76 0,67 1,00 9 156,21 104 103,84 

0,133 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минерало-
ватными плитами и 

сталью тонколистовой 
641,7 9 587,38 1,00 1,00 9 587,38 6 152,22 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
6370,3 18 525,55 0,67 1,00 12 423,23 79 139,73 

0,159 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
4122,1 19 730,63 0,67 1,00 13 231,36 54 540,99 
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Ориентировочный объем по предложениям строи-
тельства (реконструкции) тепловых сетей и со-

оружений на них, 

Стоимость 
ед-цы 

Попра-
воч-
ный 

коэфф. 
на 

объем 
работ 

Попра-
вочный 
коэфф. 
на диа-

метр 

Стоимость 
ед-цы с 
учетом 

поправоч-
ного к-та 

ИТОГО по 
годам 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двух-

трубном 
испол-

нении L, 
м 

0,219 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
1228,5 22 205,44 0,67 1,00 14 890,97 18 293,55 

0,273 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минерало-
ватными плитами и 

сталью тонколистовой 
340,8 17 802,49 1,00 1,00 17 802,49 6 067,09 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
664,2 28 987,89 0,67 1,00 19 439,28 12 911,57 

0,325 
Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минерало-
ватными плитами и 

сталью тонколистовой 
251,5 19 214,08 1,00 1,27 24 401,88 6 137,07 

0,426 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
93,5 48 125,94 0,67 1,00 32 273,26 3 017,55 

        363 518,96 

В таблице 4.2.54 приведена стоимость мероприятий по реконструкции участков тепло-
вых сетей со степенью износа 80 – 100% запланирована на 2031 г.  в соответствии с ГЭСН 
НЦС 81-02-2014 в ценах 2014 г. 

Таблица 4.2.54. 
Ориентировочный объем по предложениям строи-
тельства (реконструкции) тепловых сетей и соору-

жений на них, 

Стоимость 
ед-цы 

Попра-
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

объем 
работ 

Попра
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

диа-
метр 

Стоимость 
ед-цы с 
учетом 

поправоч-
ного к-та 

ИТОГО по 
годам 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двух-

трубном 
исполне-
нии L, м 

0,079 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
1690,9 13 367,21 0,67 0,89 7 956,85 13 454,24 

0,089 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минерало-
ватными плитами и 

сталью тонколистовой 
30 6 933,99 1,00 1,00 6 933,99 208,02 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
6306,9 13 367,21 0,67 1,00 8 964,05 56 535,37 

0,100 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минерало-
ватными плитами и 

сталью тонколистовой 
270,6 7 468,98 1,00 1,00 7 468,98 2 021,11 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
7615,85 13 653,76 0,67 1,00 9 156,21 69 732,33 

0,133 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
6079,65 18 525,55 0,67 1,00 12 423,23 75 528,91 

0,159 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минерало-
ватными плитами и 

сталью тонколистовой 
240,65 11 084,07 1,00 1,00 11 084,07 2 667,38 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
3643,3 19 730,63 0,67 1,00 13 231,36 48 205,82 

0,219 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минерало-
ватными плитами и 

сталью тонколистовой 
400 14 062,17 1,00 1,00 14 062,17 5 624,87 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
1369,1 22 205,44 0,67 1,00 14 890,97 20 387,22 
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Ориентировочный объем по предложениям строи-
тельства (реконструкции) тепловых сетей и соору-

жений на них, 

Стоимость 
ед-цы 

Попра-
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

объем 
работ 

Попра
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

диа-
метр 

Стоимость 
ед-цы с 
учетом 

поправоч-
ного к-та 

ИТОГО по 
годам 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двух-

трубном 
исполне-
нии L, м 

0,273 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
184,4 28 987,89 0,67 1,00 19 439,28 3 584,60 

0,325 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
413 31 041,78 0,67 1,00 20 816,62 8 597,26 

0,530 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
570,6 58 116,80 0,67 1,00 38 973,13 22 238,07 

      28,81         328 785,21 

 
В таблице 4.2.55 приведена стоимость мероприятий по Перечень мероприятий по ре-

конструкции магистральных и квартальных тепловых сетей  тепловых сетей запланирован-
ных на 2032 г.  в соответствии с ГЭСН НЦС 81-02-2014 в ценах 2014 г. 

Таблица 4.2.55. 

Ориентировочный объем по предложениям строи-
тельства (реконструкции) тепловых сетей и сооруже-

ний на них,  

Стои-
мость ед-

цы 

Попра
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

объ-
ем 

работ 

Попра-
воч-
ный 

коэфф. 
на диа-

диа-
метр 

Стои-
мость ед-
цы с уче-
том по-
правоч-
ного к-та 

ИТОГО по 
годам 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двух-

трубном 
испол-

нении L, 
м 

0,089 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минераловат-
ными плитами и сталью 

тонколистовой 
198 6 933,99 1,00 1,00 6 933,99 1 372,93 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
2022 13 367,21 0,67 1,00 8 964,05 18 125,31 

0,100 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минераловат-
ными плитами и сталью 

тонколистовой 
414,8 7 468,98 1,00 1,00 7 468,98 3 098,13 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
2204,12 13 653,76 0,67 1,00 9 156,21 20 181,39 

0,133 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минераловат-
ными плитами и сталью 

тонколистовой 
245 9 587,38 1,00 1,00 9 587,38 2 348,91 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
2776,3 18 525,55 0,67 1,00 12 423,23 34 490,62 

0,159 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минераловат-
ными плитами и сталью 

тонколистовой 
735,85 11 084,07 1,00 1,00 11 084,07 8 156,21 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
2470,7 19 730,63 0,67 1,00 13 231,36 32 690,72 

0,219 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минераловат-
ными плитами и сталью 

тонколистовой 
394 14 062,17 1,00 1,00 14 062,17 5 540,49 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
2974,6 22 205,44 0,67 1,00 14 890,97 44 294,67 

0,273 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минераловат-
ными плитами и сталью 

тонколистовой 
660,6 17 802,49 1,00 1,00 17 802,49 11 760,32 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
185 28 987,89 0,67 1,00 19 439,28 3 596,27 



143 

0,325 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
82,75 31 041,78 0,67 1,00 20 816,62 1 722,58 

      15,36         187 378,57 

В таблице 4.2.56 приведена стоимость мероприятий по реконструкции магистральных 
и квартальных тепловых сетей запланированных на 2034 г. в соответствии с ГЭСН НЦС 81-
02-2014 в ценах 2014 г. 

Таблица 4.2.56. 

Ориентировочный объем по предложениям строи-
тельства (реконструкции) тепловых сетей и соору-

жений на них, 

Стоимость 
ед-цы 

По-
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

объ-
ем 
ра-
бот 

Попра
пра-
воч-
ный 
ко-

эфф. 
на 

диа-
метр 

Стои-
мость ед-
цы с уче-
том по-

правочно-
го к-та 

ИТОГО по 
годам 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина 
в двух-
двух-
труб-
ном 

испол-
нении 
L, м 

0,089 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минераловат-
ными плитами и сталью 

тонколистовой 
276,58 6 933,99 1,00 1,00 6 933,99 1 917,80 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
612,5 13 367,21 0,67 1,00 8 964,05 5 490,48 

0,100 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минераловат-
ными плитами и сталью 

тонколистовой 
109,95 7 468,98 1,00 1,00 7 468,98 821,21 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
1010,9 13 653,76 0,67 1,00 9 156,21 9 256,01 

0,133 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
1039 18 525,55 0,67 1,00 12 423,23 12 907,74 

0,159 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
870 19 730,63 0,67 1,00 13 231,36 11 511,28 

0,219 

Надземная 
на низких 

опорах 

изоляция минераловат-
ными плитами и сталью 

тонколистовой 
196 14 062,17 1,00 1,00 14 062,17 2 756,19 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
686,2 22 205,44 0,67 1,00 14 890,97 10 218,18 

0,426 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
76,5 48 125,94 0,67 1,00 32 273,26 2 468,90 

      4,88         57 347,81 

В табл. 4.2.57 приведена стоимость мероприятий 2026 г. с разбивкой по статьям затрат 
(в ценах 2014 г.). 

Таблица 4.2.57. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2026 Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 38 026,91 38 026,91 

Оборудование тыс. руб. 45 632,29 45 632,29 

Строительно-монтажные и наладочные рабо-
ты 

тыс. руб. 661 668,26 661 668,26 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 745 327,47 745 327,47 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 15 210,76 15 210,76 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 760 538,23 760 538,23 

НДС тыс. руб. 136 896,88 136 896,88 

Всего смета проекта тыс. руб. 897 435,11 897 435,11 
 

В табл. 4.2.58 приведена стоимость мероприятий 2027 г. с разбивкой по статьям затрат 
(в ценах 2014 г.). 
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Таблица 4.2.58. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2027 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 22 874,36 22 874,36 

Оборудование тыс. руб. 27 449,23 27 449,23 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 398 013,78 398 013,78 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 448 337,36 448 337,36 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 9 149,74 9 149,74 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 457 487,10 457 487,10 

НДС тыс. руб. 82 347,68 82 347,68 

Всего смета проекта тыс. руб. 539 834,78 539 834,78 

 

В табл. 4.2.59 приведена стоимость мероприятий 2029 г. с разбивкой по статьям затрат 
(в ценах 2014 г.). 

Таблица 4.2.59. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2029 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 18 175,95 18 175,95 

Оборудование тыс. руб. 21 811,14 21 811,14 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 316 261,50 316 261,50 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 356 248,58 356 248,58 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 7 270,38 7 270,38 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 363 518,96 363 518,96 

НДС тыс. руб. 65 433,41 65 433,41 

Всего смета проекта тыс. руб. 428 952,37 428 952,37 

 

В табл. 4.2.60 приведена стоимость мероприятий 2031 гг. с разбивкой по статьям за-
трат (в ценах 2014 г.). 

Таблица 4.2.60. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2031 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 16 439,26 16 439,26 

Оборудование тыс. руб. 19 727,11 19 727,11 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 286 043,13 286 043,13 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 322 209,51 322 209,51 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 6 575,70 6 575,70 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 328 785,21 328 785,21 

НДС тыс. руб. 59 181,34 59 181,34 

Всего смета проекта тыс. руб. 387 966,55 387 966,55 

 

В табл. 4.2.61 приведена стоимость мероприятий 2032 г. с разбивкой по статьям затрат 
(в ценах 2014 г.). 

Таблица 4.2.61. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2032 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 9 368,93 9 368,93 

Оборудование тыс. руб. 11 242,71 11 242,71 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 163 019,36 163 019,36 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 183 631,00 183 631,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 3 747,57 3 747,57 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 187 378,57 187 378,57 

НДС тыс. руб. 33 728,14 33 728,14 

Всего смета проекта тыс. руб. 221 106,71 221 106,71 
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В табл. 4.2.62 приведена стоимость мероприятий 2034 г. с разбивкой по статьям затрат 
(в ценах 2014 г.). 

Таблица 4.2.62. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2033 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 2 867,39 2 867,39 

Оборудование тыс. руб. 3 440,87 3 440,87 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 49 892,59 49 892,59 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 56 200,85 56 200,85 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 1 146,96 1 146,96 

ИТОГО без НДС  57 347,81 57 347,81 

НДС тыс. руб. 10 322,61 10 322,61 

Всего смета проекта тыс. руб. 67 670,42 67 670,42 

 

2. Инвестиционная деятельность (стоимость мероприятий по реконструкции маги-
стральных и квартальных тепловых сетей) по годам с учетом индексов МЭР 

Реконструкция тепловых сетей запланирована на 2026 - 2033 гг. Сводная стоимость 
мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.63. 

Таблица 4.2.63. 

Годы 2026 г. 2027 г 2029 г  2031 г. 2032 г. 2033 г. ИТОГО 

Стоимость меро-
приятий  в ценах 
2014 г., тыс. руб., 
с НДС 

897 435,11 539 834,78 428 952,37 387 966,55 221 106,71 67 670,42 2 542 965,94 

Стоимость меро-
приятий с учетом 
индексов МЭР, 
тыс. руб. с НДС 

1 450 235,81 898 532,21 757 454,09 726 801,76 426 639,28 134 491,55 4 394 154,70 

 
Итого стоимость реализации мероприятий по расширению тепловых сетей с учетом 

роста тепловых нагрузок составит 4 394 154,70 тыс. руб. с НДС в ценах, приведенных к 
уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции маги-
стральных и квартальных тепловых сетей 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала 
Кировский ПАО «Т ПЛЮС» .  

Источники доходов для варианта № 1 – тарифы, увеличивающиеся в соответствии с 
индексами МЭР. 

Источники доходов для варианта № 2 – - тарифы, обеспечивающие НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепло-

вой энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности  

2014 г. представлена в табл. 4.2.34. 
Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработ-

ки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируе-
мые индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.).  

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по 
годам представлены в табл. 4.2.8., стр. 67. 

Протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции составляет 19,72% от об-
щей протяженности магистральных и разводящих тепловых сетей, находящихся на балансе 
ОАО «КТК» (по данным публикуемой отчетности).  
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В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а так-

же прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в 
дополнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчета эффективности ИП должно быть использовано значение отпуска тепловой 

энергии, соразмерное протяженности тепловых сетей, подлежащих реконструкции. 
Следовательно, в расчете эффективности ИП может быть использован полезный от-

пуск ОАО «КТК» в размере, составляющем 19,72% от общего полезного отпуска компании. 
Для расчетов так же использованы значения экономии тепловой энергии, планируемой 

в результате проведения мероприятий 
Расчетные значения экономии тепловой энергии в период 2026 – 2032 гг. приведены в 

таблице 4.2.64. 

Таблица 4.2.64. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 

Отпуск тепловой 
энергии суммарный 

Гкал/ч 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 

Потери в ТС про-
гнозируемые без 
реализации меро-
приятия 

Гкал/ч 76,29 78,23 80,21 82,25 84,34 86,48 88,68 

Потери в ТС про-
гнозируемые с уче-
том реализации 
мероприятия 

Гкал/ч  0,00 0,00 70,83 71,19 66,35 66,68 51,65 

Экономия ТЭ полу-
ченная в результа-
те реализации ме-
роприятия 

Гкал/ч 76,29 78,23 9,38 11,06 17,99 19,80 37,03 

Количество часов 
работы в год 

час 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 

Экономия ТЭ полу-
ченная в результа-
те реализации ме-
роприятия по годам 

тыс. 
Гкал/г

од 
    21360,99 25193,04 40977,13 45098,83 84335,71 

 
Расчетные значения экономии тепловой энергии в период 2034 – 2039 гг. приведены в 

таблице 4.2.65. 
Таблица 4.2.65. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 

Отпуск тепловой 
энергии суммарный 

Гкал/ч 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 379,08 

Потери в ТС про-
гнозируемые без 
реализации меро-
приятия 

Гкал/ч 90,93 93,24 95,60 98,03 100,52 103,07 105,69 

Потери в ТС про-
гнозируемые с уче-
том реализации 
мероприятия 

Гкал/ч  51,91 44,52 39,37 33,06 30,33 30,48 30,63 

Экономия ТЭ полу-
ченная в результа-
те реализации ме-
роприятия 

Гкал/ч 39,02 48,72 50,61 51,98 49,14 43,56 37,53 

Количество часов 
работы в год 

час 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 

Экономия ТЭ полу-
ченная в результа-
те реализации ме-
роприятия по годам 

тыс. 
Гкал/г

од 
88875,6 

110957,
7 

115274,4 118378,3 111910,2 99203,7 85476,5 
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5. Производственная и финансовая деятельность.. Расчеты эффективности инвести-
ций для мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых се-
тей 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.2.66. 

Таблица 4.2.66. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта 
(динамический) 

Вариант 1.  -1229451 --- -0,36 Более 20 лет 

Вариант 2.  11497 10,9 0.003 7.75 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов – тарифы, увели-

чивающиеся в соответствии с индексами МЭР. 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при 

величине суммарных затрат на реализацию проекта 4 394 154,70 тыс. руб., нарастающим 
итогом за расчетный период составит -1 229 451 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается не-
устойчивым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытки) за период с 2026 по 2034 гг. со-
ставит –1 229 451 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности для проектов, где NPV отрицателен – не рассчитыва-
ется. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) для проек-
тов, где NPV отрицателен – не рассчитывается.. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,36.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет по-

лучено 36 коп. убытков. 
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект  неэффекти-

вен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном 

периоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в 
дальнейшем остается неотрицательным – более  15 лет. 

Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов - тарифы, обеспе-
чивающие НВВ. 

1. Величина NPV при финансировании проекта по варианту 2  больше, чем при финан-
сировании по варианту 1 (11497 тыс. руб.). 

Использование увеличения тарифа на тепловую энергию позволяет снизить срок оку-
паемости проекта (динамический) до 7,75 года. 

График также демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использо-
вании увеличения тарифа на тепловую энергию более устойчиво, чем при использовании 
собственных средств на реализацию проекта. 

Сравнение вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.5. 
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Рис. 4.2.5. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции магистральных 
и квартальных тепловых сетей 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности и жи-

вучести теплоснабжения потребителей г. Киров, росту числа аварий на тепловых сетях, и, 
как следствие – росту расходов на ликвидацию последствий аварий. 

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- повышение надежности и живучести схемы теплоснабжения г. Киров, снижению рас-

ходов на ликвидацию аварийных ситуаций. 
В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет  

собственного капитала (увеличения  тарифа до значений, обеспечивающих необходимый 
НВВ), рассчитаны ценовые последствия увеличения стоимости тепловой энергии. 

Результаты расчетов за период 2013 – 2023 гг. представлены в табл. 4.2.67. 

Таблица 4.2.67. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Тариф 1 на тепло-

вую энергию (уве-

личение за счет 

инфляции) 

руб/ 

Гкал 
1079,37 1140 1193 1246 1307 1371 1439 1509 1583 1661 1743 

Тариф 2 на тепло-

вую энергию 

(обеспечивающий 

необходимый 

НВВ) 

руб/ 

Гкал 
1079,37 1140 1193 1246 1307 1371 1439 1509 1583 1661 1743 

Разница между 

тарифом 1 и та-

рифом 2 

руб/ 

Гкал 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

То же, в % % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Результаты расчетов за период 2024 – 2034 гг. представлены в табл. 4.2.68. 
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Таблица 4.2.68. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф 1 на теп-

ловую энергию 

(увеличение за 

счет инфляции) 

руб/ 

Гкал 
1828 1918 2013 2111 2215 2324 2438 2558 2683 2815 

Тариф 2 на теп-

ловую энергию 

(обеспечивающий 

необходимый 

НВВ) 

руб/ 

Гкал 
1828 1918 2173 2379 2596 2724 2857 2998 3145 2815 

Разница между 

тарифом 1 и та-

рифом 2 

руб/ 

Гкал 
0 0 160 268 381 400 419 440 462 0 

То же, в % % 0,00% 0,00% 7,95% 12,69% 17,20% 17,20% 17,20% 17,20% 17,20% 0,00% 

 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение стоимо-
сти тепловой энергии в течение 2026 - 2034 г. до 17,2%. 

Следует отметить, что  увеличение  тарифа до значений, обеспечивающих НВВ, по-
крывает дефицит собственных средств (табл. 4.2.67. стр. 1) предприятия, полученный в ре-
зультате реализации мероприятия. 

Увеличение  тарифа до значений, обеспечивающих НВВ не является единственным 
источником погашения затрат по мероприятию. В качестве источника финансирования в 
расчетах использована прибыль предприятия, экономия тепловой энергии, амортизация ос-
новных средств, полученных в результате реконструкции тепловых сетей. 

Увеличение  тарифа до значений, обеспечивающих НВВ, уменьшает срок окупаемости 
проекта, и, следовательно, делает его  привлекательным для внешних инвесторов. 

Таким образом, увеличение стоимости тепловой энергии делает возможной модерни-
зацию и реконструкцию тепловых сетей города Кирова, обеспечивая тем самым высокое ка-
чество теплоснабжения конечных потребителей. 

Кроме того, увеличение  тарифа до значений, обеспечивающих НВВ, рассчитан-
ный в данном разделе, относится к тепловой энергии, отпускаемой только через  вы-
шеперечисленные участки теплосети, следовательно, при расчете средневзвешенных 
величин тарифа на тепловую энергию разница между тарифом 1 и тарифом 2 примет 
меньшие значения.  

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям г. 
Киров, обеспечивающий необходимый НВВ, рассчитан в разделе 5 настоящего отче-
та. 

 
7. Чувствительность проекта 

 
Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования 

(финансирование за счет внутренних источников). 
Анализ чувствительности проекта выполнен для показателя NPV по следующим фак-

торам:  
–подключенная мощность; 
– тариф на тепловую энергию, мощность; 
– норма дисконта. 
Для проведения анализа значения вышеперечисленных показателей уменьшались на 

15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При этом, соответственно, менялось значение 
NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.2.6. 
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Рис. 4.2.6. Анализ чувствительности проекта 

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энер-
гию: с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированно-
го дохода.  

Изменения ставки дисконта имеют обратную зависимость – с ее увеличением размер 
дисконтированного дохода уменьшается. 

 
 
 

4.2.4. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей для обеспечения нормативной  надежности теплоснабжения,  

находящихся на балансе ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» 
 
1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по 
строительству тепловых сетей 

Обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нор-
мативных показателей надежности приведено в Книге 10 «Оценка надежности теплоснаб-
жения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Кирова до 2034 года. 

В целях обеспечения надежности теплоснабжения для тепловых сетей ЗАО «Киров-
ская ТЭЦ-1» запланированы мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей, 
предусматривающие увеличение диаметров трубопроводов. 

Мероприятия, запланированные в 2015 г. приведены в таблице 4.2.73. 
Мероприятия, запланированные в 2016 г. приведены в таблице 4.2.74. 
Мероприятия, запланированные в 2018 г. приведены в таблице 4.2.75. 
Мероприятия, запланированные в 2023 – 2027 гг. приведены в таблице 4.2.76. 
Стоимость мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых 

сетей рассчитаны в соответствии с ГЭСН НЦС 81-02-2014 в ценах 2014 г. 
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Таблица 4.2.69. 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети период реконструкции Капитальные за-
траты с НДС, тыс. 

руб. 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год проклад-
ки 

Тип проклад-
ки 

протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

 С 2ДУ 350 на 2ДУ 400 

1 ОП-45 ОП-46 400 1976 Надземная 7,62 2014 2015 211,95 

ИТОГО 7,62     211,95 

Таблица 4.2.70. 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети период  реконструкции Капитальные за-
траты с НДС, тыс. 

руб. 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год проклад-
ки 

Тип про-
кладки 

протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

 С 2ДУ 350 на 2ДУ 400 

2 ОП-58 ОП-71 400 1984 Надземная 51,56 2014 2016 1 718,43 

3 ОП-71 ОП-84 400 1984 Надземная 45,76 2014 2016 1 525,12 

ИТОГО 97,32     3 243,55 

Таблица 4.2.71. 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети период реконструкции Капитальные за-
траты с НДС, тыс. 

руб. 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год проклад-
ки 

Тип про-
кладки 

протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

 С 2ДУ 350 на 2ДУ 400 

4 Ут. ТЭЦ-1 ОП-45 400 1980 Надземная 238,11 2014 2018 7 935,91 

5 ОП-46 ОП-58 400 1980 Надземная 108,16 2014 2018 3 604,84 

6 ОП-84 ОП-99 400 1967 Надземная 156,35 2014 2018 5 210,95 

7 ОП-99 ОП-82 400 1980 Надземная 104,92 2014 2018 3 496,85 

ИТОГО 607,54     20 248,54 

Таблица 4.2.72. 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети период реконструкции 
Капитальные 

затраты с НДС, 
тыс. руб. 

Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год проклад-
ки 

Тип про-
кладки 

протяженность в 
двухтрубном ис-

числении, м 
Начало Окончание 

 С 2ДУ 350 на 2ДУ 400 

8 ТК-6-01 ТК-6-03 400 1981 Надземная 280,89 2023 2027 9 361,71 

ИТОГО 280,89 
  

9 361,71 
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В табл. 4.2.73 приведена стоимость мероприятий 2014 – 2015 гг. с разбивкой по статьям 
затрат (в ценах 2014 г.). 

Таблица 4.2.73. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 9,01 9,01 

Оборудование тыс. руб. 10,81 10,81 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 156,77 156,77 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 176,59 176,59 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 3,60 3,60 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 180,19 180,19 

НДС тыс. руб. 32,44 32,44 

Всего смета проекта тыс. руб. 212,63 212,63 

 
В табл. 4.2.74 приведена стоимость мероприятий 2014 – 2016 гг. с разбивкой по статьям 

затрат (в ценах 2014 г.). 
Таблица 4.2.74. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2016 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 137,44 137,44 

Оборудование тыс. руб. 164,93 164,93 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 2 391,43 2 391,43 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 693,80 2 693,80 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 54,98 54,98 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 748,77 2 748,77 

НДС тыс. руб. 494,78 494,78 

Всего смета проекта тыс. руб. 3 243,55 3 243,55 

 
В табл. 4.2.75. приведена стоимость мероприятий 2014 – 2018 гг. с разбивкой по статьям 

затрат (в ценах 2014 г.). 
Таблица 4.2.75. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2018 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 857,99 857,99 

Оборудование тыс. руб. 1 029,59 1 029,59 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 14 929,01 14 929,01 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 16 816,58 16 816,58 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 343,20 343,20 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 17 159,78 17 159,78 

НДС тыс. руб. 3 088,76 3 088,76 

Всего смета проекта тыс. руб. 20 248,54 20 248,54 

 
В табл. 4.2.76 приведена стоимость мероприятий 2023 – 2027 гг. с разбивкой по статьям 

затрат (в ценах 2014 г.). 
Таблица 4.2.76. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2023 – 2027 гг. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 396,68 396,68 

Оборудование тыс. руб. 476,02 476,02 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 6 902,28 6 902,28 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 7 774,98 7 774,98 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 158,67 158,67 

ИТОГО без НДС  7 933,65 7 933,65 

НДС тыс. руб. 1 428,06 1 428,06 

Всего смета проекта тыс. руб. 9 361,71 9 361,71 
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2. Инвестиционная деятельность (стоимость мероприятий по реконструкции маги-
стральных и квартальных тепловых сетей) по годам с учетом индексов МЭР 

Реконструкция тепловых сетей запланирована на 2015 - 2027 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.77. 

Таблица 4.2.77. 

Годы 2015 г. 2016 г. 2018 г. 
2023 -  

2027 гг. 
ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 
2014 г., тыс. руб., с НДС 

212,64 3 243,55 20 248,54 9 361,71 27 630,05 

Стоимость мероприятий с учетом 
индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 

223,27 3 576,01 24 612,23 13 844,55 42 256,06 

 
Итого стоимость реализации мероприятий по расширению тепловых сетей с учетом роста 

тепловых нагрузок составит 42256,06 тыс. руб.  с НДС в ценах, приведенных к уровню цен в 
годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции маги-
стральных и квартальных тепловых сетей 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала ОАО «КТК».  
Источники доходов для варианта № 1 – тарифы, увеличивающиеся в соответствии с ин-

дексами МЭР. Источники доходов для варианта № 2 – - тарифы, обеспечивающие НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности  

2014 г. представлена в табл. 4.2.34. 
Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 

схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.).  

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по 
годам представлены в табл. 4.2.8., стр. 67. 

 
Протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции составляет 12,4% от общей 

протяженности магистральных и разводящих тепловых сетей, находящихся на балансе ЗАО 
«Кировская ТЭЦ-1» (по данным публикуемой отчетности).  

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчета эффективности ИП должно быть использовано значение отпуска тепловой 

энергии, соразмерное протяженности тепловых сетей, подлежащих реконструкции. 
Следовательно, в расчете эффективности ИП может быть использован полезный отпуск 

ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» в размере, составляющем 12,4% от общего полезного отпуска компа-
нии. Расчетные значения на период 2014-2020 гг. приведены в таблице 4.2.79. 

Таблица 4.2.79. 

Наименование Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отпуск тепловой 
энергии  

Гкал/ч 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 

Количество часов 
работы в год 

час 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 

Расчетные значения на период 2021-2027 гг. приведены в таблице 4.2.80. 
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Продолжение таблицы 4.2.80. 

Наименование Ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Отпуск тепловой 
энергии  

Гкал/ч 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 

Количество ча-
сов работы в год 

час 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.2.81. 
Таблица 4.2.81. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта 
(динамический) 

Вариант 1.  -13070,2 --- -0,39 Более 20 лет 

Вариант 2.  3 001,03 27 0,22 10,81  лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов – тарифы, увеличи-

вающиеся в соответствии с индексами МЭР. 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при ве-

личине суммарных затрат на реализацию проекта 42 256 тыс. руб., нарастающим итогом за 
расчетный период составит-13070,2  тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-
чивым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытки) за период с 2015 по 2034 гг. соста-
вит -13070 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности для проектов, где NPV отрицателен – не рассчитывает-
ся. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) для проектов, 
где NPV отрицателен – не рассчитывается.. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,39.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 39 коп. убытков. 
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект  неэффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным – более  15 лет. 

Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов - тарифы, обеспечи-
вающие НВВ. 

1. Величина NPV при финансировании проекта по варианту 2  больше, чем при финанси-
ровании по варианту 1 (3 001,03 тыс. руб.). 

Использование увеличения тарифа на тепловую энергию позволяет снизить срок окупае-
мости проекта (динамический) до 10,81 года. 

График также демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использова-
нии увеличения тарифа на тепловую энергию более устойчиво, чем при использовании соб-
ственных средств на реализацию проекта. 

В качестве альтернативного варианта к двум предыдущим можно рассмотреть вариант 
финансирования «заемный капитал + собственный капитал + увеличение тарифа» в необхо-
димой пропорции. 

Сравнение вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.7. 
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Рис. 4.2.7. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции магистральных и 
квартальных тепловых сетей 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности и живу-

чести теплоснабжения потребителей г. Киров, росту числа аварий на тепловых сетях, и, как 
следствие – росту расходов на ликвидацию последствий аварий. Кроме того, пропускная спо-
собность тепловых сетей не будет соответствовать требуемым значениям. 

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- повышение надежности и живучести схемы теплоснабжения г. Киров, снижению расхо-

дов на ликвидацию аварийных ситуаций. Пропускная способность тепловых сетей будет соот-
ветствовать требуемым значениям. 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет 
увеличения НВВ, рассчитаны ценовые последствия увеличения стоимости тепловой энергии 
для конечных потребителей. 

Результаты расчетов представлены в табл. 4.2.82. 
Таблица 4.2.82. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Тариф 1 на теп-

ловую энергию 

(увеличение за 

счет инфляции) 

руб/ 

Гкал 
1079,37 1 139,81 1 193,39 1 245,89 1 307,09 1 371,30 1 438,66 1 509,33 1 583,47 1 661,25 1 742,85 

Тариф 2 на теп-

ловую энергию 

(обеспечивающий 

необходимый 

НВВ) 

руб/ 

Гкал 
1079,37 1 139,81 1 498,39 1 564,31 1 641,16 1 721,77 1 806,35 1 895,08 1 988,16 2 085,82 2 188,28 

Разница между 

тарифом 1 и та-

рифом 2 

руб/ 

Гкал 
0,00 0,00 305,00 318,42 334,06 350,47 367,69 385,75 404,70 424,57 445,43 

То же, в % % 0,00% 0,00% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 
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Продолжение таблицы 4.2.82. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф 1 на теп-

ловую энергию 

(увеличение за 

счет инфляции) 

руб/ 

Гкал 
1 828,46 1 918,28 2 012,51 2 111,36 2 215,08 2 323,88 2 438,03 2 557,79 2 683,43 2 815,25 

Тариф 2 на теп-

ловую энергию 

(обеспечивающий 

необходимый 

НВВ) 

руб/ 

Гкал 
2 295,77 2 408,54 2 526,85 2 650,98 2 781,19 2 917,81 3 061,13 3 211,50 2 999,25 2 815,25 

Разница между 

тарифом 1 и та-

рифом 2 

руб/ 

Гкал 
467,31 490,26 514,35 539,61 566,12 593,93 623,10 653,71 315,82 0,00 

То же, в % % 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 25,56% 11,77% 0,00% 

 
Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение стоимости 

тепловой энергии в течение 2015 - 2024 г. до 25,56%. 
Следует отметить, что  Рассчитанные значения НВВ покроют дефицит собственных 

средств (табл. 4.2.81. стр. 1) предприятия, полученный в результате реализации мероприятия. 
В качестве источника финансирования в расчетах использована прибыль предприятия, а 

так же амортизация основных средств, полученных в результате реконструкции тепловых се-
тей. Увеличение НВВ за счет увеличения тарифа на тепловую энергию уменьшает срок окупа-
емости проекта, и, следовательно, делает его  привлекательным для внешних инвесторов. 

Таким образом, увеличение стоимости тепловой энергии делает возможной модерниза-
цию и реконструкцию тепловых сетей города Кирова, обеспечивая тем самым высокое каче-
ство теплоснабжения конечных потребителей. 

Кроме того, величина тарифа, рассчитанного в данном разделе относится к тепло-
вой энергии, отпускаемой только через  вышеперечисленные участки теплосети, следо-
вательно, при расчете средневзвешенных величин тарифа на тепловую энергию по  
г. Кирову тариф примет меньшие значения. Средневзвешенный тариф на тепловую 
энергию, отпускаемую потребителям г. Киров рассчитан в разделе 5 настоящего отчета. 

 

7. Чувствительность проекта 
 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-
нансирование за счет внутренних источников). 

Анализ чувствительности проекта выполнен для показателя NPV по следующим факто-
рам:  

–подключенная мощность; 
– тариф на тепловую энергию, мощность; 
– норма дисконта. 
Для проведения анализа значения вышеперечисленных показателей уменьшались на 

15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При этом, соответственно, менялось значение 
NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.2.8. 
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Рис. 4.2.8. Анализ чувствительности проекта 

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 
с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-
да. Изменения ставки дисконта имеют обратную зависимость – с ее увеличением размер дис-
контированного дохода уменьшается. 

 

4.2.5. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей находящихся на балансе Кировской ТЭЦ-4 для обеспечения  

нормативной надежности теплоснабжения,  
 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по ре-
конструкции магистральных и квартальных тепловых сетей 

Обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения норма-
тивных показателей надежности приведено в Книге 10 «Оценка надежности теплоснабжения» 
обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Кирова до 2034 года. 

В целях обеспечения надежности теплоснабжения для тепловых сетей   запланированы 
мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей, предусматривающие увеличение 
диаметров трубопроводов. 

Мероприятия, запланированные в 2015 г. приведены в таблице 4.2.83. 
Мероприятия, запланированные в 2016 г. приведены в таблице 4.2.84. 
Мероприятия, запланированные в 2018 г. приведены в таблице 4.2.85. 
Мероприятия, запланированные в 2023 – 2027 гг. приведены в таблице 4.2.86. 
Мероприятия, запланированные в 2023 – 2034 гг. приведены в таблице 4.2.87 
Стоимость мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых се-

тей рассчитаны в соответствии с ГЭСН НЦС 81-02-2014 в ценах 2014 г. 
 



158 

Таблица 4.2.83. 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети 
период  

реконструкции 
Капитальные 

затраты с НДС, 
тыс. руб. 

Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год проклад-
ки 

Тип проклад-
ки 

протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

1 УТ-2 НО-5 200 1976 Надземная 10,17 2014 2015 155,27 

 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

2 Ут – Восточная Ут – Новая 500 1976 Надземная 13,65 2014 2015 515,80 

3 ТК-10а ТК-11 500 1982 Надземная 11,04 2014 2015 417,18 

4 УТ - Новая УТ - Восточная 500 1980 Надземная 13,65 2014 2015 515,80 

5 С-47а УТ - ПТФ 500 1980 Надземная 31,95 2014 2015 1207,32 

6 С-71а.72а УТ - ПТФ 500 1980 Надземная 5,94 2014 2015 224,46 
 С 2ДУ500 на 2ДУ 600 

7 С-47а Ут – Старая 600 1967 Надземная 2,58 2014 2015 116,99 
 С 2ДУ600 на 2ДУ 700 

7 Ут-Авитек С-71а.72а 700 1967 Надземная 14,32 2014 2015 757,57 
 С 2ДУ800 на 2ДУ 900 

9 Ут – Старая Ут – Восточная 900 1967 Надземная 7,68 2014 2015 522,38 
ИТОГО 110,98 

  
4446,25 

Таблица 4.2.84. 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети 
период  

реконструкции 
Капитальные 

затраты с 
НДС, тыс. руб. Наименование 

начала участка 
Наименование 
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год про-
кладки 

Тип прокладки 
протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

1 ЦТП-165 ТК-1 200 1980 Подземная канальная 29,41 2014 2016 770,61 
 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

2 ТК-9 ТК-10 500 1980 Надземная 74,15 2014 2016 2801,96 
 С 2ДУ600 на 2ДУ 700 

3 С-71а.72а ТК-1 700 1980 Надземная 63,06 2014 2016 3336,05 
 С 2ДУ800 на 2ДУ 900 

4 В-218 В-225 900 1980 Надземная 70,69 2014 2016 4808,18 

ИТОГО 237,31     11716,80 

Таблица 4.2.85. 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети период реконструкции Капитальные 
затраты с 

НДС, тыс. руб. 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, мм 
Год проклад-

ки 
Тип прокладки 

протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

 С 2ДУ800 на 2ДУ 900 

 
В-278 В-284 900 1967 Надземная 83,5 2014 2017 5679,49 

ИТОГО 83,5   5679,49 
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Таблица 4.2.86. 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети 
период  

реконструкции 
Капитальные 

затраты с 
НДС, тыс. 

руб. 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, мм 
Год про-
кладки 

Тип прокладки 
протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

 С 2ДУ100 на 2ДУ 125 

1 ТК-22 ТК-23 125 1967 Подземная канальная 56,88 2014 2018 1243,41 

2 ТК-23 ТК-24 125 1967 Подземная канальная 133,91 2014 2018 2927,29 
 С 2ДУ125 на 2ДУ 150 

3 ТК-20 ТК-21 150 1967 Подземная канальная 186,44 2014 2018 4340,72 
4 ТК-21 ТК-21а 150 1980 Подземная канальная 62,75 2014 2018 1460,95 
5 ТК-21а ТК-22 150 1980 Подземная канальная 93,79 2014 2018 2183,63 
 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

6 ТК-6 УТ-2 200 1980 Надземная 439,16 2014 2018 7287,14 

7 УТ-2 УТ-2* 200 1980 Надземная 160,14 2014 2018 2657,26 

8 УТ-2* УТ-1 200 1980 Надземная 129,32 2014 2018 2145,85 

9 УТ-1 УТ-2 200 1975 Надземная 110,1 2014 2018 1826,93 

10 ТК-1 ТК-19 200 1985 Подземная канальная 156,91 2014 2018 4111,42 

11 ТК-19 ТК-20 200 1975 Подземная канальная 69,31 2014 2018 1816,09 
 С 2ДУ200 на 2ДУ 250 

12 ТК-9 ТК-1 250 1975 Подземная канальная 75,66 2014 2018 2588,00 

13 ТК-1 ТК-2 250 1985 Подземная канальная 244,71 2014 2018 8370,48 

14 ТК-2 ТК-3 250 1985 Подземная канальная 141,22 2014 2018 4830,53 

15 ТК-3 ТК-4 250 1985 Подземная канальная 224 2014 2018 7662,08 

16 ТК-4 ТК-5 250 1962 Подземная канальная 522,27 2014 2018 17864,62 

17 ТК-5 ТК-6 250 1962 Подземная канальная 211,23 2014 2018 7225,27 
 С 2ДУ200 на 2ДУ 300 

18 ТК-13 УТ-13а 300 1975 Надземная 600,02 2014 2018 13604,02 
19 УТ-13а ТК-3оп 300 1975 Надземная 522,77 2014 2018 11852,56 
20 ТК-3оп ТК-4(15) 300 1985 Подземная канальная 53,69 2014 2018 1966,63 
21 ТК-1 (ТМ ОЦМ) ТК-11 300 1985 Подземная канальная 260 2014 2018 9523,62 
 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

22 УТ – ПТФ ОП-117 500 1962 Надземная 1242,45 2014 2018 46949,32 

23 ОП-117 ТК-2 500 1962 Надземная 158,79 2014 2018 6000,31 

24 ТК-2 ТК-3 500 1985 Подземная канальная 398,48 2014 2018 27326,89 

25 ТК-3 ТК-4 500 1985 Подземная канальная 148,22 2014 2018 10164,61 

26 ТК-4 ТК-5 500 1985 Подземная канальная 368,59 2014 2018 25277,10 

27 ТК-5 ТК-6 500 1962 Надземная 730,53 2014 2018 27605,04 

28 ТК-6 ТК-7 500 1962 Надземная 427,22 2014 2018 16143,66 

29 ТК-7 ТК-7по 500 1990 Подземная канальная 398,39 2014 2018 27320,72 

30 ТК-7по ТК-8 500 1982 Надземная 1433,75 2014 2018 54178,10 

31 ТК-8 ТК-9 500 1982 Надземная 1269,93 2014 2018 47987,72 
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№ 
п/п 

Участки тепловой сети 
период  

реконструкции 
Капитальные 

затраты с 
НДС, тыс. 

руб. 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, мм 
Год про-
кладки 

Тип прокладки 
протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

32 ТК-10 ТК-10а 500 1982 Надземная 1288,88 2014 2018 48703,80 

33 ТК-11 ТК-12 500 1980 Надземная 1010,81 2014 2018 38196,18 

34 ТК-12 ТК-13 500 1980 Надземная 1491,93 2014 2018 56376,59 
 С 2ДУ500 на 2ДУ 600 

35 Ут. ТЭЦ-4 С-47а 600 1980 Надземная 383,4 2014 2018 17385,36 
 С 2ДУ600 на 2ДУ 700 

36 ТК-1 ТК-3 700 1980 Надземная 302 2014 2018 15976,64 
37 ТК-3 ТК-4 700 1990 Подземная канальная 137,73 2014 2018 13223,31 
38 ТК-4 УТ-УЗС 700 1975 Надземная 525,58 2014 2018 27804,64 
39 УТ-УЗС УТ-1 700 1975 Надземная 867,76 2014 2018 45906,91 
40 УТ-1 ТК-7 700 1975 Надземная 56,96 2014 2018 3013,34 
41 ТК-7 ТК-8 700 1990 Подземная канальная 198,53 2014 2018 19060,66 
41 ТК-8 УТ-10 700 1962 Надземная 348,82 2014 2018 18453,54 
 С 2ДУ800 на 2ДУ 900 

43 С-47а В-4 900 1962 Надземная 303,95 2014 2018 20674,02 

44 В-4 В-16 900 1982 Надземная 142,88 2014 2018 9718,39 

45 В-16 В-40 900 1982 Надземная 311,57 2014 2018 21192,32 

46 В-40 В-68 900 1980 Надземная 316,05 2014 2018 21497,04 

47 В-106 В-132 900 1980 Надземная 317,76 2014 2018 21613,35 

48 В-132 В-147 900 1980 Надземная 168,33 2014 2018 11449,44 

49 В-147 В-159 900 1980 Надземная 135,2 2014 2018 9196,01 

50 В-159 В-179 900 1980 Надземная 251,23 2014 2018 17088,12 

51 В-179 В-193 900 1980 Надземная 137,26 2014 2018 9336,13 

52 В-193 В-218 900 1980 Надземная 315,92 2014 2018 21488,20 

53 В-225 В-236 900 1980 Надземная 119,13 2014 2018 8102,97 

54 В-236 В-247 900 1982 Надземная 153,27 2014 2018 10425,09 

55 В-247 В-268 900 1982 Надземная 262,59 2014 2018 17860,81 

56 В-268 В-278 900 1982 Надземная 136,58 2014 2018 9289,88 

57 В-284 В-299 900 1962 Надземная 182,93 2014 2018 12442,50 
 С 2ДУ900 на 2ДУ 1000 

58 В-68 В-106 1000 1962 Надземная 466,42 2014 2018 35249,87 

ИТОГО 21364,1     967167,07 
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Таблица 4.2.87. 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети 
период  

реконструкции 
Капитальные 

затраты с 
НДС, тыс. 

руб. 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, мм Год прокладки Тип прокладки 
Протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

 С 2ДУ500 на 2ДУ 600 

1 УТ-ОЦМ ОК-1 600 1990 Надземная 1140,92 2023 2034 51735,28 

2 ОК-1 ОК-4 600 1990 Надземная 858,51 2023 2034 38929,33 

3 Ут - Старая УТ-ОЦМ 600 1990 Надземная 15,04 2023 2034 681,99 

4 Ут. Новая Ут. ОЦМ 600 1990 Надземная 9,02 2023 2034 409,01 

 С 2ДУ900 на 2ДУ 1000 

1 Ут – Новая Ут-Авитек 1000 1990 Надземная 14,32 2023 2034 1082,24 

2 Ут. ТЭЦ-4 Ут-Авитек 1000 1990 Надземная 441,14 2023 2034 33339,32 

ИТОГО 2478,95 
  

126177,18 
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В табл. 4.2.88 приведена стоимость мероприятий 2015 г. с разбивкой по статьям  
затрат. 

Таблица 4.2.88. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 188,40 188,40 

Оборудование тыс. руб. 226,08 226,08 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 3 278,17 3 278,17 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 3 692,65 3 692,65 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 75,36 75,36 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 3 768,01 3 768,01 

НДС тыс. руб. 678,24 678,24 

Всего смета проекта тыс. руб. 4 446,25 4 446,25 

 
В табл. 4.2.89 приведена стоимость мероприятий 2016 г. с разбивкой по статьям затрат 

(в ценах 2014 г.). 
Таблица 4.2.89. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2016 Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 496,47 496,47 

Оборудование тыс. руб. 595,77 595,77 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 8 638,66 8 638,66 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 9 730,90 9 730,90 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 198,59 198,59 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 9 929,49 9 929,49 

НДС тыс. руб. 1 787,31 1 787,31 

Всего смета проекта тыс. руб. 11 716,80 11 716,80 

 
В табл. 4.2.90 приведена стоимость мероприятий 2017 г. с разбивкой по статьям затрат 

(в ценах 2014 г.). 
Таблица 4.2.90. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2017 Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 240,66 240,66 

Оборудование тыс. руб. 288,79 288,79 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 4 187,42 4 187,42 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 4 716,86 4 716,86 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 96,26 96,26 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 4 813,13 4 813,13 

НДС тыс. руб. 866,36 866,36 

Всего смета проекта тыс. руб. 5 679,49 5 679,49 

 
В табл. 4.2.91 приведена стоимость мероприятий 2018  - 2022 гг. с разбивкой по стать-

ям затрат (в ценах 2014 г.). 
Таблица 4.2.91. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2018 Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 40 981,66 40 981,66 

Оборудование тыс. руб. 49 177,99 49 177,99 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 713 080,81 713 080,81 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 803 240,45 803 240,45 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 16 392,66 16 392,66 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 819 633,11 819 633,11 

НДС тыс. руб. 147 533,96 147 533,96 

Всего смета проекта тыс. руб. 967 167,07 967 167,07 
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В табл. 4.2.92 приведена стоимость мероприятий 2023 – 2027 гг. с разбивкой по стать-
ям затрат (в ценах 2014 г.). 

Таблица 4.2.92. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2023 - 2027 Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 5 346,49 5 346,49 

Оборудование тыс. руб. 6 415,79 6 415,79 

Строительно-монтажные и наладочные рабо-
ты 

тыс. руб. 93 028,94 93 028,94 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 104 791,22 104 791,22 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 2 138,60 2 138,60 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 106 929,81 106 929,81 

НДС тыс. руб. 19 247,37 19 247,37 

Всего смета проекта тыс. руб. 126 177,18 126 177,18 

 

2. Инвестиционная деятельность (стоимость мероприятий по реконструкции маги-
стральных и квартальных тепловых сетей) по годам с учетом индексов МЭР 

Реконструкция тепловых сетей запланирована на 2015 - 2034 гг. Сводная стоимость 
мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.93. 

Таблица 4.2.93. 

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2023 -  

2034 гг. 
ИТОГО 

Стоимость меро-
приятий  в ценах 
2014 г., тыс. руб., с 
НДС 

4 446,25 11 716,80 5 679,49 967 167,07 126 177,18 1115186,79 

Стоимость меро-
приятий с учетом 
индексов МЭР, тыс. 
руб. с НДС 

4 668,56 12 917,77 6 574,72 1175597,62 186 597,02 1386355,70 

 
Итого стоимость реализации мероприятий по расширению тепловых сетей с учетом 

роста тепловых нагрузок составит 1 386 355,70 тыс. руб.  с НДС в ценах, приведенных к 
уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции маги-
стральных и квартальных тепловых сетей 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала ОАО «КТК».  
Источники доходов для варианта № 1 – тарифы, увеличивающиеся в соответствии с 

индексами МЭР. 
Источники доходов для варианта № 2 – - тарифы, обеспечивающие НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепло-

вой энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности  

2014 г. представлена в табл. 4.2.34. 
Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработ-

ки схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируе-
мые индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.).  

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по 
годам представлены в табл. 4.2.8., стр. 67. 

Протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции составляет 40,29% от об-
щей протяженности магистральных и разводящих тепловых сетей, находящихся на балансе 
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Кировской ТЭЦ-4 (по данным публикуемой отчетности). В соответствии с Методическими 
Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а так-
же прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в 
дополнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчета эффективности ИП должно быть использовано значение отпуска тепловой 

энергии, соразмерное протяженности тепловых сетей, подлежащих реконструкции. Следо-
вательно, в расчете эффективности ИП может быть использован полезный отпуск Киров-
ской ТЭЦ-4 в размере, составляющем 40,29% от общего полезного отпуска компании. Рас-
четные значения в период 2014 – 2020 гг.приведены в таблице 4.2.95. 

Таблица 4.2.96. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отпуск тепловой энергии сум-
марный 

Гкал/ч 368,9 368,9 368,9 368,9 368,9 368,9 368,9 

Количество часов работы в год час 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 

Расчетные значения в период 2021 – 2027 гг.приведены в таблице 4.2.96. 

Таблица 4.2.96. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Отпуск тепловой энергии суммарный Гкал/ч 368,9 368,9 368,9 368,9 368,9 368,9 368,9 
Количество часов работы в год час 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 

5. Производственная и финансовая деятельность.. Расчеты эффективности инвести-
ций для мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых се-
тей 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.2.97. 
Таблица 4.2.97. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта 
(динамический) 

Вариант 1.  -594077 --- -0,5 Более 20 лет 

Вариант 2.  3816 14% 0,0032 17,6  лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов – тарифы, увели-

чивающиеся в соответствии с индексами МЭР. 
1. При финансировании за счет собственного капитала по варианту 1 величина Чисто-

го дохода при величине суммарных затрат на реализацию проекта 1 386 355,70 тыс. руб., 
нарастающим итогом за расчетный период составит--594077 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается не-
устойчивым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытки) за период с 2015 по 2034 гг. со-
ставит -594077 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности для проектов, где NPV отрицателен – не рассчитыва-
ется. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) для проек-
тов, где NPV отрицателен – не рассчитывается.. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,5  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет по-

лучено 50 коп. убытков. 
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект  неэффекти-

вен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном 

периоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в 
дальнейшем остается неотрицательным – более  15 лет. 
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Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов - тарифы, обеспе-
чивающие НВВ. 

1. Величина NPV при финансировании проекта по варианту 2  больше, чем при финан-
сировании по варианту 1 (3816 тыс. руб.). 

 
 

Рис. 4.2.9. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

Использование увеличения тарифа на тепловую энергию позволяет снизить срок оку-
паемости проекта (динамический) до 17,6 года. 

График (рис. 4.2.9) также демонстрирует, что финансовое положение предприятия при 
использовании увеличения тарифа на тепловую энергию более устойчиво, чем при исполь-
зовании собственных средств на реализацию проекта. 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции магистральных 
и квартальных тепловых сетей 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности и жи-

вучести теплоснабжения потребителей г. Киров, росту числа аварий на тепловых сетях, и, 
как следствие – росту расходов на ликвидацию последствий аварий. Кроме того, пропускная 
способность тепловых сетей не будет соответствовать требуемым значениям. 

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- повышение надежности и живучести схемы теплоснабжения г. Киров, снижению рас-

ходов на ликвидацию аварийных ситуаций. Пропускная способность тепловых сетей будет 
соответствовать требуемым значениям. 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет  
собственного капитала (увеличения  тарифа до значений, обеспечивающих необходимый 
НВВ), рассчитаны ценовые последствия увеличения стоимости тепловой энергии. 

Результаты расчетов представлены в табл. 4.2.98. 
Таблица 4.2.98. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Тариф 1 на теп-

ловую энергию 

(увеличение за 

счет инфляции) 

руб/ 

Гкал 
1079,37 1140 1193 1246 1307 1371 1439 1509 1583 1661 1743 
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Наименование 
Ед. 

изм. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Тариф 2 на теп-

ловую энергию 

(обеспечивающий 

необходимый 

НВВ) 

руб/ 

Гкал 
1079,37 1140 1193 1289 1361 1428 1498 1572 1649 1730 1815 

Разница между 

тарифом 1 и та-

рифом 2 

руб/ 

Гкал 
0 0 0 43 54 57 60 62 66 69 72 

То же, в % % 0,00% 0,00% 0,00% 3,45% 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 4,14% 

 

Продолжение таблицы 4.2.98. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф 1 на теп-

ловую энергию 

(увеличение за 

счет инфляции) 

руб/ 

Гкал 
1828 1918 2013 2111 2215 2324 2438 2558 2683 2815 

Тариф 2 на теп-

ловую энергию 

(обеспечивающий 

необходимый 

НВВ) 

руб/ 

Гкал 
1904 1998 2096 2167 2261 2351 2438 2558 2683 2815 

Разница между 

тарифом 1 и та-

рифом 2 

руб/ 

Гкал 
76 79 83 55 46 27 0 0 0 0 

То же, в % % 4,14% 4,14% 4,14% 2,62% 2,08% 1,18% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 
Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение стоимо-

сти тепловой энергии в течение 2015 - 2021 г. на 4,14%. 
Следует отметить, что  Рассчитанные значения НВВ покроют дефицит собственных 

средств (табл. 4.2.97. строка 1) предприятия, полученный в результате реализации меро-
приятия. В качестве источника финансирования в расчетах использована прибыль предпри-
ятия, а так же амортизация основных средств, полученных в результате реконструкции теп-
ловых сетей. Увеличение НВВ за счет увеличения тарифа на тепловую энергию уменьшает 
срок окупаемости проекта, и, следовательно, делает его  привлекательным для внешних ин-
весторов. Таким образом, увеличение стоимости тепловой энергии делает возможной мо-
дернизацию и реконструкцию тепловых сетей города Кирова, обеспечивая тем самым высо-
кое качество теплоснабжения конечных потребителей. 

Кроме того, величина тарифа, рассчитанного в данном разделе относится к теп-
ловой энергии, отпускаемой только через  вышеперечисленные участки теплосети, 
следовательно, при расчете средневзвешенных величин тарифа на тепловую энер-
гию по г. Кирову тариф примет меньшие значения.  

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  
г. Киров рассчитан в разделе 5 настоящего отчета. 

 
7. Чувствительность проекта 

 
Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования 

(финансирование за счет внутренних источников). 
Анализ чувствительности проекта выполнен для показателя NPV по следующим фак-

торам:  
–подключенная мощность; 
– тариф на тепловую энергию, мощность; 
– норма дисконта. 
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Для проведения анализа значения вышеперечисленных показателей уменьшались на 
15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При этом, соответственно, менялось значение 
NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.2.10. 

 

Рис. 4.2.10. Анализ чувствительности проекта 

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энер-
гию: с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированно-
го дохода.  

Изменения ставки дисконта имеют обратную зависимость – с ее увеличением размер 
дисконтированного дохода уменьшается. 

 
 

4.2.6. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых  
сетей находящихся на балансе Кировской ТЭЦ-5 для обеспечения  

нормативной надежности теплоснабжения  

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по ре-
конструкции магистральных и квартальных тепловых сетей 

Обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения норма-
тивных показателей надежности приведено в Книге 10 «Оценка надежности теплоснабже-
ния» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Кирова до 2034 года. 

В целях обеспечения надежности теплоснабжения для тепловых сетей находящихся  
запланированы мероприятия по реконструкции участков тепловых сетей, предусматриваю-
щие увеличение диаметров трубопроводов. 

Мероприятия, запланированные в 2018 г. приведены в таблице 4.2.99. 
Мероприятия, запланированные в 2019 г. приведены в таблице 4.2.100. 
Мероприятия, запланированные в 2020 г. приведены в таблице 4.2.101. 
Мероприятия, запланированные в 2022 г. приведены в таблице 4.2.102. 
Стоимость мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых  

сетей рассчитаны в соответствии с ГЭСН НЦС 81-02-2014 в ценах 2014 г. 
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Таблица 4.2.99. 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети Реализация  проекта Капитальные 
затраты с НДС и 

НР, тыс. руб. 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, мм 
Год проклад-

ки 
Вид прокладки 

протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

 С 2ДУ200 на 2ДУ 300 

150 ТК-3-10 ТК-3-12 300 1993  Подземная канальная 80 2014 2018 2930,34 
 С 2ДУ500 на 2ДУ 600 

151 ТЭЦ-5   600  1993 Надземная 6500 2014 2018 294743,99 

ИТОГО 6580     297674,33 

Таблица 4.2.100. 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети Реализация  проекта Капитальные 
затраты с НДС и 

НР, тыс. руб. 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, мм 
Год про-
кладки 

Вид прокладки 
протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

139 ЦТП-166 УТ-1 200 1994 Подземная канальная 16,17 2018 2019 423,69 
140 УТ-1 ТК-1 200 1990 Подземная канальная 7 2018 2019 183,42 

 С 2ДУ200 на 2ДУ 250 

138 ЮВ-49 НО-3 250 1989 Подземная канальная 12,46 2018 2019 426,20 
 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

134 ТК-7-13 ТК-7-12 500 1989 Подземная канальная 12,65 2018 2019 867,51 
 С 2ДУ500 на 2ДУ 600 

122 Ю-274 Ю-273 600 1988 Подземная канальная 11,78 2018 2019 969,42 
 С 2ДУ700 на 2ДУ 800 

107 УТ-274.1 Ю-274 800 1988 Надземная 12,47 2018 2019 753,94 
114 УТ-31 УТ-1 800 1989 Надземная 11,87 2018 2019 717,66 
116 УТ-33 ТК-оп 800 1990 Надземная 14,43 2018 2019 872,44 
121 ТК-по УТ-39 800 1993 Надземная 7,72 2018 2019 466,75 

ИТОГО 106,55     5 681,03 

Таблица 4.2.101. 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети Реализация  проекта Капитальные 
затраты с НДС 
и НР, тыс. руб. 

Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, мм 
Год про-
кладки 

Вид прокладки 
протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

 С 2ДУ40 на 2ДУ 50 

149 УТ-1 ЦТП-ТЦ Планета 50 1994 Надземная 52,95 2018 2020 433,24 
 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

141 ТК-1 ТК-2 200 1988 Подземная канальная 36,9 2018 2020 966,87 

143 ТК-3 ТК-4 200 1993 Подземная канальная 76,73 2018 2020 2010,51 

144 ТК-4 ТК-5 200 1988 Подземная канальная 65,88 2018 2020 1726,22 

145 ТК-5 ТК-6 200 1988 Подземная канальная 54,63 2018 2020 1431,44 

 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

133 ТК-7-14 ТК-7-13 500 1990 Подземная канальная 35,12 2018 2020 2408,45 
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№ 
п/п 

Участки тепловой сети Реализация  проекта Капитальные 
затраты с НДС 
и НР, тыс. руб. 

Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, мм 
Год про-
кладки 

Вид прокладки 
протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

136 ТК-1 ТК-2 500 1990 Подземная канальная 56,93 2018 2020 3904,14 
 С 2ДУ700 на 2ДУ 800 

105 УТ-13 УТ-14 800 1990 Подземная канальная 45,66 2018 2020 5010,02 

108 УТ-274.1 НПС-3 800 1990 Надземная 53,53 2018 2020 3236,44 

109 НПС-3 УТ-274.2 800 1990 Надземная 56,3 2018 2020 3403,92 

111 УТ-27 УТ-28 800 1990 Подземная канальная 44,54 2018 2020 4887,13 

112 УТ-28 УТ-29 800 1990 Подземная канальная 21,66 2018 2020 2376,63 
 С 2ДУ900 на 2ДУ 1000 

94 ОП-228 УТ-11 1000 1990 Надземная 91,1 2018 2020 6884,92 
95 УТ-11 УТ-12 1000 1990 Подземная канальная 91,43 2018 2020 12540,14 
96 УТ-12 УТ-13 1000 1990 Подземная канальная 61,05 2018 2020 8373,35 

ИТОГО 844,41 
  

59 593,42 

Таблица 4.2.102. 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети Реализация проекта Капитальные 
затраты с НДС 
и НР, тыс. руб. 

Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, мм 
Год про-
кладки 

Вид прокладки 
протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

 С 2ДУ125 на 2ДУ 150 

146 ТК-6 ТК-7 150 1995 Подземная канальная 111,33 2018 2022 2592,00 

147 ТК-7 ТК-8 150 1995 Подземная канальная 194,98 2018 2022 4539,55 
148 НО-3 УТ-1 150 1995 Надземная 203,04 2018 2022 2655,60 

 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

142 ТК-2 ТК-3 200 1995 Подземная канальная 253,99 2018 2022 6655,1 

 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

124 ТК-7-22 ТК-7-21 500 1992 Подземная канальная 72,34 2018 2022 4960,92 

125 ТК-7-21 ТК-7-20 500 1992 Подземная канальная 71,28 2018 2022 4888,23 

126 ТК-7-20 ТК-7-19 500 1992 Подземная канальная 85,53 2018 2022 5865,46 

127 ТК-7-19 ТК-7-18а 500 1992 Подземная канальная 161,47 2018 2022 11073,26 

128 ТК-7-18а ТК-7-18 500 1992 Подземная канальная 176,24 2018 2022 12086,16 

129 ТК-7-18 ТК-7-17 500 1992 Подземная канальная 105,22 2018 2022 7215,76 

130 ТК-7-17 ТК-7-16 500 1992 Подземная канальная 164,43 2018 2022 11276,25 

131 ТК-7-16 ТК-7-15 500 1992 Подземная канальная 280,27 2018 2022 19220,31 

132 ТК-7-15 ТК-7-14 500 1992 Подземная канальная 199,16 2018 2022 13657,96 

135 ТК-7-12 ТК-1 500 1992 Подземная канальная 107 2018 2022 7337,83 

137 ТК-2 ЮВ-30 500 1992 Подземная канальная 179,81 2018 2022 12330,98 
 С 2ДУ450 на 2ДУ 600 

123 Ю-273 Ю-248 600 1993 Подземная канальная 251,91 2018 2022 20730,53 
 С 2ДУ600 на 2ДУ 800 

106 ТК-оп УТ-274.1 800 1990 Надземная 561,54 2018 2022 33950,88 
110 УТ-274.2 СД 800 1993 Надземная 818,59 2018 2022 49492,20 
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№ 
п/п 

Участки тепловой сети Реализация проекта Капитальные 
затраты с НДС 
и НР, тыс. руб. 

Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, мм 
Год про-
кладки 

Вид прокладки 
протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

113 УТ-29 УТ-31 800 1992 Надземная 263,8 2018 2022 15949,43 

115 УТ-1 УТ-33 800 1991 Надземная 222,49 2018 2022 13451,81 

117 ТК-оп ТК-7-26 800 1989 Подземная канальная 140,55 2018 2022 15421,78 

118 ТК-7-26 ТК-7-25 800 1988 Подземная канальная 95,69 2018 2022 10499,54 

119 ТК-7-25 ТК-7-24 800 1990 Подземная канальная 104,37 2018 2022 11451,95 

120 ТК-7-24 ТК-по 800 1990 Подземная канальная 121,14 2018 2022 13292,03 
 С 2ДУ800 на 2ДУ 900 

104 ЮВ-30 ЮВ-49 900 1986 Надземная 245,71 2018 2022 16712,66 
 С 2ДУ900 на 2ДУ 1000 

87 Ут. ТЭЦ-5 КТК-5.2 1000 1988 Надземная 246,01 2018 2022 18592,30 

88 КТК-5.2 
Коллекторная 

ТЭЦ-5 
1000 1988 Надземная 156,62 2018 2022 11836,62 

89 
Коллекторная 

ТЭЦ-5 
ОП-44 1000   Надземная 582,78 2018 2022 44043,82 

90 ОП-44 ОП-55 1000   Надземная 125,68 2018 2022 9498,31 

91 ОП-55 ОП-139 1000 1988 Надземная 793,42 2018 2022 59963,02 

92 ОП-139 ОП-148 1000 1988 Надземная 149,43 2018 2022 11293,23 

93 ОП-148 ОП-228 1000 1988 Надземная 1188,91 2018 2022 89852,33 

97 УТ-14 УТ-15 1000 1988 Надземная 147,05 2018 2022 11113,36 

98 УТ-15 УТ-16 1000 1990 Подземная канальная 226,33 2018 2022 31042,44 

99 УТ-16 ТК-оп 1000 1990 Подземная канальная 155,22 2018 2022 21289,30 

100 Ю-248 ОП-412 1000 1991 Надземная 1277,35 2018 2022 96536,21 

101 ОП-412 НПС-2 1000 1991 Надземная 206,13 2018 2022 15578,35 

102 НПС-2 ЮВ-30 1000 1991 Надземная 1149,29 2018 2022 86858,03 

103 СД УТ-27 1000 1991 Надземная 131,97 2018 2022 9973,68 

ИТОГО 11728,07 
  

844 779,23 
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В табл. 4.2.103. приведена стоимость мероприятий 2018 г. с разбивкой по статьям затрат 
(в ценах 2014 г.). 

Таблица 4.2.103. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2018 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 12 613,32 12 613,32 

Оборудование тыс. руб. 15 135,98 15 135,98 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 219 471,75 219 471,75 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 247 221,05 247 221,05 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 5 045,33 5 045,33 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 252 266,38 252 266,38 

НДС тыс. руб. 45 407,95 45 407,95 

Всего смета проекта тыс. руб. 297 674,33 297 674,33 

 
В табл. 4.2.104. приведена стоимость мероприятий 2019 г. с разбивкой по статьям затрат 

(в ценах 2014 г.). 
Таблица 4.2.104. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2019 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 240,72 240,72 

Оборудование тыс. руб. 288,87 288,87 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 4 188,56 4 188,56 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 4 718,15 4 718,15 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 96,29 96,29 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 4 814,44 4 814,44 

НДС тыс. руб. 866,60 866,60 

Всего смета проекта тыс. руб. 5 681,04 5 681,04 

 
В табл. 4.2.105 приведена стоимость мероприятий 2020 г. с разбивкой по статьям затрат 

(в ценах 2014 г.). 
Таблица 4.2.105. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2020 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 2 332,69 2 332,69 

Оборудование тыс. руб. 2 799,23 2 799,23 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 40 588,78 40 588,78 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 45 720,69 45 720,69 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 933,08 933,08 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 46 653,77 46 653,77 

НДС тыс. руб. 8 397,68 8 397,68 

Всего смета проекта тыс. руб. 55 051,45 55 051,45 

 
В табл. 4.2.106 приведена стоимость мероприятий 2022 гг. с разбивкой по статьям затрат 

(в ценах 2014 г.). 
Таблица 4.2.106. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2022 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 35 795,73 35 795,73 

Оборудование тыс. руб. 42 954,88 42 954,88 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 622 845,70 622 845,70 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 701 596,31 701 596,31 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 14 318,29 14 318,29 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 715 914,60 715 914,60 

НДС тыс. руб. 128 864,63 128 864,63 

Всего смета проекта тыс. руб. 844 779,23 844 779,23 
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2. Инвестиционная деятельность (стоимость мероприятий по реконструкции маги-
стральных и квартальных тепловых сетей) по годам с учетом индексов МЭР 

Реконструкция тепловых сетей запланирована на 2018 - 2022 гг. Сводная стоимость ме-
роприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.107. 

Таблица 4.2.107. 

Годы 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2022 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 
2014 г., тыс. руб., с НДС 

297 674,33 5 681,04 59 593,42 844 779,23 1 207 728,02 

Стоимость мероприятий с учетом 
индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 

361 825,01 7 181,55 78 346,97 1 201 251,05 1 648 604,58 

 
Итого стоимость реализации мероприятий по расширению тепловых сетей с учетом роста 

тепловых нагрузок составит 1 648 604,58 тыс. руб.  с НДС в ценах, приведенных к уровню цен 
в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции маги-
стральных и квартальных тепловых сетей 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала Ки-
ровский ПАО «Т ПЛЮС»  Источники доходов для варианта № 1 – тарифы, увеличивающиеся в 
соответствии с индексами МЭР. 

Источники доходов для варианта № 2 – тарифы, обеспечивающие НВВ. 
 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности  

2014 г. представлена в табл. 4.2.34. 
Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 

схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.).  

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по 
годам представлены в табл. 4.2.8., стр. 67. 

Протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции составляет 40,26% от общей 
протяженности магистральных и разводящих тепловых сетей, находящихся на балансе Киров-
ской ТЭЦ-5 (по данным публикуемой отчетности).  

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчета эффективности ИП должно быть использовано значение отпуска тепловой 

энергии, соразмерное протяженности тепловых сетей, подлежащих реконструкции. 
Следовательно, в расчете эффективности ИП может быть использован полезный отпуск 

Кировской ТЭЦ-5 в размере, составляющем 40,26% от общего полезного отпуска компании. 
Расчетные значения в период 2014 – 2020 гг. приведены в таблице 4.2.109. 

Таблица 4.2.109. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отпуск тепловой 
энергии суммарный 

Гкал/ч 149,12 149,12 149,12 149,12 149,12 149,12 149,12 

Количество часов 
работы в год 

час 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 

Расчетные значения в период 2021 – 2027 гг. приведены в таблице 4.2.110. 
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Таблица 4.2.110. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Отпуск тепловой 
энергии суммарный 

Гкал/ч 149,12 149,12 149,12 149,12 149,12 149,12 149,12 

Количество часов 
работы в год 

час 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 

5. Производственная и финансовая деятельность.. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.2.111. 
Таблица 4.2.111. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта 
(динамический) 

Вариант 1.  -749259 --- -0,54 Более 20 лет 

Вариант 2.  1651 13% 0,04 17,03  лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов – тарифы, увеличи-

вающиеся в соответствии с индексами МЭР. 
1. При финансировании за счет собственного капитала по варианту 1  величина Чистого 

дохода при величине суммарных затрат на реализацию проекта 1 648 604,58  тыс. руб., нарас-
тающим итогом за расчетный период составит -749259 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-
чивым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытки) за период с 2015 по 2034 гг. соста-
вит -749259 тыс. руб. (убытки) 

3. Внутренняя норма доходности для проектов, где NPV отрицателен – не рассчитывает-
ся. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) для проектов, 
где NPV отрицателен – не рассчитывается.. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,54.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 54 коп. убытков. 
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект  неэффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным – более  20 лет. 

Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов - тарифы, обеспечи-
вающие НВВ. 

1. Величина NPV при финансировании проекта по варианту 2  больше, чем при финанси-
ровании по варианту 1  (1651тыс. руб.). 

Использование увеличения тарифа на тепловую энергию позволяет снизить срок окупае-
мости проекта (динамический) до 17,03 лет. 

График (рис. 4.2.11) также демонстрирует, что финансовое положение предприятия при 
увеличении тарифа на тепловую энергию более устойчиво, чем при использовании собствен-
ных средств на реализацию проекта. 

Сравнение вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.11. 
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Рис. 4.2.11. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции магистральных и 
квартальных тепловых сетей 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению надежности и живу-

чести теплоснабжения потребителей г. Киров, росту числа аварий на тепловых сетях, и, как 
следствие – росту расходов на ликвидацию последствий аварий. Кроме того, пропускная спо-
собность тепловых сетей не будет соответствовать требуемым значениям. 

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- повышение надежности и живучести схемы теплоснабжения г. Киров, снижению расхо-

дов на ликвидацию аварийных ситуаций. Пропускная способность тепловых сетей будет соот-
ветствовать требуемым значениям. 

В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет  
собственного капитала (увеличения  тарифа до значений, обеспечивающих необходимый 
НВВ), рассчитаны ценовые последствия увеличения стоимости тепловой энергии. 

Результаты расчетов представлены в табл. 4.2.112. 
Таблица 4.2.112. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Тариф 1 на тепло-
вую энергию (уве-
личение за счет 
инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1079,37 1140 1193 1246 1307 1371 1439 1509 1583 1661 1743 

Тариф 2 на тепло-
вую энергию (обес-
печивающий необ-
ходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1079,37 1140 1193 1336 1402 1470 1543 1618 1698 1781 1869 

Разница между 
тарифом 1 и тари-
фом 2 

руб/ 
Гкал 

0 0 0 90 94 99 104 109 114 120 126 

То же, в % % 0,00% 0,00% 0,00% 7,22% 7,22% 7,22% 7,22% 7,22% 7,22% 7,22% 7,22% 
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Продолжение таблицы 4.2.112. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф 1 на тепло-
вую энергию (уве-
личение за счет 
инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1828 1918 2013 2111 2215 2324 2438 2558 2683 2815 

Тариф 2 на тепло-
вую энергию (обес-
печивающий необ-
ходимый НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1961 2057 2158 2264 2375 2492 2614 2743 2683 2815 

Разница между 
тарифом 1 и тари-
фом 2 

руб/ 
Гкал 

132 139 145 153 160 168 176 185 0 0 

То же, в % % 7,22% 7,22% 7,22% 7,22% 7,22% 7,22% 7,22% 7,22% 0,0% 0,0% 

 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение стоимости 
тепловой энергии в течение 2017 - 2030 г. на 7,22%. 

Следует отметить, что  Рассчитанные значения НВВ покроют дефицит собственных 
средств (табл. 4.2.111. строка 1) предприятия, полученный в результате реализации мероприя-
тия. 

В качестве источника финансирования в расчетах использована прибыль предприятия, а 
так же амортизация основных средств, полученных в результате реконструкции тепловых се-
тей. 

Увеличение НВВ за счет увеличения тарифа на тепловую энергию уменьшает срок оку-
паемости проекта, и, следовательно, делает его  привлекательным для внешних инвесторов. 

Таким образом, увеличение стоимости тепловой энергии делает возможной модерниза-
цию и реконструкцию тепловых сетей города Кирова, обеспечивая тем самым высокое каче-
ство теплоснабжения конечных потребителей. 

Кроме того, величина тарифа, рассчитанного в данном разделе относится к тепло-
вой энергии, отпускаемой только через  вышеперечисленные участки теплосети, следо-
вательно, при расчете средневзвешенных величин тарифа на тепловую энергию по г. 
Кирову тариф примет меньшие значения.  

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  
г. Киров рассчитан в разделе 5 настоящего отчета. 
 
7. Чувствительность проекта 

 
Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-

нансирование за счет внутренних источников). Анализ чувствительности проекта выполнен для 
показателя NPV по следующим факторам:  

–подключенная мощность; 
– тариф на тепловую энергию, мощность; 
– норма дисконта. 
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Рис. 4.2.12. Анализ чувствительности проекта 

Для проведения анализа значения вышеперечисленных показателей уменьшались на 
15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При этом, соответственно, менялось значение 
NPV проекта. Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.2.12 

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 
с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-
да.  

Изменения ставки дисконта имеют обратную зависимость – с ее увеличением размер 
дисконтированного дохода уменьшается. 

 
4.2.7. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  

и строительству центральных тепловых пунктов с выводом  
из работы ЦТП и переводом нагрузки на ИТП 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по рекон-
струкции и строительству центральных тепловых пунктов 

Альтернативой реконструкции ЦТП является вывод из работы ЦТП с переводом нагруз-
ки на ИТП. Схемой теплоснабжения предусматривается закрытие 8 аварийных ЦТП и установ-
ка в 18 домах отдельных ИТП. Эти мероприятия позволят уйти от использования сетей ГВС, 
автоматизировать регулирование и подачу тепловой энергии потребителям, снизить потребле-
ние электроэнергии, снизить потери тепловой энергии и теплоносителя. 

В табл. 4.2.113 приведена стоимость мероприятий по выводу из эксплуатации ЦТП с 
разбивкой по статьям затрат, в табл. 4.2.114 представлена стоимость мероприятий по перево-
ду с теплоснабжения ЦТП на ИТП с разбивкой по статьям затрат. 

Таблица 4.2.113 

№ 
п/п 

№ ЦТП 
Ед. 
изм. 

ПИР и 
ПСД 

Дополнительное 
оборудование, 
используемое 
при производ-

стве работ 

Стоимость 
материалов  

и СМР 

Непредви-
денные 

расходы 
НДС 

Всего сме-
та проекта 

2016 г. 

1 № 9, Р. Люксембург, 33 тыс. руб. 68,82 82,58 1 197,42 27,53 247,74 1624,09 

2 29, Володарского, 75 тыс. руб. 38,33 46,00 666,95 15,33 137,99 904,60 

3 194, Герцена 64, тыс. руб. 59,99 71,99 1 043,85 24,00 215,97 1415,79 

4 62, Московская, 167/1 тыс. руб. 61,00 73,20 1 061,45 24,40 219,61 1439,66 

 ИТОГО за год тыс. руб. 228,14 273,77 3 969,67 91,26 821,31 5 384,15 

2017 г. 

5 85, Воровского, 163 тыс. руб. 60,72 72,86 1 056,51 24,29 218,59 1432,97 
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6 136, Тургенева, 2 тыс. руб. 110,10 132,12 1 915,75 44,04 396,36 2598,37 

7 81, Щорса, 30 а тыс. руб. 50,66 60,79 881,50 20,26 182,38 1195,60 

8 46, Воровского, 70 тыс. руб. 56,20 67,44 977,94 22,48 202,33 1326,40 

 ИТОГО за год тыс. руб. 277,68 333,22 4 831,70 111,07 999,66 6 553,34 

 
ИТОГО тыс. руб. 60,72 72,86 1 056,51 24,29 218,59 1432,97 

Таблица 4.2.114 

№ 
п/п 

Адрес потребителя Ед. изм. 
ПИР и 
ПСД 

Доп. оборудо-
вание, ис-

пользуемое 
при производ-

стве работ 

Стоимость 
материалов  

и СМР 

Непредвиденные 
расходы 

НДС 
Всего 
смета 

проекта 

2016 г. 

1 Р. Люксембург, 33 тыс. руб. 45,90 55,08 798,60 18,36 165,23 1083,15 

2 Р. Люксембург, 35 тыс. руб. 45,90 55,08 798,60 18,36 165,23 1083,15 

3 Володарского, 75 тыс. руб. 56,39 67,66 981,13 22,55 202,99 1330,73 

4 Володарского, 79 тыс. руб. 85,24 102,28 1 483,11 34,09 306,85 2011,57 

5 Герцена, 64 тыс. руб. 43,27 51,93 752,96 17,31 155,79 1021,26 

6 Московская,167/1 тыс. руб. 39,34 47,21 684,51 15,74 141,62 928,42 

7 Воровского, 163 тыс. руб. 20,98 25,18 365,07 8,39 75,53 495,16 

8 
Воровского, 165 

общ. 
тыс. руб. 21,90 26,28 381,04 8,76 78,84 516,82 

9 пр. Строителей, 13 тыс. руб. 55,53 66,64 966,30 22,21 199,92 1310,62 

 ИТОГО за год тыс. руб. 414,44 497,33 7 211,33 165,78 1 492,00 9 780,89 

2017 г. 

10 Воровского, 161 тыс. руб. 102,28 122,74 1 779,73 40,91 368,22 2413,89 

11 Воровского, 163/1 тыс. руб. 115,40 138,48 2 007,90 46,16 415,43 2723,36 

12 Тургенева, 2 тыс. руб. 119,33 143,20 2 076,35 47,73 429,59 2816,20 

13 Щорс,30а тыс. руб. 114,09 136,90 1 985,08 45,63 410,71 2692,41 

14 Попова, 36а тыс. руб. 57,70 69,24 1 003,95 23,08 207,71 1361,68 

15 Попова, 36б тыс. руб. 30,16 36,19 524,79 12,06 108,58 711,79 

16 
д/к №164, Попова, 

40а 
тыс. руб. 79,99 95,99 1 391,84 32,00 287,97 1887,78 

17 Воровского,70 ж.д. тыс. руб. 65,57 78,68 1 140,85 26,23 236,04 1547,36 

18 м-н "Молоко" тыс. руб. 81,30 97,56 1 414,66 32,52 292,69 1918,73 

 ИТОГО за год тыс. руб. 765,81 918,98 13 325,17 306,33 2 756,93 18 073,21 

 
ИТОГО тыс. руб. 1180,26 1416,31 20536,50 472,10 4248,93 27854,10 

 
Сводная стоимость мероприятий с разбивкой по статьям затрат приведена в таблице 

4.2.115. 
Таблица 4.2.115. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2016 2017 Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 642,59 1 043,50 1 686,08 

Оборудование тыс. руб. 771,10 1 252,20 2 023,30 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 11 181,00 18 156,86 29 337,86 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 12 594,69 20 452,55 33 047,24 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 257,03 417,40 674,43 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 12 851,72 20 869,95 33 721,67 

НДС тыс. руб. 2 313,31 3 756,59 6 069,90 

Всего смета проекта тыс. руб. 15 165,03 24 626,54 39 791,58 
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2. Инвестиционная деятельность (стоимость мероприятий по реконструкции и строи-
тельству центральных тепловых пунктов) по годам с учетом индексов МЭР 

 
Реконструкция ЦТП запланирована на 2016 - 2017 гг. Сводная стоимость мероприятий по 

годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.116. 
Таблица 4.2.116. 

Годы 2016 г. 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 15 165,03 24 626,54 39 791,58 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. 
с НДС 

16 719,45 28 508,34 45 227,79 

 
Итого стоимость реализации мероприятий по расширению тепловых сетей с учетом роста 

тепловых нагрузок составит 45 227,79 тыс. руб.  с НДС в ценах, приведенных к уровню цен в 
годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции и строи-
тельству центральных тепловых пунктов 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала Ки-
ровский ПАО «Т ПЛЮС»   

Источники доходов для варианта № 1 – тарифы, увеличивающиеся в соответствии с ин-
дексами МЭР. 

Источники доходов для варианта № 2 – тарифы, обеспечивающие НВВ. 
4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014г. пред-

ставлена в табл. 4.2.117. 
Таблица 4.2.117. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 

В расчете на 1 
Гкал тепловой 
энергии, руб. 

в ценах 2013 г. 

То же, в % к сто-
имости отпу-

щенной тепло-
вой энергии 

Расходы на топливо руб. 34,50 3,33% 

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 763,27 73,62% 

Расходы на электрическую энергию (мощность), по-
требляемую оборудованием, используемым в техноло-
гическом процессе 

руб. 18,39 1,77% 

Расходы на приобретение холодной воды, используе-
мой в технологическом процессе 

руб. 16,02 1,54% 

Расходы на химреагенты, используемые в технологи-
ческом процессе 

руб. 0,24 0,02% 

Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала 

руб. 35,83 3,46% 

Отчисления на социальные нужды основного произ-
водственного персонала 

руб. 10,82 1,04% 

Расходы на амортизацию основных производственных 
средств, используемых в технологическом процессе 

руб. 30,16 2,91% 

Расходы на аренду имущества, используемого в техно-
логическом процессе 

руб. 16,03 1,55% 

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том чис-
ле: 

руб. 43,73 4,22% 

Общехозяйственные (управленческие) расходы руб. 19,40 1,87% 

Расходы на  ремонт (капитальный и текущий) основных 
производственных средств 

руб. 18,74 1,81% 

Расходы на услуги производственного характера, вы-
полняемые по договорам с организациями на проведе-

руб. 29,65 2,86% 
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ние регламентных работ в рамках технологического 
процесса 

Итого расходов  руб. 1 036,78 100,00% 

 
Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 

схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 
Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 
Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в табл. 4.2.8., стр. 67. 
В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Расчетные значения на период 2017 – 2022 гг. приведены в таблице 4.2.118. 

Таблица 4.2.118. 

Наименование Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Экономия тепловой 
энергии 

Гкал/год 485 970 970 970 970 970 

Тыс. руб. 800 1679 1761 1848 1939 2034 

Экономия эл. энер-
гии на транспорт 
тепловой энергии и 
подготовку ГВС 

Тыс. кВт/год 360 360 360 360 360 360 

Тыс. руб. 824 1801 1904 1999 2091 2208 

Экономия з/пл вы-
свободившегося 
персонала 

Тыс. руб. 1109 1164 1221 1281 1344 1410 

Расчетные значения на период 2023 – 2027 гг. приведены в таблице 4.2.119. 

Таблица 4.2.119. 

Наименование Ед. изм. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия тепловой энер-
гии  

Гкал/год 970 970 970 970 970 

Тыс. руб. 2134 2239 2349 2464 2585 

Экономия эл. энергии на 
транспорт тепловой энер-
гии и подготовку ГВС 

Тыс. кВт/год 360 360 360 360 360 

Тыс. руб. 2307 2397 2455 2479 2502 

Экономия з/пл высвобо-
дившегося персонала 

Тыс. руб. 1479 1552 1628 1708 1792 

5. Производственная и финансовая деятельность.. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции и строительству центральных тепловых пунктов 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.2.120. 
Таблица 4.2.120. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта 
(динамический) 

Вариант 1. Финансирование без 
увеличения НВВ 

-16297 ---- -0,36 19,8 

Вариант 2. Финансирование за 
счет увеличения НВВ 

1398 10,9% 0,03 10,24 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов – тарифы, увеличи-

вающиеся в соответствии с индексами МЭР. 
1. При финансировании за счет собственного капитала по варианту 1 величина Чистого 

дохода при величине суммарных затрат на реализацию проекта 45 227,79 тыс. руб., нараста-
ющим итогом за расчетный период составит  -16 297,00 тыс. руб. 
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2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-
чивым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытки) за период с 2015 по 2027 гг. соста-
вит -16 297,00 тыс. руб. (убытки) 

3. Внутренняя норма доходности для проектов, где NPV отрицателен – не рассчитывает-
ся. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) для проектов, 
где NPV отрицателен – не рассчитывается.. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,36.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 36 коп. убытков. 
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект  неэффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным – более  19,8 лет. 

Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов - тарифы, обеспечи-
вающие НВВ. 

1. Величина NPV при финансировании проекта по варианту 2  больше, чем при финанси-
ровании по варианту 1  (1 398,00 тыс. руб.). 

Использование увеличения тарифа на тепловую энергию позволяет снизить срок окупае-
мости проекта (динамический) до 10,24 лет. 

График (рис. 4.2.11) также демонстрирует, что финансовое положение предприятия при 
увеличении тарифа на тепловую энергию более устойчиво, чем при использовании собствен-
ных средств на реализацию проекта. 

Сравнение вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.13. 

 

Рис. 4.2.13. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции и строительству 
центральных тепловых пунктов 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к росту затрат на ремонт ЦТП, 

ремонт сетей ГВС от ЦТП, потерям тепловой энергии при транспортировке, отсутствие у потре-
бителя механизма регулировки объёмов потребления тепловой энергии. 

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта будет получен экономический эффект от установки 

ИТП: 
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- уход от использования сетей ГВС (снижение потерь при транспортировке тепловой 
энергии и снижение затрат на обслуживание и ремонт); 

- автоматика ИТП позволит регулировать потребление тепловой энергии потребителем, в 
зависимости от погодных условий, что качественно улучшит регулирование потребления теп-
ловой энергии потребителем и снизить неучтённый расход тепловой энергии; 

- снижение потребления электрической энергии от использования менее мощного обору-
дования и оптимальных режимов работы; 

- регулирование режимов работы оборудования, без присутствия обслуживающего пер-
сонала. 

Реализация данного мероприятия направлена на модернизацию существующих объектов 
теплоснабжения, на снижение их износа и позволит получить эффект: 

- снизить затраты на ремонт ЦТП; 
- исключить затраты на ремонт сетей ГВС от ЦТП до потребителя; 
- снизить потери тепловой энергии при транспортировке на 970 Гкал/год; 
- снизить затраты на электроэнергию на транспорт тепловой энергии и подготовку ГВС на 

360 тыс.кВт; 
- высвободить 20 ставок операторов ЦТП; 
- улучшить качество услуги ГВС, путём исключения проблемы отсутствия циркуляционных 

трубопроводов ГВС; 
- у потребителя появляется механизм регулировки объёмов потребления тепловой энер-

гии. 
В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет  

собственного капитала (увеличения  тарифа до значений, обеспечивающих необходимый 
НВВ), рассчитаны ценовые последствия увеличения стоимости тепловой энергии. 

Результаты расчетов представлены в табл. 4.2.121. 
Таблица 4.2.121. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Тариф 1 на теп-

ловую энергию 

(увеличение за 

счет инфляции) 

руб/ 

Гкал 
1079,37 1 140 1 193 1 246 1 307 1 371 1 439 1 509 1 583 1 661 1 743 

Тариф 2 на теп-

ловую энергию 

(обеспечивающий 

необходимый 

НВВ) 

руб/ 

Гкал 
1079,37 1 140 1 193 1 246 1 314 1 379 1 446 1 517 1 592 1 670 1 752 

Разница между 

тарифом 1 и 

тарифом 2 

руб/ 

Гкал 
0 0 0 0 7 7 8 8 8 9 9 

То же, в % % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 

 

Продолжение таблицы 4.2.121. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф 1 на тепло-

вую энергию (уве-

личение за счет 

инфляции) 

руб/ 

Гкал 
1 828 1 918 2 013 2 111 2 215 2 324 2 438 2 558 2 683 2 815 

Тариф 2 на тепло-

вую энергию (обес-

печивающий необ-

ходимый НВВ) 

руб/ 

Гкал 
1 838 1 929 2 012 2 111 2 215 2 324 2 438 2 558 2 683 2 815 

Разница между 

тарифом 1 и тари-

фом 2 

руб/ 

Гкал 
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

То же, в % % 0,54% 0,54% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение стоимости 
тепловой энергии в течение 2018 - 2026 г. на 0,54%. 

Следует отметить, что  рассчитанные значения НВВ покроют дефицит собственных 
средств (табл. 4.2.120. строка 1) предприятия, полученный в результате реализации мероприя-
тия. 

В качестве источника финансирования в расчетах использована прибыль предприятия. 
Увеличение НВВ за счет увеличения тарифа на тепловую энергию уменьшает срок оку-

паемости проекта, и, следовательно, делает его  привлекательным для внешних инвесторов. 
Таким образом, увеличение стоимости тепловой энергии делает возможной модерниза-

цию и реконструкцию ЦТП города Кирова, обеспечивая тем самым высокое качество тепло-
снабжения конечных потребителей. 

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  
г. Киров рассчитан в разделе 5 настоящего отчета. 

 
7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-
нансирование за счет внутренних источников). 

Анализ чувствительности проекта выполнен для показателя NPV по следующим факто-
рам:  

–подключенная мощность; 
– тариф на тепловую энергию, мощность; 
– норма дисконта. 
Для проведения анализа значения вышеперечисленных показателей уменьшались на 

15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При этом, соответственно, менялось значение 
NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.2.14 

 

Рис. 4.2.14. Анализ чувствительности проекта 

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 
с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-
да.  

Изменения ставки дисконта имеют обратную зависимость – с ее увеличением размер 
дисконтированного дохода уменьшается. 
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4.2.8. Обоснование инвестиций в мероприятия  
по реконструкции центральных тепловых пунктов 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по рекон-
струкции и строительству центральных тепловых пунктов 

ЦТП на которых и оборудование и строительные конструкции находятся в неудовлетво-
рительном состоянии программа предусматривает проведение реконструкции всего ЦТП. 

В табл. 4.2.122 приведена стоимость мероприятий по выводу из эксплуатации ЦТП с раз-
бивкой по статьям затрат, в табл. 4.2.122 представлена стоимость мероприятий по переводу с 
теплоснабжения ЦТП на ИТП  с разбивкой по статьям затрат. 

Таблица 4.2.122 

№ 
п/п 

Номер и адрес 
ЦТП 

Ед. изм. 
ПИР и 
ПСД 

Оборудо-
вание 

Строительно-
монтажные и 
наладочные 

работы 

Непредви-
денные рас-

ходы 
НДС 

Всего смета 
проекта 

2015 г. 

1 
№ 44, Производ-

ственная 15/3 
Тыс. руб. 652,77 783,32 11 358,13 261,11 2 349,96 15 405,28 

2 
 ЦТП-186, ул. 

Народная, 11а 
Тыс. руб. 202,45 242,94 3 522,63 80,98 728,82 4 777,82 

3 
№ 170, Левитана 

24 а 
Тыс. руб. 913,87 1 096,65 15 901,38 365,55 3 289,94 21 567,39 

4 № 112, Попова 4 а Тыс. руб. 992,20 1 190,65 17 264,36 396,88 3 571,94 23 416,03 

 ИТОГО Тыс. руб. 2761,29 3 313,55 48 046,50 1 104,52 9 940,66 65 166,52 

2016 г. 

5 № 15, Ленина 114 а Тыс. руб. 577,57 693,08 10 049,67 231,03 2 079,24 13630,59 

6 
№ 16, Милицейская 

23 
Тыс. руб. 575,71 690,86 10 017,42 230,29 2 072,57 13586,84 

7 № 90, Энгельса 86 Тыс. руб. 313,33 375,99 5 451,90 125,33 1 127,98 7394,53 

 ИТОГО Тыс. руб. 1466,6 1 759,93 25 518,99 586,64 5 279,79 34 611,97 

2017 г. 

8 
№ 139, Ломоносова 

4 
Тыс. руб. 626,66 751,99 10 903,81 250,66 2 255,96 14789,07 

9 
№ 140, Ломоносова 

8 
Тыс. руб. 381,01 457,21 6 629,51 152,40 1 371,62 8991,75 

10 
№ 157, Свердлова 

4 
Тыс. руб. 596,31 715,58 10 375,88 238,53 2 146,73 14073,03 

11 № 159, Щорса 34 Тыс. руб. 606,37 727,64 10 550,79 242,55 2 182,92 14310,27 

12 
№ 181, Комсомоль-

ская 101 
Тыс. руб. 574,43 689,32 9 995,15 229,77 2 067,96 13556,65 

13 № 175, Красина 51 Тыс. руб. 1 044,4 1 253,31 18 173,01 417,77 3 759,93 24648,45 

14 № 37, Конева 7 Тыс. руб. 503,57 604,28 8 762,12 201,43 1 812,85 11884,25 

15 № 40, Конева 13 Тыс. руб. 558,66 670,40 9 720,74 223,47 2 011,19 13184,46 

 ИТОГО Тыс. руб. 4 891,4 5 869,73 85 111,01 1 956,58 17 609,18 115 437,93 

 

ИТОГО Тыс. руб. 9119,34 10943,21 158676,51 3647,74 32829,62 215216,41 

Сводная стоимость мероприятий с разбивкой по статьям затрат приведена в таблице 
4.2.123. 

Таблица 4.2.123. 

Наименование статьи за-
трат 

Ед. изм. 2015 г.  2016 г. 2017 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 2 761,29 1 466,61 4 891,44 9 119,34 

Оборудование тыс. руб. 3 313,55 1 759,93 5 869,73 10 943,21 

Строительно-монтажные и 
наладочные работы 

тыс. руб. 48 046,50 25 518,99 85 111,01 158 676,51 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 54 121,35 28 745,53 95 872,18 178 739,06 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 1 104,52 586,64 1 956,58 3 647,74 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 55 225,86 29 332,18 97 828,75 182 386,79 

НДС тыс. руб. 9 940,66 5 279,79 17 609,18 32 829,62 

Всего смета проекта тыс. руб. 65 166,52 34 611,97 115 437,93 215 216,41 
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2. Инвестиционная деятельность (стоимость мероприятий по реконструкции и строи-
тельству центральных тепловых пунктов) по годам с учетом индексов МЭР 

 
Реконструкция ЦТП запланирована на 2016 - 2017 гг. Сводная стоимость мероприятий по 

годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.124. 
Таблица 4.2.124. 

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. 
руб., с НДС 

65 166,52 34 611,97 115 437,93 215 216,41 

Стоимость мероприятий с учетом индексов 
МЭР, тыс. руб. с НДС 

68 424,84 38 159,69 133 633,83 240 218,37 

 
Итого стоимость реализации мероприятий по расширению тепловых сетей с учетом роста 

тепловых нагрузок составит 240 218,37 тыс. руб.  с НДС в ценах, приведенных к уровню цен в 
годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции и строи-
тельству центральных тепловых пунктов 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала Ки-
ровский ПАО «Т ПЛЮС»   

Источники доходов для варианта № 1 – тарифы, увеличивающиеся в соответствии с ин-
дексами МЭР. Источники доходов для варианта № 2 – тарифы, обеспечивающие НВВ. 

 
4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014 г. 

представлена в табл. 4.2.34. 
Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 

схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по 
годам представлены в табл. 4.2.8., стр. 67. 

 
В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Расчетные значения за период 2017 – 2022 гг. приведены в таблице 4.2.125. 

Таблица 4.2.125. 

Наименование Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Экономия тепловой энер-
гии  

Гкал/год 485 970 970 970 970 970 

Тыс. руб. 800 1679 1761 1848 1939 2034 

Экономия эл. энергии на 
транспорт тепловой энер-
гии и подготовку ГВС 

Тыс. кВт/год 360 360 360 360 360 360 

Тыс. руб. 824 1801 1904 1999 2091 2208 

Экономия з/пл высвобо-
дившегося персонала 

Тыс. руб. 1109 1164 1221 1281 1344 1410 

 
Расчетные значения за период 2023 – 2027 гг. приведены в таблице 4.2.126. 

Таблица 4.2.126 
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Наименование Ед. изм. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия тепловой энер-
гии 

Гкал/год 970 970 970 970 970 

Тыс. руб. 2134 2239 2349 2464 2585 

Экономия эл. энергии на 
транспорт тепловой энер-
гии и подготовку ГВС 

Тыс. кВт/год 360 360 360 360 360 

Тыс. руб. 2307 2397 2455 2479 2502 

Экономия з/пл высвобо-
дившегося персонала 

Тыс. руб. 1479 1552 1628 1708 1792 

5. Производственная и финансовая деятельность.. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции и строительству центральных тепловых пунктов 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.2.127. 

Таблица 4.2.127. 

№ Варианта NPV, тыс. руб. IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1.  -163829 ---- -0,81 Более 25 лет 

Вариант 2.  4060 11,2% 0,02 10,54 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов – тарифы, увеличи-

вающиеся в соответствии с индексами МЭР. 
1. При финансировании за счет собственного капитала по варианту 1 величина Чистого 

дохода при величине суммарных затрат на реализацию проекта 240 218,37  тыс. руб., нарас-
тающим итогом за расчетный период составит  -163 829,00 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-
чивым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытки) за период с 2015 по 2027 гг. соста-
вит -163 829,00 тыс. руб. (убытки) 

3. Внутренняя норма доходности для проектов, где NPV отрицателен – не рассчитывает-
ся. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) для проектов, 
где NPV отрицателен – не рассчитывается.. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,81.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 81 коп. убытков. 
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект  неэффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным – более  25 лет. 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит  
87 094,00 тыс. руб. 

Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов - тарифы, обеспечи-
вающие НВВ. 

1. Величина NPV при финансировании проекта по варианту 2  больше, чем при финанси-
ровании по варианту 1 (4 060,00 тыс. руб.). 

Использование увеличения тарифа на тепловую энергию позволяет снизить срок окупае-
мости проекта (динамический) до 10,54 лет. 

График (рис. 4.2.11) также демонстрирует, что финансовое положение предприятия при 
увеличении тарифа на тепловую энергию более устойчиво, чем при использовании собствен-
ных средств на реализацию проекта. Сравнение вариантов финансирования мероприятия от-
ражено на рис. 4.2.15. 
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Рис. 4.2.15. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции и строительству 
центральных тепловых пунктов 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к росту затрат на ремонт ЦТП, 

ремонт сетей ГВС от ЦТП, потерям тепловой энергии при транспортировке, отсутствие у потре-
бителя механизма регулировки объёмов потребления тепловой энергии. 

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта будет получен экономический эффект от установки 

ИТП: 
- снизить затраты на ремонт ЦТП; 
- снизить затраты на электроэнергию на 104 тыс. кВтч/год; 
- высвободить 30 ставок операторов ЦТП. Реализация данного мероприятия направлена 

на модернизацию существующих объектов теплоснабжения, на снижение их износа. 
В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет  

собственного капитала (увеличения  тарифа до значений, обеспечивающих необходимый 
НВВ), рассчитаны ценовые последствия увеличения стоимости тепловой энергии. 

Результаты расчетов за период 2013 -2023 гг. представлены в табл. 4.2.128. 

Таблица 4.2.128. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Тариф 1 на тепло-

вую энергию (уве-

личение за счет 

инфляции) 

руб/ 

Гкал 
1079,37 1 140 1 193 1 246 1 307 1 371 1 439 1 509 1 583 1 661 1 743 

Тариф 2 на тепло-

вую энергию 

(обеспечивающий 

необходимый 

НВВ) 

руб/ 

Гкал 
1079,37 1 140 1 193 1 286 1 389 1 480 1 553 1 629 1 709 1 793 1 881 

Разница между 

тарифом 1 и та-

рифом 2 

руб/ 

Гкал 
0 0 0 40 82 109 114 120 126 132 139 

То же, в % % 0,00% 0,00% 0,00% 3,21% 6,27% 7,95% 7,95% 7,95% 7,95% 7,95% 7,95% 

 

Результаты расчетов за период 2024 -2034 гг. представлены в табл. 4.2.129. 
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Таблица 4.2.129. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф 1 на тепло-

вую энергию (уве-

личение за счет 

инфляции) 

руб/ 

Гкал 
1 828 1 918 2 013 2 111 2 215 2 324 2 438 2 558 2 683 2 815 

Тариф 2 на тепло-

вую энергию (обес-

печивающий необ-

ходимый НВВ) 

руб/ 

Гкал 
1 914 1 948 2 012 2 111 2 215 2 324 2 438 2 558 2 683 2 815 

Разница между 

тарифом 1 и тари-

фом 2 

руб/ 

Гкал 
85 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

То же, в % % 4,67% 1,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение стоимости 
тепловой энергии в течение 2016 - 2025 г. до 7,95%. 

Следует отметить, что  рассчитанные значения НВВ покроют дефицит собственных 
средств (табл. 4.2.128. строка 1) предприятия, полученный в результате реализации мероприя-
тия. 

В качестве источника финансирования в расчетах использована прибыль предприятия. 
Увеличение НВВ за счет увеличения тарифа на тепловую энергию уменьшает срок оку-

паемости проекта, и, следовательно, делает его  привлекательным для внешних инвесторов. 
Таким образом, увеличение стоимости тепловой энергии делает возможной модерниза-

цию и реконструкцию ЦТП города Кирова, обеспечивая тем самым высокое качество тепло-
снабжения конечных потребителей. 

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  
г. Киров рассчитан в разделе 5 настоящего отчета. 

 
7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-
нансирование за счет внутренних источников). 

Анализ чувствительности проекта выполнен для показателя NPV по следующим факто-
рам:  

–подключенная мощность; 
– тариф на тепловую энергию, мощность; 
– норма дисконта. 
Для проведения анализа значения вышеперечисленных показателей уменьшались на 

15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При этом, соответственно, менялось значение 
NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.2.16 
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Рис. 4.2.16. Анализ чувствительности проекта 

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 
с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-
да.  

Изменения ставки дисконта имеют обратную зависимость – с ее увеличением размер 
дисконтированного дохода уменьшается. 

4.2.9. Обоснование инвестиций в мероприятия по установке  
автоматизации и телеметрии на центральных тепловых пунктах 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по уста-
новке автоматизации и телеметрии на центральных тепловых пунктах 

На ЦТП, где не требуется проведения работ по реконструкции, программой предусмат-
ривается установка автоматизации и телеметрии. 

Проектом предусматривается установка оборудования по автоматизации и телеметрии 
на 155 центральных тепловых пунктах с выводом данных в диспетчерскую службу через сеть 
GPRS. Выполнение мероприятия позволит высвободить 287 ставок операторов. Перечень ЦТП 
указан в таблице 4.2.130. 

Таблица 4.2.130 

№ 
п/п 

Номер и адрес ЦТП 
ПИР и 
ПСД 

Обору-
дование 

Строительно-
монтажные и 
наладочные 

работы 

Непредви-
денные рас-

ходы 
НДС 

Всего смета 
проекта 

2015 г. 

1 № 80, Тимирязева, 6 21,87 26,25 380,60 8,75 78,75 516,22 

2 № 87, 4-Чижевский пер. 12,18 14,62 211,99 4,87 43,86 287,53 

3 № 108, Верхосунская, 8 19,07 22,88 331,79 7,63 68,65 450,01 

4 № 158, Верхосунская, 21 19,39 23,27 337,38 7,76 69,80 457,60 

5 № 17, Хлыновская, 20 19,30 23,16 335,81 7,72 69,48 455,47 

6 № 91, Хлыновская, 9 а 35,00 41,99 608,92 14,00 125,98 825,90 

7 № 107, Ленина, 164 16,10 19,32 280,19 6,44 57,97 380,02 

8 № 106, Ленина, 174 17,86 21,44 310,84 7,15 64,31 421,60 

9 № 88, Урицкого, 51 23,38 28,05 406,78 9,35 84,16 551,73 

10 № 97, Свободы, 116 12,52 15,03 217,92 5,01 45,09 295,57 

11 № 89, Свободы, 170 13,36 16,03 232,45 5,34 48,09 315,27 

12 № 63, Свободы, 163 19,20 23,04 334,14 7,68 69,13 453,20 

13 № 193, Блюхера, 38 20,87 25,05 363,20 8,35 75,14 492,61 

14 № 59, Азина, 5 34,98 41,98 608,72 13,99 125,94 825,62 

15 № 117, Свободы, 138 15,86 19,04 276,03 6,35 57,11 374,39 
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№ 
п/п 

Номер и адрес ЦТП 
ПИР и 
ПСД 

Обору-
дование 

Строительно-
монтажные и 
наладочные 

работы 

Непредви-
денные рас-

ходы 
НДС 

Всего смета 
проекта 

16 № 189, Комсомольская, 15 15,03 18,03 261,50 6,01 54,10 354,68 

17 № 183, Комсомольская, 13 18,37 22,04 319,61 7,35 66,13 433,50 

18 № 188, Комсомольская, 30 12,52 15,03 217,92 5,01 45,09 295,57 

19 № 30, Азина, 61 19,20 23,04 334,14 7,68 69,13 453,20 

20 № 49, Милицейская, 62 19,37 23,24 337,05 7,75 69,73 457,15 

21 № 60, Азина, 41 19,62 23,55 341,41 7,85 70,64 463,06 

22 № 18, К. Маркса, 138 35,90 43,08 624,70 14,36 129,25 847,29 

23 № 118, Милицейская, 37 16,70 20,04 290,56 6,68 60,12 394,09 

24 № 34, К. Маркса, 129 17,87 21,44 310,90 7,15 64,32 421,68 

25 № 110, К. Маркса, 139 22,54 27,05 392,25 9,02 81,16 532,02 

26 № 21, Милицейская, 45 14,19 17,03 246,97 5,68 51,10 334,98 

27 № 20, К. Маркса, 167 19,04 22,84 331,24 7,61 68,53 449,26 

28 № 33, Энгельса, 74 19,37 23,24 337,05 7,75 69,73 457,15 

29 № 103, Энгельса, 103 20,04 24,05 348,67 8,02 72,14 472,91 

30 № 10, Дрелевского, 59 36,74 44,08 639,23 14,69 132,25 867,00 

31 № 111, Ст. Халтурина, 87 17,95 21,54 312,35 7,18 64,62 423,65 

32 № 141, Горбачева, 4 18,03 21,64 313,80 7,21 64,92 425,62 

33 № 12, Орловская, 7б 22,71 27,25 395,16 9,08 81,76 535,96 

34 № 93, Энгельса, 28 12,36 14,83 215,01 4,94 44,49 291,63 

35 № 114, Воровского, 37 19,04 22,84 331,24 7,61 68,53 449,26 

36 № 14, Маклина, 11 19,45 23,34 338,50 7,78 70,03 459,12 

37 № 104, Дерендяева, 79 20,87 25,05 363,20 8,35 75,14 492,61 

38 № 28, К. Маркса, 52 34,23 41,08 595,64 13,69 123,24 807,89 

39 № 78, Труда, 37 16,11 19,34 280,39 6,45 58,01 380,30 

40 № 57, Труда, 39 17,87 21,44 310,90 7,15 64,32 421,68 

41 № 32, Свободы, 23 21,88 26,25 380,63 8,75 78,75 516,26 

42 № 47, Ленина, 15 12,19 14,63 212,11 4,88 43,88 287,69 

43 № 75, Ленина, 16 19,07 22,88 331,82 7,63 68,65 450,05 

44 № 83, Свободы, 15 19,37 23,24 337,05 7,75 69,73 457,15 

45 № 69, Свободы, 11 19,29 23,14 335,59 7,71 69,43 455,17 

46 № 102, Профсоюзная, 78 34,98 41,98 608,72 13,99 125,94 825,62 

47 № 152, пер. Искожевский, 3 16,11 19,34 280,39 6,45 58,01 380,30 

48 № 184, Чехова, 8 16,70 20,04 290,56 6,68 60,12 394,09 

49 № 95, К. Маркса, 23 16,70 20,04 290,56 6,68 60,12 394,09 

50 № 8, Р. Люксембург, 69 8,35 10,02 145,28 3,34 30,06 197,05 

51 № 151, К. Маркса, 35/1 16,70 20,04 290,56 6,68 60,12 394,09 

52 № 142, М. Гвардии, 52 16,70 20,04 290,56 6,68 60,12 394,09 

53 № 195, М. Гвардии, 72 19,30 23,16 335,81 7,72 69,48 455,47 

54 № 196, Маклина, 39 35,00 41,99 608,92 14,00 125,98 825,90 

55 № 6, Циолковского, 2 а 16,10 19,32 280,19 6,44 57,97 380,02 

56 № 58, Ломоносова, 16 17,86 21,44 310,84 7,15 64,31 421,60 

57 № 64, Производственная, 6 21,87 26,25 380,60 8,75 78,75 516,22 

58 № 50, Московская, 163 12,18 14,62 211,99 4,87 43,86 287,53 

59 № 4, Московская, 163а 19,07 22,88 331,79 7,63 68,65 450,01 

60 № 5, Циолковского, 18 19,39 23,27 337,38 7,76 69,80 457,60 

61 № 65, Московская, 165 19,30 23,16 335,81 7,72 69,48 455,47 

62 № 72, Московская, 189 35,00 41,99 608,92 14,00 125,98 825,90 

63 № 82, Ульяновская, 8 16,10 19,32 280,19 6,44 57,97 380,02 

64 № 98, Кольцова, 15 17,86 21,44 310,84 7,15 64,31 421,60 

65 № 84, Кольцова, 24 21,87 26,25 380,60 8,75 78,75 516,22 

66 № 96, Кольцова, 11 12,18 14,62 211,99 4,87 43,86 287,53 

67 № 105, Упита, 4/1 19,07 22,88 331,79 7,63 68,65 450,01 

68 № 100, Московская, 136 19,39 23,27 337,38 7,76 69,80 457,60 

69 № 71, Московская, 134 19,30 23,16 335,81 7,72 69,48 455,47 

70 № 137, Менделеева, 38 35,00 41,99 608,92 14,00 125,98 825,90 

71 № 1, Менделеева, 29 16,10 19,32 280,19 6,44 57,97 380,02 

72 № 61, Московская, 156 17,86 21,44 310,84 7,15 64,31 421,60 

73 № 52, Московская, 140 21,87 26,25 380,60 8,75 78,75 516,22 

74 № 2, Воровского, 151 12,18 14,62 211,99 4,87 43,86 287,53 

75 № 197, пр-т. Строителей, 5 19,07 22,88 331,79 7,63 68,65 450,01 
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№ 
п/п 

Номер и адрес ЦТП 
ПИР и 
ПСД 

Обору-
дование 

Строительно-
монтажные и 
наладочные 

работы 

Непредви-
денные рас-

ходы 
НДС 

Всего смета 
проекта 

76 № 73, Ульяновская, 12 19,39 23,27 337,38 7,76 69,80 457,60 

77 № 74, пр-т. Строителей, 7 19,30 23,16 335,81 7,72 69,48 455,47 

78 № 3, пр-т. Строителей, 28 35,00 41,99 608,92 14,00 125,98 825,90 

79 № 138, Ломоносова, 2 16,10 19,32 280,19 6,44 57,97 380,02 

80 № 120, Ердякова, 3 17,86 21,44 310,84 7,15 64,31 421,60 

81 № 121, Ердякова, 15 21,87 26,25 380,60 8,75 78,75 516,22 

82 № 122, Ердякова, 21 а 12,18 14,62 211,99 4,87 43,86 287,53 

83 № 178, Транспортный пр-д, 24 19,07 22,88 331,79 7,63 68,65 450,01 

84 № 165, 60 лет СССР, 14 19,39 23,27 337,38 7,76 69,80 457,60 

85 № 129, Подгорная, 8 а 19,30 23,16 335,81 7,72 69,48 455,47 

86 № 124, Северная Набережная, 11 35,00 41,99 608,92 14,00 125,98 825,90 

87 № 125, Шаляпина, 3 а 16,10 19,32 280,19 6,44 57,97 380,02 

88 № 127, Сутырина, 1 17,86 21,44 310,84 7,15 64,31 421,60 

89 № 126, Свердлова, 5а 21,87 26,25 380,60 8,75 78,75 516,22 

90 № 128, Олега Кошевого, 4 12,18 14,62 211,99 4,87 43,86 287,53 

91 № 143, Подгорная, 18 19,07 22,88 331,79 7,63 68,65 450,01 

92 № 144, Северная Набережная, 18 19,39 23,27 337,38 7,76 69,80 457,60 

93 № 135, Октябрьский проспект, 10 а 19,30 23,16 335,81 7,72 69,48 455,47 

94 № 130, Октябрьский проспект, 14 35,00 41,99 608,92 14,00 125,98 825,90 

95 № 131, Октябрьский проспект, 13 16,10 19,32 280,19 6,44 57,97 380,02 

96 № 132, Октябрьский проспект, 5а 17,86 21,44 310,84 7,15 64,31 421,60 

97 № 133, Дзержинского, 62 21,87 26,25 380,60 8,75 78,75 516,22 

98 № 148, Орджоникидзе, 3 12,18 14,62 211,99 4,87 43,86 287,53 

99 № 76, Краснофлотская, 11 19,07 22,88 331,79 7,63 68,65 450,01 

100 № 185, Шинников, 43 19,39 23,27 337,38 7,76 69,80 457,60 

101 № 153, Лепсе, 15 19,30 23,16 335,81 7,72 69,48 455,47 

102 № 145, Металлургов, 5а 35,00 41,99 608,92 14,00 125,98 825,90 

103 № 146, переулок Дружбы, 6 16,10 19,32 280,19 6,44 57,97 380,02 

104 № 24, Комсомольская, 39а 17,86 21,44 310,84 7,15 64,31 421,60 

105 № 190, Октябрьский пр-т, 153 21,87 26,25 380,60 8,75 78,75 516,22 

106 № 23, Комсомольская, 19 12,18 14,62 211,99 4,87 43,86 287,53 

107 № 13, Красина, 5/2 19,07 22,88 331,79 7,63 68,65 450,01 

108 № 191, Горького, 63 19,39 23,27 337,38 7,76 69,80 457,60 

109 № 79, Чапаева, 5/1 19,30 23,16 335,81 7,72 69,48 455,47 

110 № 99, Чапаева, 47 25,05 30,06 435,84 10,02 90,17 591,14 

111 № 92, Щорса, 26 б 16,10 19,32 280,19 6,44 57,97 380,02 

112 № 94, Комсомольская, 89 17,86 21,44 310,84 7,15 64,31 421,60 

113 № 77, Щорса, 30 21,87 26,25 380,60 8,75 78,75 516,22 

114 № 172, Красина, 60а 12,18 14,62 211,99 4,87 43,86 287,53 

115 № 174, Щорса, 52 19,07 22,88 331,79 7,63 68,65 450,01 

116 № 173, Красина, 52а 19,39 23,27 337,38 7,76 69,80 457,60 

117 № 38, Волкова, 3 19,30 23,16 335,81 7,72 69,48 455,47 

118 № 39, Волкова, 5 20,87 25,05 363,20 8,35 75,14 492,61 

119 № 70, Конева, 9 16,10 19,32 280,19 6,44 57,97 380,02 

120 № 36, Конева, 5 17,86 21,44 310,84 7,15 64,31 421,60 

121 № 67, Воровского, 106 21,87 26,25 380,60 8,75 78,75 516,22 

122 № 42, Солнечная, 31 12,18 14,62 211,99 4,87 43,86 287,53 

123 № 35, Стройтелей, 42 19,07 22,88 331,79 7,63 68,65 450,01 

124 № 41, Волкова, 10 19,39 23,27 337,38 7,76 69,80 457,60 

125 № 54, Строителей, 23 19,30 23,16 335,81 7,72 69,48 455,47 

126 № 123, Юровской, 4 а 23,38 28,05 406,78 9,35 84,16 551,73 

127 № 43, Кочкиной, 4/2 16,10 19,32 280,19 6,44 57,97 380,02 

128 № 45, Кочкиной, 12/1 17,86 21,44 310,84 7,15 64,31 421,60 

129 № 27, Некрасова, 65 21,87 26,25 380,60 8,75 78,75 516,22 

130 № 55, Щорса, 19 12,18 14,62 211,99 4,87 43,86 287,53 

131 № 56, Попова, 30 а 19,07 22,88 331,79 7,63 68,65 450,01 

132 № 31, Некрасова, 40 19,39 23,27 337,38 7,76 69,80 457,60 

133 № 119, Некрасова, 38 19,30 23,16 335,81 7,72 69,48 455,47 

134 № 168, Грибоедова, 17 а 25,05 30,06 435,84 10,02 90,17 591,14 

135 № 171, Левитана, 5 а 16,10 19,32 280,19 6,44 57,97 380,02 
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№ 
п/п 

Номер и адрес ЦТП 
ПИР и 
ПСД 

Обору-
дование 

Строительно-
монтажные и 
наладочные 

работы 

Непредви-
денные рас-

ходы 
НДС 

Всего смета 
проекта 

136 № 51, Калинина, 55 17,86 21,44 310,84 7,15 64,31 421,60 

137 № 26, Воровского, 74 а 21,87 26,25 380,60 8,75 78,75 516,22 

138 № 116, Ленина, 123 12,18 14,62 211,99 4,87 43,86 287,53 

139 № 134, Володарского, 10 19,07 22,88 331,79 7,63 68,65 450,01 

140 № 182, Челюскинцев, 5 19,39 23,27 337,38 7,76 69,80 457,60 

141 № 53, Некрасова, 6а 19,30 23,16 335,81 7,72 69,48 455,47 

142 № 66, Попова, 46 26,72 32,06 464,89 10,69 96,18 630,54 

143 № 86, Комсомольская, 113 16,10 19,32 280,19 6,44 57,97 380,02 

144 № 161, Щорса, 17 17,86 21,44 310,84 7,15 64,31 421,60 

145 № 22, Октябрьский пр, 110 21,87 26,25 380,60 8,75 78,75 516,22 

146 № 19, К. Маркса, 132 12,18 14,62 211,99 4,87 43,86 287,53 

147 № 150, Мурашинская, 16 а 19,07 22,88 331,79 7,63 68,65 450,01 

148 № 180, Горького, 61 19,39 23,27 337,38 7,76 69,80 457,60 

149 № 115, Красина, 7 23,91 28,69 415,98 9,56 86,06 564,20 

 
ИТОГО 2 923,46 3 508,15 50 868,17 1 169,38 10 524,45 68 993,61 

2016 г. 

150 № 48, Комсомольская, 91 30,39 36,47 528,76 12,16 109,40 717,17 

151 № 68, Строителей, 50 20,05 24,06 348,86 8,02 72,18 473,17 

  ИТОГО 50,44 60,53 877,62 20,18 181,58 1 190,34 
2017 г. 

152 № 149, пер. Сормовский, 5 13,92 16,70 242,16 5,57 50,10 328,45 

153 № 160, Попова, 41 21,87 26,25 380,60 8,75 78,75 516,22 

154 № 25, Пугачёва, 22 12,18 14,62 211,99 4,87 43,86 287,53 

155 № 169, Короленко, 29а 19,07 22,88 331,79 7,63 68,65 450,01 

  ИТОГО 67,04 80,45 1 166,54 26,82 241,35 1 582,21 

  ИТОГО 6 081,88 7 217,80 104 658,12 2 405,93 21 653,40 71 766,15 

Сводная стоимость мероприятий с разбивкой по статьям затрат приведена в таблице 
4.2.131. 

Таблица 4.2.131. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 2 923,46 50,44 67,04 3 040,94 

Оборудование тыс. руб. 3 508,15 60,53 80,45 3 649,13 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 50 868,17 877,62 1 166,54 52 912,33 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 57 299,77 988,58 1 314,04 59 602,40 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 1 169,38 20,18 26,82 1 216,38 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 58 469,16 1 008,76 1 340,85 60 818,77 

НДС тыс. руб. 10 524,45 181,58 241,35 10 947,38 

Всего смета проекта тыс. руб. 68 993,61 1 190,34 1 582,21 71 766,15 

 

2. Инвестиционная деятельность (стоимость мероприятий по установке автоматизации и 
телеметрии на центральных тепловых пунктах по годам с учетом индексов МЭР 

 

Реконструкция ЦТП запланирована на 2016 - 20172 гг. Сводная стоимость мероприятий 
по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.132. 

Таблица 4.2.132. 

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 68 993,61 1 190,34 1 582,21 71 766,15 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с 
НДС 

72 443,29 1 312,35 1 831,60 75 587,24 

Итого стоимость реализации мероприятий по расширению тепловых сетей с учетом роста 
тепловых нагрузок составит 75 587,24 тыс. руб.  с НДС в ценах, приведенных к уровню цен в 
годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по установке автоматиза-
ции и телеметрии на центральных тепловых пунктах 
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Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала Ки-
ровский ПАО «Т ПЛЮС»   

Источники доходов для варианта № 1 – тарифы, увеличивающиеся в соответствии с ин-
дексами МЭР. 

Источники доходов для варианта № 2 – тарифы, обеспечивающие НВВ. 
 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014 г. 

представлена в табл. 4.2.34. 
Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 

схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по 
годам представлены в табл. 4.2.8., стр. 67. 

 
В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды; 

• к оттокам – производственные издержки, налоги. 
Расчетные значения за период 2017 – 2022 гг. приведены в таблице 4.2.133. 

Таблица 4.2.133. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Экономия з/пл высвобо-
дившегося персонала 

Тыс. 
руб. 

19 515,32 20 473,93 21 479,63 22 534,73 23 641,66 24 802,97 

 
Расчетные значения за период 2023 – 2027 гг. приведены в таблице 4.2.134. 

Продолжение таблицы 4.2.134 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия з/пл высвобо-
дившегося персонала 

Тыс. 
руб. 

26 021,31 27 299,51 28 640,49 30 047,34 31 523,29 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по установке автоматизации и телеметрии на центральных тепловых 
пунктах 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов за период 2015 – 2023 гг. при-
ведены в табл. 4.2.135. 

Таблица 4.2.135 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта 
(динамический) 

Вариант 1.  60 543  25,8% 0,94 6,54 

Вариант 2.  89 674  36,8% 1,4 5,23 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов – тарифы, увеличи-

вающиеся в соответствии с индексами МЭР. 
1. При финансировании за счет собственного капитала по варианту 1 величина Чистого 

дохода при величине суммарных затрат на реализацию проекта 75 587,24 тыс. руб., нараста-
ющим итогом за расчетный период составит  60 543  тыс. руб. 
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2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-
вым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытки) за период с 2015 по 2027 гг. соста-
вит   60543 тыс. руб. (прибыль). 

3. Внутренняя норма доходности – 25.8%. 
4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) 15,3%/ 
5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,94.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 94 коп. прибыли. 
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект  неэффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным – 5,24 лет. 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит  
58 935 тыс. руб. 

Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов - тарифы, обеспечи-
вающие НВВ. 

1. Величина NPV при финансировании проекта по варианту 2  больше, чем при финанси-
ровании по варианту 1 (89 674,00 тыс. руб.). 

Использование увеличения тарифа на тепловую энергию позволяет снизить срок окупае-
мости проекта (динамический) до 2,83 лет. 

График (рис. 4.2.11) также демонстрирует, что финансовое положение предприятия при 
увеличении тарифа на тепловую энергию более устойчиво, чем при использовании собствен-
ных средств на реализацию проекта. 

Сравнение вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.17. 

 

Рис. 4.2.17. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по установке автоматизации и теле-
метрии на центральных тепловых пунктах 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к росту затрат на ремонт ЦТП, 

ремонт сетей ГВС от ЦТП, потерям тепловой энергии при транспортировке, отсутствие у потре-
бителя механизма регулировки объёмов потребления тепловой энергии. 

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта будет получен экономический эффект от установки ав-

томатизации и телеметрии на центральных тепловых пунктах: 
- обеспечить автоматическое поддержание графика температуры теплоносителя при из-
менении температуры наружного воздуха. Обеспечить качественные параметры комму-
нальных услуг.  
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- повысить надежность, экономичность и долговечность работы оборудования за счет оп-
тимизации режимов и точного регулирования параметров технологического процесса, 
снизить эксплуатационные затраты на техническое обслуживание и ремонт; 
- повысить оперативность работы обслуживающего персонала за счет получения свое-
временной и достоверной информации о протекании технологического процесса и режи-
мах работы оборудования; 
- привести параметры теплоснабжения зданий (жилых домов) в соответствии с договор-
ными нагрузками; 
- обеспечить работу ЦТП без постоянного присутствия оператора, за счет локальной ав-
томатизации на ЦТП, контроля за параметрами и работой ЦТП  с центрального автомати-
зированного рабочего места Диспетчера.  
- высвободить 287 ставок операторов ЦТП. Реализация данного мероприятия направлена 

на модернизацию существующих объектов теплоснабжения, на снижение их износа. 
В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет  

собственного капитала (увеличения  тарифа до значений, обеспечивающих необходимый 
НВВ), рассчитаны ценовые последствия увеличения стоимости тепловой энергии. 

Результаты расчетов за период 2014 – 2024 гг. представлены в табл. 4.2.136. 

Таблица 4.2.136. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Тариф 1 на теп-
ловую энергию 
(увеличение за 
счет инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1079,37 1 140 1 193 1 246 1 307 1 371 1 439 1 509 1 583 1 661 1 743 

Тариф 2 на теп-
ловую энергию 
(обеспечивающий 
необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1079,37 1 140 1 203 1 256 1 318 1 383 1 451 1 509 1 583 1 661 1 742 

Разница между 
тарифом 1 и та-
рифом 2 

руб/ 
Гкал 

0 0 10 10 11 11 12 0 0 0 0 

То же, в % % 0,00% 0,00% 0,84% 0,84% 0,84% 0,84% 0,84% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Результаты расчетов за период 2025 – 2034 гг. представлены в табл. 4.2.137. 

Таблица 4.2.137. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф 1 на тепло-
вую энергию (уве-
личение за счет 
инфляции) 

руб/ 
Гкал 

1 828 1 918 2 013 2 111 2 215 2 324 2 438 2 558 2 683 2 815 

Тариф 2 на тепло-
вую энергию 
(обеспечивающий 
необходимый 
НВВ) 

руб/ 
Гкал 

1 828 1 918 2 012 2 111 2 215 2 323 2 437 2 557 2 683 2 815 

Разница между 
тарифом 1 и та-
рифом 2 

руб/ 
Гкал 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

То же, в % % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение стоимости 
тепловой энергии в течение 2016 - 2018 гг. на 1,66% - 0,84%. 

Следует отметить, что  рассчитанные значения НВВ покроют дефицит собственных 
средств (табл. 4.2.136. строка 1) предприятия, полученный в результате реализации мероприя-
тия. 

В качестве источника финансирования в расчетах использована прибыль предприятия. 
Увеличение НВВ за счет увеличения тарифа на тепловую энергию уменьшает срок оку-

паемости проекта, и, следовательно, делает его  привлекательным для внешних инвесторов. 
Таким образом, увеличение стоимости тепловой энергии делает возможной модерниза-

цию и реконструкцию ЦТП города Кирова, обеспечивая тем самым высокое качество тепло-
снабжения конечных потребителей. 
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Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям  
г. Киров рассчитан в разделе 5 настоящего отчета. 

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-
нансирование за счет внутренних источников). 

Анализ чувствительности проекта выполнен для показателя NPV по следующим факто-
рам:  

–подключенная мощность; 
– тариф на тепловую энергию, мощность; 
– норма дисконта. 
Для проведения анализа значения вышеперечисленных показателей уменьшались на 

15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При этом, соответственно, менялось значение 
NPV проекта. 

Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.2.16 

 

Рис. 4.2.16. Анализ чувствительности проекта 

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 
с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-
да.  

Изменения ставки дисконта имеют обратную зависимость – с ее увеличением размер 
дисконтированного дохода уменьшается.  
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4.2.10. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции тепловых 
 сетей с восстановлением циркуляционных трубопроводов ГВС 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по рекон-
струкции тепловых сетей с восстановлением циркуляционных трубопроводов ГВС 

 
Одной из причин некачественного теплоснабжения и потерь теплоносителя со сливами 

ГВС является отсутствие системы циркуляции. ОАО «КТК» обслуживает около 28 км сетей, на 
которых отсутствует или находится в нерабочем состоянии система циркуляции. 

Предлагается реконструировать 11,8 км сетей, в том числе восстановить систему цирку-
ляции на 5,9 км трубопровода ГВС, а так же восстановить на ЦТП оборудование, необходимое 
для циркуляции. 

На трубопроводах подземной прокладки при реконструкции рекомендуется использовать 
предизолированные трубопроводы из сшитого полиэтилена, срок службы данных трубопрово-
дов на сетях ГВС в 4-5 раз выше, чем у стальных трубопроводов. Данные трубопроводы могут 
быть использованы на сетях после ЦТП или на сетях ГВС от котельных. 

В табл. 4.2.138 приведен перечень ЦТП и участков тепловой сети для восстановления 
циркуляции ГВС. 
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Таблица 4.2.138 

№ 
п/п 

Начало участка Конец участка 

Ориентировочный объем по предложениям строительства (рекон-
струкции) тепловых сетей и сооружений на них, 

Обоснование 
стоимости 

мероприятия 

Стои-
мость 
ед-цы 

Стоимость 
всего 

ИТОГО с 
НДС 

Dу Тип прокладки Тип труб 

Длина в 
двухтрубном 
исполнении 

L, м 

2015 г. 

1 

ЦТП № 16 ул. Пролетарская,22 300 глубиной 3 м полиэтилен 250 14-13-002-17 6 468,99 1 503,65 1 774,30 

ЦТП № 16 ул. Ленина, 117 300 глубиной 3 м полиэтилен 400 14-13-002-17 6 468,99 2 405,83 2 838,88 

ЦТП № 16 ул. Ленина, 119 300 глубиной 3 м полиэтилен 350 14-13-002-17 6 468,99 2 105,10 2 484,02 

ЦТП № 16 ул. Милицейская,23а 300 глубиной 3 м полиэтилен 125 14-13-002-17 6 468,99 751,82 887,15 

ЦТП № 16 ул. Милицейская,23 300 глубиной 3 м полиэтилен 512 14-13-002-17 6 468,99 3 079,46 3 633,77 

ЦТП № 16 ул. Свободы, 134 300 глубиной 3 м полиэтилен 383 14-13-002-17 6 468,99 2 303,58 2 718,23 

2 
ЦТП № 116 ул. Ленина, 121 300 глубиной 3 м полиэтилен 75 14-13-002-17 6 468,99 451,09 532,29 

ЦТП № 116 ул. Ленина, 123 300 глубиной 3 м полиэтилен 117 14-13-002-17 6 468,99 703,71 830,37 

ИТОГО по реконстр. сетей ГВС 13 304,25 15 699,02 

система циркуляции ГВС 3 616,75 4 267,76 

ИТОГО за год 16 921,00 19 966,78 

2016 г. 

3 

ЦТП № 143 ул. Подгорная, 14 300 глубиной 3 м полиэтилен 250 14-13-002-17 6 468,99 1 654,01 1 951,73 

ЦТП № 143 ул. Подгорная, 16 300 глубиной 3 м полиэтилен 218 14-13-002-17 6 468,99 1 442,30 1 701,91 

ЦТП № 143 ул. Подгорная, 18 300 глубиной 3 м полиэтилен 282 14-13-002-17 6 468,99 1 865,72 2 201,55 

ЦТП № 143 ул. Подгорная, 18а 300 глубиной 3 м полиэтилен 264 14-13-002-17 6 468,99 1 746,63 2 061,03 

ЦТП № 143 ул. Свердлова, 24 300 глубиной 3 м полиэтилен 236 14-13-002-17 6 468,99 1 561,38 1 842,43 

ЦТП № 143 ул. Свердлова, 24а 300 глубиной 3 м полиэтилен 353 14-13-002-17 6 468,99 2 335,46 2 755,84 

ЦТП № 143 ул. Свердлова, 26 300 глубиной 3 м полиэтилен 147 14-13-002-17 6 468,99 972,56 1 147,62 

ЦТП № 143 ул. Свердлова, 28 300 глубиной 3 м полиэтилен 123 14-13-002-17 6 468,99 813,77 960,25 

ЦТП № 143 ул. Свердлова, 30 300 глубиной 3 м полиэтилен 321 14-13-002-17 6 468,99 2 123,75 2 506,02 

ЦТП № 143 ул. Свердлова, 32 300 глубиной 3 м полиэтилен 306 14-13-002-17 6 468,99 2 024,51 2 388,92 

ЦТП № 143 ул. Свердлова, 34 300 глубиной 3 м полиэтилен 211 14-13-002-17 6 468,99 1 395,98 1 647,26 

ЦТП № 143 ул. Свердлова, 30а 300 глубиной 3 м полиэтилен 285 14-13-002-17 6 468,99 1 885,57 2 224,97 

4 

ЦТП № 123 ул. Юровская, 4 300 глубиной 3 м полиэтилен 343 14-13-002-17 6 468,99 2 269,30 2 677,78 

ЦТП № 123 ул. Юровская, 6 300 глубиной 3 м полиэтилен 315 14-13-002-17 6 468,99 2 084,05 2 459,18 

ЦТП № 123 ул. Солнечная, 39 300 глубиной 3 м полиэтилен 370 14-13-002-17 6 468,99 2 447,93 2 888,56 

ИТОГО по реконстр. сетей ГВС 26 622,94 31 415,07 

система циркуляции ГВС 10 044,06 11 851,99 

ИТОГО за год 36 667,00 43 267,06 

2017 г. 

5 

ЦТП № 180 ул. Горького, 61 300 глубиной 3 м полиэтилен 210 14-13-002-17 6 468,99 1 389,37 1 639,45 

ЦТП № 180 ул. Горького, 63 300 глубиной 3 м полиэтилен 200 14-13-002-17 6 468,99 1 323,21 1 561,38 

ЦТП № 180 ул. Некрасова, 14 300 глубиной 3 м полиэтилен 156 14-13-002-17 6 468,99 1 032,10 1 217,88 
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№ 
п/п 

Начало участка Конец участка 

Ориентировочный объем по предложениям строительства (рекон-
струкции) тепловых сетей и сооружений на них, 

Обоснование 
стоимости 

мероприятия 

Стои-
мость 
ед-цы 

Стоимость 
всего 

ИТОГО с 
НДС 

Dу Тип прокладки Тип труб 

Длина в 
двухтрубном 
исполнении 

L, м 

ЦТП № 180 ул. Некрасова, 16 300 глубиной 3 м полиэтилен 250 14-13-002-17 6 468,99 1 654,01 1 951,73 

ЦТП № 180 ул. Некрасова, 18 300 глубиной 3 м полиэтилен 213 14-13-002-17 6 468,99 1 409,22 1 662,87 

6 ЦТП № 196 ул. Маклина, 39 300 глубиной 3 м полиэтилен 280 14-13-002-17 6 468,99 1 852,49 2 185,94 

7 ЦТП № 188 ул. Комсомольская,30 300 глубиной 3 м полиэтилен 95 14-13-002-17 6 468,99 628,52 741,66 

8 

ЦТП № 169 ул. Короленко16 300 глубиной 3 м полиэтилен 170 14-13-002-17 6 468,99 1 124,73 1 327,18 

ЦТП № 169 ул. Левитана, 10 300 глубиной 3 м полиэтилен 182 14-13-002-17 6 468,99 1 204,12 1 420,86 

ЦТП № 169 ул. Левитана, 12 300 глубиной 3 м полиэтилен 150 14-13-002-17 6 468,99 992,41 1 171,04 

ЦТП № 169 ул. Левитана, 16 300 глубиной 3 м полиэтилен 202 14-13-002-17 6 468,99 1 336,44 1 577,00 

9 

ЦТП № 131 ул. Октябрьский пр.,13 300 глубиной 3 м полиэтилен 220 14-13-002-17 6 468,99 1 455,53 1 717,52 

ЦТП № 131 ул. Октябрьский пр.,15 300 глубиной 3 м полиэтилен 220 14-13-002-17 6 468,99 1 455,53 1 717,52 

ЦТП № 131 ул. Октябрьский пр.,17 300 глубиной 3 м полиэтилен 216 14-13-002-17 6 468,99 1 429,06 1 686,30 

ЦТП № 131 ул. Октябрьский пр.,19 300 глубиной 3 м полиэтилен 135 14-13-002-17 6 468,99 893,17 1 053,93 

ЦТП № 131 ул. Дружбы, 3 300 глубиной 3 м полиэтилен 301 14-13-002-17 6 468,99 1 991,43 2 349,88 

ЦТП № 131 ул. Дружбы, 5 300 глубиной 3 м полиэтилен 350 14-13-002-17 6 468,99 2 315,61 2 732,42 

ЦТП № 131 ул. Дружбы, 7 300 глубиной 3 м полиэтилен 168 14-13-002-17 6 468,99 1 111,49 1 311,56 

ЦТП № 131 ул. Шорина, 4 300 глубиной 3 м полиэтилен 225 14-13-002-17 6 468,99 1 488,61 1 756,56 

ЦТП № 131 ул. Шорина, 6 300 глубиной 3 м полиэтилен 250 14-13-002-17 6 468,99 1 654,01 1 951,73 

ЦТП № 131 ул. Шорина, 8 300 глубиной 3 м полиэтилен 99 14-13-002-17 6 468,99 654,99 772,89 

10 

ЦТП № 185 ул. Чернышевского,39 300 глубиной 3 м полиэтилен 180 14-13-002-17 6 468,99 1 190,89 1 405,25 

ЦТП № 185 ул. Чернышевского,41 300 глубиной 3 м полиэтилен 190 14-13-002-17 6 468,99 1 257,05 1 483,32 

ЦТП № 185 ул. Шинников, 39 300 глубиной 3 м полиэтилен 170 14-13-002-17 6 468,99 1 124,73 1 327,18 

ЦТП № 185 ул. Шинников, 41 300 глубиной 3 м полиэтилен 165 14-13-002-17 6 468,99 1 091,65 1 288,14 

ЦТП № 185 ул. Шинников, 43 300 глубиной 3 м полиэтилен 250 14-13-002-17 6 468,99 1 654,01 1 951,73 

ЦТП № 185 ул. Шинников, 48 300 глубиной 3 м полиэтилен 149 14-13-002-17 6 468,99 985,79 1 163,23 

ИТОГО по реконстр. сетей ГВС 35 700,14 42 126,17 

система циркуляции ГВС 4 452,86 5 254,37 

ИТОГО за год 40 153,00 47 380,54 

ИТОГО по реконструкции сетей ГВС 75 627,33 89 240,25 

ИТОГО по системе циркуляции 18 113,67 21 374,13 

ИТОГО  93 741,00 110 614,38 
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Сводная стоимость мероприятий с разбивкой по статьям затрат приведена в таблице 
4.2.139. 

Таблица 4.2.139. 

Наименование статьи за-
трат 

Ед. изм. 2015 2016 2017 Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 846,05 1 833,35 2 007,65 4 687,05 

Оборудование тыс. руб. 1 015,26 2 200,02 2 409,18 5 624,46 

Строительно-монтажные и 
наладочные работы 

тыс. руб. 14 721,27 31 900,29 34 933,11 81 554,67 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 16 582,58 35 933,66 39 349,94 91 866,18 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 338,42 733,34 803,06 1 874,82 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 16 921,00 36 667,00 40 153,00 93 741,00 

НДС тыс. руб. 3 045,78 6 600,06 7 227,54 16 873,38 

Всего смета проекта тыс. руб. 19 966,78 43 267,06 47 380,54 110 614,38 

 
2. Инвестиционная деятельность (стоимость мероприятий по реконструкции рекон-
струкции тепловых сетей с восстановлением циркуляционных трубопроводов ГВС по 
годам с учетом индексов МЭР 

Реконструкция ЦТП запланирована на 2016 - 2017 гг. Сводная стоимость мероприятий по 
годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.2.140. 

Таблица 4.2.140. 

Годы 2015 г 2016 г 2017 г ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 
г., тыс. руб., с НДС 

19 966,78 43 267,06 47 380,54 110 614,38 

Стоимость мероприятий с учетом ин-

дексов МЭР, тыс. руб. с НДС 
23 334,18 53 092,25 61 046,82 137 473,25 

Итого стоимость реализации мероприятий по расширению тепловых сетей с учетом роста 
тепловых нагрузок составит 137 473,25 тыс. руб.  с НДС в ценах, приведенных к уровню цен в 
годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий реконструкции тепловых 
сетей с восстановлением циркуляционных трубопроводов ГВС 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала Ки-
ровский ПАО «Т ПЛЮС»   

Источники доходов для варианта № 1 – тарифы, увеличивающиеся в соответствии с ин-
дексами МЭР. 

Источники доходов для варианта № 2 – тарифы, обеспечивающие НВВ. 
 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014 г. 

представлена в табл. 4.2.34. 
Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 

схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 
представлены в табл. 4.2.8., стр. 67. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды; 

• к оттокам – производственные издержки, налоги. 
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Расчетные значения за период 2016 – 2022 гг. приведены в таблице 4.2.141. 

Таблица 4.2.141 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Экономия теп-
ловой энергии 

Гкал/год 6 100  6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 

Тыс. руб. 7347 7670 8047 8442 8856 9291 9748 

Расчетные значения за период 2023 – 2027 гг. приведены в таблице 4.2.141. 

Таблица 4.2.142 

Наименование Ед. изм. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия теп-
ловой энергии 

Гкал/год 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 

Тыс. руб. 10227 10729 11256 11809 12389 

5. Производственная и финансовая деятельность.. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции тепловых сетей с восстановлением циркуляцион-
ных трубопроводов ГВС 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов за период 2015 – 2027 гг. при-
ведены в табл. 4.2.143. 

Таблица 4.2.143 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта 
(динамический) 

Вариант 1.  -54613 --- -0,47 Более 30 лет 

Вариант 2.  4309 11,7% 0,037 10,59 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов – тарифы, увеличи-

вающиеся в соответствии с индексами МЭР. 
1. При финансировании за счет собственного капитала по варианту 1 величина Чистого 

дохода при величине суммарных затрат на реализацию проекта 137 473,25  тыс. руб., нарас-
тающим итогом за расчетный период составит  -54613,00 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-
чивым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытки) за период с 2015 по 2027 гг. соста-
вит –54613,00 тыс. руб. (убытки) 

3. Внутренняя норма доходности для проектов, где NPV отрицателен – не рассчитывает-
ся. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) для проектов, 
где NPV отрицателен – не рассчитывается.. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,47.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 47 коп. убытков. 
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект  неэффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным – более  25 лет. 

Финансирование за счет собственного капитала. Источники доходов - тарифы, обеспечи-
вающие НВВ. 

1. Величина NPV при финансировании проекта по варианту 2  больше, чем при финанси-
ровании по варианту 1 (4309,00 тыс. руб.). 

Использование увеличения тарифа на тепловую энергию позволяет снизить срок окупае-
мости проекта (динамический) до 10,59 лет. 

График (рис. 4.2.11) также демонстрирует, что финансовое положение предприятия при 
увеличении тарифа на тепловую энергию более устойчиво, чем при использовании собствен-
ных средств на реализацию проекта. 

Сравнение вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.2.17. 
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Рис. 4.2.17. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции тепловых сетей с 
восстановлением циркуляционных трубопроводов ГВС 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к росту затрат на ремонт ЦТП, 

ремонт сетей ГВС от ЦТП, потерям тепловой энергии при транспортировке, отсутствие у потре-
бителя механизма регулировки объёмов потребления тепловой энергии. 

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта будет получен экономический эффект от установки ав-

томатизации и телеметрии на центральных тепловых пунктах: 
- нормализации режимов ГВС, отсутствие «пропусков» воды, снижение коммерческих по-
терь ГВС на неоприборенных объектах; 
- снижении потерь тепловой энергии, как через изоляцию, так и с утечками -  
6,1 тыс. Гкал/год. 
В связи с тем, что финансирование мероприятия предполагается осуществить за счет  

собственного капитала (увеличения  тарифа до значений, обеспечивающих необходимый 
НВВ), рассчитаны ценовые последствия увеличения стоимости тепловой энергии. 

Результаты расчетов за период 2013 – 2023 гг. представлены в табл. 4.2.144. 

Таблица 4.2.144. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Тариф 1 на тепло-

вую энергию (уве-

личение за счет 

инфляции) 

руб/ 

Гкал 
1079,37 1 140 1 193 1 246 1 307 1 371 1 439 1 509 1 583 1 661 1 743 

Тариф 2 на тепло-

вую энергию 

(обеспечивающий 

необходимый 

НВВ) 

руб/ 

Гкал 
1079,37 1 220 1 277 1 333 1 399 1 468 1 540 1 615 1 668 1 721 1 743 

Разница между 

тарифом 1 и та-

рифом 2 

руб/ 

Гкал 
0 80 84 87 92 96 101 106 84 59 0 

То же, в % % 0,00% 7,02% 7,02% 7,02% 7,02% 7,02% 7,02% 7,02% 5,31% 3,57% 0,0% 

Результаты расчетов за период 2024 – 2034 гг. представлены в табл. 4.2.145. 

Таблица 4.2.145. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф 1 на тепло- руб/ 1 828 1 918 2 013 2 111 2 215 2 324 2 438 2 558 2 683 2 815 
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вую энергию (уве-

личение за счет 

инфляции) 

Гкал 

Тариф 2 на тепло-

вую энергию (обес-

печивающий необ-

ходимый НВВ) 

руб/ 

Гкал 
1 829 1 918 2 013 2 112 2 215 2 324 2 438 2 558 2 684 2 816 

Разница между 

тарифом 1 и тари-

фом 2 

руб/ 

Гкал 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

То же, в % % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Таким образом, предлагаемые к реализации мероприятия вызовут увеличение стоимости 
тепловой энергии в течение 2015 – 2023 гг. до 7.02%. Следует отметить, что  рассчитанные 
значения НВВ покроют дефицит собственных средств (табл. 4.2.144. строка 1) предприятия, 
полученный в результате реализации мероприятия. В качестве источника финансирования в 
расчетах использована прибыль предприятия. Увеличение НВВ за счет увеличения тарифа на 
тепловую энергию уменьшает срок окупаемости проекта, и, следовательно, делает его  при-
влекательным для внешних инвесторов. Таким образом, увеличение стоимости тепловой энер-
гии делает возможной модернизацию и реконструкцию ЦТП города Кирова, обеспечивая тем 
самым высокое качество теплоснабжения конечных потребителей. Средневзвешенный тариф 
на тепловую энергию, отпускаемую потребителям г. Киров рассчитан в разделе 5 настоящего 
отчета. 

7. Чувствительность проекта 

Анализ чувствительности проекта выполнен для первого варианта финансирования (фи-
нансирование за счет внутренних источников).Анализ чувствительности проекта выполнен для 
показателя NPV по следующим факторам:  

–подключенная мощность; 
– тариф на тепловую энергию, мощность; 
– норма дисконта. 
Для проведения анализа значения вышеперечисленных показателей уменьшались на 

15%, 30%, затем увеличивались на 15%, 30%. При этом, соответственно, менялось значение 
NPV проекта. Результаты анализа чувствительности проекта приведены на рис. 4.2.16 

 

Рис. 4.2.16. Анализ чувствительности проекта 

Очевидно, что наиболее чувствителен проект к изменению тарифа на тепловую энергию: 
с увеличением тарифа на тепловую энергию увеличивается и размер дисконтированного дохо-
да. Изменения ставки дисконта имеют обратную зависимость – с ее увеличением размер дис-
контированного дохода уменьшается. 
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4.3. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по строительству  
и реконструкции источников теплоснабжения, находящихся на балансе 
ЗАО «Кировская ТЭЦ-1», в целях обеспечения перспективных нагрузок 

потребителей и надежности теплоснабжения 

4.3.1. Обоснование инвестиций в мероприятия по установке турбины  
ПР-5-3,4/1,7/1,0 на Кировской ТЭЦ-13 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий  
по установке турбины ПР-5-3,4/1,7/1,0 на Кировской ТЭЦ-1 

 
При использовании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплоси-

ловое оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выпол-
нение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих техни-
ческих условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требо-
ваний инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 

оборудования. 
Комплектность поставки турбины приведена в таблице 4.3.1. 

Таблица 4.3.1. 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во 

1. турбина паровая, В том числе:   1 

1.1 полумуфта генератора 1 

2. бак масляный, в том числе: 1 

2.1 фильтр масляный 1 

2.2 дистанционный выключатель 1 

2.3 инжектор масляный 1 

2.4 указатель уровня масла 1 

2.5 агрегат валоповоротного устройства 1 

3. блок масляных насосов,  в том числе: 1 

3.1 аварийный масляный эл.насос 1 

3.2 стояночный масляный эл.насос 1 

3.3 пусковой масляный эл.насос 1 

3.4 перекачивающий эл.насос 1 

3.5 бак дренажный 1 

3.6 сигнальное реле уровня 1 

4. маслоохладитель 2 

5. маслопроводы с арматурой (комплект) 1 

6. подогреватель струйный 1 

7. фильтр водяной 1 

8. трубопроводы с арматурой (комплект) В том числе: 1 

8.1 клапаны предохранительные на оборе и противодавлении (компл). 1 

9. запчасти (комплект) 1 

10. инструмент и приспособления (комплект) 1 

11. электроаппаратура и КИП (комплект) 1 

 
Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение  

мероприятий 2014 г. по установке турбины ПР-5-3,4/1,7/1,0 на Кировской ТЭЦ-1 в ценах 2014 г. 
приведена в таблице 4.3.2. 

                                                 
3 Модернизированный турбоагрегат принят в эксплуатацию с 8 декабря 2014 г. 
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Таблица 4.3.2. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2013 Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 000,00 1 000,00 

Оборудование тыс. руб. 1 099,20 1 099,20 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 17 500,80 17 500,80 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 19 600,00 19 600,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 400,00 400,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 20 000,00 20 000,00 

НДС тыс. руб. 3 600,00 3 600,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 23 600,00 23 600,00 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение  
мероприятий 2014 г. по установке турбины ПР-5-3,4/1,7/1,0 на Кировской ТЭЦ-1 в ценах 2014 г. 
приведена в таблице 4.3.3. 

Таблица 4.3.3. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2014 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 836,60 1 836,60 

Оборудование тыс. руб. 2 018,76 2 018,76 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 32 142,00 32 142,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 35 997,36 35 997,36 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 734,64 734,64 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 36 732,00 36 732,00 

НДС тыс. руб. 6 611,76 6 611,76 

Всего смета проекта тыс. руб. 43 343,76 43 343,76 

 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых 
сетей по годам (инвестиционная деятельность) с учетом индексов МЭР 

Мероприятия запланированы на 2013 -2014 гг. Сводная стоимость мероприятий по годам 
с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.4. 

Таблица 4.3.4. 

Годы 2013 г. 2014 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 23 600,00 43 343,76 66943,76 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 24 780,00 48 241,61 73021,6 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 73 021,61 тыс. руб.  с НДС в ценах, 
приведенных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции обору-
дования источника теплоснабжения 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , за счет  заемных средств. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014г. пред-

ставлена в табл. 4.3.5. 
Таблица 4.3.5. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2012 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 1,93 0,28% 

Расходы на топливо руб. 429,52 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), по-
требляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:  

руб. 0 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используемые 
в технологическом процессе: 

руб. 5,28 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые 
по договорам с организациями на проведение регламентных ра-
бот в рамках технологического процесса  

руб. 240,55 35,52% 

Итого расходов руб. 677,28 100,00% 
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Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС)  
по годам представлены в табл. 4.2.8. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных  
в дополнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии электроэнергии, планируемой  

в результате проведения мероприятий 
Расчетные значения экономии энергии за период 2014 – 2020 гг. приведены в табл. 4.3.6. 

Таблица 4.3.6. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия ЭЭ полученная в ре-
зультате реализации мероприятия 

тыс. 
кВт∙ч  

7000 7000 7000 7000 7000 7000 

Тариф на ЭЭ руб. 1,36 1,39 1,46 1,57 1,71 1,81 1,90 

Экономия ЭЭ полученная в ре-
зультате реализации мероприятия 
по годам 

Тыс. 
руб/год 

  9747 10215 10961 11980 12663 13296 

 

Расчетные значения экономии энергии за период 2021 – 2027 гг. приведены в табл. 4.3.7. 

Таблица 4.3.7. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия ЭЭ полученная в ре-
зультате реализации мероприятия 

тыс. 
кВт∙ч 

7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 

Тариф на ЭЭ руб. 1,99 2,10 2,19 2,28 2,33 2,36 2,38 

Экономия ЭЭ полученная в ре-
зультате реализации мероприятия 
по годам 

Тыс. 
руб/год 

13908 14687 15348 15946 16329 16492 16641 

 
5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , и за счет  заемных средств. При расчете варианта финансирования 2 (за счет 
использования заемных средств) принята ставка процента за кредит - 14%, срок возврата кре-
дита – 15 лет.  

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2014 – 2027 гг. при-
ведены в табл. 4.3.8.  

Таблица 4.3.8. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта 
(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

13320 14% 0,22 9,84 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

10520 22% 0,17 8,6 

 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при ве-

личине суммарных затрат на реализацию проекта 73 021,61  тыс. руб.,  нарастающим итогом за 
расчетный период составит 13 320 тыс. руб. 
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2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-
вым к изменениям параметров, если для всех рассмотренных случаев обеспечивается необхо-
димый резерв финансовой реализуемости проекта. 

Величина чистого дисконтированного дохода за период с 2012 по 2027 гг. составит  
13 320 тыс. руб. 

Следовательно, за расчетный период инвестор получит не менее 13 320 тыс. руб. дохо-
да. 

3. Внутренняя норма доходности, при которой значение NPV становится отрицательным – 
ВНД (IRR) больше нормы дисконта (E), следовательно, инвестиционный проект эффективен. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) и составляет 
3,5%. 

Степень устойчивости инвестиционного проекта показывает, что чистый дисконтирован-
ный доход за период с 2012 по 2027 гг. станет отрицательным только тогда, когда норма дис-
конта проекта увеличится на 3,5% (а следовательно, увеличатся и риски неполучения дохода).  

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,22.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 22 коп. прибыли. 
Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит, что проект эффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным, - равен 9,84 года. 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 29 039 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств меньше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 

 

Рис. 4.3.1. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

Однако, использование заемного капитала позволяет снизить срок окупаемости проекта 
(динамический) с 9,84 года до 8,6 года. 

График также демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использова-
нии заемного капитала более устойчиво, чем при использовании собственных средств на реа-
лизацию проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла нижний уровень убытков за год составит -7924 тыс. руб. в 2013 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -61715 тыс. руб. в 2015 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта сможет 
перекрыть полученные убытки только в 2024г.  
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В качестве альтернативного варианта к двум предыдущим можно рассмотреть вариант 
финансирования «заемный капитал +собственный капитал» в необходимой пропорции. 

Графическое отображение полученных финансовых результатов представлено  
на рис. 4.3.1. 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по установке турбины  
ПР-6-3,5/1,5/0,5М с модернизацией ее на турбину ПР-6-3,5/1,5/1,0 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к снижению выработки электро-

энергии. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- увеличение выработки электроэнергии; 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и опосредованно 
повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство 
тепловой энергии. 

4.3.2. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции 
 дымососа котла № 7 на Кировской ТЭЦ-1 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по рекон-
струкции дымососа котла № 7  на Кировской ТЭЦ-14 

 
На основании использования нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 

Теплосиловое оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на 
выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих 
технических условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и 
требований инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 

оборудования. 
Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-

роприятий 2014 г.  по реконструкция дымососа котла № 7  на Кировской ТЭЦ-1 в ценах 2014 г. 
приведена в таблице 4.3.9. 

Таблица 4.3.9. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2014 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 35,00 35,00 

Оборудование тыс. руб. 38,47 38,47 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 612,53 612,53 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 686,00 686,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 14,00 14,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 700,00 700,00 

НДС тыс. руб. 126,00 126,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 826,00 826,00 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2015 г. реконструкции дымососа котла № 7  на Кировской ТЭЦ-1 в ценах 2014 г. 
приведена в таблице 4.3.10. 

 
Таблица 4.3.10. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 75,00 75,00 

                                                 
4 Мероприятие выполнено 
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Оборудование тыс. руб. 82,44 82,44 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 1 312,57 1 312,57 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 470,01 1 470,01 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 30,00 30,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 500,00 1 500,00 

НДС тыс. руб. 270,00 270,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 1 770,00 1 770,00 

 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции дымососа котла № 7  на Кировской ТЭЦ-1 
сетей по годам (инвестиционная деятельность) с учетом индексов МЭР 

Реконструкции дымососа котла № 7  запланирована на 2014 – 2015 гг. Сводная стоимость 
мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.11. 

Таблица 4.3.11. 

Годы 2014 г. 2015 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 826,00 1770,00 2596,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 919,34 2 068,51 2987,85 

 
Итого стоимость реализации мероприятий по расширению тепловых сетей с учетом роста 

тепловых нагрузок составит 2 987,85 тыс. руб.  с НДС в ценах, приведенных к уровню цен в 
годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции дымосо-
са котла № 7  на Кировской ТЭЦ-1 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , и за счет  заемных средств. 
4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2013 г. пред-

ставлена в табл. 4.3.12. 
Таблица 4.3.12. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2013 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 1,93 0,28% 

Расходы на топливо руб. 429,52 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потреб-
ляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:  

руб. 0 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используемые в 
технологическом процессе: 

руб. 5,28 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса  

руб. 240,55 35,52% 

Итого расходов руб. 677,28 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) 
по годам представлены в табл. 4.2.8. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных  
в дополнительные фонды; 
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• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии электрической энергии, планируе-

мой в результате проведения мероприятий 
Расчетные значения экономии электрической энергии в период 2014 – 2020 гг.. приведе-

ны в таблице 4.3.13. 

Таблица 4.3.13. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия ЭЭ полу-
ченная в результате 
реализации меропри-
ятия 

тыс. 
кВт∙ч   

1000 1000 1000 1000 1000 

Тариф на ЭЭ руб. 1,36 1,39 1,46 1,57 1,71 1,81 1,90 

Экономия ТЭ полу-
ченная в результате 
реализации меропри-
ятия по годам 

Тыс. 
руб/год 

  
 

292 313 342 362 380 

 
Расчетные значения экономии электрической энергии в период 2014 – 2020 гг. приведены 

в таблице 4.3.14. 
Таблица 4.3.14. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия ЭЭ получен-
ная в результате реали-
зации мероприятия 

тыс. 
кВт∙ч 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Тариф на ЭЭ руб. 1,99 2,10 2,19 2,28 2,33 2,36 2,38 

Экономия ТЭ получен-
ная в результате реали-
зации мероприятия по 
годам 

Тыс. 
руб/год 

397 420 439 456 467 471 475 

 
5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции тепловых сетей 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2015 – 2027 гг. при-
ведены в табл. 4.3.15.  

Таблица 4.3.15. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проек-
та (динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

8120 40% 3,02 1,96 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

8075 ---- 3,2 Менее года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при ве-

личине суммарных затрат на реализацию проекта 2 987,85  тыс. руб., нарастающим итогом за 
расчетный период составит 8120 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-
вым к изменениям параметров, если для всех рассмотренных случаев обеспечивается необхо-
димый резерв финансовой реализуемости проекта. 

Величина чистого дисконтированного дохода  за период с 2015 по 2027 гг. составит 8 120 
тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности NPV – более 40%. 
4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е). Для данного 

проекта – 29,5%. 
5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 3,02.  
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Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-
чено 3,02 руб. прибыли. 

Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит -  проект эффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным - 1,96 года. 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 3764 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств меньше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 
Однако, использование заемного капитала позволяет снизить срок окупаемости проекта 

(динамический) с 1,96 года до срока менее года. 
График также демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использова-

нии заемного капитала более устойчиво, чем при использовании собственных средств на реа-
лизацию проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла нижний уровень прибыли за год составит 989 тыс. руб. в 2016 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -999 тыс. руб. в 2016 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта сможет 
перекрыть полученные убытки только в 2017г.  

Графическое отображение полученных финансовых результатов представлено  
на рис. 4.3.2. 

 

Рис. 4.3.2. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции магистральных и 
квартальных тепловых сетей 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению расхода электро-

энергии на собственные нужды на выработку тепловой энергии. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды при выработке тепловой энер-

гии в размере 1000 тыс. кВт*ч/год. 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по реконструкции оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – его стоимость в полном объеме будет учтена в год реали-
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зации проекта по статье расходов «затраты на ремонт», и опосредованно повлияет на тариф 
на тепловую энергию. 

 

4.3.3. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
сети собственных нужд на Кировской ТЭЦ-1 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по рекон-
струкции сети собственных нужд на Кировской ТЭЦ-1 

На основании использованной  нормативной документации, для оценки стоимости монта-
жа оборудования учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, опре-
деленного на основе соответствующих технических условий, государственных и отраслевых 
стандартов на поставку оборудования и требований инструкций по монтажу, сварке, контролю 
и правил Госгортехнадзора России. Сводная стоимость финансовых потребностей (капиталь-
ные затраты) на проведение мероприятий 2015 г. по реконструкции сети собственных нужд на 
Кировской ТЭЦ-1 в ценах 2014 г. приведена в таблице 4.3.16. 

Таблица 4.3.16. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 269,20 269,20 

Оборудование тыс. руб. 295,90 295,90 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 4 711,22 4 711,22 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 5 276,32 5 276,32 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 107,68 107,68 

ИТОГО без НДС  5384,00 5384,00 

НДС тыс. руб. 969,12 969,12 

Всего смета проекта тыс. руб. 6 353,12 6 353,12 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение  
мероприятий 2016 г. реконструкции сети собственных нужд  Кировской ТЭЦ-1 в ценах 2014 г. 
приведена в таблице 4.3.17. 

Таблица 4.3.17. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2016  г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 500,00 500,00 

Оборудование тыс. руб. 549,60 549,60 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 8 750,40 8 750,41 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 9 800,01 9 800,01 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 200,00 200,00 

ИТОГО без НДС  10 000,00 10 000,00 

НДС тыс. руб. 1 800,00 1 800,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 11 800,00 11 800,00 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции сети собственных нужд на  
Кировской ТЭЦ-1 (инвестиционная деятельность) с учетом индексов МЭР 

Реконструкция сети собственных нужд  запланирована на 2015 - 2016 гг. Сводная стои-
мость мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.18. 

Таблица 4.3.18. 

Годы 2015 г. 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 6 353,12 11 800,00 18 153,12 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 7 424,57 14 479,58 21 904,15 

 
Итого стоимость реализации мероприятий по расширению тепловых сетей с учетом роста 

тепловых нагрузок составит 21 904,15 тыс. руб.  в ценах, приведенных к уровню цен в годы  
реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции сети 
собственных нужд на Кировской ТЭЦ-1 
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Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , и за счет  заемных средств. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ). Калькуляция 
себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014г. представлена в табл. 
4.3.19. 

Таблица 4.3.19. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2012 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 1,93 0,28% 

Расходы на топливо руб. 429,52 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потреб-
ляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:  

руб. 0 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используемые в 
технологическом процессе: 

руб. 5,28 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса  

руб. 240,55 35,52% 

Итого расходов руб. 677,28 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС)  
по годам представлены в табл. 4.2.8. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных  
в дополнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии электроэнергии, планируемой  

в результате проведения мероприятий. Расчетные значения экономии электрической энергии  
в период 2014 – 2020 гг. приведены в таблице 4.3.20. 

Таблица 4.3.20. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия ЭЭ полученная в 
результате реализации меро-
приятия 

тыс. 
кВт∙ч   

500 500 500 500 500 

Тариф на ЭЭ руб. 1,36 1,39 1,46 1,57 1,71 1,81 1,90 

Экономия ТЭ полученная в 
результате реализации меро-
приятия по годам 

Тыс. 
руб/год 

  
 

783 856 905 950 783 

Расчетные значения экономии электрической энергии в период 2021 – 2027 гг. приведены 
в таблице 4.3.21. 

Таблица 4.3.21. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия ЭЭ полученная в резуль-
тате реализации мероприятия 

тыс. 
кВт∙ч 

500 500 500 500 500 500 500 

Тариф на ЭЭ руб. 1,99 2,10 2,19 2,28 2,33 2,36 2,38 
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Наименование 
Ед. 
изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия ТЭ полученная в резуль-
тате реализации мероприятия по 
годам 

Тыс. 
руб/год 

993 1049 1096 1139 1166 1178 1189 

 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2015 – 2027 гг. при-
ведены в табл. 4.3.22.  

Таблица 4.3.22. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проек-
та (динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-10319 ---- -0,55 Более 15 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

-8282 ---- -0,44 Более 15 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при  

величине суммарных затрат на реализацию проекта 21 904,15   тыс. руб., нарастающим итогом 
за расчетный период составит -10319 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-
чивым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытки)  за период с 2015 по 2027 гг. соста-
вит -10319 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности IRR– не рассчитывается для проектов с отрицательным 
значением NPV/ 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е). Для данного 
проекта – не рассчитывается для проектов с отрицательным значением NPV/ 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0.55.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено -0.55 руб. (убытки). 
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит – проект неэффективен. 

 

Рис. 4.3.3. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-
риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным – более 15 лет. 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 182  тыс. руб. 
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8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 
расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 

9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств больше, чем при 
финансировании за счет собственных средств. 

График также демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использова-
нии заемного капитала более устойчиво, чем при использовании собственных средств на реа-
лизацию проекта. 

Следует так же обратить внимание на то, что при использовании заемного капитала ниж-
ний уровень убытков за год составит -12236,28 тыс. руб. в 2016 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -12380,99 тыс. руб. в 2016 г  

Графическое отображение полученных финансовых результатов представлено  
на рис. 4.3.3. 
6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкция сети собственных 
нужд на Кировской ТЭЦ-1 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению расхода электро-

энергии на собственные нужды на выработку тепловой энергии. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды на выработку тепловой энер-

гии в размере 1000 тыс. кВт*ч/год. 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по реконструкции оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – его стоимость в полном объеме учтется в год реализации 
проекта по статье расходов «затраты на ремонт», и опосредованно повлияет на тариф на теп-
ловую энергию. 

 

4.3.4. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
химводоочистки на Кировской ТЭЦ-1 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по рекон-
струкции химводоочистки на Кировской ТЭЦ-1 

 

На основании нормативной документации для оценки стоимости монтажа оборудования 
учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе 
соответствующих технических условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку 
оборудования и требований инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортех-
надзора России. Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на про-
ведение мероприятий 2015 г.  по реконструкции химводоочистки на Кировской ТЭЦ-1 в ценах 
2014 г. приведена в таблице 4.3.23. 

Таблица 4.3.23. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 480,37 480,37 

Оборудование тыс. руб. 576,45 576,45 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 8 358,46 8 358,46 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 9 415,27 9 415,27 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 192,15 192,15 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 9 607,42 9 607,42 

НДС тыс. руб. 1 729,34 1 729,34 

Всего смета проекта тыс. руб. 11 336,76 11 336,76 

 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2016 г.  по реконструкции химводоочистки Кировской ТЭЦ-1 в ценах 2014 г. приве-
дена в таблице 4.3.24. 

Таблица 4.3.24. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2016 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 947,75 1 947,75 

Оборудование тыс. руб. 2 337,30 2 337,30 
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Наименование статьи затрат Ед. изм. 2016 г. Всего 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 33 890,85 33 890,85 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 38 175,90 38 175,90 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 779,10 779,10 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 38 955,00 38 955,00 

НДС тыс. руб. 7 011,90 7 011,90 

Всего смета проекта тыс. руб. 45 966,90 45 966,90 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции химводоочистки по годам (инвестиционная 
деятельность) с учетом индексов МЭР 

Реконструкция химводоочистки запланирована на 2015 - 2016 гг. Сводная стоимость  
мероприятий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.25. 

Таблица 4.3.25. 

Годы 2015 2016 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 11 336,76 45 966,90 57 303,66 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 11 903,59 50 678,51 62 582,10 

 
Итого стоимость реализации мероприятий по реконструкции химводоочистки составит  

62 582,10 тыс. руб.  в ценах, приведенных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции химво-
доочистки 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , и за счет  заемных средств. 
4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014 г. пред-

ставлена в табл. 4.3.26. 
Таблица 4.3.26. 

Наименование теплоснабжающей организации 
Ед. 
изм. 

2014 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 2,42 0,28% 

Расходы на топливо руб. 540,62 63,47% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляе-
мую оборудованием, используемым в технологическом процессе:  

руб. 302,74 35,54% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используемые в техно-
логическом процессе: 

руб. 4,16 0,49% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по дого-
ворам с организациями на проведение регламентных работ в рамках тех-
нологического процесса  

руб. 0,11 0,28% 

Итого расходов руб. 851,81 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС)  
по годам представлены в табл. 4.2.8. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных  
в дополнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
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Расчетные значения экономии воды для производства тепловой энергии в период 2014 -
2020 гг. приведены в таблице 4.3.27. 

Таблица 4.3.27. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия холодной воды, получен-
ная в результате реализации меро-
приятия 

тыс. м
3
 - - - 40 40 40 40 

Тариф на холодную воду руб. 53,10 56,07 58,71 61,29 64,30 67,46 70,78 

Экономия холодной воды, получен-
ная в результате реализации меро-
приятия по годам в денежном вы-
ражении 

Тыс. 
руб/год 

 - - - 2452 2572 2698 2831 

Расчетные значения экономии воды для производства тепловой энергии в период 2021 -
2027 гг. приведены в таблице 4.3.27. 

Таблица 4.3.28. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия холодной воды, получен-
ная в результате реализации меро-
приятия 

тыс. 
кВт∙ч 

40 40 40 40 40 40 40 

Тариф на холодную воду руб. 74,25 77,90 81,73 85,74 89,95 94,37 99,01 

Экономия холодной воды, получен-
ная в результате реализации меро-
приятия по годам в денежном вы-
ражении 

Тыс. 
руб/го

д 
2970 3116 3269 3430 3598 3775 3960 

 
5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по реконструкции химводоочистки 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2017 – 2034 гг. при-
ведены в табл. 4.3.29.  

Таблица 4.3.29. 

№ Варианта 
NPV,  

тыс. руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта 
(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-5 330,96 ---- -0,10 >19 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

2 389,98 18,80% 0,05 16 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 62 582,10 тыс. руб., нарастающим 
итогом за расчетный период составит -5 330,96 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-
чивым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за период с 2017 по 2034 гг. соста-
вит -5 330,96 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности NPV – не рассчитывается для проектов, с чистым дис-
контированным доходом <0. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е). Для данного 
проекта не рассчитывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,10.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 0,10 руб. убытков. 
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект неэффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-
тельным – более 19 лет (за рамками рассчитываемого периода). 
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7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 8 950 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств выше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 
Использование заемного капитала позволяет снизить срок окупаемости проекта (динами-

ческий) с >19 до 16 лет. 
График, приведенный ниже, также демонстрирует, что финансовое положение предприя-

тия при использовании заемного капитала более устойчиво, чем при использовании собствен-
ных средств на реализацию проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла нижний уровень прибыли (убытков) за год составит -8 225  тыс. руб. в 2023 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -53 116 тыс. руб. в 2016 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта смо-
жет перекрыть полученные убытки только в срок более 19 лет.  

Графическое отображение полученных финансовых результатов представлено  
на рис. 4.3.4. 

 

Рис. 4.3.4. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции химводоочистки 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению расхода холодной 
воды на выработку тепловой энергии. 

Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение расхода холодной воды на выработку тепловой энергии в размере 

40 тыс. м3/год. 
Расходы на проведение данного мероприятия приводят к увеличению стоимости основ-

ных фондов предприятия, так как в соответствии с РСБУ относятся к мероприятиям по рекон-
струкции и модернизации основных фондов.  

Следовательно, стоимость мероприятия учтется в составе расходов на производство 
тепловой энергии через амортизацию по статье «амортизация основных средств», и непосред-
ственно повлияет на величину тарифа на тепловую энергию в период выполнения проекта. 
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4.3.5. Обоснование инвестиций в мероприятия по замене питательного  
насоса на Кировской ТЭЦ-15 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по замене 
питательного насоса на Кировской ТЭЦ-1 

 

На основании нормативной документации, для оценки стоимости монтажа оборудования 
учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе 
соответствующих технических условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку 
оборудования и требований инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортех-
надзора России. Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на про-
ведение мероприятий 2014 г.  по замене питательного насоса ПЭН-5 на Кировской ТЭЦ-1  
в ценах 2014 г. приведена в таблице 4.3.30. 

Таблица 4.3.30. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2014 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 147,50 147,50 

Оборудование тыс. руб. 162,13 162,13 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 2 581,37 2 581,37 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 891,00 2 891,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 59,00 59,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 950,00 2 950,00 

НДС тыс. руб. 531,00 531,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 3 481,00 3 481,00 

2. Стоимость мероприятий по замене питательного насоса по годам (инвестиционная 
деятельность) с учетом индексов МЭР 

Замена питательного насоса  запланирована на 2014 год. Сводная стоимость мероприя-
тий по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.3.31. 

Таблица 4.3.31. 

Годы 2014 г. 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 3 481,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 3 874,35 

Итого стоимость реализации мероприятий по замене питательного насоса составит  
3 874,35 тыс. руб.  в ценах, приведенных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по замене питательного 
насоса на Кировской ТЭЦ-1 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , и за счет  заемных средств. 
4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ). Калькуляция 
себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014 г. представлена в табл. 
4.3.32. 

Таблица 4.3.32. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2012 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 1,93 0,28% 

Расходы на топливо руб. 429,52 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляе-
мую оборудованием, используемым в технологическом процессе:  

руб. 0 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используемые в техно-
логическом процессе: 

руб. 5,28 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по дого- руб. 240,55 35,52% 

                                                 
5 Мероприятие выполнено 
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Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2012 г. в %  

ворам с организациями на проведение регламентных работ в рамках тех-
нологического процесса  

Итого расходов руб. 677,28 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по 
годам представлены в табл. 4.2.8. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Расчетные значения экономии электрической энергии приведены в таблице 4.3.33 и 

4.3.34. 

Таблица 4.3.33. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия ЭЭ полученная в ре-
зультате реализации мероприятия 

тыс. 
кВт∙ч 

- 112 112 112 112 112 112 

Тариф на ЭЭ руб. 1,36 1,39 1,46 1,57 1,71 1,81 1,90 

Экономия ЭЭ полученная в ре-
зультате реализации мероприятия 
по годам 

Тыс. 
руб/год 

-  156 163 175 192 203 213 

Таблица 4.3.34. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия ЭЭ полученная в ре-
зультате реализации мероприятия 

тыс. 
кВт∙ч 

112 112 112 112 112 112 112 

Тариф на ЭЭ руб. 1,99 2,10 2,19 2,28 2,33 2,36 2,38 

Экономия ЭЭ полученная в ре-
зультате реализации мероприятия 
по годам 

Тыс. 
руб/год 

223 235 246 255 261 264 266 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
для мероприятий по замене питательного насоса 

Итоги расчетов эффективности инвестиционного проекта за период 2017 – 2034 гг. при-
ведены в табл. 4.3.35.  

Таблица 4.3.35. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проек-
та (динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-1 663,56 ---- -0,51 > 19 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

-856,95 ---- -0,26 > 19 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 3 874,35 тыс. руб., нарастающим 
итогом за расчетный период составит -1 663,56 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-
чивым к изменениям параметров. 
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Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за период с 2015 по 2034 гг. соста-
вит -5 330,96 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности NPV – не рассчитывается для проектов, с чистым дис-
контированным доходом <0. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е). Для данного 
проекта не рассчитывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,26.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 0,26 руб. убытков. 
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект неэффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-
тельным – более 19 лет (за рамками рассчитываемого периода). 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 401 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств выше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 
Использование заемного капитала не приведет к снижению срока окупаемости проекта 

(динамический) и составит >19 лет. 
График, приведенный ниже, также демонстрирует, что финансовое положение предприя-

тия при использовании заемного капитала более устойчиво, чем при использовании собствен-
ных средств на реализацию проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла нижний уровень прибыли (убытков)  за год составит -1 272,30  тыс. руб. в 2027 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -3 283,35  тыс. руб. в 2014 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта 
сможет перекрыть полученные убытки только в срок более 19 лет (за рамками рассчитываемо-
го периода).  

Графическое отображение полученных финансовых результатов представлено  
на рис. 4.3.5. 

 

Рис. 4.3.5. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по замене питательного насоса  

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению расхода электро-

энергии на выработку тепловой энергии. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
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- снижение расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии в размере 112 тыс. 
кВт*ч/год. 

Расходы на проведение данного мероприятия приводят к увеличению стоимости основ-
ных фондов предприятия, так как в соответствии с РСБУ относятся к мероприятиям по рекон-
струкции и модернизации основных фондов.  

Следовательно, стоимость мероприятия учтется в составе расходов на производство 
тепловой энергии через амортизацию по статье «амортизация основных средств», и непосред-
ственно повлияет на величину тарифа на тепловую энергию в период выполнения проекта. 

 

4.4. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по строительству и 
реконструкции источников теплоснабжения, находящихся на балансе 

Кировской ТЭЦ-4, в целях обеспечения перспективных нагрузок 
потребителей и надежности теплоснабжения 

4.4.1. Обоснование инвестиций в мероприятия по монтажу турбоагрегатов  
Тп-65-130 ст. № 2, Т-120-130 ст. № 6  на Кировской ТЭЦ-46 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по монта-
жу турбоагрегатов Тп-65-130 ст. № 2, Т-120-130 ст. № 6  на Кировской ТЭЦ-4 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 

оборудования. 
Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-

роприятий 2014 г. по  монтажу турбоагрегатов Тп-65-130 ст. № 2, Т-120-130 ст. № 6 на Киров-
ской ТЭЦ-4 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.4.1. 

Таблица 4.4.1. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2014 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 120 150,00 120 150,00 

Оборудование тыс. руб. 132 068,88 132 068,88 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 2 102 723,28 2 102 723,28 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 354 942,16 2 354 942,16 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 48 060,00 48 060,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 403 002,16 2 403 002,16 

НДС тыс. руб. 432 540,39 432 540,39 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 835 542,55 2 835 542,55 

 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2015 г. по монтажу турбоагрегатов Тп-65-130 ст. № 2, Т-120-130 ст. № 6 на Киров-
ской ТЭЦ-4 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.4.2. 

Таблица 4.4.2. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 100,00 100,00 

Оборудование тыс. руб. 109,92 109,92 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 1 750,08 1 750,08 

                                                 
6 Турбоагрегат ст. №2 принят в эксплуатацию с 23 апреля 2014 г. 

  Турбоагрегат ст. №6 принят в эксплуатацию с 12 декабря 2014 г. 
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Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 960,00 1 960,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 40,00 40,00 

ИТОГО без НДС  2 000,00 2 000,00 

НДС тыс. руб. 360,00 360,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 360,00 2 360,00 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2017 г. по монтажу турбоагрегатов Тп-65-130 ст. № 2, Т-120-130 ст. № 6 на Киров-
ской ТЭЦ-4 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.4.3. 

Таблица 4.4.3. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2017 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 100,00 100,00 

Оборудование тыс. руб. 109,92 109,92 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 1 750,08 1 750,08 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 960,00 1 960,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 40,00 40,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 000,00 2 000,00 

НДС тыс. руб. 360,00 360,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 360,00 2 360,00 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции и монтажу турбоагрегатов Тп-65-130  
ст. № 2, Т-120-130 ст. № 6  на Кировской ТЭЦ-4 с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2014 – 2017 гг. Сводная стоимость мероприятий  
по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.4.4. 

Таблица 4.4.4. 

Годы 2014 г. 2015 г. 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с 
НДС 

2 835 542,55 2 360,00 2 360,00 2 840 262,55 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. 

руб. с НДС 
3 155 956,02 2 758,01 3 040,71 3 161 754,74 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 3 161 754,74 тыс. руб.  в ценах, при-
веденных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по монтажу турбоагрегатов 
Тп-65-130 ст. № 2, Т-120-130 ст. № 6  на Кировской ТЭЦ-4 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , и за счет  заемных средств. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014г. пред-

ставлена в табл. 4.4.5. 
Таблица 4.4.5. 

Наименование  Ед. изм. 2013 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 1,93 0,28% 

Расходы на топливо руб. 429,52 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологиче-
ском процессе:  

руб. 0 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, использу-
емые в технологическом процессе: 

руб. 5,28 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняе-
мые по договорам с организациями на проведение регла-
ментных работ в рамках технологического процесса  

руб. 240,55 35,52% 
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Наименование  Ед. изм. 2013 г. в %  

Итого расходов руб. 677,28 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) (без 
НДС) по годам представлены в табл. 4.2.8. 

 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии электрической энергии, планируе-

мой в результате проведения мероприятий 
Расчетные значения экономии электрической  энергии приведены в табл. 4.4.6 и 4.4.7 

Таблица 4.4.6. 

Наименование Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия ЭЭ полученная в 
результате реализации ме-
роприятия 

Тыс. 
кВт/год 

- - - 16 560 17 134  17 134  17 134  

Тариф на ЭЭ руб. 1,36 1,39 1,46 1,57 1,71 1,81 1,90 

Экономия ЭЭ полученная в 
результате реализации ме-
роприятия по годам 

Тыс. 
руб/год 

 - - - 25931 29325 30996 32546 

Таблица 4.4.7. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия ЭЭ полученная в 
результате реализации ме-
роприятия 

Тыс. 
кВт/год 

17 134  17 134  - - - - - 

Тариф на ЭЭ руб. 1,99 2,10 2,19 2,28 2,33 2,36 2,38 

Экономия ЭЭ полученная в 
результате реализации ме-
роприятия по годам 

Тыс. 
руб/год 

34043 35950 - - - - - 

 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.4.8. 

Таблица 4.4.8. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проек-
та (динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

1221974 19,3% 0,456 6,02 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

1166202 34,5% 0,435 6,33 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при ве-

личине суммарных затрат на реализацию проекта 3 161 754,74 тыс. руб.,  нарастающим итогом 
за расчетный период составит 1 221 974 тыс. руб. 
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2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-
вым к изменениям параметров, если для всех рассмотренных случаев обеспечивается необхо-
димый резерв финансовой реализуемости проекта. 

Величина чистого дисконтированного дохода за период с 2017 по 2034 гг. составит  
1 221 974 тыс. руб. 

Следовательно, за расчетный период инвестор получит не менее 1 221 974 тыс. руб. до-
хода. 

3. Внутренняя норма доходности, при которой значение NPV становится отрицательным – 
ВНД (IRR) больше нормы дисконта (E), следовательно, инвестиционный проект эффективен. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) и составляет 
8,8%. (19,3%-10,5%) 

Степень устойчивости инвестиционного проекта показывает, что чистый дисконтирован-
ный доход за период с 2017 по 2034 гг. станет отрицательным только тогда, когда норма дис-
конта проекта увеличится на 8,8% (а следовательно, увеличатся и риски неполучения дохода).  

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,456.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 46 коп. прибыли. 
Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит, что проект эффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным, - равен 6 лет. 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 1 937 340 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств меньше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 
Использование заемного капитала не снижает срок окупаемости проекта (динамический). 
График демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использовании за-

емного капитала более устойчиво, чем при использовании собственных средств на реализацию 
проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла нижний уровень убытков за год составит -498 214 тыс. руб. в 2017 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -2 674 539  тыс. руб. в 2014 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта 
сможет перекрыть полученные убытки только в 2020 г.  

В качестве альтернативного варианта к двум предыдущим можно рассмотреть вариант 
финансирования «заемный капитал +собственный капитал» в необходимой пропорции. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.4.1. 

 

Рис. 4.4.1. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 
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6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по монтажу турбоагрегатов Тп-65-130 
ст. № 2, Т-120-130 ст. № 6 на Кировской ТЭЦ-4 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению расхода электро-

энергии на собственные нужды. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды при выработке тепловой энер-

гии в размере 17 134 тыс. кВт*ч/год. 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и опосредованно 
повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство 
тепловой энергии. 

4.4.2. Обоснование инвестиций в мероприятия по замене циркуляционных 
насосов на Кировской ТЭЦ-4 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по замене 
циркуляционных насосов на Кировской ТЭЦ-4 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 

оборудования. 
Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-

роприятий 2015 г. по замене циркуляционных насосов Кировской ТЭЦ-4 в ценах 2014 г. приве-
дена в табл. 4.4.9. 

Таблица 4.4.9. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 372,86 372,86 

Оборудование тыс. руб. 447,43 447,43 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 6 487,68 6 487,68 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 7 307,96 7 307,96 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 149,14 149,14 

ИТОГО без НДС  7 457,10 7 457,10 

НДС тыс. руб. 1 342,28 1 342,28 

Всего смета проекта тыс. руб. 8 799,38 8 799,38 

 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2016 г. по замене циркуляционных насосов на Кировской ТЭЦ-4 в ценах 2014 г. при-
ведена в табл. 4.4.10. 

Таблица 4.4.10. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2016 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 406,25 406,25 

Оборудование тыс. руб. 487,49 487,49 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 7 068,66 7 068,66 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 7 962,40 7 962,40 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 162,50 162,50 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 8 124,90 8 124,90 

НДС тыс. руб. 1 462,48 1 462,48 

Всего смета проекта тыс. руб. 9 587,38 9 587,38 
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2. Стоимость мероприятий по реконструкции по замене циркуляционных насосов на Ки-
ровской ТЭЦ-4 с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2015 - 2016 гг. Сводная стоимость мероприятий по го-
дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.4.11. 

Таблица 4.4.11. 

Годы 2015 2016 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 8 799,38 9 587,38 18 386,76 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 9 239,35 10 570,09 19 809,44 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 19 809,44 тыс. руб.  в ценах, приве-
денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по замене циркуляционных 
насосов на Кировской ТЭЦ-4 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала ПАО «Т 
ПЛЮС» , и за счет  заемных средств. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014г. пред-

ставлена в табл. 4.4.12. 
Таблица 4.4.12. 

Наименование  Ед. изм. 2014 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 2,42 0,28% 

Расходы на топливо руб. 540,62 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), по-
требляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:  

руб. 302,74 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используемые 
в технологическом процессе: 

руб. 4,16 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые 
по договорам с организациями на проведение регламентных ра-
бот в рамках технологического процесса  

руб. 0,11 35,52% 

Итого расходов руб. 851,81 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнози-
руемые индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) (без 
НДС) по годам представлены в табл. 4.2.8. 

 
В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии электрической энергии, планируе-

мой в результате проведения мероприятий 
Расчетные значения экономии электрической  энергии приведены в табл. 4.4.13 и 4.4.14. 
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Таблица 4.4.14. 

Наименование Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия ЭЭ полу-
ченная в результа-
те реализации ме-
роприятия 

Тыс. 
кВт/год 

- - - 1 350 1 350 1 350 1 350 

Тариф на ЭЭ руб. 1,36 1,39 1,46 1,57 1,71 1,81 1,90 

Экономия ЭЭ полу-
ченная в результа-
те реализации ме-
роприятия по годам 

Тыс. 
руб/год 

- - - 2114 2310 2442 2564 

 

Таблица 4.4.14. 

Наименование Ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия ЭЭ по-
лученная в резуль-
тате реализации 
мероприятия 

Тыс. 
кВт/год 

1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 

Тариф на ЭЭ руб. 1,99 2,10 2,19 2,28 2,33 2,36 2,38 

Экономия ЭЭ по-
лученная в резуль-
тате реализации 
мероприятия по 
годам 

Тыс. 
руб/год 

2682 2832 2960 3075 3149 3181 3209 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.4.15. 
Таблица 4.4.15. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проек-
та (динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

29 10,55% 0,001723 16,02 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

-1471 ---- -0,087621 >20 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при ве-

личине суммарных затрат на реализацию проекта 19 809,44  тыс. руб.,  нарастающим итогом за 
расчетный период составит 29 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-
вым к изменениям параметров, если для всех рассмотренных случаев обеспечивается необхо-
димый резерв финансовой реализуемости проекта. 

Величина чистого дисконтир. дохода за период 2017-2034 гг. составит 29 тыс. руб. 
Следовательно, за расчетный период инвестор получит не менее 29 тыс. руб. дохода. 
3. Внутренняя норма доходности, при которой значение NPV становится отрицательным – 

ВНД (IRR) больше нормы дисконта (E), следовательно, инвестиционный проект эффективен. 
4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) и составляет 

0,05%.(10,55%-10,5%). 
Степень устойчивости инвестиционного проекта является недостаточной и показывает, 

что чистый дисконтированный доход за период с 2017 по 2034 гг. может стать отрицательным, 
когда норма дисконта проекта увеличится на 0,05% (при увелич. рисков неполучения дохода).  

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,001.  
Это значит, что в течение расчетного периода прибыль не будет получена. Рентабель-

ность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит, что проект неэффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным, - равен 16 лет. 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 10 878 тыс. руб. 
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8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 
расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 

9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств меньше, чем при 
финансировании за счет собственных средств. 

Использование заемного капитала не позволяет снизить срок окупаемости проекта. Гра-
фик демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использовании заемного ка-
питала более устойчиво, чем при использовании собственных средств на реализацию проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла нижний уровень убытков за год составит -4 945,17 тыс. руб. в 2022 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -16 850,30 тыс. руб. в 2016 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта 
сможет перекрыть полученные убытки только в 2034г.  

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.4.2. 

 

Рис. 4.4.2. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по замене циркуляционных насосов 
на Кировской ТЭЦ-4 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению расхода электро-

энергии на собственные нужды. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды при выработке тепловой энер-

гии в размере 1 350 тыс. кВт/год. 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и опосредованно 
повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство 
тепловой энергии. 

4.4.3. Обоснование инвестиций в мероприятия по установке гидромуфты на 
питательных насосах ст. №3, 8 на Кировской ТЭЦ-4 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по уста-
новке гидромуфты на питательных насосах ст. №3, 8 на Кировской ТЭЦ-4 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
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г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 
оборудования. 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2015 г. по установке гидромуфты на питательных насосах ст. №3, 8 на Кировской 
ТЭЦ-4 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.4.16. 

Таблица 4.4.16. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 113,00 1 113,00 

Оборудование тыс. руб. 1 335,60 1 335,60 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 19 366,20 19 366,20 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 21 814,80 21 814,80 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 445,20 445,20 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 22 260,00 22 260,00 

НДС тыс. руб. 4 006,80 4 006,80 

Всего смета проекта тыс. руб. 26 266,80 26 266,80 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2017 г. по установке гидромуфты на питательных насосах ст. №3, 8  на Кировской 
ТЭЦ-4 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.4.17. 

Таблица 4.4.17. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2017 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 113,00 1 113,00 

Оборудование тыс. руб. 1 335,60 1 335,60 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 19 366,20 19 366,20 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 21 814,80 21 814,80 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 445,20 445,20 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 22 260,00 22 260,00 

НДС тыс. руб. 4 006,80 4 006,80 

Всего смета проекта тыс. руб. 26 266,80 26 266,80 

 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции по установке гидромуфты на питательных 
насосах ст. №3, 8   на Кировской ТЭЦ-4 с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2015 - 2017 гг. Сводная стоимость мероприятий по го-
дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.4.18. 

Таблица 4.4.18. 

Годы 2015 2017 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 26 266,80 26 266,80 52 533,60 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 27 580,14 28 959,15 56 539,29 

 
Итого стоимость реализации мероприятий составит 56 539,29 тыс. руб. в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по установке гидромуфты 
на питательных насосах ст. №3, 8   на Кировской ТЭЦ-4 на Кировской ТЭЦ-4 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала ПАО «Т 
ПЛЮС» , и за счет  заемных средств. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014г. пред-

ставлена в табл. 4.4.19. 
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Таблица 4.4.19. 

Наименование теплоснабжающей организации 
Ед. 
изм. 

2014 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 2,42 0,28% 

Расходы на топливо руб. 540,62 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), по-
требляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:  

руб. 302,74 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используемые 
в технологическом процессе: 

руб. 4,16 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые 
по договорам с организациями на проведение регламентных ра-
бот в рамках технологического процесса  

руб. 0,11 35,52% 

Итого расходов руб. 851,81 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по 
годам представлены в табл. 4.2.8. 

 
В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии электрической энергии, планируе-

мой в результате проведения мероприятий 
Расчетные значения экономии электрической  энергии приведены в табл. 4.4.20 и 4.4.21. 

Таблица 4.4.20. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия ЭЭ полученная 
в результате реализации 
мероприятия 

Тыс. 
кВт/год 

- - - 4 000 4 000 4 000 4 000 

Тариф на ЭЭ руб. 1,36 1,39 1,46 1,57 1,71 1,81 1,90 

Экономия ЭЭ полученная 
в результате реализации 
мероприятия по годам 

Тыс. 
руб/год 

-  - - 6263 6846 7236 7598 

Таблица 4.4.21. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия ЭЭ полученная в 
результате реализации ме-
роприятия 

Тыс. 
кВт/год 

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Тариф на ЭЭ руб. 1,99 2,10 2,19 2,28 2,33 2,36 2,38 

Экономия ЭЭ полученная в 
результате реализации ме-
роприятия по годам 

Тыс. 
руб/год 

7947 8392 8770 9112 9331 9424 9509 

 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.4.22. 
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Таблица 4.4.22. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости 
проекта (динамиче-

ский) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

1974 12,5% 0,04 15,32 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

-2418 ---- -0,05 >20 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при ве-

личине суммарных затрат на реализацию проекта 56 539,29 тыс. руб. нарастающим итогом за 
расчетный период составит 1 974 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-
вым к изменениям параметров, если для всех рассмотренных случаев обеспечивается необхо-
димый резерв финансовой реализуемости проекта. 

Величина чистого дисконтированного дохода за период с 2017 по 2034 гг. составит  
1 974 тыс. руб. 

Следовательно, за расчетный период инвестор получит не менее 1 974 тыс. руб. дохода. 
3. Внутренняя норма доходности, при которой значение NPV становится отрицательным – 

ВНД (IRR) больше нормы дисконта (E), следовательно, инвестиционный проект эффективен. 
4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) и составляет 

2,0% (12,5%-10,5%). 
Степень устойчивости инвестиционного проекта показывает, что чистый дисконтирован-

ный доход за период с 2017 по 2034 гг. станет отрицательным только тогда, когда норма дис-
конта проекта увеличится на 2% (а следовательно, увеличатся и риски неполучения дохода).  

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,04.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 4 коп. прибыли. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным, - равен 15 лет. 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 32 140 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств меньше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 
Использование заемного капитала увеличивает срок окупаемости проекта (динамический) 

с 15 до >20 лет (за рамками рассчитываемого периода). 
График демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использовании за-

емного капитала более устойчиво, чем при использовании собственных средств на реализацию 
проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла нижний уровень убытков за год составит -13 350,99 тыс. руб. в 2022 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -48 101,63 тыс. руб. в 2016 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта 
сможет перекрыть полученные убытки только в 2032 г.  

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.4.3. 
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Рис. 4.4.3. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по установке гидромуфты на пита-
тельных насосах ст. №3, 8   на Кировской ТЭЦ-4 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению расхода электро-

энергии на собственные нужды. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды при выработке тепловой энер-

гии в размере 4 000 тыс. кВт/год. 

4.4.4. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
градирни ст. № 3 на Кировской ТЭЦ-47 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по рекон-
струкции градирни ст. № 3 на Кировской ТЭЦ-4 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 

оборудования. 
Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-

роприятий 2014 г по реконструкции градирни ст. № 3 на Кировской ТЭЦ-4 в ценах 2014 г. при-
ведена в табл. 4.4.23. 

Таблица 4.4.23. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2014 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 000,00 1 000,00 

Оборудование тыс. руб. 1 099,20 1 099,20 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 17 500,82 17 500,82 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 19 600,02 19 600,02 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 400,00 400,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 20 000,02 20 000,02 

                                                 
7 Мероприятие выполнено 
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Наименование статьи затрат Ед. изм. 2014 г. Всего 

НДС тыс. руб. 3 600,00 3 600,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 23 600,02 23 600,02 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции градирни ст. № 3 на Кировской ТЭЦ-4 с уче-
том индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2014 г. Сводная стоимость мероприятий по годам с уче-
том индексов МЭР приведена в табл. 4.4.24. 

Таблица 4.4.24. 

Годы 2014 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 23 600,02 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 26 266,80 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 26 266,80  тыс. руб.  в ценах, приве-
денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции градирни 
ст. № 3 на Кировской ТЭЦ-4 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала ПАО «Т 
ПЛЮС» , и за счет  заемных средств. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014г. пред-

ставлена в табл. 4.4.25. 
Таблица 4.4.25. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2013 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 1,93 0,28% 

Расходы на топливо руб. 429,52 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощ-
ность), потребляемую оборудованием, используемым в 
технологическом процессе:  

руб. 0 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, ис-
пользуемые в технологическом процессе: 

руб. 5,28 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выпол-
няемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса  

руб. 240,55 35,52% 

Итого расходов руб. 677,28 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по 
годам представлены в табл. 4.2.8. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии топлива, планируемой в результа-

те проведения мероприятий. Расчетные значения экономии топлива приведены в табл. 4.4.26 и 
4.4.27. 
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Таблица 4.4.26. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия топлива получен-
ная в результате реализации 
мероприятия 

нм
3
/

Гкал 
- 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Стоимость топлива руб. 3,47 3,55 3,72 4,28 4,92 5,66 6,51 

Экономия топлива получен-
ная в результате реализации 
мероприятия по годам 

Тыс. 
руб/го

д 
-  2015 2114 2431 2795 3215 3697 

Таблица 4.4.27. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия топлива получен-
ная в результате реализации 
мероприятия 

нм3/Гкал 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Стоимость топлива руб. 6,90 7,26 7,55 7,77 8,01 8,25 8,49 

Экономия топлива получен-
ная в результате реализации 
мероприятия по годам 

Тыс. 
руб/год 

3922 4122 4287 4416 4548 4685 4825 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.4.28. 
Таблица 4.4.28. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проек-
та (динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

2461 15,5% 0,11 15,88 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

1977 20% 0,089 16,26 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при ве-

личине суммарных затрат на реализацию проекта 26 266,80тыс. руб.  нарастающим итогом за 
расчетный период составит 2 461 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-
вым к изменениям параметров, если для всех рассмотренных случаев обеспечивается необхо-
димый резерв финансовой реализуемости проекта. 

Величина чистого дисконтированного дохода за период с 2017 по 2034 гг. составит  
2 461 тыс. руб. 

Следовательно, за расчетный период инвестор получит не менее 2 461 тыс. руб. дохода. 
3. Внутренняя норма доходности, при которой значение NPV становится отрицательным – 

ВНД (IRR) больше нормы дисконта (E), следовательно, инвестиционный проект эффективен. 
4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) и составляет 

5,0% (15,5%-10,5%). Степень устойчивости инвестиционного проекта показывает, что чистый 
дисконтированный доход за период с 2017 по 2034 гг. станет отрицательным только тогда, ко-
гда норма дисконта проекта увеличится на 5,0% (следовательно, увеличатся и риски неполу-
чения дохода).  

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,11.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 11 коп. прибыли. 
Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит, что проект эффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным - равен 16 лет. 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 3 473 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 16 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств меньше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 
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Рис. 4.4.4. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

Использование заемного капитала не снижает срока окупаемости проекта (динамиче-
ский), который равен 16 лет в обоих случаях. 

График демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использовании за-
емного капитала более устойчиво, чем при использовании собственных средств на реализацию 
проекта. Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного ка-
питала нижний уровень убытков за год составит -14 674,47 тыс. руб. в 2019 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -22 260 тыс. руб. в 2014 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта смо-
жет перекрыть полученные убытки только в 2030 г. Сравнение двух вариантов финансирова-
ния мероприятия отражено на рис. 4.4.4. 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции градирни ст. № 3 
на Кировской ТЭЦ-4 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски). 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению затрат на топливо. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение расходов топлива в размере 0,25 нм3/Гкал. 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредствен-
но повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производ-
ство тепловой энергии. 

4.4.5. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции 
электроснабжения БНС с переводом питания БНС на Кировской ТЭЦ-4 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по рекон-
струкции электроснабжения БНС с переводом питания БНС на Кировской ТЭЦ-4 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 

оборудования. 
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Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2015 г по реконструкции электроснабжения БНС с переводом питания БНС  на Ки-
ровской ТЭЦ-4 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.4.29. 

Таблица 4.4.29. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 445,20 445,20 

Оборудование тыс. руб. 534,24 534,24 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 7 746,48 7 746,48 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 8 725,92 8 725,92 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 178,08 178,08 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 8 904,00 8 904,00 

НДС тыс. руб. 1 602,72 1 602,72 

Всего смета проекта тыс. руб. 10 506,72 10 506,72 

 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2016 г по реконструкции электроснабжения БНС с переводом питания БНС  на Ки-
ровской ТЭЦ-4 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.4.30. 

Таблица 4.4.30. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 780,80 1 780,80 

Оборудование тыс. руб. 2 136,96 2 136,96 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 30 985,92 30 985,92 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 34 903,68 34 903,68 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 712,32 712,32 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 35 616,00 35 616,00 

НДС тыс. руб. 6 410,88 6 410,88 

Всего смета проекта тыс. руб. 42 026,88 42 026,88 

 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции электроснабжения БНС с переводом пита-
ния БНС  на Кировской ТЭЦ-4 с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2015 - 2016 гг. Сводная стоимость мероприятий по го-
дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.4.31. 

Таблица 4.4.31. 

Годы 2015 2016 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 10 506,72 42 026,88 52 533,60 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 11 032,06 46 334,64 57 366,69 

 
Итого стоимость реализации мероприятий составит 57 366,69 тыс. руб.  в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий  
по реконструкции электроснабжения БНС с переводом питания БНС  на Кировской ТЭЦ-4 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала ПАО «Т 
ПЛЮС» , и за счет  заемных средств. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014г. пред-

ставлена в табл. 4.4.32. 
Таблица 4.4.32. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2014 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 2,42 0,28% 
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Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2014 г. в %  

Расходы на топливо руб. 540,62 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), по-
требляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:  

руб. 302,74 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используемые 
в технологическом процессе: 

руб. 4,16 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые 
по договорам с организациями на проведение регламентных ра-
бот в рамках технологического процесса  

руб. 0,11 35,52% 

Итого расходов руб. 851,81 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по 
годам представлены в табл. 4.2.8. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии электрической энергии, планируе-

мой в результате проведения мероприятий 
Расчетные значения экономии электрической  энергии приведены в табл. 4.4.33 и 4.4.34. 

 

Таблица 4.4.33. 

Наименование Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия ЭЭ по-
лученная в резуль-
тате реализации 
мероприятия 

Тыс. 
кВт/год 

- - - 4 000 4 000 4 000 4 000 

Тариф на ЭЭ руб. 1,36 1,39 1,46 1,57 1,71 1,81 1,90 

Экономия ЭЭ по-
лученная в резуль-
тате реализации 
мероприятия по 
годам 

Тыс. 
руб/год 

- - - 6263 6846 7236 7598 

Таблица 4.4.34. 

Наименование Ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия ЭЭ по-
лученная в резуль-
тате реализации 
мероприятия 

Тыс. 
кВт/год 

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

Тариф на ЭЭ руб. 1,99 2,10 2,19 2,28 2,33 2,36 2,38 

Экономия ЭЭ по-
лученная в резуль-
тате реализации 
мероприятия по 
годам 

Тыс. 
руб/год 

7947 8392 8770 9112 9331 9424 9509 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.4.35. 
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Таблица 4.4.35. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проек-
та (динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

6086 12,3% 0,12 13,1 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

3377 13,5% 0,069 14,84 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при ве-

личине суммарных затрат на реализацию проекта 57 366,69  тыс. руб.,  нарастающим итогом за 
расчетный период составит 6 086 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-
вым к изменениям параметров, если для всех рассмотренных случаев обеспечивается необхо-
димый резерв финансовой реализуемости проекта. 

Величина чистого дисконтированного дохода за период с 2017 по 2034 гг. составит  
6 086 тыс. руб. 

Следовательно, за расчетный период инвестор получит не менее 6 086 тыс. руб. дохода. 
3. Внутренняя норма доходности, при которой значение NPV становится отрицательным – 

ВНД (IRR) больше нормы дисконта (E), следовательно, инвестиционный проект эффективен. 
4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) и составляет 

1,8% (12,3%-10,5%). 
Степень устойчивости инвестиционного проекта показывает, что чистый дисконтирован-

ный доход за период с 2017 по 2034 гг. станет отрицательным только тогда, когда норма дис-
конта проекта увеличится на 1,8% (а следовательно, увеличатся и риски неполучения дохода).  

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,12.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 12 коп. прибыли. 
Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит, что проект эффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным - равен 13 лет. 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 12 461 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств меньше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 
Использование заемного капитала не снижает срока окупаемости проекта (динамиче-

ский). График демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использовании за-
емного капитала более устойчиво, чем при использовании собственных средств на реализацию 
проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла нижний уровень убытков за год составит -15 035,14 тыс. руб. в 2020 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -48 690,63 тыс. руб. в 2016 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта 
сможет перекрыть полученные убытки только в 2034 г.  

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.4.5. 
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Рис. 4.4.5. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции электроснабжения 
БНС с переводом питания БНС  на Кировской ТЭЦ-4 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению расхода электро-

энергии на собственные нужды. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение расхода электроэнергии на собственные нужды при выработке тепловой энер-

гии в размере 4 000 тыс. кВт/год. 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и опосредованно 
повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производство 
тепловой энергии. 

 

4.4.6. Обоснование инвестиций в мероприятия по техническому перевооружению  
котлоагрегата ст.№ 8 по НТВ-технологии сжигания твердого топлива  

на Кировской ТЭЦ-4 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по техни-
ческому перевооружению котлоагрегата ст.№ 8 по НТВ-технологии сжигания твердого 
топлива на Кировской ТЭЦ-4 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 

оборудования. 
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Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2015 г по техническому перевооружению котлоагрегата ст.№ 8 по НТВ-технологии 
сжигания твердого топлива  на Кировской ТЭЦ-4 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.4.36. 

Таблица 4.4.36. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 5 565,00 5 565,00 

Оборудование тыс. руб. 6 678,00 6 678,00 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 96 831,00 96 831,00 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 109 074,00 109 074,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 2 226,00 2 226,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 111 300,00 111 300,00 

НДС тыс. руб. 20 034,00 20 034,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 131 334,00 131 334,00 

 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2016 г по техническому перевооружению котлоагрегата ст.№ 8 по НТВ-технологии 
сжигания твердого топлива  на Кировской ТЭЦ-4 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.4.37. 

Таблица 4.4.37. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2016 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 8 347,50 8 347,50 

Оборудование тыс. руб. 10 017,00 10 017,00 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 145 246,50 145 246,50 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 163 611,00 163 611,00 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 3 339,00 3 339,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 166 950,00 166 950,00 

НДС тыс. руб. 30 051,00 30 051,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 197 001,00 197 001,00 

 

2. Стоимость мероприятий по техническому перевооружению котлоагрегата ст.№ 8 по 
НТВ-технологии сжигания твердого топлива  на Кировской ТЭЦ-4 с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2015-16 гг. Сводная стоимость мероприятий по годам с 
учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.4.38. 

Таблица 4.4.38. 

Годы 2015 2016 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 131 334,00 197 001,00 328 335,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. 

руб. с НДС 
137 900,70 217 193,60 355 094,30 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 355 094,30 тыс. руб.  в ценах, приве-
денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий  
по техническому перевооружению котлоагрегата ст.№ 8 по НТВ-технологии сжигания 
твердого топлива  на Кировской ТЭЦ-4 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , за счет собственных средств и за счет  заемных средств. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014г. пред-

ставлена в табл. 4.4.39. 
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Таблица 4.4.39. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2014 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (моность) руб. 2,42 0,28% 

Расходы на топливо руб. 540,62 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, использу-
емым в технологическом процессе:  

руб. 302,74 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, 
используемые в технологическом процессе: 

руб. 4,16 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, вы-
полняемые по договорам с организациями на прове-
дение регламентных работ в рамках технологического 
процесса  

руб. 0,11 35,52% 

Итого расходов руб. 851,81 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР. 

Индексы-дефляторы МЭР 
Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 
Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по 

годам представлены в табл. 4.2.8. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии топлива, планируемой в результа-

те проведения мероприятий. Расчетные значения экономии топлива приведены в табл. 4.4.41 и 
4.4.41. 

Таблица 4.4.40. 

Наименование 
Ед.  
изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия топлива полу-
ченная в результате реа-
лизации мероприятия 

нм
3
/Гкал - - - 2,90 2,90 2,90 2,90 

Стоимость топлива руб. 3,47 3,55 3,72 4,28 4,92 5,66 6,51 

Экономия топлива полу-
ченная в результате реа-
лизации мероприятия по 
годам 

Тыс. 
руб/год 

 - - - 28196 32426 37290 42883 

 

Таблица 4.4.41. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия топлива полу-
ченная в результате ре-
ализации мероприятия 

нм
3
/ 

Гкал 
2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

Стоимость топлива руб. 6,90 7,26 7,55 7,77 8,01 8,25 8,49 

Экономия топлива полу-
ченная в результате ре-
ализации мероприятия 
по годам 

Тыс. 
руб/год 

45499 47820 49732 51224 52761 54344 55974 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.4.42. 
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Таблица 4.4.42. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта 
(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

7518 10,6% 0,02 16,28 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

-16289 --- -0,05 >20 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при ве-

личине суммарных затрат на реализацию проекта 355 094,31 тыс. руб.,  нарастающим итогом 
за расчетный период составит 7 518 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-
вым к изменениям параметров, если для всех рассмотренных случаев обеспечивается необхо-
димый резерв финансовой реализуемости проекта. 

Величина чистого дисконтированного дохода за период с 2017 по 2034 гг. составит  
7 518 тыс. руб. 

Следовательно, за расчетный период инвестор получит не менее 7 518 тыс. руб. дохода. 
3. Внутренняя норма доходности, при которой значение NPV становится отрицательным – 

ВНД (IRR) больше нормы дисконта (E), следовательно, инвестиционный проект эффективен. 
4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) и составляет 

0,1% (10,6%-10,5%). 
Степень устойчивости инвестиционного проекта недостаточна и показывает, что чистый 

дисконтированный доход за период с 2017 по 2034 гг. станет отрицательным только тогда, ко-
гда норма дисконта проекта увеличится на 0,1% (а следовательно, увеличатся и риски неполу-
чения дохода).  

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,02.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 2 коп. прибыли. 
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит, что проект неэффекти-

вен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным - равен 16 лет. 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 188 612 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств меньше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 
Использование заемного капитала не снижает срока окупаемости проекта (динамиче-

ский). 
График демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использовании за-

емного капитала более устойчиво, чем при использовании собственных средств на реализацию 
проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла нижний уровень убытков за год составит -218 556,86 тыс. руб. в 2021 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -301 862,30 тыс. руб. в 2016 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта 
сможет перекрыть полученные убытки только после 2034 г. (за рамками рассчитываемого пе-
риода).  

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.4.6. 
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Рис. 4.4.6. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

 
6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по техническому перевооружению 
котлоагрегата ст.№ 8 по НТВ-технологии сжигания твердого топлива на Кировской ТЭЦ-4 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению затрат на топливо. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение расходов топлива в размере 2.9 нм3/Гкал. в год. 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредствен-
но повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производ-
ство тепловой энергии. 

 

4.4.7. Обоснование инвестиций в мероприятия по установке насоса меньшей 
производительности на БНС 2-го подъема на Кировской ТЭЦ-48 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по уста-
новке насоса меньшей производительности на БНС 2-го подъема на Кировской ТЭЦ-4 

 
На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 

оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 

оборудования. 
Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-

роприятий 2015 г по установке насоса меньшей производительности на БНС 2-го подъема на 
Кировской ТЭЦ-4 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.4.43. 

                                                 
8 Мероприятие выполнено 
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Таблица 4.4.43. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 125,00 125,00 

Оборудование тыс. руб. 137,40 137,40 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 2 187,61 2 187,61 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 2 450,01 2 450,01 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 50,00 50,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 2 500,01 2 500,01 

НДС тыс. руб. 450,00 450,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 950,01 2 950,01 

 

2. Стоимость мероприятий по установке насоса меньшей производительности на БНС 2-
го подъема  на Кировской ТЭЦ-4 с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2015 г. Сводная стоимость мероприятий по годам с уче-
том индексов МЭР приведена в табл. 4.4.44. 

Таблица 4.4.44. 

Годы 2015 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 2 950,01 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 3 283,35 

 
Итого стоимость реализации мероприятий составит 3 283,35 тыс. руб.  в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 
3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по установке насоса мень-
шей производительности на БНС 2-го подъема  на Кировской ТЭЦ-4 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , за счет собственных средств и за счет  заемных средств. 

 
4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014 г. пред-

ставлена в табл. 4.4.45. 
Таблица 4.4.45. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2013 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощ-
ность) 

руб. 1,93 0,28% 

Расходы на топливо руб. 429,52 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, ис-
пользуемым в технологическом процессе:  

руб. 0 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, 
используемые в технологическом процессе: 

руб. 5,28 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках техноло-
гического процесса  

руб. 240,55 35,52% 

Итого расходов руб. 677,28 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 
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Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по 
годам представлены в табл. 4.2.8. 

 
В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии электрической энергии, планируе-

мой в результате проведения мероприятий. 
Расчетные значения экономии электрической  энергии приведены в табл. 4.4.46 и 4.4.47. 

Таблица 4.4.47. 

Наименование Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия ЭЭ полу-
ченная в результа-
те реализации ме-
роприятия 

Тыс. 
кВт/год 

- - 300 300 300 300 300 

Тариф на ЭЭ руб. 1,36 1,39 1,46 1,57 1,71 1,81 1,90 

Экономия ЭЭ полу-
ченная в результа-
те реализации ме-
роприятия по годам 

Тыс. 
руб/год 

 - - 418 438 470 513 543 

Таблица 4.4.47. 

Наименование Ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия ЭЭ по-
лученная в резуль-
тате реализации 
мероприятия 

Тыс. 
кВт/год 

300 300 300 300 300 300 300 

Тариф на ЭЭ руб. 1,99 2,10 2,19 2,28 2,33 2,36 2,38 

Экономия ЭЭ по-
лученная в резуль-
тате реализации 
мероприятия по 
годам 

Тыс. 
руб/год 

596 629 658 683 700 707 713 

 
5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.4.48. 

Таблица 4.4.48. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проек-
та (динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

891 14,5% 0,32 11,28 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

833 16,0% 0,3 12,17 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при ве-

личине суммарных затрат на реализацию проекта 3 283,35тыс. руб.,  нарастающим итогом за 
расчетный период составит 891 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-
вым к изменениям параметров, если для всех рассмотренных случаев обеспечивается необхо-
димый резерв финансовой реализуемости проекта. 

Величина чистого дисконтированного дохода за период с 2017 по 2034 гг. составит  
891 тыс. руб. 

Следовательно, за расчетный период инвестор получит не менее 891 тыс. руб. дохода. 
3. Внутренняя норма доходности, при которой значение NPV становится отрицательным – 

ВНД (IRR) больше нормы дисконта (E), следовательно, инвестиционный проект эффективен. 
4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) и составляет 

4,0% (14,5%-10,5%). 
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Степень устойчивости инвестиционного проекта показывает, что чистый дисконтирован-
ный доход за период с 2017 по 2034 гг. станет отрицательным только тогда, когда норма дис-
конта проекта увеличится на 4,0% (а следовательно, увеличатся и риски неполучения дохода).  

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,32.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 32 коп. прибыли. 
Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит, что проект эффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным - равен 11 лет. 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 2 529 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств меньше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 
Использование заемного капитала не снижает срока окупаемости проекта (динамиче-

ский). 
График демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использовании за-

емного капитала более устойчиво, чем при использовании собственных средств на реализацию 
проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла нижний уровень убытков за год составит -1 498,84 тыс. руб. в 2019 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -2 782,50 тыс. руб. в 2014 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта 
сможет перекрыть полученные убытки только в 2026 г.  

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.4.7. 

 

Рис. 4.4.7. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по установке насоса меньшей произ-
водительности на БНС 2-го подъема  на Кировской ТЭЦ-4 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению потребления элек-

троэнергии. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение потребления электроэнергии  в размере 300 тыс. кВт/год. 
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Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следо-
вательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредствен-
но повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производ-
ство тепловой энергии. 

4.4.8. Обоснование инвестиций в мероприятия по монтажу пикового сетевого 
подогревателя (бойлера) ПСВ-315-14-23 на Кировской ТЭЦ-49 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по монта-
жу пикового сетевого подогревателя (бойлера) ПСВ-315-14-23 на Кировской ТЭЦ-4 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 

оборудования. 
Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-

роприятий 2014 г по монтажу пикового сетевого подогревателя (бойлера) ПСВ-315-14-23 на 
Кировской ТЭЦ-4 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.4.49. 

 
 

Таблица 4.4.49. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2014 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 575,00 575,00 

Оборудование тыс. руб. 632,04 632,04 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 10 062,98 10 062,98 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 11 270,02 11 270,02 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 230,00 230,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 11 500,02 11 500,02 

НДС тыс. руб. 2 070,00 2 070,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 13 570,02 13 570,02 

2. Стоимость мероприятий по монтажу пикового сетевого подогревателя (бойлера) ПСВ-
315-14-23  на Кировской ТЭЦ-4 с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2014 г. Сводная стоимость мероприятий по годам с уче-
том индексов МЭР приведена в табл. 4.4.50. 

Таблица 4.4.50. 

Годы 2014 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 13 570,02 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 15 103,41 

 
Итого стоимость реализации мероприятий составит 15 103,41 тыс. руб.  в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 
3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по монтажу пикового сете-
вого подогревателя (бойлера) ПСВ-315-14-23 на Кировской ТЭЦ-4 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , за счет собственных средств и за счет  заемных средств. 

 
4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 

                                                 
9 Мероприятие выполнено 
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Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 
энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014г. пред-
ставлена в табл. 4.4.51. 

Таблица 4.4.51. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2013 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 1,93 0,28% 

Расходы на топливо руб. 429,52 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потреб-
ляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:  

руб. 0 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используемые в 
технологическом процессе: 

руб. 5,28 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса  

руб. 240,55 35,52% 

Итого расходов руб. 677,28 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР.  

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по 
годам представлены в табл. 4.2.8. 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии электрической энергии, планируе-

мой в результате проведения мероприятий. 
Расчетные значения экономии электрической  энергии приведены в табл. 4.4.52 и 4.4.53. 

Таблица 4.4.52. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия ЭЭ полученная в 
результате реализации меро-
приятия 

Тыс. 
кВт/год 

- 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

Тариф на ЭЭ руб. 1,36 1,39 1,46 1,57 1,71 1,81 1,90 

Экономия ЭЭ полученная в 
результате реализации меро-
приятия по годам 

Тыс. 
руб/год 

- 1532 1605 1722 1883 1990 2089 

Таблица 4.4.53. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия ЭЭ полученная в 
результате реализации меро-
приятия 

Тыс. 
кВт/год 

1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

Тариф на ЭЭ руб. 1,99 2,10 2,19 2,28 2,33 2,36 2,38 

Экономия ЭЭ полученная в 
результате реализации меро-
приятия по годам 

Тыс. 
руб/год 

2189 2310 2409 2508 2563 2596 2618 

 
5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.4.54. 
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Таблица 4.4.54. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта 
(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

585 14,5% 0,045 17,35 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

318 16,0% 0,024 18,07 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при ве-

личине суммарных затрат на реализацию проекта 15 103,41  тыс. руб.,  нарастающим итогом за 
расчетный период составит 585 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-
вым к изменениям параметров, если для всех рассмотренных случаев обеспечивается необхо-
димый резерв финансовой реализуемости проекта. 

Величина чистого дисконтированного дохода за период с 2017 по 2034 гг. составит  
585 тыс. руб. 

Следовательно, за расчетный период инвестор получит не менее 585 тыс. руб. дохода. 
3. Внутренняя норма доходности, при которой значение NPV становится отрицательным – 

ВНД (IRR) больше нормы дисконта (E), следовательно, инвестиционный проект эффективен. 
4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) и составляет 

4,0% (14,5%-10,5%). 
Степень устойчивости инвестиционного проекта показывает, что чистый дисконтирован-

ный доход за период с 2017 по 2034 гг. станет отрицательным только тогда, когда норма дис-
конта проекта увеличится на 4,0% (а следовательно, увеличатся и риски неполучения дохода).  

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,045.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 5 коп. прибыли. 
Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит, что проект эффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным - равен 17 лет. 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 9 384 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств меньше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 
Использование заемного капитала не снижает срока окупаемости проекта (динамиче-

ский). 
График демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использовании за-

емного капитала более устойчиво, чем при использовании собственных средств на реализацию 
проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла нижний уровень убытков за год составит -8 213,71 тыс. руб. в 2019 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -12 799,50 тыс. руб. в 2014 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта 
сможет перекрыть полученные убытки только в 2032 г.  

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.4.8 
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Рис. 4.4.8. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

 
6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по монтажу пикового сетевого подо-
гревателя (бойлера) ПСВ-315-14-23 на Кировской ТЭЦ-4 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению потребления элек-

троэнергии. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение потребления электроэнергии  в размере 1 100 тыс. кВт/год. 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредствен-
но повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производ-
ство тепловой энергии. 
 

4.5. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по строительству и 
реконструкции источников теплоснабжения, находящихся на балансе 

Кировской ТЭЦ-5, в целях обеспечения перспективных нагрузок 
потребителей и надежности теплоснабжения  

4.5.1. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
градирен № 1, 2 на Кировской ТЭЦ-510 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по рекон-
струкции градирен № 1, 2 на Кировской ТЭЦ-5 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 

                                                 
10 Мероприятие выполнено 
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г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 
оборудования. 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2015 г по реконструкции градирен № 1, 2 на Кировской ТЭЦ-5 в ценах 2014 г. приве-
дена в табл. 4.5.1. 

Таблица . 4.5.1. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 3 150,00 3 150,00 

Оборудование тыс. руб. 3 462,48 3 462,48 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 55 127,58 55 127,58 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 61 740,06 61 740,06 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 1 260,00 1 260,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 63 000,06 63 000,06 

НДС тыс. руб. 11 340,01 11 340,01 

Всего смета проекта тыс. руб. 74 340,07 74 340,07 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции градирен № 1, 2  на Кировской ТЭЦ-5 с уче-
том индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2015 г. Сводная стоимость мероприятий по годам с уче-
том индексов МЭР приведена в табл. 4.5.2. 

Таблица 4.5.2. 

Годы 2015 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 74 340,07 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 86 877,44 

 
Итого стоимость реализации мероприятий составит 86 877,44 тыс. руб.  в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 
 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции градирен 
№ 1, 2 на Кировской ТЭЦ-5 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , за счет собственных средств и за счет  заемных средств. 
4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии по данным отчетности 2014г. пред-

ставлена в табл. 4.5.3. 
Таблица 4.5.3. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2013 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощ-
ность) 

руб. 1,93 0,28% 

Расходы на топливо руб. 429,52 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, ис-
пользуемым в технологическом процессе:  

руб. 0 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, 
используемые в технологическом процессе: 

руб. 5,28 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках техноло-
гического процесса  

руб. 240,55 35,52% 

Итого расходов руб. 677,28 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 
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В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР.  

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 
представлены в табл. 4.5.4. 

Таблица 4.5.4. 

№ п/п Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/ 
кВт ч 

3,80 3,97 4,07 4,27 4,58 5,00 5,29 5,55 

2 
Тариф на теп-
ловую энергию 

руб/ 
Гкал 

1025,69 1089,2 1150,2 1204,35 1257,34 1319,10 1383,89 1451,87 

3 
Стоимость при-
родного газа  

Руб/ 
нм

3
 

3,98 4,28 4,38 4,59 5,28 6,07 6,98 8,03 

Продолжение таблицы 4.5.4. 

№ п/п Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

9 10 11 12 13 14 15 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/ 
кВт ч 

5,81 6,13 6,41 6,66 6,82 6,89 6,95 

2 
Тариф на теп-
ловую энергию 

руб/ 
Гкал 

1523,19 1598,01 1676,51 1758,86 1845,26 1935,90 2030,9 

3 
Стоимость при-
родного газа  

Руб/ 
нм

3
 

8,52 8,95 9,31 9,59 9,88 10,18 10,48 

 
В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии топлива, планируемой в результа-

те проведения мероприятий 
Расчетные значения экономии топлива приведены в табл. 4.5.5. 

Таблица 4.5.5. 

Наименование Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия топлива 
полученная в ре-
зультате реализа-
ции мероприятия 

нм3/Гкал - 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Стоимость топлива руб. 3,47 3,55 3,72 4,28 4,92 5,66 6,51 

Экономия топлива 
полученная в ре-
зультате реализа-
ции мероприятия 
по годам 

Тыс. 
руб/год 

- 6426 7389 8498 9773 11238 11581 

Продолжение таблицы 4.5.5. 

Наименование Ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия топлива 
полученная в ре-
зультате реализа-
ции мероприятия 

нм3/Гкал 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

Стоимость топлива руб. 6,90 7,26 7,55 7,77 8,01 8,25 8,49 
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Наименование Ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия топлива 
полученная в ре-
зультате реализа-
ции мероприятия 
по годам 

Тыс. 
руб/год 

11924 12532 13033 13424 13827 14242 14669 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.5.6. 

Таблица 4.5.6. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости 
проекта (динамиче-

ский) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

4291 10,7% 0,05 16,25 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

2696 15% 0,03 16,9 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при ве-

личине суммарных затрат на реализацию проекта 86 877,44 тыс. руб.,  нарастающим итогом за 
расчетный период составит 4 291 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-
вым к изменениям параметров, если для всех рассмотренных случаев обеспечивается необхо-
димый резерв финансовой реализуемости проекта. 

Величина чистого дисконтированного дохода за период с 2017 по 2034 гг. составит  
4 291 тыс. руб. 

Следовательно, за расчетный период инвестор получит не менее 4 291  тыс. руб. дохода. 
3. Внутренняя норма доходности, при которой значение NPV становится отрицательным – 

ВНД (IRR) больше нормы дисконта (E), следовательно, инвестиционный проект эффективен. 
4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) и составляет 

0,2% (10,7%-10,5%). 
Степень устойчивости инвестиционного проекта показывает, что чистый дисконтирован-

ный доход за период с 2017 по 2034 гг. станет отрицательным только тогда, когда норма дис-
конта проекта увеличится на 0,2% (а следовательно, увеличатся и риски неполучения дохода).  

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,05. Это значит, что в течение расчетного 
периода на каждый рубль инвестиций будет получено 5 коп. прибыли. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-
риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным - равен 16 лет. 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 36 340 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств меньше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 
Использование заемного капитала не снижает срока окупаемости проекта (динамиче-

ский). 
График демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использовании за-

емного капитала более устойчиво, чем при использовании собственных средств на реализацию 
проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла нижний уровень убытков за год составит -47 655,41 тыс. руб. в 2020 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -47 655,41тыс. руб. в 2015 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта 
сможет перекрыть полученные убытки только в 2032 г.  

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.5.1. 
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Рис. 4.5.1. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

 
6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции градирен № 1, 2 на 
Кировской ТЭЦ-5 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению затрат на топливо. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение затрат на топливо при производстве тепловой энергии  в размере  

0,76 нм3/Гкал. в год. 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредствен-
но повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производ-
ство тепловой энергии. 

4.5.2. Обоснование инвестиций в мероприятия по внедрению регулируемого 
привода подпиточного насоса на Кировской ТЭЦ-511 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по внед-
рению регулируемого привода подпиточного насоса на Кировской ТЭЦ-5 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 

оборудования. 
Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-

роприятий 2015 г по внедрению регулируемого привода подпиточного насоса на Кировской 
ТЭЦ-5 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.5.7. 

Таблица 4.5.7. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 450,00 1 450,00 

                                                 
11 Мероприятие выполнено 
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Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

Оборудование тыс. руб. 1 593,84 1 593,84 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 25 376,19 25 376,19 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 28 420,03 28 420,03 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 580,00 580,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 29 000,03 29 000,03 

НДС тыс. руб. 5 220,01 5 220,01 

Всего смета проекта тыс. руб. 34 220,04 34 220,04 

2. Стоимость мероприятий по внедрению регулируемого привода подпиточного насоса  
на Кировской ТЭЦ-5  с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2015 г. Сводная стоимость мероприятий по годам с уче-
том индексов МЭР приведена в табл. 4.5.8. 

Таблица 4.5.8. 

Годы 2015 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 34 220,04 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 38 086,86 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 38 086,86 тыс. руб.  в ценах, приве-
денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 
3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по внедрению регулируе-
мого привода подпиточного насоса на Кировской ТЭЦ-5 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , за счет собственных средств и за счет  заемных средств. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии представлена в табл. 4.5.9. 

Таблица 4.5.9. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2012 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощ-
ность) 

руб. 1,93 0,28% 

Расходы на топливо руб. 429,52 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, ис-
пользуемым в технологическом процессе:  

руб. 0 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, 
используемые в технологическом процессе: 

руб. 5,28 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках техноло-
гического процесса  

руб. 240,55 35,52% 

Итого расходов руб. 677,28 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР  

Индексы-дефляторы МЭР 
Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 
Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в табл. 4.5.10. 
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Таблица 4.5.10. 

№ п/п Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/ 
кВт ч 

3,80 3,97 4,07 4,27 4,58 5,00 5,29 5,55 

2 
Тариф на теп-
ловую энергию 

руб/ 
Гкал 

1025,69 1089,2 1150,2 1204,35 1257,34 1319,10 1383,89 1451,87 

3 
Стоимость при-
родного газа 

Руб/ 
нм

3
 

3,98 4,28 4,38 4,59 5,28 6,07 6,98 8,03 

Продолжение таблицы 4.5.10. 

№ п/п Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

9 10 11 12 13 14 15 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/ 
кВт ч 

5,81 6,13 6,41 6,66 6,82 6,89 6,95 

2 
Тариф на теп-
ловую энергию 

руб/ 
Гкал 

1523,19 1598,01 1676,51 1758,86 1845,26 1935,90 2030,9 

3 
Стоимость при-
родного газа 

Руб/ 
нм

3
 

8,52 8,95 9,31 9,59 9,88 10,18 10,48 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии электрической энергии, планируе-

мой в результате проведения мероприятий 
Расчетные значения экономии электрической энергии приведены в табл. 4.5.11. 

Таблица 4.5.11. 

Наименование Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия ЭЭ полученная в ре-
зультате реализации мероприятия 

Тыс. 
кВт/год 

- 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 

Тариф на ЭЭ руб. 1,36 1,39 1,46 1,57 1,71 1,81 1,90 

Экономия ЭЭ полученная в ре-
зультате реализации мероприятия 
по годам 

Тыс. 
руб/год 

 - 172 180 193 211 223 235 

Продолжение таблицы 4.5.11. 

Наименование Ед.изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия ЭЭ полученная в ре-
зультате реализации мероприятия 

Тыс. 
кВт/год 

123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 

Тариф на ЭЭ руб. 1,99 2,10 2,19 2,28 2,33 2,36 2,38 

Экономия ЭЭ полученная в ре-
зультате реализации мероприятия 
по годам 

Тыс. 
руб/год 

245 259 271 281 288 291 294 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.5.12. 
Таблица 4.5.12. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта 
(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-28623 ----- -0,8 >20 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

-29895 ---- -0.92 >20 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала: 
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1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-
ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 38 086,86 тыс. руб., нарастающим 
итогом за расчетный период составит -28 623 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-
чивым к изменениям параметров.Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за пе-
риод с 2017 по 2034 гг. составит -28 623 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности NPV – не рассчитывается для проектов, с чистым дис-
контированным доходом <0. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е). Для данного 
проекта не рассчитывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,8. Это значит, что в течение расчетного 
периода на каждый рубль инвестиций будет получено 0,8 руб. убытков. 

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект неэффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-
тельным – более 20 лет (за рамками рассчитываемого периода). 

7. Бюджетная эффективность проекта отрицательна и за расчетный период составит -
3 914 тыс. руб. 

8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 
расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 

9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств ниже, чем при 
финансировании за счет собственных средств. Использование заемного капитала не позволя-
ет снизить срок окупаемости проекта (динамический). 

График, приведенный ниже, демонстрирует, что финансовое положение предприятия при 
использовании заемного капитала более устойчиво, чем при использовании собственных 
средств на реализацию проекта.Следует так же обратить внимание также на то, что при ис-
пользовании заемного капитала нижний уровень прибыли (убытков) за год составит -30 252,72 
тыс. руб. в 2029 г. В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог 
убытков за год составит -32 277,00 тыс. руб. в 2014 г. И далее полученная прибыль от реали-
зации проекта сможет перекрыть полученные убытки только в срок более 20 лет (за рамками 
рассчитываемого периода).  

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.5.2. 

 

Рис. 4.5.2. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по внедрению регулируемого приво-
да подпиточного насоса на Кировской ТЭЦ-5 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению потребления элек-

троэнергии. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
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В результате реализации проекта:  
- снижение потребления электроэнергии  в размере 123,5 тыс. кВт/год. 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредствен-
но повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производ-
ство тепловой энергии. 

4.5.3. Обоснование инвестиций в мероприятия  
по оснащению энергетических котлов системой очистки поверхностей нагрева 

котлоагрегатов 2А, 2Б на Кировской ТЭЦ-5 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по осна-
щению энергетических котлов системой очистки поверхностей нагрева котлоагрегатов 
2А, 2Б на Кировской ТЭЦ-5 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 

оборудования. 
Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-

роприятий 2014 г по оснащению энергетических котлов системой очистки поверхностей нагре-
ва котлоагрегатов 2А, 2Б на Кировской ТЭЦ-5 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.5.13. 

Таблица 4.5.13. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 333,90 333,90 

Оборудование тыс. руб. 400,68 400,68 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 5 809,87 5 809,87 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 6 544,45 6 544,45 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 133,56 133,56 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 6 678,01 6 678,01 

НДС тыс. руб. 1 202,04 1 202,04 

Всего смета проекта тыс. руб. 7 880,05 7 880,05 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2017 г по оснащению энергетических котлов системой очистки поверхностей нагре-
ва котлоагрегатов 2А, 2Б на Кировской ТЭЦ-5 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.5.14. 

Таблица 4.5.14. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2017 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 319,99 319,99 

Оборудование тыс. руб. 383,99 383,99 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 5 567,79 5 567,79 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 6 271,77 6 271,77 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 128,00 128,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 6 399,76 6 399,76 

НДС тыс. руб. 1 151,96 1 151,96 

Всего смета проекта тыс. руб. 7 551,72 7 551,72 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2020 – 2021 гг. по оснащению энергетических котлов системой очистки поверхно-
стей нагрева котлоагрегатов 2А, 2Б на Кировской ТЭЦ-5 в ценах 2014 г. приведена в табл. 
4.5.15. 

Таблица 4.5.15. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2019 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 730,69 730,69 



259 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2019 г. Всего 

Оборудование тыс. руб. 876,82 876,82 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 12 713,92 12 713,92 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 14 321,43 14 321,43 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 292,27 292,27 

ИТОГО без НДС Тыс. руб. 14 613,70 14 613,70 

НДС тыс. руб. 2 630,47 2 630,47 

Всего смета проекта тыс. руб. 17 244,17 17 244,17 

2. Стоимость мероприятий по оснащению энергетических котлов системой очистки по-
верхностей нагрева котлоагрегатов 2А, 2Б  на Кировской ТЭЦ-5  с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2014 - 2021 гг. Сводная стоимость мероприятий по го-
дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.5.16. 

Таблица 4.5.16. 

Годы 2015 2017 2019 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. 
руб., с НДС 

7 880,05 7 551,72 17 244,17 32 675,94 

Стоимость мероприятий с учетом индексов 

МЭР, тыс. руб. с НДС 
8 274,06 8 742,04 24 520,67 41 142,75 

 
Итого стоимость реализации мероприятий составит 41 142,75 тыс. руб.  в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 
3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по внедрению регулируе-
мого привода подпиточного насоса на Кировской ТЭЦ-5 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , за счет собственных средств и за счет  заемных средств. 
4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии представлена в табл. 4.5.17. 

Таблица 4.5.17. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2012 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощ-
ность) 

руб. 1,93 0,28% 

Расходы на топливо руб. 429,52 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, ис-
пользуемым в технологическом процессе:  

руб. 0 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, 
используемые в технологическом процессе: 

руб. 5,28 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках техноло-
гического процесса  

руб. 240,55 35,52% 

Итого расходов руб. 677,28 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР  

Индексы-дефляторы МЭР 
Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 
Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в табл. 4.5.18. 
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Таблица 4.5.18. 

№ п/п Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/ 
кВт ч 

3,80 3,97 4,07 4,27 4,58 5,00 5,29 5,55 

2 
Тариф на теп-
ловую энергию 

руб/ 
Гкал 

1025,69 1089,2 1150,2 1204,35 1257,34 1319,10 1383,89 1451,87 

3 
Стоимость при-
родного газа  

Руб/ 
нм

3
 

3,98 4,28 4,38 4,59 5,28 6,07 6,98 8,03 

Продолжение таблицы 4.5.18. 

№ п/п Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

9 10 11 12 13 14 15 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/ 
кВт ч 

5,81 6,13 6,41 6,66 6,82 6,89 6,95 

2 
Тариф на теп-
ловую энергию 

руб/ 
Гкал 

1523,19 1598,01 1676,51 1758,86 1845,26 1935,90 2030,9 

3 
Стоимость при-
родного газа  

Руб/ 
нм

3
 

8,52 8,95 9,31 9,59 9,88 10,18 10,48 

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии топлива, планируемой в результа-

те проведения мероприятий 
Расчетные значения экономии топлива приведены в табл. 4.5.19. 

Таблица 4.5.19. 

Наименование Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия топлива 
полученная в ре-
зультате реализа-
ции мероприятия 

нм3/Гкал - 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Стоимость топлива руб. 3,47 3,55 3,72 4,28 4,92 5,66 6,51 

Экономия топлива 
полученная в ре-
зультате реализа-
ции мероприятия 
по годам 

Тыс. 
руб/год 

 - 5078 5326 6125 7044 8101 9316 

Продолжение таблицы 4.5.19. 

Наименование Ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия топлива 
полученная в ре-
зультате реализа-
ции мероприятия 

нм3/Гкал 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Стоимость топлива руб. 6,90 7,26 7,55 7,77 8,01 8,25 8,49 

Экономия топлива 
полученная в ре-
зультате реализа-
ции мероприятия 
по годам 

Тыс. 
руб/год 

9884 10388 10804 11128 11462 11806 12160 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  
 
Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.5.20. 
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Таблица 4.5.20. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости 
проекта (динамиче-

ский) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

36239 25% 1,03 6,58 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

36465 31% 1,04 Менее года 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при ве-

личине суммарных затрат на реализацию проекта 41 142,75 тыс. руб.,  нарастающим итогом за 
расчетный период составит 36239,75 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-
вым к изменениям параметров, если для всех рассмотренных случаев обеспечивается необхо-
димый резерв финансовой реализуемости проекта. 

Величина чистого дисконтированного дохода за период с 2017 по 2034 гг. составит  
36239,75 тыс. руб. 

Следовательно, за расчетный период инвестор получит не менее 36239,75 тыс. руб. до-
хода. 

3. Внутренняя норма доходности, при которой значение NPV становится отрицательным – 
ВНД (IRR) больше нормы дисконта (E), следовательно, инвестиционный проект эффективен. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) и составляет 
14,5% (25%-10,5%). 

Степень устойчивости инвестиционного проекта показывает, что чистый дисконтирован-
ный доход за период с 2017 по 2034 гг. станет отрицательным только тогда, когда норма дис-
конта проекта увеличится на 14,5% (а следовательно, увеличатся и риски неполучения дохо-
да).  

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 1,03.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 1,03 руб. прибыли. 
Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит, что проект эффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным - равен 6,5 лет. 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 41 688 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств больше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 
Использование заемного капитала не снижает срока окупаемости проекта (динамиче-

ский). 
График демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использовании за-

емного капитала более устойчиво, чем при использовании собственных средств на реализацию 
проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла убытков не будет. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -6 678,00 тыс. руб. в 2014 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта 
сможет перекрыть  полученные убытки только в 2018 г.  

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.5.3. 
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Рис. 4.5.3. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

 
6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по оснащению энергетических кот-
лов системой очистки поверхностей нагрева котлоагрегатов 2А, 2Б на Кировской ТЭЦ-5 
Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 

Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению затрат на топливо. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение затрат на топливо при производстве тепловой энергии  в размере  

0,63 нм3/Гкал. 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредствен-
но повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производ-
ство тепловой энергии. 

4.5.4. Обоснование инвестиций в мероприятия по монтажу системы 
автоматического регулирования турбины № 3 Т-185/220-130 на Кировской ТЭЦ-512 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по монта-
жу системы автоматического регулирования турбины № 3 Т-185/220-130  на Кировской 
ТЭЦ-5 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 

оборудования. 

                                                 
12 Мероприятие выполнено 
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Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2014 г по монтажу системы автоматического регулирования турбины № 3 Т-185/220-
130 на Кировской ТЭЦ-5 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.5.21. 

Таблица 4.5.21. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2014 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 400,00 400,00 

Оборудование тыс. руб. 439,68 439,68 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 7 000,33 7 000,33 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 7 840,01 7 840,01 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 160,00 160,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 8 000,01 8 000,01 

НДС тыс. руб. 1 440,00 1 440,00 

Всего смета проекта тыс. руб. 9 440,01 9 440,01 

 

2. Стоимость мероприятий по  монтажу системы автоматического регулирования турби-
ны № 3 Т-185/220-130  на Кировской ТЭЦ-5 с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2014 г. Сводная стоимость мероприятий по годам с уче-
том индексов МЭР приведена в табл. 4.5.22. 

Таблица 4.5.22. 

Годы 2014 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 9 440,01 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 10 506,72 

 
Итого стоимость реализации мероприятий составит 10 506,72 тыс. руб.  в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 
3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по монтажу системы авто-
матического регулирования турбины № 3 Т-185/220-130 на Кировской ТЭЦ-5 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , за счет собственных средств и за счет  заемных средств. 
4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии представлена в табл. 4.5.23. 

Таблица 4.5.23. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2012 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощ-
ность) 

руб. 1,93 0,28% 

Расходы на топливо руб. 429,52 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, ис-
пользуемым в технологическом процессе:  

руб. 0 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, 
используемые в технологическом процессе: 

руб. 5,28 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках техноло-
гического процесса  

руб. 240,55 35,52% 

Итого расходов руб. 677,28 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР.  

Индексы-дефляторы МЭР 
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Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 
представлены в табл. 4.5.24. 

Таблица 4.5.24. 

№ п/п Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/ 
кВт ч 

3,80 3,97 4,07 4,27 4,58 5,00 5,29 5,55 

2 
Тариф на теп-
ловую энергию 

руб/ 
Гкал 

1025,69 1089,2 1150,2 1204,35 1257,34 1319,10 1383,89 1451,87 

3 
Стоимость при-
родного газа  

Руб/ 
нм

3
 

3,98 4,28 4,38 4,59 5,28 6,07 6,98 8,03 

 

Продолжение таблицы 4.5.24. 

№ п/п Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

9 10 11 12 13 14 15 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/ 
кВт ч 

5,81 6,13 6,41 6,66 6,82 6,89 6,95 

2 
Тариф на тепло-
вую энергию 

руб/ 
Гкал 

1523,19 1598,01 1676,51 1758,86 1845,26 1935,90 2030,9 

3 
Стоимость при-
родного газа  

Руб/ 
нм

3
 

8,52 8,95 9,31 9,59 9,88 10,18 10,48 

 
В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии топлива, планируемой в результа-

те проведения мероприятий 
Расчетные значения экономии топлива приведены в табл. 4.5.25. 

Таблица 4.5.25. 

Наименование Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия топлива 
полученная в ре-
зультате реализа-
ции мероприятия 

нм3/Гкал - 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Стоимость топлива руб. 3,47 3,55 3,72 4,28 4,92 5,66 6,51 

Экономия топлива 
полученная в ре-
зультате реализа-
ции мероприятия 

по годам 

Тыс. 
руб/год 

- 2337 2452 2820 3243 3729 4288 

Продолжение таблицы 4.5.25. 

Наименование Ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия топлива 
полученная в ре-

зультате реализа-
ции мероприятия 

нм3/Гкал 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Стоимость топлива руб. 6,90 7,26 7,55 7,77 8,01 8,25 8,49 
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Наименование Ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия топлива 
полученная в ре-

зультате реализа-
ции мероприятия 

по годам 

Тыс. 
руб/год 

4550 4782 4973 5122 5276 5434 5597 

 
5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.5.26. 

Таблица 4.5.26. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости 
проекта (динамиче-

ский) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

17796 35% 1,99 3,9 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

17611 45% 1,97 5,31 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при ве-

личине суммарных затрат на реализацию проекта 10 506,72 тыс. руб., нарастающим итогом за 
расчетный период составит 17 796 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-
вым к изменениям параметров, если для всех рассмотренных случаев обеспечивается необхо-
димый резерв финансовой реализуемости проекта. 

Величина чистого дисконтированного дохода за период с 2017 по 2034 гг. составит  
17 796  тыс. руб. 

Следовательно, за расчетный период инвестор получит не менее 17 796  тыс. руб. дохо-
да. 

3. Внутренняя норма доходности, при которой значение NPV становится отрицательным – 
ВНД (IRR) больше нормы дисконта (E), следовательно, инвестиционный проект эффективен. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) и составляет 
24,5% (35%-10,5%). 

Степень устойчивости инвестиционного проекта показывает, что чистый дисконтирован-
ный доход за период с 2017 по 2034 гг. станет отрицательным только тогда, когда норма дис-
конта проекта увеличится на 24,5% (а следовательно, увеличатся и риски неполучения дохо-
да).  

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 1,99.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 1,99 руб. прибыли. 
Рентабельность инвестиций выше темпов инфляции, это значит, что проект эффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным - равен 3,9 лет. 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 18 758 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств меньше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 
Использование заемного капитала не снижает срока окупаемости проекта (динамиче-

ский). 
График демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использовании за-

емного капитала более устойчиво, чем при использовании собственных средств на реализацию 
проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла нижний уровень убытков за год составит -1581,74 тыс. руб. в 2017 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -8 904,00 тыс. руб. в 2014 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта 
сможет перекрыть полученные убытки только в 2020 г.  
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Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.5.4. 

 

Рис. 4.5.4. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

 
6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по монтажу системы автоматическо-
го регулирования турбины № 3 Т-185/220-130 на Кировской ТЭЦ-5 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению затрат на топливо. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение затрат на топливо при производстве тепловой энергии  в размере  

0,29 нм3/Гкал. 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредствен-
но повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производ-
ство тепловой энергии. 

4.5.5. Обоснование инвестиций в мероприятия  
по реконструкции ротора низкого давления турбины Т-185/220-130 ст. № 3 с 

переводом на 2-х ступенчатую схему на Кировской ТЭЦ-513 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по рекон-
струкции  ротора низкого давления турбины Т-185/220-130 ст. № 3 с переводом на 2-х 
ступенчатую схему на Кировской ТЭЦ-5 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 

оборудования. 

                                                 
13 Мероприятие выполнено 
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Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2014 г по реконструкции  ротора низкого давления турбины Т-185/220-130 ст. № 3 с 
переводом на 2-х ступенчатую схему  на Кировской ТЭЦ-5 в ценах 2014 г. приведена в табл. 
4.5.27. 

Таблица 4.5.27. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2014 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 500,00 1 500,00 

Оборудование тыс. руб. 1 648,80 1 648,80 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 26 251,23 26 251,23 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 29 400,03 29 400,03 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 600,00 600,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 30 000,03 30 000,03 

НДС тыс. руб. 5 400,01 5 400,01 

Всего смета проекта тыс. руб. 35 400,04 35 400,04 

 
2. Стоимость мероприятий по  реконструкции  ротора низкого давления турбины Т-
185/220-130 ст. № 3 с переводом на 2-х ступенчатую схему   на Кировской ТЭЦ-5 с учетом 
индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2014 г. Сводная стоимость мероприятий по годам с уче-
том индексов МЭР приведена в табл. 4.5.28. 

Таблица 4.5.28. 

Годы 2014 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 35 400,04 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 39 400,20 

 
Итого стоимость реализации мероприятий составит 39 400,20 тыс. руб.  в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 
3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции  ротора 
низкого давления турбины Т-185/220-130 ст. № 3 с переводом на 2-х ступенчатую схему  
на Кировской ТЭЦ-5 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , за счет собственных средств и за счет  заемных средств. 
4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии представлена в табл. 4.5.29. 

Таблица 4.5.29. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2012 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощ-
ность) 

руб. 1,93 0,28% 

Расходы на топливо руб. 429,52 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, ис-
пользуемым в технологическом процессе:  

руб. 0 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, 
используемые в технологическом процессе: 

руб. 5,28 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках техноло-
гического процесса  

руб. 240,55 35,52% 

Итого расходов руб. 677,28 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 
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В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР.  

Индексы-дефляторы МЭР 
Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 

индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 
Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 

представлены в табл. 4.5.30. 
Таблица 4.5.30. 

№ п/п Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/ 
кВт ч 

3,80 3,97 4,07 4,27 4,58 5,00 5,29 5,55 

2 
Тариф на теп-
ловую энергию 

руб/ 
Гкал 

1025,69 1089,2 1150,2 1204,35 1257,34 1319,10 1383,89 1451,87 

3 
Стоимость при-
родного газа  

Руб/ 
нм

3
 

3,98 4,28 4,38 4,59 5,28 6,07 6,98 8,03 

Продолжение таблицы 4.5.30. 

№ п/п Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

9 10 11 12 13 14 15 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/ 
кВт ч 

5,81 6,13 6,41 6,66 6,82 6,89 6,95 

2 
Тариф на теп-
ловую энергию 

руб/ 
Гкал 

1523,19 1598,01 1676,51 1758,86 1845,26 1935,90 2030,9 

3 
Стоимость при-
родного газа  

Руб/ 
нм

3
 

8,52 8,95 9,31 9,59 9,88 10,18 10,48 

 
В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии топлива, планируемой в результа-

те проведения мероприятий 
Расчетные значения экономии топлива приведены в табл. 4.5.31. 

Таблица 4.5.31. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2014 

г. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия топлива 
полученная в резуль-
тате реализации ме-
роприятия 

нм3/Г
кал 

- 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Стоимость топлива руб. 3,47 3,55 3,72 4,28 4,92 5,66 6,51 

Экономия топлива 
полученная в резуль-
тате реализации ме-
роприятия по годам 

Тыс. 
руб/го

д 
- 2337 2452 2820 3243 3729 4288 

Продолжение таблицы 4.5.31. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия топлива 
полученная в резуль-
тате реализации ме-
роприятия 

нм3/Г
кал 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Стоимость топлива руб. 6,90 7,26 7,55 7,77 8,01 8,25 8,49 
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Наименование 
Ед. 

изм. 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия топлива 
полученная в резуль-
тате реализации ме-
роприятия по годам 

Тыс. 
руб/го

д 
4550 4782 4973 5122 5276 5434 5597 

 
5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.5.32. 
Таблица 4.5.32. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта 
(динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

8559 25% 0,25 13,34 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

7863 30% 0,23 13,84 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода при ве-

личине суммарных затрат на реализацию проекта 39 400,20  тыс. руб.,  нарастающим итогом за 
расчетный период составит 8 559 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV > 0, следовательно, проект считается устойчи-
вым к изменениям параметров, если для всех рассмотренных случаев обеспечивается необхо-
димый резерв финансовой реализуемости проекта. Величина чистого дисконтированного до-
хода за период с 2017 по 2034 гг. составит 8 559 тыс. руб. Следовательно, за расчетный пери-
од инвестор получит не менее 8 559 тыс. руб. дохода. 

3. Внутренняя норма доходности, при которой значение NPV становится отрицательным – 
ВНД (IRR) больше нормы дисконта (E), следовательно, инвестиционный проект эффективен. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е) и составляет 
14,5% (25%-10,5%). Степень устойчивости инвестиционного проекта показывает, что чистый 
дисконтированный доход за период с 2017 по 2034 гг. станет отрицательным только тогда, ко-
гда норма дисконта проекта увеличится на 14,5% (а следовательно, увеличатся и риски непо-
лучения дохода).  

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен 0,25. Это значит, что в течение расчетного 
периода на каждый рубль инвестиций будет получено 25 коп. прибыли. Рентабельность инве-
стиций выше темпов инфляции, это значит, что проект эффективен. 

6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-
риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным - равен 13 лет. 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 30 372 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств меньше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. Использование заемного капитала не снижает 
срока окупаемости проекта (динамический). 

График демонстрирует, что финансовое положение предприятия при использовании за-
емного капитала более устойчиво, чем при использовании собственных средств на реализацию 
проекта. Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного ка-
питала нижний уровень убытков за год составит -21 292,43 тыс. руб. в 2019 г. В то время как 
при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год составит -33 390,00 
тыс. руб. в 2014 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта сможет перекрыть по-
лученные убытки только в 2028 г. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия 
отражено на рис. 4.5.5. 
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Рис. 4.5.5. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

 
6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции ротора низкого 
давления турбины Т-185/220-130 ст. № 3 с переводом на 2-х ступенчатую схему на  
Кировской ТЭЦ-5 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению затрат на топливо. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение затрат на топливо при производстве тепловой энергии  в размере  

0,3 нм3/Гкал. в год. 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредствен-
но повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производ-
ство тепловой энергии. 

4.5.6. Обоснование инвестиций в мероприятия по внедрению частотных 
регулируемых приводов питательных ПЭ 500-180 блоков 2,3 на Кировской ТЭЦ-5 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по внед-
рению частотных регулируемых приводов питательных  ПЭ 500-180 блоков 2,3 на Ки-
ровской ТЭЦ-5 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 

оборудования. 
Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-

роприятий 2015 г по внедрению частотных регулируемых приводов питательных  ПЭ 500-180 
блоков 2,3 на Кировской ТЭЦ-5 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.5.33. 

Таблица 4.5.33. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 861,38 1 861,38 

Оборудование тыс. руб. 2 233,66 2 233,66 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 32 388,06 32 388,06 
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Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 36 483,11 36 483,11 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 744,55 744,55 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 37 227,66 37 227,66 

НДС тыс. руб. 6 700,98 6 700,98 

Всего смета проекта тыс. руб. 43 928,64 43 928,64 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2016 г по внедрению частотных регулируемых приводов питательных  ПЭ 500-180 
блоков 2,3 на Кировской ТЭЦ-5 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.5.34. 

Таблица 4.5.34. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2016 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 861,38 1 861,38 

Оборудование тыс. руб. 2 233,66 2 233,66 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 32 388,06 32 388,06 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 36 483,11 36 483,11 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 744,55 744,55 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 37 227,66 37 227,66 

НДС тыс. руб. 6 700,98 6 700,98 

Всего смета проекта тыс. руб. 43 928,64 43 928,64 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2019 г по внедрению частотных регулируемых приводов питательных  ПЭ 500-180 
блоков 2,3 на Кировской ТЭЦ-5 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.5.35. 

Таблица 4.5.35. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2019 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 928,27 1 928,27 

Оборудование тыс. руб. 2 313,93 2 313,93 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 33 551,96 33 551,96 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 37 794,16 37 794,16 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 771,31 771,31 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 38 565,47 38 565,47 

НДС тыс. руб. 6 941,78 6 941,78 

Всего смета проекта тыс. руб. 45 507,25 45 507,25 

2. Стоимость мероприятий по внедрению частотных регулируемых приводов питатель-
ных  ПЭ 500-180 блоков 2,3  на Кировской ТЭЦ-5  с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2015 - 2019 гг. Сводная стоимость мероприятий по го-
дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.5.36. 

Таблица 4.5.36. 

Годы 2015 г. 2016 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. 
руб., с НДС 

43 928,64 43 928,64 45 507,25 133 364,53 

Стоимость мероприятий с учетом индексов 

МЭР, тыс. руб. с НДС 
46 125,07 48 431,32 57 526,93 152 083,32 

 
Итого стоимость реализации мероприятий составит 152 083,32 тыс. руб.  в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по внедрению частотных 
регулируемых приводов питательных  ПЭ 500-180 блоков 2,3 на Кировской ТЭЦ-5 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , за счет собственных средств и за счет  заемных средств. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
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Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 
энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  

Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии представлена в табл. 4.5.37. 

Таблица 4.5.37. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2014 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 2,42 0,28% 

Расходы на топливо руб. 540,62 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), по-
требляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:  

руб. 302,74 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используемые 
в технологическом процессе: 

руб. 4,16 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые 
по договорам с организациями на проведение регламентных ра-
бот в рамках технологического процесса  

руб. 0,11 35,52% 

Итого расходов руб. 851,81 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 
представлены в табл. 4.5.38. 

Таблица 4.5.38. 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Тариф на электро-
энергию 

руб/ 
кВт ч 

3,80 3,97 4,07 4,27 4,58 5,00 5,29 5,55 

2 
Тариф на тепловую 
энергию 

руб/ 
Гкал 

1025,69 1089,2 1150,2 1204,35 1257,34 1319,10 1383,89 1451,87 

3 
Стоимость природ-
ного газа  

Руб/ 
нм

3
 

3,98 4,28 4,38 4,59 5,28 6,07 6,98 8,03 

Продолжение таблицы 4.5.38. 

№  
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

9 10 11 12 13 14 15 

1 
Тариф на электро-
энергию 

руб/ 
кВт ч 

5,81 6,13 6,41 6,66 6,82 6,89 6,95 

2 
Тариф на тепло-
вую энергию 

руб/ 
Гкал 

1523,19 1598,01 1676,51 1758,86 1845,26 1935,90 2030,9 

3 
Стоимость при-
родного газа  

Руб/ 
нм

3
 

8,52 8,95 9,31 9,59 9,88 10,18 10,48 

  
В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии электрической энергии, планируе-

мой в результате проведения мероприятий 
Расчетные значения экономии электрической энергии приведены в табл. 4.5.39. 
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Таблица 4.5.39. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия ЭЭ полученная 
в результате реализации 
мероприятия 

Тыс. 
кВт/год 

- - 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 

Тариф на ЭЭ руб. 1,36 1,39 1,46 1,57 1,71 1,81 1,90 

Экономия ЭЭ полученная 
в результате реализации 
мероприятия по годам 

Тыс. 
руб/год 

-  - 10945 11744 12836 13568 14246 

Продолжение таблицы 4.5.39. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия ЭЭ полученная 
в результате реализации 
мероприятия 

Тыс. 
кВт/год 

7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 

Тариф на ЭЭ руб. 1,99 2,10 2,19 2,28 2,33 2,36 2,38 

Экономия ЭЭ полученная 
в результате реализации 
мероприятия по годам 

Тыс. 
руб/год 

14901 15736 16444 17085 17495 17670 17829 

 
5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.5.40. 

Таблица 4.5.40. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости 
проекта (динамиче-

ский) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-17271 ----- -0,13 >20 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

-47161 ---- -0,26 >20 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 152 083,21  тыс. руб., нарастаю-
щим итогом за расчетный период составит -17 271 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-
чивым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за период с 2017 по 2034 гг. соста-
вит -17 271 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности NPV – не рассчитывается для проектов, с чистым дис-
контированным доходом <0. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е). Для данного 
проекта не рассчитывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,13.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 0,13 руб. убытков. 
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект неэффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-
тельным – более 20 лет (за рамками рассчитываемого периода). 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 8 950 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств ниже, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 
Использование заемного капитала не снижает срок окупаемости проекта (динамический). 
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График, приведенный ниже, также демонстрирует, что финансовое положение предприя-
тия при использовании заемного капитала более устойчиво, чем при использовании собствен-
ных средств на реализацию проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла нижний уровень прибыли (убытков) за год составит -54 230,48 тыс. руб. в 2023 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -80 039,76 тыс. руб. в 2016 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта 
сможет перекрыть полученные убытки в срок более 20 лет (за рамками рассчитываемого пери-
ода). 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.5.6. 

 

Рис. 4.5.6. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

 
6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по внедрению частотных регулируе-
мых приводов питательных  ПЭ 500-180 блоков 2,3 на Кировской ТЭЦ-5 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению потребления элек-

троэнергии. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение потребления электроэнергии  в размере 7 500 тыс. кВт/год. 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредствен-
но повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производ-
ство тепловой энергии. 

4.5.7. Обоснование инвестиций в мероприятия по техническому перевооружению 
котла ст. № 2А с заменой змеевиков ШПП-2 на Кировской ТЭЦ-5 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по  
техническому перевооружению котла ст. № 2А с заменой змеевиков ШПП-2  
на Кировской ТЭЦ-5 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 
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а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 

оборудования. 
Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-

роприятий 2017 г по техническому перевооружению котла ст. № 2А с заменой змеевиков ШПП-
2 на Кировской ТЭЦ-5 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.5.41. 

Таблица 4.5.41. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2017 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 556,50 556,50 

Оборудование тыс. руб. 667,80 667,80 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 9 683,10 9 683,10 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 10 907,40 10 907,40 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 222,60 222,60 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 11 130,00 11 130,00 

НДС тыс. руб. 2 003,40 2 003,40 

Всего смета проекта тыс. руб. 13 133,40 13 133,40 

 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий  
2018-2022 гг. по техническому перевооружению котла ст. № 2А с заменой змеевиков ШПП-2 на 
Кировской ТЭЦ-5 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.5.42. 

Таблица 4.5.42. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2018-2022 гг. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 2 782,50 2 782,50 

Оборудование тыс. руб. 3 339,00 3 339,00 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 48 415,55 48 415,55 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 54 537,06 54 537,06 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 1 113,00 1 113,00 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 55 650,06 55 650,06 

НДС тыс. руб. 10 017,01 10 017,01 

Всего смета проекта тыс. руб. 65 667,07 65 667,07 

 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2023-2027 г по техническому перевооружению котла ст. № 2А с заменой змеевиков 
ШПП-2 на Кировской ТЭЦ-5 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.5.43. 

Таблица 4.5.43. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2023-2027 гг. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 3 339,00 3 339,00 

Оборудование тыс. руб. 4 006,80 4 006,80 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 58 098,65 58 098,65 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 65 444,46 65 444,46 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 1 335,60 1 335,60 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 66 780,06 66 780,06 

НДС тыс. руб. 12 020,41 12 020,41 

Всего смета проекта тыс. руб. 78 800,47 78 800,47 

 

2. Стоимость мероприятий по техническому перевооружению котла ст. № 2А с заменой 
змеевиков ШПП-2  на Кировской ТЭЦ-5  с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2017 - 2027 гг. Сводная стоимость мероприятий по го-
дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.5.44. 
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Таблица 4.5.44. 

Годы 2017 г. 2018 – 2022 гг 2023 – 2027 гг. ИТОГИ 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., 
тыс. руб., с НДС 

13 133,40 65 667,07 78 800,47 157 600,94 

Стоимость мероприятий с учетом индек-

сов МЭР, тыс. руб. с НДС 
15 203,55 93 376,63 131 160,06 239 740,24 

 
Итого стоимость реализации мероприятий составит 239 740,24  тыс. руб.  в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по техническому перево-
оружению котла ст. № 2А с заменой змеевиков ШПП-2 на Кировской ТЭЦ-5 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , за счет собственных средств и за счет  заемных средств. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии представлена в табл. 4.5.45. 

Таблица 4.5.45. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2012 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 2,42 0,28% 

Расходы на топливо руб. 540,62 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), по-
требляемую оборудованием, используемым в технологическом про-
цессе:  

руб. 302,74 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используемые в 
технологическом процессе: 

руб. 4,16 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса  

руб. 0,11 35,52% 

Итого расходов руб. 851,81 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 
представлены в табл. 4.5.46. 

Таблица 4.5.46. 

№  
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Тариф на электро-
энергию 

руб/ 
кВт ч 

3,80 3,97 4,07 4,27 4,58 5,00 5,29 5,55 

2 
Тариф на тепловую 
энергию 

руб/ 
Гкал 

1025,69 1089,2 1150,2 1204,35 1257,34 1319,10 1383,89 1451,87 

3 
Стоимость природ-
ного газа  

Руб/ 
нм

3
 

3,98 4,28 4,38 4,59 5,28 6,07 6,98 8,03 
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Продолжение таблицы 4.5.46. 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

9 10 11 12 13 14 15 

1 
Тариф на электро-
энергию 

руб/ 
кВт ч 

5,81 6,13 6,41 6,66 6,82 6,89 6,95 

2 
Тариф на тепло-
вую энергию 

руб/ 
Гкал 

1523,19 1598,01 1676,51 1758,86 1845,26 1935,90 2030,9 

3 
Стоимость при-
родного газа  

Руб/ 
нм

3
 

8,52 8,95 9,31 9,59 9,88 10,18 10,48 

  
В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии топлива, планируемой в результа-

те проведения мероприятий 
Расчетные значения экономии топлива приведены в табл. 4.5.47. 

Таблица 4.5.47. 

Наименование Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Экономия топлива 
полученная в резуль-
тате реализации ме-
роприятия 

нм
3
/Гкал - - - - 0,12 0,12 0,12 

Стоимость топлива руб. 3,47 3,55 3,72 4,28 4,92 5,66 6,51 

Экономия топлива 
полученная в резуль-
тате реализации ме-
роприятия по годам 

Тыс. 
руб/год 

- - - - 2068 2379 2736 

Продолжение 4.5.47. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия топлива 
полученная в резуль-
тате реализации ме-
роприятия 

нм
3
/Г

кал 
0,12 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 1,32 

Стоимость топлива руб. 6,90 7,26 7,55 7,77 8,01 8,25 8,49 

Экономия топлива 
полученная в резуль-
тате реализации ме-
роприятия по годам 

Тыс. 
руб/го

д 
2902 3050 19035 19606 20194 20800 21424 

 
5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.5.48. 

Таблица 4.5.48. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости 
проекта (динамиче-

ский) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-5896 ----- -0,02 >20 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

8645 25% 0,04 12,74 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала: 
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1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-
ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 239 740,02 тыс. руб., нарастаю-
щим итогом за расчетный период составит -5 896 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-
чивым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за период с 2017 по 2034 гг. соста-
вит -5 896 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности NPV – не рассчитывается для проектов, с чистым дис-
контированным доходом <0. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е). Для данного 
проекта не рассчитывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,020.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 0,02 руб. убытков. 
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект неэффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-
тельным – более 20 лет (за рамками рассчитываемого периода). 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 84 281  тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств выше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 

 
Рис. 4.5.7. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

 
Использование заемного капитала позволяет снизить срок окупаемости проекта (динами-

ческий) с >20 до 13 лет. 
График, приведенный ниже, также демонстрирует, что финансовое положение предприя-

тия при использовании заемного капитала более устойчиво, чем при использовании собствен-
ных средств на реализацию проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла нижний уровень прибыли (убытков) за год составит -1 479,60 тыс. руб. в 2024 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -59 583,35 тыс. руб. в 2027 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта 
сможет перекрыть полученные убытки только в срок более 20 лет (за рамками рассчитываемо-
го периода). Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.5.7. 
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6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по техническому перевооружению 
котла ст. № 2А с заменой змеевиков ШПП-2 на Кировской ТЭЦ-5 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению затрат на топливо. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение затрат на топливо при производстве тепловой энергии  в размере  

до 0,72 нм3/Гкал. в год. 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредствен-
но повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производ-
ство тепловой энергии. 

4.5.8. Обоснование инвестиций в мероприятия  
по реконструкции золоуловителей на Кировской ТЭЦ-5 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий  по рекон-
струкции золоуловителей на Кировской ТЭЦ-5 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 

оборудования. 
Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-

роприятий  
2018 - 2022 гг по реконструкции золоуловителей на Кировской ТЭЦ-5 в ценах 2014 г. приведена 
в табл. 4.5.49. 

Таблица 4.5.49. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2018-2022 гг. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 3 917,76 3 917,76 

Оборудование тыс. руб. 4 701,32 4 701,32 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 68 169,08 68 169,08 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 76 788,16 76 788,16 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 1 567,11 1 567,11 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 78 355,27 78 355,27 

НДС тыс. руб. 14 103,95 14 103,95 

Всего смета проекта тыс. руб. 92 459,21 92 459,21 

 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2023 – 2027 гг. по реконструкции золоуловителей на Кировской ТЭЦ-5 в ценах 2014 
г. приведена в табл. 4.5.50. 

Таблица 4.5.50. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2023-2027 гг. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 5 231,10 5 231,10 

Оборудование тыс. руб. 6 277,33 6 277,33 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 91 021,22 91 021,22 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 102 529,65 102 529,65 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 2 092,44 2 092,44 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 104 622,09 104 622,09 

НДС тыс. руб. 18 831,98 18 831,98 
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Всего смета проекта тыс. руб. 123 454,07 123 454,07 

 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции золоуловителей  на Кировской ТЭЦ-5  с 
учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2018 – 2027 гг. Сводная стоимость мероприятий по го-
дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.5.51. 

Таблица 4.5.51. 

Годы 2018 – 2022 гг. 2023 – 2027 гг. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с 
НДС 

92 459,21 123 454,07 215 913,28 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, 

тыс. руб. с НДС 
131 474,27 205 484,08 336 958,35 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 336 958,06 тыс. руб.  в ценах, приве-
денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции золоуло-
вителей на Кировской ТЭЦ-5 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , за счет собственных средств и за счет  заемных средств. 
4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии представлена в табл. 4.5.52. 

Таблица 4.5.52. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2014 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 2,42 0,28% 

Расходы на топливо руб. 540,62 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологиче-
ском процессе:  

руб. 302,74 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используе-
мые в технологическом процессе: 

руб. 4,16 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняе-
мые по договорам с организациями на проведение регламент-
ных работ в рамках технологического процесса  

руб. 0,11 35,52% 

Итого расходов руб. 851,81 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 
представлены в табл. 4.5.53. 

Таблица 4.5.53. 

№ п/п Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/ 
кВт ч 

3,80 3,97 4,07 4,27 4,58 5,00 5,29 5,55 

2 
Тариф на теп-
ловую энергию 

руб/ 
Гкал 

1025,69 1089,2 1150,2 1204,35 1257,34 1319,10 1383,89 1451,87 
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№ п/п Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 
Стоимость при-
родного газа  

Руб/ 
нм

3
 

3,98 4,28 4,38 4,59 5,28 6,07 6,98 8,03 

Продолжение таблицы 4.5.53. 

№ п/п Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

9 10 11 12 13 14 15 

1 
Тариф на элек-
троэнергию 

руб/ 
кВт ч 

5,81 6,13 6,41 6,66 6,82 6,89 6,95 

2 
Тариф на теп-
ловую энергию 

руб/ 
Гкал 

1523,19 1598,01 1676,51 1758,86 1845,26 1935,90 2030,9 

3 
Стоимость при-
родного газа  

Руб/ 
нм

3
 

8,52 8,95 9,31 9,59 9,88 10,18 10,48 

 
В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии топлива, планируемой в результа-

те проведения мероприятий 
Расчетные значения экономии топлива приведены в табл. 4.5.54. 

Таблица 4.5.54. 

Наименование Ед. изм. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия топлива получен-
ная в результате реализа-
ции мероприятия 

нм
3
/Гкал 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

Стоимость топлива руб. 7,55 7,77 8,01 8,25 8,49 

Экономия топлива получен-
ная в результате реализа-
ции мероприятия по годам 

Тыс. 
руб/год 

27230 28047 28889 29755 61296 

 
5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.5.55. 

Таблица 4.5.55. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проек-
та (динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-3187 ----- -0,011 >12 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

34793 25% 0,12 8 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
Финансирование за счет собственного капитала: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 336 958,06 тыс. руб., нарастаю-
щим итогом за расчетный период составит -3 187 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-
чивым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за период с 2022 по 2034 гг. соста-
вит -3 187 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности NPV – не рассчитывается для проектов, с чистым дис-
контированным доходом <0. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е). Для данного 
проекта не рассчитывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,011.  
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Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-
чено 0,01 руб. убытков. 

Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект неэффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-
тельным – более 20 лет (за рамками рассчитываемого периода). 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 119 939 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств выше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 
Использование заемного капитала позволяет снизить срок окупаемости проекта (динами-

ческий) с >12 до 8 лет. 
График, приведенный ниже, также демонстрирует, что финансовое положение предприя-

тия при использовании заемного капитала более устойчиво, чем при использовании собствен-
ных средств на реализацию проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла нижний уровень прибыли за год составит 318,43  тыс. руб. в 2023 г. и будет увеличиваться 
от года к году. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -136 651,99 тыс. руб. в 2027 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта 
сможет перекрыть полученные убытки только в срок более 12 лет (за рамками рассчитываемо-
го периода).  

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.5.8. 

 

Рис. 4.5.8. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции золоуловителей на 
Кировской ТЭЦ-5 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению затрат на топливо. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение затрат на топливо при производстве тепловой энергии  в размере  

1 нм3/Гкал. в год. 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредствен-
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но повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производ-
ство тепловой энергии. 

 

4.5.9. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции бункеров 
сырого угля с модернизацией системы пневмобрушения на Кировской ТЭЦ-5 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий  по рекон-
струкции бункеров сырого угля с модернизацией системы пневмобрушения на Киров-
ской ТЭЦ-5 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

а) перемещение оборудования: 
б) контроль качества монтажных сварных соединений; 
в) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой; 
г) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа 

оборудования. 
Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-

роприятий 2018 - 2022 гг. по реконструкции бункеров сырого угля с модернизацией системы 
пневмообрушения на Кировской ТЭЦ-5 в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.5.56. 

Таблица 4.5.56. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2018-2022 гг. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 3 217,52 3 217,52 

Оборудование тыс. руб. 3 861,02 3 861,02 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 55 984,82 55 984,82 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 63 063,36 63 063,36 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 1 287,01 1 287,01 

ИТОГО без НДС  64 350,37 64 350,37 

НДС тыс. руб. 11 583,07 11 583,07 

Всего смета проекта тыс. руб. 75 933,44 75 933,44 

 

2. Стоимость мероприятий по реконструкции бункеров сырого угля с модернизацией си-
стемы пневмобрушения  на Кировской ТЭЦ-5  с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2018 – 2022 гг. Сводная стоимость мероприятий по го-
дам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.5.57. 

Таблица 4.5.57. 

Годы 2018 - 2022 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 75 933,44 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 107 975,02 

 
Итого стоимость реализации мероприятий составит 107 975,02 тыс. руб.  в ценах, приве-

денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по реконструкции бункеров 
сырого угля с модернизацией системы пневмобрушения на Кировской ТЭЦ-5 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала  
ПАО «Т ПЛЮС» , за счет собственных средств и за счет  заемных средств. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии  представлена в табл. 4.5.58. 
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Таблица 4.5.58. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2012 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 2,42 0,28% 

Расходы на топливо руб. 540,62 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), по-
требляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:  

руб. 302,74 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используемые 
в технологическом процессе: 

руб. 4,16 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые 
по договорам с организациями на проведение регламентных ра-
бот в рамках технологического процесса  

руб. 0,11 35,52% 

Итого расходов руб. 851,81 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 
представлены в табл. 4.5.59. 

Таблица 4.5.59. 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Тариф на электро-
энергию 

руб/ 
кВт ч 

3,80 3,97 4,07 4,27 4,58 5,00 5,29 5,55 

2 
Тариф на тепловую 
энергию 

руб/ 
Гкал 

1025,69 1089,2 1150,2 1204,35 1257,34 1319,10 1383,89 1451,87 

3 
Стоимость природ-
ного газа  

Руб/ 
нм

3
 

3,98 4,28 4,38 4,59 5,28 6,07 6,98 8,03 

Продолжение таблицы 4.5.59. 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

9 10 11 12 13 14 15 

1 
Тариф на электро-
энергию 

руб/ 
кВт ч 

5,81 6,13 6,41 6,66 6,82 6,89 6,95 

2 
Тариф на тепло-
вую энергию 

руб/ 
Гкал 

1523,19 1598,01 1676,51 1758,86 1845,26 1935,90 2030,9 

3 
Стоимость природ-
ного газа  

Руб/ 
нм

3
 

8,52 8,95 9,31 9,59 9,88 10,18 10,48 

 
В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов так же использованы значения экономии топлива, планируемой в результа-

те проведения мероприятий 
Расчетные значения экономии топлива приведены в табл. 4.5.60. 
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Таблица 4.5.60. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

Экономия топлива полученная в 
результате реализации меро-
приятия 

нм3/
Гкал 

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Стоимость топлива руб. 7,55 7,77 8,01 8,25 8,49 

Экономия топлива полученная в 
результате реализации меро-
приятия по годам 

Тыс. 
руб/г

од 
14540 14977 15426 15889 16365 

 
5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций  

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.5.61. 

Таблица 4.5.61. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проек-
та (динамический) 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-10801,03 ----- -0,11 >12 лет 

Вариант 2. Финансирование за 
счет заемного капитала 

-5954 ---- -0,06 >12 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
 
 
Финансирование за счет собственного капитала: 
1. При финансировании за счет собственного капитала величина Чистого дохода (убыт-

ков) при величине суммарных затрат на реализацию проекта 107 975,02 тыс. руб., нарастаю-
щим итогом за расчетный период составит -10 801,03 тыс. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается неустой-
чивым к изменениям параметров. 

Величина чистого дисконтированного дохода (убытка) за период с 2022 по 2034 гг. соста-
вит -10 801,03 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности NPV – не рассчитывается для проектов, с чистым дис-
контированным доходом <0. 

4. Степень устойчивости инвестиционного проекта равна разности (IRR – Е). Для данного 
проекта не рассчитывается. 

5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,11.  
Это значит, что в течение расчетного периода на каждый рубль инвестиций будет полу-

чено 0,11 руб. убытков. 
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит -  проект неэффективен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится неотрица-
тельным – более 12 лет (за рамками рассчитываемого периода). 

7. Бюджетная эффективность проекта за расчетный период составит 42 078 тыс. руб. 
8. Примем допущение, что ставка процентов по кредиту останется неизменной в течение 

расчетного периода и будет равна 14%. Срок возврата кредита – 15 лет. 
9. Величина NPV при финансировании проекта за счет заемных средств выше, чем при 

финансировании за счет собственных средств. 
Использование заемного капитала не позволяет снизить срок окупаемости проекта (ди-

намический). 
График, приведенный ниже, демонстрирует, что финансовое положение предприятия при 

использовании заемного капитала более устойчиво, чем при использовании собственных 
средств на реализацию проекта. 

Следует так же обратить внимание также на то, что при использовании заемного капита-
ла нижний уровень прибыли (убытков) за год составит -12 993,79 тыс. руб. в 2027 г. 

В то время как при использовании собственного капитала, нижний порог убытков за год 
составит -91 504,25 тыс. руб. в 2022 г. И далее полученная прибыль от реализации проекта 
сможет перекрыть полученные убытки только в срок более 12 лет (за рамками рассчитываемо-
го периода)  

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.5.9. 
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Рис. 4.5.9. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по реконструкции бункеров сырого 
угля с модернизацией системы пневмобрушения на Кировской ТЭЦ-5 

Сценарий "0". Без реализации проекта (Риски) 
Отказ от реализации инвестиционного проекта приведет к повышению затрат на топливо. 
Сценарий "1". При реализации проекта (Ожидаемые результаты по проекту) 
В результате реализации проекта:  
- снижение затрат на топливо при производстве тепловой энергии  в размере  

0,55 нм3/Гкал. в год. 
Данное мероприятие относится к мероприятиям по модернизации оборудования, следо-

вательно, в соответствии с РСБУ – мероприятие увеличит амортизацию ОС, и непосредствен-
но повлияет на тариф на тепловую энергию в части амортизации ОС, относимой на производ-
ство тепловой энергии. 
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4.6. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для 
мероприятий по переводу нагрузок нерентабельных котельных 

4.6.1. Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу нагрузки  
котельной 6.15 на ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по пере-
воду нагрузки котельной 6.15 на ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» 

Котельная 6.15 находится в г. Кирове, ул. Заводская, 17б, в аренде у ОАО «КТК», основ-
ное топливо – газ, установленная мощность – 0,32 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 
2000 году. Находится в зоне эффективного радиуса ТЭЦ – 1.Предлагается закрыть котельную 
6.15, находящуюся в подвале общежития и отапливающую только данный объект, перевести 
нагрузку на ТЭЦ – 1.На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 
Теплосиловое оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на 
выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих 
технических условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и 
требований инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

Стоимость строительства участков тепловых сетей для мероприятий по переводу нагруз-
ки на ТЭЦ-4 приведена в таблице 4.6.1. 

Таблица 4.6.1. 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Ориентировочный объем по предложениям 
строительства (реконструкции) тепловых се-

тей и сооружений на них, 

Обосно-
вание 

стоимо-
сти ме-
роприя-

тия 

Стои-
мость 
ед-цы 

Стои-
мость 
всего 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двухтруб-

ном испол-
нении L, м 

Котель-
ная 
6.15 

Тепло-
трасса 
ТЭЦ-1 

0,133 
Подземная 
в непроход-
ных каналах  

Изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

345 
Таблица 

13-01-001-
01 

18525,6 6391,31 

ИТОГО 6391,31 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) с разбивкой по ста-
тьям затрат на проведение мероприятий 2017 г по переводу нагрузки котельной 6.15 на  ЗАО 
«Кировская ТЭЦ-1» в ценах 2014г. приведена в табл. 4.6.2. 

Таблица 4.6.2. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2017 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 319,57 319,57 

Оборудование тыс. руб. 383,48 383,48 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 5 560,44 5 560,44 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 6 263,48 6 263,48 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 127,83 127,83 

ИТОГО без НДС  6 391,31 6 391,31 

НДС тыс. руб. 1 150,44 1 150,44 

Всего смета проекта тыс. руб. 7 541,75 7 541,75 

2. Стоимость мероприятий по переводу нагрузки котельной 6.15 на ЗАО «Кировская ТЭЦ-
1» с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2017 г. Сводная стоимость мероприятий по годам с уче-
том индексов МЭР приведена в табл. Таблица 4.6.3. 

Таблица 4.6.3. 

Годы 2017 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014г., тыс. руб., с НДС 7 541,75 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 8 730,51 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 8 730,51 тыс. руб.  с НДС в ценах, 
приведенных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 
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3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по переводу нагрузки ко-
тельной 6.15 на ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала Ки-
ровский ПАО «Т Плюс»  

Источники доходов для варианта № 1 – тарифы, увеличивающиеся в соответствии с ин-
дексами МЭР. 

Источники доходов для варианта № 2 – тарифы, обеспечивающие НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014г. Кировского филиала ПАО «Т Плюс»).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии представлена в табл.4.6.4 

Таблица 4.6.4. 

Наименование теплоснабжающей организации 
Ед. 
изм. 

2014г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (моность) руб. 2,42 0,28% 

Расходы на топливо руб. 540,62 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в технологическом процессе:  

руб. 302,74 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используемые в техноло-
гическом процессе: 

руб. 4,16 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по догово-
рам с организациями на проведение регламентных работ в рамках техноло-
гического процесса  

руб. 0,11 35,52% 

Итого расходов руб. 851,81 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. В расчете использованы индексы 
основных показателей в соответствии с индексами-дефляторами МЭР  

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов эффективности инвестиций так же использованы значения тарифа альтер-

нативной котельной, рассчитанные с учетом роста по годам в соответствии с индексами МЭР. 
Тариф альтернативной котельной – наименьшая цена на тепловую энергию у потребите-

ля, при которой окупается проект строительства новой котельной, замещающей теплоснабже-
ние от централизованных источников. Составляющие тарифа альтернативной котельной, рас-
считанные в ценах 2014г. (на 1 Гкал отпущенной тепловой энергии): 

- затраты на топливо       560 руб. 
- возврат инвестиций      440 руб. 
- операционные расходы     196 руб. 
- потери в квартальных тепловых сетях   178 руб. 
- затраты на содержание тепловых сетей   158 руб. 
- налог на имущество      36 руб. 
ИТОГО        1568  руб. 
Расчетные значения тарифов, применяемые для расчета приведены в табл. 4.6.5. 

Таблица 4.6.5. 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Тариф альтерна-
тивной котельной 

Руб/Гкал 1807 1996 2200 2420 2638 2862 3097 3335 3552 3761 

Тариф КФ ОАО ТГК-
5 на тепловую энер-
гию по прогнозам 
МЭР 

Руб/Гкал 1807 1306 1439 1583 1725 1872 2026 2182 2323 2460 

Тариф КФ ОАО ТГК-
5 + НТ 

Руб/Гкал 1653 1897 2090 2299 2506 2719 2942 3169 3275 3368 
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Продолжение табл. 4.6.5. 

Наименование Ед. изм. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф альтерна-
тивной котельной 

Руб/Гкал 3957 4143 4338 4541 4755 4978 5212 5457 5605,5 

Тариф КФ ОАО 
ТГК-5 на тепловую 
энергию по про-
гнозам МЭР 

Руб/Гкал 2588 2710 2837 2971 3110 3257 3410 3570 3597,8 

Тариф КФ ОАО 
ТГК-5 + НТ 

Руб/Гкал 3443 3505 3570 3637 3608 3578 3546 3570 3597,8 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.6.6. 

Таблица 4.6.6. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проек-
та (динамический) 

Вариант 1.  -6072 ----- -0,92 >25 лет 

Вариант 2.  721 12% 0,06 13,45 лет 

Эффективность проекта рассчитана для условий, когда тариф на тепловую энергию по-
вышается до значения тарифа альтернативной котельной, затем – снижается до прогнозируе-
мых с учетом индексов МЭР значений. В случае, если тариф альтернативной котельной будет 
применяться на протяжении всего жизненного цикла проекта, его экономическая эффектив-
ность возрастет. Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 
4.6.1. 

 
Рис. 4.6.1. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

Таким образом, проект перевода нагрузки котельных на ТЭЦ-1 может быть признан целе-
сообразным.  

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по переводу  нагрузки котельной 6.15 
на  ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» 

В ходе реализации мероприятия предполагается увеличить тариф на тепловую энергию 
конечных потребителей отпускаемую через тепловую сеть КФ «ПАО «Т Плюс» на срок –  
до 2033г. Затем тариф будет снижен до значения тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
через тепловую сеть КФ «ПАО «Т Плюс».  Но, тем не менее, этот тариф примет меньшие зна-
чения по сравнению с тарифом, альтернативной котельной (см. данные табл. 4.6.5.). Сравне-
ние тарифов представлено на рис. 4.6.2.  
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Рис. 4.6.2. Сравнение тарифов на тепловую энергию 

Кроме того, положительным эффектом от реализации проекта станет увеличение присо-
единенной нагрузки ТЭЦ-1 на 0,32 Гкал/ч, тем самым улучшив один из целевых показателей 
развития и функционирования системы теплоснабжения г. Киров – переключение тепловой 
нагрузки с котельных на ТЭЦ. 

4.6.2. Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу нагрузки котельных 
10.1 и 10.2 на  котельную ОАО «КТК» 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий  по пере-
воду нагрузки котельных 10.1 и 10.2 на  котельную ОАО «КТК» 

Котельная 10.1 находится в пос. Победилово, в аренде у ОАО «КТК», основное топливо – 
мазут, установленная мощность – 5,84 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 1970 году. 

Котельная 10.2 находится в пос. Захарищевы, в аренде у ОАО «КТК», основное топливо – 
уголь, установленная мощность – 2,71 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 1996 году. 

Предлагается закрыть котельные 10.1 и 10.2. Перевести нагрузку на новую газовую БМК 
в пос. Захарищево мощностью 10-15 Гкал/ч. 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России. 

Стоимость строительства участков тепловых сетей для мероприятий по переводу нагруз-
ки приведена в табл. 4.6.7. 
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Таблица 4.6.7. 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Ориентировочный объем по предложениям 
строительства (реконструкции) тепловых 

сетей и сооружений на них, Обоснова-
ние стои-
мости ме-
роприятия 

Стои-
мость ед-

цы 

Стоимость 
всего 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двухтруб-

ном ис-
полнении 

L, м 

Котельная 
10.1  

БМК в пос. 
Захарище-

во  
0,133 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

Изоляция мине-
раловатными 

плитами и стекло-
пластиком 

654 
Таблица 13-

01-001-01 
18 525,55 12115,71 

Котельная 
10.2  

БМК в пос. 
Захарище-

во  
0,219 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

Изоляция мине-
раловатными 

плитами и стекло-
пластиком 

1173 
Таблица 13-

01-001-01 
22 205,44 26 046,98 

ИТОГО 38 162,69  

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2017 г по переводу нагрузки котельных» в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.6.8. 

Таблица 4.6.8. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2017 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 908,13 1 908,13 

Оборудование тыс. руб. 2 289,76 2 289,76 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 33 201,54 33 201,54 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 37 399,44 37 399,44 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 763,25 763,25 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 38 162,69 38 162,69 

НДС тыс. руб. 6 869,28 6 869,28 

Всего смета проекта тыс. руб. 45 031,97 45 031,97 

 

2. Стоимость мероприятий по переводу нагрузки котельных 10.1 и 10.2 на  котельную 
ОАО «КТК» с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2017 г. Сводная стоимость мероприятий по годам с уче-
том индексов МЭР приведена в табл. 4.6.10. 

Таблица 4.6.10. 

Годы 2017 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 45 031,97 45 031,97 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 52 130,14 52 130,14 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 52 130,14 тыс. руб.  в ценах, приве-
денных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по переводу нагрузки ко-
тельных 10.1 и 10.2 на  котельную ОАО «КТК» 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала Ки-
ровский ПАО «Т ПЛЮС»   

Источники доходов для варианта № 1 – тарифы, увеличивающиеся в соответствии с ин-
дексами МЭР. 

Источники доходов для варианта № 2 – тарифы, обеспечивающие НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  



292 

Структура тарифа на тепловую энергию представлена в табл. 4.6.11. 
Таблица 4.6.11. 

Наименование  Ед. изм. 2014г. в %  

Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии с учетом затрат  на 
передачу ТЭ,  в т.ч.: 

руб. 676,83 65,97% 

Расходы на топливо руб. 429,52 41,86% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологиче-
ском процессе:  

руб. 1,49 0,15% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, использу-
емые в технологическом процессе: 

руб. 5,28 0,51% 

Прочие операционные расходы руб. 240,55 23,45% 

Затраты на содержание тепловых сетей с учетом потерь в 
квартальных тепловых сетях 

руб. 348,14 33,93% 

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности руб. 1,03 0,10% 

ИТОГО руб. 1026 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР  

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов эффективности инвестиций так же использованы значения тарифа альтер-

нативной котельной, рассчитанные с учетом роста по годам в соответствии с индексами МЭР. 
Тариф альтернативной котельной – наименьшая цена на тепловую энергию у потребите-

ля, при которой окупается проект строительства новой котельной, замещающей теплоснабже-
ние от централизованных источников. 

Составляющие тарифа альтернативной, рассчитанные в ценах 2014г. (на 1Гкал отпущен-
ной тепловой энергии): 

- затраты на топливо       560 руб. 
- возврат инвестиций      440 руб. 
- операционные расходы     196 руб. 
- потери в квартальных тепловых сетях   178 руб. 
- затраты на содержание тепловых сетей   158 руб. 
- налог на имущество      36 руб. 
ИТОГО        1568  руб. 
Расчетные значения тарифов, применяемые для расчета приведены в табл. 4.6.12. 

Таблица 4.6.12. 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Тариф альтерна-
тивной котельной 

Руб/Гкал 1807 1996 2200 2420 2638 2862 3097 3335 3552 3761 

Тариф КФ ОАО 
ТГК-5 на тепловую 
энергию по прогно-
зам МЭР 

Руб/Гкал 1 257,34 1 319,10 1 383,89 1 451,87 1 523,19 1 598,0 1 676,5 1 758,9 1 845,3 1 257,3 

Тариф КФ ОАО 
ТГК-5 + НТ 

Руб/Гкал 1 357,34 1 424,01 1 493,96 1 567,34 1 644,33 1 725,1 1 809,8 1 898,8 1 992,0 1 357,3 

Продолжение таблицы 4.6.12. 

Наименование Ед. изм. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф альтерна-
тивной котельной 

Руб/Гкал 3957 4143 4338 4541 4755 4978 5212 5457 5605,5 
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Наименование Ед. изм. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф КФ ОАО 
ТГК-5 на тепловую 
энергию по про-
гнозам МЭР 

Руб/Гкал 1 935,90 2 030,99 2 130,75 2 235,42 2 345,22 2 460,42 2 581,28 2 708,08 2 835,36 

Тариф КФ ОАО 
ТГК-5 + НТ 

Руб/Гкал 2 089,86 2 030,99 2 130,75 2 235,42 2 345,23 2 460,43 2 581,28 2 708,08 2 835,36 

 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 
Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.6.13. 

Таблица 4.6.13. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проек-
та (динамический) 

Вариант 1.  -20090 ----- -0,5 >25 лет 

Вариант 2.  3230 12% 0,08 13,45 лет 

Эффективность проекта рассчитана для условия, когда тариф на тепловую энергию по-
вышается до значения тарифа альтернативной котельной, затем – снижается до прогнозируе-
мых с учетом индексов МЭР значений. 

В случае, если тариф альтернативной котельной будет применяться на протяжении всего 
жизненного цикла проекта, его экономическая эффективность возрастет. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.6.3. 

 

Рис. 4.6.3. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

Таким образом, проект перевода нагрузки котельных 10.1 и 10.2 на  котельную ОАО 
«КТК» может быть признан целесообразным.  

 
6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по переводу нагрузки котельных  
10.1 и 10.2 на  котельную ОАО «КТК» 

В ходе реализации мероприятия предполагается увеличить тариф на тепловую энергию 
конечных потребителей  отпускаемую через тепловую сеть КФ «ПАО «Т ПЛЮС»  на срок – до 
2034г. Затем тариф будет снижен до значения тарифа на тепловую энергию, отпускаемую че-
рез тепловую сеть КФ «ПАО «Т ПЛЮС» .  Но, тем не менее, этот тариф примет меньшие зна-
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чения по сравнению с тарифом, альтернативной котельной (см. данные табл.4.7.6.). Сравнение 
тарифов представлено на рис. 4.6.4.  

 
Рис. 4.6.4. Сравнение тарифов на тепловую энергию  

 

4.6.3. Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу нагрузки котельной 
11.6 на котельную ОАО «КТК» 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по пере-
воду нагрузки котельной 11.6 на  котельную ОАО «КТК» 

Котельная 11.6 находится в с. Русское, в аренде у ОАО «КТК», основное топливо – дрова, 
установленная мощность – 0,08 Гкал/ч. Котельная введена в эксплуатацию в 1979 году. 

Предлагается закрыть котельную 11.6 и перевести тепловую нагрузку на новую газовую 
БМК мощностью от 0,2 до 1 Гкал/ч. 

Стоимость строительства участков тепловых сетей для мероприятий по переводу нагруз-
ки приведена в таблице 4.6.14. 

Таблица 4.6.14. 

Начало 
участ-

ка 

Конец 
участ-

ка 

Ориентировочный объем по предложениям 
строительства (реконструкции) тепловых се-

тей и сооружений на них, 
Обоснова-
ние стои-
мости ме-
роприятия 

Стоимость 
ед-цы,  

руб 

Стои-
мость 
всего, 

тыс. руб Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двухтруб-

ном испол-
нении L, м 

БМК   0,133 

Подземная 
в непро-
ходных 
каналах  

Изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

100 
Таблица 13-

01-001-01 
18 525,55 1852,56 

ИТОГО 1852,56 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2017 г по переводу нагрузки котельных в ценах 2014 г. приведена в табл. 4.6.15. 
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Таблица 4.6.15. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2017 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 92,63 92,63 

Оборудование тыс. руб. 111,15 111,15 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 1 611,73 1 611,73 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 1 815,51 1 815,51 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 37,05 37,05 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 1 852,56 1 852,56 

НДС тыс. руб. 333,46 333,46 

Всего смета проекта тыс. руб. 2 186,02 2 186,02 

2. Стоимость мероприятий по переводу нагрузки котельной 11.6 на котельную ОАО 
«КТК» с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2017 г. Сводная стоимость мероприятий по годам с уче-
том индексов МЭР приведена в табл. 4.6.16. 

Таблица 4.6.16. 

Годы 2017 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014г., тыс. руб., с НДС 2 186,02 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 2 816,55 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 2 816,55 тыс. руб.  с НДС в ценах, 
приведенных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по переводу нагрузки ко-
тельной 11.6 на  котельную ОАО «КТК» 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала Ки-
ровский ПАО «Т Плюс» Источники доходов для варианта № 1 – тарифы, увеличивающиеся в 
соответствии с индексами МЭР. 

Источники доходов для варианта № 2 – тарифы, обеспечивающие НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014г. Кировского филиала ПАО «Т Плюс»).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии представлена в табл.4.6.17. 

Таблица 4.6.17. 

Наименование  Ед. изм. 2014г. в %  

Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии с учетом затрат  на передачу ТЭ,  
в т.ч.: 

руб. 677,28 65,98% 

Расходы на топливо руб. 429,52 41,85% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляе-
мую оборудованием, используемым в технологическом процессе:  

руб. 1,93 0,19% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используемые в тех-
нологическом процессе: 

руб. 5,28 0,51% 

Прочие операционные расходы руб. 240,55 23,44% 

Затраты на содержание тепловых сетей с учетом потерь в квартальных 
тепловых сетях 

руб. 348,14 33,92% 

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности руб. 1,03 0,10% 

ИТОГО руб. 1026,45 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР  

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 



296 

• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 
прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов эффективности инвестиций так же использованы значения тарифа альтер-

нативной котельной, рассчитанные с учетом роста по годам в соответствии с индексами МЭР. 
Тариф альтернативной котельной – наименьшая цена на тепловую энергию у потребите-

ля, при которой окупается проект строительства новой котельной, замещающей теплоснабже-
ние от централизованных источников. 

Составляющие тарифа альтернативной, рассчитанные в ценах 2014г. (на 1Гкал отпущен-
ной тепловой энергии): 

- затраты на топливо       560 руб. 
- возврат инвестиций      440 руб. 
- операционные расходы     196 руб. 
- потери в квартальных тепловых сетях   178 руб. 
- затраты на содержание тепловых сетей   158 руб. 
- налог на имущество      36 руб. 
ИТОГО        1568  руб. 
Расчетные значения тарифов, применяемые для расчета приведены в табл. 4.6.18. 

Таблица 4.6.18. 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Тариф альтерна-

тивной котельной 
Руб/Гкал 1807 1996 2200 2420 2638 2862 3097 3335 3552 3761 

Тариф КФ ОАО 

ТГК-5 на тепловую 

энергию по прогно-

зам МЭР 

Руб/Гкал 1 181,74 1 305,82 1 439,02 1 582,92 1 725,38 1 872,0 2 025,5 2 181,5 2 323,3 2 460,4 

Тариф КФ ОАО 

ТГК-5 + НТ 
Руб/Гкал 1 492,37 1 749,06 2 027,47 2 330,22 2 634,93 2 858,9 3 093,3 3 331,5 3 548,0 3 607,4 

Продолжение таблицы 4.6.18. 

Наименование Ед. изм. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф альтерна-

тивной котельной 
Руб/Гкал 3957 4143 4338 4541 4755 4978 5212 5457 5605,5 

Тариф КФ ОАО 

ТГК-5 на тепловую 

энергию по про-

гнозам МЭР 

Руб/Гкал 2 588,33 2 709,98 2 837,35 2 970,70 3 110,32 3 256,51 3 409,57 3 569,81 3 737,60 

Тариф КФ ОАО 

ТГК-5 + НТ 
Руб/Гкал 3 644,99 3 666,31 3 688,62 3 711,99 3 736,45 3 762,06 3 788,88 3 800,29 3 737,59 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.6.19. 
Таблица 4.6.19. 

№ Варианта NPV, тыс. руб. IRR PI 
Срок окупаемости проекта 

(динамический) 

Вариант 1.  -20090 ----- -0,5 >25 лет 

Вариант 2.  3230 12% 0,08 13,45 лет 

Эффективность проекта рассчитана для условия, когда тариф на тепловую энергию по-
вышается до значения тарифа альтернативной котельной, затем – снижается до прогнозируе-
мых с учетом индексов МЭР значений. В случае, если тариф альтернативной котельной будет 
применяться на протяжении всего жизненного цикла проекта, его экономическая эффектив-
ность возрастет. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.6.5. 
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Рис. 4.6.5. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

Таким образом, проект перевода нагрузки котельной 11.6 на  котельную ОАО «КТК»  
может быть признан целесообразным.  

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по переводу нагрузки котельной 11.6 
на котельную ОАО «КТК» 

В ходе реализации мероприятия предполагается увеличить тариф на тепловую энергию 
конечных потребителей  отпускаемую через тепловую сеть КФ «ПАО «Т Плюс» на срок –  
до 2033г. Затем тариф будет снижен до значения тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
через тепловую сеть КФ «ПАО «Т Плюс».  Но, тем не менее, этот тариф примет меньшие зна-
чения по сравнению с тарифом, альтернативной котельной (см. данные табл. 4.6.6). Сравнение 
тарифов представлено на рис. 4.6.6.  

 
Рис. 4.6.6. Сравнение тарифов на тепловую энергию 
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4.6.4. Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу нагрузки котельных 
входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-4 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по пере-
воду нагрузки котельных входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения от 
ТЭЦ-4 

В зону эффективного радиуса ТЭЦ-4 попадают следующие котельные: 
• котельная ОРДЦ (цеховая 3, 3а, овощехранилище); 
• котельная БМК 11.8 (Школа, ул. Московская, 1); 
• котельная КМЗ (ООО «ТСК-43»); 
• котельная ООО «УниДом» (ул. Московская 107-1, 107-2). 
Стоимость строительства участков тепловых сетей для мероприятий по переводу нагруз-

ки на ТЭЦ-4 приведена в таблице 4.6.20. 
Таблица 4.6.20. 

Нача-
ло 

участ-
ка 

Конец 
участка 

Ориентировочный объем по предложениям 
строительства (реконструкции) тепловых сетей 

и сооружений на них, 
Обоснова-
ние стои-
мости ме-
роприятия 

Стои-
мость 
ед-цы 

Стои-
мость 
всего 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двухтруб-

ном испол-
нении L, м 

ТК-8 
тепло-
сеть 

ТЭЦ-4 
0,100 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

150 
Таблица 13-

01-001-01 
13 653,76 2 048,06 

ТК-6 
тепло-
сеть 

ТЭЦ-4 
0,133 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

250 
Таблица 13-

01-001-01 
18 525,55 4 631,39 

ТК-17 
тепло-
сеть 

ТЭЦ-4 
0,219 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

1419 
Таблица 13-

01-001-01 
22 205,44 31 509,52 

 ИТОГО  38 188,97 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) на проведение ме-
роприятий 2017 г по переводу нагрузки котельных» в ценах 2014г. приведена в табл. 4.6.21. 

Таблица 4.6.21. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2017 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 909,45 1 909,45 

Оборудование тыс. руб. 2 291,34 2 291,34 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 33 224,40 33 224,40 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 37 425,19 37 425,19 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 763,78 763,78 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 38 188,97 38 188,97 

НДС тыс. руб. 6 874,01 6 874,01 

Всего смета проекта тыс. руб. 45 062,98 45 062,98 

2. Стоимость мероприятий по переводу нагрузки котельных входящих в зону эффектив-
ного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-4 с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2017 г. Сводная стоимость мероприятий по годам с уче-
том индексов МЭР приведена в табл. 4.6.24. 
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Таблица 4.6.24. 

Годы 2017 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014г., тыс. руб., с НДС 45 062,98 45 062,98 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 52 166,04 52 166,04 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 52 166,04 тыс. руб.  с НДС в ценах, 
приведенных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по переводу нагрузки ко-
тельных входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-4 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала Ки-
ровский ПАО «Т Плюс»  

Источники доходов для варианта № 1 – тарифы, увеличивающиеся в соответствии с ин-
дексами МЭР. 

Источники доходов для варианта № 2 – тарифы, обеспечивающие НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014г. Кировского филиала ПАО «Т Плюс»).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии представлена в табл.4.6.25. 

Таблица 4.6.25. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2014 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 2,42 0,28% 

Расходы на топливо руб. 540,62 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в технологиче-

ском процессе:  

руб. 302,74 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используе-

мые в технологическом процессе: 
руб. 4,16 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняе-

мые по договорам с организациями на проведение регламент-

ных работ в рамках технологического процесса  

руб. 0,11 35,52% 

Итого расходов руб. 851,81 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР  

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов эффективности инвестиций так же использованы значения тарифа альтер-

нативной котельной, рассчитанные с учетом роста по годам в соответствии с индексами МЭР. 
Тариф альтернативной котельной – наименьшая цена на тепловую энергию у потребите-

ля, при которой окупается проект строительства новой котельной, замещающей теплоснабже-
ние от централизованных источников. 

Составляющие тарифа альтернативной, рассчитанные в ценах 2014г. (на 1Гкал отпущен-
ной тепловой энергии): 

- затраты на топливо       560 руб. 
- возврат инвестиций      440 руб. 
- операционные расходы     196 руб. 
- потери в квартальных тепловых сетях   178 руб. 
- затраты на содержание тепловых сетей   158 руб. 
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- налог на имущество      36 руб. 
ИТОГО        1568  руб. 

Расчетные значения тарифов, применяемые для расчета приведены в табл. 4.6.26. 
Таблица 4.6.26. 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Тариф альтерна-

тивной котельной 
Руб/Гкал 1807 1996 2200 2420 2638 2862 3097 3335 3552 3761 

Тариф КФ ОАО 

ТГК-5 на тепловую 

энергию по прогно-

зам МЭР 

Руб/Гкал 1 006,82 1 109,52 1 220,47 1 330,31 1 443,39 1 561,7 1 682,0 1 791,3 1 897,0 1 006,8 

Тариф КФ ОАО 

ТГК-5 + НТ 
Руб/Гкал 1 156,82 1 274,82 1 402,30 1 528,51 1 658,43 1 794,4 1 932,6 2 058,2 2 179,6 1 156,8 

Продолжение таблицы 4.6.26. 

Наименование Ед. изм. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф альтерна-

тивной котельной 
Руб/Гкал 3957 4143 4338 4541 4755 4978 5212 5457 5605,5 

Тариф КФ ОАО 

ТГК-5 на тепловую 

энергию по про-

гнозам МЭР 

Руб/Гкал 1 995,66 2 089,46 2 187,66 2 290,48 2 398,14 2 510,85 2 628,86 2 752,41 2 881,78 

Тариф КФ ОАО 

ТГК-5 + НТ 
Руб/Гкал 1 995,66 2 089,46 2 187,66 2 290,48 2 398,14 2 510,85 2 628,86 2 752,42 2 881,78 

 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.6.27. 
Таблица 4.6.27. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проек-
та (динамический) 

Вариант 1.  -26768 ----- -0,67 >25 лет 

Вариант 2.  6193 15% 0,16 8,56 лет 

Эффективность проекта рассчитана для условия, когда тариф на тепловую энергию по-
вышается до значения тарифа альтернативной котельной, затем – снижается до прогнозируе-
мых с учетом индексов МЭР значений. 

В случае, если тариф альтернативной котельной будет применяться на протяжении всего 
жизненного цикла проекта, его экономическая эффективность возрастет. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.6.7. 

Рис. 4.6.7. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

Таким образом, проект перевода нагрузки котельных на ТЭЦ-4 может быть признан целе-
сообразным.  
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6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по переводу нагрузки котельных 
входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-4 

В ходе реализации мероприятия предполагается увеличить тариф на тепловую энергию 
конечных потребителей  отпускаемую через тепловую сеть КФ «ПАО «Т Плюс» на срок – до 
2023г. Затем тариф будет снижен до значения тарифа на тепловую энергию, отпускаемую че-
рез тепловую сеть КФ «ПАО «Т Плюс».  Но, тем не менее, этот тариф примет меньшие значе-
ния по сравнению с тарифом, альтернативной котельной (см. данные табл. 4.9.5). Сравнение 
тарифов представлено на рис. 4.6.8. 

 

Рис. 4.6.8. Сравнение тарифов на тепловую энергию 

Кроме того, положительным эффектом от реализации проекта станет увеличение присо-
единенной нагрузки ТЭЦ-4 на 6,1 Гкал/ч, тем самым улучшив один из целевых показателей 
развития и функционирования системы теплоснабжения г. Киров – переключение тепловой 
нагрузки с котельных на ТЭЦ. 
 

4.6.5. Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу нагрузки котельных 
не входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-4 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий  по пере-
воду нагрузки котельных не входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения от 
ТЭЦ-4 

В зону эффективного радиуса ТЭЦ-4 не попадают следующие котельные: 
- котельная «Кироввнешторг» (ул. Заводская 1, 1а, 1б, 1г) 
- котельная «ПК» , ТРК-5 ул. Труда 68 
- котельная «Ликс-ТЭ»  
Стоимость строительства участков тепловых сетей для мероприятий по переводу нагруз-

ки на ТЭЦ-4 приведена в таблице 4.6.28. 
Таблица 4.6.28. 

Нача-
ло 

участ-
ка 

Конец 
участка 

Ориентировочный объем по предложениям 
строительства (реконструкции) тепловых сетей и 

сооружений на них, 
Обосно-

вание 
стоимо-

сти меро-
приятия 

Стои-
мость 
ед-цы 

Стои-
мость 
всего 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двухтруб-

ном испол-
нении L, м 

ТК-4; 
ТРК-5 

Тепло-
сеть 

ТЭЦ-4 
0,133 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

425 
Таблица 

13-01-001-
01 

18 
525,55 

7 873,36 
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Нача-
ло 

участ-
ка 

Конец 
участка 

Ориентировочный объем по предложениям 
строительства (реконструкции) тепловых сетей и 

сооружений на них, 
Обосно-

вание 
стоимо-

сти меро-
приятия 

Стои-
мость 
ед-цы 

Стои-
мость 
всего 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двухтруб-

ном испол-
нении L, м 

ТК-4  
Тепло-

сеть 
ТЭЦ-4 

0,219 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

1100 
Таблица 

13-01-001-
01 

22 
205,44 

24 425,98 

ИТОГО 32 299,34 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) с разбивкой по ста-
тьям затрат на проведение мероприятий 2017 г. по переводу нагрузки котельных в ценах 2014г. 
приведена в табл. 4.6.29. 

Таблица 4.6.29. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2017 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 1 614,97 1 614,97 

Оборудование тыс. руб. 1 937,96 1 937,96 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 28 100,43 28 100,43 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 31 653,35 31 653,35 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 645,99 645,99 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 32 299,34 32 299,34 

НДС тыс. руб. 5 813,88 5 813,88 

Всего смета проекта тыс. руб. 38 113,22 38 113,22 

 

2. Стоимость мероприятий по переводу нагрузки котельных не входящих в зону эффек-
тивного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-4 с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2017 г. Сводная стоимость мероприятий по годам с уче-
том индексов МЭР приведена в табл. 4.6.30. 

Таблица 4.6.30. 

Годы 2017 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014г., тыс. руб., с НДС 38 113,22 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 44 120,82 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 44 120,82 тыс. руб.  с НДС в ценах, 
приведенных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по переводу нагрузки  
котельных не входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-4 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала  
Кировский ПАО «Т Плюс»  

Источники доходов для варианта № 1 – тарифы, увеличивающиеся в соответствии  
с индексами МЭР. 

Источники доходов для варианта № 2 – тарифы, обеспечивающие НВВ. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014г. Кировского филиала ПАО «Т Плюс»).  
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Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии представлена в табл.4.6.31. 
Таблица 4.6.31. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2014 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 2,42 0,28% 

Расходы на топливо руб. 540,62 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в технологиче-

ском процессе:  

руб. 302,74 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используе-

мые в технологическом процессе: 
руб. 4,16 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняе-

мые по договорам с организациями на проведение регламент-

ных работ в рамках технологического процесса  

руб. 0,11 35,52% 

Итого расходов руб. 851,81 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами.В расчете использованы индексы 
основных показателей в соответствии с индексами-дефляторами МЭР  

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов эффективности инвестиций так же использованы значения тарифа альтер-

нативной котельной, рассчитанные с учетом роста по годам в соответствии с индексами МЭР. 
Тариф альтернативной котельной – наименьшая цена на тепловую энергию у потребите-

ля, при которой окупается проект строительства новой котельной, замещающей теплоснабже-
ние от централизованных источников. 

Составляющие тарифа альтернативной, рассчитанные в ценах 2014г. (на 1Гкал отпущен-
ной тепловой энергии): 

- затраты на топливо       560 руб. 
- возврат инвестиций      440 руб. 
- операционные расходы     196 руб. 
- потери в квартальных тепловых сетях   178 руб. 
- затраты на содержание тепловых сетей   158 руб. 
- налог на имущество      36 руб. 
ИТОГО        1568  руб. 

Расчетные значения тарифов, применяемые для расчета приведены в табл. 4.6.32. 
Таблица 4.6.32. 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Тариф альтерна-
тивной котельной 

Руб/Гкал 1807 1996 2200 2420 2638 2862 3097 3335 3552 3761 

Тариф КФ ОАО 
ТГК-5 на тепловую 
энергию по прогно-
зам МЭР 

Руб/Гкал 1306 1439 1583 1725 1872 2026 2182 2323 2460 1306 

Тариф КФ ОАО 
ТГК-5 + НТ 

Руб/Гкал 1506 1759 1935 2110 2289 2477 2667 2841 3008 1506 

Продолжение таблицы 4.6.32. 

Наименование Ед. изм. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф альтерна-
тивной котельной 

Руб/Гкал 3957 4143 4338 4541 4755 4978 5212 5457 5605,5 

Тариф КФ ОАО 
ТГК-5 на тепловую 
энергию по про-
гнозам МЭР 

Руб/Гкал 2588 2710 2837 2971 3110 3257 3410 3570 3 737,60 
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Наименование Ед. изм. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф КФ ОАО 
ТГК-5 + НТ 

Руб/Гкал 3165 3313 3469 3632 3803 3982 3980 4019 3 737,59 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.6.33. 
Таблица 4.6.33. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости 
проекта (динамиче-

ский) 

Вариант 1.  -28735 ----- -0,83 >25 лет 

Вариант 2.  3954 11% 0,11 6,43 лет 

Эффективность проекта рассчитана для условия, когда тариф на тепловую энергию  
повышается до значения тарифа альтернативной котельной, затем – снижается до прогнози-
руемых с учетом индексов МЭР значений. 

В случае, если тариф альтернативной котельной будет применяться на протяжении всего 
жизненного цикла проекта, его экономическая эффективность возрастет. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.6.9. 

 
Рис. 4.6.9. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

Таким образом, проект перевода нагрузки котельных на ТЭЦ-4 может быть признан целе-
сообразным. 

Положительным эффектом от реализации проекта станет увеличение присоединенной 
нагрузки ТЭЦ-4 на 2,6 Гкал/ч, тем самым улучшив один из целевых показателей развития и 
функционирования системы теплоснабжения г. Киров – переключение тепловой нагрузки с ко-
тельных на ТЭЦ-4. 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по переводу нагрузки котельных не 
входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-4 

В ходе реализации мероприятия предполагается увеличить тариф на тепловую энергию 
конечных потребителей  отпускаемую через тепловую сеть КФ «ПАО «Т Плюс» на срок –  
до 2034г. Затем тариф будет снижен до значения тарифа на тепловую энергию, отпускаемую 
через тепловую сеть КФ «ПАО «Т Плюс».   

Этот тариф примет меньшие значения по сравнению с тарифом, альтернативной котель-
ной (см. данные табл. 4.6.32.). Поэтому, реализация проекта с точки зрения обеспечения  
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потребителя относительно дешевой и качественной тепловой энергией может быть признана  
целесообразной. 

Сравнение тарифов представлено на рис. 4.6.10.  

 
Рис. 4.6.10. Сравнение тарифов на тепловую энергию 

 

4.6.6. Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу нагрузки котельных 
входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-5 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по пере-
воду нагрузки котельных входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения от 
ТЭЦ-5 

В зону эффективного радиуса ТЭЦ-5 попадают следующие котельные: 
 котельная БРУ (ул. Тихая 1); 

 котельная ОАО «РЖД»; 

 котельная БМК 50; 

 котельная ООО «Горзеленстрой»; 

 котельная ООО «Энергетик» от ПАВ-1; 

 котельные 6.5 (выработка т/э 398,45 на угле, нагрузка 0,2 Гкал/ч); 

 котельные 6.7 (выработка т/э 350,48 на угле, нагрузка 0,33 Гкал/ч); 

 котельные 6.8 (нагрузка 1 Гкал/ч); 

 котельные 6.9 (нагрузка 0,9 Гкал/ч). 
Стоимость строительства участков тепловых сетей для мероприятий по переводу нагруз-

ки на ТЭЦ-5 приведена в таблице 4.6.34. 
 
 
 
 
 
 
 
 



306 

Таблица 4.6.34. 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Ориентировочный объем по предложениям стро-
ительства (реконструкции) тепловых сетей и со-

оружений на них, 

Обоснование 
стоимости 

мероприятия 

Стои-
мость ед-

цы 

Стоимость 
всего 

Dу 
Тип проклад-

ки 
Тип изоляции 

Длина 
в 

двух-
труб-
ном 

испол-
пол-

нении 
L, м 

ТК-4.1 
Тепло-
трасса 
ТЭЦ-5 

0,100 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
450 

Таблица 13-
01-001-01 

13 653,76 6 144,19 

ПАВ-1 
Тепло-
трасса 
ТЭЦ-5 

0,273 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
2250 

Таблица 13-
01-001-01 

28 987,89 65 222,75 

ТК-2  
Тепло-
трасса 
ТЭЦ-5 

0,325 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
1000 

Таблица 13-
01-001-01 

31 041,78 31 041,78 

ИТОГО 102 408,72 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 

Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) с разбивкой по ста-
тьям затрат на проведение мероприятий 2017 г по переводу нагрузки котельных» в ценах 
2014г. приведена в табл. 4.6.35. 

Таблица 4.6.35. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2017 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 5 120,44 5 120,44 

Оборудование тыс. руб. 6 144,52 6 144,52 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 89 095,59 89 095,59 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 100 360,55 100 360,55 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 2 048,17 2 048,17 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 102 408,72 102 408,72 

НДС тыс. руб. 18 433,57 18 433,57 

Всего смета проекта тыс. руб. 120 842,29 120 842,29 

 

2. Стоимость мероприятий по переводу нагрузки котельных входящих в зону эффектив-
ного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-5 с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2014 г. Сводная стоимость мероприятий по годам с уче-
том индексов МЭР приведена в табл. 4.6.36. 

Таблица 4.6.36. 

Годы 2017 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014г., тыс. руб., с НДС 120 842,29 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 139 890,06 

 
Итого стоимость реализации мероприятий составит 139 890.06 тыс. руб.  с НДС в ценах, 

приведенных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по переводу нагрузки  
котельных входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-5 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала филиала  
Кировский ПАО «Т Плюс»  
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Источники доходов для варианта № 1 – тарифы, увеличивающиеся в соответствии  
с индексами МЭР. 

Источники доходов для варианта № 2 – тарифы, обеспечивающие НВВ. 
 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014г. Кировского филиала ПАО «Т Плюс»).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии представлена в табл. 4.6.37. 

Таблица 4.6.37. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2014 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 2,42 0,28% 

Расходы на топливо руб. 540,62 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в технологиче-

ском процессе:  

руб. 302,74 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используе-

мые в технологическом процессе: 
руб. 4,16 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняе-

мые по договорам с организациями на проведение регламент-

ных работ в рамках технологического процесса  

руб. 0,11 35,52% 

Итого расходов руб. 851,81 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

В расчете использованы индексы основных показателей в соответствии с индексами-
дефляторами МЭР  

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов эффективности инвестиций так же использованы значения тарифа альтер-

нативной котельной, рассчитанные с учетом роста по годам в соответствии с индексами МЭР. 
Тариф альтернативной котельной – наименьшая цена на тепловую энергию у потребите-

ля, при которой окупается проект строительства новой котельной, замещающей теплоснабже-
ние от централизованных источников. 

Составляющие тарифа альтернативной, рассчитанные в ценах 2014г. (на 1Гкал отпущен-
ной тепловой энергии): 

- затраты на топливо       560 руб. 
- возврат инвестиций      440 руб. 
- операционные расходы     196 руб. 
- потери в квартальных тепловых сетях   178 руб. 
- затраты на содержание тепловых сетей   158 руб. 
- налог на имущество      36 руб. 
ИТОГО        1568  руб. 

Расчетные значения тарифов, применяемые для расчета приведены в табл. 4.6.38. 
Таблица 4.6.38. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Тариф альтернативной 

котельной 

Руб/Г

кал 
1807 1996 2200 2420 2638 2862 3097 3335 3552 3761 

Тариф КФ ОАО ТГК-5 

на тепловую энергию по 

прогнозам МЭР 

Руб/Г

кал 
1 201,95 1 324,55 1 457,01 1 588,14 1 723,13 1 864,4 2 007,9 2 138,5 2 264,6 1 201,9 

Тариф КФ ОАО ТГК-5 + 

НТ 

Руб/Г

кал 
1 246,95 1 374,14 1 511,56 1 647,60 1 787,64 1 934,2 2 083,1 2 218,5 2 349,4 1 246,9 
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Продолжение таблицы 4.6.38. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф альтернативной 

котельной 

Руб/Гк

ал 
3957 4143 4338 4541 4755 4978 5212 5457 5605,5 

Тариф КФ ОАО ТГК-5 на 

тепловую энергию по 

прогнозам МЭР 

Руб/Гк

ал 
2 382,44 2 494,42 2 611,66 2 734,40 2 862,92 2 997,48 3 138,36 3 285,86 3 440,30 

Тариф КФ ОАО ТГК-5 + 

НТ 

Руб/Гк

ал 
2 471,64 2 587,81 2 611,56 2 734,31 2 862,82 2 997,37 3 138,25 3 285,75 3 440,18 

 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.6.39. 
Таблица 4.6.39. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проекта 
(динамический) 

Вариант 1.  -26768 ----- -0,67 >25 лет 

Вариант 2.  6193 15% 0,16 8,81 лет 

Эффективность проекта рассчитана для условия, когда тариф на тепловую энергию по-
вышается до значения тарифа альтернативной котельной, затем – снижается до прогнозируе-
мых с учетом индексов МЭР значений. 

В случае, если тариф альтернативной котельной будет применяться на протяжении всего 
жизненного цикла проекта, его экономическая эффективность возрастет. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.6.11. 

 
Рис. 4.6.11. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

Таким образом, проект перевода нагрузки котельных на ТЭЦ-5 может быть признан целе-
сообразным.  

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по переводу нагрузки котельных 
входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-5 

В ходе реализации мероприятия предполагается увеличить тариф на тепловую энергию 
конечных потребителей  отпускаемую через тепловую сеть КФ «ПАО «Т Плюс» на срок – до 
2023г. Затем тариф будет снижен до значения тарифа на тепловую энергию, отпускаемую че-
рез тепловую сеть КФ «ПАО «Т Плюс».  Но, тем не менее, этот тариф примет меньшие значе-



309 

ния по сравнению с тарифом, альтернативной котельной (см. данные табл. 4.11.5.). Сравнение  
тарифов представлено на рис. 4.6.12.  

 
Рис. 4.6.12. Сравнение тарифов на тепловую энергию 

 
Кроме того, положительным эффектом от реализации проекта станет увеличение присо-

единенной нагрузки ТЭЦ-5 на 28,16 Гкал/ч, тем самым улучшив один из целевых показателей 
развития и функционирования системы теплоснабжения г. Киров – переключение тепловой 
нагрузки с котельных на ТЭЦ-5. 

4.6.7. Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу нагрузки котельных 
не входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения  

от ТЭЦ-5 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятий по пере-
воду нагрузки котельных не входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения от 
ТЭЦ-5 

В зону эффективного радиуса ТЭЦ-5 попадают следующие котельные: 
- котельная 6.1. 
- котельная ВГСХА  
Стоимость строительства участков тепловых сетей для мероприятий по переводу нагруз-

ки на ТЭЦ-5 приведена в таблице 4.6.40. 
Таблица 4.6.40. 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Ориентировочный объем по предложениям 
строительства (реконструкции) тепловых 

сетей и сооружений на них, Обоснова-
ние стои-
мости ме-
роприятия 

Стои-
мость ед-

цы 

Стои-
мость 
всего 

Dу 
Тип про-
кладки 

Тип изоляции 

Длина в 
двух-

трубном 
исполне-
нии L, м 

котель-
ная 6.9; 
котель-

ная 
ВГСХА 

Тепло-
трасса 
ТЭЦ-4 

0,273 
Подземная в 

непроход-
ных каналах  

изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

2400 
Таблица 13-

01-001-01 
28 987,89 69 570,94 

ИТОГО 69 570,94 

На основании нормативной документации (ГЭСНм-2001-06 Сборник № 6 Теплосиловое 
оборудование), для оценки стоимости монтажа оборудования учтены затраты на выполнение 
полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических 
условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований 
инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России: 
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Сводная стоимость финансовых потребностей (капитальные затраты) с разбивкой по ста-
тьям затрат на проведение мероприятий 2017 г по переводу нагрузки котельных в ценах 2014г. 
приведена в табл. 4.6.41. 

Таблица 4.6.41. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2017 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 3 217,36 3 217,36 

Оборудование тыс. руб. 3 860,83 3 860,83 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 55 981,99 55 981,99 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 63 060,18 63 060,18 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 1 286,94 1 286,94 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 64 347,12 64 347,12 

НДС тыс. руб. 11 582,48 11 582,48 

Всего смета проекта тыс. руб. 75 929,60 75 929,60 

2. Стоимость мероприятий по переводу нагрузки котельных не входящих в зону эффек-
тивного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-5 с учетом индексов МЭР 

Реконструкция запланирована на 2017 г. Сводная стоимость мероприятий по годам с уче-
том индексов МЭР приведена в табл. 4.6.42. 

Таблица 4.6.42. 

Годы 2017 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014г., тыс. руб., с НДС 75 929,67 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 87 898,01 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 87 898,01 тыс. руб.  с НДС в ценах, 
приведенных к уровню цен в годы реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий по переводу нагрузки ко-
тельных не входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-5 

Выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала ОАО «КТК».  
Источники доходов для варианта № 1 – тарифы, увеличивающиеся в соответствии  

с индексами МЭР. 
Источники доходов для варианта № 2 – - тарифы, обеспечивающие НВВ. 
 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014г. Кировского филиала ПАО «Т Плюс»).  
Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии представлена в табл.4.6.43. 

Таблица 4.6.43. 

Наименование теплоснабжающей организации Ед. изм. 2014 г. в %  

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) руб. 2,42 0,28% 

Расходы на топливо руб. 540,62 63,42% 

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в технологиче-

ском процессе:  

руб. 302,74 0,00% 

Расходы на сырье и вспомогательные материалы, используе-

мые в технологическом процессе: 
руб. 4,16 0,78% 

Расходы на услуги производственного характера, выполняе-

мые по договорам с организациями на проведение регламент-

ных работ в рамках технологического процесса  

руб. 0,11 35,52% 

Итого расходов руб. 851,81 100,00% 
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Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. В расчете использованы индексы 
основных показателей в соответствии с индексами-дефляторами МЭР  

В соответствии с Методическими Рекомендациями по расчету эффективности ИП: 
• к притокам относятся выручка от реализации, поступления кредитов и займов, а также 

прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в до-
полнительные фонды, платежи по ДПМ; 

• к оттокам - производственные издержки, налоги. 
Для расчетов эффективности инвестиций так же использованы значения тарифа альтер-

нативной котельной, рассчитанные с учетом роста по годам в соответствии с индексами МЭР. 
Тариф альтернативной котельной – наименьшая цена на тепловую энергию у потребите-

ля, при которой окупается проект строительства новой котельной, замещающей теплоснабже-
ние от централизованных источников. 

Составляющие тарифа альтернативной, рассчитанные в ценах 2014г. (на 1Гкал отпущен-
ной тепловой энергии): 

- затраты на топливо       560 руб. 
- возврат инвестиций      440 руб. 
- операционные расходы     196 руб. 
- потери в квартальных тепловых сетях   178 руб. 
- затраты на содержание тепловых сетей   158 руб. 
- налог на имущество      36 руб. 
ИТОГО        1568  руб. 
Расчетные значения тарифов, применяемые для расчета приведены в табл. 4.6.44. 

Таблица 4.6.44. 

Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Тариф альтернативной 

котельной 
Руб/Гкал 1807 1996 2200 2420 2638 2862 3097 3335 3552 3761 

Тариф КФ ОАО ТГК-5 

на тепловую энергию 

по прогнозам МЭР 

Руб/Гкал 1 201,95 1 324,55 1 457,01 1 588,14 1 723,13 1 864,4 2 007,9 2 138,5 2 264,6 1 201,9 

Тариф КФ ОАО ТГК-5 + 

НТ 
Руб/Гкал 1 246,95 1 374,14 1 511,56 1 647,60 1 787,64 1 934,2 2 083,1 2 218,5 2 349,4 1 246,9 

 

Продолжение таблицы 4.6.44. 

Наименование Ед. изм. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Тариф альтернативной 

котельной 
Руб/Гкал 3957 4143 4338 4541 4755 4978 5212 5457 5605,5 

Тариф КФ ОАО ТГК-5 на 

тепловую энергию по 

прогнозам МЭР 

Руб/Гкал 2 382,44 2 494,42 2 611,66 2 734,40 2 862,92 2 997,48 3 138,36 3 285,86 3 440,30 

Тариф КФ ОАО ТГК-5 + 

НТ 
Руб/Гкал 2 471,64 2 587,81 2 611,56 2 734,31 2 862,82 2 997,37 3 138,25 3 285,75 3 440,18 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.6.45. 
Таблица 4.6.45. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проек-
та (динамический) 

Вариант 1.  -81401 ----- -0,98 >25 лет 

Вариант 2.  5051 0,06% 0,16 12,18 лет 

Эффективность проекта рассчитана для условия, когда тариф на тепловую энергию по-
вышается до значения тарифа альтернативной котельной, затем – снижается до прогнозируе-
мых с учетом индексов МЭР значений. В случае, если тариф альтернативной котельной будет 
применяться на протяжении всего жизненного цикла проекта, его экономическая эффектив-
ность возрастет. 
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Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.6.13. 

 

Рис. 4.6.13. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

Таким образом, проект перевода нагрузки котельных на ТЭЦ-5 может быть признан целе-
сообразным. 

Положительным эффектом от реализации проекта станет увеличение присоединенной 
нагрузки ТЭЦ-5 на 1,8 Гкал/ч, тем самым улучшив один из целевых показателей развития и 
функционирования системы теплоснабжения г. Киров – переключение тепловой нагрузки с ко-
тельных на ТЭЦ-5. 

6. Расчеты ценовых последствий для мероприятий по переводу нагрузки котельных не 
входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-5 

 

Рис. 4.6.14. Сравнение тарифов на тепловую энергию 

В ходе реализации мероприятия предполагается увеличить тариф на тепловую энергию 
конечных потребителей отпускаемую через тепловую сеть КФ «ПАО «Т Плюс» на срок – до 
2029г. Затем тариф будет снижен до значения тарифа на тепловую энергию, отпускаемую че-
рез тепловую сеть КФ «ПАО «Т Плюс».   

Этот тариф примет большие значения по сравнению с тарифом, альтернативной котель-
ной (см. данные табл. 4.12.5). Поэтому, реализация проекта с точки зрения обеспечения потре-
бителя относительно дешевой и качественной тепловой энергией нецелесообразна. 

Сравнение тарифов представлено на рис. 4.6.14.  
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4.7. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 
модернизацию системы теплоснабжения в мкр. Радужный города Кирова 

1. Оценка финансовых потребностей (капитальные затраты) для мероприятия по строи-
тельству нового источника тепловой энергии в микрорайоне Радужный 

Для решения проблем с обеспечением качественным и надежным теплоснабжением мик-
рорайона Радужный предлагается строительство новой блочной модульной котельной мощно-
стью 32,9 Гкал/ч. Это мероприятие позволит сократить затраты на производство и передачу 
тепловой энергии. 

Стоимость строительства новой блочно-модульной котельной (в ценах 2014 г.) представ-
лена в табл. 4.7.1. 

Таблица 4.7.1. 

Наименование статьи затрат Ед. изм. 2015 г. Всего 

ПИР и ПСД тыс. руб. 8 885,14 8 885,14 

Оборудование тыс. руб. 10 662,16 10 662,16 

Строительно-монтажные и наладочные работы тыс. руб. 154 601,36 154 601,36 

Всего капитальные затраты тыс. руб. 174 148,66 174 148,66 

Непредвиденные расходы тыс. руб. 3 554,05 3 554,05 

ИТОГО без НДС тыс. руб. 177 702,72 177 702,72 

НДС тыс. руб. 31 986,49 31 986,49 

Всего смета проекта тыс. руб. 209 689,20 209 689,20 

 
2. Стоимость мероприятий по строительству нового источника тепловой энергии в мик-
рорайоне Радужный с учетом индексов МЭР 

Строительство запланировано на 2014 г. Сводная стоимость мероприятий по годам с уче-
том индексов МЭР приведена в табл. Таблица 4.7.2. 

Таблица 4.7.2. 

Годы 2015 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 209 689,20 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 220 173,66 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 220 173,66 тыс. руб.  с НДС в ценах, 
приведенных к уровню цен в год реализации мероприятий. 

3. Предложения по источникам инвестиций для мероприятия по строительству нового 
источника тепловой энергии в микрорайоне Радужный. 

Основанием для включения в инвестиционную программу мероприятий по строительству 
блочно-модульной котельной, является снижение существующих затрат на производство теп-
ловой энергии и обеспечение требуемых параметров за счет строительства газовой блочно-
модульной котельной с автоматическим управлением и современной системой безопасности, 
работающих на более дешевом виде топлива – природный газ.  

Согласно укрупненной смете, приведенной в Таблице 4.7.1, на строительство БМК требу-
ется 209 689,20 тыс. руб. (с НДС). 

Таким образом, сформирована Инвестиционная программа по строительству блочно-
модульной газовой котельной на территории муниципального образования городской округ "го-
род Киров" на 2014-2023 годы на среднесрочный период.  

Суммарные инвестиционные затраты по Инвестиционной программе определены в фак-
тических ценах в размере 209 689,20 тыс. руб. (с НДС), в т. ч. по источникам финансирования: 

бюджетное финансирование       0 тыс. руб.; 
собственные средства инвестора       209 689,20 тыс. руб.; 
заемные средства кредитных организаций    0 тыс. руб. 

4. Данные, используемые при расчетах 

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии 
Для расчетов эффективности проекта использованы данные по себестоимости тепловой 

энергии (плановые показатели на 2014 г. Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» ).  
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Калькуляция себестоимости 1 Гкал тепловой энергии представлена в табл.4.7.3. 
Таблица 4.7.3 

Наименование  Ед. изм. 2014 г. в %  

Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии с учетом 
затрат  на передачу ТЭ,  в т.ч.: 

руб. 1222,05 86,35% 

Расходы на топливо руб. 801,26 56,62% 

Расходы на покупаемую электрическую энер-
гию (мощность), потребляемую оборудова-
нием, используемым в технологическом про-
цессе:  

руб. 1,93 0,14% 

Расходы на сырье и вспомогательные мате-
риалы, используемые в технологическом 
процессе: 

руб. 5,28 0,37% 

Прочие операционные расходы руб. 240,55 17,00% 

Возврат инвестиций руб. 229,53 16,22% 

Затраты на содержание тепловых сетей с учетом 
потерь в квартальных тепловых сетях 

руб. 135,67 9,59% 

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельно-

сти 
руб. 57,53 4,07% 

ИТОГО руб. 1415,25 100,00% 

Размеры ставок налогов приняты в соответствии с действующими на момент разработки 
схемы теплоснабжения и установленными НК РФ нормами. 

Индексы-дефляторы МЭР 

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозируемые 
индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России (табл. 3.1.). 

Расчетные значения тарифов на покупную энергию, энергоносители (без НДС) по годам 
представлены в табл. 4.7.4. 

Таблица 4.7.4. 

№ п/п Показатель 
Ед. 

изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Тариф на элек-

троэнергию 

руб/к

Вт ч 
3,97 4,07 4,26 4,58 5,00 5,29 5,55 5,81 6,13 6,41 3,97 

2 
Тариф на тепл. 

энергию 

руб/Г

кал 
1079,4 1 119,3 1 157,4 1 278,9 1 409,3 1 550,3 1 689,9 1 833,4 1 983,7 2 136,5 1079,3 

3 
Стоимость при-

родного газа  

Руб/

нм
3
 

4,28 4,37 4,59 5,28 6,07 6,98 8,03 8,51 8,95 9,31 4,28 

Продолжение таблицы 4.7.4. 

№ п/п Показатель 
Ед. 

изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 
Тариф на элек-

троэнергию 

руб/к

Вт ч 
6,66 6,82 6,89 6,95 7,01 7,07 7,14 7,20 7,27 7,33 

2 
Тариф на тепло-

вую энергию 

руб/

Гкал 
2 275,4 2 409,6 2 534,9 2 654,1 2 778,8 2 909,4 3 046,2 3 189,3 3 339,2 3 496,2 

3 
Стоимость при-

родного газа  

Руб/

нм
3
 

9,59 9,87 10,17 10,48 10,79 11,11 11,45 11,79 12,14 12,51 

5. Производственная и финансовая деятельность. Расчеты эффективности инвестиций 

Итоги расчетов эффективности инвестиционных проектов приведены в табл. 4.7.5. 
Таблица 4.7.5.. 

№ Варианта 
NPV, тыс. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проек-
та (динамический), лет 

Вариант 1. Финансирование за 
счет собственного капитала 

-54239 ----- -0,3 >25 лет 



315 

Вариант 2. Финансирование за 
счет средств инвестора  без 
увеличения тарифа  

-944 ----- -0,005 >15 лет 

Вариант 3. Финансирование за 
счет средств инвестора с увели-
чением  тарифа до значений, 
обеспечивающих НВВ 

5051 0,06% 0,16 8,54 лет 

Эффективность проекта рассчитана для условия, когда тариф на тепловую энергию по-
вышается до значения обеспечивающего НВВ котельной, затем – снижается до прогнозируе-
мых  с учетом индексов МЭР значений. 

Сравнение трех вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 4.7.1. 

 

Рис. 4.7.1. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

 
Таким образом, строительства новой котельной может быть признан целесообразным при 

условии утверждения тарифа, обеспечивающего НВВ и использовании средств инвестора. 
6. Расчеты ценовых последствий для потребителей тепловой энергии от  новой блочно-
модульной котельной в мкр. Радужный города Кирова. 

Прогнозируемый рост тарифа на производство и передачу тепловой энергии представлен 
в табл. 4.7.6. и 4.7.7. соответственно.   

Для проведения анализа результатов тарифных последствий для потребителей так же 
рассчитан прогнозируемый тариф на тепловую энергию без учета проведения мероприятий по 
строительству новой БМК. 

Величины прогнозируемого тарифа приведены в таблицах 4.7.8. и 4.7.9.  
Сравнение полученных величин отражены на рис. 4.7.2.  
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Таблица 4.7.6 

№ Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. 
тариф на производство тепловой 
энергии, руб./Гкал без НДС 

1313,25 1368,41 1426,45 1487,50 1551,75 1619,34 1682,83 1765,34 1844,12 1697,52 

1.1. рост, % 102,6% 104,2% 104,2% 104,3% 104,3% 104,4% 103,9% 104,9% 104,5% 92,0% 

1.2. 
прогноз роста в среднем по РФ 
(Минэкономразвития), % 

103,7% 103,4% 103,4% 103,4% 103,4% 103,4% 103,4% 103,4% 103,4% 103,4% 

2. 
в том числе инвестиционная со-
ставляющая 

229,53 229,53 229,53 229,53 229,53 229,53 229,53 229,53 229,53 0,00 

2.1. 
удельный вес инвестиционных расхо-
дов  в общей структуре затрат, % 

17% 17% 16% 15% 15% 14% 14% 13% 12% 0% 

 

Таблица 4.7.7.  

№ Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. 
тариф на передачу тепловой энер-
гии, руб./Гкал без НДС 

141,46 147,49 153,78 160,35 167,20 174,34 181,79 189,56 197,67 206,13 

1.1. рост, % 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

1.2. 
прогноз роста в среднем по РФ 
(Минэкономразвития), % 

103,7% 103,4% 103,4% 103,4% 103,4% 103,4% 103,4% 103,4% 103,4% 103,4% 

2. 
в том числе инвестиционная со-
ставляющая 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Тариф конечного потребителя 1454,71 1515,9 1580,23 1647,85 1718,95 1793,68 1864,62 1954,9 2041,79 1903,65 

 

Таблица 4.7.8 

№ Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
тариф на производство тепловой 
энергии, руб./Гкал без НДС 

1011,44 1053,92 1098,19 1145,41 1194,66 1247,23 1295,87 1359,37 1420,54 1484,46 

1.1. рост, % 102,60% 104,20% 104,20% 104,30% 104,30% 104,40% 103,90% 104,90% 104,50% 104,50% 

1.2. 
прогноз роста в среднем по РФ 
(Минэкономразвития), % 

103,70% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 

2. 
в том числе инвестиционная со-
ставляющая 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1. 
удельный вес инвестиционных расхо-
дов  в общей структуре затрат, % 

1011,44 1053,92 1098,19 1145,41 1194,66 1247,23 1295,87 1359,37 1420,54 1484,46 

 

Таблица 4.7.9. 

№ Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
тариф на передачу тепловой энер-
гии, руб./Гкал без НДС 

412,51 430,24 448,74 468,04 488,17 509,16 531,05 553,89 577,70 602,55 

1.1. рост, % 104,30% 104,30% 104,30% 104,30% 104,30% 104,30% 104,30% 104,30% 104,30% 104,30% 

1.2. 
прогноз роста в среднем по РФ 
(Минэкономразвития), % 

103,70% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 103,40% 

2. 
в том числе инвестиционная со-
ставляющая 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Тариф конечного потребителя 1423,95 1484,17 1546,93 1613,45 1682,83 1756,38 1826,92 1913,25 1998,24 2087,01 
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Рис. 4.7.2. Сравнение величин тарифов по варианту 1 и варианту 2 

 
Проведя анализ полученных данных можно сделать следующий вывод:  
Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей увеличится  

на период до 2024 г. по сравнению  с тарифом без инвестиционной составляющей. 
В 2024 г. тариф снизится, т.к. отпадет необходимость в возмещении затрат инвестора  

по обслуживанию долга. 
В результате проведенных мероприятий будут получены следующие результаты: 
1. Снизятся потери тепла в сетях – до нормативных 8%; 
2. Снизится вероятность  аварийных ситуаций; 
3. Снизится фактический удельный расход энергоресурсов на производство и передачу 

тепловой энергии. 
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Раздел 5. Обобщенный расчет ценовых последствий мероприятий 
по модернизации источников тепловой энергии и систем  

теплоснабжения МО город Киров в целях повышения качества  
и надежности теплоснабжения 

5.1. Суммарные затраты на проведение мероприятий по модернизации 
источников тепловой энергии и систем теплоснабжения МО город Киров 

в целях повышения качества и надежности теплоснабжения 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения» (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154) были выполнены расчеты ценовых последствий 
для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического пе-
ревооружения систем теплоснабжения. 

Сводные данные о капитальных затратах для  выполнения мероприятий по модерниза-
ции источников тепловой энергии и систем теплоснабжения МО город Киров приведены 
в табл. 5.1. (сценарий 1). 

Сводные данные капитальных затратах для выполнения мероприятий по модернизации 
источников тепловой энергии и систем теплоснабжения МО город Киров, по которым предпола-
гается увеличение  тарифа до значений, обеспечивающих НВВ, приведены в табл. 5.2. (сцена-
рий 2) 
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Таблица 5.1. 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам с НДС, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

ИТОГО по меро-
приятию, млн. руб. 

Кировский филиал ПАО «Т ПЛЮС» 

1 Стоимость мероприятий по п. 4.3.1 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

2 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.1. с учетом индексов 
МЭР         

0,00 

3 Стоимость мероприятий по п. 4.3.2 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

4 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.2 с учетом индексов 
МЭР         

0,00 

5 Стоимость мероприятий по п. 4.3.3. в ценах 2014 г. 6,35 11,80 
      

18,15 

6 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.3 с учетом индексов 
МЭР 

7,42 14,48 
      

21,90 

7 Стоимость мероприятий по п. 4.3.4. в ценах 2014 г. 11,34 45,97 
      

57,30 

8 
Стоимость мероприятий по п. 4.3.4 с учетом индексов 
МЭР 

11,90 50,68 
      

62,58 

9 Стоимость мероприятий  п. 4.3.5 в ценах 2014 г. 3,48 
       

3,48 

10 
Стоимость мероприятий  п. 4.3.5 с учетом индексов 
МЭР 

3,87 
       

3,87 

11 Стоимость мероприятий по п. 4.4.1 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.4.1 с учетом индексов 
МЭР         

0,00 

13 Стоимость мероприятий по п. 4.4.2 в ценах 2014 г. 8,80 9,59 
      

18,39 

14 
Стоимость мероприятий по п. 4.4.2 с учетом индексов 
МЭР 

9,24 10,57 
      

19,81 

15 Стоимость мероприятий  по п. 4.4.3 в ценах 2014 г. 26,27 
 

26,27 
     

52,53 

16 
Стоимость мероприятий по п. 4.4.3 с учетом индексов 
МЭР 

27,58 
 

28,96 
     

56,54 

17 Стоимость мероприятий  по п. 4.4.4 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

18 
Стоимость мероприятий по п. 4.4.4 с учетом индексов 
МЭР         

0,00 

19 Стоимость мероприятий  по п. 4.4.5 в ценах 2014 г. 10,51 42,03 
      

52,53 

20 
Стоимость мероприятий по п. 4.4.5 с учетом индексов 
МЭР 

11,03 46,33 
      

57,37 

21 Стоимость мероприятий  по п. 4.4.6 в ценах 2014 г. 131,33 197,00 
      

328,34 

22 
Стоимость мероприятий по п. 4.4.6 с учетом индексов 
МЭР 

137,90 217,19 
      

355,09 

23 Стоимость мероприятий  по п. 4.4.7 в ценах 2014 г. 
        

0,00 
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 № 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам с НДС, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

ИТОГО по меро-
приятию, млн. руб. 

24 
Стоимость мероприятий по п. 4.4.7 с учетом индексов 
МЭР         

0,00 

25 Стоимость мероприятий  по п. 4.4.8 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

26 
Стоимость мероприятий по п. 4.4.8 с учетом индексов 
МЭР         

0,00 

27 Стоимость мероприятий  по п. 4.5.1 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

28 
Стоимость мероприятий по п. 4.5.1 с учетом индексов 
МЭР         

0,00 

29 Стоимость мероприятий  по п. 4.5.2 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

30 
Стоимость мероприятий по п. 4.5.2 с учетом индексов 
МЭР         

0,00 

31 Стоимость мероприятий  по п. 4.5.3 в ценах 2014 г. 7,88 
 

7,55 
 

17,24 
   

32,68 

32 
Стоимость мероприятий по п. 4.5.3 с учетом индексов 
МЭР 

8,27 
 

8,74 
 

24,52 
   

41,54 

33 Стоимость мероприятий  по п. 4.5.4 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

34 
Стоимость мероприятий по п. 4.5.4 с учетом индексов 
МЭР         

0,00 

35 Стоимость мероприятий  по п. 4.5.5 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

36 
Стоимость мероприятий по п. 4.5.5 с учетом индексов 
МЭР         

0,00 

37 Стоимость мероприятий  по п. 4.5.6 в ценах 2014 г. 43,93 43,93 
  

45,51 
   

133,36 

38 
Стоимость мероприятий по п. 4.5.6 с учетом индексов 
МЭР 

46,13 48,43 
  

57,53 
   

152,08 

39 Стоимость мероприятий  по п. 4.5.7 в ценах 2014 г. 
  

13,13 
  

65,67 78,80 
 

157,60 

40 
Стоимость мероприятий по п. 4.5.7 с учетом индексов 
МЭР   

15,20 
  

93,38 131,16 
 

239,74 

41 Стоимость мероприятий  по п. 4.5.8 в ценах 2014 г. 
     

92,46 123,45 
 

215,91 

42 
Стоимость мероприятий по п. 4.5.8 с учетом индексов 
МЭР      

131,47 205,48 
 

336,96 

43 Стоимость мероприятий  по п. 4.5.9 в ценах 2014 г. 
     

75,93 
  

75,93 

44 
Стоимость мероприятий по п. 4.5.9 с учетом индексов 
МЭР      

107,98 
  

107,98 

45 Стоимость мероприятий по п. 4.2.4 в ценах 2014 г. 0,212 3,24 
 

20,25 
 

 9,36 
 

33,06 

46 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.4. с учетом индексов 
МЭР 

0,223 3,58 
 

24,61 
 

 13,84 
 

42,26 

47 Стоимость мероприятий по п. 4.2.5 в ценах 2014 г. 4,45 11,72 5,68 967,17 
 

 
 

126,18 1 115,19 
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 № 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам с НДС, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

ИТОГО по меро-
приятию, млн. руб. 

48 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.5. с учетом индексов 
МЭР 

4,67 12,92 6,57 1 175,60 
 

 
 

186,60 1 386,35 

49 Стоимость мероприятий по п. 4.2.6 в ценах 2014 г.    297,67 5,68 904,37   1207,73 

50 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.6. с учетом индексов 
МЭР 

   361,83 7,18 1 279,60   1648,60 

ИТОГО в ценах 2014 г. 254,54 365,27 52,63 1 285,09 68,43 1 138,43 211,62 126,18 3502,18 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 268,24 404,18 59,48 1 562,03 89,23 1 612,42 350,49 186,60 4532,67 

КТК 

1 Стоимость мероприятий по п. 4.2.1 в ценах 2014 г. 522,23               522,23 

2 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.1. с учетом индексов 
МЭР 

548,34               548,34 

3 Стоимость мероприятий по п. 4.2.2 в ценах 2014 г.   845,01   617,57 1 481,53 1 039,79 114,53   4098,43 

4 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.2. с учетом индексов 
МЭР 

  887,26   714,91 1 872,84 1 506,97 164,00   5145,98 

5 Стоимость мероприятий по п. 4.2.3 в ценах 2014 г.             1 866,22 676,74 2542,97 

6 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.3. с учетом индексов 
МЭР 

            3 106,22 1 287,93 4394,15 

7 Стоимость мероприятий по п. 4.2.7 в ценах 2014 г.   15,17 24,63           39,79 

8 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.7. с учетом индексов 
МЭР 

  16,72 28,51           45,23 

9 Стоимость мероприятий по п. 4.2.8 в ценах 2014 г. 65,17 34,61 115,44           215,21 

10 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.8. с учетом индексов 
МЭР 

68,42 38,16 133,63           240,22 

11 Стоимость мероприятий по п. 4.2.9 в ценах 2014 г. 68,99 1,19 1,58           71,76 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.9. с учетом индексов 
МЭР 

72,44 1,31 1,82           75,58 

13 Стоимость мероприятий по п. 4.2.10 в ценах 2014 г. 19,97 43,27 47,38           110,61 

14 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.10. с учетом индек-
сов МЭР 

23,33 53,09 61,05           137,47 

ИТОГО в ценах 2014 г. 676,35 939,24 189,03 617,57 1 481,53 1 039,79 1 980,75 676,74 7601,00 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 712,54 996,54 225,01 714,91 1 872,84 1 506,97 3 270,22 1 287,93 10586,96 

ИТОГО (Кировский филиал и ОАО "КТК") в ценах 2014 г. 930,89 1304,51 241,65 1902,66 1549,96 2178,22 2192,37 802,92 11103,18 

ИТОГО (Кировский филиал и ОАО "КТК") в ценах с уче-
том индексов МЭР 

980,78 1400,72 284,49 2276,94 1962,07 3119,39 3620,71 1474,53 15119,63 

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные источники 

1 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения  
по п. 4.6.1. в ценах 2014 г. 

    7,54           7,54 
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 № 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам с НДС, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

ИТОГО по меро-
приятию, млн. руб. 

2 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения  
по п. 4.6.1.  с учетом индексов МЭР 

    8,73           8,73 

3 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения  
по п. 4.6.2.   в ценах 2014 г. 

    45,03           45,03 

4 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения 
по п. 4.6.2.  с учетом индексов МЭР 

    52,13           52,13 

5 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения 
по п. 4.6.3.  в ценах 2014 г. 

    2,19           2,19 

6 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения 
по п. 4.6.3.  с учетом индексов МЭР 

    2,81           2,81 

7 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения 
по п. 4.6.4. в ценах 2014 г. 

    45,06           45,06 

8 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения 
по п. 4.6.4.   с учетом индексов МЭР 

    52,17           52,17 

9 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения  
по п. 4.6.5.  в ценах 2014 г. 

    38,11           38,11 

10 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения  
по п. 4.6.5.  с учетом индексов МЭР 

    44,12           44,12 

11 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения  
по п. 4.6.6.  в ценах 2014 г. 

    120,84           120,84 

12 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения  
по п. 4.6.6.  с учетом индексов МЭР 

    139,89           139,89 

13 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения  
по п. 4.6.7.  в ценах 2014 г. 

    75,93           75,93 

14 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения  
по п. 4.6.7.  с учетом индексов МЭР 

    87,90           87,90 

ИТОГО в ценах 2014 г. 0,00 0,00 334,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,70 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 0,00 0,00 387,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,75 

Индивидуальные источники теплоснабжения и модульные котельные на участках перспективной нагрузки 

1 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
по п. 4.1.1.       

2,42 
 

2,42 

2 
Стоимость проведения мероприятий с учетом индек-
сов МЭР по п. 4.1.1.       

3,68 
 

3,68 

3 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.2.      

48,97 
  

48,97 

4 
Стоимость проведения мероприятий с учетом индек-
сов МЭР по п.  4.1.2.      

71,66 
  

71,66 

5 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.3.       

1,58 
 

1,58 
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 № 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам с НДС, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

ИТОГО по меро-
приятию, млн. руб. 

6 
Стоимость проведения мероприятий с учетом индек-
сов МЭР по п.  4.1.3.       

2,40 
 

2,40 

7 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.4.      

5,78 
  

5,78 

8 
Стоимость проведения мероприятий с учетом индек-
сов МЭР по п.  4.1.4.      

7,30 
  

7,30 

9 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.5.      

9,54 7,63 
 

17,16 

10 
Стоимость проведения мероприятий в ценах с учетом 
индексов МЭР по п.  4.1.5.      

13,95 13,32 
 

27,27 

11 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.6.      

6,04 
  

6,04 

12 
Стоимость проведения мероприятий в ценах с учетом 
индексов МЭР по п.  4.1.6.      

7,94 
  

7,94 

13 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.7.       

1,26 
 

1,26 

14 
Стоимость проведения мероприятий в ценах с учетом 
индексов МЭР по п.  4.1.7.       

1,98 
 

1,98 

15 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.8.      

0,84 
  

0,84 

16 
Стоимость проведения мероприятий в ценах с учетом 
индексов МЭР по п. 4.1.8.      

1,10 
  

1,10 

17 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.9.      

0,95 
  

0,95 

18 
Стоимость проведения мероприятий в ценах с учетом 
индексов МЭР по п. 4.1.9.      

1,24 
  

1,24 

19 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.10.     

6,92 
   

6,92 

20 
Стоимость проведения мероприятий в ценах с учетом 
индексов МЭР по п. 4.1.10.     

8,74 
   

8,74 

21 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.11.    

2,47 
    

2,47 

22 
Стоимость проведения мероприятий в ценах с учетом 
индексов МЭР по п. 4.1.11.    

3,00 
    

3,00 

23 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.12. 

0,10 
       

0,10 

24 
Стоимость проведения мероприятий в ценах с учетом 
индексов МЭР по п. 4.1.12. 

0,11 
       

0,11 

25 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.13. 

2,63 
       

2,63 
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 № 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам с НДС, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

ИТОГО по меро-
приятию, млн. руб. 

26 
Стоимость проведения мероприятий в ценах с учетом 
индексов МЭР по п. 4.1.13. 

2,76 
       

2,76 

27 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.14.  

4,13 
      

4,13 

28 
Стоимость проведения мероприятий в ценах с учетом 
индексов МЭР по п. 4.1.14.  

4,60 
      

4,60 

29 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.15.    

1,24 
    

1,24 

30 
Стоимость проведения мероприятий в ценах с учетом 
индексов МЭР по п. 4.1.15.    

1,59 
    

1,59 

31 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.16. 

13,44 13,50 6,69 
     

33,64 

32 
Стоимость проведения мероприятий в ценах с учетом 
индексов МЭР по п. 4.1.16. 

14,12 15,63 8,13 
     

37,88 

33 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.17. 

3,32 
       

3,32 

34 
Стоимость проведения мероприятий в ценах с учетом 
индексов МЭР по п. 4.1.17. 

3,48 
       

3,48 

35 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.18. 

14,63 4,62 
  

7,86 
   

27,10 

36 
Стоимость проведения мероприятий в ценах с учетом 
индексов МЭР по п. 4.1.18. 

15,36 5,10 
  

9,93 
   

30,39 

37 
Стоимость проведения мероприятий в ценах 2014 г. 
4.1.19. 

721,89 44,95       766,84 

38 
Стоимость проведения мероприятий в ценах с учетом 
индексов МЭР по п. 4.1.19. 

757,98 49,56       807,54 

ИТОГО в ценах 2014 г. 756,00 67,20 6,69 3,70 14,77 72,10 12,88 0,00 933,36 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 793,80 74,89 8,13 4,59 18,68 103,20 21,37 0,00 1 024,66 

мкр. Радужный МО г. Киров 

1 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения  
по п. 4.7.  в ценах 2014 г. 

188,40               188,40 

2 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения  
по п. 4.7.  с учетом индексов МЭР 

209,69               209,69 

ИТОГО в ценах 2014 г. 188,40        188,40 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 209,69        209,69 

ИТОГО стоимость мероприятий по годам в ценах 2014 
г., млн. руб. 

1 875,30 1 371,72 583,05 1 906,36 1 564,73 2 250,33 2 205,24 802,92 12 559,64 

ИТОГО стоимость мероприятий по годам в ценах с уче-
том индексов МЭР 

1 984,28 1 475,61 680,37 2 281,54 1 980,74 3 222,59 3 642,08 1 474,53 16 741,73 
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Таблица 5.2. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам с НДС, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 
2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

ИТОГО по меро-
приятию, млн. руб. 

Кировский ПАО «Т ПЛЮС»  

1 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.4 в 
ценах 2014 г. 

0,212 3,24   20,25     9,36   33,06 

2 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.4. с 
учетом индексов МЭР 

0,223 3,58   24,61     13,84   42,26 

3 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.5 в 
ценах 2014 г. 

4,45 11,72 5,68 967,17       126,18 1 115,19 

4 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.5. с 
учетом индексов МЭР 

4,67 12,92 6,57 1 175,60       186,60 1 386,35 

5 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.6 в 
ценах 2014 г. 

      297,67 5,68 904,37     1207,73 

6 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.6. с 
учетом индексов МЭР 

      361,83 7,18 1 279,60     1648,60 

ИТОГО в ценах 2014 г. 4,66 14,96 5,68 1 285,09 5,68 904,37 9,36 126,18 2355,98 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 4,89 16,49 6,57 1 562,03 7,18 1 279,60 13,84 186,60 3077,21 

ОАО «КТК» 

1 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.1 в 
ценах 2014 г. 

522,23               522,23 

2 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.1. с 
учетом индексов МЭР 

548,34               548,34 

3 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.2 в 
ценах 2014 г. 

  845,01   617,57 1 481,53 1 039,79 114,53   4098,43 

4 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.2. с 
учетом индексов МЭР 

  887,26   714,91 1 872,84 1 506,97 164,00   5145,98 

5 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.3 в 
ценах 2014 г. 

            1 866,22 676,74 2542,97 

6 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.3. с 
учетом индексов МЭР 

            3 106,22 1 287,93 4394,15 

7 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.7 в 
ценах 2014 г. 

  15,17 24,63           39,79 

8 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.7. с 
учетом индексов МЭР 

  16,72 28,51           45,23 

9 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.8 в 
ценах 2014 г. 

65,17 34,61 115,44           215,21 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам с НДС, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 
2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

ИТОГО по меро-
приятию, млн. руб. 

10 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.8. с 
учетом индексов МЭР 

68,42 38,16 133,63           240,22 

11 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.9 в 
ценах 2014 г. 

68,99 1,19 1,58           71,76 

12 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.9. с 
учетом индексов МЭР 

72,44 1,31 1,82           75,58 

13 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.10 в 
ценах 2014 г. 

19,97 43,27 47,38           110,61 

14 
Стоимость мероприятий по п. 4.2.10. с 
учетом индексов МЭР 

23,33 53,09 61,05           137,47 

 ИТОГО в ценах 2014 г. 676,35 939,24 189,03 617,57 1 481,53 1 039,79 1 980,75 676,74 7601,00 

 
ИТОГО в ценах с учетом индексов 
МЭР 

712,54 996,54 225,01 714,91 1 872,84 1 506,97 3 270,22 1 287,93 10586,96 

 
ИТОГО (Кировский филиал и ОАО 
"КТК") в ценах 2014 г. 

681,01 954,20 194,70 1902,66 1487,21 1944,16 1990,11 802,92 9956,98 

 
ИТОГО (Кировский филиал и ОАО 
"КТК") в ценах с учетом индексов 
МЭР 

717,43 1013,04 231,58 2276,94 1880,02 2786,57 3284,06 1474,53 13664,17 

мкр. Радужный МО г. Киров 

1 

Стоимость строительства  источника 
теплоснабжения  по п. 4.7.  в ценах 
2014 г. 

188,40        188,40 

2 

Стоимость строительства  источника 
теплоснабжения  по п. 4.7.  с учетом 
индексов МЭР 

209,69        209,69 

ИТОГО в ценах 2014 г. 188,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,40 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 209,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,69 

ИТОГО стоимость мероприятий для МО 
г. Киров по годам в ценах 2014 г., млн. 
руб. 

869,41 954,20 194,70 1 902,66 1 487,21 1 944,16 1 990,11 802,92 10 145,38 

ИТОГО стоимость мероприятий для МО 
г. Киров по годам в ценах с учетом ин-
дексов МЭР 

927,12 1 013,04 231,58 2 276,94 1 880,02 2 786,57 3 284,06 1 474,53 13 873,86 
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5.2. Данные о ежегодном прогнозируемом отпуске тепловой энергии  
(обобщенные данные) по МО г. Киров. 

В табл. 5.3 приведены данные о ежегодном прогнозируемом отпуске тепловой энергии с коллекторов от централизованных источников теп-
лоснабжения (обобщенные данные) от централизованных источников теплоснабжения г. Киров. 

Таблица 5.3. 

№ 
п/п 

Наименование  
источника 

Годовой полезный отпуск тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал 
Примечание 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 - 

2024 гг. 
2025 - 

2029 гг. 
2030 - 

2034 гг. 

1 Кировская ТЭЦ-1 199,690 196,317 182,528 182,558 182,558 181,437 181,744 181,883 182,052   

2 Кировская ТЭЦ-4 2 054,126 2 066,261 2 074,319 2 085,884 2 094,796 2 103,896 2 140,679 2 181,538 2 223,344   

3 Кировская ТЭЦ-5 2 076,533 2 110,188 2 137,039 2 153,600 2 175,931 2 183,695 2 245,505 2 307,175 2 372,313   

4 БМК 1.1 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575   

5 БМК 1.2 8,621 8,621 8,621 8,621 8,621 9,636 9,636 9,636 9,636   

6 БМК 1.3 30,458 30,458 30,458 30,458 30,458 33,572 36,491 36,491 36,491   

7 БМК 1.4 41,491 41,491 41,491 41,491 41,491 45,509 50,488 52,847 55,292   

8 БМК 1.5 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279   

9 БМК 1.6 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245   

10 БМК 1.7 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656   

11 БМК 1.8 4,334 4,334 4,334             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

12 БМК 1.9 2,989 2,989 2,989 2,989 2,989 3,672 3,672 3,672 3,672   

13 БМК 1.10 19,041 19,041 19,041 19,041 19,041 20,231 20,231 20,231 20,231   

14 БМК 1.11 21,009 21,009 21,009 21,009 21,009 23,898 26,524 26,700 26,787   

15 БМК Радужный   111,563 111,563 111,563 111,563 111,563 111,563 111,563 111,563 
Котельная будет введена в 
эксплуатацию в 2015 г. 

16 БМК Сошени                   
Котельная будет введена в 
эксплуатацию в 2016 г. 

17 БМК 26 12,446 12,446 12,446 12,446 12,446 12,446 12,446 12,446 12,446   

18 БМК 50 24,514 24,514 24,514             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

19 Котельная 6.1 2,129 2,129 2,129             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

20 Котельная 6.5 0,455 0,455 0,455             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

21 Котельная 6.7 0,273 0,273 0,273             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 
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№ 
п/п 

Наименование  
источника 

Годовой полезный отпуск тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал 
Примечание 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 - 

2024 гг. 
2025 - 

2029 гг. 
2030 - 

2034 гг. 

22 Котельная 6.8 1,638 1,638 1,638             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

23 Котельная 6.9 1,547 1,547 1,547             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

24 Котельная 6.11 0,455 0,455 0,455             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

25 Котельная 6.13 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546   

26 Котельная 6.14 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460   

27 Котельная 6.15 0,273 0,273 0,273             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

28 Котельная 8.1 11,369 11,369 11,369 11,369 11,369 18,789 18,789 19,752 20,427   

29 Котельная 8.2 34,446 34,446 34,446 34,446 34,446 48,822 50,559 50,559 50,559   

30 Котельная 8.3 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 1,183 1,183 1,183 1,183   

31 Котельная 10.1 3,640 3,640 3,640             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

32 Котельная 10.2 4,186 4,186 4,186             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

33 Котельная 10.3 81,022 81,022 81,022 81,022 81,022 98,301 99,549 100,893 101,757   

34 Котельная 11.3 8,655 8,655 8,655 8,655 8,655 8,655 8,655 8,655 8,655   

35 Котельная 11.4 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273   

36 Котельная 11.5 5,798 5,798 5,798 5,798 5,798 8,460 10,456 10,836 11,216   

37 Котельная 11.6 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273   

38 Котельная 11.7 6,858 6,858 6,858 6,858 6,858 10,521 10,521 11,367 12,306   

39 Котельная 11.8 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182   

40 ООО "ЭК НЛПК" 84,812 84,812 84,812 84,994 85,813 85,813 86,268 86,268 86,268   

41 ООО "Горзеленстрой" 0,091 0,091 0,091             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

42 ООО "ДокВуд" 10,283 10,283 10,283             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

43 ООО "Ликс-ТЭ" 8,554                 
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

44 
ООО "Теплоснабжающая 
компания" (ул. Производ-
ственная, 9) 

7,216 8,099 8,099 9,009 9,009 11,011 11,375 12,194 12,922   

45 "Уни-Дом" 2,384 2,384 2,384             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 
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№ 
п/п 

Наименование  
источника 

Годовой полезный отпуск тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал 
Примечание 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 - 

2024 гг. 
2025 - 

2029 гг. 
2030 - 

2034 гг. 

46 Котельная ДС 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331   

47 Котельная ВГСХА 3,312 3,312 3,312             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

48 Котельная БРУ 3,012 3,012 3,012             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

49 Котельная ОРДЦ 0,865 0,865 0,865             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

50 Котельная КМЗ 5,114 5,114 5,114             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

51 Котельная НЛК 12,554 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843 13,843   

52 
Котельная ООО "Матри-
ца" 

5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360   

53 ООО "Теплотехник" 3,604 3,604 3,604 3,604 3,604 3,604 3,604 3,604 3,604   

54 ООО "Энергетик" 0,965 0,965 0,965             
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

55 
Котельная Детского Та-
лицкого туб. санатория 

5,378                 

Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2015 г., 
тепловая нагрузка будет пе-
реведена на котельную «Ин-
дикон» 

56 
ООО «Производствен-
ный комплекс» 

2,288 2,288 2,288 2,288 2,288 2,288 2,288 2,288 2,288   

57 
Котельная Кировского 
гос. автодор. техникума 

1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574   

58 ОАО "РЖД"                   
Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2017 г. 

59 
ООО "Теплоснабжающая 
компания" (ул. Завод-
ская, 8а) 

2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275   

60 Котельная "Ново-Вятка" 2,448 2,448 3,476 3,476 3,476 3,476 3,476 3,476 3,476   

61 ТСО "Зиновы" 18,234 18,234 18,234 18,234 18,234 18,234 18,234 18,234 18,234   

62 Котельная ККС 3,711 3,711 3,711 3,711 3,711 3,711 3,711 3,711 3,711   

63 Котельная "Индикон"   5,378 5,378 5,378 5,378 5,378 5,378 5,378 5,378 
Котельная будет введена в 
эксплуатацию в 2015 г. 

64 БМК 2.2.560   2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863   
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5.3. Расчет финансовых потребностей при реализации инвестиционных 
программ МО г. Киров на период 2015 – 2034 гг. 

Расчет финансовых потребностей для реализации мероприятий приведен 

в Приложении П1. 

 

5.4. Расчет прогнозируемого средневзвешенного тарифа на тепловую энергию  
по МО г. Киров на период 2014– 2034 гг. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2014г. N 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» был рассчитан 
средневзвешенный  тариф на тепловую энергию для МО г. Киров. 

Для расчетов были использованы данные, приведенные в предыдущих подразделах Раз-
делах 5 настоящего отчета.  

В соответствии с п. 122 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения 
(утв. приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 
декабря 2014г. N 565/667),  для формирования показателей долгосрочных индексов-
дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать временно опреде-
ленные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2030 года.. 

Индексы-дефляторы МЭР на период 2014 – 2016 гг. приняты в соответствии с Прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов (разработан Минэкономразвития РФ) (Текст информации официально опуб-
ликован не был). 

Индексы-дефляторы МЭР на период 2017 – 2027 гг.  приняты в соответствии с временно 
определенными показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2030 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен 
производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных 
письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации от 05.10.2011 
№ 21790- АК/ДОЗ. 

Величины индексов–дефляторов приведены в табл. 5.4. 
Таблица 5.4.. 

№  
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Инфляция (ИПЦ), 
среднегодовая 

% 6 6 5,6 4,7 4,4 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

2 
Рост цен на электро-
энергию на оптовом 
рынке, % 

% 7,5 4,5 2,5 4,8 7,3 9,3 5,7 5,0 4,6 5,6 4,5 

3 

Рост цен на тепловую 
энергию в среднем за 
год к предыдущему 
году, % 

% 12, 7,5 3,7 3,4 11 10 10 9,0 8,5 8,2 7,7 

4 
Рост цен на Газ при-
родный (оптовые це-
ны без НДС) 

% 7,5 7,6 2,2 4,9 15 15 15 15 6,1 5,1 4,0 

 
Продолжение таблицы 5.4. 

№  
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

1 
Инфляция (ИПЦ), 
среднегодовая 

% 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

2 
Рост цен на элек-
троэнергию на 
оптовом рынке, % 

% 3,9 2,4 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
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№  
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя по годам расчетного периода 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

3 

Рост цен на тепло-
вую энергию в 
среднем за год к 
предыдущему году, 
% 

% 6,5 5,9 5,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

4 
Рост цен на газ 
природный (опто-
вые цены без НДС) 

% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Данные по величине тарифов теплоснабжающих организаций г. Кирова на 2014г. и пла-
новые показатели 2014г. опубликованы на сайте Кировской региональной службы по тарифам. 
Эти данные были объединены в таблицу 5.5.  и на их основании рассчитан средневзвешенный 
тариф по МО г. Киров. (без учета тарифов Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС»  и ОАО «КТК» 
в части передачи тепловой энергии) 

Таблица 5.5. 

 

Тариф 
при от-
пуске с 
коллек-
торов 

Стои-
мость 
пере-
дачи 
т/э 

Тариф 
при от-
пуске 

ч/з 
т/сеть 
ОАО 
"КТК" 

От-
пуск 
ТЭ 

источ-
точ-
ника 

Доля 
отпуска 

орга-
низа-
ции в 

общем 
отпуске 

Доля в 
тарифе 
по го-
роду, 

руб/Гка
л 

Доля в 
стоимо-

сти пере-
дачи т/э 
по горо-

ду, 
руб/Гкал 

Средне-
взве-

шенный 
тариф 
источ-
ников 

ЗАО «Заречье» 1 809,77 481,28 2 291,05 9,91 1,68% 30,42 8,09 38,51 

ОАО «Кировские 
коммунальные 

системы». 
2 426,91 

 
2 426,91 11,6 1,98% 47,96 0,00 47,96 

ОАО «Ново-
Вятка» 

2 006,09 481,28 2 487,37 2,69 0,46% 9,15 2,20 11,35 

ОАО "Нововят-
ский лыжный 

комбинат" 
1 841,37 481,28 2 322,65 13,63 2,31% 42,57 11,13 53,70 

ОАО "РЖД" 2 735,59 
 

2 735,59 1,51 0,26% 7,01 0,00  

ООО «ДокВуд» 1 753,80 481,28 2 235,08 11,3 1,92% 33,62 9,22 42,84 

ООО «Жилой 
фонд» 

1 321,80 481,28 1 803,08 26,2 4,44% 58,74 21,39 80,13 

ООО «Евро-
строй» 

1 408,90 481,28 1 890,18 13,2 2,24% 31,55 10,78 42,32 

ООО «Ки-
ровтеплоэнерго» 

1539,3 481,28 2 020,58 145,2 24,63% 379,12 118,54 497,66 

ООО «ЛиДОУ» 2 918,49 
 

2 918,49 7,53 1,28% 37,28 0,00 37,28 

ООО «Производ-
ственный ком-

плекс» 
2 149,60 

 
2 149,60 2,5 0,42% 9,12 0,00 9,12 

ООО "Теплотех-
ник" 

4 381,10 
 

4 381,10 3,96 0,67% 29,43 0,00 29,43 

ООО «Управле-
ние недвижимо-
стью и Домами» 

1 325,60 481,28 1 806,88 2,62 0,44% 5,89 2,14 8,03 

ООО "Энергети-
ческая компания 

Нововятского 
ЛПК" 

1 875,35 481,28 2 356,63 93,2 15,81% 296,47 76,09 372,56 

ООО «Энергетик» 2 850,70 
 

2 850,70 1,06 0,18% 5,13 0,00 5,13 

ФГБОУ ВПО 
"Вятская государ-

ственная сель-
скохозяйственная 

академия" 

2 318,23 
 

2 318,23 3,64 0,62% 14,31 0,00 14,31 
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Тариф 
при от-
пуске с 
коллек-
торов 

Стои-
мость 
пере-
дачи 
т/э 

Тариф 
при от-
пуске 

ч/з 
т/сеть 
ОАО 
"КТК" 

От-
пуск 
ТЭ 

источ-
точ-
ника 

Доля 
отпуска 

орга-
низа-
ции в 

общем 
отпуске 

Доля в 
тарифе 
по го-
роду, 

руб/Гка
л 

Доля в 
стоимо-

сти пере-
дачи т/э 
по горо-

ду, 
руб/Гкал 

Средне-
взве-

шенный 
тариф 
источ-
ников 

ЗАО "Сувенир" 1 223,41 481,28 1 704,69 3,45 0,59% 7,16 2,82 9,98 

ООО "Матрица" 1 459,80 481,28 1 941,08 5,89 1,00% 14,58 4,81 19,39 

ОАО "КТК" 1 372,41 481,28 1 853,69 230,4 39,08% 536,36 188,09 724,45 

    
589,54 1 1 595,86 455,28 2 044,13 

Данные по величине тарифов Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС»  опубликованы на 
сайте Кировской региональной службы по тарифам. Эти данные были объединены в таблицу 
5.6,  и на их основании рассчитан средневзвешенный тариф Кировского филиала ПАО «Т 
ПЛЮС» . 

Таблица 5.6 

№ п/п Организация 
Средневзвешенный 

тариф 
Доля в тарифе руб/Гкал 

1 ЗАО "Кировская ТЭЦ-1" 871,09 35,58 

2 
ТЭЦ-4 ПАО «Т ПЛЮС»  филиал "Киров-

ский" 
714,33 302,28 

3 
ТЭЦ-5 ПАО «Т ПЛЮС»  филиал "Киров-

ский" 
714,33 334,23 

 
ИТОГО 

 
672,08 

На основании вышеприведенных данных был выполнен расчет прогнозируемого средне-
взвешенного тарифа по МО г. Киров. В табл. 5.7 – 5.8 приведен расчет долей в средневзве-
шенном тарифе по МО г. Киров по каждой теплоснабжающей организации, претендующей на 
увеличение тарифа  для реализации мероприятий по модернизации тепловых сетей и тепло-
вых источников. 

При расчете увеличения  тарифа до значений, обеспечивающих НВВ по мероприятиям, 
запланированным ОАО «КТК» проведен пересчет на общий отпуск тепловой энергии  
ОАО «КТК» (см. п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 пп. 6). 

Таблица 5.7. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

По п. 4.2.1./1,92% 
Руб/Гк

ал 
0 840 879 918 963 1011 1060 1112 1167 1224 

По п. 
4.2.2./17,77% 

Руб/Гк
ал 

0 0 250 261 273,82 287,27 301,38 316,19 331,72 348,01 

По п. 
4.2.3./19,72% 

Руб/Гк
ал 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

По п. 4.2.7./1,3% Руб/Гк
ал 

0 0 0 0 7 7 8 8 8 9 

По п. 4.2.8./1,6% Руб/Гк
ал 

0 0 0 40 82 109 114 120 126 132 

По п. 4.2.9./8,5% Руб/Гк
ал 

0 0 10 10 11 11 12 0 0 0 

По п. 
4.2.10./2,2% 

Руб/Гк
ал 

0 80 84 87 92 96 101 106 84 59 

ИТОГО в расчете 
на общий отпуск 

Руб/Гк
ал 

0 105 238 252 268 283 297 310 321 332 

 
Продолжение таблицы 5.7. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

По п. 4.2.1./1,92% 
Руб/Гк

ал 
1284 1348 1414 1483 1556 1632 1713 1797 1885 1978 0 
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Наименование 
Ед. 
изм. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

По п. 
4.2.2./17,77% 

Руб/Гк
ал 

365,1 383 402 422 442 464 487 261 0 0 0 

По п. 
4.2.3./19,72% 

Руб/Гк
ал 

0 0 0 160 268 381 400 419 440 462 0 

По п. 4.2.7./1,3% Руб/Гк
ал 

9 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

По п. 4.2.8./1,6% Руб/Гк
ал 

139 85 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

По п. 4.2.9./8,5% Руб/Гк
ал 

0           

По п. 
4.2.10./2,2% 

Руб/Гк
ал 

0           

ИТОГО в расчете 
на общий отпуск 

Руб/Гк
ал 

338 350 362 428 482 539 565 466 350 367 0 

 
При расчете увеличения  тарифа до значений, обеспечивающих НВВ по мероприятиям, 

запланированным Кировским филиалом ПАО «Т ПЛЮС»  проведен пересчет на общий отпуск 
тепловой энергии ОАО «КТК» (см. п. 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 пп. 6). 

Таблица 5.8. 

Наименование Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

По п. 4.2.4/12,4% Руб/Гкал 0 0 60 63 66 69 72 76 80 84 

По п. 
4.2.5./40,26% 

Руб/Гкал 0 0 0 43 54 57 60 62 66 69 

По п. 
4.2.6./40,29% 

Руб/Гкал 0 0 0 50 105 164 178 193 208 221 

ИТОГО в расчете 
на общий отпуск 

Руб/Гкал 3 4 12 50 78 105 114 122 130 135 

 
Продолжение таблицы 5.8. 

Наименование 
Ед. 
изм, 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

По п. 4.2.4/12,4% Руб/Гкал 88 92 96 0 0 0 0 0 0 0 0 

По п. 
4.2.5./40,26% 

Руб/Гкал 72 76 79 83 87 92 96 51 0 0 0 

По п. 
4.2.6./40,29% 

Руб/Гкал 235 247 258 270 283 296 310 222 0 0 0 

ИТОГО в расчете 
на общий отпуск 

Руб/Гкал 139 145 151 146 152 159 165 111 1 0 0 
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Таблица 5.9 

Кировский филиал ПАО «Т ПЛЮС» 

Наименование Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025 - 2029 2030 - 2034 

Тариф 1 на тепловую энергию (уве-
личение за счет инфляции) 

руб/Гкал 672,08 712,40 748,03 777,95 816,84 1 042,52 1 330,55 1 698,16 

Тариф 2 на тепловую энергию (обес-
печивающий необходимый НВВ) 

руб/Гкал 676,10 724,26 798,31 856,36 921,87 1 181,89 1 489,73 1 698,16 

Разница между тарифом 1 и тари-
фом 2 

руб/Гкал 4,02 11,85 50,29 78,41 105,03 139,36 159,18 0,00 

То же, в % % 0,60% 1,66% 6,72% 10,08% 12,86% 13,37% 11,96% 0,00% 

Доля тарифа 1 организации в сред-
невзвешенном тарифе для конечных 
потребителей МО г. Киров с учетом 
доли в отпуске ТЭ 

руб./Гкал 589,80 624,13 654,31 679,07 712,07 902,78 1152,74 1467,64 

Доля тарифа 2 организации в сред-
невзвешенном тарифе для конечных 
потребителей МО г. Киров на ТЭ с 
учетом доли в отпуске ТЭ 

руб./Гкал 593,33 634,51 698,30 747,51 803,63 1023,46 1290,64 1467,64 

Разница между тарифом 1 и тари-
фом 2  МО г. Киров с учетом доли в 
отпуске ТЭ 

руб./Гкал 3,53 10,38 43,99 68,44 91,56 120,68 137,90 0,00 

ОАО "КТК" 

 Наименование Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025 - 2029 2030 - 2034 

Тариф на ТЭ конечного потребителя руб/Гкал 1232,84 1 306,81 1 372,15 1 427,04 1 498,39 1 912,37 2 440,72 3 115,04 

Тариф 1на ТЭ без тарифа КФ руб/Гкал 560,8 594,4 624,1 649,1 681,5 869,8 1110,2 1416,9 

Тариф 2 на тепловую энергию (обес-
печивающий необходимый НВВ) 

руб/Гкал 665,5 832,6 876,1 917,5 965,0 1208,1 1648,8 1416,9 

Разница между тарифом 1 и тари-
фом 2 

руб/Гкал 105 238 252 268 283 338 539 0 

То же, в % % 19% 40% 40% 41% 42% 39% 49% 0% 

Тариф конечного потребителя с уче-
том увеличения тарифа с коллекто-
ров и стоимости передачи т/э 

руб/Гкал 1 342 1 557 1 674 1 774 1 887 2 390 3 139 3 115 

Доля тарифа 1 организации в сред-
невзвешенном тарифе для конечных 
потребителей МО г. Киров с учетом 
доли в отпуске ТЭ 

руб./Гкал 1081,91 1144,88 1200,24 1245,66 1306,20 1656,03 2114,54 2692,19 
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Кировский филиал ПАО «Т ПЛЮС» 

Наименование Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025 - 2029 2030 - 2034 

Доля тарифа  2 организации в сред-
невзвешенном тарифе для конечных 
потребителей МО г. Киров обеспечи-
вающего НВВ с учетом доли в отпус-
ке ТЭ 

руб./Гкал 1177,38 1363,91 1464,60 1548,37 1644,82 2069,60 2719,09 2692,19 

Разница между тарифом 1 и тари-
фом 2  МО г. Киров с учетом доли в 
отпуске ТЭ 

руб./Гкал 95,47 219,03 264,35 302,71 338,63 413,58 604,55 0,00 

То же, в % % 8,8% 19,1% 22,0% 24,3% 25,9% 25,0% 28,6% 0,0% 

Прочие источники 

 Наименование Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025 - 2029 2030 - 2034 

Тариф на тепловую энергию  руб/Гкал 1 569,86 1 676,64 1 773,06 1 856,58 1 962,00 2 561,04 3 268,61 4 171,66 

Полезный отпуск ТЭ по годам (про-
гноз) 

Гкал/ч/год 599,42 607,92 615,82 625,72 632,40 665,80 681,96 705,96 

Доля в отпуске ТЭ по городу % 12,2% 12,4% 12,5% 12,7% 12,8% 13,4% 13,7% 14,2% 

Доля тарифа организации в средне-
взвешенном тарифе для конечных 
потребителей МО г. Киров на ТЭ с 
учетом доли в отпуске ТЭ 

руб/Гкал 192,2 207,8 222,1 236,0 251,7 343,3 447,5 591,3 

ОАО "КТК" 

Наименование Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025 - 2029 2030 - 2034 

Тариф на ТЭ конечного потребителя руб/Гкал 2 051,14 2174,2 2282,9 2374,2 2492,9 3181,7 4060,7 5182,7 

Тариф 1на ТЭ без тарифа прочих 
источников 

руб/Гкал  481,3 497,6 509,9 517,7 531,0 620,7 792,1 1011,0 

Тариф 2 на тепловую энергию (обес-
печивающий необходимый НВВ) 

руб/Гкал 500 547 588 636 690 778 857 1011 

Разница между тарифом 1 и тари-
фом 2 

руб/Гкал 19 49 78 118 159 157 65 0 

То же, в % % 4% 10% 15% 23% 30% 25% 8% 0% 

Тариф конечного потребителя с уче-
том увеличения тарифа с коллекто-
ров и стоимости передачи т/э 

руб/Гкал 2070,1 2223,2 2360,9 2492,2 2651,9 3338,7 4125,7 5182,7 

Полезный отпуск ТЭ по годам (про-
гноз) 

Гкал/ч/год 599,4 607,9 615,8 625,7 632,4 665,8 682,0 706,0 

Доля в отпуске ТЭ КФ  % 12,2% 12,4% 12,5% 12,7% 12,8% 13,4% 13,7% 14,1% 
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Кировский филиал ПАО «Т ПЛЮС» 

Наименование Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025 - 2029 2030 - 2034 

Доля тарифа 1 организации в сред-
невзвешенном тарифе для конечных 
потребителей МО г. Киров с учетом 
доли в отпуске ТЭ 

руб./Гкал 251,1 269,4 286,0 301,8 319,8 426,5 555,5 730,2 

Доля тарифа  2 организации в сред-
невзвешенном тарифе для конечных 
потребителей МО г. Киров обеспечи-
вающего НВВ с учетом доли в отпус-
ке ТЭ 

руб./Гкал 253,4 275,5 295,8 316,8 340,2 447,5 564,4 730,2 

Разница между тарифом 1 и тари-
фом 2  МО г. Киров с учетом доли в 
отпуске ТЭ 

руб./Гкал 2,3 6,1 9,8 15,0 20,4 21,0 8,9 0,0 

То же, в % % 0,9% 2,3% 3,4% 5,0% 6,4% 4,9% 1,6% 0,0% 

Сводные данные  

 Средневзвешенный тариф 1 на ТЭ  
по МО г. Киров 

руб/Гкал 1333,0 1414,3 1486,3 1547,4 1626,0 2082,5 2670,0 3422,4 

Средневзвешенный тариф 2 на ТЭ    
МО г. Киров с учетом доли в отпуске 
ТЭ по МО г. Киров 

руб/Гкал 1430,8 1639,4 1760,4 1865,1 1985,0 2517,1 3283,5 3422,4 

Средневзвешенная разница между 
тарифом 1 и тарифом 2  МО г. Киров 
с учетом доли в отпуске ТЭ по МО г. 
Киров 

руб/Гкал 99,0 229,4 308,3 371,2 430,2 534,3 742,5 0,0 

То же в % % 7,43% 16,22% 20,75% 23,99% 26,46% 25,65% 27,81% 0,00% 

Тариф альтернативной котельной 
(прогнозируемый с учетом инфля-
ции) 

руб/Гкал 1677,8 1744,9 1797,2 1994,9 2194,4 3345,1 4392,0 5605,5 

Рост тарифа с учетом переходного 
периода 

руб/Гкал 1214,6 1269,7 1331,9 1443,8 1633,2 3345,1 4392,0 5605,5 

  1230,2 1276,6 1397,7 1526,7 1664,5 2367,1 3000,6 3757,95 
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Таблица 5.10 

  
Величины разницы между тарифом 1 и тарифом 2  МО г. Киров с учетом доли в отпуске ТЭ по организациям, претендующим на 

увеличение тарифа для реализации мероприятий по модернизации тепловых сетей и тепловых источников 

Наименование 
теплосн. предпр. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025 - 2029 2030 - 2034 

Кировский фили-
ал ОАО "ПАО «Т 

ПЛЮС» " 
219,03 264,35 302,71 338,63 357,84 413,58 604,55 0,00 

ОАО "КТК" 10,38 43,99 68,44 91,56 98,93 120,68 137,90 0,00 

Прочие источники  12,59 12,59 12,59 12,59 12,59 12,59 0,00 0,00 

ИТОГО 242,01 320,93 383,74 442,77 469,36 546,85 742,45 0,00 
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Раздел 6. Выводы 

6.1. Анализ тарифных последствий и тарифно-балансовой модели 

В табл. 5.33 приведены сводные данные по организациям, претендующим на увеличение 
тарифа для реализации мероприятий по модернизации тепловых сетей и тепловых источников  
с учетом доли в отпуске ТЭ к тарифу по годам. 

Данные о величинах разницы между тарифом 1 и тарифом 2  по МО г. Киров с учетом до-
ли в отпуске ТЭ по организациям, претендующим на увеличение тарифа для реализации ме-
роприятий по модернизации тепловых сетей и тепловых источников, объединены в табл. 5.33, 
и отражены на рис. 6.1.1. 

 
Рис. 6.1.1. Разница между тарифом 1 и тарифом 2  МО г. Киров с учетом доли в отпуске ТЭ 

 
Основная часть существующих магистральных трубопроводов тепловых сетей г. Киров 

была введена в эксплуатацию с 1960 по 1989 гг. В то время как установленный срок службы 
трубопроводов тепловых сетей составляет 30 лет (РД 153.34.17.464-00). Следовательно,  срок 
службы тепловых сетей и сетей ГВС либо уже истек, либо истекает в ближайшем будущем. 

Для увеличения показателей надежности запланированы мероприятия по перекладкам 
тепловых сетей и сетей ГВС. 

Все мероприятия, запланированные для включения в тариф,  приходятся на перекладку 
существующих тепловых сетей и сетей ГВС. 

Структура затрат на проведение запланированных мероприятий приведена в таблице 6.1.  
Таблица 6.1. 

Наименование мероприятия 
Стоимость за пери-
од 2015 – 2034 гг. 

В % 

модернизация тепловых сетей 9 956,98 61,92% 

модернизация источников теплоснабжения 1146,21 28,66% 

мероприятия по переводу нагрузки неэффективных котельных 334,70 2,20% 

мероприятия по строительству, реконструкции и техническому пе-
ревооружению источников теплоснабжения и тепловых сетей для 
подключения перспективных тепловых  нагрузок 

1 121,76 7,22% 

ИТОГО 12 559,64 100% 
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Структура затрат на проведение запланированных мероприятий представлена на рис. 
6.1.2. 

 
Рис. 6.1.2. Структура затрат на проведение мероприятий 

Благодаря проведенным мероприятиям потери тепловой энергии сократятся в течение 
расчетного периода 2014– 2034 гг. 

Динамика роста прогнозируемых потерь тепловой энергии в тепловых сетях без реализа-
ции мероприятий и с реализацией мероприятий отображена на рис. 6.1.3. 

 
Рис. 6.1.3. Прогнозируемые потери тепловой энергии в тепловых сетях 

без реализации мероприятий и с реализацией мероприятий 

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в  
в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

«Статья 7. Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномо-
чия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских 
округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 
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1. Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответ-
ствии со следующими основными принципами: 

1) обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потреби-
телей; 

2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя; 

3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному 
функционированию и развитию систем теплоснабжения; 

4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осу-
ществлении деятельности в сфере теплоснабжения; 

… 
7) создание условий для привлечения инвестиций;» 
В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (часть 1), ст. 14), плата за комму-
нальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление 
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). 

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для 
граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом 
этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4. Основ формирования 
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. N 708 (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2009, N 36, ст. 4353). 

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые 
коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, ко-
торые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходи-
мой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и 
на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а 
также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования. 

В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изме-
нения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства региональ-
ного развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378)»: 

«21.1.  Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные 
услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании 
превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов 
ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на вы-
плату субсидий и мер социальной поддержки населению». 

В связи с вышеизложенным, предлагаем рассматривать рост основных тарифов 
(тепловая энергия, электроэнергия, природный газ, тарифы управляющих компаний и 
т.д.) в совокупности. 

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить 
значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики 
в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. N 190-
ФЗ "О теплоснабжении", к которым относятся: 

«1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов; 

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой 
энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии для организации теплоснабжения; 

4) развитие систем централизованного теплоснабжения; 
5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и инте-

ресов потребителей; 
6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности тепло-

снабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятель-
ности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала; 
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7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предприни-
мательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 
2. Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение со-

блюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных 
настоящей статьей». 

6.2. Рекомендации по использованию источников финансирования. 

В связи с тем, что финансовая отчетность ОАО «КТК» находится в свободном доступе 
для внешних пользователей, последствия реализации мероприятий по модернизации системы 
теплоснабжения рассмотрены на примере ОАО «КТК». 

6.2.1. Анализ финансовых показателей ОАО «КТК» 

1. Анализ показателей на основании отчетности 
 
В настоящее время уровень прибыли теплоснабжающих предприятий г. Кирова находит-

ся в среднем на уровне -0,5 - 0,5 % 
Низкий уровень прибыли не позволяет предприятиям теплоснабжающей отрасли привле-

кать средства внешних инвесторов, а так же ведет к убыткам материнских компаний, в случае, 
если они являются источниками финансирования. 

Ниже приведены данные  публикуемой годовой финансовой отчетности ОАО «КТК» за 
2014г. (пояснительная записка к годовому балансу) и основные аналитические  показатели фи-
нансовой отчетности. 

Анализ основных показателей финансовой отчетности 

Рис.6.2.1. Анализ структуры пассива баланса ОАО «КТК» за 2011-2014годы 

Таблица 6.2.1. Анализ чистых активов Общества 

Наименование Формула расчета На 31.12.2012 На 31.12.2011 Отклонение (+,-) 

Стоимость чистых активов стр.1300 1 779 267 2 014 557 -235 290 

Отношение чистых активов к 
уставному капиталу 

Показатель "Стои-
мость чистых активов" 

/ стр. 1310 ф.1 
0,96 1,08 -0,13 

Оборачиваемость чистых акти-
вов, оборотов 

стр. 2110 ф.2 / Пока-
затель "Стоимость 

чистых активов" 
2,52 2,15 0,36 

Рентабельность чистых активов, 
% 

стр. 2400 ф.2 / Пока-
затель "Стоимость 

чистых активов" 
-0,13 -0,09 -0,04 
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Стоимость чистых активов на конец 2014года снизилась за отчетный период по сравне-
нию с предыдущим на 235 290 тыс. руб. и составила 1 779 267 тыс. руб. Коэффициент обора-
чиваемости чистых активов в 2014году по сравнению с прошлым периодом увеличился до 2,52 
(2011г.- 2,15). 

Таблица 6.2.2. Анализ ликвидности Общества 

Наименование показа-
теля 

Формула для расчета 
Оптимальное 

значение 
На 31.12.2012 На 31.12.2011 

Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 

ф.1 стр. 1250 / ф.1 
стр.(1500-1530-1540) 

>0,2-0,5 0,08 0,18 

Коэффициент срочной 
ликвидности 

ф.1 стр.(1235+1250) / ф.1 
стр.(1500-1530-1540) 

>0,8 0,81 0,88 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

ф.1 стр.(1200-1231) / 
ф.1 стр.(1200-1540) 

>2,0 0,83 0,91 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочной задол-

женности может покрыть организация за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений, быстро реализуемых в случае надобности. В 2014году значение коэф-
фициента абсолютной ликвидности составило 0,08<0,2 - ниже оптимального значения, ниже 
значения 2011 года. 

Коэффициент срочной ликвидности характеризует ту часть текущих обязательств, кото-
рая может быть погашена не только за счет наличности, но и за счет ожидаемых поступлений 
за выполненную работу или оказанные услуги. Данный коэффициент отражает прогнозируе-
мую платежеспособность организации при условии своевременного проведения расчетов с де-
биторами. Коэффициент срочной ликвидности на 31.12.2014составил 0,81 >0,8 - граничит с 
минимальным значением. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть краткосрочной задолженно-
сти может покрыть организация за счет имеющихся денежных средств, краткосрочных финан-
совых вложений, краткосрочной дебиторской задолженности и реализации имеющихся запа-
сов. Данный коэффициент показывает способность Общества оплачивать свои текущие обяза-
тельства в ходе обычного воспроизводственного процесса. Коэффициент текущей ликвидности 
составил на 31.12.2014год 0,83 < 2,0- ниже оптимального значения (показывает, что на 1 рубль 
текущих обязательств приходится 83 коп. текущих активов). 

Таблица 6.2.3. 

Наименование показателя Формула для расчета На 31.12.2012 На 31.12.2011 

Рентабельность активов (ROA), % 
стр.2400 ф.2 / 

0,5*(стр.1600н.п.+стр.1600к.п.) ф.1 
-6,31% -6,34% 

Рентабельность активов по прибы-
ли до налогообложения (ROTA), % 

стр.2300 ф.2 / 
0,5*(стр.1600н.п.+стр.1600к.п.) ф.1 

-6,32% -6,71% 

Рентабельность собственного капи-
тала (ROE), % 

стр.2400 ф.2 / 
0,5*(стр.1300н.п.+стр.1300к.п.) ф.1 

-12,40% -16,21% 

Рентабельность продукции (продаж) 
(ROS), % 

стр.2100 ф.2 /стр.2110 ф.2 -0,23% 1,46% 

Рентабельность активов характеризует отдачу с каждого рубля, вложенного в активы 
предприятия. Рентабельность активов Общества на конец отчетного года составляет -6,31%, 
т.е. на каждые 100 руб., вложенных в активы, предприятие получило 6,31 руб. убытка. 

Рентабельность активов по прибыли до налогообложения на конец отчетного года со-
ставляет -6,32 %, т.е. на каждые 100 руб., вложенных в активы, предприятие получило 6,32 
руб. убытка. 

Рентабельность собственного капитала характеризует отдачу с каждого рубля, вложенно-
го в собственный капитал. Рентабельность собственного капитала Общества на конец отчетно-
го года составляет -12,40%, т.е. на каждые 100 руб., вложенных в собственный капитал, пред-
приятие получило 12,40 руб. убытка. 

Рентабельность продаж определяется как соотношение прибыли от продаж и объема 
продаж, показывает, какую прибыль от продаж получает Общество с каждого рубля продаж. 
Рентабельность продаж Общества на конец отчетного года составляет -0,23 %, т.е. на каждые 
100 руб. выручки получено 23 руб. убытка от продаж. 
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Таблица 6.2.4. 

Наименование  
показателя 

Формула для расчета 
Оптимальное 

значение 
На 31.12.2012 На 31.12.2011 

Коэффициент автономии 
(финансовой независимости) 

стр. 1300 ф.1 / стр.1700 ф.1 0,7-0,8 0,50 0,51 

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборот-

ными средствами 

стр. (1300-1100) ф.1 / стр.1200 
ф.1 

0,3-0,5 -0,25 -0,12 

Коэффициент покрытия ин-
вестиций 

стр.(1300+1400) ф.1 / стр.1700 
ф.1 

0,75-0,9 0,52 0,52 

Коэффициент иммобилиза-
ции собственного капитала 

стр.1100 ф.1 / стр.1300 ф.1 0,5-0,7 1,20 1,10 

Коэффициент долговой 
нагрузки 

стр. (1500+1400) ф.1 / стр.1300 
ф.1 

<1,0 0,99 0,94 

Коэффициент маневренно-
сти собственного капитала 

стр. (1300-1100) ф.1/ стр. 1300 
ф.1 

0,3-0,5 -0,20 -0,10 

Коэффициент автономии (финансовой независимости, концентрации собственного капи-
тала) показывает долю собственного капитала в общей сумме источников финансирования, 
т.е. степень финансовой независимости в распоряжении совокупным капиталом. На конец 
2014года коэффициент автономии составил 0,50. 

Коэффициент покрытия инвестиций показывает долю собственного капитала и долго-
срочного заемного капитала в общей сумме источников финансирования. На конец 2014года 
коэффициент покрытия инвестиций составил 0,52. 

Коэффициент иммобилизации собственного капитала показывает, какая часть собствен-
ного капитала связана (отвлечена) во внеоборотных активах. На конец 2014года 1,20 соб-
ственного капитала иммобилизовано во внеоборотных активах. 

Коэффициент долговой нагрузки показывает соотношение заемных и собственных 
средств. На конец 2014года коэффициент долговой нагрузки составил 0,99 (в пределах нор-
мы). 

Таблица 6.2.5. Показатели деловой активности 

Наименование показателя Формула для расчета На 31.12.2012 На 31.12.2011 

Динамика дебиторской задолжен-
ности, % 

стр.((1231+1235)к.п. - 
(1231+1235)н.п.)ф.1 / 

стр.((1231+1235)н.п.)ф.1 
-3,47% -20,41% 

Динамика кредиторской задол-
женности, % 

стр.((1520+1450)к.п. - 
(1520+1450)н.п.)ф.1 / 

стр.((1520+1450)н.п.)ф.1 
-9,64% 12,82% 

Соотношение дебиторской и кре-
диторской задолженности 

(стр.1231 
+стр.1235)ф.1/(стр.1520+стр.1450)ф.1 

0,7 0,7 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности (К 

об.д.з.), оборотов 

стр.2110 ф.2 / (0,5*стр.((1231 +1235)к.п. + 
(1231+1235)н.п.)ф.1 

3 3 

Срок погашения дебиторской за-
долженности, дни 

КД / К об.д.з.,где КД - количество дней в 
периоде 

105 124 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности (К 

об.к.з.), оборотов 

стр.2110 ф.2 /(0,5*(стр.1520н.п.+стр.1520 
к.п.+стр.1450н.п. +стр.1450к.п.)) ф.1 

3 2 

Срок погашения кредиторской 
задолженности, дни кредиторской 

задолженности, дни 

КД / К об.к.з., где КД - количество дней в 
периоде 

145 147 

 

В 2014году срок погашения дебиторской задолженности составил 105 дней, погашения 
кредиторской задолженности составил 145 дней. 
2. Инвестиционная деятельность 

 
Всего выполнение по программе ТПиР в 2014году составило 142484 тыс. руб.,  

в т.ч.:  
за счёт амортизации основных фондов - 29900 тыс.руб.;  
в счёт арендной платы - 30805 тыс.руб.;  
за счёт прибыли в тарифе - 3020 тыс.руб.;  
в счёт платы за подключение - 79159 тыс.руб. 
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Основные задачи выполнения программы ТПиР: Повышение надёжности работы системы 
теплоснабжения. Снижение затрат на транспортировку и выработку тепловой энергии. Под-
ключение дополнительной нагрузки к системе теплоснабжения. 

На рис. 6.2.2  приведена структура доходов, за счет которых погашаются затраты на про-
ведение инвестиционной программы. 

 

Рис. 6.2.2. Структура доходов, за счет которых погашаются  
затраты на проведение инвестиционной программы 

 
За счёт данных средств были выполнены работы:  
Проведена реконструкция сетей теплоснабжения - 1,7 км. 
Проведена реконструкция сетей горячего водоснабжения - 1,5 км. 
Проведена реконструкция тепломагистрали 2-ой очереди ТЭЦ-5:подземный участок от 

НО-3 (по ул. Щорса) до камеры подъема (Солнечный пр-д): 201000 по инвестиционной про-
грамме "Развитие систем теплоснабжения муниципального образования "Город Киров" - 0,24 
км. 

Проведено  строительство сетей по подключению новых объектов капитального строи-
тельства - 6,8 км.  

Завершена реконструкция системы горячего водоснабжения от ЦТП №№ 1 в квартале 
ограниченном ул. Воровского, пр.Строителей, ул. Московской, ул. Менделеева г.Кирова.  

Результаты выполнения программы ТПиР: 
Подключение дополнительных потребителей с нагрузкой - 36,03 Гкал/час.  
Сдерживание динамики роста числа дефектов и объёма подпитки на тепловых сетях. 

3. Прогноз финансового состояния  ОАО «КТК»  при реализации инвестиционной про-
граммы по модернизации тепловых сетей и сооружений на них. 

 
При реализации инвестиционной программы по модернизации тепловых сетей  

МО г. Киров необходимо будет привлечь денежные средства в размере 5 972,94 млн. руб. в 
ценах 2014 г. 

Прогноз динамики кредиторской задолженности предприятия за период 2014 – 2034 гг. 
приведен в таблице 6.2.6. 
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Таблица 6.2.6. 

Наименование пока-
зателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

Кредиторская задол-
женность на 
01.01.2013 

1535,34 1383,50 1231,65 1079,80 927,95 776,11 16,87 
  

Мероприятия 2014 г. 
 

311,53 283,49 255,45 227,42 199,38 59,19 
  

Мероприятия 2015 г. 
  

594,79 541,26 487,73 434,20 166,54 
  

Мероприятия 2017 г. 
    

434,83 395,70 200,02 4,35 
 

Мероприятия 2019 – 
2023 гг.       

1596,50 878,08 159,65 

Мероприятия  2024 – 
2028 гг.        

1420,35 781,19 

Мероприятия 2029 – 
2034 гг.         

1614,95 

динамика изменения 
кредиторской задол-
женности ОАО "КТК" 

1535,34 1695,03 2109,93 1876,52 2077,93 1805,38 2039,13 2302,77 2555,79 

В % к величине КЗ на 
01.01.2013 

91% 100% 125% 111% 123% 107% 121% 136% 151% 

Ежегодные выплаты в 
погашение долга  

151,85 179,88 233,42 233,42 272,55 1362,75 1156,70 1361,93 

Прогнозируемые 
убытки  

-203,336 -240,88 -312,563 -312,563 -364,967 -1824,84 -1548,92 -1823,74 

Итого -6631,8 

 
На основании приведенных данных можно рассчитать прогнозируемые коэффициенты 

финансовой независимости и обеспеченности собственным капиталом. 
Прогноз сделан для варианта финансирования с использованием заемного капитала и 

ростом тарифа до 6% в год. Отправной точкой для расчета послужили данные пассива балан-
са, отраженные на рис. 6.6. 

Прогнозируемые показатели пассива баланса приведены в таблице 6.2.7 
Таблица 6.2.7.  

Наименование 
показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 

2024 

2025 - 

2029 

2030 - 

2034 

уставный капитал 1859,34 1859,34 1859,34 1859,34 1859,34 1859,34 1859,34 1859,34 1859,34 

Добавочный капи-
тал (переоценка 

внеобор. активов) 
24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 

Резервный капитал 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Нераспределенная 
прибыль (непокры-

тый убыток) 
-104,7 -308,036 -548,916 -861,479 -1174,04 -1539,01 -3363,85 -4912,77 -6736,5 

Кредиторская за-
долженность 

1535,34 1695,03 2109,93 1876,52 2077,93 1805,38 2039,13 2302,77 2555,79 

Итого пассив 3314,63 3270,98 3445,00 2899,03 2787,88 2150,36 559,27 -726,00 -2296,72 

 
На основании приведенных данных бухгалтерской отчетности и рассчитанных прогнози-

руемых данных  можно сделать следующие выводы: 
1. Хозяйственная деятельность предприятия финансируется за счет внешних заемных 
источников, отсутствует возможность своевременного исполнения обязательств в полном 
объеме. Риски несостоятельности весьма значительны. Очевидно, что при таком росте 
тарифа и увеличивающемся объеме задолженности произойдет полная  потеря соб-
ственного капитала. 
2. С уверенностью можно сказать, что рост тарифа до 6% в год не обеспечивает необ-
ходимого уровня прибыли предприятия и нормального функционирования основной теп-
лосетевой организации МО г. Киров. 
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6.2.2. Погашение затрат на модернизацию системы теплоснабжения  
за счет снижения роста тарифов, составляющих совокупный платеж  

за коммунальные услуги 

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые 
коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, ко-
торые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходи-
мой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и 
на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а 
также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования. 

Проведен анализ роста основных составляющих совокупного платежа за коммунальные 
услуги МО г. Киров за период 2010 – 2014гг. 

Исходные данные для анализа опубликованы на сайте Кировской региональной службы 
по тарифам. 

Результаты анализа приведены на рис. 6.2.3. 

 
Рис. 6.2.3. Сравнение динамики роста тарифов на основные составляющие совокупного комму-

нального платежа 

Очевидно, что наиболее динамично растет тариф на природный газ, отопление (тариф 
конечного потребителя), электроэнергия. 

В качестве одного из вариантов финансирования модернизации системы теплоснабжения 
МО г. Киров рассмотрено погашение затрат и  получение необходимой прибыли теплосетевой 
организацией ОАО «КТК» за счет повышения тарифа на тепловую энергию  и снижения роста 
тарифов других составляющих совокупного платежа на коммунальные услуги: 

- Содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате приватиза-
ции, граждан собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади 
- Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, м2 
общей площади 
- Водоснабжение холодное и водоотведение, в месяц с человека 
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- Газ сетевой, месяц с человека 
- Электроэнергия в квартирах без электроплит, 100 кВт.ч. 
Рассчитан совокупный ежемесячный платеж за коммунальные услуги (из расчета 30м2 

площади на 1 человека , 200 кВт/ч в месяц) для двух вариантов роста составляющих совокуп-
ного платежа на период 2014 – 2023 гг: 

1) одинаковый рост для всех составляющих совокупного платежа 
2) наибольший рост для составляющей на отопление и ГВС 
При этом совокупный платеж по варианту 1 равен совокупному платежу по варианту 2. 
Динамика тарифов составляющих совокупный платеж за коммунальные услуги по двум 

вариантам развития приведена в таблицах 6.2.8 и 6.2.9. 
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Таблица 6.2.8. 

Показатель 

Средняя цена  (тариф) в декабре 2014 г. Средняя цена  (тариф) в декабре 2015 г. Средняя цена  (тариф) в декабре 2016 г. 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 

2014г. 

прирост 
относит. 

пред. года 
рост 

прирост 
абс. 

прирост 
относит. 

2013г. 

прирост 
относит. 

пред. года 
рост 

прирост 
абс. 

прирост 
относит. 

2014г. 

прирост 
относит. 

пред. года 

Содержание и ремонт жи-
лья для граждан собствен-
ников жилья в рез. привати-
зации, граждан собственни-
ков жилых помещ. по иным 
основаниям, м

2
 общ. площ. 

17,77 1,0056 106% 6% 18,83 1,07 112% 6% 19,96 1,13 119% 6% 

Услуги по организации и 
выполнению работ по экс-
плуатации домов ЖК, ЖСК, 
ТСЖ, м

2
 общей площади 

13,59 0,7692 106% 6% 14,40 0,82 112% 6% 15,27 0,86 119% 6% 

Отопление, м
2
 общ. площ. 26,89 1,5222 106% 6% 28,51 1,61 112% 6% 30,22 1,71 119% 6% 

Отопление, Гкал 1385,23 78,4092 106%   1468,34 83,11375 112%   1556,44 88,10 119%   

Водоснабжение холодное и 
водоотведение, в месяц с 
человека 

234,62 13,2804 106% 6% 248,70 14,08 112% 6% 263,62 14,92 119% 6% 

Водоснабжение горячее, 
месяц с человека 

327,20 18,5208 106% 6% 346,83 19,63 112% 6% 367,64 20,81 119% 6% 

Газ сет., месяц с человека 76,55 4,3332 106% 6% 81,15 4,59 112% 6% 86,02 4,87 119% 6% 

Электроэнергия в квартирах 
без электроплит, 100 кВт.ч 

313,76 17,76 106% 6% 332,59 18,83 112% 6% 352,54 19,96 119% 6% 

Совокупный платеж на  
1 чел., 30 м

2
 площ., 200кВт/ч 

3327,06 188,3244 106% 6% 3526,69 199,62 112% 6% 3738,29 211,60 119% 6% 

 
Продолжение 1 таблицы 6.2.8. 

Показатель 

Средняя цена  (тариф) в декабре 2017 г. Средняя цена (тариф) в декабре 2018 г. Средняя цена (тариф) в декабре 2019 г. 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 

2014г. 

прирост 
относит. 

пред. года 
рост 

прирост 
абс. 

прирост 
относит. 

2014г. 

прирост 
относит. 

пред. года 
рост 

прирост 
абс. 

прирост 
относит. 

2014г. 

прирост 
относит. 

пред. года 

Содержание и ремонт жилья 
для граждан собственников 
жилья в рез. приватизации, 
граждан собственников жи-
лых помещ. по иным основа-
ниям, м

2
 общ. площ. 

21,16 1,20 126% 6% 22,43 1,27 134% 6% 23,77 1,35 142% 6% 
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Показатель 

Средняя цена  (тариф) в декабре 2017 г. Средняя цена (тариф) в декабре 2018 г. Средняя цена (тариф) в декабре 2019 г. 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 

2014г. 

прирост 
относит. 

пред. года 
рост 

прирост 
абс. 

прирост 
относит. 

2014г. 

прирост 
относит. 

пред. года 
рост 

прирост 
абс. 

прирост 
относит. 

2014г. 

прирост 
относит. 

пред. года 

Услуги по организации и 
выполнению работ по экс-
плуатации домов ЖК, ЖСК, 
ТСЖ, м

2
 общей площади 

16,18 0,92 126% 6% 17,16 0,97 134% 6% 18,19 1,03 142% 6% 

Отопление, м
2
 общ. площ. 32,03 1,81 126% 6% 33,95 1,92 134% 6% 35,99 2,04 142% 6% 

Отопление, Гкал 1649,83 93,39 126%  6% 1748,82 98,99 134%  6% 1853,75 104,93 142%  6%  

Водоснабжение холодное и 
водоотведение, в месяц с 
человека 

279,44 15,82 126% 6% 296,20 16,77 134% 6% 313,98 17,77 142% 6% 

Водоснабжение горячее, 
месяц с человека 

389,70 22,06 126% 6% 413,08 23,38 134% 6% 437,87 24,79 142% 6% 

Газ сет., месяц с человека 91,18 5,16 126% 6% 96,65 5,47 134% 6% 102,45 5,80 142% 6% 

Электроэнергия в квартирах 
без электроплит, 100 кВт.ч 

373,69 21,15 126% 6% 396,11 22,42 134% 6% 419,88 23,77 142% 6% 

Совокупный платеж на  
1 чел., 30 м

2
 площ., 200кВт/ч 

3962,59 224,30 126% 6% 4200,34 237,76 134% 6% 4452,36 252,02 142% 6% 

 
Продолжение 2 таблицы 6.2.8. 

Показатель 

Средняя цена  (тариф)  
в декабре 2020 г. 

Средняя цена  (тариф)  
в декабре 2021 г. 

Средняя цена  (тариф)  
в декабре 2022 г. 

Средняя цена  (тариф)  
в декабре 2023 г. 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 

пред. 
года 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 

пред. 
года 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 

пред. 
года 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 

пред. 
года 

Содержание и ремонт жи-
лья для граждан соб-
ственников жилья в рез. 
приватизации, граждан 
собственников жилых по-
мещ. по иным основаниям, 
м

2
 общ. площ. 

25,20 1,43 150% 6% 26,71 1,51 159% 6% 28,32 1,60 169% 6% 30,01 1,70 179% 6% 

Услуги по организации и 
выполнению работ по экс-
плуатации домов ЖК, 
ЖСК, ТСЖ, м

2
 общей пло-

щади 

19,28 1,09 150% 6% 20,43 1,16 159% 6% 21,66 1,23 169% 6% 22,96 1,30 179% 6% 

Отопление, м
2
 общ. площ. 38,15 2,16 150% 6% 40,44 2,29 159% 6% 42,86 2,43 169% 6% 45,43 2,57 179% 6% 

Отопление, Гкал 1964,9 111,22 150% 6% 2082,8 117,90 159% 6% 2207,8 124,97 169% 6% 2340,3 132,47 179% 6% 
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Показатель 

Средняя цена  (тариф)  
в декабре 2020 г. 

Средняя цена  (тариф)  
в декабре 2021 г. 

Средняя цена  (тариф)  
в декабре 2022 г. 

Средняя цена  (тариф)  
в декабре 2023 г. 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 

пред. 
года 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 

пред. 
года 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 

пред. 
года 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 

пред. 
года 

Водоснабжение холодное 
и водоотведение, в месяц 
с человека 

332,81 18,84 150% 6% 352,78 19,97 159% 6% 373,95 21,17 169% 6% 396,39 22,44 179% 6% 

Водоснабжение горячее, 
месяц с человека 

464,14 26,27 150% 6% 491,99 27,85 159% 6% 521,51 29,52 169% 6% 552,80 31,29 179% 6% 

Газ сет., месяц с человека 108,59 6,15 150% 6% 115,11 6,52 159% 6% 122,01 6,91 169% 6% 129,34 7,32 179% 6% 

Электроэнергия в кварти-
рах без электроплит, 100 
кВт.ч 

445,07 25,19 150% 6% 471,78 26,70 159% 6% 500,09 28,31 169% 6% 530,09 30,01 179% 6% 

Совокупный платеж на  
1 чел., 30 м

2
 площ., 

200кВт/ч 
4719,5 267,14 150% 6% 5002,6 283,17 159% 6% 5302,8 300,16 169% 6% 5621 318,17 179% 6% 

 
Таблица 6.2.9. 

Показатель 

Средняя цена  (тариф) в декабре 2014 г. Средняя цена  (тариф) в декабре 2015 г. Средняя цена  (тариф) в декабре 2016 г. 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 

пред. года 
рост 

прирост 
абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 

пред. года 
рост 

прирост 
абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 

пред. года 

Содержание и ремонт жилья 
для граждан собственников 
жилья в рез. приватизации, 
граждан собственников жи-
лых помещ. по иным основа-
ниям, м

2
 общ. площ. 

17,60 0,84 105% 5% 18,30 0,70 109% 4% 19,22 0,92 115% 5% 

Услуги по организации и вы-
полнению работ по эксплуа-
тации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, 
м

2
 общей площади 

13,46 0,64 105% 5% 14,00 0,54 109% 4% 14,70 0,70 115% 5% 

Отопление, м
2
 общ. площ. 28,41 3,04 112% 12% 31,97 3,55 126% 13% 35,48 3,52 140% 11% 

Отопление, Гкал 1463,64 156,82 112%   1646,59 182,95 126%   1827,72 181,13 140%   

Водоснабжение холодное и 
водоотведение, в месяц с 
человека 

232,41 1107 105% 5% 241,70 9,30 109% 4% 253,79 12,09 115% 5% 

Водоснабжение горячее, ме-
сяц с человека 

345,72 37,04 112% 12% 388,94 43,22 126% 13% 431,72 42,78 140% 11% 
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Показатель 

Средняя цена  (тариф) в декабре 2014 г. Средняя цена  (тариф) в декабре 2015 г. Средняя цена  (тариф) в декабре 2016 г. 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 

пред. года 
рост 

прирост 
абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 

пред. года 
рост 

прирост 
абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 

пред. года 

Газ сет., месяц с человека 73,66 1,44 102% 2% 75,14 1,47 104% 2% 76,64 1,50 106% 2% 

Электроэнергия в квартирах 
без электроплит, 100 кВт.ч 

301,92 5,92 102% 2% 307,96 6,04 104% 2% 314,12 6,16 106% 2% 

Совокупный платеж на  
1 чел., 30 м

2
 площ., 200кВт/ч 

3341,76 203,02 106% 6% 3557,68 215,92 113% 6% 3786,47 228,79 121% 6% 

 
Продолжение 1 таблицы 6.2.9 

Показатель 

Средняя цена (тариф) в декабре 2017 г. Средняя цена (тариф) в декабре 2018 г. Средняя цена (тариф) в декабре 2019 г. 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 

пред. года 
рост 

прирост 
абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 

пред. года 
рост 

прирост 
абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 

пред. года 

Содержание и ремонт жилья 
для граждан собственников 
жилья в рез. приватизации, 
граждан собственников жи-
лых помещ. по иным основа-
ниям, м

2
 общ. площ. 

20,18 0,96 120% 5% 21,19 1,01 126% 5% 22,14 0,95 132% 4% 

Услуги по организации и вы-
полнению работ по эксплуа-
тации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, 
м

2
 общей площади 

15,43 0,73 120% 5% 16,21 0,77 126% 5% 16,94 0,73 132% 4% 

Отопление, м
2
 общ. площ. 39,28 3,80 155% 11% 43,40 4,12 171% 11% 47,96 4,56 189% 11% 

Отопление, Гкал 2023,28 195,57 155%   2235,73 212,44 171%   2470,48 234,75 189%   

Водоснабжение холодное и 
водоотведение, в месяц с 
человека 

266,48 12,69 120% 5% 279,80 13,32 126% 5% 292,39 12,59 132% 4% 

Водоснабжение горячее, ме-
сяц с человека 

477,91 46,19 155% 11% 528,09 50,18 171% 11% 583,54 55,45 189% 11% 

Газ сет., месяц с человека 78,17 1,53 108% 2% 79,74 1,56 110% 2% 81,33 1,59 113% 2% 

Электроэнергия в квартирах 
без электроплит, 100 кВт.ч 

320,40 6,28 108% 2% 326,81 6,41 110% 2% 333,34 6,54 113% 2% 

Совокупный платеж на  
1 чел., 30 м

2
 площ., 200кВт/ч 

4030,51 244,04 128% 6% 4291,95 261,44 137% 6% 4568,39 276,45 146% 6% 
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Продолжение 2 таблицы 6.2.9 

Показатель 

Средняя цена  (тариф)  
в декабре 2020 г. 

Средняя цена  (тариф)  
в декабре 2021 г. 

Средняя цена  (тариф)  
в декабре 2022 г. 

Средняя цена  (тариф)  
в декабре 2023 г. 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 
пред. г. 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 
пред. г. 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 
пред. г. 

рост 
прирост 

абс. 

прирост 
относит. 
2010 г. 

прирост 
относит. 
пред. г. 

Содержание и ремонт 
жилья для граждан соб-
ственников жилья в рез. 
приватизации, граждан 
собственников жилых 
помещ. по иным основа-
ниям, м

2
 общ. площ. 

23,03 0,89 137% 4% 23,95 0,92 143% 4% 24,90 0,96 149% 4% 25,88 0,97 154% 4% 

Услуги по организации и 
выполнению работ по 
эксплуатации домов ЖК, 
ЖСК, ТСЖ, м

2
 общей 

площади 

17,61 0,68 137% 4% 18,32 0,70 143% 4% 19,05 0,73 149% 4% 19,74 0,69 154% 4% 

Отопление, м
2
 общ. 

площ. 
53,00 5,04 209% 11% 58,51 5,51 231% 10% 64,36 5,85 254% 10% 70,80 6,44 279% 10% 

Отопление, Гкал 2729, 259,40 209%   3013, 283,91 231%   3315, 301,38 254%   3647 331,52 279%   

Водоснабжение холод-
ное и водоотведение, в 
месяц с человека 

304,1 11,70 137% 4% 316,3 12,16 143% 4% 328,9 12,65 149% 4% 340,7 11,84 154% 4% 

Водоснабжение горячее, 
месяц с человека 

644,8 61,27 209% 11% 711,9 67,06 231% 10% 783,1 71,19 254% 10% 861,4 78,31 279% 10% 

Газ сет., месяц с челове-
ка 

82,96 1,63 115% 2% 84,62 1,66 117% 2% 86,31 1,69 120% 2% 88,04 1,73 122% 2% 

Электроэнергия в квар-
тирах без электроплит, 
100 кВт.ч 

340,0 6,67 115% 2% 346,8 6,80 117% 2% 353,8 6,94 120% 2% 360,8 7,07 122% 2% 

Совокупный платеж на  
1 чел., 30 м

2
 площ., 

200кВт/ч 
4861 292,56 155% 6% 5176 315,40 165% 6% 5509 332,58 176% 6% 5864 355,89 187% 6% 
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Для расчетов таблиц 6.2.8 и 6.2.9. использованы данные, опубликованные на сайте Ки-
ровской региональной службы по тарифам. 

Сравнение динамики роста тарифов, составляющих совокупный платеж граждан за ком-
мунальные услуги представлен на рис. 6.2.4. и 6.2.5. 

 
Рис. 6.2.4.Рост тарифов по варианту 1. 

 

 
Рис. 6.2.5. Рост тарифов по варианту 2 

 
Изменения динамики роста тарифов позволит получить дополнительный доход теплосе-

тевой организации ОАО «КТК». Кроме того, в связи с тем, что рост основных составляющих 
себестоимости тепловой энергии (стоимость газа и электрической энергии) также снизятся, бу-
дет снижена себестоимость тепловой энергии, что так же даст положительный эффект. 

Расчет дополнительно полученных денежных средств от применения тарифа по варианту 
1 и  варианту 2 приведен в таблице 6.2.10.  
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Таблица 6.2.10. 

Показатель 
Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Отпуск ТЭ 
по МО г. 

Киров 

тыс. 
Гкал 

4928,56 4953,60 4930,90 4936,40 4947,90 4964,90 5009,80 5054,70 5099,70 5144,60 5189,50 

стоимость 1 
Гкал по в. 1 

руб/Гка
л 

1307 1385 1468 1556 1650 1749 1854 1965 2083 2208 2340 

стоимость 1 
Гкал по в. 2 

руб/Гка
л 

1307 1464 1647 1828 2023 2236 2470 2730 3014 3315 3647 

Выручка по 
В. 1 

млн. 
руб. 

0 204 423 660 916 1191 1600 1921 2265 2635 3031 

Выручка по 
В. 2 

млн. 
руб. 

6441 6862 7240 7683 8163 8683 9287 9932 10622 11358 12145 

Экономия за 
счет сниж. 
роста тари-

фов на прир. 
газ и э/э. 

млн. 
руб. 

6441 7250 8119 9022 10011 11100 12377 13799 15369 17055 18924 

Дополни-
тельно по-
лученные 
средства 

(В.2 - В.1 + 
экономия) 

млн. 
руб. 

0 592 1302 2000 2764 3609 4690 5787 7012 8331 9811 

ИТОГО за период 2014 – 2023 гг. 36087 

ИТОГО за период 2014 – 2023 гг. (б/НДС) 30582 

ИТОГО за период 2014 – 2023 гг. (без обслуживания долга, и "рисков" инвестора) 15291 

ИТОГО за период 2014 – 2023 гг. (приходящиеся на транспортировку ТЭ) 7646 

 
Таким образом, используя такой подход к росту тарифов по МО г. Киров можно получить 

5 384,0 млн. руб. (без НДС)  дополнительных средств на модернизацию системы теплоснабже-
ния МО г. Киров, не увеличивая при этом совокупный платеж за коммунальные услуги для 
граждан, что составит 48% от финансовых потребностей на реализацию мероприятий по сце-
нарию 2 (табл. 5.20) 

Такая динамика изменения тарифов позволит покрыть дефицит собственных средств 
ОАО «КТК» (см. табл. 6.2.6) за период 2014 - 2023 гг. 

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить 
значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики 
в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. N 190-
ФЗ "О теплоснабжении", к которым относятся: 

«1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов; 

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой 
энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии для организации теплоснабжения; 

4) развитие систем централизованного теплоснабжения; 
5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и инте-

ресов потребителей; 
6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности тепло-

снабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятель-
ности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала; 

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предприни-
мательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 
2. Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение со-

блюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных 
настоящей статьей». 
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6.2.3. Тариф альтернативной котельной 

В части регулирования в сфере теплоснабжения Минэнерго предлагает ряд мер, направ-
ленных на повышение привлекательности этого рынка для инвесторов (введение тарифа аль-
тернативной котельной, тарифное регулирование, долгосрочные договорные отношения на по-
ставку тепловой энергии).  

Переход в ближайшие годы к новой модели рынка теплоснабжения позволит обеспечить 
остро необходимый приток инвестиций, передать ответственность за отрасль квалифициро-
ванным инвесторам и планомерно повышать надежность и качество теплоснабжения.  

С этой целью Минэнерго разработаны Основные направления деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на период до 2018 года (новая редакция) (утв. Правительством РФ 
14 мая 2015 г.). 

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до 2018 года определяют цели и приоритеты политики Правительства Российской Федерации в 
области социального и экономического развития в среднесрочной перспективе, разработаны в 
соответствии с Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Феде-
рации", направлены на реализацию положений указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 596 - 606, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» и уточнены с учетом сложившихся экономических 
условий. 

В части Тарифного регулирования естественных монополий предполагаются следующие 
меры: 

«Постепенно осуществится переход к новой модели ценообразования на рынке тепловой 
энергии на основе метода "альтернативной котельной", что запустит процесс трансформации к 
модели двухсторонних долгосрочных договоров на рынке электроэнергии». 

Для решения поставленных задач предлагаются изменения в Федеральный закон "О теп-
лоснабжении" и иные федеральные законы по вопросам совершенствования системы отноше-
ний в сфере теплоснабжения, направленные на реализацию новой модели регулирования 
сферы теплоснабжения, основанной на изменении роли единой теплоснабжающей организа-
ции и установлении новых принципов и правил ценообразования в сфере теплоснабжения по-
средством определения единой справедливой цены для потребителей тепловой энергии не 
выше стоимости альтернативного теплоснабжения (цена альтернативной котельной). 

С учетом индексов МЭР для уровня цен 2014 г. (базового для настоящей редакции 
Схемы теплоснабжения) величина тарифа альтернативной котельной примет значение 
1600,4 руб. за 1 Гкал. 

Проведен анализ применения  тарифов на тепловую энергию, прогнозируемых по раз-
личным сценариям. 

Для расчета тарифа альтернативной котельной использованы данные, рассчитанные 
экспертными организациями и опубликованные Минэнерго РФ. 

Сценарий 1.  
В случае, если уровень тарифов останется на прежнем уровне, теплоснабжающие орга-

низации не смогут извлечь из оборота  значительные средства, необходимые для реконструк-
ции тепловых сетей,  модернизации основного оборудования, а так же привлечь инвесторов 
(при существующем уровне доходности теплоснабжающая отрасль не является привлекатель-
ной для инвесторов). В случае принятия решения об использовании этого сценария, тариф на 
тепловую энергию не достигнет индикативного уровня тарифа  до 2034 г. 

Сравнение величин тарифов альтернативной котельной, средневзвешенного тарифа 
СжТС на период 2014 – 2034 гг. и средневзвешенного тарифа Сх ТС 2013 – 2033 гг. представ-
лено на рис. 6.2.6.  
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Рис. 6.2.6. Сравнение величин тарифов 

Очевидно, что за период 2014 – 2015 гг. произошло снижение тарифа.  
Следовательно, рост тарифов  на тепловую энергию, по «сценарию 1» не сможет 

обеспечить потребителям должного уровня надежности и качества теплоснабжения. 
Кроме того, возрастет число аварий в системах теплоснабжения, а также число отказов в 
работе основного оборудования источников тепла. Кроме того, этот уровень тарифов не 
позволит большинству предприятий покрыть существующие убытки от деятельности по 
теплоснабжению потребителей.  

 
Сценарий 2.  
При увеличении тарифов в размерах, рассчитанных при разработке настоящей схемы 

теплоснабжения предприятия за период 2014 – 2023 гг. смогут осуществить мероприятия по 
реконструкции тепловых сетей, модернизации основного оборудования. Однако, реализация 
этих мероприятий рассчитана на период до 2034 г. Следовательно, к 2034 г. оборудование и 
тепловые сети устареют и для их модернизации необходим будет новый скачок в росте тари-
фов на тепловую энергию. Так же, этот уровень тарифов не позволит большинству предприя-
тий покрыть существующие убытки от деятельности по теплоснабжению. 

В случае принятия решения об использовании этого сценария, тариф на тепловую энер-
гию не достигнет индикативного уровня тарифа до 2034 г. 

Величина тарифа на тепловую энергию позволит теплоснабжающим предприятиям полу-
чить в течение 2014 – 2023 гг. дополнительную выручку в размере 9 003,32 млн. руб.  Для 
сравнения – суммарный объем затрат на запланированные мероприятия составит 13 296,43 
млн. руб. по теплоснабжающим предприятиям МО г. Киров в целом, и по мероприятиям, вклю-
ченным в тариф - 5 972,49 млн. руб. 

Сравнение величин тарифов представлено на рис. 6.2.7. 
 



357 

 

Рис. 6.2.7. Сравнение величин тарифов 

Сценарий 3. 
При увеличении тарифов до уровня тарифа альтернативной котельной, с учетом прогно-

зируемой инфляции, предприятия за период 2014 – 2020 гг. смогут осуществить мероприятия 
по реконструкции тепловых сетей, модернизации основного оборудования, обеспечить энер-
гоэффективное производство тепловой энергии. Так же, этот уровень тарифов позволит пред-
приятиям не только покрыть существующие убытки от деятельности по теплоснабжению, но и 
сделать отрасль привлекательной для внешних инвесторов. 

В случае принятия решения об использовании этого сценария, тариф на тепловую энер-
гию достигнет индикативного уровня тарифа в ценах 2014г. в 2020 г. 

Точка пересечения линий 1 и 2 (на рис. 6.7.)  – достижение тарифа на тепловую энергию 
по «сценарию 3» индикативного уровня.  

Величина тарифа на тепловую энергию позволит теплоснабжающим предприятиям полу-
чить в течение 2014 – 2020 гг. дополнительную выручку в размере 11 394,46 млн. руб. Для 
сравнения – суммарный объем затрат на запланированные мероприятия составит 13 269,43 
млн. руб. в ценах, приведенных к моменту реализации мероприятий. 

Сравнение величин тарифов представлено на рис. 6.2.8. 
 

 

Рис. 6.2.8. Сравнение величин тарифов 
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На рисунке 6.2.9 отображено сравнение роста тарифов на тепловую энергию по различ-
ным сценариям.  

 

Рис. 6.2.9. Сравнение тарифов на тепловую энергию по различным сценариям. 

На рисунке 6.2.10 отображено сравнение сумм выручки, полученной от использования 
тарифов по различным сценариям. 

 

Рис. 6.2.10 Сравнение сумм выручки, полученной от использования тарифов  
по различным сценариям 

В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изме-
нения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства региональ-
ного развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378)»: 

«21.1.  Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные 
услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании 
превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов 



359 

ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на вы-
плату субсидий и мер социальной поддержки  населению». 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.12 г. N 291-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регули-
рования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения" к полномочиям Правительства Российской Федерации, федеральных орга-
нов исполнительной власти в сфере теплоснабжения относятся: 

«15.1) установление порядка расчета размера возмещения организациям, осуществляю-
щим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, недополученных доходов от 
регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в связи с принятием уполномоченными органами ре-
шений об изменении установленных долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, и (или) 
необходимой валовой выручки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, 
определенной в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения на осно-
ве долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения, и (или) долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, а также решений об установлении долгосрочных тарифов на основе 
долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения, отличных от долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, установленных органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области государственного регулирования тарифов или в пределах передан-
ных полномочий органом местного самоуправления поселения или городского округа либо со-
гласованных ими в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях, в установленных настоящим Федеральным законом случаях возмещения недо-
полученных доходов». 

В таблице   приведено сравнение сумм выручки по годам по различным сценариям за пе-
риод 2014 – 2023 гг.  

Таблица 6.2.11 

 

Показатель Ед. изм. 
ИТОГО за пери-
од 2014 – 2023 

гг. (б/НДС) 

ИТОГО за пери-
од 2014 – 2023 

гг. (без обслужи-
вания долга, и 
"рисков" инве-

стора) 

ИТОГО за пери-
од 2014 – 2023 

гг. (приходящие-
ся на транспор-

тировку ТЭ) 

Прибыль тепло-
снабжающих и 
теплосетевых 
предприятий с 
учетом суще-

ствующего уров-
ня прибыли 

(0,5%) 

выручка по сценарию 1 млн. руб. 291028 145514 72757 727,57 

выручка по сценарию 2 млн. руб. 344068 172034 86017 9003,32 

выручка по сценарию 3 млн. руб. 360766 180383 90191,5 13178,32 

разница С.2 - С. 1 млн. руб. 33103 16551,5 8275,75  

разница С.3 - С. 1 млн. руб. 49803 24901,5 12450,75  

В таблице 6.2.12 объединены результаты проведенных расчетов. 
Таблица 6.2.12. 

Сценарий 

Сравнение суммарной 
выручки за период 2014 
– 2023 гг. (переходный 

период) со сценарием 1 

Финансовые по-
требности для 

реализации сцен.1 
(табл. 5.20) 

Выполнение мероприятий за 
период 2014 – 2023 гг. (переход-

ный период) предположение 

Сценарий 1 727,57 14187,91 5,13% 

Сценарий 2  9 003,32 14187,91 63,46% 

Сценарий 3  13 178,32 14187,91 92,88% 

Сценарий 4 (п. 6.2.2.) 5 384,00 14187,91 37,95% 

Очевидно, что в случае утверждения сценария 1 не потребуется привлечения дополни-
тельных бюджетных субсидий за период 2014 – 2023 гг. Полученная прибыль сможет обеспе-
чить 5,13% запланированных мероприятий (существующий усредненный уровень прибыли 
теплоснабжающих предприятий г. Киров по данным анализа производственных расходов).  

При утверждении сценария 2 потребуются дополнительные бюджетные субсидии до 
9 003,32 млн.  руб. за период 2014 – 2023 гг. для возмещения потребителям разницы при уве-
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личении тарифа на тепловую энергию. Полученная прибыль сможет обеспечить 63,46% запла-
нированных мероприятий (при существующем усредненном уровне прибыли теплоснабжаю-
щих предприятий г. Кирова по данным анализа производственных расходов – 0,5%). При вы-
боре сценария 2 теплоснабжающая отрасль становится привлекательной для внешних 
инвесторов. 

При утверждении сценария 3 потребуются дополнительные бюджетные субсидии до 
13 178,32 млн. руб. за период 2014 – 2023 гг. Полученная прибыль сможет обеспечить 92,88% 
запланированных мероприятий (при существующем усредненном уровне прибыли теплоснаб-
жающих предприятий г. Кирова – 0,5%). При выборе сценария 3 теплоснабжающая отрасль 
не только становится привлекательной для внешних инвесторов, но и появится воз-
можность для финансирования мероприятий, предусмотренных сценарием 1 (см. п. 5.3. 
настоящего отчета). 

При утверждении сценария 4 (по п. 6.2.2) за период 2014 – 2023 гг. дополнительные бюд-
жетные субсидии не потребуются. Полученная прибыль сможет обеспечить 37,95% запланиро-
ванных мероприятий (при существующем усредненном уровне прибыли теплоснабжающих 
предприятий г. Кирова – 0,5%). При выборе сценария 4 теплоснабжающая отрасль стано-
вится привлекательной для внешних инвесторов.  
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Приложение П1 
 

Проведен расчет финансовых потребностей в оборотном капитале для реализации инве-
стиционных программ МО г. Киров за период 2014 – 2034. Инвестиционный проект (Сценарий 
1) охватывает длительный период времени: 2014 – 2034 гг. В связи с этим расчет  финансовых 
потребностей в оборотном капитале для реализации инвестиционных программ выполнен для 
четырех периодов: 2014 – 2018гг., 2019 – 2023гг., 2024 – 2028гг., 2029 – 2033гг. Кроме того, 
в связи с низкой рентабельностью проектов, длительным сроком амортизации вводимого обо-
рудования, срок реализации каждого периода  проекта принят на уровне 25 лет от начала  
периода. Таким образом, расчет выполнен для сценария 1 для следующих периодов: 

- капиталовложения, затраты, доходы  2014 – 2038 гг. (Приложение 1 табл. П1.) 
- капиталовложения, затраты, доходы  2020 – 2044 гг. (Приложение 1 табл. П3.) 
- капиталовложения, затраты, доходы  2025 – 2049 гг. (Приложение 1 табл. П5.) 
- капиталовложения, затраты, доходы  2030 – 2054 гг. (Приложение 1 табл. П7.) 
Общий объем капитальных затрат по сценарию 1 соответствует данным табл. 5.1. насто-

ящего раздела. 
Финансовые потребности проекта  по итогам расчетов приведены в следующих таблицах: 
- финансовые потребности по проекту в целом  2014 – 2038 гг.  (Приложение 1 табл. П2.) 
- финансовые потребности по проекту в целом  2020 – 2044 гг. (Приложение 1 табл. П4.) 
- финансовые потребности по проекту в целом  2025 – 2049 гг. (Приложение 1 табл. П6.) 
- финансовые потребности по проекту в целом  2030 – 2054 гг.  (Приложение 1 табл. П8.) 
Инвестиционный проект (Сценарий 2) так же охватывает длительный период времени: 

2014 – 2034 гг. Таким образом, расчет выполнен для сценария 2 для следующих периодов: 
- капиталовложения, затраты, доходы  2014 – 2038 гг. (Приложение 1 табл. П9) 
- капиталовложения, затраты, доходы  2020 – 2044 гг. (Приложение 1 табл. П11) 
- капиталовложения, затраты, доходы  2025 – 2039 гг. (Приложение 1 табл. П13.) 
- капиталовложения, затраты, доходы  2030 – 2054 гг. (Приложение 1 табл. П15.) 
Общий объем капитальных затрат по сценарию 2 соответствует данным табл. 5.2. насто-

ящего раздела.  
Финансовые потребности проекта  по итогам расчетов приведены в следующих таблицах: 
- финансовые потребности по проекту в целом 2014 – 2039 гг. (Приложение 1 табл. П10.) 
- финансовые потребности по проекту в целом  2020 – 2044 гг. (Приложение 1 табл. П12.) 
- финансовые потребности по проекту в целом  2025 – 2049 гг. (Приложение 1 табл. П14.) 
- финансовые потребности по проекту в целом  2030 – 2054 гг. (Приложение 1 табл. П16.) 
Для оценки эффективности проекта в целом выполнен расчет с учетом дисконтирования. 
Дисконтирование денежного потока на m-м шаге осуществляется путем умножения его 

значения fm на коэффициент дисконтирования am, рассчитываемый по формуле: 
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Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте предприя-
тий (или иных участников).  

Индекс инфляции ( i ) на начало проекта (2014 г.) в соответствии с прогнозом МЭР принят 

в размере 5,5%. В величине поправки на риск в общем случае учитывается риск неполучения 
предусмотренных проектом доходов.  

В соответствии с методическими рекомендациями «Методические рекомендации по 
оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ 
и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК 477), ориентировочная величина обычного коэффици-

ента дисконтирования ( r )  равна: 
 

Величина риска Пример цели проекта 
Величина поправки  

на риск, % 

Низкий 
Вложения в развитие производства  

на базе освоенной техники 
3 - 5 
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Таблица П1. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Инвестиционные затраты 

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 
млн. 
руб. 

50,31 23,19 65,16 0,00 0,00 0,00 
     

Кировская ТЭЦ-4 
млн. 
руб. 

3205,76 185,75 274,09 28,96 0,00 0,00 
     

Кировская ТЭЦ-5 
млн. 
руб. 

174,88 54,40 48,43 23,94 0,00 82,05 
     

ИТОГО 
млн. 
руб. 

3430,95 263,34 387,68 52,9 0 82,05 
     

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 
млн. 
руб. 

0 0,223 3,58 0 24,61 0 
     

Кировская ТЭЦ-4 
млн. 
руб. 

0 4,67 12,92 6,57 1175,6 0 
     

Кировская ТЭЦ-5 
млн. 
руб. 

0 0 0 0 361,83 7,18 
     

ИТОГО 
млн. 
руб. 

0 4,893 16,5 6,57 1562,04 7,18 
     

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ОАО "КТК" 
млн. 
руб. 

483,16 548,34 1068,17 121,07 911,41 1872,84 
     

ИТОГО 
млн. 
руб. 

483,16 548,34 1068,17 121,07 911,41 1872,84 
     

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 

Перевод нагрузок малоэффективных котельных 
на более эффективные 

млн. 
руб. 

0 0 0 387,75 0 0 
   

 
 

ИТОГО 
млн. 
руб. 

0 0 0 387,75 0 0 
   

 
 

Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки 

Строительство источников теплоснабжения для 
подключения перспективной тепловой нагрузки 

млн. 
руб. 

0,00 220,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
     

Строительство и реконструкция тепловых сетей 
в зоне нового строительства 

млн. 
руб. 

1,59 790,94 74,89 8,13 3,00 9,93 
     

Модернизация источников для прогнозируемых 
приростов тепловой энергии 

млн. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,74 
     

ИТОГО 
млн. 
руб. 

1,59 1 011,11 74,89 8,13 3,00 18,67 
   

 
 

Инвестиционные затраты по годам, млн. 
руб. 

млн. 
руб. 

3915,70 1827,68 1547,24 576,42 2476,45 1980,74       0,00   

Нарастающим итогом 
млн. 
руб. 

3915,70 5743,38 7290,62 7867,04 10343,49 12324,23 12324,23 12324,23 12324,23 12324,23 12324,23 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Доходы проекта 

Доходы проекта от отпуска ТЭ, в том числе: 
млн. 
руб. 

1564,81 1754,38 3054,47 2638,00 2769,74 2977,23 3102,28 3229,47 3358,65 3479,56 3594,39 

-прирост отпуска ТЭ 
млн. 
руб. 

1496,61 1734,85 2367,25 2638,00 2769,74 2977,23 3102,28 3229,47 3358,65 3479,56 3594,39 

-плата за подключение, в том числе: 
млн. 
руб. 

68,21 19,52 687,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия от проведения мероприятий (ежегодно) 

ИТОГО Экономия (ежегодно) 
млн. 
руб. 

0,00 30,72 105,52 193,03 236,44 265,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО доходы проекта 
млн. 
руб. 

1565 1785 3160 2831 3006 3243 3102 3229 3359 3480 3594 

Затраты проекта 

Амортизация 
млн. 
руб. 

0,00 156,63 229,74 291,62 314,68 413,74 492,97 492,97 492,97 492,97 492,97 

Операционные расходы 
млн. 
руб. 

1466,68 1700,16 2319,91 2585,24 2714,35 2917,69 3040,23 3164,88 3291,48 3409,97 3522,50 

Итого расходов 
млн. 
руб. 

1466,68 1856,78 2549,64 2876,86 3029,03 3331,43 3533,20 3657,85 3784,45 3902,94 4015,47 

Налоги 
млн. 
руб. 

97,94 97,40 260,15 134,61 182,45 200,64 122,31 112,96 103,62 94,24 84,84 

Налог на прибыль 
млн. 
руб. 

19,63 -14,34 122,07 -9,17 -4,57 -17,71 -86,18 -85,68 -85,16 -84,68 -84,22 

Налог на имущество 
млн. 
руб. 

78,31 111,74 138,09 143,78 187,02 218,36 208,50 198,64 188,78 178,92 169,06 

ИТОГО Совокупные затраты проекта 
млн. 
руб. 

1564,62 1954,18 2809,80 3011,48 3211,48 3532,07 3655,51 3770,81 3888,06 3997,18 4100,31 

ИТОГО Совокупные затраты проекта (без учета 
амортизации) 

млн. 
руб. 

1564,62 1797,55 2580,06 2719,85 2896,80 3118,33 3162,54 3277,84 3395,10 3504,21 3607,34 

Продолжение таблицы П1. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. Итого 

Инвестиционные затраты 

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 
              

138,66 

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 
              

3694,5
6 

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 
              

383,70 

ИТОГО млн. руб. 
              

4216,9
2 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. Итого 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 
              

28,41 

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 
              

1199,7 

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 
              

369,01 

ИТОГО млн. руб. 
              

1597,1 

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ОАО "КТК" млн. руб. 
              

5004,9 

ИТОГО млн. руб. 
              

5004,9 

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 

Перевод нагрузок мало-
эффективных котельных 
на более эффективные 

млн. руб. 
    

0 
    

0 
    

387,75 

ИТОГО млн. руб. 
    

0 
    

0 
    

387,75 

Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки 

Установка индивидуальных 
водогрейных газовых кот-
лов 

млн. руб. 
               

Строительство источников 
теплоснабжения для под-
ключения перспективной 
тепловой нагрузки 

млн. руб. 
   

0,00 
    

0,00 
     

220,17 

Строительство и рекон-
струкция тепловых сетей в 
зоне нового строительства 

млн. руб. 
   

0,00 
    

0,00 
     

888,48 

Модернизация источников 
для прогнозируемых при-
ростов тепловой энергии 

млн. руб. 
   

0,00 
    

0,00 
     

8,74 

ИТОГО млн. руб. 
   

0,00 
    

0,00 
     

1117,3
9 

Инвестиционные затраты 
по годам, млн. руб. 

млн. руб. 
   

0,00 
    

0,00 
     

12324 

Нарастающим итогом млн. руб. 12324,2 12324,23 12324,23 12324,23 12324,23 12324,23 12324,23 12324,23 12324,23 12324,23 12324,23 12324,23 12324,23 12324,23 
 

Доходы проекта 

Доходы проекта от от-
пуска ТЭ, в том числе: 

млн. руб. 3702,22 3816,99 3939,13 4065,18 4195,27 4329,52 4468,06 4611,04 4758,59 4910,87 5068,02 5230,19 5397,56 5570,28 95585,89 

-прирост отпуска ТЭ млн. руб. 3702,22 3816,99 3939,13 4065,18 4195,27 4329,52 4468,06 4611,04 4758,59 4910,87 5068,02 5230,19 5397,56 5570,28 94810,94 

-плата за подключение, в 
том числе: 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,94 

Экономия от проведения мероприятий (ежегодно) 

ИТОГО Экономия (ежегод-
но) 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831,34 

ИТОГО доходы проекта млн. руб. 3702 3817 3939 4065 4195 4330 4468 4611 4759 4911 5068 5230 5398 5570 96417,2 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. Итого 

Затраты проекта 

Амортизация млн. руб. 492,97 492,97 492,97 492,97 492,97 492,97 492,97 492,97 492,97 492,97 492,97 492,97 492,97 492,97 10772,83 

Операционные расходы млн. руб. 3628,17 3740,65 3860,35 3983,88 4111,36 4242,93 4378,70 4518,82 4663,42 4812,65 4966,66 5125,59 5289,61 5458,87 92914,72 

Итого расходов млн. руб. 4121,14 4233,62 4353,32 4476,85 4604,33 4735,90 4871,67 5011,79 5156,39 5305,62 5459,62 5618,56 5782,58 5951,84 103687,5 

Налоги, в том числе: млн. руб. 75,42 66,01 56,64 47,29 37,95 28,63 19,32 10,03 0,77 -8,48 -17,72 -26,93 -36,12 -45,28 1698,71 

Налог на прибыль млн. руб. -83,78 -83,33 -82,84 -82,33 -81,81 -81,28 -80,72 -80,15 -79,56 -78,95 -78,32 -77,67 -77,00 -76,31 -1454,07 

Налог на имущество млн. руб. 159,20 149,34 139,48 129,62 119,76 109,90 100,04 90,18 80,33 70,47 60,61 50,75 40,89 31,03 3152,78 

ИТОГО Совокупные за-
траты проекта 

млн. руб. 4196,56 4299,63 4409,96 4524,14 4642,28 4764,52 4890,99 5021,82 5157,16 5297,13 5441,91 5591,63 5746,46 5906,56 105386,2 

ИТОГО Совокупные за-
траты проекта (без учета 

амортизации) 
млн. руб. 3703,59 3806,66 3916,99 4031,17 4149,31 4271,55 4398,02 4528,85 4664,19 4804,17 4948,94 5098,66 5253,49 5413,59 94613,44 

Таблица П2 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доходы проекта по Сценарию 1 
млн. 
руб. 

1 565 1 785 3 160 2 831 3 006 3 243 3 102 3 229 3 359 3 480 3 594 

Совокупные затраты проекта по 
Сценарию 1 (без учета аморти-

зации и НДС инвест. затрат) 

млн. 
руб. 

4 883 3 346 3 891 3 208 4 995 4 797 3 163 3 278 3 395 3 504 3 607 

Финансовые потребности проек-
та по Сценарию 1 

млн. 
руб. 

-3 318 -1 561 -731 -377 -1 989 -1 554 -60 -48 -36 -25 -13 

Продолжение таблицы П2. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

ВСЕГО 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Доходы проекта по Сценарию 1 
млн. 
руб. 

3 702 3 817 3 939 4 065 4 195 4 330 4 468 4 611 4 759 4 911 5 068 5 230 5 398 5 570 96 417 

Совокупные затраты проекта по 
Сценарию 1 (без учета аморти-

зации и НДС инвест. затрат) 

млн. 
руб. 

3 704 3 807 3 917 4 031 4 149 4 272 4 398 4 529 4 664 4 804 4 949 5 099 5 253 5 414 105 058 

Финансовые потребности проек-
та по Сценарию 1 

млн. 
руб. 

-1 10 22 34 46 58 70 82 94 107 119 132 144 157 -7589,4 
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Таблица П3 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Инвестиционные затраты 

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 
млн. 
руб. 

0 
         

0 

Кировская ТЭЦ-4 
млн. 
руб. 

0 
         

0,00 

Кировская ТЭЦ-5 
млн. 
руб. 

332,83 
         

0,00 

ИТОГО 
млн. 
руб. 

332,83 
         

0 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 
млн. 
руб. 

0 
          

Кировская ТЭЦ-4 
млн. 
руб. 

0 
          

Кировская ТЭЦ-5 
млн. 
руб. 

1279,6 
          

ИТОГО 
млн. 
руб. 

1279,6 
         

0 

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ОАО "КТК" 
млн. 
руб. 

1506,97 
          

ИТОГО 
млн. 
руб. 

1506,97 
          

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 

Перевод нагрузок малоэффективных 
котельных на более эффективные 

млн. 
руб. 

0 
    

0 
    

0 

ИТОГО 
млн. 
руб. 

0 
    

0 
    

0 

Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки 

Строительство источников теплоснабже-
ния для подключения перспективной теп-

ловой нагрузки 

млн. 
руб. 

0,00 
          

Строительство и реконструкция тепловых 
сетей в зоне нового строительства 

млн. 
руб. 

71,66 
    

0,00 
    

0,00 

Модернизация источников для прогнози-
руемых приростов тепловой энергии 

млн. 
руб. 

13,95 
    

0,00 
    

0,00 

ИТОГО 
млн. 
руб. 

0,00 
    

0,00 
    

0,00 

Инвестиционные затраты по годам, 
млн. руб. 

млн. 
руб. 

85,61 
    

0,00 
    

0,00 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Нарастающим итогом 
млн. 
руб. 

3205,01 3205,01 3205,01 3205,01 3205,01 3205,01 3205,01 3205,01 3205,01 3205,01 3205,01 

Доходы проекта 

Доходы проекта от отпуска ТЭ, в том 
числе: 

млн. 
руб. 

874,01 900,23 928,14 957,84 988,49 1020,12 1052,77 1086,45 1121,22 1157,10 1194,13 

-прирост отпуска ТЭ 
млн. 
руб. 

874,01 900,23 928,14 957,84 988,49 1020,12 1052,77 1086,45 1121,22 1157,10 1194,13 

-плата за подключение, в том числе: 
млн. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия от проведения мероприятий (ежегодно) 

ИТОГО Экономия (ежегодно) 
млн. 
руб. 

255,35 329,67 353,73 407,18 453,56 474,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО доходы проекта 
млн. 
руб. 

1129 1230 1282 1365 1442 1495 1053 1086 1121 1157 1194 

Затраты проекта 

Амортизация 
млн. 
руб. 

0,00 128,20 128,20 128,20 128,20 128,20 128,20 128,20 128,20 128,20 128,20 

Операционные расходы 
млн. 
руб. 

847,79 873,23 900,29 929,10 958,84 989,52 1021,18 1053,86 1087,58 1122,39 1158,30 

Итого расходов 
млн. 
руб. 

847,79 1001,43 1028,50 1057,30 1087,04 1117,72 1149,38 1182,06 1215,78 1250,59 1286,50 

Налоги 
млн. 
руб. 

120,41 107,23 109,65 117,95 124,85 126,68 29,39 27,03 24,68 22,33 19,98 

Налог на прибыль 
млн. 
руб. 

56,31 45,70 50,67 61,54 71,00 75,40 -19,32 -19,12 -18,91 -18,70 -18,48 

Налог на имущество 
млн. 
руб. 

64,10 61,54 58,97 56,41 53,84 51,28 48,72 46,15 43,59 41,02 38,46 

ИТОГО Совокупные затраты проекта 
млн. 
руб. 

968,20 1108,66 1138,14 1175,26 1211,88 1244,40 1178,78 1209,09 1240,46 1272,91 1306,49 

ИТОГО Совокупные затраты проекта (без 
учета амортизации) 

млн. 
руб. 

968,20 980,46 1009,94 1047,06 1083,68 1116,20 1050,58 1080,89 1112,26 1144,71 1178,29 

 
Продолжение таблицы П3. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 2042 г. 2043 г. 2044 г. ИТОГО 

Инвестиционные затраты 

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 
          

0,00 

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 
          

0,00 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 2042 г. 2043 г. 2044 г. ИТОГО 

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 
          

332,83 

ИТОГО млн. руб. 
          

332,83 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 
          

0,00 

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 
          

0,00 

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 
          

1279,60 

ИТОГО млн. руб. 
          

1279,60 

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ОАО "КТК" млн. руб. 
          

1506,97 

ИТОГО млн. руб. 
          

1506,97 

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 

Перевод нагрузок малоэффективных 
котельных на более эффективные 

млн. руб. 
    

0 
    

0 0 

ИТОГО млн. руб. 
    

0 
    

0 0 

Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки 

Установка индивидуальных водо-
грейных газовых котлов 

млн. руб. 
          

0,00 

Строительство источников теплоснаб-
жения для подключения перспективной 
тепловой нагрузки 

млн. руб. 
   

0,00 
    

0,00 
 

0,00 

Строительство и реконструкция тепло-
вых сетей в зоне нового строительства 

млн. руб. 
   

0,00 
    

0,00 
 

71,66 

Модернизация источников для прогно-
зируемых приростов тепловой энергии 

млн. руб. 
   

0,00 
    

0,00 
 

13,95 

ИТОГО млн. руб. 
   

0,00 
    

0,00 
 

85,61 

Инвестиционные затраты по годам, 
млн. руб. 

млн. руб. 
   

0,00 
    

0,00 
 

3205,01 

Нарастающим итогом млн. руб. 3205,01 3205,01 3205,01 3205,01 3205,01 3205,01 3205,01 3205,01 3205,01 3205,01 
 

Доходы проекта 

Доходы проекта от отпуска ТЭ, в том 
числе: 

млн. руб. 1232,34 1271,77 1312,47 1354,47 1397,81 1442,54 1488,70 1536,34 1585,51 1232,34 24761,94 

-прирост отпуска ТЭ млн. руб. 1232,34 1271,77 1312,47 1354,47 1397,81 1442,54 1488,70 1536,34 1585,51 1232,34 24761,94 

-плата за подключение, в том числе: млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия от проведения мероприятий (ежегодно) 

ИТОГО Экономия (ежегодно) млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2274,09 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2035 г. 2036 г. 2037 г. 2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 2042 г. 2043 г. 2044 г. ИТОГО 

ИТОГО доходы проекта млн. руб. 1232 1272 1312 1354 1398 1443 1489 1536 1586 1232 27036,03 

Затраты проекта 

Амортизация млн. руб. 128,20 128,20 128,20 128,20 128,20 128,20 128,20 128,20 128,20 128,20 2435,81 

Операционные расходы млн. руб. 1158,30 1195,37 1233,62 1273,10 1313,84 1355,88 1399,27 1444,04 1490,25 1537,94 24019,08 

Итого расходов млн. руб. 1286,50 1323,57 1361,82 1401,30 1442,04 1484,08 1527,47 1572,24 1618,45 1666,14 26454,88 

Налоги, в том числе: млн. руб. 17,65 15,32 13,00 10,69 8,39 6,09 3,80 1,53 -0,74 17,65 911,07 

Налог на прибыль млн. руб. -18,25 -18,01 -17,77 -17,51 -17,25 -16,98 -16,71 -16,42 -16,13 -18,25 116,23 

Налог на имущество млн. руб. 35,90 33,33 30,77 28,20 25,64 23,08 20,51 17,95 15,38 35,90 794,84 

ИТОГО Совокупные затраты проекта млн. руб. 1341,22 1377,14 1414,30 1452,73 1492,47 1533,56 1576,05 1619,98 1665,40 1341,22 27357,08 

ИТОГО Совокупные затраты проекта 
(без учета амортизации) 

млн. руб. 1213,02 1248,94 1286,10 1324,53 1364,27 1405,36 1447,85 1491,78 1537,20 1213,02 24921,27 

 
Таблица П4 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 

Доходы проекта по Сценарию 1 
млн. 
руб. 

1 129 1 230 1 282 1 365 1 442 1 495 1 053 1 086 1 121 1 157 1 194 

Совокупные затраты проекта по 
Сценарию 1 (без учета аморти-
зации и НДС инвест. затрат) 

млн. 
руб. 

3 684 980 1 010 1 047 1 084 1 116 1 051 1 081 1 112 1 145 1 178 

Финансовые потребности проек-
та по Сценарию 1 

млн. 
руб. 

-2 555 249 272 318 358 379 2 6 9 12 16 

 
Продолжение таблицы П4. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

ВСЕГО 
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Доходы проекта по Сценарию 1 млн. руб. 1 232 1 272 1 312 1 354 1 398 1 443 1 489 1 536 1 586 1 636 27 036 

Совокупные затраты проекта по 
Сценарию 1 (без учета аморти-
зации и НДС инвест. затрат) 

млн. руб. 1 213 1 249 1 286 1 325 1 364 1 405 1 448 1 492 1 537 1 584 27 646 

Финансовые потребности проек-
та по Сцен. 1 

млн. руб. 19 23 26 30 34 37 41 45 48 52 -3784,69 
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Таблица П5. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Инвестиционные затраты 

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 0 
          

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 0,00 
          

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 336,64 
          

ИТОГО млн. руб. 336,64 
    

0 
     

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 13,84 
          

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 0 
          

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 0 
          

ИТОГО млн. руб. 13,84 
    

0 
     

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ОАО "КТК" млн. руб. 3270,22 
          

ИТОГО млн. руб. 3270,22 
    

0,00 
     

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 

Перевод нагрузок малоэффектив-
ных котельных на более эффек-
тивные 

млн. руб. 0 
    

0 
     

ИТОГО млн. руб. 0 
    

0 
     

Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки 

Строительство источников тепло-
снабжения для подключения 
персп. тепловой нагрузки 

млн. руб. 
           

Строительство и реконструкция 
тепловых сетей в зоне нового 
строительства 

млн. руб. 0 
    

0,00 
     

Модернизация источников для 
прогнозируемых приростов тепло-
вой энергии 

млн. руб. 13,32 
    

0,00 
     

ИТОГО млн. руб. 0 
    

0,00 
     

Инвестиционные затраты по 
годам, млн. руб. 

млн. руб. 13,32 
    

0,00 
     

Нарастающим итогом млн. руб. 3634,02 
    

0,00 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Доходы проекта 

Доходы проекта от отпуска ТЭ, в 
том числе: 

млн. 
руб. 

1072,41 1106,72 1142,14 1178,69 1216,41 1255,33 1295,50 1336,96 1379,74 1423,89 1469,46 

-прирост отпуска ТЭ млн. руб. 1072,41 1106,72 1142,14 1178,69 1216,41 1255,33 1295,50 1336,96 1379,74 1423,89 1469,46 

-плата за подключение, в том чис-
ле: 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия от проведения мероприятий (ежегодно) 

ИТОГО Экономия (ежегодно) млн. руб. 264,58 339,16 217,08 227,28 237,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО доходы проекта млн. руб. 264,58 339,16 217,08 227,28 237,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Затраты проекта 

Амортизация млн. руб. 0,00 145,36 145,36 145,36 145,36 145,36 145,36 145,36 145,36 145,36 145,36 

Операционные расходы млн. руб. 1040,24 1073,52 1107,88 1143,33 1179,91 1217,67 1256,64 1296,85 1338,35 1381,18 1425,37 

Итого расходов млн. руб. 1040,24 1218,88 1253,24 1288,69 1325,28 1363,03 1402,00 1442,21 1483,71 1526,54 1570,73 

Налоги млн. руб. 132,03 118,08 93,88 96,14 98,50 51,14 51,38 51,63 51,89 52,15 52,42 

Налог на прибыль млн. руб. 59,35 45,40 21,20 23,46 25,82 -21,54 -21,30 -21,05 -20,79 -20,53 -20,26 

Налог на имущество млн. руб. 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 

ИТОГО Совокупные затраты про-
екта 

млн. руб. 1172,27 1336,97 1347,11 1384,82 1423,77 1414,17 1453,38 1493,84 1535,60 1578,69 1623,16 

ИТОГО Совокупные затраты про-
екта (без учета амортизации) 

млн. руб. 1172,27 1191,60 1201,75 1239,46 1278,41 1268,81 1308,02 1348,48 1390,24 1433,33 1477,80 

Продолжение таблицы П5. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 
 

Инвестиционные затраты 

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 
          

0,00 

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 
          

0,00 

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 
          

336,64 

ИТОГО млн. руб. 
          

336,64 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 
          

13,84 

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 
          

0,00 

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 
          

0,00 

ИТОГО млн. руб. 
          

13,84 

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ОАО "КТК" млн. руб. 
          

3270,22 

ИТОГО млн. руб. 
          

3270,22 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 
 

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 

Перевод нагрузок малоэффек-
тивных котельных на более эф-

фективные 
млн. руб. 

    
0 

    
0 0,00 

ИТОГО млн. руб. 
    

0 
    

0 0,00 

Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки 

Установка индивидуальных во-
догрейных газовых котлов 

млн. руб. 
          

0,00 

Строительство источников теп-
лоснабжения для подключения 
перспективной тепловой нагруз-

ки 

млн. руб. 
   

0,00 
    

0,00 
 

0,00 

Строительство и реконструкция 
тепловых сетей в зоне нового 

строительства 
млн. руб. 

   
0,00 

    
0,00 

 
13,32 

Модернизация источников для 
прогнозируемых приростов теп-

ловой энергии 
млн. руб. 

   
0,00 

    
0,00 

 
0,00 

ИТОГО млн. руб. 
   

0,00 
    

0,00 
 

13,32 

Инвестиционные затраты по 
годам, млн. руб. 

млн. руб. 
   

0,00 
    

0,00 
 

3634,02 

Нарастающим итогом млн. руб. 3634,02 3634,02 3634,02 3634,02 3634,02 3634,02 3634,02 3634,02 3634,02 3634,02 
 

Доходы проекта 

Доходы проекта от отпуска ТЭ, 
в том числе: 

млн. руб. 1469,46 1516,48 1565,01 1615,09 1666,77 1720,11 1775,15 1831,96 1890,58 1951,08 29409,46 

-прирост отпуска ТЭ млн. руб. 1469,46 1516,48 1565,01 1615,09 1666,77 1720,11 1775,15 1831,96 1890,58 1951,08 29409,46 

-плата за подключение, в том 
числе: 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия от проведения мероприятий (ежегодно) 

ИТОГО Экономия (ежегодно) млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1286,06 

ИТОГО доходы проекта млн. руб. 1469 1516 1565 1615 1667 1720 1775 1832 1891 1951 30695,52 

Затраты проекта 

Амортизация млн. руб. 145,36 145,36 145,36 145,36 145,36 145,36 145,36 145,36 145,36 145,36 2761,86 

Операционные расходы млн. руб. 1425,37 1470,99 1518,06 1566,63 1616,77 1668,50 1721,90 1777,00 1833,86 1892,54 28527,18 

Итого расходов млн. руб. 1570,73 1616,35 1663,42 1712,00 1762,13 1813,86 1867,26 1922,36 1979,22 2037,90 31289,04 

Налоги, в том числе: млн. руб. 52,42 52,71 53,00 53,30 53,61 53,93 54,26 54,60 54,95 55,31 1334,91 

Налог на прибыль млн. руб. -20,26 -19,97 -19,68 -19,38 -19,07 -18,75 -18,42 -18,08 -17,73 -17,37 -118,70 

Налог на имущество млн. руб. 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 1453,61 

ИТОГО Совокупные затраты 
проекта 

млн. руб. 1623,16 1669,05 1716,42 1765,29 1815,74 1867,79 1921,52 1976,96 2034,17 2093,22 32623,94 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 
 

ИТОГО Совокупные затраты 
проекта (без учета амортиза-
ции) 

млн. руб. 1477,80 1523,69 1571,06 1619,93 1670,38 1722,43 1776,16 1831,60 1888,81 1947,86 29862,09 

 
Таблица П6. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Доходы проекта по Сценарию 1 
млн. 
руб. 

1 337 1 446 1 359 1 406 1 454 1 255 1 296 1 337 1 380 1 424 1 337 

Совокупные затраты проекта по 
Сценарию 1 (без учета аморти-
зации и НДС инвест. затрат) 

млн. 
руб. 

4 252 1 192 1 202 1 239 1 278 1 269 1 308 1 348 1 390 1 433 4 252 

Финансовые потребности проек-
та по Сценарию 1  

млн. 
руб. 

-2 915 254 157 167 176 -13 -13 -12 -10 -9 -2 915 

 
Продолжение таблицы П6. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

ВСЕГО 
2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2040 

Доходы проекта по Сценарию 1 
млн. 
руб. 

1 469 1 516 1 565 1 615 1 667 1 720 1 775 1 832 1 891 1 951 30 696 

Совокупные затраты проекта по 
Сценарию 1 (без учета аморти-
зации и НДС инвест. затрат) 

млн. 
руб. 

1 478 1 524 1 571 1 620 1 670 1 722 1 776 1 832 1 889 1 948 32 942 

Финансовые потребности проек-
та по Сценарию 1  

млн. 
руб. 

-8 -7 -6 -5 -4 -2 -1 0 2 3 -3149,69 

 
Таблица П7. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Инвестиционные затраты 

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 0 
          

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 0 
          

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 878,29 
          

ИТОГО млн. руб. 878,29 
          

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 0 
          

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 186,6 
          

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 0 
          

ИТОГО млн. руб. 186,6 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ОАО "КТК" млн. руб. 1287,93 
          

ИТОГО млн. руб. 1287,93 
          

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на бо-
лее эффективные 

млн. руб. 
           

ИТОГО млн. руб. 0,00 
          

Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки 

Строительство источников теплоснабжения для подклю-
чения перспективной тепловой нагрузки 

млн. руб. 0,00 
          

Строительство и реконструкция тепловых сетей в зоне 
нового строительства 

млн. руб. 0,00 
          

Модернизация источников для прогнозируемых приро-
стов тепловой энергии 

млн. руб. 0,00 
          

ИТОГО млн. руб. 0,00 
          

Инвестиционные затраты по годам, млн. руб. 
млн. 
руб. 

2352,82 
          

Нарастающим итогом млн. руб. 2352,82 2352,82 2352,82 2352,82 2352,82 2352,82 2352,82 2352,82 2352,82 2352,82 2352,82 

Доходы проекта 

Доходы проекта от отпуска ТЭ, в том числе: 
млн. 
руб. 

1037,02 1070,20 1104,45 1139,79 1176,26 1213,90 1252,75 1292,84 1334,21 1376,90 1420,96 

-прирост отпуска ТЭ млн. руб. 1037,02 1070,20 1104,45 1139,79 1176,26 1213,90 1252,75 1292,84 1334,21 1376,90 1420,96 

-плата за подключение, в том числе: млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия от проведения мероприятий (ежегодно) 

ИТОГО Экономия (ежегодно) млн. руб. 59,41 207,33 217,08 227,28 237,96 245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО доходы проекта 
млн. 
руб. 

1096 1278 1322 1367 1414 1459 1253 1293 1334 1377 1421 

Затраты проекта 

Амортизация млн. руб. 0,00 94,11 94,11 94,11 94,11 94,11 94,11 94,11 94,11 94,11 94,11 

Операционные расходы млн. руб. 1005,91 1038,09 1071,31 1105,60 1140,97 1177,49 1215,17 1254,05 1294,18 1335,59 1378,33 

Итого расходов млн. руб. 1005,91 1132,21 1165,43 1199,71 1235,09 1271,60 1309,28 1348,16 1388,29 1429,71 1472,45 

Налоги млн. руб. 65,16 76,12 78,28 80,53 82,88 84,54 35,75 35,99 36,24 36,50 36,76 

Налог на прибыль млн. руб. 18,10 29,06 31,22 33,47 35,83 37,48 -11,31 -11,07 -10,82 -10,56 -10,30 

Налог на имущество млн. руб. 47,06 47,06 47,06 47,06 47,06 47,06 47,06 47,06 47,06 47,06 47,06 

ИТОГО Совокупные затраты проекта млн. руб. 1071,07 1208,33 1243,70 1280,24 1317,97 1356,14 1345,03 1384,15 1424,53 1466,20 1509,21 

ИТОГО Совокупные затраты проекта (без учета аморти-
зации) 

млн. руб. 1071,07 1114,22 1149,59 1186,12 1223,86 1262,02 1250,92 1290,04 1330,42 1372,09 1415,09 
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Продолжение таблицы П7. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 
 

Инвестиционные затраты 

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 
          

0,00 

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 
          

0,00 

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 
          

878,29 

ИТОГО млн. руб. 
          

878,29 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 
          

0,00 

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 
          

186,60 

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 
          

0,00 

ИТОГО млн. руб. 
          

186,60 

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ОАО "КТК" млн. руб. 
          

1287,93 

ИТОГО млн. руб. 
          

1287,93 

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 

Перевод нагрузок малоэффек-
тивных котельных на более эф-

фективные 
млн. руб. 

          
0,00 

ИТОГО млн. руб. 
          

0,00 

Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки 

Установка индивидуальных во-
догрейных газовых котлов 

млн. руб. 
          

0,00 

Строительство источников теп-
лоснабжения для подключения 
перспективной тепловой нагруз-

ки 

млн. руб. 
          

0,00 

Строительство и реконструкция 
тепловых сетей в зоне нового 

строительства 
млн. руб. 

          
0,00 

Модернизация источников для 
прогнозируемых приростов теп-

ловой энергии 
млн. руб. 

          
0,00 

ИТОГО млн. руб. 
          

0,00 

Инвестиционные затраты по 
годам, млн. руб. 

млн. руб. 
          

2352,82 

Нарастающим итогом млн. руб. 2352,82 2352,82 2352,82 2352,82 2352,82 2352,82 2352,82 2352,82 2352,82 2352,82 
 

Доходы проекта 

Доходы проекта от отпуска ТЭ, 
в том числе: 

млн. руб. 1466,43 1513,36 1561,79 1611,76 1663,34 1716,57 1771,50 1828,18 1886,69 1466,43 29443,75 

-прирост отпуска ТЭ млн. руб. 1466,43 1513,36 1561,79 1611,76 1663,34 1716,57 1771,50 1828,18 1886,69 1466,43 29443,75 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 
 

-плата за подключение, в том 
числе: 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия от проведения мероприятий (ежегодно) 

ИТОГО Экономия (ежегодно) млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1194,15 

ИТОГО доходы проекта млн. руб. 1421 1466 1513 1562 1612 1663 1717 1771 1828 1887 30637,90 

Затраты проекта 

Амортизация млн. руб. 94,11 94,11 94,11 94,11 94,11 94,11 94,11 94,11 94,11 94,11 1788,14 

Операционные расходы млн. руб. 1378,33 1422,44 1467,96 1514,93 1563,41 1613,44 1665,07 1718,35 1773,34 1830,09 28560,44 

Итого расходов млн. руб. 1472,45 1516,55 1562,07 1609,05 1657,52 1707,55 1759,18 1812,46 1867,45 1924,20 30348,58 

Налоги, в том числе: млн. руб. 36,76 37,03 37,31 37,60 37,90 38,21 38,53 38,86 39,20 39,55 998,99 

Налог на прибыль млн. руб. -10,30 -10,02 -9,74 -9,45 -9,15 -8,84 -8,52 -8,19 -7,85 -7,50 57,86 

Налог на имущество млн. руб. 47,06 47,06 47,06 47,06 47,06 47,06 47,06 47,06 47,06 47,06 941,13 

ИТОГО Совокупные затраты 
проекта 

млн. 
руб. 

1509,21 1553,59 1599,38 1646,65 1695,43 1745,77 1797,72 1851,33 1906,65 1963,75 
 

ИТОГО Совокупные затраты 
проекта (без учета амортиза-

ции) 

млн. 
руб. 

1415,09 1459,47 1505,27 1552,54 1601,31 1651,65 1703,60 1757,21 1812,54 1869,64 
 

 
Таблица П8. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Доходы проекта по Сценарию 1 
млн. 
руб. 

1 096 1 278 1 322 1 367 1 414 1 459 1 253 1 293 1 334 1 377 1 096 

Совокупные затраты проекта по 
Сценарию 1 (без учета аморти-

зации и НДС инвест. затрат) 

млн. 
руб. 

3 065 1 114 1 150 1 186 1 224 1 262 1 251 1 290 1 330 1 372 3 065 

Финансовые потребности проек-
та по Сценарию 1 

млн. 
руб. 

-1 969 163 172 181 190 197 2 3 4 5 -1 969 

Продолжение таблицы П8 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

ВСЕГО 
2045 

 
2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 

Доходы проекта по Сценарию 1 
млн. 
руб. 

1 421 30 638 1 513 1 562 1 612 1 663 1 717 1 771 1 828 1 887 30 638 

Совокупные затраты проекта по 
Сценарию 1 (без учета аморти-

зации и НДС инвест. затрат) 

млн. 
руб. 

1 415 31 553 1 505 1 553 1 601 1 652 1 704 1 757 1 813 1 870 31 553 

Финансовые потребности проек-
та по Сценарию 1 

млн. 
руб. 

6 -915 8 9 10 12 13 14 16 17 -1793,48 
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Таблица П9. 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Инвестиционные затраты 

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 
млн. 
руб. 

           

Кировская ТЭЦ-4 
млн. 
руб. 

           

Кировская ТЭЦ-5 
млн. 
руб. 

           

ИТОГО 
млн. 
руб. 

           

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 
млн. 
руб. 

0 0,223 3,58 0 24,61 0 
     

Кировская ТЭЦ-4 
млн. 
руб. 

0 4,67 12,92 6,57 1175,6 0 
     

Кировская ТЭЦ-5 
млн. 
руб. 

0 0 0 0 361,83 7,18 
     

ИТОГО 
млн. 
руб. 

0 4,893 16,5 6,57 1562,04 7,18 
     

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ОАО "КТК" 
млн. 
руб. 

483,16 548,34 1068,17 121,07 911,41 1872,84 
     

ИТОГО 
млн. 
руб. 

483,16 548,34 1068,17 121,07 911,41 1872,84 
     

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 
млн. 
руб. 

    0 
    

0 
 

ИТОГО 
млн. 
руб. 

    0 
    

0 
 

Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки 

Строительство источников теплоснабжения для подключения перспек-
тивной тепловой нагрузки 

млн. 
руб. 

0,00 220,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
     

Строительство и реконструкция тепловых сетей в зоне нового строи-
тельства 

млн. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
     

Модернизация источников для прогнозируемых приростов тепловой 
энергии 

млн. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
     

ИТОГО 
млн. 
руб. 

0,00 220,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
     

Инвестиционные затраты по годам, млн. руб. 
млн. 
руб. 

483,16 773,40 1084,67 127,64 2473,45 1880,02 
   

0,00 
 

Нарастающим итогом 
млн. 
руб. 

483,16 1256,56 2341,23 2468,87 4942,32 6822,34 
   

0,00 
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Наименование 
Ед. 
изм. 

Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доходы проекта 

Доходы проекта от отпуска ТЭ, в том числе: 
млн. 
руб. 

1567,17 1894,84 3198,40 2641,65 2851,76 2977,23 3102,28 3229,47 3358,65 3479,56 3594,39 

-прирост отпуска ТЭ 
млн. 
руб. 

1498,96 1875,32 2511,19 2641,65 2851,76 2977,23 3102,28 3229,47 3358,65 3479,56 3594,39 

-плата за подключение, в том числе: 
млн. 
руб. 

68,21 19,52 687,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия от проведения мероприятий (ежегодно) 

ИТОГО Экономия (ежегодно) 
млн. 
руб. 

0,00 33,28 101,51 188,45 231,20 249,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО доходы проекта 
млн. 
руб. 

1567 1928 3300 2830 3083 3227 3102 3229 3359 3480 3594 

Затраты проекта 

Амортизация 
млн. 
руб. 

0,00 19,33 50,26 93,65 98,75 197,69 272,89 272,89 272,89 272,89 272,89 

Операционные расходы 
млн. 
руб. 

1468,98 1837,81 2460,96 2588,82 2794,72 2917,69 3040,23 3164,88 3291,48 3409,97 3522,50 

Итого расходов 
млн. 
руб. 

1468,98 1857,14 2511,23 2682,47 2893,48 3115,38 3313,13 3437,77 3564,37 3682,86 3795,39 

Налоги 
млн. 
руб. 

29,30 38,94 203,17 75,64 131,50 149,56 79,63 74,68 69,74 64,76 59,76 

Налог на прибыль 
млн. 
руб. 

19,64 14,20 157,74 29,53 37,90 22,31 -42,17 -41,66 -41,14 -40,66 -40,20 

Налог на имущество 
млн. 
руб. 

9,66 24,74 45,43 46,11 93,61 127,25 121,80 116,34 110,88 105,42 99,96 

ИТОГО Совокупные затраты проекта 
млн. 
руб. 

1498,28 1896,08 2714,40 2758,11 3024,98 3264,94 3392,75 3512,45 3634,11 3747,62 3855,15 

ИТОГО Совокупные затраты проекта (без учета амортизации) 
млн. 
руб. 

1498,28 1876,75 2664,13 2664,46 2926,22 3067,25 3119,86 3239,56 3361,21 3474,73 3582,26 

Продолжение таблицы П9. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
 

Инвестиционные затраты 

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 
              

 

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 
              

 

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 
              

 

ИТОГО млн. руб. 
              

 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 
              

0,00 

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 
              

28,41 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
 

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 
              

1199,76 

ИТОГО млн. руб. 
              

369,01 

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ОАО "КТК" млн. руб. 
              

5004,99 

ИТОГО млн. руб. 
              

5004,99 

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 

Перевод нагрузок мало-
эффективных котельных 
на более эффективные 

млн. руб. 
    

0 
    

0 
    

0,00 

ИТОГО млн. руб. 
    

0 
    

0 
    

0,00 

Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки 

Установка индивидуаль-
ных водогрейных газовых 

котлов 
млн. руб. 

              
0,00 

Строительство источников 
теплоснабжения для под-
ключения перспективной 

тепловой нагрузки 

млн. руб. 
   

0,00 
    

0,00 
     

220,17 

Строительство и рекон-
струкция тепловых сетей в 
зоне нового строительства 

млн. руб. 
   

0,00 
    

0,00 
     

0,00 

Модернизация источников 
для прогнозируемых при-
ростов тепловой энергии 

млн. руб. 
   

0,00 
    

0,00 
     

0,00 

ИТОГО млн. руб. 
   

0,00 
    

0,00 
     

220,17 

Инвестиционные затра-
ты по годам, млн. руб. 

млн. руб. 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 

Нарастающим итогом млн. руб. 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 6822,34 
 

Доходы проекта 

Доходы проекта от от-
пуска ТЭ, в том числе: 

млн. руб. 3702,22 3816,99 3939,13 4065,18 4195,27 4329,52 4468,06 4611,04 4758,59 4910,87 5068,02 5230,19 5397,56 5570,28 95958,31 

-прирост отпуска ТЭ млн. руб. 3702,22 3816,99 3939,13 4065,18 4195,27 4329,52 4468,06 4611,04 4758,59 4910,87 5068,02 5230,19 5397,56 5570,28 95183,36 

-плата за подключение, в 
том числе: 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,94 

Экономия от проведения мероприятий (ежегодно) 

ИТОГО Экономия (еже-
годно) 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,14 

ИТОГО доходы проекта 
млн. 
руб. 

3702 3817 3939 4065 4195 4330 4468 4611 4759 4911 5068 5230 5398 5570 96762,44 

Затраты проекта 

Амортизация млн. руб. 272,89 272,89 272,89 272,89 272,89 272,89 272,89 272,89 272,89 272,89 272,89 272,89 272,89 272,89 5644,67 

Операционные расходы млн. руб. 3628,17 3740,65 3860,35 3983,88 4111,36 4242,93 4378,70 4518,82 4663,42 4812,65 4966,66 5125,59 5289,61 5458,87 93279,7 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
 

Итого расходов млн. руб. 3901,07 4013,54 4133,24 4256,77 4384,26 4515,82 4651,59 4791,71 4936,31 5085,54 5239,55 5398,48 5562,50 5731,77 1295,24 

Налоги, в том числе: млн. руб. 59,76 54,74 49,74 44,77 39,81 34,88 29,96 25,05 20,17 15,30 10,45 5,62 0,81 -3,98 1295,24 

Налог на прибыль млн. руб. -40,20 -39,77 -39,31 -38,82 -38,32 -37,80 -37,26 -36,71 -36,13 -35,54 -34,94 -34,31 -33,66 -32,99 -432,38 

Налог на имущество млн. руб. 99,96 94,51 89,05 83,59 78,13 72,67 67,22 61,76 56,30 50,84 45,39 39,93 34,47 29,01 1727,63 

ИТОГО Совокупные за-
траты проекта 

млн. 
руб. 

3855,15 3955,80 4063,28 4178,01 4296,59 4419,13 4545,78 4676,65 4811,88 4951,61 5095,99 5245,17 5399,29 5558,52 100220 

ИТОГО Совокупные за-
траты проекта (без учета 

амортизации) 

млн. 
руб. 

3582,26 3682,91 3790,38 3905,12 4023,69 4146,24 4272,88 4403,75 4538,98 4678,72 4823,10 4972,28 5126,40 5285,63 94574,9 

 
Таблица П10. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доходы проекта по Сценарию 1 
млн. 
руб. 

1 567 1 928 3 300 2 830 3 083 3 227 3 102 3 229 3 359 3 480 3 594 

Совокупные затраты проекта по 
Сценарию 1 (без учета аморти-

зации и НДС инвест. затрат) 

млн. 
руб. 

1 908 2 532 3 583 2 773 5 022 4 660 3 120 3 240 3 361 3 475 3 582 

Финансовые потребности проек-
та по Сценарию 1 

млн. 
руб. 

-341 -604 -283 57 -1 939 -1 434 -18 -10 -3 5 12 

Продолжение таблицы П10. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

ВСЕГО 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Доходы проекта по Сценарию 1 
млн. 
руб. 

3 702 3 817 3 939 4 065 4 195 4 330 4 468 4 611 4 759 4 911 5 068 5 230 5 398 5 570 96 762 

Совокупные затраты проекта по 
Сценарию 1 (без учета аморти-

зации и НДС инвест. затрат) 

млн. 
руб. 

3 683 3 790 3 905 4 024 4 146 4 273 4 404 4 539 4 679 4 823 4 972 5 126 5 286 5 450 100 357 

Финансовые потребности проек-
та по Сценарию 1 

млн. 
руб. 

19 27 34 41 49 57 64 72 80 88 96 104 112 120 -3069,4 

 
Таблица П11. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Инвестиционные затраты 

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 
          

 

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 
          

 

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

ИТОГО млн. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 0 
          

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 0 
          

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 1279,6 
          

ИТОГО млн. руб. 1279,6 
         

0 

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ОАО "КТК" млн. руб. 1506,97 
          

ИТОГО млн. руб. 1506,97 
          

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 

Перевод нагрузок малоэффективных 

котельных на более эффективные 
млн. руб. 0 

    
0 

    
0 

ИТОГО млн. руб. 0 
    

0 
    

0 

Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки 

Строительство источников теплоснабже-

ния для подключения перспективной теп-

ловой нагрузки 

млн. руб. 
           

Строительство и реконструкция тепловых 

сетей в зоне нового строительства 
млн. руб. 

     
0,00 

    
0,00 

Модернизация источников для прогнози-

руемых приростов тепловой энергии 
млн. руб. 

     
0,00 

    
0,00 

ИТОГО млн. руб. 
     

0,00 
    

0,00 

Инвестиционные затраты по годам, 

млн. руб. 

млн. 

руб. 
2786,57 

    
0,00 

    
0,00 

Нарастающим итогом млн. руб. 2786,57 2786,57 2786,57 2786,57 2786,57 2786,57 2786,57 2786,57 2786,57 2786,57 2786,57 

Доходы проекта 

Доходы проекта от отпуска ТЭ, в том 

числе: 

млн. 

руб. 
874,01 900,23 928,14 957,84 988,49 1020,12 1052,77 1086,45 1121,22 1157,10 1194,13 

-прирост отпуска ТЭ млн. руб. 874,01 900,23 928,14 957,84 988,49 1020,12 1052,77 1086,45 1121,22 1157,10 1194,13 

-плата за подключение, в том числе: млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия от проведения мероприятий (ежегодно) 

ИТОГО Экономия (ежегодно) млн. руб. 255,35 329,67 353,73 407,18 439,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО доходы проекта 
млн. 

руб. 
1129 1230 1282 1365 1428 1020 1053 1086 1121 1157 1194 

Затраты проекта 

Амортизация млн. руб. 0,00 111,46 111,46 111,46 111,46 111,46 111,46 111,46 111,46 111,46 111,46 

Операционные расходы млн. руб. 847,79 873,23 900,29 929,10 958,84 989,52 1021,18 1053,86 1087,58 1122,39 1158,30 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Итого расходов млн. руб. 847,79 984,69 1011,76 1040,57 1070,30 1100,98 1132,65 1165,32 1199,05 1233,85 1269,77 

Налоги млн. руб. 112,04 102,54 105,29 113,93 118,34 28,41 26,38 24,35 22,33 20,32 18,31 

Налог на прибыль млн. руб. 56,31 49,04 54,02 64,89 71,53 -16,17 -15,98 -15,77 -15,57 -15,35 -15,13 

Налог на имущество млн. руб. 55,73 53,50 51,27 49,04 46,81 44,59 42,36 40,13 37,90 35,67 33,44 

ИТОГО Совокупные затраты проекта млн. руб. 959,84 1087,23 1117,05 1154,50 1188,64 1129,39 1159,03 1189,68 1221,38 1254,17 1288,08 

ИТОГО Совокупные затраты проекта (без 

учета амортизации) 
млн. руб. 959,84 975,77 1005,59 1043,04 1077,18 1017,93 1047,56 1078,21 1109,92 1142,71 1176,61 

 

Продолжение таблицы П11. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 ИТОГО 

Инвестиционные затраты 

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 
          

0,00 

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 
          

0,00 

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 
          

0,00 

ИТОГО млн. руб. 
          

0,00 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб.  
         

0,00 

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб.  
         

0,00 

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб.  
         

1279,60 

ИТОГО млн. руб.  
         

1279,60 

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ОАО "КТК" млн. руб.  
         

1506,97 

ИТОГО млн. руб.  
         

1506,97 

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 

Перевод нагрузок малоэффек-
тивных котельных на более эф-
фективные 

млн. руб. 
    

0 
    

0 0,00 

ИТОГО млн. руб. 
    

0 
    

0 0,00 

Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки 

Установка индивидуальных во-
догрейных газовых котлов 

млн. руб. 
          

0,00 

Строительство источников теп-
лоснабжения для подключения 
перспективной тепловой нагруз-
ки 

млн. руб. 
          

0,00 

Строительство и реконструкция млн. руб. 
          

0,00 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 ИТОГО 

тепловых сетей в зоне нового 
строительства 

Модернизация источников для 
прогнозируемых приростов теп-
ловой энергии 

млн. руб. 
          

0,00 

ИТОГО млн. руб. 
          

0,00 

Инвестиционные затраты по 
годам, млн. руб. 

млн. руб. 
          

2786,57 

Нарастающим итогом млн. руб.           
 

Доходы проекта 

Доходы проекта от отпуска ТЭ, 
в том числе: 

млн. руб. 874,01 900,23 928,14 957,84 988,49 1020,12 1052,77 1086,45 1121,22 1157,10 25174,87 

-прирост отпуска ТЭ млн. руб. 1232,34 1271,77 1312,47 1354,47 1397,81 1442,54 1488,70 1536,34 1585,51 1636,24 23902,47 

-плата за подключение, в том 
числе: 

млн. руб. 1232,34 1271,77 1312,47 1354,47 1397,81 1442,54 1488,70 1536,34 1585,51 1636,24 23902,47 

Экономия от проведения мероприятий (ежегодно) 

ИТОГО Экономия (ежегодно) млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1785,38 

ИТОГО доходы проекта млн. руб. 1232 1272 1312 1354 1398 1443 1489 1536 1586 1636 25687,85 

Затраты проекта 

Амортизация млн. руб. 111,46 111,46 111,46 111,46 111,46 111,46 111,46 111,46 111,46 111,46 2117,79 

Операционные расходы млн. руб. 1195,37 1233,62 1273,10 1313,84 1355,88 1399,27 1444,04 1490,25 1537,94 1587,16 23185,40 

Итого расходов млн. руб. 1306,83 1345,08 1384,56 1425,30 1467,34 1510,73 1555,51 1601,72 1649,40 1698,62 25303,19 

Налоги, в том числе: млн. руб. 16,31 14,32 12,33 10,36 8,39 6,43 4,47 2,53 0,60 -1,33 768,00 

Налог на прибыль млн. руб. -14,90 -14,66 -14,42 -14,17 -13,91 -13,64 -13,36 -13,07 -12,78 -12,48 76,93 

Налог на имущество млн. руб. 31,21 28,98 26,75 24,52 22,29 20,06 17,83 15,60 13,38 11,15 691,07 

ИТОГО Совокуп. затраты про-
екта 

млн. руб. 1323,14 1359,40 1396,89 1435,65 1475,73 1517,16 1559,98 1604,25 1650,00 1697,29 26071,19 

ИТОГО Совокупные затраты 
проекта (без учета амортиза-

ции) 
млн. руб. 1211,68 1247,94 1285,43 1324,19 1364,27 1405,69 1448,52 1492,78 1538,54 1585,83 23953,40 

Таблица П12. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Доходы проекта по Сценарию 1 
млн. 
руб. 

1 129 1 230 1 282 1 365 1 428 1 020 1 053 1 086 1 121 1 157 1 194 

Совокупные затраты проекта по 
Сценарию 1 (без учета аморти-

зации и НДС инвест. затрат) 

млн. 
руб. 

3 321 976 1 006 1 043 1 077 1 018 1 048 1 078 1 110 1 143 1 177 

Фин. потребности проекта по 
Сцен.1 

млн. 
руб. 

-2 192 254 276 322 351 2 5 8 11 14 18 
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Продолжение таблицы П12. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

ВСЕГО 
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

Доходы проекта по Сценарию 1 млн. руб. 1 232 1 272 1 312 1 354 1 398 1 443 1 489 1 536 1 586 1 636 25 688 

Совокупные затраты проекта по Сценарию 
1 (без учета амортизации и НДС инвест. 

затрат) 
млн. руб. 1 212 1 248 1 285 1 324 1 364 1 406 1 449 1 493 1 539 1 586 26 315 

Финансовые потребности проекта по Сцен. 
1 

млн. руб. 21 24 27 30 34 37 40 44 47 50 -3424,57 

Таблица П13. 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Инвестиционные затраты 

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 
млн. 
руб. 

0 
          

Кировская ТЭЦ-4 
млн. 
руб. 

0,00 
          

Кировская ТЭЦ-5 
млн. 
руб.            

ИТОГО 
млн. 
руб. 

0 
    

0 
     

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 
млн. 
руб. 

13,84 
          

Кировская ТЭЦ-4 
млн. 
руб. 

0 
          

Кировская ТЭЦ-5 
млн. 
руб. 

0 
          

ИТОГО 
млн. 
руб. 

13,84 
    

0 
     

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ОАО "КТК" 
млн. 
руб. 

3270,22 
          

ИТОГО 
млн. 
руб. 

3270,22 
    

0,00 
     

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более 
эффективные 

млн. 
руб. 

0 
    

0 
     

ИТОГО 
млн. 
руб. 

0 
    

0 
     

Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки 
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Наименование 
Ед. 

изм. 

Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Строительство источников теплоснабжения для подклю-
чения перспективной тепловой нагрузки 

млн. 
руб.            

Строительство и реконструкция тепловых сетей в зоне 
нового строительства 

млн. 
руб. 

0,00 
    

0,00 
     

Модернизация источников для прогнозируемых приростов 
тепловой энергии 

млн. 
руб. 

0,00 
    

0,00 
     

ИТОГО 
млн. 
руб. 

0,00 
    

0,00 
     

Инвестиционные затраты по годам, млн. руб. 
млн. 
руб. 

3284,06 
    

0,00 
     

Нарастающим итогом 
млн. 
руб. 

3284,06 3284,06 3284,06 3284,06 3284,06 3284,06 3284,06 3284,06 3284,06 3284,06 3284,06 

Доходы проекта 

Доходы проекта от отпуска ТЭ, в том числе: 
млн. 
руб. 

1072,41 1106,72 1142,14 1178,69 1216,41 1255,33 1295,50 1336,96 1379,74 1423,89 1469,46 

-прирост отпуска ТЭ 
млн. 
руб. 

1072,41 1106,72 1142,14 1178,69 1216,41 1255,33 1295,50 1336,96 1379,74 1423,89 1469,46 

-плата за подключение, в том числе: 
млн. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия от проведения мероприятий (ежегодно) 

ИТОГО Экономия (ежегодно) 
млн. 
руб. 

264,58 417,96 365,79 227,28 237,96 245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО доходы проекта 
млн. 
руб. 

1337 1525 1508 1406 1454 1500 1296 1337 1380 1424 1469 

Затраты проекта 

Амортизация 
млн. 
руб. 

0,00 131,36 131,36 131,36 131,36 131,36 131,36 131,36 131,36 131,36 131,36 

Операционные расходы 
млн. 
руб. 

1040,24 1073,52 1107,88 1143,33 1179,91 1217,67 1256,64 1296,85 1338,35 1381,18 1425,37 

Итого расходов 
млн. 
руб. 

1040,24 1204,89 1239,24 1274,69 1311,28 1349,03 1388,00 1428,21 1469,71 1512,54 1556,74 

Налоги 
млн. 
руб. 

125,03 129,64 119,42 91,94 94,30 95,96 47,18 47,43 47,69 47,95 48,23 

Налог на прибыль 
млн. 
руб. 

59,35 63,96 53,74 26,26 28,62 30,28 -18,50 -18,25 -17,99 -17,73 -17,46 

Налог на имущество 
млн. 
руб. 

65,68 65,68 65,68 65,68 65,68 65,68 65,68 65,68 65,68 65,68 65,68 

ИТОГО Совокупные затраты проекта 
млн. 
руб. 

1165,27 1334,53 1358,66 1366,63 1405,58 1444,99 1435,18 1475,64 1517,40 1560,49 1604,96 

ИТОГО Совокупные затраты проекта (без учета амортиза-
ции) 

млн. 
руб. 

1165,27 1203,16 1227,30 1235,26 1274,21 1313,63 1303,82 1344,28 1386,04 1429,13 1473,60 

 
Продолжение таблицы П13. 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 
 

Инвестиционные затраты 

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 
          

0,00 

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 
          

0,00 

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 
          

0,00 

ИТОГО млн. руб. 
          

0,00 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 
          

0,00 

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 
          

191,09 

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 
          

0,00 

ИТОГО млн. руб. 
          

191,09 

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ОАО "КТК" млн. руб. 
          

3131,85 

ИТОГО млн. руб. 
          

3131,85 

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 

Перевод нагрузок малоэффек-
тивных котельных на более эф-

фективные 
млн. руб. 

    
0 

    
0 0,00 

ИТОГО млн. руб. 
    

0 
    

0 0,00 

Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки 

Установка индивидуальных во-
догрейных газовых котлов 

млн. руб. 
          

0,00 

Строительство источников теп-
лоснабжения для подключения 
перспективной тепловой нагруз-

ки 

млн. руб. 
          

0,00 

Строительство и реконструкция 
тепловых сетей в зоне нового 

строительства 
млн. руб. 

          
0,00 

Модернизация источников для 
прогнозируемых приростов теп-

ловой энергии 
млн. руб. 

          
0,00 

ИТОГО млн. руб. 
          

0,00 

Инвестиционные затраты по 
годам, млн. руб. 

млн. руб. 
          

3322,94 

Нарастающим итогом млн. руб. 3322,94 3322,94 3322,94 3322,94 3322,94 3322,94 3322,94 3322,94 3322,94 3322,94 
 

Доходы проекта 

Доходы проекта от отпуска ТЭ, 
в том числе: 

млн. руб. 2077,94 2144,44 2213,06 2283,88 2356,96 2432,38 2510,22 2590,55 2673,44 2077,94 29409,46 

-прирост отпуска ТЭ млн. руб. 2077,94 2144,44 2213,06 2283,88 2356,96 2432,38 2510,22 2590,55 2673,44 2077,94 29409,46 

-плата за подключение, в том млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 
 

числе: 

Экономия от проведения мероприятий (ежегодно) 

ИТОГО Экономия (ежегодно) млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1758,67 

ИТОГО доходы проекта млн. руб. 2078 2144 2213 2284 2357 2432 2510 2591 2673 2078 31168,14 

Затраты проекта 

Амортизация млн. руб. 131,36 131,36 131,36 131,36 131,36 131,36 131,36 131,36 131,36 131,36 2495,89 

Операционные расходы млн. руб. 1470,99 1518,06 1566,63 1616,77 1668,50 1721,90 1777,00 1833,86 1892,54 1953,11 28527,18 

Итого расходов млн. руб. 1602,35 1649,42 1698,00 1748,13 1799,87 1853,26 1908,36 1965,22 2023,91 2084,47 31023,07 

Налоги, в том числе: млн. руб. 48,51 48,80 49,10 49,41 49,73 50,06 50,40 50,75 51,12 51,49 1342,64 

Налог на прибыль млн. руб. -17,17 -16,88 -16,58 -16,27 -15,95 -15,62 -15,28 -14,93 -14,57 -14,19 29,01 

Налог на имущество млн. руб. 65,68 65,68 65,68 65,68 65,68 65,68 65,68 65,68 65,68 65,68 1313,62 

ИТОГО Совокупные затраты 
проекта 

млн. руб. 1650,86 1698,22 1747,10 1797,54 1849,60 1903,32 1958,76 2015,98 2075,02 2135,96 32365,70 

ИТОГО Совокупные затраты 
проекта (без учета амортиза-

ции) 
млн. руб. 1519,49 1566,86 1615,73 1666,18 1718,23 1771,96 1827,40 1884,61 1943,66 2004,60 29869,82 

 
Таблица П14. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Доходы проекта по Сценарию 1 
млн. 
руб. 

1 337 1 525 1 508 1 406 1 454 1 500 1 296 1 337 1 380 1 424 1 469 

Совокупные затраты проекта по 
Сценарию 1 (без учета аморти-
зации и НДС инвест. затрат) 

млн. 
руб. 

3 948 1 203 1 227 1 235 1 274 1 314 1 304 1 344 1 386 1 429 1 474 

Финансовые потребности проек-
та по Сценарию 1  

млн. 
руб. 

-2 611 322 281 171 180 187 -8 -7 -6 -5 -4 

 
Продолжение таблицы П14. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

ВСЕГО 
2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 

Доходы проекта по Сценарию 1 
млн. 
руб. 

1 516 1 565 1 615 1 667 1 720 1 775 1 832 1 891 1 951 2 014 31 168 

Совокупные затраты проекта по 
Сценарию 1 (без учета аморти-
зации и НДС инвест. затрат) 

млн. 
руб. 

1 519 1 567 1 616 1 666 1 718 1 772 1 827 1 885 1 944 2 005 32 653 

Финансовые потребности проек-
та по Сценарию 1  

млн. 
руб. 

-3 -2 -1 1 2 3 5 6 7 9 -2857,16 

 
Таблица П15. 
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Наименование 
Ед. 

изм. 

Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Инвестиционные затраты 

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 
млн. 
руб. 

0 
          

Кировская ТЭЦ-4 
млн. 
руб. 

0,00 
          

Кировская ТЭЦ-5 
млн. 
руб. 

0,00 
          

ИТОГО 
млн. 
руб. 

0 
          

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 
млн. 
руб. 

0 
          

Кировская ТЭЦ-4 
млн. 
руб. 

186,6 
          

Кировская ТЭЦ-5 
млн. 
руб. 

0 
          

ИТОГО 
млн. 
руб. 

186,6 
          

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ОАО "КТК" 
млн. 
руб. 

1287,9 
          

ИТОГО 
млн. 
руб. 

1287,9 
          

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более 
эффективные 

млн. 
руб.            

ИТОГО 
млн. 
руб. 

0,00 
          

Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки 

Строительство источников теплоснабжения для подключения 
перспективной тепловой нагрузки 

млн. 
руб. 

0,00 
          

Строительство и реконструкция тепловых сетей в зоне нового 
строительства 

млн. 
руб. 

0,00 
          

Модернизация источников для прогнозируемых приростов 
тепловой энергии 

млн. 
руб. 

0,00 
          

ИТОГО 
млн. 
руб. 

0,00 
          

Инвестиционные затраты по годам, млн. руб. 
млн. 
руб. 

1474,53 
          

Нарастающим итогом 
млн. 
руб. 

1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 

Доходы проекта 
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Наименование 
Ед. 

изм. 

Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Доходы проекта от отпуска ТЭ, в том числе: 
млн. 
руб. 

1037,02 1070,20 1104,45 1139,79 1176,26 1213,90 1252,75 1292,84 1334,21 1376,90 1037,02 

-прирост отпуска ТЭ 
млн. 
руб. 

1037,02 1070,20 1104,45 1139,79 1176,26 1213,90 1252,75 1292,84 1334,21 1376,90 1037,02 

-плата за подключение, в том числе: 
млн. 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия от проведения мероприятий (ежегодно) 

ИТОГО Экономия (ежегодно) 
млн. 
руб. 

59,41 207,33 217,08 227,28 237,96 245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 59,41 

ИТОГО доходы проекта 
млн. 
руб. 

1096 1278 1322 1367 1414 1459 1253 1293 1334 1377 1096 

Затраты проекта 

Амортизация 
млн. 
руб. 

0,00 58,98 58,98 58,98 58,98 58,98 58,98 58,98 58,98 58,98 0,00 

Операционные расходы 
млн. 
руб. 

1005,91 1038,09 1071,31 1105,60 1140,97 1177,49 1215,17 1254,05 1294,18 1335,59 1005,91 

Итого расходов 
млн. 
руб. 

1005,91 1097,08 1130,29 1164,58 1199,96 1236,47 1274,15 1313,03 1353,16 1394,58 1005,91 

Налоги 
млн. 
руб. 

47,59 65,58 67,74 69,99 72,34 74,00 25,21 25,45 25,70 25,96 47,59 

Налог на прибыль 
млн. 
руб. 

18,10 36,09 38,25 40,50 42,85 44,51 -4,28 -4,04 -3,79 -3,53 18,10 

Налог на имущество 
млн. 
руб. 

29,49 29,49 29,49 29,49 29,49 29,49 29,49 29,49 29,49 29,49 29,49 

ИТОГО Совокупные затраты проекта 
млн. 
руб. 

1053,50 1162,66 1198,03 1234,57 1272,30 1310,46 1299,36 1338,48 1378,86 1420,53 1053,50 

ИТОГО Совокупные затраты проекта (без учета амортизации) 
млн. 
руб. 

1053,50 1103,68 1139,05 1175,58 1213,32 1251,48 1240,38 1279,50 1319,88 1361,55 1053,50 

 
Продолжение таблицы П15. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 
 

Инвестиционные затраты 

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб. 
          

0,00 

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб. 
          

0,00 

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб. 
          

0,00 

ИТОГО млн. руб. 
          

0,00 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Кировская ТЭЦ-1 млн. руб.  
         

0 

Кировская ТЭЦ-4 млн. руб.  
         

186,6 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 
 

Кировская ТЭЦ-5 млн. руб.  
         

0 

ИТОГО млн. руб.  
         

186,6 

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

ОАО "КТК" млн. руб.  
         

1287,93 

ИТОГО млн. руб.  
         

1287,93 

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 

Перевод нагрузок малоэффек-
тивных котельных на более эф-

фективные 
млн. руб. 

          
0,00 

ИТОГО млн. руб. 
          

0,00 

Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки 

Установка индивидуальных во-
догрейных газовых котлов 

млн. руб. 
          

0,00 

Строительство источников теп-
лоснабжения для подключения 
перспективной тепловой нагруз-

ки 

млн. руб. 
          

0,00 

Строительство и реконструкция 
тепловых сетей в зоне нового 

строительства 
млн. руб. 

          
0,00 

Модернизация источников для 
прогнозируемых приростов теп-

ловой энергии 
млн. руб. 

          
0,00 

ИТОГО млн. руб. 
          

0,00 

Инвестиционные затраты по 
годам, млн. руб. 

млн. руб. 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 2095,77 

Нарастающим итогом млн. руб. 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 1474,53 
 

Доходы проекта 

Доходы проекта от отпуска ТЭ, 
в том числе: 

млн. руб. 1466,43 1513,36 1561,79 1611,76 1663,34 1716,57 1771,50 1828,18 1886,69 1947,06 28438,89 

-прирост отпуска ТЭ млн. руб. 1466,43 1513,36 1561,79 1611,76 1663,34 1716,57 1771,50 1828,18 1886,69 1947,06 28438,89 

-плата за подключение, в том 
числе: 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Экономия от проведения мероприятий (ежегодно) 

ИТОГО Экономия (ежегодно) млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1194,15 

ИТОГО доходы проекта млн. руб. 1466 1513 1562 1612 1663 1717 1771 1828 1887 1947 29633,04 

Затраты проекта 

Амортизация млн. руб. 58,98 58,98 58,98 58,98 58,98 58,98 58,98 58,98 58,98 58,98 1120,64 

Операционные расходы млн. руб. 1422,44 1467,96 1514,93 1563,41 1613,44 1665,07 1718,35 1773,34 1830,09 1888,65 27585,72 

Итого расходов млн. руб. 1481,42 1526,94 1573,91 1622,39 1672,42 1724,05 1777,33 1832,32 1889,07 1947,63 28706,36 

Налоги, в том числе: млн. руб. 26,49 26,77 27,07 27,36 27,67 27,99 28,32 28,66 29,01 29,38 775,15 
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Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 
 

Налог на прибыль млн. руб. -3,00 -2,72 -2,43 -2,13 -1,82 -1,50 -1,17 -0,83 -0,48 -0,11 185,33 

Налог на имущество млн. руб. 29,49 29,49 29,49 29,49 29,49 29,49 29,49 29,49 29,49 29,49 589,81 

ИТОГО Совокупные затраты 
проекта 

млн. 
руб. 

1507,91 1553,71 1600,98 1649,76 1700,10 1752,04 1805,66 1860,98 1918,08 1977,01 29481,51 

ИТОГО Совокупные затраты 
проекта (без учета амортиза-

ции) 

млн. 
руб. 

1448,93 1494,73 1542,00 1590,78 1641,11 1693,06 1746,68 1802,00 1859,10 1918,03 28360,87 

Таблица П16. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

Доходы проекта по Сценарию 1 
млн. 
руб. 

1 096 1 278 1 322 1 367 1 414 1 459 1 253 1 293 1 334 1 377 1 421 

Совокупные затраты проекта по 
Сценарию 1 (без учета амортиза-

ции и НДС инвест. затрат) 

млн. 
руб. 

2 303 1 104 1 139 1 176 1 213 1 251 1 240 1 280 1 320 1 362 1 405 

Финансовые потребности проекта 
по Сценарию 1 

млн. 
руб. 

-1 207 174 182 191 201 208 12 13 14 15 16 

 
Продолжение таблицы П16. 

Наименование Ед. изм. 
Значения по годам реализации Схемы (без НДС) 

ВСЕГО 
2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 

Доходы проекта по Сценарию 1 
млн. 
руб. 

1 466 1 513 1 562 1 612 1 663 1 717 1 771 1 828 1 887 1 947 29 633 

Совокупные затраты проекта по 
Сценарию 1 (без учета амортиза-

ции и НДС инвест. затрат) 

млн. 
руб. 

1 449 1 495 1 542 1 591 1 641 1 693 1 747 1 802 1 859 1 889 29 610 

Финансовые потребности проекта 
по Сценарию 1 

млн. 
руб. 

18 19 20 21 22 24 25 26 28 58 -1793,48 
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Финансовые потребности для проектов в целом определены как сумма отрицательных 
значений строки 3 соответствующих таблиц и составили по сценарию 1: 

- финансовые потребности по (табл. П2.)    7589,49 млн. руб. 
- финансовые потребности  (табл. П4.)    3784,69 млн. руб. 
- финансовые потребности (табл. П6.)    3 149,18 млн. руб. 
- финансовые потребности (табл. П8.)    1793,48 млн. руб. 
Финансовые потребности для проектов в целом определены как сумма отрицательных 

значений строки 3 соответствующих таблиц и составили по сценарию 2: 
- финансовые потребности (табл. П10.)    3069,49 млн. руб. 
- финансовые потребности (табл. П12.)    3424,57 млн. руб. 
- финансовые потребности (табл. П14.)    2 857,16 млн. руб. 
- финансовые потребности (табл. П16.)    1793,48 млн. руб. 
Итоги выполненных расчетов  объединены в таблицу П17. 

Таблица П17. 

№ 

п/п 
Наименование 

Период 

ИТОГО 
2014 2015 2016 2017 2018 

2019 - 

2023 

2024 - 

2028 

2029 - 

2033 

1 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом по Сцена-

рию 1 

3581,6 1326,1 573,6 782,1 1324,8 3784,69 3 149,18 1793,48 16315,7 

2 

Финансовые 
потребности 
проекта в це-
лом по Сцена-

рию 2 

522,07 765,61 94,99 530,7 1183,8 3424,57 2 857,16 1793,48 11172,4 

Сравнив итоги расчетов, можно рекомендовать для реализации сценарий 2, как наименее 
затратный. 

Сравнение финансовых потребностей по сценарию 1 и 2 представлено также на графике 
5.1. 

 

Рис. П1. Сравнение суммарных финансовых потребностей по сценарию 1 и сценарию 2. 

Информация об источниках финансирования по видам источников, по годам и в целом по 
инвестиционному проекту представлена в таблицах П18. (Сценарий 1), П19. (Сценарий 2). 
Необходимо отметить, что информация по источникам финансирования – прогнозируемая, и в 
связи с длительностью срока реализации проекта будет меняться в ходе актуализации схемы 
теплоснабжения МО г. Киров.  
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Таблица П18 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Стоимость мероприятия по годам, млн. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019-
2023 

2024 - 
2028 

2029 - 
2033 

ИТОГО по 
мероприятию, 

млн. руб. 

Собственные средства 
предприятия, в том числе:           

- амортизация 
млн. 
руб. 

0,00 168,79 257,57 281,82 323,58 1959,04 2851,56 1791,74 7634,09 

- чистая прибыль, полу-
ченная в результате про-

даж ТЭ, подключения 
новых потребителей к 

системам ТС 

млн. 
руб. 

3347,52 349,16 257,57 498,78 989,16 1748,20 297,62 1,74 7489,76 

ИТОГО, собственные 
средства 

млн. 
руб. 

3347,52 517,95 515,14 780,60 1312,74 3707,24 3149,18 1793,48 15123,85 

Заемные средства, в том 
числе:           

- средства инвесторов, 
кредиты 

млн. 
руб. 

234,09 808,15 58,51 1,59 12,06 77,45 0,00 0,00 1191,85 

ИТОГО, заемные средства 
млн. 
руб. 

234,09 808,15 58,51 1,59 12,06 77,45 0,00 0,00 1191,85 

ИТОГО по источникам 
финансирования 

млн. 
руб. 

3581,61 1326,10 573,65 782,19 1324,80 3784,69 3149,18 1793,48 16315,70 

 
Таблица П19 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Стоимость мероприятия по годам, млн. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019-
2023 

2024 - 
2028 

2029 - 
2033 

ИТОГО по 
мероприятию, 

млн. руб. 

Собственные средства 
предприятия, в том числе:           

- амортизация 
млн. 
руб. 

0,00 27,71 67,29 72,31 107,97 859,94 1672,6 934,90 3742,79 

- чистая прибыль, полу-
ченная в результате про-

даж ТЭ, подключения 
новых потребителей к 

системам ТС 

млн. 
руб. 

312,38 737,90 27,70 458,43 1075,8 2564,6 1184,4 858,58 7219,92 

ИТОГО, собственные 
средства 

млн. 
руб. 

312,38 765,61 94,99 530,74 1183,7 3424,5 2857,1 1793,4 10962,71 

Заемные средства, в том 
числе:  

                  

- средства инвесторов, 
кредиты 

млн. 
руб. 

209,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,69 

ИТОГО, заемные сред-
ства 

млн. 
руб. 

209,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,69 

ИТОГО по источникам 
финансирования 

млн. 
руб. 

522,07 765,61 94,99 530,74 1183,7 3424,5 2857,1 1793,4 11172,40 

 
На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 
- в случае реализации  проекта по Сценарию 1 потребность в финансировании составит 

16 315,70 млн. руб., из них 47% - средства амортизации, 46% - прибыль предприятия, 7% - за-
емные средства; 

- в случае реализации  проекта по Сценарию 2 потребность в финансировании составит 
11 172,4 млн. руб., из них 34% - средства амортизации, 65% - прибыль предприятия, 2% - за-
емные средства 

Итоги расчетов эффективности  инвестиционных проектов по Сценариям 1 и 2 приведены 
в табл. 5.26. 

 
 
 
 
 



395 

Таблица П20. 

№ Варианта 
NPV, млн.. 

руб. 
IRR PI 

Срок окупаемости проек-

та (динамический), лет 

Итоги по Сценарию 1.  -2 675 ----- -0,13 >45 лет 

Итоги по Сценарию  2.  -45 ----- -0,03 >45 лет 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 
1. При реализации Сценария 1 величина Чистого дохода при величине суммарных затрат 

на реализацию проекта  16315,70  млн. руб.,  нарастающим итогом за расчетный период соста-
вит -2 675 млн. руб. 

2. Чистый дисконтированный доход NPV < 0, следовательно, проект считается устойчи-
вым к изменениям параметров, если для всех рассмотренных случаев обеспечивается необхо-
димый резерв финансовой реализуемости проекта. 

Величина чистого дисконтированного дохода за период с 2014 по 2058 гг. составит  
-2 675   млн. руб. 

Следовательно, за расчетный период инвестор получит не менее -2 675 млн. руб. дохода 
(убытки). 

3. Внутренняя норма доходности при отрицательных значениях NPV – не рассчитывается. 
4. Степень устойчивости инвестиционного проекта при отрицательных значениях NPV – 

не рассчитывается. 
5. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,13.  
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит, что проект неэффекти-

вен. 
6. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным – более 45 лет. 

7. Величина NPV при реализации Сценария 2 выше, чем для Сценария 1. 
8. Индекс рентабельности инвестиций PI равен -0,03.  
Рентабельность инвестиций ниже темпов инфляции, это значит, что проект неэффекти-

вен. 
9. Срок окупаемости (динамический) - наиболее ранний момент времени в расчетном пе-

риоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход NPV становится и в дальней-
шем остается неотрицательным – более 45 лет. 

Сравнение двух вариантов финансирования мероприятия отражено на рис. 5.2. 

 

Рис. 5.2. Сравнение вариантов финансирования мероприятия 

Несмотря на низкую экономическую эффективность Сценариев, следует отметить, что их 
реализация необходима для повышения качества, жизнеспособности и надежности систем 
теплоснабжения.  

Наиболее приемлем Сценарий 2, как наименее затратный, но позволяющий реализовать 
мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теп-
лоснабжения, строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в связи с 
выработкой эксплуатационного ресурса. 


