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Раздел 1. Данные базового уровня потребления тепла  
на цели теплоснабжения. 

 

1.1. Ретроспективные показатели жилого фонда  
и численности населения МО г. Киров 

Ретроспективные данные по вводу в эксплуатацию жилых зданий и общей площади 

жилого фонда в МО г. Киров представлены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

№ 
п/п 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 
Введено в эксплуатацию жилой 
площади, тыс. м

2
 

250,0 287,9 270,0 277,0 433,3 

2 
Общая площадь жилищного фон-
да, тыс. м

2 10612,8 10819,4 11072,9 11330,0 11763,3 

3 Численность населения, тыс. чел. 497,6 498,7 504,9 508,1 508,8 

4 
Средняя обеспеченность населе-
ния жильем, м

2
/чел. 

21,3 21,7 21,9 22,3 23,1 

Площади застройки в МО г. Киров с разделением на жилую многоквартирную, жилую 

индивидуальную, общественно-деловую и производственную застройку представлены в 

табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

№ 
п/п 

Тип застройки Площадь застройки, тыс. м
2 

1 Жилая многоквартирная застройка 11 763,3 

2 Жилая индивидуальная (усадебная) застройка 5 730,0 

3 
Общественно-деловая застройка, включая встроенные 
нежилые помещения многоквартирных домов 

8 620,0 

4 Производственная застройка 7 500,0 

5 Всего по городу 33 613,3 

Площади застройки в МО г. Киров с разделением по административным районам 

представлены в табл. 1.3. 

Таблица 1.3 

№ 
п/п 

Административный район Площадь района, км
2 Общая площадь  

застройки, тыс. м
2 

1 Октябрьский район 274,2 10 972,3 

2 Ленинский район 162,5 15 836,0 

3 Первомайский район 86,8 6 023,0 

4 Нововятский район 36,5 782,0 

5 Всего по МО г. Киров 560,0 33 613,3 
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Перспективная численность населения МО г. Киров определялась по данным  

Генерального плана и на основании анализа изменения численности населения за послед-

ние годы. Ретроспективные данные по динамике численности населения МО г. Киров приве-

дены на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Динамика численности населения МО г. Киров 

За последние пять лет численность населения МО г. Киров имеет устойчивую тенден-

цию к увеличению за счет миграции и мер по увеличению рождаемости, предпринятых Пра-

вительством РФ, и составит не менее 520, но не более 540 тыс. человек к 2034 г (для всего 

муниципального округа, включая бывшие поселковые и сельские округа).  

 

1.2. Объем нового строительства в базовом году 

В ходе актуализации Схемы теплоснабжения г. Киров были получены данные об объ-

еме ввода в эксплуатацию объектов нового строительства, предусмотренных Схемой тепло-

снабжения на 2014 год, а также тех объектов, которые были сданы раньше предусмотренно-

го срока. Всего было введено в эксплуатацию объектов строительства общей площадью 

433,3 тыс. м2, что является рекордным показателем за всю историю г. Киров. Подробные  

сведения о введенных в эксплуатацию объектах нового строительства представлены 

в табл. 1.4. 
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Таблица 1.4 

№ 
п/п 

Объекты нового  
строительства 

Районы МО г. Киров 

Октябрьский Ленинский Первомайский Нововятский 
Всего по му-
ниципаль-

ному округу 

1 
Многоэтажные жилые 
здания, м

2 57 883,03 209 120,95 88 924,09 30 419,83 386 347,89 

2 
Индивидуальные жилые 
здания, м

2 477,39 477,39 2 862,42 0,00 3 817,20 

3 
Общественно-деловые 
здания, м

2 6 540,22 14 160,61 16 842,26 2 083,96 39 627,06 

4 
Промышленные здания, 

м
2 

3 507,85 0,00 0,00 0,00 3 507,85 

Итого 68 408,49 223 758,95 108 628,78 32 503,79 433 300,00 

 

Более половины объема ввода в эксплуатацию новых строительных площадей при-

шлось на Ленинский район. Возводится крупный микрорайон "Урванцево" на западной окра-

ине города в районе ипподрома, застраиваются обширные площади в районе ул. Мостович-

ной и ул. Чистопрудненской. На южной окраине достроены значительные части микрорайона 

"Зиновы" и микрорайона на берегу реки Вятки вдоль ул. Ленина. Кроме того, сданы крупные 

объекты в районе улиц Тургенева и Красноармейской, а также часть ЖК "Олимп"  

по ул. Пугачёва. 

В Октябрьском районе сдана часть объектов в микрорайоне "Северный" вдоль Берез-

никовского переулка, а также в районе ул. Мира. В Первомайском районе сданы дома мик-

рорайона в начале ул. Заводской. В Нововятском районе заканчивается формирование  

северной части микрорайона Радужный. 

Кроме того, введено в эксплуатацию несколько многоэтажных жилых зданий в цен-

тральной части города в рамках точечной застройки. 

Выявленные в ходе актуализации Схемы теплоснабжения приросты фактических теп-

ловых нагрузок в 2014 г. представлены в табл. 1.5. 

Таблица 1.5 

№ 
п/п 

Тепловые нагрузки  
объектов нового  
строительства в  

2014 г. 

Районы МО г. Киров 

Октябрьский Ленинский 
Первомай-

ский 
Нововятский 

Всего по му-
ниципальному 

округу 

1 
Многоэтажные жилые 
здания, Гкал/ч

 4,8259 17,29 7,6614 2,5069 31,8404 

2 
Индивидуальные жи-
лые здания, Гкал/ч

 0,0555 0,0555 0,3328 0 0,4438 

3 
Общественно-дело-
вые здания, Гкал/ч

 0,7423 1,6072 1,9118 0,2367 4,4980 

4 
Промышленные зда-
ния, Гкал/ч 

0,3981 0 0 0 0,3981 

Итого 5,9663 18,8972 9,5732 2,7436 37,1803 
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1.3. Данные базового уровня потребления тепла  
на цели теплоснабжения 

Суммарная фактическая тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе  

централизованного теплоснабжения, по данным 2014 года, составила 1 791,37 Гкал/ч, из них 

нагрузка потребителей, подключенных к ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 – 1 717,85 Гкал/ч. Нагрузка  

потребителей по районам города приведена в табл. 1.6. 

Таблица 1.6 

Наименование 

Нагрузка по районам, Гкал/ч 

Всего по  
городу, 
Гкал/ч 

Октябрь-
ский 

Ленин-
ский 

Перво-
майский 

Нововят-
ский 

Бывшие 
сельские 
и посел-
ковые 
округа 

Нагрузка всего по районам 
города в 2014 г., в том числе 

575,29 784,85 319,78 29,15 82,30 1 791,37 

Сумма по потребителям, под-
ключенным к трем ТЭЦ 

575,29 782,87 289,08 1,11 69,50 1 717,85 

Сумма по потребителям, под-
ключенным к котельным 

0,00 1,98 30,70 28,04 12,80 73,52 

Сумма по жилому и обще-
ственно-деловому фонду 

401,92 558,21 263,20 29,11 71,44 1 323,88 

Сумма по промышленному 
сектору 

152,34 198,02 46,01 0,00 8,32 404,69 

 
Более подробные данные о тепловых нагрузках и выработке тепла по источникам горо-

да приведены в Книгах 1 и 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 
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Раздел 2. Прогнозы приростов фондов строительной площади 

2.1. Общие положения 

Объем перспективной застройки МО г. Киров на расчётный период с 2015 по 2034 гг. 

определялся по данным Генерального плана и по данным Управления архитектуры и градо-

строительства администрации г. Киров. 

• в период с 2015 по 2019 гг. - по реестрам территорий комплексного освоения в целях 

многоэтажного жилищного строительства с указанием площади застраиваемой территории 

и площади жилых строений, а также по реестрам строящихся и планируемых к строитель-

ству отдельных зданий: 

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов; 

- общественно-деловых зданий; 

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник и т.д.; 

- общеобразовательных школ; 

- детских дошкольных учреждений. 

• в период с 2020 по 2034 гг. по схемам территориального развития города с указани-

ем площади застраиваемой территории, типа застройки, плотности населения территории 

жилого района. 

На период до 2019 г. включительно данные по вводу перспективной застройки города 

представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг 

реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы 

теплоснабжения». 

Подробные данные по перспективной застройке МО г. Киров по кадастровым кварта-

лам на период с 2015 по 2034 гг. приведены в Приложении 1.  
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2.2. Прогнозы прироста строительных фондов на каждом этапе, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления 

с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 
жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий 

2.2.1. Прогноз прироста строительных фондов  
в период первой пятилетки (с 2015 по 2019 гг.)  

 
На период с 2015 по 2019 гг. Управлением архитектуры и градостроительства админи-

страции МО г. Киров были предоставлены сведения по планируемому вводу жилых и обще-

ственных площадей, а также по типу и этажности застройки на прогнозируемых и действую-

щих площадках строительства. 

В случае отсутствия точных данных по отдельным площадкам строительства расчёт 

площади вводимых жилых и общественных зданий осуществлялся по нормативным показа-

телям плотности застройки территориальных зон на основании данных СП 42.13330.2011 

и экспертной оценки (сравнения площадей жилых и общественных зданий в построенных 

районах с аналогичными строящимися). 

Обобщённые данные перспективной жилой, общественной и производственной  

застройки МО г. Киров в четырех административных районах за первую пятилетку приведе-

ны в табл. 2.2 – 2.4.  

Прогнозируемый прирост жилых, общественных и производственных площадей в МО  

г. Киров за первую пятилетку приведён на рис. 2.2. 

Площадь перспективной общественной застройки в период 2015 – 2019 гг. показана 

в табл. 2.3. 

Площадь перспективной производственной застройки в период 2015 – 2019 гг. показа-

на в табл. 2.4. 
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Таблица 2.2 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь перспективной жилой застройки по годам, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2015 - 2019 гг. 

Много-
этажное 
строи-во 

Индивиду-
альное 

строи-во 

Много-
этажное 
строи-во 

Индивиду-
альное 

строи-во 

Много-
этажное 
строи-во 

Индивиду-
альное 

строи-во 

Много-
этажное 
строи-во 

Индивиду-
альное 

строи-во 

Много-
этажное 
строи-во 

Индивиду-
альное 

строи-во 

Много-
этажное 
строи-во 

Индивиду-
альное 

строи-во 

1 Октябрьский 52178 900 81726 1200 56696 0 58769 2700 49882 0 299251 4800 

2 Ленинский 158234 1500 108762 1500 125569 1050 172016 0 101267 0 655846 4100 

3 Первомайский 68710 3450 60775 3600 53222 5250 12889 3600 69554 8696 265150 24600 

4 Нововятский 0 0 2253 0 14882 0 1236 0 25524 0 43895 0 

Итого 279122 5850 253516 6300 250369 6300 244910 6300 246227 8696 1274144 33446 

Таблица 2.3 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь перспективной общественной застройки по годам, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2015 - 2019 гг. 

1 Октябрьский 70027 33072 4513 8234 800 53646 

2 Ленинский 15097 10410 29049 14016 2200 70772 

3 Первомайский 6297 4046 3892 2608 2700 19543 

4 Нововятский 0 0 283 1344 500 2127 

Итого 28421 47528 37737 26202 6200 146088 
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Таблица 2.4 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь перспективной производственной застройки по годам, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2015 - 2019 гг. 

1 Октябрьский 0 0 0 0 0 0 

2 Ленинский 0 0 0 0 0 0 

3 Первомайский 4032 0 0 0 0 4032 

4 Нововятский 0 0 0 0 0 0 

Итого 4032 4032 0 0 0 4032 
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Рис. 2.2. Прогнозируемый ввод жилых, общественных и производственных зданий  
в период с 2015 по 2019 гг. 

Анализ табл. 2.2 – 2.4 и рис. 2.2 показывает, что среднегодовой прирост многоэтаж-

ного жилого фонда в МО г. Киров за первую пятилетку расчётного периода (2015 – 2019 гг.) 

составит 1 274 тыс. м2, индивидуального жилого фонда – 33,4 тыс. м2, общественного фонда 

– 146 тыс. м2, производственного фонда – 4,0 тыс. м2. Среднегодовой прирост жилого (мно-

гоэтажного и индивидуального) фонда в МО г. Киров за первую пятилетку составит  

2,5 % в год. 

Анализ диаграммы, представленный на рис. 2.3 показывает, что наибольший прирост 

многоэтажного жилого фонда в первую пятилетку ожидается в Ленинском районе. В состав 

Ленинского района входят главные планировочные площадки под секционную многоэтажную 

застройку: район Урванцево возле ипподрома, микрорайон Чистые пруды в южной части го-

рода, а также свободные площади между центральной частью города и Нововятским райо-

ном. Кроме того, начинается активная застройка в мкр. Радужный. 

В комплексе с жилищным строительством предполагается развитие общественной  

застройки, которая включает в себя учреждения обслуживания различных направлений: 

как торговые и деловые, так и социальной направленности. В первую пятилетку расчетного 

периода предусматривается ввод в эксплуатацию спортивных учреждений, а также новых 

школ и детских садов. 
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Рис. 2.3. Прогнозируемый ввод многоэтажных жилых домов по районам МО г. Киров  
в период с 2015 по 2019 гг. (тыс. м

2
) 

 

Новое строительство предполагается не только на свободных площадках, но и со сно-

сом ветхих и малоценных строений. Генеральным планом предполагается поэтапное рассе-

ление и снос аварийного и ветхого жилого фонда. 

Наибольший ввод нового индивидуального жилого фонда (коттеджное строительство) 

(см. рис. 2.4): в первую пятилетку расчетного периода предполагается в Первомайском рай-

оне, в состав которого входят обширные городские и пригородные зоны малоэтажной за-

стройки. 

 

Рис. 2.4. Прогнозируемый ввод индивидуальных жилых домов по районам МО г. Киров  
в период с 2015 по 2019 гг. (тыс. м

2
) 
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2.2.2. Прогноз прироста строительных фондов  
в период второй пятилетки (с 2019 по 2023 гг.)  

В период с 2020 по 2024 гг. ввиду отсутствия точных данных по вводу жилых и обще-

ственных зданий перспективная застройка определялась на основании данных  

СП 42.13330.2011 и по данным, представленным Управлением архитектуры и градострои-

тельства администрации МО г. Киров: 

• застраиваемой площади жилой территории; 

• типу застройки. 

Обобщённые данные перспективной застройки МО г. Киров по районам за вторую  

пятилетку приведены в табл. 2.5. и на рис. 2.5. 

Таблица 2.5 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь перспективной застройки, м
2
 

Жилая много-
этажная 

Жилая инди-
видуальная 

Общественная 
Производ-
ственная 

1 Октябрьский 217 229 14 650 19 730 0 

2 Ленинский 455 800 44 900 72 545 12 010 

3 Первомайский 207 869 3 000 90 570 0 

4 Нововятский 10 670 4 700 1 650 0 

Итого 891 568 67 250 184 495 12 010 

 

 

Рис. 2.5. Прогнозируемый ввод жилых, общественных и производственных  
зданий в период с 2020 по 2024 гг. 
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Общий прогнозируемый прирост жилого (многоэтажного и индивидуального) фонда  

в МО г. Киров в период с 2020 по 2024 гг. составит 958,8 тыс.м2. Прирост жилого многоэтаж-

ного фонда составит 891,6 тыс.м2, жилого индивидуального – 67,3 тыс.м2, общественного – 

184,5 тыс. м2, производственного – 12,0 тыс.м2. Среднегодовой прирост жилого (многоэтаж-

ного и индивидуального) фонда МО г. Киров во вторую пятилетку (2018 – 2022 гг.) составит 

1,7 % в год.  

На диаграммах, представленных на рис. 2.6 и 2.7, показано распределение прогнози-

руемого роста многоэтажного и индивидуального жилого фонда по районам МО г. Киров 

по районам в третью пятилетку. 

 

Рис. 2.6. Прогнозируемый ввод многоэтажных жилых домов по районам  
МО г. Киров во вторую пятилетку (м

2
) 

 

Рис. 2.7. Прогнозируемый ввод индивидуальных жилых домов по районам  
МО г. Киров во вторую пятилетку (м

2
) 
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2.2.3. Прогноз прироста строительных фондов  
в период третьей пятилетки (с 2024 по 2028 гг.)  

В период с 2025 по 2029 гг. ввиду отсутствия точных данных по вводу жилых и обще-

ственных зданий перспективная застройка определялась на основании данных  

СП 42.13330.2011 и экспертно по данным, представленным Управлением архитектуры 

и градостроительства администрации МО г. Киров: 

• застраиваемой площади жилой территории; 

• типу застройки. 

Обобщённые данные перспективной застройки МО г. Киров по районам за третью  

пятилетку приведены в табл. 2.6 и на рис. 2.8. 

Таблица 2.6 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь перспективной застройки, м
2
 

Жилая много-
этажная 

Жилая инди-
видуальная 

Общественная Производ-
ственная 

1 Октябрьский 232 120 10 250 13 480 0 

2 Ленинский 462 342 54 850 47 812 8 200 

3 Первомайский 189 318 0 123 339 0 

4 Нововятский 5 800 8 950 900 0 

Итого 889 580 74 050 185 531 8 200 
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Рис. 2.8. Прогнозируемый ввод жилых, общественных и производственных зданий  

в период с 2025 по 2029 гг. 
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Общий прогнозируемый прирост жилого (многоэтажного и индивидуального) фонда  

в МО г. Киров в период с 2025 по 2029 гг. составит 960,6 тыс.м2. Среднегодовой прирост жи-

лого многоэтажного фонда составит 177,9 тыс.м2, жилого индивидуального – 14,2 тыс.м2, 

общественного – 37,1 тыс.м2, производственного – 1,6 тыс. м2. Среднегодовой прирост жи-

лого (многоэтажного и индивидуального) фонда МО г. Киров в третью пятилетку (2024 – 

2028 гг.) составит 1,7 % в год.  

На диаграммах, представленных на рис. 2.9 и 2.10, показано распределение прогнози-

руемого роста многоэтажного и индивидуального жилого фонда по районам МО г. Киров по 

районам в третью пятилетку. 
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Рис. 2.9. Прогнозируемый ввод многоэтажных жилых домов по районам  
МО г. Киров в период с 2025 по 2029 гг. (м

2
) 
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Рис. 2.10. Прогнозируемый ввод индивидуальных жилых домов по районам  
МО г. Киров в период с 2025 по 2029 гг. (м

2
) 
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2.2.4. Прогноз прироста строительных фондов  
в период четвертой пятилетки (с 2030 по 2034 гг.)  

В период с 2030 по 2034 гг. ввиду отсутствия точных данных по вводу жилых и обще-

ственных зданий перспективная застройка определялась на основании данных  

СП 42.13330.2011 и экспертно по данным, представленным Управлением архитектуры 

и градостроительства администрации МО г. Киров: 

• застраиваемой площади жилой территории; 

• типу застройки. 

Обобщённые данные перспективной застройки МО г. Киров по районам за третью  

пятилетку приведены в табл. 2.7 и на рис. 2.11. 

Таблица 2.7 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь перспективной застройки, м
2
 

Жилая много-
этажная 

Жилая инди-
видуальная 

Общественная Производ-
ственная 

1 Октябрьский 233 620 7 980 13 280 13 000 

2 Ленинский 475 160 47 150 64 970 8 300 

3 Первомайский 188 083 0 118 218 0 

4 Нововятский 4 950 9 050 1 800 0 

Итого 901 813 64 180 198 268 21 300 
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Рис. 2.11. Прогнозируемый ввод жилых, общественных и производственных  
зданий в период с 2030 по 2034 гг. 
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Общий прогнозируемый прирост жилого (многоэтажного и индивидуального) фонда  

в МО г. Киров в период с 2029 по 2033 гг. составит 966,0 тыс.м2. Среднегодовой прирост  

жилого многоэтажного фонда составит 180,4 тыс.м2, жилого индивидуального – 12,8 тыс.м2, 

общественного – 37,1 тыс.м2, производственного – 1,6 тыс. м2. Среднегодовой прирост  

жилого (многоэтажного и индивидуального) фонда МО г. Киров в четвертую пятилетку (2030 

– 2034 гг.) составит 1,8 % в год.  

На диаграммах, представленных на рис. 2.12 и 2.13, показано распределение прогно-

зируемого роста многоэтажного и индивидуального жилого фонда по районам МО г. Киров 

по районам в третью пятилетку. 
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Рис. 2.12. Прогнозируемый ввод многоэтажных жилых домов по районам  
МО г. Киров в период с 2030 по 2034 гг. (м

2
) 
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Рис. 2.13. Прогнозируемый ввод индивидуальных жилых домов по районам  
МО г. Киров в период с 2030 по 2034 гг. (м

2
) 
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2.2.5. Общий прогноз прироста строительных фондов  
на весь расчетный период (с 2015 по 2034 гг.)  

В целом за расчётный период (2015 - 2034 гг.) в МО г. Киров прогнозируется 

увеличение темпа ввода индивидуальной жилой застройки. Общее увеличение жилого 

фонда (многоэтажного и индивидуального) за четыре пятилетки прогнозируется на уровне 

4196,0 тыс. м2, увеличение общественного фонда составит 714,4 тыс. м2, а производст-

венного – 45,5 тыс. м2. В сравнении с 2014 г. прирост жилого фонда города за 20 лет должен 

составить около 37,5 % (без учёта сносимого жилья). 

Всего в период за четыре пятилетки общий прирост строительных фондов составит 

4 956 тыс. м2. Наибольший прирост строительных фондов ожидается в первую пятилетку 

расчетного периода. 

Динамика приростов строительных фондов в целом по МО г. Киров за весь расчетный 

период по пятилеткам приведена на рис. 2.14. 

 

Рис. 2.14. Прогнозируемые темпы ввода жилых и общественных 

площадей с 2015 по 2034 гг. 

Обобщённые данные перспективной застройки МО г. Киров по районам за расчётный 

период (2015 – 2034 гг.) приведены в табл. 2.8. 
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Таблица 2.8 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь перспективной застройки, тыс. м
2
 

Жилая много-
этажная 

Жилая инди-
видуальная 

Общественная 
Производ-
ственная 

1 Октябрьский 987,78 37,68 100,136 13,00 

2 Ленинский 2059,15 150,95 256,099 28,51 

3 Первомайский 844,86 27,596 351,67 4,03 

4 Нововятский 65,315 22,70 6,477 0 

Итого 3 957,105 238,926 714,382 45,542 

На рис. 2.15 представлен прогноз ввода в эксплуатацию многоэтажных жилых домов 

по районам за расчетный период (с 2015 по 2034 гг.). На рис. 2.16 представлен, соответ-

ственно, прогноз по индивидуальному жилому фонду за расчетный период. 

 

Рис. 2.15. Прогнозируемый ввод многоэтажных жилых домов по районам МО г. Киров  
за четыре пятилетки (м

2
) 

 

 

Рис. 2.16. Прогнозируемый ввод индивидуальных жилых домов по районам  
МО г. Киров за четыре пятилетки (м

2
) 
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2.3. Прогноз сноса зданий в период с 2015 по 2034 гг. 

Прогноз сноса зданий в МО г. Киров выполнен исходя из следующих данных: 

 - общего списка аварийного жилья в МО г. Киров, которое предполагается расселить 

и снести в 2015 – 2017 гг.; 

 - анализа существующей застройки на месте перспективных площадок строительства, 

исходя из необходимости сноса ветхого индивидуального (малоэтажного) жилья с последу-

ющим строительством на его месте многоэтажных жилых домов и общественных зданий. 

По результатам выполненного прогноза сноса зданий в МО г. Киров в период с 2015  

по 2034 гг. можно сделать следующие выводы: 

 - основную часть сносимых зданий в г. Киров составят аварийные и ветхие малоэтаж-

ные жилые дома; 

 - всего планируется к сносу порядка 126,75 тыс. м2. 

Обобщённые данные по планируемому сносу зданий по районам МО г. Киров по годам 

расчётного периода приведены в табл. 2.9. 

Подробные данные по планируемому сносу зданий в МО г. Киров по кадастровым 

кварталам на период с 2015 по 2034 гг. приведены в Приложении 2. 

Таблица 2.9 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь сносимых зданий по годам расчётного периода, тыс. м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020-

2024 гг. 
2025-

2029 гг. 
2030-

2034 гг. 
2015-

2034 гг. 

1 Октябрьский 0,20 0 0 2,80 0 9,65 9,47 8,25 30,37 

2 Ленинский 0 1,90 4,10 0 0 18,42 14,30 12,45 51,17 

3 Первомайский 0 1,68 1,22 0,23 0 9,46 17,17 15,45 45,21 

4 Нововятский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 0,20 5,58 5,32 3,03 0 37,53 40,94 36,15 126,75 
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2.4. Прогноз перспективной застройки в существующих 
зонах действия источников тепловой энергии 

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденными поста-

новлением правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. (п.37), в табл. 2.10 приводится прогноз 

прироста ввода строительных фондов, распределенный в соответствии с границами суще-

ствующих по состоянию на базовый период разработки схемы теплоснабжения зон действия 

источников тепловой энергии г. Киров. 
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Таблица 2.10 

№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Площадь перспективной застройки по годам, м
2
 (период 2019-2033 гг. см в продолжении табл. 2.10) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ввод жилого 
фонда 

ввод обще-
ственно-
делового 

фонда 

ввод жилого 
фонда 

ввод обще-
ственно-
делового 

фонда 

ввод жилого 
фонда 

ввод обще-
ственно-
делового 

фонда 

ввод жилого 
фонда 

ввод обще-
ственно-
делового 

фонда 

ввод жилого 
фонда 

ввод обще-
ственно-
делового 

фонда 

1 ТЭЦ-1 0 0 12959 500 0 0 0 1008 20342 1000 

2 ТЭЦ-4 63329 7627 55761 1941 79990 4985 53869 8234 63740 1800 

3 ТЭЦ-5 186251 14873 148340 41537 97427 26049 153007 13016 54538 2200 

4 БМК 1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 8696 0 

5 БМК 1.11 750 0 1500 0 1500 0 0 0 4325 0 

6 БМК 1.2 0 0 1422 0 3500 0 3500 0 0 0 

7 БМК 1.3 450 3901 3209 1150 0 0 0 0 0 0 

8 БМК 1.4 27936 1120 12889 400 29928 3420 12889 671 31029 700 

9 БМК 1.9 1606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 к. 6.1 1500 0 1500 0 1050 0 0 0 0 0 

11 к. 6.14 0 0 0 0 0 0 0 929 0 0 

12 к. 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 39101 0 

13 к. 6.9 0 900 16928 2000 28142 3000 26609 1000 20523 500 

14 к. 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 к. 8.2 0 0 0 0 7462 283 1236 0 8319 0 
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№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Площадь перспективной застройки по годам, м
2
 (период 2019-2033 гг. см в продолжении табл. 2.10) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ввод жилого 
фонда 

ввод обще-
ственно-
делового 

фонда 

ввод жилого 
фонда 

ввод обще-
ственно-
делового 

фонда 

ввод жилого 
фонда 

ввод обще-
ственно-
делового 

фонда 

ввод жилого 
фонда 

ввод обще-
ственно-
делового 

фонда 

ввод жилого 
фонда 

ввод обще-
ственно-
делового 

фонда 

16 к. 10.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 к. 10.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 к. 11.3 0 0 2377 0 0 0 0 0 0 0 

19 к. 11.7 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 ЭК НЛПК 0 0 0 0 0 0 0 0 1254 0 

21 БМК Радужный 0 0 2253 0 7420 0 0 0 3056 0 

22 
Индивидуальное  

газовое отопление 
2250 0 2100 0 3750 0 3600 1344 0 0 

Итого 284972 28421 259816 47528 256669 37737 251210 26202 254923 6200 
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Продолжение табл. 2.10 

№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 

Площадь перспективной жилой застройки по годам, м
2
 

2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. Итого  2015-2034 гг. 

ввод жилого 
 фонда 

ввод  
общественно-

делового фонда 

ввод жилого 
 фонда 

ввод  
общественно-

делового фонда 

ввод жилого 
 фонда 

ввод  
общественно-

делового фонда 

ввод жилого 
 фонда 

ввод  
общественно-

делового фонда 

1 ТЭЦ-1 0 4830 0 0 0 0 33301 7338 

2 ТЭЦ-4 232609 82960 235040 103500 227710 103300 1012048 314347 

3 ТЭЦ-5 481481 71735 502090 62511 517233 70548 2140367 302469 

4 БМК 1.10 0 0 0 0 0 0 8696 0 

5 БМК 1.11 24400 0 0 0 0 0 32475 0 

6 БМК 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 БМК 1.3 13445 1200 0 0 0 0 17104 6251 

8 БМК 1.4 42534 4790 18900 2600 20900 1600 197005 15301 

9 БМК 1.9 0 0 0 0 0 0 1606 0 

10 к. 6.1 0 0 0 0 0 0 4050 0 

11 к. 6.14 0 0 0 0 0 0 0 929 

12 к. 6.8 23000 0 25000 10000 25000 13000 112101 23000 

13 к. 6.9 80429 15660 93110 4020 96110 6020 361851 33100 

14 к. 8.1 0 0 5800 900 4950 1800 10750 2700 

15 к. 8.2 10670 1650 0 0 0 0 27687 1933 
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№ п/п 
Источник тепловой 

энергии 

Площадь перспективной жилой застройки по годам, м
2
 

2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. Итого  2015-2034 гг. 

ввод жилого 
 фонда 

ввод  
общественно-

делового фонда 

ввод жилого 
 фонда 

ввод  
общественно-

делового фонда 

ввод жилого 
 фонда 

ввод  
общественно-

делового фонда 

ввод жилого 
 фонда 

ввод  
общественно-

делового фонда 

16 к. 10.2 0 0 27000 2000 27000 2000 54000 4000 

17 к. 10.3 7450 1670 7050 0 6350 0 20850 1670 

18 к. 11.3 0 0 0 0 0 0 2377 0 

19 к. 11.7 0 0 10640 0 11640 0 23180 0 

20 ЭК НЛПК 0 0 0 0 0 0 1254 0 

21 БМК Радужный 0 0 0 0 0 0 12729 0 

22 
Индивидуальное 

 газовое отопление 
42800 0 39000 0 29100 0 122600 1344 

Итого 958818 184495 963630 185531 965993 198268 4196031 714382 
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3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии 

3.1. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на  
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованные  

с требованиями к энергетической эффективности объектов 
теплопотребления, устанавливаемых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации 

Прогноз прироста тепловых нагрузок г. Киров производился на основе прогноза пер-

спективной застройки на период с 2013 по 2033 гг., проектных тепловых нагрузок строящих-

ся зданий, предоставленных застройщиками, а также расчета перспективных тепловых 

нагрузок с использованием действующих нормативов теплопотребления для жилых, обще-

ственных и производственных зданий. 

При расчёте перспективных тепловых нагрузок использовались удельные расходы 

теплоты на отопление и вентиляцию одного квадратного метра общей площади зданий, 

приведённые в приказе № 224 от 17 мая 2011 г. Министерства Регионального Развития Рос-

сийской Федерации. 

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рас-

сматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода были приняты 

в соответствии с СП 20131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Для жилых зданий было введено разделение на группы домов. Удельное теплопо-

требление в системах отопления определялось отдельно для многоквартирных домов и для 

индивидуальных жилых строений. 

Для общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СНиП 23-02-2003  

задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы тепло-

ты различны для зданий различного назначения. Удельное теплопотребление рассчитыва-

лось для каждого типа учреждений, и на основании полученных данных были определены 

средневзвешенные величины удельного расхода теплоты на отопление и вентиляцию  

общественно-деловых зданий. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18  

«Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности 

для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергети-

ческой эффективности многоквартирных домов» удельная годовая величина расхода энер-

гетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизи-

руемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна умень-

шаться не реже, чем 1 раз в 5 лет по сравнению с базовым уровнем:  

 с января 2011 года (на период 2011–2015 годов) - не менее чем на 15 % по отноше-

нию к базовому уровню; 

 с 1 января 2016 года (на период 2016–2019 годов) - не менее чем на 30 % по отноше-

нию к базовому уровню; 

 с 1 января 2020 года – не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню.  
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С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления 

в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застрой-

ки за основу принимаются следующие данные:  

 на период 2015 гг. – удельное теплопотребление, уменьшенное на 15 %  

по отношению к базовому уровню;  

 на период 2016–2019 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 30 %  

по отношению к базовому уровню;  

 на период 2020-2034 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 40 % по от-

ношению к базовому уровню.  

На основании приведённых источников были получены средневзвешенные величины 

удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м2 площади разных  

типов застройки (приведены в табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Год ввода в эксплуатацию Тип застройки 
Удельная тепловая 

нагрузка на отопление  
и вентиляцию, ккал/(ч·м

2
) 

2015 

Жилая многоквартирная 45,9 

Жилая индивидуальная 68,0 

Общественно-деловая 68,0 

2016-2019 

Жилая многоквартирная 37,8 

Жилая индивидуальная 55,6 

Общественно-деловая 56,0 

2020-2034 

Жилая многоквартирная 32,4 

Жилая индивидуальная 47,6 

Общественно-деловая 48,0 

 

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение 

и удельная тепловая нагрузка для системы ГВС (среднечасовая) определены для жилых 

и общественных зданий с учетом следующих допущений:  

 норматив потребления горячей воды в жилых и общественно-деловых зданиях  

составляет 95 л/сут. на человека, принятый в соответствии с рекомендациями 

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

 норматив потребления горячей воды только в жилых зданиях составляет 82,5 л/сут. 

на человека. Эта величина принята в соответствии с Приказом Минрегионразвития 

РФ от 28 мая 2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений».  

Удельные параметры в системе ГВС определялись с учетом планируемого на расчет-

ный период уровня обеспеченности населения жильем. 
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3.2. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии  
для обеспечения технологических процессов 

Данные по удельным расходам тепловой энергии для обеспечения технологических 

процессов организациями, осуществляющими выработку тепловой энергии для целей осу-

ществления технологических процессов, не предоставлены. 

 

3.3. Прогнозы прироста тепловых нагрузок на каждом этапе за счет 
прироста строительных фондов, сгруппированные по расчетным 
элементам территориального деления с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные 
здания и производственные здания промышленных предприятий 

3.3.1. Прогноз прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства 
в период первой пятилетки (с 2015 по 2019 гг.)  

Перспективные тепловые нагрузки вводимых в первую пятилетку (с 2015 по 2019 гг.) 

жилых многоэтажных и индивидуальных (малоэтажных) зданий, а также общественных 

и производственных зданий по районам МО г. Киров приведены в табл. 3.2.  

Суммарный перспективный прирост тепловых нагрузок за счёт нового строительства 

за первые пять лет должен составить: 

- в 2015 г.       17,4205 Гкал/ч; 

- в 2016 г.       14,5772 Гкал/ч; 

- в 2017 г.       13,7595 Гкал/ч; 

- в 2018 г.       12,5647 Гкал/ч; 

- в 2019 г.       11,5360 Гкал/ч; 

- всего за 5 лет      69,8579 Гкал/ч. 

Приросты тепловых нагрузок потребителей по районам МО г. Киров за 2015 - 2019 гг. 

показаны на рис. 3.1. 
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Таблица 3.2 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства по годам, Гкал/ч  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

2,395 0,3422 2,7372 3,1062 0,4438 3,55 2,1431 0,3062 2,4493 

1.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,0607 0,0059 0,0666 0,0667 0,0065 0,0732 0 0 0 

1.3 
Общественные 
здания 

0,4778 0,0299 0,5077 1,852 0,1158 1,9678 0,2527 0,0158 0,2685 

1.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Всего по району 2,9335 0,378 3,3115 5,0249 0,5661 5,591 2,3958 0,322 2,7178 

2 Ленинский 

2.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

7,2633 1,0376 8,3009 4,3235 0,6176 4,9411 5,0046 0,7149 5,7195 

2.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,1012 0,0098 0,111 0,0833 0,0081 0,0914 0,0583 0,0057 0,064 

2.3 
Общественные 
здания 

1,0266 0,0643 1,0909 0,613 0,0383 0,6513 1,6446 0,1029 1,7475 

2.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Всего по району 8,3911 1,1117 9,5028 5,0198 0,664 5,6838 6,7075 0,8235 7,531 

3 Первомайский 

3.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

3,1537 0,4506 3,6043 2,4017 0,3431 2,7448 2,0118 0,2874 2,2992 

3.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,2328 0,0226 0,2554 0,2 0,0194 0,2194 0,2917 0,0284 0,3201 
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№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства по годам, Гкал/ч  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

3.3 
Общественные 
здания 

0,4283 0,0269 0,4552 0,2266 0,0142 0,2408 0,2179 0,0137 0,2316 

3.4 
Производственные 
здания 

0,2742 0,0171 0,2913 0 0 0 0 0 0 

3.5 Всего по району 4,089 0,5172 4,6062 2,8283 0,3767 3,205 2,5214 0,3295 2,8509 

4 Нововятский 

4.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

0 0 0 0,0852 0,0122 0,0974 0,5626 0,0804 0,643 

4.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 
Общественные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0,0158 0,001 0,0168 

4.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Всего по району 0 0 0 0,0852 0,0122 0,0974 0,5784 0,0814 0,6598 

Итого за год 15,4136 2,0069 17,4205 12,9582 1,6190 14,5772 12,2031 1,5564 13,7595 
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Продолжение таблицы 3.2 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства по годам, Гкал/ч 

2018 г. 2019 г. 2015-2019 гг. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

2,2215 0,3173 2,5388 1,8855 0,2693 2,1548 0,2774 0,027 0,3044 

1.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 11,7513 1,6788 13,4301 

1.3 
Общественные 
здания 

0,4611 0,0289 0,49 0,0448 0,0028 0,0476 3,0884 0,1932 3,2816 

1.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Всего по району 2,8326 0,3608 3,1934 1,9303 0,2721 2,2024 15,1171 1,899 17,0161 

2 Ленинский 

2.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

6,5384 0,9341 7,4725 3,828 0,5467 4,3747 26,9578 3,8509 30,8087 

2.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0,2428 0,0236 0,2664 

2.3 
Общественные 
здания 

0,7849 0,0491 0,834 0,1232 0,0078 0,131 4,1923 0,2624 4,4547 

2.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Всего по району 7,3233 0,9832 8,3065 3,9512 0,5545 4,5057 31,3929 4,1369 35,5298 

3 Первомайский 

3.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

0,4872 0,0696 0,5568 2,6291 0,3756 3,0047 10,6835 1,5263 12,2098 

3.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,2 0,0194 0,2194 0,4832 0,047 0,5302 1,4077 0,1368 1,5445 
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№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства по годам, Гкал/ч 

2018 г. 2019 г. 2015-2019 гг. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

3.3 
Общественные 
здания 

0,146 0,0092 0,1552 0,1512 0,0095 0,1607 1,17 0,0735 1,2435 

3.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0,2742 0,0171 0,2913 

3.5 Всего по району 0,8332 0,0982 0,9314 3,2635 0,4321 3,6956 13,5354 1,7537 15,2891 

4 Нововятский 

4.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

0,0467 0,0067 0,0534 0,9647 0,1378 1,1025 1,6592 0,2371 1,8963 

4.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 
Общественные 
здания 

0,0753 0,0047 0,08 0,028 0,0018 0,0298 0,1191 0,0075 0,1266 

4.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Всего по району 0,122 0,0114 0,1334 0,9927 0,1396 1,1323 1,7783 0,2446 2,0229 

Итого за год 11,1111 1,4536 12,5647 10,1377 1,3983 11,5360 61,8237 8,0342 69,8579 
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Рис. 3.1. Перспективные приросты тепловых нагрузок за счёт нового строительства 
по районам МО г. Киров в 2015 - 2019 гг. 
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3.3.2. Прогноз прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства 
в период второй пятилетки (с 2020 по 2024 гг.)  

Перспективные тепловые нагрузки вводимых во вторую пятилетку (с 2020 по 2024 гг.) 

жилых многоэтажных и индивидуальных (малоэтажных) зданий, а также общественных 

и производственных зданий по районам МО г. Киров приведены в табл. 3.3 и на рис. 3.2.  

Суммарный перспективный прирост тепловых нагрузок за счёт нового строительства 

во вторую пятилетку должен составить 46,55 Гкал/ч. 

Таблица 3.3 

№ 
п/п 

Наименование района /  
назначение зданий 

Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт но-
вого строительства в период с 2020 по 2024 гг., Гкал/ч 

отопление и вен-
тиляция 

ГВС (среднене-
дельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 Многоэтажные жилые здания 7,0381 1,0053 8,0434 

1.2 Индивидуальные жилые здания 0,6978 0,0679 0,7657 

1.3 Общественные здания 0,9471 0,0593 1,0064 

1.4 Производственные здания 0 0 0 

1.5 Всего по району 8,683 1,1325 9,8155 

2 Ленинский 

2.1 Многоэтажные жилые здания 14,7678 2,1094 16,8772 

2.2 Индивидуальные жилые здания 2,1385 0,2078 2,3463 

2.3 Общественные здания 3,4822 0,2176 3,6998 

2.4 Производственные здания 0,5765 0,036 0,6125 

2.5 Всего по району 20,965 2,5708 23,5358 

3 Первомайский 

3.1 Многоэтажные жилые здания 6,7347 0,9619 7,6966 

3.2 Индивидуальные  жилые здания 0,1429 0,0139 0,1568 

3.3 Общественные здания 4,3473 0,2718 4,6191 

3.4 Производственные здания 0 0 0 

3.5 Всего по району 11,2249 1,2476 12,4725 

4 Нововятский 

4.1 Многоэтажные жилые здания 0,3457 0,0494 0,3951 

4.2 Индивидуальные  жилые здания 0,2239 0,0218 0,2457 

4.3 Общественные здания 0,5765 0,036 0,6125 

4.4 Производственные здания 0 0 0 

4.5 Всего по району 0,6488 0,0762 0,725 

Итого за период 41,5217 5,0271 46,5488 
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Рис. 3.2. Перспективные приросты тепловых нагрузок за счёт нового строительства 
по районам МО г. Киров в 2020 - 2024 гг. 
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3.3.3. Прогноз прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства 
в период третьей пятилетки (с 2025 по 2029 гг.)  

Перспективные тепловые нагрузки вводимых в третью пятилетку (с 2025 по 2029 гг.) 

жилых многоэтажных и индивидуальных (малоэтажных) зданий, а также общественных 

и производственных зданий по районам МО г. Киров приведены в табл. 3.4 и на рис. 3.3.  

Суммарный перспективный прирост тепловых нагрузок за третью пятилетку должен 

составить 46,69 Гкал/ч. 

Таблица 3.4 

№ 
п/п 

Наименование района /  
назначение зданий 

Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт  
нового строительства в период с 2024 по 2028 гг., Гкал/ч 

отопление и вен-
тиляция 

ГВС (среднене-
дельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 Многоэтажные жилые здания 7,7008 1,1 8,8008 

1.2 Индивидуальные  жилые здания 0,4882 0,0474 0,5356 

1.3 Общественные здания 0,647 0,0404 0,6874 

1.4 Производственные здания 0 0 0 

1.5 Всего по району 8,836 1,1878 10,0238 

2 Ленинский 

2.1 Многоэтажные жилые здания 14,9799 2,1399 17,1198 

2.2 Индивидуальные  жилые здания 2,6125 0,2539 2,8664 

2.3 Общественные здания 2,295 0,1436 2,4386 

2.4 Производственные здания 0,3936 0,0246 0,4182 

2.5 Всего по району 20,281 2,562 22,843 

3 Первомайский 

3.1 Многоэтажные жилые здания 5,9538 0,8506 6,8044 

3.2 Индивидуальные  жилые здания 0 0 0 

3.3 Общественные здания 5,9204 0,3702 6,2906 

3.4 Производственные здания 0 0 0 

3.5 Всего по району 11,8742 1,2208 13,095 

4 Нововятский 

4.1 Многоэтажные жилые здания 0,1879 0,0268 0,2147 

4.2 Индивидуальные  жилые здания 0,4263 0,0415 0,4678 

4.3 Общественные здания 0,0432 0,0027 0,0459 

4.4 Производственные здания 0 0 0 

4.5 Всего по району 0,6574 0,071 0,7284 

Итого за период 41,6486 5,0416 46,6902 
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Рис. 3.3. Перспективные приросты тепловых нагрузок за счёт нового строительства 
по районам МО г. Киров в период с 2025 по 2029 гг. 

 



41 

3.3.4. Прогноз прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства 
в период четвертой пятилетки (с 2030 по 2034 гг.)  

Перспективные тепловые нагрузки вводимых в четвертую пятилетку (с 2030 по 2034 гг.) 

жилых многоэтажных и индивидуальных (малоэтажных) зданий, а также общественных 

и производственных зданий по районам МО г. Киров приведены в табл. 3.5 и на рис. 3.4.  

Суммарный перспективный прирост тепловых нагрузок за четвертую пятилетку должен 

составить 47,94 Гкал/ч. 

Таблица 3.5 

№ 
п/п 

Наименование района /  
назначение зданий 

Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт  
нового строительства в период с 2029 по 2033 гг., Гкал/ч 

отопление и вен-
тиляция 

ГВС (среднене-
дельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 Многоэтажные жилые здания 7,5692 1,0813 8,6505 

1.2 Индивидуальные жилые здания 0,3801 0,0369 0,417 

1.3 Общественные здания 0,6374 0,0398 0,6772 

1.4 Производственные здания 0,624 0,039 0,663 

1.5 Всего по району 9,2107 1,197 10,4077 

2 Ленинский 

2.1 Многоэтажные жилые здания 15,3953 2,1992 17,5945 

2.2 Индивидуальные жилые здания 2,2456 0,2182 2,4638 

2.3 Общественные здания 3,1186 0,195 3,3136 

2.4 Производственные здания 0,3984 0,0249 0,4233 

2.5 Всего по району 21,1579 2,6373 23,7952 

3 Первомайский 

3.1 Многоэтажные жилые здания 6,094 0,8706 6,9646 

3.2 Индивидуальные жилые здания 0 0 0 

3.3 Общественные здания 5,6745 0,3548 6,0293 

3.4 Производственные здания 0 0 0 

3.5 Всего по району 11,7685 1,2254 12,9939 

4 Нововятский 

4.1 Многоэтажные жилые здания 0,1604 0,0229 0,1833 

4.2 Индивидуальные жилые здания 0,431 0,0419 0,4729 

4.3 Общественные здания 0,0864 0,0054 0,0918 

4.4 Производственные здания 0 0 0 

4.5 Всего по району 0,6778 0,0702 0,748 

Итого за период 42,8149 5,1299 47,9448 
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Рис. 3.4. Перспективные приросты тепловых нагрузок за счёт нового строительства 
по районам МО г. Киров в период с 2030 по 2034 гг. 
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3.3.5. Общий прогноз прироста тепловых нагрузок за счет нового 
строительства на весь расчетный период (с 2015 по 2034 гг.)  

Перспективные тепловые нагрузки вводимых за расчетный период (с 2015 по 2034 гг.) 

жилых многоэтажных и индивидуальных (малоэтажных) зданий, а также общественных 

и производственных зданий по районам МО г. Киров приведены в табл. 3.6.  

Суммарный перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства 

в период с 2015 по 2034 гг. должен составить 211,0 Гкал/ч. 

Таблица 3.6 

№ 
п/п 

Наименование района /  
назначение зданий 

Перспективный прирост тепловой нагрузки  
в период с 2015 по 2034 гг., Гкал/ч 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (среднене-
дельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 Многоэтажные жилые здания 34,0594 4,8654 38,9248 

1.2 Индивидуальные жилые здания 1,8435 0,1792 2,0227 

1.3 Общественные здания 5,3199 0,3327 5,6526 

1.4 Производственные здания 0,624 0,039 0,663 

1.5 Всего по району 41,8468 5,4163 47,2631 

2 Ленинский 

2.1 Многоэтажные жилые здания 72,1008 10,2994 82,4002 

2.2 Индивидуальные  жилые здания 7,2394 0,7035 7,9429 

2.3 Общественные здания 13,0881 0,8186 13,9067 

2.4 Производственные здания 1,3685 0,0855 1,454 

2.5 Всего по району 93,7968 11,9070 105,7038 

3 Первомайский 

3.1 Многоэтажные жилые здания 29,466 4,2094 33,6754 

3.2 Индивидуальные  жилые здания 1,5506 0,1507 1,7013 

3.3 Общественные здания 17,1122 1,0703 18,1825 

3.4 Производственные здания 0,2742 0,0171 0,2913 

3.5 Всего по району 48,403 5,4475 53,8505 

4 Нововятский 

4.1 Многоэтажные жилые здания 2,3532 0,3362 2,6894 

4.2 Индивидуальные  жилые здания 1,0812 0,1052 1,1864 

4.3 Общественные здания 0,3279 0,0206 0,3485 

4.4 Производственные здания 0 0 0 

4.5 Всего по району 3,7623 0,462 4,2243 

Итого за период 187,8089 23,2328 211,0417 
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Приросты тепловых нагрузок за счёт нового строительства по районам МО г. Киров 

в период с 2015 по 2034 гг. показаны на рис. 3.6. Основной прирост тепловых нагрузок  

в МО г. Киров ожидается в Ленинском районе, наименьший – в Нововятском. 

Динамика прироста перспективной тепловой нагрузки за счет нового строительства 

по годам расчётного периода показана на рис. 3.5. Прирост тепловой нагрузки по годам рас-

чётного периода снижается в соответствии со снижением нормы удельного теплопотребле-

ния до 60% от базового уровня и за счет снижения темпов нового строительства к концу 

расчетного периода.  

 

 

Рис. 3.5. Перспективный прирост тепловых нагрузок за счет нового строительства за каждый 
год первой пятилетки и за вторую, третью и четвертую пятилетки расчётного периода 
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Рис. 3.6. Перспективные приросты тепловых нагрузок за счёт нового строительства 
по районам МО г. Киров в 2015 - 2034 гг. 
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3.4. Анализ перспективного прироста тепловых нагрузок за счет 
прироста строительных фондов, сгруппированных по расчетным 
элементам территориального деления с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные 
здания и производственные здания промышленных предприятий 

3.4.1. Прогнозируемый прирост тепловых нагрузок за счет нового 
строительства в Октябрьском районе 

На рис. 3.7 приведены данные о приросте тепловых нагрузок в Октябрьском районе 

за счёт нового строительства. В районе прогнозируется прирост тепловой нагрузки в 2015 - 

2034 гг. на 47,26 Гкал/ч без учёта сносимого жилья.  

В Октябрьском районе начато возведение крупных микрорайонов: "Северного" в се-

верной части города вдоль Березниковского переулка и железной дороги, загородного мик-

рорайона на ул. Московской рядом с т/ц "Метро". Также ведется активное строительство 

в районе ул. Мира и точечная застройка в центре города. 

 

Рис. 3.7. Прогнозируемый прирост тепловых нагрузок в Октябрьском районе 
за счет нового строительства по годам расчётного периода 

3
.3

 

8
.9

 1
1
.6

 1
4
.8

 

1
7
.0

 

2
6
.8

 

3
6
.9

 

3
.3

 

5
.6

 

2
.7

 

3
.2

 

2
.2

 

9
.8

 

1
0
.0

 

1
0
.4

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034

Гкал/ч 

Прирост тепловой нагрузки за период 

Прирост тепловой нагрузки на начало периода 



47 

3.4.2. Прогнозируемый прирост тепловых нагрузок за счет нового 
строительства в Ленинском районе 

На рис. 3.8 приведены данные о приросте тепловых нагрузок в Ленинском районе 

за счёт нового строительства. В районе прогнозируется прирост тепловой нагрузки в 2015 - 

2034 гг. на 105,18 Гкал/ч без учёта сносимого жилья.  

На Ленинский район приходится половина объема нового строительства в МО г. Киров. 

Возводится крупный микрорайон "Урванцево" на западной окраине города в районе иппо-

дрома, застраиваются обширные площади в районе ул. Мостовичкой и ул. Чистопруднен-

ской. На южной окраине возводится микрорайон "Зиновы", а также застраивается берег реки 

Вятки вдоль ул. Ленина. В центральной части города ведется точечная застройка. 

 

 

Рис. 3.8. Прогнозируемый прирост тепловых нагрузок в Ленинском районе 
за счет нового строительства по годам расчётного периода 
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3.4.3. Прогнозируемый прирост тепловых нагрузок за счет нового 
строительства в Первомайском районе 

На рис. 3.9 приведены данные о приросте тепловых нагрузок в Первомайском районе 

за счёт нового строительства. В районе прогнозируется прирост тепловой нагрузки  

в 2015 - 2034 гг. на 53,85 Гкал/ч без учёта сносимого жилья.  

В части Первомайского района, приходящейся на центр города, ведется активная  

точечная застройка, кроме того, застраивается микрорайон в начале ул. Заводской. На пра-

вом берегу реки Вятки возводится микрорайон вдоль ул. Павла Корчагина в районе ул. Тор-

фяной, а также ведется строительство в микрорайоне "Коминтерн". 

 

Рис. 3.9. Прогнозируемый прирост тепловых нагрузок в Первомайском районе 

за счет нового строительства по годам расчётного периода 
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3.4.4. Прогнозируемый прирост тепловых нагрузок за счет нового 
строительства в Нововятском районе 

На рис. 3.10 приведены данные о приросте тепловых нагрузок в Нововятском районе 

за счёт нового строительства. В районе прогнозируется прирост тепловой нагрузки  

в 2015 - 2034 гг. на 4,22 Гкал/ч без учёта сносимого жилья.  

В Нововятском районе не прогнозируется существенного увеличения строительных 

фондов. Основное строительство приходится на микрорайон Радужный: заканчивается за-

стройка "старой" части в районе ул. Новой и начинается возведение крупного микрорайона 

"Южный ветер" в районе ул. Севастопольской и ул. Героя Рослякова. 

 

Рис. 3.10. Прогнозируемый прирост тепловых нагрузок в Нововятском районе 
за счет нового строительства по годам расчётного периода 
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4. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 

в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне 
действия каждого из существующих или предлагаемых  

для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

4.1. Изменение объемов потребления тепловой  
энергии (мощности) за счет сноса зданий 

Расчёт тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 

для сносимых зданий в г. Киров производился на основании следующих данных: 

 - предоставленных тепловых нагрузок жилых зданий, подключенных к централизован-

ному отоплению; 

 - нормативных расходов тепла для индивидуальных (малоэтажных) жилых зданий. 

Вследствие сноса аварийных и ветхих зданий суммарная тепловая нагрузка  

в МО г. Киров в период с 2015 по 2034 гг. снизится на 10,56 Гкал/ч.  

Снижение тепловых нагрузок за счёт сносимых зданий по районам МО г. Киров приве-

дено в табл. 4.1 и на рис. 4.1. 
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Таблица 4.1 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Тепловая нагрузка сносимых зданий по годам расчётного периода, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

1 Октябрьский 0,0112 0,0034 0,0146 0 0 0 0 0 0 0,2194 0,0199 0,2393 0 0 0 

2 Ленинский 0 0 0 0,1489 0,0135 0,1624 0,3776 0,0365 0,4111 0 0 0 0 0 0 

3 Первомайский 0 0 0 0,1316 0,012 0,1436 0,0956 0,0087 0,1043 0,0181 0,0016 0,0197 0 0 0 

4 Нововятский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 0,0112 0,0034 0,0146 0,2805 0,0255 0,306 0,4732 0,0452 0,5154 0,2375 0,0215 0,259 0 0 0 

Продолжение таблицы 4.1 

№ 
п/п 

Наименование рай-
она 

Тепловая нагрузка сносимых зданий по годам расчётного периода, Гкал/ч 

2015-2019 гг. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

1 Октябрьский 
0,2306 0,0233 0,2539 0,756 0,0688 0,8248 0,7418 0,0676 0,8094 0,6465 0,0587 0,7052 2,3749 0,2184 2,5933 

2 Ленинский 
0,5265 0,05 0,5735 1,4433 0,1312 1,5745 1,1203 0,1019 1,2222 0,9754 0,0887 1,0641 4,0655 0,3718 4,4343 

3 Первомайский 
0,2453 0,0223 0,2676 0,7412 0,0674 0,8086 1,2296 0,1054 1,335 1,2105 0,1101 1,3206 3,4266 0,3052 3,7318 

4 Нововятский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 1,0024 0,0956 1,095 2,9405 0,2674 3,2079 3,0917 0,2749 3,3666 2,8324 0,2575 3,0899 9,867 0,8954 10,7594 
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Рис. 4.1. Перспективное снижение тепловой нагрузки по районам МО г. Киров 
в период с 2015 по 2034 гг. вследствие сноса существующих зданий 
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4.2. Прогнозы прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства 
с учетом сноса зданий, сгруппированные по расчетным элементам 
территориального деления с разделением объектов строительства 

на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 
производственные здания промышленных предприятий 

Перспективные приросты тепловых нагрузок потребителей за счет нового строитель-

ства за четыре пятилетки расчётного периода (с 2015 по 2034 гг.) по районам МО г. Киров 

с учётом снижения тепловой нагрузки с учетом сноса аварийных и ветхих зданий приведены 

в табл. 4.2 и на рис. 4.2. 

Суммарный перспективный прирост тепловых нагрузок за счет нового строительства 

с учётом сноса существующих зданий должен составить: 

- в 2015 г.       17,4059 Гкал/ч; 

- в 2016 г.       14,2712 Гкал/ч; 

- в 2017 г.       13,2441 Гкал/ч; 

- в 2018 г.       12,3057 Гкал/ч; 

- в 2019 г.       11,5360 Гкал/ч; 

- всего в период с 2015 по 2019 гг.    68,7629 Гкал/ч; 

- всего в период с 2020 по 2024 гг.    43,3409 Гкал/ч; 

- всего в период с 2025 по 2029 гг.    43,3236 Гкал/ч; 

- всего в период с 2030 по 2034 гг.    44,8549 Гкал/ч; 

- всего в период с 2015 по 2034 гг.   200,2823 Гкал/ч; 
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Таблица 4.2 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства  
с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

2,3838 0,3388 2,7226 3,1062 0,4438 3,55 2,1431 0,3062 2,4493 

1.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,0607 0,0059 0,0666 0,0667 0,0065 0,0732 0 0 0 

1.3 
Общественные 
здания 

0,4778 0,0299 0,5077 1,852 0,1158 1,9678 0,2527 0,0158 0,2685 

1.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Всего по району 2,9223 0,3746 3,2969 5,0249 0,5661 5,591 2,3958 0,322 2,7178 

2 Ленинский 

2.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

7,2633 1,0376 8,3009 4,1746 0,6041 4,7787 4,678 0,688 5,369 

2.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,1012 0,0098 0,111 0,0833 0,0081 0,0914 0,0073 -0,0039 0,0034 

2.3 
Общественные 
здания 

1,0266 0,0643 1,0909 0,613 0,0383 0,6513 1,6446 0,1029 1,7475 

2.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Всего по району 8,3911 1,1117 9,5028 4,8709 0,6505 5,5214 6,3299 0,787 7,1199 
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№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства  
с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

3 Первомайский 

3.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

3,1537 0,4506 3,6043 2,2701 0,3311 2,6012 1,9162 0,2787 2,1949 

3.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,2328 0,0226 0,2554 0,2 0,0194 0,2194 0,2917 0,0284 0,3201 

3.3 
Общественные 
здания 

0,4283 0,0269 0,4552 0,2266 0,0142 0,2408 0,2179 0,0137 0,2316 

3.4 
Производственные 
здания 

0,2742 0,0171 0,2913 0 0 0 0 0 0 

3.5 Всего по району 4,089 0,5172 4,6062 2,6967 0,3647 3,0614 2,4258 0,3208 2,7466 

4 Нововятский 

4.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

0 0 0 0,0852 0,0122 0,0974 0,5626 0,0804 0,643 

4.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 
Общественные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0,0158 0,001 0,0168 

4.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Всего по району 0 0 0 0,0852 0,0122 0,0974 0,5784 0,0814 0,6598 

Итого за год 15,4024 2,0035 17,4059 12,6777 1,5935 14,2712 11,7299 1,5112 13,2441 
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Продолжение таблицы 4.2 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства 
 с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч  

2018 г. 2019 г. 2015-2019 гг. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

2,0021 0,2974 2,2995 1,8855 0,2693 2,1548 11,5207 1,6555 13,1762 

1.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0,2774 0,027 2,0227 

1.3 
Общественные 
здания 

0,4611 0,0289 0,49 0,0448 0,0028 0,0476 3,0884 0,1932 3,2816 

1.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Всего по району 2,6132 0,3409 2,9541 1,9303 0,2721 2,2024 14,8865 1,8757 16,7622 

2 Ленинский 

2.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

6,5384 0,9341 7,4725 3,828 0,5467 4,3747 26,4313 3,8009 30,2352 

2.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0,2428 0,0236 0,2664 

2.3 
Общественные 
здания 

0,7849 0,0491 0,834 0,1232 0,0078 0,131 4,1923 0,2624 4,4547 

2.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Всего по району 7,3233 0,9832 8,3065 3,9512 0,5545 4,5057 30,8664 4,0869 34,9563 
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№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства 
 с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч  

2018 г. 2019 г. 2015-2019 гг. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

3 Первомайский 

3.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

0,4691 0,068 0,5371 2,6291 0,3756 3,0047 10,4382 1,504 11,9422 

3.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,2 0,0194 0,2194 0,4832 0,047 0,5302 1,4077 0,1368 1,5445 

3.3 
Общественные 
здания 

0,146 0,0092 0,1552 0,1512 0,0095 0,1607 1,17 0,0735 1,2435 

3.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0,2742 0,0171 0,2913 

3.5 Всего по району 0,8151 0,0966 0,9117 3,2635 0,4321 3,6956 13,2901 1,7314 15,0215 

4 Нововятский 

4.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

0,0467 0,0067 0,0534 0,9647 0,1378 1,1025 1,6592 0,2371 1,8963 

4.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 
Общественные 
здания 

0,0753 0,0047 0,08 0,028 0,0018 0,0298 0,1191 0,0075 0,1266 

4.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Всего по району 0,122 0,0114 0,1334 0,9927 0,1396 1,1323 1,7783 0,2446 2,0229 

Итого за год/период 10,8736 1,4321 12,3057 10,1377 1,3983 11,536 60,8213 7,9386 68,7629 
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Продолжение таблицы 4.2 

№ 
п/
п 

Наименование 
района /  

назначение зда-
ний 

Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства  
с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч 

2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоэтажные 
жилые здания 

6,2821 0,9365 7,2186 6,959 1,0324 7,9914 6,9227 1,0226 7,9453 31,6845 4,647 36,3315 

1.2 
Индивидуальные 
жилые здания 

0,6978 0,0679 0,7657 0,4882 0,0474 0,5356 0,3801 0,0369 0,417 1,8435 0,1792 2,0227 

1.3 
Общественные 
здания 

0,9471 0,0593 1,0064 0,647 0,0404 0,6874 0,6374 0,0398 0,6772 5,3199 0,3327 5,6526 

1.4 
Производствен-
ные здания 

0 0 0 0 0 0 0,624 0,039 0,663 0,624 0,039 0,663 

1.5 Всего по району 7,927 1,0637 8,9907 8,0942 1,1202 9,2144 8,5642 1,1383 9,7025 39,4719 5,1979 44,6698 

2 Ленинский 

2.1 
Многоэтажные 
жилые здания 

13,3245 1,9782 15,3027 13,8596 2,038 15,8976 14,4199 2,1105 16,5304 68,0353 9,9276 77,9659 

2.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

2,1385 0,2078 2,3463 2,6125 0,2539 2,8664 2,2456 0,2182 2,4638 7,2394 0,7035 7,9429 

2.3 
Общественные 
здания 

3,4822 0,2176 3,6998 2,295 0,1436 2,4386 3,1186 0,195 3,3136 13,0881 0,8186 13,9067 

2.4 
Производствен-
ные здания 

0,5765 0,036 0,6125 0,3936 0,0246 0,4182 0,3984 0,0249 0,4233 1,3685 0,0855 1,454 

2.5 Всего по району 19,5217 2,4396 21,9613 19,1607 2,4601 21,6208 20,1825 2,5486 22,7311 89,7313 11,5352 101,2695 
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№ 
п/
п 

Наименование 
района /  

назначение зда-
ний 

Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства  
с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч 

2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

3 Первомайский 

3.1 
Многоэтажные 
жилые здания 

5,9935 0,8945 6,888 4,7242 0,7452 5,4694 4,8835 0,7605 5,644 26,0394 3,9042 29,9436 

3.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,1429 0,0139 0,1568 0 0 0 0 0 0 1,5506 0,1507 1,7013 

3.3 
Общественные 
здания 

4,3473 0,2718 4,6191 5,9204 0,3702 6,2906 5,6745 0,3548 6,0293 17,1122 1,0703 18,1825 

3.4 
Производствен-
ные здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2742 0,0171 0,2913 

3.5 Всего по району 10,4837 1,1802 11,6639 10,4837 1,1154 11,76 10,558 1,1153 11,6733 44,9764 5,1423 50,1187 

4 Нововятский 

4.1 
Многоэтажные 
жилые здания 

0,3457 0,0494 0,3951 0,1879 0,0268 0,2147 0,1604 0,0229 0,1833 2,3532 0,3362 2,6894 

4.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,2239 0,0218 0,2457 0,4263 0,0415 0,4678 0,431 0,0419 0,4729 1,0812 0,1052 1,1864 

4.3 
Общественные 
здания 

0,5765 0,036 0,6125 0,0432 0,0027 0,0459 0,0864 0,0054 0,0918 0,3279 0,0206 0,3485 

4.4 
Производствен-
ные здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Всего по району 0,6488 0,0762 0,725 0,6574 0,071 0,7284 0,6778 0,0702 0,748 3,7623 0,462 4,2243 

Итого за период 38,5812 4,7597 43,3409 38,396 4,7667 43,3236 39,9825 4,8724 44,8549 177,9419 22,3374 200,2823 
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Рис. 4.2. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства  
по районам МО г. Киров в период с 2015 по 2034 гг. с учётом сноса существующих зданий 
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4.3. Прогнозы изменения потребления тепловой энергии и 
теплоносителя, сгруппированные по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на 
многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий 

Перспективные приросты тепловых нагрузок потребителей за счет нового строитель-

ства за четыре пятилетки расчётного периода (с 2015 по 2034 гг.) по районам МО г. Киров 

с учётом снижения тепловой нагрузки из-за сноса аварийных и ветхих зданий приведены 

в табл. 4.3.  

Средние значения температуры наружного воздуха в отопительном периоде и его про-

должительность определены на основании данных СП 131.13330.2012 «Строительная кли-

матология». Средняя температура наружного воздуха в отопительный период равна -5,4 °С. 

Продолжительность отопительного периода составляет 231 сут. 

Исходя из данных, представленных в табл. 4.3, суммарный перспективный прирост  

потребления тепловой энергии за счет нового строительства с учётом сноса существующих 

зданий должен составить: 

- в 2015 г.       57,55 тыс. Гкал; 

- в 2016 г.       46,80 тыс. Гкал; 

- в 2017 г.       43,65 тыс. Гкал; 

- в 2018 г.       40,79 тыс. Гкал; 

- в 2019 г.       38,68 тыс. Гкал; 

- всего в период с 2015 по 2019 гг.    227,47 тыс. Гкал; 

- всего в период с 2020 по 2024 гг.    141,54 тыс. Гкал; 

- всего в период с 2025 по 2029 гг.    141,55 тыс. Гкал; 

- всего в период с 2030 по 2034 гг.    146,08 тыс. Гкал; 

- всего в период с 2015 по 2034 гг.    656,635 тыс. Гкал. 
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Таблица 4.3 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение теплопотребления за счет нового строительства в МО г. Киров по годам, Гкал в год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

6333,6 2854,05 9187,65 8252,97 3738,57 11991,54 5694,08 2579,43 8273,51 

1.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

161,28 49,7 210,98 177,22 54,76 231,98 0 0 0 

1.3 
Общественные 
здания 

1215,39 251,88 1467,27 4710,97 975,5 5686,47 642,8 133,1 775,9 

1.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Всего по району 7710,27 3155,63 10865,9 13141,16 4768,83 17909,99 6336,88 2712,53 9049,41 

2 Ленинский 

2.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

19298,12 8740,74 28038,86 11091,64 5088,94 16180,58 12293,64 5714,84 18008,48 

2.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

268,88 82,56 351,44 221,32 68,23 289,55 154,9 48,02 202,92 

2.3 
Общественные 
здания 

2611,38 541,66 3153,04 1559,3 322,64 1881,94 4183,4 866,83 5050,23 

2.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Всего по району 22178,38 9364,96 31543,34 12872,26 5479,81 18352,07 16631,94 6629,69 23261,63 
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№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение теплопотребления за счет нового строительства в МО г. Киров по годам, Гкал в год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

3 Первомайский 

3.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

8379,18 3795,85 12175,03 6031,51 2789,19 8820,7 5091,22 2347,77 7438,99 

3.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

618,53 190,38 808,91 531,39 163,43 694,82 775,03 239,24 1014,27 

3.3 
Общественные 
здания 

1089,47 226,61 1316,08 576,41 119,62 696,03 554,28 115,41 669,69 

3.4 
Производственные 
здания 

697,49 144,05 841,54 0 0 0 0 0 0 

3.5 Всего по району 10784,67 4356,89 15141,56 7139,31 3072,24 10211,55 6420,53 2702,42 9122,95 

4 Нововятский 

4.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

0 0 0 226,37 102,77 329,14 1494,79 677,29 2172,08 

4.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 
Общественные 
здания 

0 0 0 0 0 0 40,19 8,42 48,61 

4.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Всего по району 0 0 0 226,37 102,77 329,14 1534,98 685,71 2220,69 

Итого за год 40673,32 16877,48 57550,8 33379,1 13423,65 46802,75 30924,33 12730,35 43654,68 
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Продолжение таблицы 4.3 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение теплопотребления за счет нового строительства в МО г. Киров по годам, Гкал в год 

2018 г. 2019 г. 2015-2019 гг. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

5319,45 2505,3 7824,75 5009,65 2268,58 7278,23 30609,75 13945,93 44555,68 

1.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 737,04 227,45 6407,66 

1.3 
Общественные 
здания 

1172,91 243,45 1416,36 113,96 23,59 137,55 7856,03 1627,52 9483,55 

1.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Всего по району 6890,9 2871,74 9762,64 5123,61 2292,17 7415,78 39202,82 15800,9 55003,72 

2 Ленинский 

2.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

17372,11 7868,86 25240,97 10170,75 4605,4 14776,15 70226,26 32018,78 102245,04 

2.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 645,1 198,81 843,91 

2.3 
Общественные 
здания 

1996,56 413,62 2410,18 313,39 65,71 379,1 10664,03 2210,46 12874,49 

2.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Всего по району 19368,67 8282,48 27651,15 10484,14 4671,11 15155,25 81535,39 34428,05 115963,44 
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№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение теплопотребления за счет нового строительства в МО г. Киров по годам, Гкал в год 

2018 г. 2019 г. 2015-2019 гг. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

3 Первомайский 

3.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

1246,37 572,83 1819,2 6985,35 3164,05 10149,4 27733,63 12669,69 40403,32 

3.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

531,39 163,43 694,82 1283,83 395,93 1679,76 3740,17 1152,41 4892,58 

3.3 
Общественные 
здания 

371,38 77,5 448,88 384,61 80,03 464,64 2976,15 619,17 3595,32 

3.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 697,49 144,05 841,54 

3.5 Всего по району 2149,14 813,76 2962,9 8653,79 3640,01 12293,8 35147,44 14585,32 49732,76 

4 Нововятский 

4.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

124,08 56,44 180,52 2563,15 1160,83 3723,98 4408,39 1997,33 6405,72 

4.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 
Общественные 
здания 

191,54 39,59 231,13 71,22 15,16 86,38 302,95 63,17 366,12 

4.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Всего по району 315,62 96,03 411,65 2634,37 1175,99 3810,36 4711,34 2060,5 6771,84 

Итого за год/период 28724,33 12064,01 40788,34 26895,91 11779,28 38675,19 160596,99 66874,77 227471,76 
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Продолжение таблицы 4.3 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение теплопотребления за счет нового строительства в МО г. Киров по годам, Гкал в год 

2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

отопле-
ние и 
венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 
венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

16691,14 7889,08 24580,22 18489,62 8696,94 27186,56 18393,17 8614,38 27007,55 84183,68 39146,33 123330,01 

1.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

1854,01 571,99 2426 1297,12 399,3 1696,42 1009,9 310,85 1320,75 4898,07 1509,59 6407,66 

1.3 
Общественные 
здания 

2409,15 499,54 2908,69 1645,79 340,33 1986,12 1621,37 335,28 1956,65 13532,34 2802,67 16335,01 

1.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 1587,28 328,54 1915,82 1587,28 328,54 1915,82 

1.5 Всего по району 20954,3 8960,61 29914,91 21432,53 9436,57 30869,1 22611,72 9589,05 32200,77 104201,37 43787,13 147988,5 

2 Ленинский 

2.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

35402,34 16664,36 52066,7 36824,07 17168,11 53992,18 38312,75 17778,85 56091,6 180765,42 83630,1 264395,52 

2.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

5681,86 1750,51 7432,37 6941,24 2138,85 9080,09 5966,42 1838,12 7804,54 19234,62 5926,29 25160,91 

2.3 
Общественные 
здания 

8857,73 1833,06 10690,79 5837,83 1209,69 7047,52 7932,84 1642,68 9575,52 33292,43 6895,89 40188,32 

2.4 
Производственные 
здания 

1466,45 303,26 1769,71 1001,21 207,23 1208,44 1013,42 209,76 1223,18 3481,08 720,25 4201,33 

2.5 Всего по району 51408,38 20551,19 71959,57 50604,35 20723,88 71328,23 53225,43 21469,41 74694,84 236773,55 97172,53 333946,08 
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№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение теплопотребления за счет нового строительства в МО г. Киров по годам, Гкал в год 

2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

отопле-
ние и 
венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 
венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

3 Первомайский 

3.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

15924,35 7535,27 23459,62 12551,9 6277,56 18829,46 12975,15 6406,45 19381,6 69185,03 32888,97 102074 

3.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

379,68 117,09 496,77 0 0 0 0 0 0 4119,85 1269,5 5389,35 

3.3 
Общественные 
здания 

11058,3 2289,64 13347,94 15059,83 3118,56 18178,39 14434,33 2988,84 17423,17 43528,61 9016,21 52544,82 

3.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 697,49 144,05 841,54 

3.5 Всего по району 27362,33 9942 37304,33 27362,33 9396,12 37007,85 27409,48 9395,29 36804,77 117530,98 43318,73 160849,71 

4 Нововятский 

4.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

918,5 416,15 1334,65 499,24 225,76 725 426,17 192,91 619,08 6252,3 2832,15 9084,45 

4.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

594,89 183,64 778,53 1132,65 349,6 1482,25 1145,14 352,97 1498,11 2872,68 886,21 3758,89 

4.3 
Общественные 
здания 

1466,45 303,26 1769,71 109,89 22,74 132,63 219,78 45,49 265,27 834,08 173,52 1007,6 

4.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Всего по району 1714,85 641,91 2356,76 1741,78 598,1 2339,88 1791,09 591,37 2382,46 9959,06 3891,88 13850,94 

Итого за период 101439,86 40095,71 141535,57 101141 40154,67 141545,06 105037,72 41045,12 146082,84 468464,96 188170,3 656635,23 
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4.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 

в зоне действия каждого из источников тепловой энергии на каждом 
этапе за счет нового строительства 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения», на основе сформирован-

ного территориально-распределенного прогноза перспективной застройки и существующих 

зон действия источников тепловой энергии, определенных при анализе существующего  

состояния системы теплоснабжения (Книга 1 Обосновывающих материалов), определены 

значения прироста тепловой нагрузки и теплопотребления для зон действия каждого  

из источников тепловой энергии за счет нового строительства. 

Перспективные приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства в зонах дей-

ствия источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в табл. 4.4. 

Перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии в зонах действия  

источников тепловой энергии с учетом нового строительства и сноса существующих зданий 

на каждом этапе приведены в табл. 4.5. 
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Таблица 4.4 

№ 

п/

п 

№ 

ис-

точ-

ника 

Наименование показателя 
Ед.  

изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 

2025 – 

2029 гг. 

2030 – 

2034 гг. 

2015 – 

2034 

гг. 

1 1 

Приросты перспективной нагрузки ТЭЦ-1 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,59 0,00 0,04 0,94 0,25 0,00 0,00 1,81 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,52 0,00 0,04 0,82 0,23 0,00 0,00 1,61 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,07 0,00 0,00 0,11 0,01 0,00 0,00 0,20 

2 2 

Приросты перспективной нагрузки ТЭЦ-4 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 3,86 2,54 3,65 2,87 2,86 12,05 13,48 13,91 55,22 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 3,41 2,23 3,21 2,55 2,51 10,80 12,14 12,55 49,39 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,44 0,31 0,44 0,32 0,35 1,26 1,35 1,36 5,82 

3 3 

Приросты перспективной нагрузки ТЭЦ-5 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 10,85 8,87 5,46 7,19 2,49 20,16 19,99 21,18 96,18 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 9,56 7,92 4,87 6,33 2,18 17,87 17,65 18,74 85,12 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 1,28 0,96 0,59 0,86 0,30 2,29 2,33 2,44 11,05 

4 Суммарный прирост нагрузки по ТЭЦ, Гкал/ч Гкал/ч 14,70 12,00 9,11 10,09 6,29 32,46 33,47 35,09 153,21 

5 1 

Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.2 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,06 0,150 0,150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,054 0,135 0,135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,324 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,006 0,015 0,015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,036 

6 2 

Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.3 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,61 0,21 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 1,28 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,57 0,19 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1,17 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,12 

7 3 

Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.4 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 1,55 0,70 1,50 0,60 1,38 1,82 0,83 0,86 9,23 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 1,36 0,61 1,32 0,52 1,21 1,61 0,74 0,75 8,13 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,19 0,09 0,17 0,07 0,17 0,21 0,10 0,10 1,10 
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№ 

п/

п 

№ 

ис-

точ-

ника 

Наименование показателя 
Ед.  

изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 

2025 – 

2029 гг. 

2030 – 

2034 гг. 

2015 – 

2034 

гг. 

8 4 

Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.9 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

9 5 

Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.10 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 

10 6 

Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.11 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,056 0,091 0,091 0,00 0,187 0,903 0,00 0,00 1,33 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,051 0,083 0,083 0,00 0,164 0,790 0,00 0,00 1,17 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,005 0,008 0,008 0,00 0,023 0,113 0,00 0,00 0,16 

11 7 

Приросты перспективной нагрузки котельной 10.2 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 

12 8 

Приросты перспективной нагрузки котельной 10.3 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,37 0,33 1,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,34 0,30 0,99 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,03 0,10 

13 9 

Приросты перспективной нагрузки котельной 11.3 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

14 10 

Приросты перспективной нагрузки котельной 11.7 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,27 0,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,23 0,46 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,08 



71 

№ 

п/

п 

№ 

ис-

точ-

ника 

Наименование показателя 
Ед.  

изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 

2025 – 

2029 гг. 

2030 – 

2034 гг. 

2015 – 

2034 

гг. 

15 11 

Приросты перспективной нагрузки котельной 6.1 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,111 0,091 0,064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,101 0,083 0,058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,010 0,008 0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

16 12 

Приросты перспективной нагрузки котельной 6.8 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,85 0,00 0,00 2,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 0,75 0,00 0,00 2,23 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,11 0,00 0,00 0,31 

17 13 

Приросты перспективной нагрузки котельной 6.9 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,85 1,59 1,21 0,92 3,73 3,61 3,83 15,80 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,06 0,75 1,41 1,06 0,80 3,31 3,17 3,37 13,94 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,19 0,15 0,11 0,42 0,44 0,46 1,86 

18 14 

Приросты перспективной нагрузки котельной 6.14 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,055 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,052 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 

19 15 

Приросты перспективной нагрузки котельной 8.1 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,28 0,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,25 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,06 

20 16 

Приросты перспективной нагрузки котельной 8.2 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,34 0,05 0,36 0,48 0,00 0,00 1,23 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,30 0,05 0,31 0,42 0,00 0,00 1,08 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,04 0,01 0,04 0,05 0,00 0,00 0,15 

22 17 

Приросты перспективной нагрузки котельной БМК Радужный 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,32 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,55 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,09 0,28 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,01 0,04 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,07 



72 

№ 

п/

п 

№ 

ис-

точ-

ника 

Наименование показателя 
Ед.  

изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 

2025 – 

2029 гг. 

2030 – 

2034 гг. 

2015 – 

2034 

гг. 

23 18 

Приросты перспективной нагрузки котельной ЭК НЛПК 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,054 0,00 0,00 0,00 0,054 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,047 0,00 0,00 0,00 0,047 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00 0,007 

24 
Суммарный прирост нагрузки по котельным, 

Гкал/ч 
Гкал/ч 2,54 2,20 4,05 2,06 5,25 8,65 6,72 8,25 36,69 

25 1 

Приросты перспективной нагрузки по индивидуальным источникам теплоснабжения 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,17 0,13 0,23 0,30 0,00 2,24 2,04 1,52 6,62 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,15 0,12 0,21 0,28 0,00 2,04 1,86 1,39 6,03 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,20 0,18 0,13 0,58 

26 1 

Приросты перспективной нагрузки суммарно по ТЭЦ, котельным и индивидуальным источникам теплоснабжения 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 17,41 14,33 13,39 12,46 11,54 43,34 40,78 43,26 196,51 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 15,40 12,73 11,86 11,01 10,14 38,58 36,3 38,58 174,6 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 2,00 1,60 1,53 1,45 1,40 4,76 4,49 4,69 21,9 
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Таблица 4.5 

№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Перспективные приросты потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий, Гкал в год  
(период 2019-2033 гг. см в продолжении табл. 4.5) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

1 ТЭЦ-1 0 0 0 1372,85 604,84 1977,69 0 0 0 95,38 16,01 111,39 2185,37 954,44 3139,81 

2 ТЭЦ-4 9012,58 3743,62 12756,2 5920,1 2597,96 8518,06 8489,45 3713,31 12202,76 6710,5 2694 9404,5 6657,76 2951,76 9609,52 

3 ТЭЦ-5 25287,39 10823,13 36110,52 20768,22 8046,6 28814,82 12760,69 5010,61 17771,3 16734,29 7220,19 23954,48 5790,92 2544,88 8335,8 

4 БМК 1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1283,83 395,93 1679,76 

5 БМК 1.11 134,44 41,28 175,72 221,32 68,24 289,56 221,32 68,23 289,55 0 0 0 434,41 197,12 631,53 

6 БМК 1.2 0 0 0 0 16,63 166,32 0 41,58 415,8 0 41,58 415,8 0 0 0 

7 БМК 1.3 1453,11 309,16 1762,27 486,11 179,44 665,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 БМК 1.4 3600,82 1583,72 5184,54 1628,82 723,62 2352,44 3492,91 1462,41 4955,32 1390,1 606,53 1996,63 3216,03 1432,92 4648,95 

9 БМК 1.9 195,82 88,45 284,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 к. 10.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 к. 10.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 к. 11.7 161,28 49,7 210,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 к. 6.1 268,88 82,56 351,44 221,32 68,23 289,55 154,9 48,02 202,92 0 0 0 0 0 0 

14 к. 6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132,27 27,8 160,07 0 0 0 

15 к. 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3926,95 1779,15 5706,1 
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№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Перспективные приросты потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий, Гкал в год  
(период 2019-2033 гг. см в продолжении табл. 4.5) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

16 к. 6.9 155,68 32,01 187,69 1985,07 828,92 2813,99 3716,33 1571,07 5287,4 2814,8 1240,01 4054,81 2132,47 948,55 3081,02 

17 к. 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 к. 8.2 0 0 0 0 0 0 789,72 347,91 1137,63 124,08 56,44 180,52 835,34 378,24 1213,58 

19 к. 11.3 0 0 0 238,86 107,83 346,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 ЭК НЛПК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,94 57,28 183,22 

21 БМК Радужный 0 0 0 226,37 102,77 329,14 745,27 337,8 1083,07 0 0 0 306,88 139 445,88 

22 
Индивидуальное 

газовое отопление 
403,32 123,84 527,16 310,06 95,19 405,25 553,71 171,02 724,73 722,93 203,02 925,95 0 0 0 
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Продолжение таблицы 4.5 

№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Перспективные приросты потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий  
(продолжение), Гкал в год 

2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. Итого  2015-2034 гг. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 

1 ТЭЦ-1 589,64 122,15 711,79 0 0 0 0 0 0 4243,24 1697,44 5940,68 

2 ТЭЦ-4 28233,42 10586,43 38819,85 31681,05 11342,06 43023,11 32711,99 11436,4 44148,39 129416,85 49065,54 178482,39 

3 ТЭЦ-5 47011,61 19309,48 66321,09 46519,68 19648,98 66168,66 49369,94 20514,14 69884,08 224242,74 93118,01 317360,75 

4 БМК 1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1283,83 395,93 1679,76 

5 БМК 1.11 2100,04 950,24 3050,28 0 0 0 0 0 0 3111,53 1325,11 4436,64 

6 БМК 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 БМК 1.3 1087,06 491,97 1579,03 0 0 0 0 0 0 3026,28 980,57 4006,85 

8 БМК 1.4 4246,34 1779,99 6026,33 1944,57 802,81 2747,38 1994,64 855,04 2849,68 21514,23 9247,04 30761,27 

9 БМК 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195,82 88,45 284,27 

10 к. 10.2 0 0 0 2568,49 1103,54 3672,03 2568,49 1103,54 3672,03 5136,98 2207,08 7344,06 

11 к. 10.3 936,52 332,75 1269,27 892,2 274,62 1166,82 803,45 246,82 1050,27 2632,17 854,19 3486,36 

12 к. 11.7 0 0 0 458,06 282,2 740,26 606,31 340,33 946,64 1225,65 672,23 1897,88 

13 к. 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645,1 198,81 843,91 

14 к. 6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132,27 27,8 160,07 

15 к. 6.8 1979,95 897,16 2877,11 3373,1 1227,38 4600,48 3739,4 1303,2 5042,6 13019,4 5206,89 18226,29 

16 к. 6.9 8719,18 3497,64 12216,82 8408,6 3703,19 12111,79 8915,04 3872,51 12787,55 36847,17 15693,9 52541,07 
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№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Перспективные приросты потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий  
(продолжение), Гкал в год 

2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. Итого  2015-2034 гг. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 

17 к. 8.1 0 0 0 609,13 248,51 857,64 645,95 238,4 884,35 1255,08 486,91 1741,99 

18 к. 8.2 1119,96 458,27 1578,23 0 0 0 0 0 0 2869,1 1240,86 4109,96 

19 к. 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238,86 107,83 346,69 

20 ЭК НЛПК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,94 57,28 183,22 

21 БМК Радужный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1278,52 579,57 1858,09 

22 
Индивидуальное га-

зовое отопление 
5416,17 1669,63 7085,8 4935,52 1521,37 6456,89 3682,5 1134,71 4817,21 16024,21 4918,78 20942,99 

Всего:  656 635 
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Динамика прироста тепловых нагрузок потребителей за счет нового строительства 

в зоне действия ТЭЦ по пятилеткам и раздельно по первым годам первой пятилетки пред-

ставлены на рис. 4.3, 4.4 и 4.5 для ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 соответственно. 

 

 

Рис. 4.3. Динамика прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства в зоне действия 
ТЭЦ-1 нарастающим итогом с учетом прогноза сноса существующих зданий 
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Рис. 4.4. Динамика прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства в зоне действия 
ТЭЦ-4 нарастающим итогом с учетом прогноза сноса существующих зданий 

 

Рис. 4.5. Динамика прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства в зоне  
действия ТЭЦ-5 нарастающим итогом с учетом прогноза сноса существующих зданий 
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Общая динамика прироста тепловых нагрузок потребителей за счет нового строитель-

ства суммарно по зонам действия всех ТЭЦ по пятилеткам и раздельно по первым годам 

первой пятилетки представлена на рис. 4.6. 

 

Рис. 4.6. Общая динамика прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства 
суммарно по зонам действия всех ТЭЦ нарастающим итогом с учетом прогноза 

сноса существующих зданий 
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5. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными 

в производственных зонах, с учётом возможных изменений 
производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов 

потребления тепловой энергии (мощности) производственными 
объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам 

теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе 

 

Данные о перспективном приросте передаваемых с горячей водой тепловых нагрузок 

за счет строительства новых объектов, расположенных в производственных зонах, с разде-

лением по единицам территориального деления и на периоды: 

 в период с 2015 по 2019 гг. – представлены в табл. 3.2 настоящей Книги; 

 в период с 2020 по 2024 гг. – представлены в табл. 3.3 настоящей Книги; 

 в период с 2025 по 2029 гг. – представлены в табл. 3.4 настоящей Книги; 

 в период с 2030 по 2034 гг. – представлены в табл. 3.5 настоящей Книги; 

 в период с 2015 по 2034 гг. – представлены в табл. 3.6 настоящей Книги. 

Данные о перспективном приросте потребления тепловой энергии, передаваемой  

с горячей водой, за счет строительства новых объектов, расположенных в производствен-

ных зонах, с разделением по единицам территориального деления и на периоды представ-

лены в табл. 4.3. 

Отпуск тепловой энергии с паром осуществляется следующим потребителям: 

1.  от ТЭЦ-1 к: ОАО «Кировский ордена Отечественной войны 1 степени комбинат  

искусственных кож» и ОАО "Шинный Комплекс "Амтел-Поволжье»; 

2. от ТЭЦ-4 к: ООО ПСП «Энергострой» и ООО ПКП «Автосвет». 

Увеличение потребления тепловой энергии, передаваемой с паром, данными потреби-

телями не планируется. Данных о возможном развитии производства организациями 

не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост потреб-

ления тепловой энергии, передаваемой с паром, при увеличении объемов производимой 

продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных 

энергосберегающих технологий. Таким образом, значения существующего потребления 

тепловой энергии, передаваемой с паром, для промышленных предприятий принимаются 

неизменными на период до 2034 г. 
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6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными 
категориями потребителей, в том числе социально значимых,  

для которых устанавливаются льготные тарифы  
на тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

 

Льготные тарифы не установлены по существующему состоянию системы теплоснабже-

ния. На период до 2034 г. установление льготных тарифов не планируется. 
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7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 
потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены 
в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения 

 

По состоянию на 2014 г. свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не заклю-

чены и не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров 

изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры еже-

годной актуализации  
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8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 
потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены 
в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения 

по регулируемой цене 

 

По состоянию на 2014 г. свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не заклю-

чены и не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров 

изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры еже-

годной актуализации  
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Приложение 1  
Прогноз прироста площади и тепловой нагрузки для перспективной застройки МО г. Киров за расчетный период 

Общий прогноз прироста площади для перспективной многоэтажной жилой, индивидуальной (малоэтажной) жилой, общественно-деловой и 

производственной застроек по годам расчетного периода (2015 – 2034 гг.) и по кадастровым кварталам МО г. Киров без учёта сносимых зданий 

представлены соответственно в таблицах П1.1 – П1.4.  

Общий прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной многоэтажной жилой, индивидуальной (малоэтажной) жилой, общественно-

деловой и производственной застроек по годам расчетного периода (2015 – 2034 гг.) и по кадастровым кварталам МО г. Киров без учёта сноси-

мых зданий представлены соответственно в таблицах П1.5 – П1.8.  

Таблица П1.1 

Номер кадастрового квартала 
Прогноз прироста площади для перспективной многоэтажной жилой застройки, м

2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

Октябрьский район 

43:40:20 0 0 0 14747 0 0 0 0 14747 

43:40:26 0 4015 3015 0 5789 0 0 0 12819 

43:40:30 11867 0 0 0 0 0 0 0 11867 

43:40:44 6937 9623 0 0 0 0 0 0 16560 

43:40:49 0 7485 0 0 0 0 0 0 7485 

43:40:58 5161 0 13566 0 0 0 0 0 18727 

43:40:59 0 10044 0 13566 7346 0 0 0 30956 

43:40:70 4004 2653 2743 2648 0 62100 47800 41600 163548 

43:40:106 0 0 11169 0 9228 0 0 0 20397 

43:40:107 14564 0 0 0 0 0 0 0 14564 

43:40:112 0 0 16615 0 0 0 0 0 16615 

43:40:123 725 0 0 0 0 0 0 0 725 

43:40:126 0 0 0 20208 0 0 0 0 20208 

43:40:225 0 7125 0 0 0 0 0 0 7125 

43:40:226 0 0 0 0 0 16440 0 0 16440 
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Номер кадастрового квартала 
Прогноз прироста площади для перспективной многоэтажной жилой застройки, м

2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

43:40:227 0 0 0 0 0 10400 5560 0 15960 

43:40:228 0 0 0 0 0 25100 0 7300 32400 

43:40:233 0 0 0 0 0 9987 10500 9500 29987 

43:40:246 0 0 0 0 0 0 8580 9080 17660 

43:40:270 0 0 9588 0 0 0 0 0 9588 

43:40:290 0 27399 0 7600 0 0 0 0 34999 

43:40:1110 8920 8920 0 0 0 6500 0 0 24340 

43:40:2200 0 2085 0 0 3281 0 0 0 5366 

43:40:2213 0 0 0 0 0 32050 48400 48400 128850 

43:40:2412 0 0 0 0 0 0 10640 11640 22280 

43:40:2506 0 0 0 0 24238 48152 106200 106100 284690 

43:40:3202 0 2377 0 0 0 0 0 0 2377 

43:40:3211 0 0 0 0 0 6500 0 0 6500 

Итого по кварталу: 52178 81726 56696 58769 49882 217229 237680 233620 987780 

Ленинский район 

43:40:129 0 0 0 0 0 13180 0 0 13180 

43:40:135 0 0 0 16520 0 0 0 0 16520 

43:40:151 0 0 0 0 0 45400 36100 43100 124600 

43:40:153 0 0 0 0 0 31200 0 0 31200 

43:40:156 0 0 0 7515 0 0 0 0 7515 

43:40:157 764 0 0 0 1194 0 0 0 1958 

43:40:179 0 0 0 0 0 0 34100 23900 58000 

43:40:309 0 0 0 0 0 1930 0 0 1930 

43:40:335 0 0 0 0 0 4266 10022 11040 25328 

43:40:340 0 0 10009 18586 0 0 0 0 28595 
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Номер кадастрового квартала 
Прогноз прироста площади для перспективной многоэтажной жилой застройки, м

2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

43:40:365 0 0 0 0 0 1100 0 0 1100 

43:40:367 1102 22754 16897 0 0 27670 0 0 68423 

43:40:369 3823 0 0 0 0 0 0 0 3823 

43:40:372 4446 14446 26240 4446 14446 0 0 0 64024 

43:40:379 0 0 0 0 0 8343 0 0 8343 

43:40:396 0 0 0 0 0 7340 0 0 7340 

43:40:403 0 0 0 0 0 8560 0 0 8560 

43:40:409 0 0 0 0 5822 0 0 0 5822 

43:40:413 15801 0 0 0 0 0 0 0 15801 

43:40:416 29648 0 0 0 0 0 0 0 29648 

43:40:423 7175 5595 13562 0 0 0 0 0 26332 

43:40:425 18094 0 0 0 0 0 0 0 18094 

43:40:429 0 0 0 0 0 27400 36500 39700 103600 

43:40:440 0 0 0 0 0 29152 0 0 29152 

43:40:441 5910 0 8392 9483 5100 0 0 0 28885 

43:40:443 0 0 0 0 0 5670 8910 11070 25650 

43:40:455 3324 0 0 0 15081 0 0 0 18405 

43:40:459 19828 11277 11277 29024 0 0 0 0 71406 

43:40:460 0 0 1684 0 0 0 0 0 1684 

43:40:468 28243 20058 0 22166 0 0 0 0 70467 

43:40:500 0 0 0 0 0 6720 0 0 6720 

43:40:507 0 0 0 0 0 1120 0 0 1120 

43:40:511 0 0 0 0 0 5620 7240 7240 20100 

43:40:514 0 0 0 0 0 12880 25110 25110 63100 

43:40:515 0 16928 28142 26609 20523 66209 68000 71000 297411 
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Номер кадастрового квартала 
Прогноз прироста площади для перспективной многоэтажной жилой застройки, м

2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

43:40:531 0 0 0 0 0 1340 0 0 1340 

43:40:541 0 0 0 0 39101 23000 25000 25000 112101 

43:40:1028 20076 17704 9366 37667 0 122500 184360 191000 582673 

43:40:2036 0 0 0 0 0 5200 0 0 5200 

43:40:3800 0 0 0 0 0 0 27000 27000 54000 

Итого по кварталу: 158234 108762 125569 172016 101267 455800 462342 475160 2059150 

Первомайский район 

43:40:193 0 0 0 0 20342 0 0 0 20342 

43:40:206 0 12959 0 0 0 0 0 0 12959 

43:40:244 11151 2611 7555 0 0 0 0 0 21317 

43:40:256 0 0 0 0 13858 0 0 0 13858 

43:40:258 0 0 15739 0 0 0 0 0 15739 

43:40:320 0 0 0 0 0 4910 0 0 4910 

43:40:321 334 1150 0 0 0 0 0 0 1484 

43:40:323 0 0 0 0 0 0 8110 9110 17220 

43:40:324 1771 0 0 0 0 3605 7463 7563 20402 

43:40:326 0 3205 0 0 0 0 0 0 3205 

43:40:327 0 0 0 0 0 5735 13040 13040 31815 

43:40:328 850 623 0 0 0 0 0 0 1473 

43:40:330 0 0 0 0 0 17380 0 0 17380 

43:40:331 0 0 0 0 0 0 8940 8940 17880 

43:40:334 0 0 0 0 0 0 10950 10950 21900 

43:40:346 0 0 0 0 0 0 11205 13120 24325 

43:40:348 0 0 0 0 0 10090 10430 10430 30950 

43:40:350 3964 0 0 0 0 0 0 0 3964 
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Номер кадастрового квартала 
Прогноз прироста площади для перспективной многоэтажной жилой застройки, м

2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

43:40:353 0 0 0 0 0 49500 56300 50560 156360 

43:40:362 0 12120 0 0 0 0 0 0 12120 

43:40:381 0 0 0 0 0 12290 0 0 12290 

43:40:382 0 0 0 0 0 0 9870 9870 19740 

43:40:383 0 0 0 0 0 15200 0 0 15200 

43:40:384 0 0 0 0 0 0 5620 5620 11240 

43:40:385 0 0 0 0 0 8780 17310 22360 48450 

43:40:387 3273 2460 0 0 0 0 0 0 5733 

43:40:388 0 0 0 0 0 0 5620 5620 11240 

43:40:389 0 8774 0 0 0 0 0 0 8774 

43:40:400 17825 775 0 0 0 0 0 0 18600 

43:40:581 0 0 0 0 0 14870 18900 20900 54670 

43:40:586 0 0 0 0 0 7300 0 0 7300 

43:40:587 27936 12889 29928 12889 31029 20364 0 0 135035 

43:40:599 0 0 0 0 0 1245 0 0 1245 

43:40:600 0 3209 0 0 0 0 0 0 3209 

43:40:613 0 0 0 0 4325 0 0 0 4325 

43:40:615 0 0 0 0 0 24400 0 0 24400 

43:40:627 0 0 0 0 0 12200 0 0 12200 

43:40:3600 1606 0 0 0 0 0 0 0 1606 

Итого по кварталу: 68710 60775 53222 12889 69554 207869 183758 188083 844860 

Нововятский район 

43:40:713 0 0 4635 1236 1236 0 0 0 7107 

43:40:735 0 2253 7420 0 3056 0 0 0 12729 

43:40:748 0 0 0 0 0 0 5800 4950 10750 
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Номер кадастрового квартала 
Прогноз прироста площади для перспективной многоэтажной жилой застройки, м

2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

43:40:753 0 0 0 0 7083 0 0 0 7083 

43:40:758 0 0 2827 0 0 0 0 0 2827 

43:40:766 0 0 0 0 0 10670 0 0 10670 

43:40:867 0 0 0 0 1254 0 0 0 1254 

43:40:3010 0 0 0 0 12895 0 0 0 12895 

Итого по кварталу: 0 2253 14882 1236 25524 10670 5800 4950 65315 
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Таблица П1.2 

Номер кадастрового квартала 
Прогноз прироста площади для перспективной индивидуальной жилой застройки, м

2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

Октябрьский район 

43:40:2211 0 0 0 2700 0 0 0 0 2700 

43:40:2213 0 1200 0 0 0 0 0 0 1200 

43:40:2215 0 0 0 0 0 2200 5000 2730 9930 

43:40:2445 600 0 0 0 0 0 0 0 600 

43:40:2446 300 0 0 0 0 0 0 0 300 

43:40:2503 0 0 0 0 0 0 3000 3000 6000 

43:40:3308 0 0 0 0 0 2700 0 0 2700 

43:40:3400 0 0 0 0 0 3000 0 0 3000 

43:40:3411 0 0 0 0 0 6750 0 0 6750 

43:40:3414 0 0 0 0 0 0 2250 2250 4500 

Итого по кварталу: 900 1200 0 2700 0 14650 10250 7980 37680 

Ленинский район 

43:40:541 0 0 0 0 0 15000 20000 10000 45000 

43:40:1029 0 0 0 0 0 20000 20000 23000 63000 

43:40:2005 0 0 0 0 0 2250 3000 2300 7550 

43:40:2617 0 0 0 0 0 2400 0 0 2400 

43:40:2830 0 0 0 0 0 0 1800 1800 3600 

43:40:2902 0 0 0 0 0 5250 0 0 5250 

43:40:2903 0 0 0 0 0 0 6000 6000 12000 

43:40:3014 1500 1500 1050 0 0 0 0 0 4050 

43:40:3904 0 0 0 0 0 0 4050 4050 8100 

Итого по кварталу: 1500 1500 1050 0 0 44900 54850 47150 150950 
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Номер кадастрового квартала 
Прогноз прироста площади для перспективной индивидуальной жилой застройки, м

2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

Первомайский район 

43:40:562 450 0 0 0 0 0 0 0 450 

43:40:605 0 0 1200 0 0 0 0 0 1200 

43:40:606 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000 

43:40:610 0 0 450 0 0 0 0 0 450 

43:40:615 0 0 1500 0 0 0 0 0 1500 

43:40:623 0 450 0 0 0 0 0 0 450 

43:40:625 750 1050 0 0 0 0 0 0 1800 

43:40:635 0 0 0 0 8696 0 0 0 8696 

43:40:1202 750 0 0 0 0 0 0 0 750 

43:40:1204 0 0 1200 0 0 0 0 0 1200 

43:40:1206 0 0 0 600 0 0 0 0 600 

43:40:3611 1500 2100 900 0 0 3000 0 0 7500 

Итого по кварталу: 3450 3600 5250 3600 8696 3000 0 0 27596 

Нововятский район 

43:40:739 0 0 0 0 0 2000 5500 5600 13100 

43:40:884 0 0 0 0 0 2700 0 0 2700 

43:40:2847 0 0 0 0 0 0 3450 3450 6900 

Итого по кварталу: 0 0 0 0 0 4700 8950 9050 22700 
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Таблица П1.3 

Номер кадастрового  
квартала 

Прогноз прироста площади для перспективной общественной застройки, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

Октябрьский район 

43:40:20 0 0 0 1134 0 0 0 0 1134 

43:40:26 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000 

43:40:30 1078 0 0 0 0 0 0 0 1078 

43:40:58 5349 0 0 0 0 0 0 0 5349 

43:40:70 0 0 0 5600 0 2900 2200 3400 14100 

43:40:103 0 0 1344 0 0 0 0 0 1344 

43:40:106 0 0 300 0 800 0 0 0 1100 

43:40:107 600 0 0 0 0 0 0 0 600 

43:40:112 0 0 600 0 0 0 0 0 600 

43:40:126 0 0 0 1500 0 0 0 0 1500 

43:40:226 0 0 0 0 0 4840 0 0 4840 

43:40:227 0 0 0 0 0 3040 0 0 3040 

43:40:228 0 0 0 0 0 4300 0 0 4300 

43:40:233 0 0 0 0 0 0 3000 3000 6000 

43:40:246 0 0 0 0 0 0 3400 2900 6300 

43:40:270 0 0 599 0 0 0 0 0 599 

43:40:290 0 33072 0 0 0 0 0 0 33072 

43:40:1000 0 0 670 0 0 0 0 0 670 

43:40:2213 0 0 0 0 0 2750 2080 2080 6910 

43:40:2506 0 0 0 0 0 1900 2800 1900 6600 

Итого по кварталу: 7027 33072 4513 8234 800 19730 13480 13280 100136 
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Номер кадастрового  
квартала 

Прогноз прироста площади для перспективной общественной застройки, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

Ленинский район 

43:40:129 0 0 0 0 0 600 0 0 600 

43:40:135 0 0 0 600 0 0 0 0 600 

43:40:150 0 0 1680 0 0 0 0 0 1680 

43:40:151 0 0 0 0 0 15500 8900 8900 33300 

43:40:153 0 0 9628 0 0 10300 0 0 19928 

43:40:156 2981 0 0 2150 0 0 0 0 5131 

43:40:173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43:40:177 0 0 896 0 0 0 0 0 896 

43:40:179 0 0 0 0 0 1002 6200 16300 23502 

43:40:335 0 0 0 0 0 0 1892 3360 5252 

43:40:340 0 0 1100 2300 0 0 0 0 3400 

43:40:365 0 0 0 0 0 1140 0 0 1140 

43:40:367 0 2000 3755 0 0 5258 0 0 11013 

43:40:372 0 500 1000 0 500 0 0 0 2000 

43:40:374 0 0 3150 3120 0 0 0 0 6270 

43:40:379 0 0 0 0 0 2507 0 0 2507 

43:40:396 0 0 0 0 0 1620 0 0 1620 

43:40:403 0 0 0 0 0 2640 0 0 2640 

43:40:413 1270 0 0 0 0 0 0 0 1270 

43:40:416 1400 0 0 0 0 0 0 0 1400 

43:40:423 0 0 500 0 0 0 0 0 500 

43:40:425 1104 0 0 0 0 0 0 0 1104 

43:40:429 0 0 0 0 0 650 3520 3800 7970 

43:40:440 0 0 0 0 0 2000 0 0 2000 
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Номер кадастрового  
квартала 

Прогноз прироста площади для перспективной общественной застройки, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

43:40:441 202 0 763 0 0 0 0 0 965 

43:40:443 0 0 0 0 0 390 1190 1130 2710 

43:40:455 0 0 0 0 1200 0 0 0 1200 

43:40:459 400 0 0 400 0 0 0 0 800 

43:40:468 3700 2500 0 1976 0 0 0 0 8176 

43:40:511 0 0 0 0 0 408 1460 1460 3328 

43:40:514 0 0 0 0 0 1360 2020 2020 5400 

43:40:515 900 2000 3000 1000 500 2000 2000 4000 15400 

43:40:534 0 0 0 0 0 5600 0 0 5600 

43:40:541 0 0 0 0 0 0 10000 13000 23000 

43:40:552 0 0 0 0 0 6700 0 0 6700 

43:40:1028 500 600 520 1020 0 11200 8630 9000 31470 

43:40:1045 0 1580 0 0 0 0 0 0 1580 

43:40:2020 0 0 0 0 0 670 0 0 670 

43:40:2036 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000 

43:40:2606 1240 1230 1874 330 0 0 0 0 4674 

43:40:2607 1400 0 0 0 0 0 0 0 1400 

43:40:2610 0 0 0 1120 0 0 0 0 1120 

43:40:2620 0 0 1183 0 0 0 0 0 1183 

43:40:3800 0 0 0 0 0 0 2000 2000 4000 

Итого по кварталу: 15097 10410 29049 14016 2200 72545 47812 64970 256099 

Первомайский район 

43:40:193 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000 

43:40:194 0 0 0 1008 0 0 0 0 1008 

43:40:202 0 0 0 0 0 1100 0 0 1100 
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Номер кадастрового  
квартала 

Прогноз прироста площади для перспективной общественной застройки, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

43:40:203 0 0 0 0 0 3730 0 0 3730 

43:40:206 0 500 0 0 0 0 0 0 500 

43:40:215 0 0 0 0 0 62630 90020 90020 242670 

43:40:244 600 261 472 0 0 0 0 0 1333 

43:40:256 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000 

43:40:276 0 1680 0 0 0 0 0 0 1680 

43:40:321 112 0 0 0 0 0 0 0 112 

43:40:323 0 0 0 0 0 0 1720 1720 3440 

43:40:324 0 0 0 0 0 0 2753 1653 4406 

43:40:327 0 0 0 0 0 0 2340 3260 5600 

43:40:328 164 55 0 0 0 0 0 0 219 

43:40:330 0 0 0 0 0 2070 0 0 2070 

43:40:331 0 0 0 0 0 0 1072 603 1675 

43:40:334 0 0 0 0 0 0 2490 0 2490 

43:40:346 0 0 0 0 0 0 2605 2980 5585 

43:40:348 0 0 0 0 0 1250 870 870 2990 

43:40:350 400 0 0 0 0 0 0 0 400 

43:40:353 0 0 0 0 0 3500 2700 1440 7640 

43:40:381 0 0 0 0 0 3390 0 0 3390 

43:40:382 0 0 0 0 0 0 1560 1560 3120 

43:40:384 0 0 0 0 0 0 650 850 1500 

43:40:385 0 0 0 0 0 1310 2795 1510 5615 

43:40:388 0 0 0 0 0 0 652 652 1304 

43:40:406 0 0 0 0 0 5600 8512 9500 23612 

43:40:581 0 0 0 0 0 590 2600 1600 4790 



97 

Номер кадастрового  
квартала 

Прогноз прироста площади для перспективной общественной застройки, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

43:40:582 0 0 920 671 0 0 0 0 1591 

43:40:584 0 400 0 0 0 0 0 0 400 

43:40:586 0 0 0 0 0 1600 0 0 1600 

43:40:587 0 0 2500 0 700 2600 0 0 5800 

43:40:591 1120 0 0 0 0 0 0 0 1120 

43:40:596 0 0 0 0 0 1200 0 0 1200 

43:40:599 988 0 0 0 0 0 0 0 988 

43:40:600 0 1150 0 0 0 0 0 0 1150 

43:40:627 2913 0 0 0 0 0 0 0 2913 

43:40:3653 0 0 0 929 0 0 0 0 929 

Итого по кварталу: 6297 4046 3892 2608 2700 90570 123339 118218 351670 

Нововятский район 

43:40:715 0 0 0 1344 0 0 0 0 1344 

43:40:748 0 0 0 0 0 0 900 1800 2700 

43:40:758 0 0 283 0 0 0 0 0 283 

43:40:766 0 0 0 0 0 1650 0 0 1650 

43:40:3010 0 0 0 0 500 0 0 0 500 

Итого по кварталу: 0 0 283 1344 500 1650 900 1800 6477 
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Таблица П1.4 

Номер кадастрового 
 квартала 

Прогноз прироста площади для перспективной производственной застройки, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

Октябрьский район 

43:40:60 0 0 0 0 0 0 0 13000 13000 

Итого по кварталу: 0 0 0 0 0 0 0 13000 13000 

Ленинский район 

43:40:293 0 0 0 0 0 12010 8200 0 20210 

43:40:1037 0 0 0 0 0 0 0 8300 8300 

Итого по кварталу: 0 0 0 0 0 12010 8200 8300 28510 

Первомайский район 

43:40:600 4032 0 0 0 0 0 0 0 4032 

Итого по кварталу: 4032 0 0 0 0 0 0 0 4032 

Нововятский район 

– 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по кварталу: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица П1.5 

Номер кадастрового квартала 
Прогноз прироста тепловых нагрузок для перспективной многоэтажной жилой застройки, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

Октябрьский район 

43:40:20 0 0 0 0,637 0 0 0 0 0,637 

43:40:26 0 0,1735 0,1303 0 0,25 0 0 0 0,5538 

43:40:30 0,6225 0 0 0 0 0 0 0 0,6225 

43:40:44 0,3639 0,4157 0 0 0 0 0 0 0,7796 

43:40:49 0 0,3233 0 0 0 0 0 0 0,3233 

43:40:58 0,2707 0 0,5861 0 0 0 0 0 0,8568 

43:40:59 0 0,4339 0 0,5861 0,3174 0 0 0 1,3374 

43:40:70 0,2101 0,1146 0,1185 0,1144 0 2,2994 1,7699 1,5403 6,1672 

43:40:106 0 0 0,4825 0 0,3986 0 0 0 0,8811 

43:40:107 0,764 0 0 0 0 0 0 0 0,764 

43:40:112 0 0 0,7177 0 0 0 0 0 0,7177 

43:40:123 0,0381 0 0 0 0 0 0 0 0,0381 

43:40:126 0 0 0 0,873 0 0 0 0 0,873 

43:40:225 0 0,3078 0 0 0 0 0 0 0,3078 

43:40:226 0 0 0 0 0 0,6086 0 0 0,6086 

43:40:227 0 0 0 0 0 0,3851 0,2058 0 0,5909 

43:40:228 0 0 0 0 0 0,9294 0 0,2703 1,1997 

43:40:233 0 0 0 0 0 0,3698 0,3888 0,3518 1,1104 

43:40:246 0 0 0 0 0 0 0,3177 0,3362 0,6539 

43:40:270 0 0 0,4142 0 0 0 0 0 0,4142 

43:40:290 0 1,1837 0 0,3283 0 0 0 0 1,512 

43:40:1110 0,4679 0,3854 0 0 0 0,2407 0 0 1,094 

43:40:2200 0 0,1094 0 0 0,1417 0 0 0 0,2511 
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Номер кадастрового квартала 
Прогноз прироста тепловых нагрузок для перспективной многоэтажной жилой застройки, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

43:40:2213 0 0 0 0 0 1,1867 1,7922 1,7922 4,7711 

43:40:2412 0 0 0 0 0 0 0,3939 0,431 0,8249 

43:40:2506 0 0 0 0 1,0471 1,783 3,9325 3,9287 10,6913 

43:40:3202 0 0,1027 0 0 0 0 0 0 0,1027 

43:40:3211 0 0 0 0 0 0,2407 0 0 0,2407 

Итого по кварталу: 2,7372 3,55 2,4493 2,5388 2,1548 8,0434 8,8008 8,6505 38,9248 

Ленинский район 

43:40:129 0 0 0 0 0 0,488 0 0 0,488 

43:40:135 0 0 0 0,7137 0 0 0 0 0,7137 

43:40:151 0 0 0 0 0 1,6811 1,3367 1,5959 4,6137 

43:40:153 0 0 0 0 0 1,1553 0 0 1,1553 

43:40:156 0 0 0 0,3247 0 0 0 0 0,3247 

43:40:157 0,0401 0 0 0 0,0515 0 0 0 0,0916 

43:40:179 0 0 0 0 0 0 1,2626 0,885 2,1476 

43:40:309 0 0 0 0 0 0,0714 0 0 0,0714 

43:40:335 0 0 0 0 0 0,1579 0,3711 0,4088 0,9378 

43:40:340 0 0 0,4323 0,803 0 0 0 0 1,2353 

43:40:365 0 0 0 0 0 0,0407 0 0 0,0407 

43:40:367 0,0578 1,0918 0,73 0 0 1,0245 0 0 2,9041 

43:40:369 0,2006 0 0 0 0 0 0 0 0,2006 

43:40:372 0,2333 0,7578 1,2427 0,2333 0,6241 0 0 0 3,0912 

43:40:379 0 0 0 0 0 0,3089 0 0 0,3089 

43:40:396 0 0 0 0 0 0,2718 0 0 0,2718 

43:40:403 0 0 0 0 0 0,3169 0 0 0,3169 

43:40:409 0 0 0 0 0,2515 0 0 0 0,2515 
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Номер кадастрового квартала 
Прогноз прироста тепловых нагрузок для перспективной многоэтажной жилой застройки, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

43:40:413 0,8289 0 0 0 0 0 0 0 0,8289 

43:40:416 1,5553 0 0 0 0 0 0 0 1,5553 

43:40:423 0,3763 0,2417 0,5858 0 0 0 0 0 1,2038 

43:40:425 0,9493 0 0 0 0 0 0 0 0,9493 

43:40:429 0 0 0 0 0 1,0146 1,3515 1,4701 3,8362 

43:40:440 0 0 0 0 0 1,0794 0 0 1,0794 

43:40:441 0,31 0 0,3625 0,4097 0,2203 0 0 0 1,3025 

43:40:443 0 0 0 0 0 0,2099 0,3299 0,4099 0,9497 

43:40:455 0,1744 0 0 0 0,6515 0 0 0 0,8259 

43:40:459 1,0401 0,4872 0,4872 1,2538 0 0 0 0 3,2683 

43:40:460 0 0 0,0728 0 0 0 0 0 0,0728 

43:40:468 1,4816 0,8665 0 0,9576 0 0 0 0 3,3057 

43:40:500 0 0 0 0 0 0,2488 0 0 0,2488 

43:40:507 0 0 0 0 0 0,0415 0 0 0,0415 

43:40:511 0 0 0 0 0 0,2081 0,2681 0,2681 0,7443 

43:40:514 0 0 0 0 0 0,4769 0,9298 0,9298 2,3365 

43:40:515 0 0,7313 1,4016 1,1495 0,8866 2,4516 2,5179 2,629 11,7675 

43:40:531 0 0 0 0 0 0,0496 0 0 0,0496 

43:40:541 0 0 0 0 1,6892 0,8517 0,9257 0,9257 4,3923 

43:40:1028 1,0532 0,7648 0,4046 1,6272 0 4,536 6,8267 7,0724 22,2849 

43:40:2036 0 0 0 0 0 0,1926 0 0 0,1926 

43:40:3800 0 0 0 0 0 0 0,9998 0,9998 1,9996 

Итого по кварталу: 8,3009 4,9411 5,7195 7,4725 4,3747 16,8772 17,1198 17,5945 82,4002 
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Номер кадастрового квартала 
Прогноз прироста тепловых нагрузок для перспективной многоэтажной жилой застройки, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

Первомайский район 

43:40:193 0 0 0 0 0,8787 0 0 0 0,8787 

43:40:206 0 0,5599 0 0 0 0 0 0 0,5599 

43:40:244 0,5849 0,1128 0,3264 0 0 0 0 0 1,0241 

43:40:256 0 0 0 0 0,5986 0 0 0 0,5986 

43:40:258 0 0 0,6799 0 0 0 0 0 0,6799 

43:40:320 0 0 0 0 0 0,1818 0 0 0,1818 

43:40:321 0,0175 0,0497 0 0 0 0 0 0 0,0672 

43:40:323 0 0 0 0 0 0 0,3003 0,3374 0,6377 

43:40:324 0,0929 0 0 0 0 0,1335 0,2763 0,28 0,7827 

43:40:326 0 0,1384 0 0 0 0 0 0 0,1384 

43:40:327 0 0 0 0 0 0,2123 0,4829 0,4829 1,1781 

43:40:328 0,0446 0,0269 0 0 0 0 0 0 0,0715 

43:40:330 0 0 0 0 0 0,6435 0 0 0,6435 

43:40:331 0 0 0 0 0 0 0,3311 0,3311 0,6622 

43:40:334 0 0 0 0 0 0 0,4055 0,4055 0,811 

43:40:346 0 0 0 0 0 0 0,4149 0,4858 0,9007 

43:40:348 0 0 0 0 0 0,3736 0,3862 0,3862 1,146 

43:40:350 0,2079 0 0 0 0 0 0 0 0,2079 

43:40:353 0 0 0 0 0 1,8329 2,0847 1,8721 5,7897 

43:40:362 0 0,5235 0 0 0 0 0 0 0,5235 

43:40:381 0 0 0 0 0 0,4551 0 0 0,4551 

43:40:382 0 0 0 0 0 0 0,3655 0,3655 0,731 

43:40:383 0 0 0 0 0 0,5629 0 0 0,5629 

43:40:384 0 0 0 0 0 0 0,2081 0,2081 0,4162 
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Номер кадастрового квартала 
Прогноз прироста тепловых нагрузок для перспективной многоэтажной жилой застройки, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

43:40:385 0 0 0 0 0 0,3251 0,6409 0,828 1,794 

43:40:387 0,1717 0,1063 0 0 0 0 0 0 0,278 

43:40:388 0 0 0 0 0 0 0,2081 0,2081 0,4162 

43:40:389 0 0,3791 0 0 0 0 0 0 0,3791 

43:40:400 0,9351 0,0335 0 0 0 0 0 0 0,9686 

43:40:581 0 0 0 0 0 0,5506 0,6999 0,7739 2,0244 

43:40:586 0 0 0 0 0 0,2703 0 0 0,2703 

43:40:587 1,4655 0,6761 1,2929 0,5568 1,3405 0,7541 0 0 6,0859 

43:40:599 0 0 0 0 0 0,0461 0 0 0,0461 

43:40:600 0 0,1386 0 0 0 0 0 0 0,1386 

43:40:613 0 0 0 0 0,1869 0 0 0 0,1869 

43:40:615 0 0 0 0 0 0,9032 0 0 0,9032 

43:40:627 0 0 0 0 0 0,4516 0 0 0,4516 

43:40:3600 0,0842 0 0 0 0 0 0 0 0,0842 

Итого по кварталу: 3,6043 2,7448 2,2992 0,5568 3,0047 7,6966 6,8044 6,9646 33,6754 

Нововятский район 

43:40:713 0 0 0,2002 0,0534 0,0534 0 0 0 0,307 

43:40:735 0 0,0974 0,3206 0 0,132 0 0 0 0,55 

43:40:748 0 0 0 0 0 0 0,2147 0,1833 0,398 

43:40:753 0 0 0 0 0,3059 0 0 0 0,3059 

43:40:758 0 0 0,1222 0 0 0 0 0 0,1222 

43:40:766 0 0 0 0 0 0,3951 0 0 0,3951 

43:40:867 0 0 0 0 0,0542 0 0 0 0,0542 

43:40:3010 0 0 0 0 0,557 0 0 0 0,557 

43:40:4005 0 0 0 0 0,6635 0 0 0 0,6635 

Итого по кварталу: 0 0,0974 0,643 0,0534 1,1025 0,3951 0,2147 0,1833 2,6894 
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Таблица П1.6 

Номер кадастрового 
 квартала 

Прогноз прироста тепловых нагрузок для перспективной индивидуальной жилой застройки, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

Октябрьский район 

43:40:2211 0 0 0 0,1646 0 0 0 0 0,1646 

43:40:2213 0 0,0732 0 0 0 0 0 0 0,0732 

43:40:2215 0 0 0 0 0 0,115 0,2612 0,1426 0,5188 

43:40:2445 0,0444 0 0 0 0 0 0 0 0,0444 

43:40:2446 0,0222 0 0 0 0 0 0 0 0,0222 

43:40:2503 0 0 0 0 0 0 0,1568 0,1568 0,3136 

43:40:3308 0 0 0 0 0 0,1411 0 0 0,1411 

43:40:3400 0 0 0 0 0 0,1568 0 0 0,1568 

43:40:3411 0 0 0 0 0 0,3528 0 0 0,3528 

43:40:2211 0 0 0 0 0 0 0,1176 0,1176 0,2352 

Итого по кварталу: 0,0666 0,0732 0 0,1646 0 0,7657 0,5356 0,417 2,0227 

Ленинский район 

43:40:541 0 0 0 0 0 0,7838 1,0452 0,5226 2,3516 

43:40:1029 0 0 0 0 0 1,0452 1,0452 1,2019 3,2923 

43:40:2005 0 0 0 0 0 0,1176 0,1568 0,1201 0,3945 

43:40:2617 0 0 0 0 0 0,1254 0 0 0,1254 

43:40:2830 0 0 0 0 0 0 0,094 0,094 0,188 

43:40:2902 0 0 0 0 0 0,2743 0 0 0,2743 

43:40:2903 0 0 0 0 0 0 0,3136 0,3136 0,6272 

43:40:3014 0,111 0,0914 0,064 0 0 0 0 0 0,2664 

43:40:3904 0 0 0 0 0 0 0,2116 0,2116 0,4232 

Итого по кварталу: 0,111 0,0914 0,064 0 0 2,3463 2,8664 2,4638 7,9429 
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Номер кадастрового 
 квартала 

Прогноз прироста тепловых нагрузок для перспективной индивидуальной жилой застройки, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

Первомайский район 

43:40:562 0,0334 0 0 0 0 0 0 0 0,0334 

43:40:605 0 0 0,0732 0 0 0 0 0 0,0732 

43:40:606 0 0 0 0,1829 0 0 0 0 0,1829 

43:40:610 0 0 0,0274 0 0 0 0 0 0,0274 

43:40:615 0 0 0,0914 0 0 0 0 0 0,0914 

43:40:623 0 0,0274 0 0 0 0 0 0 0,0274 

43:40:625 0,0555 0,064 0 0 0 0 0 0 0,1195 

43:40:635 0 0 0 0 0,5302 0 0 0 0,5302 

43:40:1202 0,0555 0 0 0 0 0 0 0 0,0555 

43:40:1204 0 0 0,0732 0 0 0 0 0 0,0732 

43:40:1206 0 0 0 0,0365 0 0 0 0 0,0365 

43:40:3611 0,111 0,128 0,0549 0 0 0,1568 0 0 0,4507 

Итого по кварталу: 0,2554 0,2194 0,3201 0,2194 0,5302 0,1568 0 0 1,7013 

Нововятский район 

43:40:739 0 0 0 0 0 0,1046 0,2875 0,2926 0,6847 

43:40:884 0 0 0 0 0 0,1411 0 0 0,1411 

43:40:2847 0 0 0 0 0 0 0,1803 0,1803 0,3606 

Итого по кварталу: 0 0 0 0 0 0,2457 0,4678 0,4729 1,1864 
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Таблица П1.7 

Номер кадастрового 
 квартала 

Прогноз прироста тепловых нагрузок для перспективной общественной застройки, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

Октябрьский район 

43:40:20 0 0 0 0,0675 0 0 0 0 0,0675 

43:40:26 0 0 0,0595 0 0 0 0 0 0,0595 

43:40:30 0,0779 0 0 0 0 0 0 0 0,0779 

43:40:58 0,3864 0 0 0 0 0 0 0 0,3864 

43:40:70 0 0 0 0,3332 0 0,1479 0,1122 0,1734 0,7667 

43:40:103 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0,08 

43:40:106 0 0 0,0179 0 0,0476 0 0 0 0,0655 

43:40:107 0,0434 0 0 0 0 0 0 0 0,0434 

43:40:112 0 0 0,0357 0 0 0 0 0 0,0357 

43:40:126 0 0 0 0,0893 0 0 0 0 0,0893 

43:40:226 0 0 0 0 0 0,247 0 0 0,247 

43:40:227 0 0 0 0 0 0,155 0 0 0,155 

43:40:228 0 0 0 0 0 0,2193 0 0 0,2193 

43:40:233 0 0 0 0 0 0 0,153 0,153 0,306 

43:40:246 0 0 0 0 0 0 0,1734 0,1479 0,3213 

43:40:270 0 0 0,0356 0 0 0 0 0 0,0356 

43:40:290 0 1,9678 0 0 0 0 0 0 1,9678 

43:40:1000 0 0 0,0398 0 0 0 0 0 0,0398 

43:40:2213 0 0 0 0 0 0,1403 0,106 0,106 0,3523 

43:40:2506 0 0 0 0 0 0,0969 0,1428 0,0969 0,3366 

Итого по кварталу: 0,5077 1,9678 0,2685 0,49 0,0476 1,0064 0,6874 0,6772 5,6526 
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Номер кадастрового 
 квартала 

Прогноз прироста тепловых нагрузок для перспективной общественной застройки, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

Ленинский район 

43:40:129 0 0 0 0 0 0,0306 0 0 0,0306 

43:40:135 0 0 0 0,0357 0 0 0 0 0,0357 

43:40:150 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 

43:40:151 0 0 0 0 0 0,7905 0,4539 0,4539 1,6983 

43:40:153 0 0 0,5729 0 0 0,5253 0 0 1,0982 

43:40:156 0,2154 0 0 0,1279 0 0 0 0 0,3433 

43:40:177 0 0 0,0533 0 0 0 0 0 0,0533 

43:40:179 0 0 0 0 0 0,0511 0,3162 0,8313 1,1986 

43:40:335 0 0 0 0 0 0 0,0965 0,1714 0,2679 

43:40:340 0 0 0,0655 0,1369 0 0 0 0 0,2024 

43:40:365 0 0 0 0 0 0,0581 0 0 0,0581 

43:40:367 0 0,1445 0,2233 0 0 0,2681 0 0 0,6359 

43:40:372 0 0,0361 0,0659 0 0,0298 0 0 0 0,1318 

43:40:374 0 0 0,1874 0,1856 0 0 0 0 0,373 

43:40:379 0 0 0 0 0 0,1278 0 0 0,1278 

43:40:396 0 0 0 0 0 0,0827 0 0 0,0827 

43:40:403 0 0 0 0 0 0,1346 0 0 0,1346 

43:40:413 0,0918 0 0 0 0 0 0 0 0,0918 

43:40:416 0,1012 0 0 0 0 0 0 0 0,1012 

43:40:423 0 0 0,0298 0 0 0 0 0 0,0298 

43:40:425 0,0798 0 0 0 0 0 0 0 0,0798 

43:40:429 0 0 0 0 0 0,0332 0,1796 0,1938 0,4066 

43:40:440 0 0 0 0 0 0,102 0 0 0,102 

43:40:441 0,0146 0 0,0454 0 0 0 0 0 0,06 
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Номер кадастрового 
 квартала 

Прогноз прироста тепловых нагрузок для перспективной общественной застройки, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

43:40:443 0 0 0 0 0 0,0199 0,0607 0,0576 0,1382 

43:40:455 0 0 0 0 0,0714 0 0 0 0,0714 

43:40:459 0,0289 0 0 0,0238 0 0 0 0 0,0527 

43:40:468 0,2673 0,1488 0 0,1176 0 0 0 0 0,5337 

43:40:511 0 0 0 0 0 0,0208 0,0745 0,0745 0,1698 

43:40:514 0 0 0 0 0 0,0694 0,1031 0,1031 0,2756 

43:40:515 0,065 0,119 0,1913 0,0595 0,0298 0,102 0,102 0,204 0,8726 

43:40:534 0 0 0 0 0 0,2856 0 0 0,2856 

43:40:541 0 0 0 0 0 0 0,51 0,663 1,173 

43:40:552 0 0 0 0 0 0,3417 0 0 0,3417 

43:40:1028 0,0361 0,0357 0,0309 0,0607 0 0,5712 0,4401 0,459 1,6337 

43:40:1045 0 0,094 0 0 0 0 0 0 0,094 

43:40:2020 0 0 0 0 0 0,0342 0 0 0,0342 

43:40:2036 0 0 0 0 0 0,051 0 0 0,051 

43:40:2606 0,0896 0,0732 0,1115 0,0197 0 0 0 0 0,294 

43:40:2607 0,1012 0 0 0 0 0 0 0 0,1012 

43:40:2610 0 0 0 0,0666 0 0 0 0 0,0666 

43:40:2620 0 0 0,0703 0 0 0 0 0 0,0703 

43:40:3800 0 0 0 0 0 0 0,102 0,102 0,204 

Итого по кварталу: 1,0909 0,6513 1,7475 0,834 0,131 3,6998 2,4386 3,3136 13,9067 

Первомайский район 

43:40:193 0 0 0 0 0,0595 0 0 0 0,0595 

43:40:194 0 0 0 0,0599 0 0 0 0 0,0599 

43:40:202 0 0 0 0 0 0,0561 0 0 0,0561 

43:40:203 0 0 0 0 0 0,1902 0 0 0,1902 
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Номер кадастрового 
 квартала 

Прогноз прироста тепловых нагрузок для перспективной общественной застройки, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

43:40:206 0 0,0298 0 0 0 0 0 0 0,0298 

43:40:215 0 0 0 0 0 3,1941 4,5911 4,5911 12,3763 

43:40:244 0,0434 0,0155 0,0281 0 0 0 0 0 0,087 

43:40:256 0 0 0 0 0,0595 0 0 0 0,0595 

43:40:276 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 

43:40:321 0,0081 0 0 0 0 0 0 0 0,0081 

43:40:323 0 0 0 0 0 0 0,0878 0,0878 0,1756 

43:40:324 0 0 0 0 0 0 0,1404 0,0843 0,2247 

43:40:327 0 0 0 0 0 0 0,1193 0,1663 0,2856 

43:40:328 0,0119 0,0033 0 0 0 0 0 0 0,0152 

43:40:330 0 0 0 0 0 0,1056 0 0 0,1056 

43:40:331 0 0 0 0 0 0 0,0547 0,0307 0,0854 

43:40:334 0 0 0 0 0 0 0,127 0 0,127 

43:40:346 0 0 0 0 0 0 0,1328 0,1519 0,2847 

43:40:348 0 0 0 0 0 0,0638 0,0444 0,0444 0,1526 

43:40:350 0,0289 0 0 0 0 0 0 0 0,0289 

43:40:353 0 0 0 0 0 0,1785 0,1377 0,0734 0,3896 

43:40:381 0 0 0 0 0 0,1729 0 0 0,1729 

43:40:382 0 0 0 0 0 0 0,0796 0,0796 0,1592 

43:40:384 0 0 0 0 0 0 0,0332 0,0434 0,0766 

43:40:385 0 0 0 0 0 0,0668 0,1426 0,077 0,2864 

43:40:388 0 0 0 0 0 0 0,0333 0,0333 0,0666 

43:40:406 0 0 0 0 0 0,2856 0,4341 0,4845 1,2042 

43:40:581 0 0 0 0 0 0,0301 0,1326 0,0816 0,2443 

43:40:582 0 0 0,0547 0,04 0 0 0 0 0,0947 
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Номер кадастрового 
 квартала 

Прогноз прироста тепловых нагрузок для перспективной общественной застройки, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

43:40:584 0 0,0238 0 0 0 0 0 0 0,0238 

43:40:586 0 0 0 0 0 0,0816 0 0 0,0816 

43:40:587 0 0 0,1488 0 0,0417 0,1326 0 0 0,3231 

43:40:591 0,081 0 0 0 0 0 0 0 0,081 

43:40:596 0 0 0 0 0 0,0612 0 0 0,0612 

43:40:599 0,0714 0 0 0 0 0 0 0 0,0714 

43:40:600 0 0,0684 0 0 0 0 0 0 0,0684 

43:40:627 0,2105 0 0 0 0 0 0 0 0,2105 

43:40:3653 0 0 0 0,0553 0 0 0 0 0,0553 

Итого по кварталу: 0,4552 0,2408 0,2316 0,1552 0,1607 4,6191 6,2906 6,0293 18,1825 

Нововятский район 

43:40:715 0 0 0 0,08 0 0 0 0 0,08 

43:40:748 0 0 0 0 0 0 0,0459 0,0918 0,1377 

43:40:758 0 0 0,0168 0 0 0 0 0 0,0168 

43:40:766 0 0 0 0 0 0,0842 0 0 0,0842 

43:40:3010 0 0 0 0 0,0298 0 0 0 0,0298 

Итого по кварталу: 0 0 0,0168 0,08 0,0298 0,0842 0,0459 0,0918 0,3485 
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Таблица П1.8 

Номер кадастрового  
квартала 

Прогноз прироста тепловых нагрузок для перспективной производственной застройки, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

Октябрьский район 

43:40:60 0 0 0 0 0 0 0 0,663 0,663 

Итого по кварталу: 0 0 0 0 0 0 0 0,663 0,663 

Ленинский район 

43:40:293 0 0 0 0 0 0,6125 0,4182 0 1,0307 

43:40:1037 0 0 0 0 0 0 0 0,4233 0,4233 

Итого по кварталу: 0 0 0 0 0 0,6125 0,4182 0,4233 1,454 

Первомайский район 

43:40:600 0,2913 0 0 0 0 0 0 0 0,2913 

Итого по кварталу: 0,2913 0 0 0 0 0 0 0 0,2913 

Нововятский район 

– 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по кварталу: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 2  
Прогноз сноса зданий в МО г. Киров за расчётный период 

Общий прогноз убыли площади и тепловой нагрузки вследствие сноса существующих зданий в МО г. Киров по кадастровым кварталам 

представлены в таблицах П2.1 и П2.2 соответственно.  

Таблица П2.1 

Номер кадастрового 
 квартала 

Прогноз убыли площади застройки вследствие сноса зданий, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

Октябрьский район 

43:40:107 200 0 0 0 0 0 0 0 200 

43:40:226 0 0 0 0 0 1140 0 0 1140 

43:40:227 0 0 0 0 0 0 1300 0 1300 

43:40:228 0 0 0 0 0 6100 0 1100 7200 

43:40:233 0 0 0 0 0 2410 3520 3100 9030 

43:40:246 0 0 0 0 0 0 2450 2150 4600 

43:40:290 0 0 0 2800 0 0 0 0 2800 

43:40:2412 0 0 0 0 0 0 2200 1900 4100 

Итого по кварталу: 200 0 0 2800 0 9650 9470 8250 30370 

Ленинский район 

43:40:150 0 0 600 0 0 0 0 0 600 

43:40:151 0 0 0 0 0 8700 7900 6400 23000 

43:40:153 0 0 2300 0 0 0 0 0 2300 

43:40:335 0 0 0 0 0 1040 820 700 2560 

43:40:367 0 1900 0 0 0 0 0 0 1900 

43:40:379 0 0 0 0 0 1620 0 0 1620 

43:40:403 0 0 0 0 0 900 0 0 900 

43:40:423 0 0 1200 0 0 0 0 0 1200 

43:40:429 0 0 0 0 0 4800 4500 4350 13650 
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Номер кадастрового 
 квартала 

Прогноз убыли площади застройки вследствие сноса зданий, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

43:40:443 0 0 0 0 0 800 610 550 1960 

43:40:514 0 0 0 0 0 450 470 450 1370 

43:40:531 0 0 0 0 0 110 0 0 110 

Итого по кварталу: 0 1900 4100 0 0 18420 14300 12450 51170 

Первомайский район 

43:40:194 0 0 0 230 0 0 0 0 230 

43:40:258 0 0 1220 0 0 0 0 0 1220 

43:40:276 0 280 0 0 0 0 0 0 280 

43:40:320 0 0 0 0 0 1850 0 0 1850 

43:40:323 0 0 0 0 0 0 2790 2500 5290 

43:40:327 0 0 0 0 0 0 2300 2150 4450 

43:40:330 0 0 0 0 0 3780 0 0 3780 

43:40:331 0 0 0 0 0 0 2530 2300 4830 

43:40:346 0 0 0 0 0 0 2390 2100 4490 

43:40:348 0 0 0 0 0 2300 2500 2250 7050 

43:40:362 0 1400 0 0 0 0 0 0 1400 

43:40:382 0 0 0 0 0 0 2300 1950 4250 

43:40:384 0 0 0 0 0 0 710 700 1410 

43:40:385 0 0 0 0 0 490 700 600 1790 

43:40:406 0 0 0 0 0 0 950 900 1850 

43:40:596 0 0 0 0 0 300 0 0 300 

43:40:627 0 0 0 0 0 740 0 0 740 

Итого по кварталу: 0 1680 1220 230 0 9460 17170 15450 45210 
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Номер кадастрового 
 квартала 

Прогноз убыли площади застройки вследствие сноса зданий, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

Нововятский район 

– 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по кварталу: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица П2.2 

Номер кадастрового кварта-
ла 

Прогноз убыли тепловых нагрузок вследствие сноса зданий, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

Октябрьский район 

107 0,0146 0 0 0 0 0 0 0 0,0146 

226 0 0 0 0 0 0,0974 0 0 0,0974 

227 0 0 0 0 0 0 0,1111 0 0,1111 

228 0 0 0 0 0 0,5214 0 0,094 0,6154 

233 0 0 0 0 0 0,206 0,3009 0,265 0,7719 

246 0 0 0 0 0 0 0,2094 0,1838 0,3932 

290 0 0 0 0,2393 0 0 0 0 0,2393 

2412 0 0 0 0 0 0 0,188 0,1624 0,3504 

Итого по кварталу: 0,0146 0 0 0,2393 0 0,8248 0,8094 0,7052 2,5933 

Ленинский район 

43:40:150 0 0 0,0513 0 0 0 0 0 0,0513 

43:40:151 0 0 0 0 0 0,7436 0,6752 0,547 1,9658 

43:40:153 0 0 0,1966 0 0 0 0 0 0,1966 

43:40:335 0 0 0 0 0 0,0889 0,0701 0,0598 0,2188 

43:40:340 0 0 0,0606 0 0 0 0 0 0,0606 

43:40:367 0 0,1624 0 0 0 0 0 0 0,1624 

43:40:379 0 0 0 0 0 0,1385 0 0 0,1385 

43:40:403 0 0 0 0 0 0,0769 0 0 0,0769 

43:40:423 0 0 0,1026 0 0 0 0 0 0,1026 

43:40:429 0 0 0 0 0 0,4103 0,3846 0,3718 1,1667 

43:40:443 0 0 0 0 0 0,0684 0,0521 0,047 0,1675 

43:40:514 0 0 0 0 0 0,0385 0,0402 0,0385 0,1172 

43:40:531 0 0 0 0 0 0,0094 0 0 0,0094 

Итого по кварталу: 0 0,1624 0,4111 0 0 1,5745 1,2222 1,0641 4,4343 



116 

Номер кадастрового кварта-
ла 

Прогноз убыли тепловых нагрузок вследствие сноса зданий, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

Первомайский район 

43:40:194 0 0 0 0,0197 0 0 0 0 0,0197 

43:40:258 0 0 0,1043 0 0 0 0 0 0,1043 

43:40:276 0 0,0239 0 0 0 0 0 0 0,0239 

43:40:320 0 0 0 0 0 0,1581 0 0 0,1581 

43:40:323 0 0 0 0 0 0 0,2385 0,2137 0,4522 

43:40:327 0 0 0 0 0 0 0,1966 0,1838 0,3804 

43:40:330 0 0 0 0 0 0,3231 0 0 0,3231 

43:40:331 0 0 0 0 0 0 0,2162 0,1966 0,4128 

43:40:346 0 0 0 0 0 0 0,0717 0,1795 0,2512 

43:40:348 0 0 0 0 0 0,1966 0,2137 0,1923 0,6026 

43:40:362 0 0,1197 0 0 0 0 0 0 0,1197 

43:40:382 0 0 0 0 0 0 0,1966 0,1667 0,3633 

43:40:384 0 0 0 0 0 0 0,0607 0,0598 0,1205 

43:40:385 0 0 0 0 0 0,0419 0,0598 0,0513 0,153 

43:40:406 0 0 0 0 0 0 0,0812 0,0769 0,1581 

43:40:596 0 0 0 0 0 0,0256 0 0 0,0256 

43:40:627 0 0 0 0 0 0,0633 0 0 0,0633 

Итого по кварталу: 0 0,1436 0,1043 0,0197 0 0,8086 1,335 1,3206 3,7318 

Нововятский район 

– 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по кварталу: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


