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Раздел 1. Общие положения 
 

В настоящей книги предложены мероприятия строительству, реконструкции и техниче-

скому перевооружения источников тепловой энергии, на основании выполненных балансо-

вых расчетов тепловой мощности и теплоносителя, возможных режимов работы тепловых 

сетей и одобренных вариантов развития системы теплоснабжения г. Киров. 

Основными источниками теплоснабжения в г. Киров являются ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. 

Также в границах города имеется несколько крупных котельных, образующих изолирован-

ные системы теплоснабжения. Небольшие котельные (установленная тепловая мощность 

менее 10 Гкал/ч) частично располагаются внутри зон действия крупных источников тепла, 

а некоторые из них обеспечивают теплом удаленные районы г. Киров. Схема расположения 

Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 представлена на рис. 1.1. Схема расположения источников 

теплоснабжения в г. Киров приведена на рис. 1.2. 

На источниках тепловой энергии г. Киров, работающих в режиме комбинированной вы-

работки электрический и тепловой энергии, выявлены резервы тепловой мощности по дан-

ным базового периода. Как показали результаты балансовых расчетов на конец прогнозиру-

емого периода разработки схемы теплоснабжения, имеющиеся резервы мощности способны 

обеспечить перспективную тепловую нагрузку. Учитывая эти результаты, а также решения, 

изложенные в постановлении Правительства РФ от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах 

и программах перспективного развития электроэнергетики», принято решение не рассмат-

ривать в границах г. Киров вариант строительства новых генерирующих мощностей, рабо-

тающих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

Теплоснабжение части перспективных площадок строительства предполагается осу-

ществлять за счёт индивидуальных источников теплоснабжения. В первую очередь это ка-

сается индивидуальной (малоэтажной) жилой застройки и части общественных и производ-

ственных зданий.  

При определении источников централизованного теплоснабжения для перспективных 

площадок строительства учитывались следующие данные: 

 - выданные технические условия на подключения строящихся зданий к тепловым  

сетям существующих источников теплоснабжения; 

 - планы застройщиков по установке индивидуальных источников теплоснабжения; 

 - близость перспективных площадок строительства к зонам действия существующих 

источников теплоснабжения. 

 - возможность подключения перспективных площадок строительства к тепловым  

сетям существующих источников теплоснабжения исходя из гидравлического расчёта теп-

ловых сетей; 

 - экономическая целесообразность подключения удалённых перспективных площадок 

строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения; 

 - установленная тепловая мощность и планы развития существующих источников  

теплоснабжения (предпочтение отдавалось крупным источникам теплоснабжения с уста-

новленной тепловой мощностью более 10 Гкал/ч)  
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По результатам проведённого анализа для осуществления централизованного тепло-

снабжения перспективных площадок строительства предполагается использовать тепловые 

мощности следующих источников теплоснабжения:  

 - ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 (Кировский филиал ПАО «Т ПЛЮС»); 

 - котельных на балансе ОАО «КТК»; 

 - ведомственных котельных. 

В соответствии с полученными результатами, ниже рассмотрены варианты рекон-

струкции и технического перевооружения перечисленных источников тепловой энергии. 

Кроме того, в Книге приводятся решения по переводу нагрузки части котельных  

на более крупные и эффективные источники и предложения по строительству новых источ-

ников тепла для удаленных площадок перспективного строительства. 

 

 

Рис. 1.1. Схема теплоснабжения Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 

 



7 

 
Рис. 1.2. Схема расположения источников теплоснабжения в г. Киров 
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Раздел 2. Обоснование предлагаемых для реконструкции  
действующих источников тепловой энергии с комбинированной  
выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения  

перспективных приростов тепловых нагрузок 

2.1. Предложения по реконструкции и техническому  
перевооружению оборудования Кировской ТЭЦ-1 

2.1.1. Общая характеристика Кировской ТЭЦ-1 

Установленная электрическая мощность Кировской ТЭЦ-1 – 10,3 МВт. Установленная 

тепловая мощность – 226 Гкал/ч. Суммарная номинальная паропроизводительность котлов 

составляет 330 т/ч (максимальная – 360 т/ч). Отпуск пара производится из противодавления 

турбин и РОУ. К турбинам и РОУ пар поступает от котлов ст. № 5 - 9. Котел ст. № 4 работает 

на сниженных параметрах с подачей пара на коллектор потребителей. Котлы и турбины 

работают в различном сочетании в зависимости от теплопотребления. Режим работы 

насосного оборудования определяется теплофикационными нагрузками. 

Основные характеристики и состав установленного оборудования Кировской ТЭЦ-1 

по тепловой и электрической мощности приведены в табл. 2.1.1 - 2.1.2. 

Таблица 2.1.1 

Наименование  
источника 

Установленная мощность источника  
тепловой и электрической энергии Вид топлива 

(Основное / резервное) Электрическая,  
МВт 

Тепловая, 
Гкал/ч 

Кировская ТЭЦ-1 10,3 226 Природный газ / мазут 

Таблица 2.1.2 

Марка котла 
Количество 

котлов 

Год построй-
ки / ввода 
в экспл. 

Марка турбины 
Количество 

турбин 

Год постройки 
/ ввода 
в экспл. 

ТО-1 1 1945/1947 ПР-5-3,4/1,7/1,0 1 2014/2014 

Е-45 1 1951/1951 Р-5,3-32/3 1 1961/1961 

Е-45 1 1952/1952    

СП-60 1 1940/1960    

БКЗ-375/39 ГМА 1 1985/1986    

БКЗ-375/39 ГМА 1 1985/1986    

 

Состав основного оборудования Кировской ТЭЦ-1: 

- 6 паровых котлов ТО-1 (ст. №4), Е-45 (ст. №№ 5, 6), СП-60 (ст. № 7) и БКЗ-375/39 ГМА 

(ст. № 8, 9), основные технические характеристики которых приведены в табл. 2.1.3; 

- турбоагрегат Р-5,3-32/3 (ст. № 3) производства ОАО «Калужский турбинный завод» 

с противодавлением 3 кгс/см2; 

- турбоагрегат ПР-5-3,4/1,7/1,0 производства ОАО «Калужский турбинный завод» 

(ст. № 4). 
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Таблица 2.1.3 

№ 
п/п 

Тип котла 

ст. 
№, 

кол-
во 

Год по-
стройки / 

ввода  
в экспл. 

Производительность Рабочее 
давление 

Рабочая 
температура т/ч Гкал/ч 

мин. ном. макс. ном. кгс/см
2
 °С 

1 ТО-1 4 1945/1947 16 30 35 20 19 300 

2 Е-45 5 1951/1951 25 45 50 30 36 435 

3 Е-45 6 1952/1952 25 45 50 30 36 435 

4 СП-60 7 1940/1960 35 60 65 42 36 435 

5 БКЗ-375/39 ГМА 8 1985/1986 45 75 80 52 39 440 

6 БКЗ-375/39 ГМА 9 1985/1986 45 75 80 52 39 440 

7 Итого 6 - 191 310 360 226 - - 

Таблица 2.1.4 

№ 
п/п 

Тип турбины /  
генератора 

ст. 
№ 

Год по-
стройки / 

ввода  
в экспл. 

Мощность Производительность 
Рабочее 
давле-

ние 

Рабочая 
температу-

ра 

МВт т/ч Гкал/ч кгс/см
2
 °С 

ном макс мин макс ном Рсв.п Ротб tсв.п tотб 

1 Р-5,3-32/3 / ТГ-6-12 3 1961/1961 5,3 6 20 51 29 33 3 420 200 

2 ПР-5-3,4/1,7/1,0 4 2014/2014 5 7 24 35 69 35 14,5 435 339 

3 Итого   10,3 13 44 86 98 - - - - 

 

2.1.2. Предложения по выбытию старых неэффективных,  
морально и физически изношенных и отработавших свой  

ресурс мощностей Кировской ТЭЦ-1 

В период до 2017 гг. на ТЭЦ предлагается сохранение в консервации котла ст. № 4 

и вывод из эксплуатации (в консервацию) котла № 7 ТЭЦ-1. В настоящее время котел № 4, 

предназначенный на отпуск пара 16 кгс/см2 находится в консервации и не используется. 

На котле ст. № 7 газовое оборудование не реконструируется, котёл имеет высокую 

наработку (275 тыс. ч.) и может быть выведен из эксплуатации без ущерба надежности теп-

лоснабжения. 

Суммарная выводимая мощность двух котлоагрегатов составит 62 Гкал/ч. 

 

2.1.3. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
Кировской ТЭЦ-1 с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 
 
Расчёт суммарной, подключенной к ТЭЦ-1, тепловой нагрузки на расчётный период 

(2015 – 2034 гг.) приведён в табл. 2.1.5. 

При расчёте суммарной, подключенной к ТЭЦ-1, тепловой нагрузки на расчётный  

период (2015 – 2034 гг.) учитывались: 

- фактическая тепловая нагрузка, подключенная к ТЭЦ-1 в 2014 г.; 
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- перспективная тепловая нагрузка ТЭЦ-1 на период с 2015 по 2034 гг.; 

- тепловая нагрузка закрываемых малых котельных. 

Таблица 2.1.5 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

1 
Перспективный при-
рост тепловой нагруз-
ки ТЭЦ-1 по годам 

Гкал/ч 0,0000 0,5897 0,0000 0,0402 0,9382 0,2463 0,0000 0,0000 

2 

Перспективный при-
рост тепловой нагруз-
ки ТЭЦ-1 по годам за 
счёт закрытия малых 
котельных 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Суммарный прирост 
тепловой нагрузки 
ТЭЦ-1 за каждый год 

Гкал/ч 0,0000 0,5897 0,0000 0,0402 0,9382 0,2463 0,0000 0,0000 

4 
Суммарная подклю-
ченная к ТЭЦ-1 
нагрузка 

Гкал/ч 147,79 148,38 148,38 148,42 149,36 149,60 149,60 149,60 

4.1 
 - отопление и венти-
ляция 

Гкал/ч 2,68 3,20 3,20 3,24 4,06 4,29 4,29 4,29 

4.2 
 - ГВС (средненедель-
ный) 

Гкал/ч 0,11 0,18 0,18 0,18 0,30 0,31 0,31 0,31 

4.3  - пар Гкал/ч 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 

 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто 

и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия ТЭЦ-1 представлены 

в табл. 2.1.6. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности ТЭЦ-1 нетто на конец прогнозируемого периода отсутствует. 

Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода ТЭЦ-1 составит  

67,1 Гкал/ч. 

Таблица 2.1.6 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

1 
Установленная 
тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 226 226 226 226 226 226 226 226 

2 
Располагаемая 
тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 226 226 226 226 226 226 226 226 

3 
Расход тепла на 
собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

4 

Располагаемая 
тепловая мощ-
ность источника 
нетто 

Гкал/ч 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 

5 
Тепловая нагруз-
ка потребителей 

Гкал/ч 147,79 148,38 148,38 148,42 149,36 149,6 149,6 149,6 
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№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

6 
Тепловые потери 
в тепловых сетях 

Гкал/ч 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,3 8,1 7,5 

7 
Резерв/дефицит 
тепловой энер-
гии 

Гкал/ч 67,51 67,02 67,12 67,18 66,34 66,3 66,5 67,1 

 

2.1.4. Предложения по техническому перевооружению Кировской ТЭЦ-1  
с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

В период 2015 – 2016 гг. на ТЭЦ предлагается реконструкция сети собственных нужд, 

реконструкция химводоочистки  

Кроме того в 2015 г. запланирована замена питательного насоса ПЭН-5. 

Таким образом, список мероприятия по реконструкции вспомогательного оборудования 

Кировской ТЭЦ-1 включает: 

1. Реконструкция дымососа котла № 7.  

2. Реконструкция сети собственных нужд. 

3. Реконструкция химводоочистки. 

4. Замена питательного насоса ПЭН-5. 

Стоимость работ по реконструкции основного и вспомогательного оборудования  

по годам и экономический эффект от мероприятий в ценах 2012 г. с учетом НДС приведены 

в табл. 2.1.7. 

Таблица 2.1.7. 

№ 
п/п 

Мероприятия 
 по Киров-

ской  
ТЭЦ-1 

Дата 
нача-
ла и 

окон-
чания 

Объем финансирования,  
в ценах 2012 г.  

с учетом НДС, млн. руб 

Ожидаемый и полученный эффект  
от мероприятия 

Целевой  
показатель 

Численное значение 
экономии в нату-

ральном выражении 

Всего 2014 г. 
2015 г. 
про-
гноз 

2016 г. 
про-
гноз 

Ед. изм. 
Всего 2015-

2017 гг. 

1 
Реконструкция 
дымососа кот-
ла № 7.  

2014 1,77 1,77 
  

Расход ЭЭ 
на СН на 

выработку 
ТЭ 

тыс. 
кВт∙ч 

800,0 

2 
Реконструкция 
сети собствен-
ных нужд.  

2014 11,80 11,8   

Потери ЭЭ в 
пристанци-
онных элек-

тросетях 

тыс. 
кВт∙ч 

400,0 

3 
Реконструкция 
химводоочист-
ки  

2015- 
2016 

57,31  11,34 45,97 

Расход во-
ды на про-
изводство 

ТЭ 

тыс. м
3
 30,0 

4 
Замена пита-
тельного насо-
са ПЭН-5  

2014 3,42 3,42 
  

Расход ЭЭ  
на СН  

тыс. 
кВт∙ч 

95,0 

5 Всего 74,30 16,99 11,34 45,97    
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2.1.5. Обоснование предложений по расширению зон действия  
действующих источников тепловой энергии с комбинированной  

выработкой тепловой и электрической энергии. Перевод тепловой  
нагрузки малых котельных на Кировскую ТЭЦ-1 

 
В зоне эффективного радиуса, а также в зоне действия Кировской ТЭЦ-1 расположена 

котельная 6.15 (см. рис. 2.1.1). Котельная 6.15 находится в г. Кирове, ул. Заводская, 17б, 

в аренде у ОАО «КТК», основное топливо – газ, установленная мощность – 0,32 Гкал/ч.  

Котельная введена в эксплуатацию в 2000 году. 

В соответствии с методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабже-

ния предлагается закрыть эту котельную и подключить её тепловую нагрузку к ТЭЦ-1. Дан-

ное решение направлено на централизацию теплоснабжения в г. Киров, на увеличение за-

грузки теплофикационных турбин ТЭЦ-1 и, соответственно, на повышение экономичности 

работы ТЭЦ-1, а также на повышение надёжности теплоснабжения потребителей. 

 

 
 

Рис. 2.1.1. Эффективный радиус и зона действия Кировской ТЭЦ-1 
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В Схеме теплоснабжения предлагается закрыть котельную 6.15, находящуюся в под-

вале общежития и отапливающую только данный объект, перевести нагрузку на ТЭЦ–1  

в 2017 г. 

Стоимость строительства участков тепловых сетей для перевода нагрузки на ТЭЦ-1 

в ценах 2014 г. с НДС приведена в табл. 2.1.8. 

Таблица 2.1.8 

Начало 
участка 

Конец участ-
ка 

Ориентировочный объем по предложениям строительства (рекон-
струкции) тепловых сетей и сооружений на них 

Dу Тип прокладки Тип изоляции 
Длина в двухтруб-
ном исполнении L, 

м 

Котельная 
6.15 

Теплотрасса 
ТЭЦ-1 

0,133 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

Изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
345 

 

2.1.6. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода 
из эксплуатации котельных в зоне действия ТЭЦ-1 при передаче  

тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 
 

При разработке Схемы теплоснабжения г. Киров не выявлена целесообразность вывода 

в резерв котельных. Признано целесообразным осуществить перевод тепловых нагрузок  

котельной, находящейся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения Кировской ТЭЦ-1 

на эту теплоцентраль. В Схеме теплоснабжения г. Киров предлагается закрыть котельную 

6.15 и передать её тепловую нагрузку на ТЭЦ-1. 

2.1.7. Определение условий организации централизованного теплоснабжения,  
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зоне  

действия Кировской ТЭЦ-1 

Организация индивидуального теплоснабжения в зоне действия Кировской ТЭЦ-1 

в процессе разработки Схемы теплоснабжения признана нецелесообразной в связи с устой-

чивой работой ТЭЦ-1 и более эффективным и надежным теплоснабжением потребителей 

тепловой энергией путем организации централизованного теплоснабжения от ТЭЦ.  

В соответствии с прогнозом перспективной застройки, утвержденным при разработке 

Схемы теплоснабжения г. Киров, многоквартирные здания, планируемые к вводу с 2015 по 

2034 гг., попадают в зоны централизованного теплоснабжения. В связи с этим применение 

поквартирного отопления в строящихся объектах в Схеме теплоснабжения не предусмотре-

но. 

2.1.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения  
в зонах застройки г. Киров малоэтажными жилыми  

зданиями зоне действия Кировской ТЭЦ-1 

В зоне действия Кировской ТЭЦ-1 в Схеме теплоснабжения не запланировано строи-

тельство малоэтажных жилых зданий. В схеме теплоснабжения не рассматривался вопрос 

об организации индивидуального теплоснабжения малоэтажных жилых зданий в зоне дей-

ствия Кировской ТЭЦ-1. 
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2.1.9. Обоснование организации теплоснабжения  
в производственных зонах на территории г. Киров 

В соответствии с предоставленными сведениями в период действия схемы теплоснаб-

жения 2015 – 2034 гг. на территории г. Киров не планируется перепрофилирование произ-

водственных зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки 

на высвобождаемых территориях. В соответствии с решениями о распределении тепловой 

нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схеме теплоснабжения, не предусмат-

ривается переключения существующих потребителей жилищно-коммунального сектора на 

обслуживание от промышленных (ведомственных) котельных. Также не предусматривается 

переключение потребителей промышленного сектора, теплоснабжаемых от собственных 

энергоисточников, на теплоисточники системы централизованного теплоснабжения города. 

Таким образом, теплоснабжение промышленных объектов, расположенных на территориях 

производственных зон, предусматривается от действующих промышленных, производ-

ственных и ведомственных котельных. 

Кировская ТЭЦ-1 осуществляет снабжение тепловой энергией производственные пред-

приятия г. Кирова. Отпуск тепловой энергии с паром осуществляется следующим потреби-

телям: ОАО «Кировский ордена Отечественной войны 1 степени комбинат искусственных 

кож» и ОАО «Шинный Комплекс «Амтел-Поволжье». 

Увеличение потребления тепловой энергии, передаваемой с паром, данным потребите-

лям не планируется (см. табл. 2.1.14). В связи с этим принимается допущение, что возмож-

ный прирост потребления тепловой энергии, передаваемой с паром, при увеличении объе-

мов производимой продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрени-

ем современных энергосберегающих технологий. 

2.1.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности Кировской 
ТЭЦ-1 и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем  
теплоснабжения г. Киров и ежегодное распределение объемов  

тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В разработанной Схеме теплоснабжения г. Киров обоснование перспективных балансов 

тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной теп-

ловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Киров и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии выполнено в Книге 4 

«Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки». В табл. 2.1.9 и приведены данные по перспективным изменениям тепловой 

нагрузки Кировской ТЭЦ-1.  

Общий прирост тепловой нагрузки Кировской ТЭЦ-1 в период 2015 – 2034 гг. запланиро-

ван в размере 1,81 Гкал/ч.  

Общая тепловая нагрузка Кировской ТЭЦ-1 в 2034 г. составит 149,6 Гкал/ч. 
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Таблица 2.1.9 

№ 
п/п 

Наимено-
вание пока-

зателя 

Ед. 
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

2015 – 
2034 гг. 

Перспективные нагрузки ТЭЦ-1 

1 

Прирост 
общей 
нагрузки в 
сетевой 
воде, Гкал/ч 

Гкал/ч 0,0000 0,5897 0,0000 0,0402 0,9382 0,2463 0,0000 0,0000 1,8144 

2 

Прирост на-
грузки на 
отопление и 
вентиляцию, 
Гкал/ч 

Гкал/ч 0,0000 0,5179 0,0000 0,0383 0,8249 0,2318 0,0000 0,0000 1,6129 

3 
Прирост на-
грузки на 
ГВС, Гкал/ч 

Гкал/ч 0,0000 0,0718 0,0000 0,0019 0,1133 0,0145 0,0000 0,0000 0,2015 

4 

Суммарная 
подклю-
ченная к 
ТЭЦ-1 на-
грузка 

Гкал/ч 147,79 148,38 148,38 148,42 149,36 149,60 149,60 149,60 149,6 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто 

и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия ТЭЦ-1 представлены 

в табл. 2.1.10. По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что де-

фицит установленной тепловой мощности ТЭЦ-1 нетто на конец прогнозируемого периода 

отсутствует. Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода ТЭЦ-1 в 2034 г. 

составит 67,1 Гкал/ч. 

Таблица 2.1.10 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 
2034 гг. 

1 
Установленная 
тепловая мощ-
ность ТЭЦ-1 

Гкал/ч 226 226 226 226 226 226 226 226 

2 
Располагаемая 
тепловая мощ-
ность ТЭЦ-1 

Гкал/ч 226 226 226 226 226 226 226 226 

3 
Расход тепла на 
собственные 
нужды ТЭЦ-1 

Гкал/ч 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

4 

Располагаемая 
тепловая мощ-
ность ТЭЦ-1 
нетто 

Гкал/ч 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 

5 
Тепловая нагруз-
ка потребителей 

Гкал/ч 147,79 148,38 148,38 148,42 149,36 149,6 149,6 149,6 

6 
Тепловые потери 
в тепловых сетях 
от ТЭЦ-1 

Гкал/ч 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,3 8,1 7,5 

7 
Резерв / дефи-
цит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 67,51 67,02 67,12 67,18 66,34 66,3 66,5 67,1 
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2.1.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия  
Кировской ТЭЦ-1) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий  
определить условия, при которых подключение теплопотребляющих  
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие  

увеличения совокупных расходов в указанной системе 

 
Расчет радиусов эффективного теплоснабжения в зоне действия Кировской ТЭЦ-1  

не выявил условий, при которых подключение теплопотребляющих установок потребите-

лей к системе теплоснабжения от ТЭЦ-1 нецелесообразно вследствие увеличения совокуп-

ных расходов в данной системе теплоснабжения. 
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2.2. Предложения по реконструкции и техническому  
перевооружению оборудования Кировской ТЭЦ-4 

2.2.1. Общая характеристика Кировской ТЭЦ-4 

Установленная электрическая мощность – 353 МВт. Установленная тепловая мощ-

ность Кировской ТЭЦ-4 в 2015 г. составила 1 195 Гкал/ч, из которой тепловая мощность от-

боров паровых турбин 655 Гкал/ч, мощность пиковых водогрейных котлов 540 Гкал/ч.  

Тепловая мощность отборов паровых турбин складывается из мощности теплофика-

ционных отборов – 544 Гкал/ч и мощности производственных отборов – 112 Гкал/ч. Структу-

ра установленной тепловой мощности Кировской ТЭЦ-4 представлена на рис. 2.2.1. 

 

Рис. 2.2.1. Структура установленной тепловой мощности Кировской ТЭЦ-4 в 2015 г. 

В состав основного оборудования Кировской ТЭЦ-4 по состоянию на 01.01.2015 г. вхо-

дят 10 энергетических котлов, 5 паровых турбин и 3 водогрейных котла. Данное оборудова-

ние разделено на две очереди. Состав установленного основного энергетического оборудо-

вания приведен в табл. 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 

Марка котла Ст. № Год ввода Марка турбины Ст. № Год ввода 

I-я очередь 

БКЗ-210-140ф 1 1963 ПТ-60-130/13 1 1963 

БКЗ-210-140ф 2 1963 Тп-65-130/13 2 2014 

БКЗ-210-140ф 3 1963 Т-50-130 3 1964 

БКЗ-210-140ф 4 1964    

БКЗ-210-140ф 5 1965    

II-я очередь 

БКЗ-210-140ф 6 1966 Т-50-130 5 1967 

БКЗ-210-140ф 7 1967 Т-120-130 6 2014 

БКЗ-210-140ф 8 1968    

БКЗ-210-140ф 9 1969    

БКЗ-210-140ф 10 1969    
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Марка котла Ст. № Год ввода Марка турбины Ст. № Год ввода 

Водогрейная котельная  

ПТВМ-180 1 1976    

ПТВМ-180 2 1974    

ПТВМ-180 4 1979    

 

2.2.2. Предложения по выбытию старых неэффективных, морально  
и физически изношенных и отработавших свой ресурс мощностей  

оборудования Кировской ТЭЦ-4 

Турбоагрегат Т-50-130 ст. № 5 имеет наработку 308,9 тыс. ч. (индивидуальный ресурс 

338,2 тыс. ч), с остаточным ресурсом на 5 лет (до 2017 г.). Вывод из эксплуатации заплани-

рован в 2017 г. 

2.2.3. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
Кировской ТЭЦ-4 с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 
 

Состав оборудования, перспективная установленная тепловая мощность Кировской 

ТЭЦ-4 с учетом перспективного резерва тепловой мощности и с предложениями по сроку 

ввода в эксплуатацию новых мощностей в период 2014 – 2034 гг. приведен в табл. 2.2.3. 

На 01.01.2015 г. на ТЭЦ находились в работе 5 турбоагрегатов: ПТ-60-130 ст. № 1,  

Тп-65-130/13 ст. № 2, Т-50-130 ст. № 3, Т-50-130 ст. № 5 и Т-120-130 ст. № 6. 

В 2017 г. намечен вывод в консервацию турбоагрегата Т-50-130 ст. № 5. Установлен-

ная тепловая мощность ТЭЦ-4 снизится незначительно с 1 196 Гкал/ч до 1 101 Гкал/ч (теп-

ловая мощность Т-50-130 равна 95 Гкал/ч). Тепловая мощность в сетевой воде уменьшится 

до 989 Гкал/ч. В 2016 г. намечен ввод пикового бойлера с подачей пара от общестанционной 

магистрали 13 кг/см2. Ввод пикового бойлера позволит увеличить тепловую мощность в се-

тевой воде до 1057 Гкал/ч. 

2.2.4. Предложения по техническому перевооружению Кировской ТЭЦ-4 
с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения  

На прогнозируемом периоде запланированы работы по техническому перевооружению 

Кировской ТЭЦ-4 с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения: 

1. Замена циркуляционных насосов ст. № 1А, 1Б, 3А, 3Б, 5А, 5Б (по 2 насоса в год). 

2. Установка гидромуфты на питательных насосах ст. № 3, 8. 

3. Реконструкция градирни ст. № 3. 

4. Реконструкция электроснабжения БНС с переводом питания БНС от Кировской  

ТЭЦ-4. 

5. Техническое перевооружение котлоагрегата ст. № 8 по НТВ-технологии сжигания 

твердого топлива. 

6. Установка насоса меньшей производительности на БНС 2-го подъема. 
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Таблица 2.2.3 

№ 
п/п 

Кировская ТЭЦ-4 Параметры 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 г. 2025-2029 г. 2030-2034 г. 

1 ПТ-60-130 ст. № 1 

П-отбор Гкал/ч 83 83 83 83 83 83 83 83 

Т-отбор Гкал/ч 56 56 56 56 56 56 56 56 

Всего Гкал/ч 139 139 139 139 139 139 139 139 

2 Тп-65-130/13 ст. № 2 

П-отбор Гкал/ч 29 29 29 29 29 29 29 29 

Т-отбор Гкал/ч 110 110 110 110 110 110 110 110 

Всего Гкал/ч 139 139 139 139 139 139 139 139 

3 Т-50-130 ст. № 3 Т-отбор Гкал/ч 95 95 95 95 95 95 95 95 

4 Т-50-130 ст. № 4 Т-отбор Гкал/ч Консервация 

5 Т-50-130 ст. № 5 Т-отбор Гкал/ч 95 95 Консервация 

6 Т-120-130 ст. № 6 Т-отбор Гкал/ч 188 188 188 188 188 188 188 188 

7 Всего по турбинам 

Всего Гкал/ч 656 656 561 561 561 561 561 561 

П-отбор Гкал/ч 112 112 112 112 112 112 112 112 

Т-отбор Гкал/ч 544 544 449 449 449 449 449 449 

8 Паровых турбин Всего шт 5 5 4 4 4 4 4 4 

9 Паровых котлов 

Всего шт 9 9 9 9 9 9 9 9 

рабочие шт 8 8 8 8 8 8 8 8 

резерв шт 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 
ПВК, количество и тепловая 
мощность 

Всего шт 3 3 3 3 3 3 3 3 

установл. Гкал/ч 540 540 540 540 540 540 540 540 

11 
Установленная тепловая 
мощность ТЭЦ-4 

Всего Гкал/ч 1 196 1 196 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 1 101 

сет. вода Гкал/ч 1084 1084 1057* 1057* 1057* 1057* 1057* 1057* 

пар Гкал/ч 112 112 112 112 112 112 112 112 

12 Расход тепла на СН Всего Гкал/ч 47,8 50,5 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 

13 
Максимальное значение теп-
ловой нагрузки 

пар Гкал/ч 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 0 0 0 

сет. вода Гкал/ч 811,9 814,04 817,73 820,6 823,46 840,83 854,31 868,22 

Итого Гкал/ч 833,33 835,47 839,16 842,03 844,89 840,83 854,31 868,22 

14 Потери в тепловых сетях сет. вода Гкал/ч 75,6 75,3 75,0 74,7 74,4 63,7 57,7 50,7 

15 Резервы тепловой мощности  Всего Гкал/ч 239,27 234,73 140,14 137,57 135,01 140,77 130,29 120,38 

 

* с пиковым бойлером от П-отбора мощностью 68 Гкал/ч 
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2.2.5. Обоснование предложений по расширению зон действия  
действующих источников тепловой энергии с комбинированной  

выработкой тепловой и электрической энергии. Перевод тепловой  
нагрузки малых котельных на Кировскую ТЭЦ-4 

2.2.5.1. Перевод тепловой нагрузки малых котельных, входящих в зону  
эффективного радиуса теплоснабжения на Кировскую ТЭЦ-4 

В зоне эффективного радиуса, а также в зоне действия Кировской ТЭЦ-4 расположено  

5 малых котельных (см. рис. 2.2.2). 

В соответствии с методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабже-

ния предлагается закрыть часть из этих котельных и подключить их тепловую нагрузку 

к ТЭЦ-1. Данное решение направлено на централизацию теплоснабжения в г. Киров, на 

увеличение загрузки теплофикационных турбин ТЭЦ-4 и, соответственно, на повышение 

экономичности работы ТЭЦ-4, а также на повышение надёжности теплоснабжения потреби-

телей. 

В зоне эффективного радиуса теплоснабжения и зоне действия Кировской ТЭЦ-4 нахо-

дятся следующие котельные: ОРДЦ, БМК 11.8, КМЗ, ООО «ПК», «Ликс-ТЭ». 

 

Рис. 2.2.2. Эффективный радиус теплоснабжения и зона действия Кировской ТЭЦ-4 

 
 
В Схеме теплоснабжения г. Киров предложено закрыть следующие котельные с под-

ключением их тепловой нагрузки на ТЭЦ-4: 

• котельная ОРДЦ (Цеховая 3); 

• котельная БМК 11.8 (Школа, ул. Московская, 1); 

• котельная КМЗ (ООО «ТСК-43»); 

Технические характеристики участков тепловых сетей для перевода нагрузки котель-

ных на ТЭЦ-4 приведена в табл. 2.2.5. 
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Таблица 2.2.5 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Ориентировочный объем по предложениям строительства  
(реконструкции) тепловых сетей и сооружений на них 

Dу Тип прокладки Тип изоляции 
Длина в двух-

трубном испол-
нении L, м 

ТК-8 
теплосеть 

ТЭЦ-4 
0,100 

Подземная в не-
проходных кана-

лах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
150 

ТК-6 
теплосеть 

ТЭЦ-4 
0,133 

Подземная в не-
проходных кана-

лах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
250 

ТК-17 
теплосеть 

ТЭЦ-4 
0,219 

Подземная в не-
проходных кана-

лах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
1 419 

 ИТОГО  1 819 

 

2.2.5.2. Перевод тепловой нагрузки малых котельных, не входящих в зону  
эффективного радиуса теплоснабжения на Кировскую ТЭЦ-4 

В Схеме теплоснабжения г. Киров предложено закрыть следующие котельные, которые 

не попадают в зону эффективного радиуса ТЭЦ-4, но находятся в зоне действия ТЭЦ, с под-

ключением их тепловой нагрузки на ТЭЦ: 

- котельная ООО «Производственный комплекс», г. Киров, ул. Труда, 68. 

- котельная «Ликс-ТЭ», г. Киров, ул. Сев. Кольцо, 15. 

Технические характеристики участков тепловых сетей для перевода нагрузки котель-

ных на ТЭЦ-4 приведена в табл. 2.2.6. 

Таблица 2.2.6 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Ориентировочный объем по предложениям строительства (рекон-
струкции) тепловых сетей и сооружений на них, 

Dу Тип прокладки Тип изоляции 
Длина в двухтруб-
ном исполнении L, 

 м 

ТК-4; ТРК-5 
Теплосеть 

ТЭЦ-4 
0,133 

Подземная в не-
проходных кана-

лах 

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
425 

ТК-4 
Теплосеть 

ТЭЦ-4 
0,219 

Подземная в не-
проходных кана-

лах 

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
1 100 

ИТОГО 1 525 

 

2.2.6. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода 
из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок  

на другие источники тепловой энергии 

При разработке Схемы теплоснабжения г. Киров не выявлена целесообразность вывода 

в резерв котельных. Признано целесообразным осуществить перевод тепловых нагрузок  

котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения и зоне действия  

Кировской ТЭЦ-4, на эту теплоцентраль.  

В табл. 2.2.7 приведен перечень этих котельных с величиной подключенной тепловой 

нагрузки и видом сжигаемого топлива. 
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Таблица 2.2.7 

№ 
п/п 

Котельная 
Подключенная нагрузка, 

Гкал/ч 
Топливо 

1. Котельная КМЗ 1,65 Природный газ 

2. Котельная ОРДЦ 0,29 Природный газ 

3. Котельная БМК 11.8 0,40 Природный газ 

4. 
Котельная ООО «Производ-
ственный комплекс» 

0,74 Природный газ 

5. Котельная «Ликс-ТЭ» 2,24 Природный газ 

6. Итого 5,32  

 

2.2.7. Определение условий организации централизованного теплоснабжения,  
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зоне  

действия Кировской ТЭЦ-4 

Организация индивидуального теплоснабжения в зоне действия Кировской ТЭЦ-4 

в процессе разработки Схемы теплоснабжения признана нецелесообразной в связи с устой-

чивой работой ТЭЦ и более эффективным и надежным теплоснабжением потребителей 

тепловой энергией путем организации централизованного теплоснабжения от ТЭЦ.  

В соответствии с прогнозом перспективной застройки, утвержденным при разработке 

Схемы теплоснабжения г. Киров, многоквартирные здания, планируемые к вводу с 2014 

по 2034 годы, попадают в зоны централизованного теплоснабжения. В связи с этим приме-

нение поквартирного отопления в строящихся объектах в Схеме теплоснабжения не преду-

смотрено. 

2.2.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 
застройки г. Киров малоэтажными жилыми зданиями 

В зоне действия Кировской ТЭЦ-4 в Схеме теплоснабжения не запланировано строи-

тельство малоэтажных жилых зданий. В схеме теплоснабжения не рассматривался вопрос 

об организации индивидуального теплоснабжения малоэтажных жилых зданий в зоне дей-

ствия Кировской ТЭЦ-4. 

 

2.2.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных 
зонах на территории г. Киров 

В соответствии с предоставленными сведениями в период действия схемы теплоснаб-

жения 2015 – 2034 гг. на территории г. Киров не планируется перепрофилирование произ-

водственных зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки 

на высвобождаемых территориях. В соответствии с решениями о распределении тепловой 

нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схеме теплоснабжения, не предусмат-

ривается переключения существующих потребителей жилищно-коммунального сектора 

на обслуживание от промышленных (ведомственных) котельных. Также не предусматрива-

ется переключение потребителей промышленного сектора, снабжаемых тепловой энергией 

от собственных энергоисточников, на теплоисточники системы централизованного тепло-
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снабжения города. Таким образом, теплоснабжение промышленных объектов, расположен-

ных на территориях производственных зон, предусматривается от действующих промыш-

ленных, производственных и ведомственных котельных. 

Отпуск тепловой энергии с паром от ТЭЦ-4 осуществляется следующим потребителям: 

ООО ПСП «Энергострой» и ООО ПКП «Автосвет». 

Увеличение потребления тепловой энергии, передаваемой с паром, данным потребите-

лям не планируется. Данных о возможном развитии производства организациями 

не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост потреб-

ления тепловой энергии, передаваемой с паром, при увеличении объемов производимой 

продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных 

энергосберегающих технологий. 

2.2.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности  
Кировской ТЭЦ-4 и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из  

систем теплоснабжения г. Киров и ежегодное распределение  
объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В разработанной Схеме теплоснабжения г. Киров обоснование перспективных балансов 

тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной теп-

ловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Киров и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии выполнено в Книге 4 

«Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки».  

В табл. 2.2.8 и 2.2.9 приведены данные по перспективным изменениям тепловой нагруз-

ки Кировской ТЭЦ-4. 

Общий прирост тепловой нагрузки Кировской ТЭЦ-4 в период 2015 – 2034 гг. запланиро-

ван в размере 107,51 Гкал/ч. 

Таблица 2.2.8 

Наименова-
ние показа-

теля 

Ед. 
изм. 

Расчётный период 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

Приросты перспективной нагрузки ТЭЦ-4 

Прирост об-
щей нагрузки 
с сетевой 
водой, Гкал/ч 

Гкал/ч 3,8586 2,5412 3,6479 2,8651 2,8605 12,0527 13,4820 13,9074 

Прирост 
нагрузки на 
отопление и 
вентиляцию , 
Гкал/ч 

Гкал/ч 3,4142 2,2328 3,2071 2,5453 2,5101 10,7960 12,1356 12,5498 

Прирост 
нагрузки на 
ГВС, Гкал/ч 

Гкал/ч 0,4444 0,3084 0,4408 0,3198 0,3504 1,2567 1,3464 1,3576 
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Таблица 2.2.9 

№ 
п/п 

Наименова-
ние показа-

теля 

Ед. 
изм. 

Расчётный период 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

1 

Суммарная 
подключен-
ная к ТЭЦ-4 
нагрузка 

Гкал/ч 833,33 835,47 839,16 842,03 844,89 840,83 854,31 868,22 

1.1 
 - отопление и 
вентиляция 

Гкал/ч 731,51 733,4 736,61 739,16 741,67 757,15 769,29 779,57 

1.2 
 - ГВС (сред-
ненедельный) 

Гкал/ч 80,39 80,64 81,12 81,55 81,9 83,79 85,14 88,65 

1.3  - пар Гкал/ч 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 0,00 0,00 0,00 

 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто 

и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия ТЭЦ-4 представлены 

в табл. 2.2.10. По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что  

дефицит установленной тепловой мощности ТЭЦ-4 нетто на конец прогнозируемого перио-

да отсутствует. Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода ТЭЦ-4 соста-

вит 120,38 Гкал/ч.  

Таблица 2.2.10 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 

1 
Установленная 
тепловая мощ-
ность  

Гкал/ч 1196 1196 1101 1101 1101 1101 1101 1101 

1.1 
 - теплофикаци-
онные отборы 
турбины 

Гкал/ч 544 544 449 449 449 449 449 449 

1.2 
 - производствен-
ные отборы турбин 

Гкал/ч 112 112 112 112 112 112 112 112 

1.3  - ПВК Гкал/ч 540 540 540 540 540 540 540 540 

2 
Располагаемая 
тепловая мощ-
ность ТЭЦ-4 

Гкал/ч 1195 1195 1101 1101 1101 1101 1101 1101 

3 
Расход тепла на 
собственные 
нужды  

Гкал/ч 47,8 50,5 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 

4 

Располагаемая 
тепловая мощ-
ность ТЭЦ-4 
нетто 

Гкал/ч 1148,2 1145,5 1054,3 1054,3 1054,3 1054,3 1054,3 1054,3 

5 
Тепловая нагруз-
ка потребителей 

Гкал/ч 833,33 835,47 839,16 842,03 844,89 840,83 854,31 868,22 

6 
Тепловые потери 
в тепловых сетях 
от ТЭЦ-4 

Гкал/ч 75,6 75,3 75,0 74,7 74,4 63,7 57,7 50,7 

7 
Резерв тепловой 
энергии ТЭЦ-4 

Гкал/ч 239,27 234,73 140,14 137,57 135,01 140,77 130,29 120,38 
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2.2.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия  
Кировской ТЭЦ-4) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий  
определить условия, при которых подключение теплопотребляющих  
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие  

увеличения совокупных расходов в указанной системе 

 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения в зоне действия Кировской ТЭЦ-4  

не выявил условий, при которых подключение теплопотребляющих установок потребителей 

к системе теплоснабжения от ТЭЦ-4 нецелесообразно вследствие увеличения совокупных 

расходов в данной системе теплоснабжения. 
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2.3. Предложения по реконструкции и техническому  
перевооружению оборудования Кировской ТЭЦ-5 

2.3.1. Общая характеристика Кировской ТЭЦ-5 

Установленная электрическая мощность ТЭЦ-5 – 450 МВт. 

Установленная тепловая мощность Кировской ТЭЦ-5 – 1090 Гкал/ч, из которой тепло-

вая мощность отборов паровых турбин 730 Гкал/ч, мощность пиковых водогрейных  

котлов 360 Гкал/ч.  

Тепловая мощность отборов паровых турбин складывается из мощности теплофика-

ционных отборов – 665 Гкал/ч и мощности производственных отборов – 65 Гкал/ч. 

Структура установленной тепловой мощности Кировской ТЭЦ-5 представлена  

на рис. 2.3.1. 

 

Рис. 2.3.1 Структура установленной тепловой мощности Кировской ТЭЦ-5 

В состав основного оборудования Кировской ТЭЦ-5 входят 3 энергетических котла,  

3 паровые турбины и 2 водогрейных котла. Состав установленного основного энергетическо-

го оборудования приведен в табл. 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 

Марка котла Ст. № 
Год 

ввода 
Марка турбины Ст. № 

Год 
ввода 

ТПЕ-430 1 1983 ПТ-80/100-130/13 1 1983 

ТПЕ-429 2а 1983 Т-185/220-130 2 1985 

ТПЕ-429 2б 1983 Т-185/220-130 3 1987 

ТПЕ-429 3а 1988    

ТПЕ-429 3б 1988    

Водогрейная котельная 

ПТВМ-180 1 1981    

ПТВМ-180 2 1981    
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2.3.2. Предложения по выбытию старых неэффективных, морально  
и физически изношенных и отработавших свой ресурс мощностей  

оборудования Кировской ТЭЦ-5 

В Схеме теплоснабжения г. Киров нет предложений по выбытию старых неэффектив-

ных, морально и физически изношенных и отработавших свой ресурс мощностей оборудо-

вания Кировской ТЭЦ-5. 

Основное оборудование ТЭЦ-5 не выработало свой парковый ресурс, поэтому в Схеме 

теплоснабжения предложен ряд мероприятий по реконструкции оборудования ТЭЦ-5. 

2.3.3. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
Кировской ТЭЦ-5 с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

В Схему теплоснабжения на период 2015 – 2034 гг. включены следующие работы  

по реконструкции оборудования ТЭЦ-5: 

1. Реконструкция ротора низкого давления турбины Т-185/220-130 ст. № 3 с переводом 

на 2-х ступенчатую схему. 

2. Внедрение регулируемого привода подпиточного насоса. 

3. Оснащение энергетических котлов системой очистки поверхностей нагрева котло-

агрегатов ст. № 2А, 2Б.  

4. Внедрение системы автоматического регулирования турбины № 3 Т-185/220-130. 

5. Внедрение частотных регулируемых приводов питательных насосов ПЭ 500-180 

блоков 2, 3. 

6. Реконструкция градирен № 1, 2. 

Список мероприятий по реконструкции оборудования Кировской ТЭЦ-5, включенных 

в Схему теплоснабжения г. Киров, приведен в табл. 2.3.2. 

 

2.3.4. Предложения по техническому перевооружению Кировской ТЭЦ-5 
с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения  

 
В Схему теплоснабжения на период 2016 – 2034 гг. включены следующие работы 

по техническому перевооружению Кировской ТЭЦ-5 с целью повышения эффективности  

работы систем теплоснабжения: 

1. Техническое перевооружения котла ст. № 2А с заменой змеевиков ШПП-2; 

2. Реконструкция золоуловителей; 

3. Реконструкция бункеров сырого угля с модернизацией системы пневмообрушения. 
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Таблица 2.3.2 

№ 
п/п  

Мероприятия по видам регулируемой дея-
тельности 

Дата начала и 
окончания 

Объем финансиро-
вания в ценах 2014 г. 

с НДС, млн. руб. 

Ожидаемый эффект от мероприятия 

Целевой показатель 

Численное значение  
экономии 

Ед. изм. 
Всего 2014- 

2016 гг. 

1 
Реконструкция ротора низкого давления турби-
ны Т-185/220-130 ст. № 3 с переводом на 2-х 
ступенчатую схему 

2014-2014 35,40 
Расход условного топли-

ва на выработку ЭЭ и ТЭ 
тыс. тут 7,700 

2 
Внедрение регулируемого привода подпиточно-
го насоса 

2015-2015 34,22 Расход ЭЭ на СН  тыс. кВт∙ч 57,0 

3 
Оснащение энергетических котлов системой 
очистки поверхностей нагрева котлоагрегатов 
2А, 2Б.  

2015-2019 41,14 
Расход условного топли-

ва на выработку ЭЭ и ТЭ 
тыс. тут 6,74 

4 
Система автоматического регулирования тур-
бины № 3 Т-185/220-130 

2014-2014 9,44 
Расход условного топли-

ва на выработку ЭЭ и ТЭ 
тыс. тут 3,100 

5 
Внедрение частотных регулируемых приводов 
питательных насосов ПЭ 500-180 блоков 2,3. 

2015-2019 152,08 
Расход электроэнергии 

на собственные нужды 
тыс. кВт∙ч 15 000,0 

6 Реконструкция градирен № 1, 2  2014-2014 74,34 
Расход условного топлива 

на выработку ЭЭ и ТЭ 
тыс. тут 5,375 

Всего 346,62    
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2.3.5. Обоснование предложений по расширению зон действия  
действующих источников тепловой энергии с комбинированной  

выработкой тепловой и электрической энергии. Перевод тепловой  
нагрузки малых котельных на Кировскую ТЭЦ-5 

В зоне эффективного радиуса, а также в зоне действия Кировской ТЭЦ-5 расположено  

13 малых котельных (см. рис. 2.3.2). В соответствии с методическими рекомендациями по 

разработке схемы теплоснабжения предлагается закрыть часть из этих котельных и под-

ключить их тепловую нагрузку к ТЭЦ-5.  

Данное решение направлено на централизацию теплоснабжения в г. Киров, на увеличе-

ние загрузки теплофикационных турбин ТЭЦ-5 и, соответственно, на повышение экономич-

ности работы ТЭЦ-5, а также на повышение надёжности теплоснабжения потребителей.  

В зоне эффективного радиуса теплоснабжения и зоне действия Кировской ТЭЦ-5 нахо-

дятся следующие котельные: БМК – 50, ВГСХА, ООО «Энергетик», 6.1, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, ОАО 

«РЖД», ООО «Горзеленстрой», 6.11. 

 

 
 

Рис. 2.3.2. Котельные в зоне эффективного радиуса теплоснабжения 
и зоне действия Кировской ТЭЦ-5 
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2.3.5.1. Перевод тепловой нагрузки малых котельных, входящих в зону  
эффективного радиуса теплоснабжения, на Кировскую ТЭЦ-5 

 
В зоне эффективного радиуса ТЭЦ-5 находятся следующие котельные: 

 котельная ВГСХА; 

 котельная ООО «Энергетик»; 

 котельная 6.1; 

 котельная 6.5; 

 котельная 6.7; 

 котельная 6.8; 

 котельная 6.9. 

Техническая характеристика участков тепловых сетей для перевода тепловой нагрузки 

котельных на ТЭЦ-5 приведена в таблице 2.3.3 

Таблица 2.3.3 

Начало 
участка 

Конец участка 

Ориентировочный объем по предложениям строительства (реконструкции) 
тепловых сетей и сооружений на них, 

Dу Тип прокладки Тип изоляции 
Длина в двух-

трубном испол-
нении L, м 

ТК-4.1 
Теплотрасса 

ТЭЦ-5 
0,100 

Подземная в не-
проходных кана-

лах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
450 

ПАВ-1 
Теплотрасса 

ТЭЦ-5 
0,273 

Подземная в не-
проходных кана-

лах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
2 250 

ТК-2  
Теплотрасса 

ТЭЦ-5 
0,325 

Подземная в не-
проходных кана-

лах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
1 000 

ИТОГО 3 700 

 

2.3.5.2. Перевод тепловой нагрузки малых котельных, не входящих в зону  
эффективного радиуса теплоснабжения, на Кировскую ТЭЦ-5 

 

В зоне действия ТЭЦ-5 находятся следующие котельные: 

- котельная ОАО «РЖД»; 

- котельная 6.11. 

- котельная ООО «Горзеленстрой»; 

Техническая характеристика участков тепловых сетей для перевода тепловой нагрузки 

котельных на ТЭЦ-5 приведена в табл. 2.3.4. 
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Таблица 2.3.4 

Начало  
участка 

Конец  
участка 

Ориентировочный объем по предложениям строитель-
ства (реконструкции) тепловых сетей и сооружений на 

них, 

Dу 
Тип  

прокладки 
Тип  

изоляции 

Длина в двух-
трубном испол-

нении L, м 

Котельная 6.11 
 

Котельная  
ООО «Горзеленстрой» 

 
Котельная ОАО «РЖД» 

Теплотрасса 
от ТЭЦ-5 

0,273 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

Изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

2400 

2.3.6. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода 
из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок  

на другие источники тепловой энергии 

При разработке Схемы теплоснабжения г. Киров не выявлена целесообразность вывода 

в резерв котельных. Признано целесообразным осуществить перевод тепловых нагрузок  

котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения и зоне действия  

Кировской ТЭЦ-5 на эту теплоцентраль.  

В табл. 2.3.5 приведен перечень этих котельных с величиной подключенной тепловой 

нагрузки и видом сжигаемого топлива. 

Таблица 2.3.5 

№ 
п/п 

Котельная 
Подключенная нагрузка, 

Гкал/ч 
Топливо 

1. Котельная ВГСХА 1,10 Природный газ 

2. Котельная ООО «Энергетик» 0,32 Природный газ 

3. Котельная 6.1 1,46 Природный газ 

4. Котельная 6.5 0,20 Уголь 

5. Котельная 6.7 0,33 Уголь 

6. Котельная 6.8 0,64 Мазут 

7. Котельная 6.9 1,23 Природный газ 

8. Котельная ОАО «РЖД» 0,44 Природный газ 

9. Котельная ООО «Горзеленстрой» 1,35 Природный газ 

10. Котельная 6.11 0,18 Уголь 

 Итого 7,25  
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2.3.7. Определение условий организации централизованного  
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также  
поквартирного отопления в зоне действия Кировской ТЭЦ-5 

Организация индивидуального теплоснабжения в зоне действия Кировской ТЭЦ-5 

в процессе разработки Схемы теплоснабжения признана нецелесообразной в связи с устой-

чивой работой ТЭЦ и более эффективным и надежным теплоснабжением потребителей 

тепловой энергией путем организации централизованного теплоснабжения от ТЭЦ. 

В соответствии с прогнозом перспективной застройки, утвержденным при разработке 

Схемы теплоснабжения г. Киров, многоквартирные здания, планируемые к вводу с 2015 

по 2034 годы, будут строиться в зонах централизованного теплоснабжения. В связи с этим 

применение поквартирного отопления в строящихся объектах в Схеме теплоснабжения 

не предусмотрено. 

 

2.3.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 
застройки г. Киров малоэтажными жилыми зданиями 

В зоне действия Кировской ТЭЦ-5 в Схеме теплоснабжения не запланировано строи-

тельство малоэтажных жилых зданий. В схеме теплоснабжения не рассматривался вопрос 

об организации индивидуального теплоснабжения малоэтажных жилых зданий в зоне дей-

ствия Кировской ТЭЦ-5. 

 

2.3.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных 
зонах на территории г. Киров 

В соответствии с предоставленными сведениями в период действия схемы теплоснаб-

жения 2015 – 2034 гг. на территории г. Киров не планируется перепрофилирование произ-

водственных зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки 

на высвобождаемых территориях. В соответствии с решениями о распределении тепловой 

нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схеме теплоснабжения, не предусмат-

ривается переключения существующих потребителей жилищно-коммунального сектора на 

обслуживание от промышленных (ведомственных) котельных. Также не предусматривается 

переключение потребителей промышленного сектора, теплоснабжаемых от собственных 

энергоисточников, на теплоисточники системы централизованного теплоснабжения города. 

Таким образом, теплоснабжение промышленных объектов, расположенных на территориях 

производственных зон, предусматривается от действующих промышленных, производ-

ственных и ведомственных котельных. 

Кировская ТЭЦ-5 не осуществляет снабжение паром производственных предприятий  

г. Киров. 
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2.3.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности  
Кировской ТЭЦ-5 и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из  

систем теплоснабжения г. Киров и ежегодное распределение объемов  
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В разработанной Схеме теплоснабжения г. Киров обоснование перспективных балансов 

тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной теп-

ловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Киров и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии выполнено в Книге 4 

«Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки». 

В табл. 2.3.6 приведены данные по перспективным изменениям тепловой нагрузки  

Кировской ТЭЦ-5. Общий прирост тепловой нагрузки Кировской ТЭЦ-5 в период 2015 –  

2034 гг. запланирован в размере 109,48 Гкал/ч. 

Таблица 2.3.6 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

1 

Перспектив-
ный прирост 
тепловой 
нагрузки ТЭЦ-
5 по годам 

Гкал/ч 7,81 8,87 5,46 7,19 2,49 17,16 15,99 17,18 

1.1 
 - отопление и 
вентиляция 

Гкал/ч 6,91 7,92 4,87 6,33 2,18 15,07 14,05 15,06 

1.2 
 - ГВС (сред-
ненедельный) 

Гкал/ч 0,9 0,96 0,59 0,86 0,30 2,09 1,93 2,12 

1.3 

Перспектив-
ный прирост 
тепловой 
нагрузки ТЭЦ-
5 по годам за 
счёт закрытия 
малых котель-
ных 

Гкал/ч 0,03 0,00 0,00 0,00 13,27 0,00 0,00 0,03 

2 

Суммарная 
подключен-
ная к ТЭЦ-5 
нагрузка 

Гкал/ч 736,73 744,54 753,44 758,91 766,09 799,01 815,0 832,2 

2.1 
 - отопление и 
вентиляция 

Гкал/ч 672,76 679,61 687,92 692,53 699,41 727,49 741,55 756,6 

2.2 
 - ГВС (сред-
ненедельный) 

Гкал/ч 63,97 64,93 65,52 66,38 66,68 71,52 73,45 75,6 

 
Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто 

и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия ТЭЦ-5 представлены 

в табл. 2.3.7.  
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По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности ТЭЦ-5 нетто на конец прогнозируемого периода  

отсутствует.  

Таблица 2.3.7 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 

1 
Располагаемая 
тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 

2 

Расход тепла на 
собственные 
нужды источни-
ка 

Гкал/ч 87 87 87 87 87 87 87 87 

3 

Располагаемая 
тепловая мощ-
ность источника 
нетто 

Гкал/ч 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 

4 
Тепловая на-
грузка потреби-
телей 

Гкал/ч 736,73 744,54 753,44 758,91 766,09 799,01 814,99 832,17 

5 
Тепловые поте-
ри в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 83,8 83,5 83,2 82,9 82,6 72,4 63,3 56,6 

6 
Резерв / дефи-
цит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 182,47 174,96 166,36 161,19 154,31 131,59 124,71 114,23 

 
Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода ТЭЦ-5 составит  

114,23 Гкал/ч. 

 

2.3.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия  
Кировской ТЭЦ-5) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий  
определить условия, при которых подключение теплопотребляющих  
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие  

увеличения совокупных расходов в указанной системе 

 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения в зоне действия Кировской ТЭЦ-5  

не выявил условий, при которых подключение теплопотребляющих установок потребителей 

к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов 

в данной системе теплоснабжения. 
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Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и  
техническому перевооружению котельных г. Киров 

3.1. Структура основного оборудования котельных г. Киров 

Структура основного оборудования котельных, сроки ввода, установленная мощность 

и присоединенная нагрузка представлены в табл. 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 

№ 
п\п 

Источник  
теплоснабжения 

Количество и  
марка котлов 

Установленная мощ-
ность котельной 

Присоеди-
ненная 

нагрузка по 
воде, Гкал/ч 

Вид топлива 
(осн./ рез.) по воде,  

Гкал/ч 
по пару, 

Гкал/ч (т/ч) 

1 БМК 1.1 2 х КВа-0,5 0,86 0 0,28 газ 

2 БМК 1.2 2 х ЗИОСА Б-2500 4,0 0 2,52 газ 

3 БМК 1.3 4 х КВа-3.5 12,0 0 9,29 газ 

4 БМК 1.4 
3 х КВГМ-7,56-150 

22,0 0 12,49 газ 
1 х КВГМ-2,5 

5 БМК 1.5 2 х VK 105 0,2 0 0,14 газ 

6 БМК 1.6 3 х VK 105 0,3 0 0,11 газ 

7 БМК 1.7 3 х КВа-0,5 1,2 0 0,75 газ 

8 БМК 1.8 2 х КВа-1.1 1,9 0 1,34 газ 

9 БМК 1.9 2 х КВа-1.1 1,9 0 0,89 газ 

10 БМК 1.10 3 х КВа-3.0 7,8 0 6,03 газ 

11 БМК 1.11 4 х КВа-3.5 12,0 0 6,34 газ 

12 БМК 26 2 х КВа-3.5 9,0 0 5,25 газ 

13 БМК 50 
4 х КВ-ГМ-10-150 

43,0 0 10,41 газ 
1 х КВ-ГМ-4-150 

14 Котельная 6.1 

1 х КВа-2,0 

11,7 0,00 1,46 
газ / дизель-

ное 1 х КВ-ГМ-11,63-
150Н 

15 Котельная 6.5 
1 х КВЗ-0,5 

0,60 0,00 0,20 уголь 
1 х Григорьева 

16 Котельная 6.7 
1 х "Универсал-6" 

0,60 0 0,33 уголь 
1 х  "Братск-1" 

17 Котельная 6.8 

1 х ДКВр - 2,5/13 

0,00 4,8 (7,5) 0,64 мазут 1 х ДКВр - 4/13 

1 х Е 1/9 

18 Котельная 6.9 1 х Logano SK 1045 1,80 0 1,23 
газ / дизель-

ное 

19 Котельная 6.11 
1 х "Минск-1"  

0,60 0 0,18 уголь 
1 х "Минск-1"  

20 Котельная 6.13 1 х КЧ-1 1,2 0 0,14 уголь 
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№ 
п\п 

Источник  
теплоснабжения 

Количество и  
марка котлов 

Установленная мощ-
ность котельной 

Присоеди-
ненная 

нагрузка по 
воде, Гкал/ч 

Вид топлива 
(осн./ рез.) по воде,  

Гкал/ч 
по пару, 

Гкал/ч (т/ч) 

1 х Универсал-5  

1 х Универсал-5  

21 Котельная 6.14 

2 х КВМ - 1,1 
"Братск" 3,2 0 0,16 уголь 

2 хУниверсал-5М 

22 Котельная 6.15 
2 х КВ-ГМ (Т) – 0,16-

95 
0,32 0 0,19 уголь 

23 Котельная 8.1 
2 х КВ-ГМ-1,1П 

9,90 0 6,03 
газ / дизель-

ное 2 х КВГМ -4.65 

24 Котельная 8.2 

1 х ТВГ-8м 

24,00 0 16,51 газ / печное 1 х КВз-9.28ГМ 

1 х КВз-9.28ГМ 

25 Котельная 8.3 2 х КВр-0.5 0,86 0 0,44 уголь 

26 Котельная 10.1 

1 х ДКВР-2.5/13 

0,00 6,5 (10) 1,89 мазут 1 х Е 1/9  

1 х ДКВР-6.5/13  

27 Котельная 10.2 
2 х КВЗ-1.1 

2,7 0 2,04 уголь 
1 х КВЗ-0.5 

28 Котельная 10.3 

1 х ДЕ-10/14 

20,00 24,9 (40) 32,73 газ / мазут 

1 х ДКВр-10/13 

1 х ДКВр-10/13 

1 х ДКВр-10/13 

2 х КВГМ-10-150 

29 Котельная 11.3 3 х КВ-Г-4,65-150 12,00 0 4,95 газ 

30 Котельная 11.4 

1 х Котёл водогр. 
стальной сварной 

0,40 0 0,12 уголь 
1 х Котёл водогр. 
стальной сварной 

31 Котельная 11.5 6 х КВА-1Г "Факел" 6,00 0 2,83 газ 

32 Котельная 11.6 2 х КВ-300МТ 0,16 0 0,07 дрова 

33 Котельная 11.7 2 х Турботерм-3150 5,40 0 2,64 
газ / дизель-

ное 

34 Котельная 11.8 2 х КВа-0,25 Дуэт 0,42 0 0,40 
газ / + элек-

трокотел 

35 ООО «ЭК НЛПК» 
3 х КВГМ-30-150 

99,6 0 29,68 газ 
1 х КВГМ-10-150 

36 ООО «Горзеленстрой» 2 х Смоленск 1 2,70 0 1,35 газ 

37 ООО «ДокВуд» 3 х КВГМ-6,5 - 150 19,5 0 8,10 газ 

38 ООО «Ликс-ТЭ» 2 х КВГМ-4,65 - 150 8,0 0 2,24 газ 
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№ 
п\п 

Источник  
теплоснабжения 

Количество и  
марка котлов 

Установленная мощ-
ность котельной 

Присоеди-
ненная 

нагрузка по 
воде, Гкал/ч 

Вид топлива 
(осн./ рез.) по воде,  

Гкал/ч 
по пару, 

Гкал/ч (т/ч) 

39 

Котельная ООО «Теп-
лоснабжающая компа-

ния» (ул. Производ-
ственная, 9) 

2 х КВГМ-2.0 3,5 0 0,74 
газ / дизель-

ное 

40 Котельная «УниДом» 2 х КВа-2,0 3,5 0 0,84 
газ / дизель-

ное 

41 Котельная ДС 2 х КВа-1.5 2,6 0 1,11 
газ / дизель-

ное 

42 Котельная ВГСХА 2 х Смоленск 1 2,70 0 1,1 
газ / дизель-

ное 

43 
Котельная ООО «Тепло-
снабжающая компания» 

(ул. Заводская, 8а) 
3 х КВГМ-2.5 4,3 0 2,37 

газ / дизель-
ное 

44 Котельная ОРДЦ 2 х КВа-1.5 2,6 0 1,29 
газ / дизель-

ное 

45 Котельная КМЗ 2 х ЗИОСА Б-2000 3,4 0 1,65 
газ / дизель-

ное 

46 
Котельная «Ново-

Вятка» 
2 х КВГМ-2.5 4,3 0 1,78 

газ / дизель-
ное 

47 
Котельная БМП  
ООО «Матрица» 

2 х КВа-2.5 4,3 0 1,74 
газ / дизель-

ное 

48 
Котельная  

ООО «Теплотехник» 
2 х КВа-1,5  2,6 0 1,19 

газ / дизель-
ное 

49 
Котельная  

ООО «Энергетик» 
2 х ЗИОСА Б-1000 1,7 0 0,32 

газ / дизель-
ное 

50 
Котельная Детского Та-
лицкого туб. санатория 

3 х Logano SK-745 3,1 0 1,97 
газ / дизель-

ное 

51 
Котельная ООО 

«Производ. комплекс» 
2 х КВГМ-2.0 3,5 0 0,74 

газ / дизель-
ное 

52 
Котельная Кировского 

гос. автодор. техникума 
2 х КВа-2.5 4,3 0 0,55 

газ / дизель-
ное 

53 Котельная ОАО «РЖД» 2 х Смоленск 1 2,70 0 0,435 
газ / дизель-

ное 

54 БМК Радужный 
Vitomax 200-HW 

41,27 0 36,08 газ 
Vitomax 200-LW 

55 
Котельная ООО «Теп-
лоснабжающая компа-

ния» (сл. Сошени) 
2 х КВа-2.5 4,3 0 1,74 

газ / дизель-
ное 

56 Котельная НЛК 3 х КВа-2.5 6,45 0 4,17 
газ / дизель-

ное 

57 
Котельная 

ТСО «Зиновы» 
Котельная вводится в эксплуатацию в 2015 г. 

58 Котельная ККС 1 х КВа-1,5 1,3 0 0,8 
газ / дизель-

ное 

59 Котельная ККС КВа-1,5 2,6 0 1,2 
газ / дизель-

ное 

60 Котельная «Анкор»  1,1 0 0,5 газ 

61 БМК Сошени Котельная будет введена в эксплуатацию с 01.10.15 г. газ 

62 
Котельная  
«Индикон» 

Котельная будет введена в эксплуатацию в 2015 г. взамен котельной детского 
Талицкого туб. санатория 

63 
БМК 2.2.560 ООО «Теп-
логенерирующая ком-

пания №1» 

2 х Vitoplex-200  
SX2A-560 

0,963 0 0,924 газ 
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3.2. Предложения по выбытию старых неэффективных, морально  
и физически изношенных и отработавших свой ресурс мощностей  

оборудования котельных г. Киров 
 
Состав неэффективных, морально и физически изношенных и отработавших свой  

ресурс котельных, предлагаемых к выбытию, представлен в табл. 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 

№ 
п\п 

Источник теплоснабже-
ния 

Количество и  
марка котлов 

Установленная мощ-
ность котельной Присоеди-

ненная 
нагрузка по 
воде, Гкал/ч 

Вид топ-
лива 
(осн./ 
рез.) 

по воде,  
Гкал/ч 

по пару, 
Гкал/ч (т/ч) 

1 БМК 1.8 2 х КВа-1.1 1,9 0 1,34 газ 

2 Котельная 6.1 
1 х Ква-2,0 

11,7 0,00 1,46 
газ / ди-
зельное 

1 х КВ-ГМ-11,63-150Н 

3 Котельная 6.5 
1 х КВЗ-0,5 

0,60 0,00 0,20 уголь 
1 х Григорьева 

4 Котельная 6.7 
1 х «Универсал-6» 

0,60 0 0,33 уголь 
1 х  «Братск-1» 

5 Котельная 6.8 

1 х ДКВр – 2,5/13 

0,00 4,8 (7,5) 0,64 мазут 1 х ДКВр – 4/13 

1 х Е 1/9 

6 Котельная 6.9 1 х Logano SK 1045 1,80 0 1,23 
газ / ди-
зельное 

7 Котельная 6.11 
1 х «Минск-1»  

0,60 0 0,18 уголь 
1 х «Минск-1»  

8 Котельная 6.15 2 х КВ-ГМ (Т) – 0,16-95 0,32 0 0,19 уголь 

9 ООО «Горзеленстрой» 2 х Смоленск 1 2,70 0 1,35 газ 

10 ООО «Ликс-ТЭ» 2 х КВГМ-4,65 – 150 8,0 0 2,24 газ 

11 Котельная ВГСХА 2 х Смоленск 1 2,70 0 1,1 
газ / ди-
зельное 

12 Котельная ОРДЦ 2 х Ква-1.5 2,6 0 1,29 
газ / ди-
зельное 

13 Котельная КМЗ 2 х ЗИОСА Б-2000 3,4 0 1,65 
газ / ди-
зельное 

14 
Котельная  

ООО «Энергетик» 
2 х ЗИОСА Б-1000 1,7 0 0,32 

газ / ди-
зельное 

15 Котельная ООО «ПК» 2 х КВГМ-2.0 3,5 0 0,74 
газ / ди-
зельное 

16 Котельная ОАО «РЖД» 2 х Смоленск 1 2,70 0 0,435 
газ / ди-
зельное 

 Итого  48,32 4,8 (7,5) 15,535  

 
В Схеме теплоснабжения г. Киров предложено закрыть или реконструировать оборудо-

вание 16 вышеперечисленных  котельных. 
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3.3. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 
котельных г. Киров с учетом аварийного и перспективного резерва  

тепловой мощности с предложениями по сроку ввода 
в эксплуатацию новых мощностей 

 
В разработанной Схеме теплоснабжения г. Киров обоснование перспективных балансов 

тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной теп-

ловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Киров и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии выполнено в Книге 4 

«Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки». 

В табл. 3.3.1 и рис. 3.3.1 приведены данные по перспективным изменениям тепловой 

нагрузки котельных г. Киров.  

Общий прирост тепловой нагрузки котельных г. Киров в период 2015 – 2034 гг. запла-

нирован в размере 36,69 Гкал/ч. 

 

Рис. 3.3.1. Перспективные изменения тепловой нагрузки котельных г. Киров. 
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Таблица 3.3.1 

№ 
п/п 

№ ис-
точни-

ка 
Наименование показателя 

Ед.  
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2015 – 
2034 гг. 

1 

1 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.2 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,06 0,150 0,150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,054 0,135 0,135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,324 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,006 0,015 0,015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,036 

2 

2 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.3 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,61 0,21 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 1,28 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,57 0,19 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1,17 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,12 

3 

3 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.4 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 1,55 0,70 1,50 0,60 1,38 1,82 0,83 0,86 9,23 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 1,36 0,61 1,32 0,52 1,21 1,61 0,74 0,75 8,13 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,19 0,09 0,17 0,07 0,17 0,21 0,10 0,10 1,10 

4 

4 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.9 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

5 

5 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.10 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 

6 

6 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.11 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,056 0,091 0,091 0,00 0,187 0,903 0,00 0,00 1,33 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,051 0,083 0,083 0,00 0,164 0,790 0,00 0,00 1,17 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,005 0,008 0,008 0,00 0,023 0,113 0,00 0,00 0,16 

7 

7 Приросты перспективной нагрузки котельной 10.2 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 
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№ 
п/п 

№ ис-
точни-

ка 
Наименование показателя 

Ед.  
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2015 – 
2034 гг. 

8 

8 Приросты перспективной нагрузки котельной 10.3 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,37 0,33 1,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,34 0,30 0,99 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,03 0,10 

9 

9 Приросты перспективной нагрузки котельной 11.3 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

10 

10 Приросты перспективной нагрузки котельной 11.7 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,27 0,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,23 0,46 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,08 

11 

11 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.1 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,111 0,091 0,064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,101 0,083 0,058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,010 0,008 0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

12 

12 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.8 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,85 0,00 0,00 2,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 0,75 0,00 0,00 2,23 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,11 0,00 0,00 0,31 

13 

13 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.9 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,85 1,59 1,21 0,92 3,73 3,61 3,83 15,80 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,06 0,75 1,41 1,06 0,80 3,31 3,17 3,37 13,94 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,19 0,15 0,11 0,42 0,44 0,46 1,86 

14 

14 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.14 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,055 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,052 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 
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№ 
п/п 

№ ис-
точни-

ка 
Наименование показателя 

Ед.  
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2015 – 
2034 гг. 

15 

15 Приросты перспективной нагрузки котельной 8.1 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,28 0,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,25 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,06 

16 

16 Приросты перспективной нагрузки котельной 8.2 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,34 0,05 0,36 0,48 0,00 0,00 1,23 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,30 0,05 0,31 0,42 0,00 0,00 1,08 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,04 0,01 0,04 0,05 0,00 0,00 0,15 

17 

17 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК Радужный 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,32 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,55 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,09 0,28 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,01 0,04 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,07 

18 

18 Приросты перспективной нагрузки котельной ЭК НЛПК 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,054 0,00 0,00 0,00 0,054 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,047 0,00 0,00 0,00 0,047 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00 0,007 

19 
Суммарный прирост нагрузки по котельным, 
Гкал/ч 

Гкал/ч 2,54 2,20 4,05 2,06 5,25 8,65 6,72 8,25 36,69 

20 

1 Приросты перспективной нагрузки по индивидуальным источникам теплоснабжения 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,17 0,13 0,23 0,30 0,00 2,24 2,04 1,52 6,62 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,15 0,12 0,21 0,28 0,00 2,04 1,86 1,39 6,03 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,20 0,18 0,13 0,58 
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3.4. Предложения по техническому перевооружению  
котельных г. Киров с целью повышения 

эффективности работы систем теплоснабжения 

В схеме теплоснабжения г. Киров предлагается провести техническое перевооружение 

котельной 6.9 с целью покрытия перспективного роста тепловых нагрузок с 1,23 до  

17,28 Гкал/ч, не обеспечиваемых располагаемой мощностью котельной на начало расчетно-

го периода (1,8 Гкал/ч). Ввод в эксплуатацию трех котлов КВ-ГМ-7,56-150 позволит увели-

чить располагаемую тепловую мощность на 19,5 Гкал/ч, что обеспечит теплоснабжение пер-

спективных потребителей тепловой энергии за счет нового строительства в зоне действия  

котельной 6.9. 

 

3.5. Определение условий организации централизованного  
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения,  

а также поквартирного отопления 

Организация индивидуального теплоснабжения в зонах действия котельных не преду-

сматривается Схемой теплоснабжения г. Киров. 

Поскольку в соответствии с прогнозом перспективной застройки, утвержденном при раз-

работки Схемы теплоснабжения г. Киров многоквартирные здания, планируемые к вводу 

с 2015 по 2034 годы, будут строиться в зонах централизованного теплоснабжения, примене-

ние поквартирного отопления в строящихся объектах не предусматривается. 

 

3.6. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для  
выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе  

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

 
Строительство новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электриче-

ской энергии на территории г. Киров экономически нецелесообразно в связи с избытком  

генерирующих электрических мощностей в Кировском энергоузле. Резерв тепловой энергии 

тепловой мощности в 2034 г. составит 67,1 Гкал/ч на Кировской ТЭЦ-1, 120,38 Гкал/ч на 

ТЭЦ-4 и 114,23 Гкал/ч на ТЭЦ-5. Таким образом, суммарный резерв тепловой мощности в 

2034 г. по трем ТЭЦ составит 283,71 Гкал/ч. 

По этой же причине реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбини-

рованном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок в Схеме тепло-

снабжения г. Киров не предусматривается. 
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3.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных  
с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон  

действия существующих источников тепловой энергии 

Для формирования предложений по техническому перевооружению источников тепло-

вой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, был 

сформирован перечень котельных с высокой себестоимостью производства тепловой энер-

гии по причине высокого удельного расхода топлива. Перечень котельных, предлагаемых 

для технического перевооружения, приведен в табл. 3.7.1. 

Таблица 3.7.1 

№ 
п\
п 

Источник теплоснаб-
жения 

Количество и  
марка котлов 

Установленная мощ-
ность котельной 

Присоеди-
ненная 

нагрузка по 
воде, Гкал/ч 

Вид топ-
лива 
(осн./ 
рез.) 

по воде,  
Гкал/ч 

по пару, 
Гкал/ч 
(т/ч) 

1 Котельная 10.1 

1 х ДКВР-2.5/13 

0,00 6,5 (10) 1,89 мазут 1 х Е 1/9  

1 х ДКВР-6.5/13  

2 Котельная 10.2 
2 х КВЗ-1.1 

2,7 0 2,04 уголь 
1 х КВЗ-0.5 

 
Оборудование котельных 10.1 и 10.2 предлагается демонтировать. В здании котельной 

10.2 провести техническое перевооружение со строительством автоматизированной блочно-

модульной котельной мощностью 10 Гкал/ч. В Схеме теплоснабжения г. Киров предлагается 

тепловые нагрузки котельных 10.1 и 10.2 перевести на новую БМК с возможностью подклю-

чения перспективных тепловых нагрузок. 

После реконструкции удельный расход топлива на отпущенную Гкал снизится со  

180 кг.у.т./Гкал – для котельной 10.1 и с 265 кг.у.т./Гкал – для котельной 10.2 до расхода 

примерно 160 кг.у.т./Гкал – для  автоматизированной блочно-модульной котельной. 

 

3.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим  
работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии  

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
 

Схема теплоснабжения г. Киров на расчётный период 2015 – 2034 гг. не предусматри-

вает перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.  

После проведения оценки стоимости проведения мероприятий по переводу остальных 

котельных, находящихся в радиусе эффективного теплоснабжения Кировских ТЭЦ, в пико-

вый режим, а также расчета экономических эффектов от реализации данного мероприятия, 

было выяснено, что такой перевод экономически нецелесообразен. Причина тому высокие 

капитальные вложения в прокладку теплотрасс и установку дополнительного теплообменно-

го оборудования на котельных и низких экономических эффектов, в виду малого отпуска 

тепловой энергии. 
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3.9. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или)  
вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых  

нагрузок на другие источники тепловой энергии 

Переключение потребителей котельных на источники с комбинированной выработкой 

тепло- и электроэнергии приведет к снижению расхода топлива на выработку электроэнер-

гии, сокращение затрат на оплату труда, сокращению платы за выбросы, снижение затрат 

на топливо, снижение цеховых и общехозяйственных расходов.  

В Схеме теплоснабжения г. Киров не предусмотрен вывод в резерв котельных. В Схе-

ме предложен перевод тепловой нагрузки ряда котельных на источники с комбинированной  

выработкой тепловой и электрической энергии: ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. 

В Схеме теплоснабжения г. Киров предложено закрыть следующие котельные с под-

ключением их тепловой нагрузки на ТЭЦ-4: котельная ОРДЦ, котельная КМЗ, котельная 

БМК 11.8. 

В Схеме теплоснабжения г. Киров предложено закрыть следующие котельные с под-

ключением их тепловой нагрузки на ТЭЦ-5: котельная ВГСХА, котельная ООО «Энергетик», 

котельная 6.1, котельная 6.5, котельная 6.7, котельная 6.8, котельная 6.9, котельная ОАО 

«РЖД», котельная ООО «Горзеленстрой», котельная 6.11. 

3.10. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения  
в зонах застройки г. Киров малоэтажными жилыми зданиями 

 

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным 

фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более 

эффективно использование индивидуальных источников энергии. Такая организация позво-

лит потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качествен-

ное и надежное теплоснабжения.  

При формировании перспективных балансов тепловой энергии учитывались перспек-

тивный радиус теплоснабжения и плотность перспективной тепловой нагрузки. На их основе 

был проведен анализ и выявлены зоны перспективной застройки, теплоснабжение которых 

предлагается выполнить от индивидуальных источников.  

Более подробно обоснование теплоснабжения зон с индивидуальной застройкой при-

ведено в Книге 5 «Мастер-план разработки вариантов развития схемы теплоснабжения 

МО «Город Киров».  

Зоны перспективной застройки, предлагаемые к подключению к индивидуальным ис-

точникам теплоснабжения приведены в табл. 3.10.1. 
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Таблица 3.10.1  

№ 
п/п 

Номер 
прогноз-
ной зоны 

нового 
строи-

тельства 

Квартал 
прогнозной 
зоны нового 
строитель-

ства 

Сроки строи-
тельства 

Прирост 
площади 

строитель-
ных фон-

дов,  
м

2
 

Подклю-
чаемая  

тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Источник 
тепловой мощности 

1 № 1 43:40:2847 2024 – 2029 гг. 6 900 0,3606 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

2 № 3 43:40:3414 2024 – 2029 гг. 4 500 0,235 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

3 № 4 
43:40:3411 

2019 г. 9 750 0,5945 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 43:40:3400 

4 № 6 
43:40:2902 

2019 – 2029 гг. 17 250 0,9472 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 43:40:2903 

5 № 7 43:40:2830 2024 – 2029 гг. 3 600 0,188 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

6 № 8 43:40:2617 2019 г. 2 400 0,1464 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

7 № 9 43:40:3308 2019 г. 2700 0,1646 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

8 № 12 43:40:3631 2014 г. 337 0,0249 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

9 Итого   47 437 2,4717  

 

Таким образом, в Схеме теплоснабжения г. Киров предусмотрено строительство инди-

видуальных жилых домов с обеспечением теплоснабжения от индивидуальных водогрейных 

двухконтурных газовых котлов в 10 кадастровых кварталах, отведенных под новое строи-

тельство в период 2014 – 2033 гг. Суммарная подключенная нагрузка за период 2014 –  

2033 гг. составит около 2,5 Гкал/ч.  

Прирост площади строительных фондов составит 47 437 м2. 

3.11. Обоснование организации теплоснабжения в производственных 
зонах на территории городского округа 

 
В соответствии с предоставленными сведениями, в период действия схемы тепло-

снабжения на территории г. Киров не планируется перепрофилирование производственных 

зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки на высво-

бождаемых территориях. В соответствии с решениями о распределении тепловой нагрузки 

между теплоисточниками, утверждаемыми в схеме теплоснабжения, не предусматривается 

переключения существующих потребителей жилищно-коммунального сектора на обслужи-

вание от промышленных (ведомственных) котельных. Также не предусматривается пере-

ключение потребителей промышленного сектора, теплоснабжаемых от собственных энер-

гоисточников, на теплоисточники системы централизованного теплоснабжения города. Та-

ким образом, теплоснабжение промышленных объектов, расположенных на территориях 

производственных зон, предусматривается от действующих промышленных, производ-

ственных и ведомственных котельных. 
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3.12. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности  
источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной  
тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского  

округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки  
между источниками тепловой энергии; 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто 

и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельных г. Киров 

представлены в табл. 3.12.1. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности котельных г. Киров нетто на конец прогнозируемого периода 

отсутствует. 

 

3.13. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия  
котельных) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий  

определить условия, при которых подключение теплопотребляющих 
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие  

увеличения совокупных расходов в указанной системе 

 
Расчет радиусов эффективного теплоснабжения зон действия котельных г. Киров 

и технико-экономические расчеты в каждой из систем теплоснабжения, не выявили условий, 

при которых подключение теплопотребляющих установок к системам теплоснабжения  

котельных нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной  

системе. 
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Таблица 3.12.1 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

1. БМК 1.1 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

2. БМК 1.2 

1 Установленная мощность Гкал/ч 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 2,58 2,64 2,79 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,06 0,15 0,15 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,39 0,4 0,42 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,95 0,82 0,71 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

3. БМК 1.3 

1 Установленная мощность Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 10,11 10,32 10,32 10,32 10,32 10,79 10,79 10,79 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,607 0,207 0,0 0,0 0,0 0,47 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,31 0,31 0,31 0,31 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,39 1,183 1,183 1,183 1,153 0,683 0,683 0,683 

4. БМК 1.4 

1 Установленная мощность Гкал/ч 22 22 22 22 22 22 22 22 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 13,36 14,060 13,46 13,58 15,49 16,32 17,18 17,18 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 1,547 0,700 1,496 0,597 1,382 1,819 0,833 0,856 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 1,63 1,68 1,73 1,78 1,83 1,88 1,93 1,93 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 6,57 5,8201 6,37 6,2 4,24 3,36 2,45 2,45 

5. БМК 1.5 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6. БМК 1.6 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 

7. БМК 1.7 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 

8. БМК 1.8 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 

9. БМК 1.9 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,13 0,13 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,76 0,76 0,74 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

10. БМК 1.10 

1 Установленная мощность Гкал/ч 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 6,03 6,03 6,03 6,03 6,56 6,56 6,56 6,56 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,53 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,51 0,54 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,13 1,1 1,08 1,08 0,55 0,55 0,55 0,55 

11. БМК 1.11 

1 Установленная мощность Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 6,52 6,61 6,7 6,7 6,89 7,79 7,79 7,79 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,06 0,09 0,09 0,0 0,19 0,9 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,83 0,85 0,87 0,89 0,95 1,12 1,12 1,12 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 4,4 4,29 4,18 4,16 3,91 2,84 2,84 2,84 

12. БМК 26 

1 Установленная мощность Гкал/ч 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 8,955 8,955 8,955 8,955 8,955 8,955 8,955 8,955 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 3,405 3,405 3,405 3,405 3,405 3,405 3,405 3,405 

13. БМК 50 

1 Установленная мощность Гкал/ч 43 43 43 43 43 43 43 43 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 42,915 42,915 42,915 42,915 42,915 42,915 42,915 42,915 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 31,833 31,833 31,833 31,833 31,833 31,833 31,833 31,833 

14. Котельная 6.1 

1 Установленная мощность Гкал/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 11,689 11,689 11,689 11,689 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,571 1,662 1,726 1,726 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,111 0,091 0,064 0,00 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,351 0,351 0,351 0,351 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 9,767 9,676 9,612 9,612 

15. Котельная 6.5 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,417 0,417 0,417 0,417 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,204 0,204 0,204 0,204 

16. Котельная 6.7 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,597 0,597 0,597 0,597 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,33 0,33 0,33 0,33 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,257 0,257 0,257 0,257 

17. Котельная 6.8 

1 Установленная мощность Гкал/ч 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,64 0,64 0,64 0,64 2,33 3,18 3,18 3,18 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 1,69 0,85 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,34 0,44 0,44 0,44 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 3,99 3,99 3,99 3,99 2,1 1,15 1,15 1,15 

18. Котельная 6.9 

1 Установленная мощность Гкал/ч 20 20 20 20 20 20 20 20 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 2,41 3,16 4,57 5,63 6,43 9,74 12,91 16,28 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,06 0,75 1,41 1,06 0,8 3,31 3,17 3,37 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,07 0,09 0,14 0,17 0,19 0,28 0,39 0,49 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 17,51 16,74 15,28 14,19 13,37 9,97 6,69 3,22 

19. Котельная 6.11 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,597 0,597 0,597 0,597 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,18 0,18 0,18 0,18 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,399 0,399 0,399 0,399 

20. Котельная 6.13 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 

21. Котельная 6.14 

1 Установленная мощность Гкал/ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0 0 0 0,055 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,450 2,450 2,450 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 

22. Котельная 6.15 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,32 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,278 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,19 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,005 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,083 

23. Котельная 8.1 

1 Установленная мощность Гкал/ч 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,61 6,89 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,26 0,28 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,31 0,31 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,72 1,43 1,15 

24. Котельная 8.2 

1 Установленная мощность Гкал/ч 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 16,51 16,51 16,85 16,9 17,26 17,74 17,74 17,74 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,34 0,05 0,36 0,48 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,58 0,58 0,59 0,59 0,62 0,62 0,62 0,62 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,37 2,37 2,02 1,97 1,58 1,1 1,1 1,1 

25. Котельная 8.3 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 
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6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 

26. Котельная 10.1 

1 Установленная мощность Гкал/ч 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 6,448 6,448 6,448 6,448 6,448 6,448 6,448 6,448 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 

27. Котельная 10.2 

1 Установленная мощность Гкал/ч 10 10 10 10 10 10 10 10 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 5,03 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 4,86 

28. Котельная 10.3 

1 Установленная мощность Гкал/ч 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 32,8 32,8 32,8 32,81 32,81 33,21 33,58 33,91 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,37 0,33 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 1,3 1,3 1,3 1,3 1,35 1,38 1,41 1,43 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 10,39 10,39 10,39 10,39 10,36 9,91 9,51 9,16 

29. Котельная 11.3 

1 Установленная мощность Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 4,95 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 3,334 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 
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30. Котельная 11.4 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 

31. Котельная 11.5 

1 Установленная мощность Гкал/ч 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 

32. Котельная 11.6 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 

33. Котельная 11.7 

1 Установленная мощность Гкал/ч 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 3,12 3,39 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,21 0,27 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,2 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,3 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,07 1,79 

34. Котельная 11.8 
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1 Установленная мощность Гкал/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

35. Котельная ЭК НЛПК 

1 Установленная мощность Гкал/ч 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 29,68 29,68 29,68 29,68 29,734 29,734 29,734 29,734 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,054 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 1,42 1,42 1,42 1,42 1,44 1,44 1,44 1,44 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 62,6 62,6 62,6 62,6 62,53 62,53 62,53 62,53 

36. Котельная ООО «Горзеленстрой» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 

Котельная будет 
 закрыта в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,646 2,646 2,646 2,646 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,35 1,35 1,35 1,35 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,213 0,213 0,213 0,213 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,083 1,083 1,083 1,083 

37. Котельная «ДокВуд» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 19,5 19,5 19,5 19,5 

Котельная будет  
закрыта в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 12,5 12,5 12,5 12,5 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 8,1 8,1 8,1 8,1 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 4,1 4,1 4,1 4,1 

38. Котельная «Ликс-ТЭ» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 8,00 Котельная будет  
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2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 7,95 закрыта в 2015 г. 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 2,24 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,32 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 5,39 

39. Котельная ССК 

1 Установленная мощность Гкал/ч 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,04 1,36 1,36 2,12 2,24 2,53 2,82 2,82 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0 0,32 0 0,76 0,12 0,29 0,29 0,29 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,15 0,18 0,18 0,31 0,34 0,37 0,4 0,4 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 3,07 2,72 2,72 1,83 1,68 1,36 1,04 1,04 

40. Котельная «УниДом» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 

41. Котельная ДС 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

42. Котельная ВГСХА 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,661 2,661 2,661 2,661 
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3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,1 1,1 1,1 1,1 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,071 0,071 0,071 0,071 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,49 1,49 1,49 1,49 

43. Котельная ООО «Теплоснабжающая компания» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 

44. Котельная ОРДЦ 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 

Котельная будет выведена 
 из эксплуатации в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,566 2,566 2,566 2,566 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,087 0,087 0,087 0,087 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,189 2,189 2,189 2,189 

45. Котельная КМЗ 

1 Установленная мощность Гкал/ч 3,4 3,4 3,4 3,4 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 3,35 3,35 3,35 3,35 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,65 1,65 1,65 1,65 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,267 0,267 0,267 0,267 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,433 1,433 1,433 1,433 

46. Котельная «Ново-Вятка» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 
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4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 

47. Котельная ООО «Матрица» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

48. Котельная ООО «Теплотехник» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

49. Котельная ООО «Энергетик» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,7 1,7 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2017 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 1,68 1,68 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,32 0,32 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,078 0,078 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,282 1,282 

50. Котельная Талицкого туберкулезного санатория 

1 Установленная мощность Гкал/ч 3,1 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г.,  
тепловая нагрузка будет переведена на котельную «Индикон» 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 3,07 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,97 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,16 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,94 

51. Котельная ООО «Производственный комплекс» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 3,463 3,463 3,463 3,463 3,463 3,463 3,463 3,463 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 

52. Котельная Кировского автодорожного техникума 

1 Установленная мощность Гкал/ч 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 3,641 3,641 3,641 3,641 3,641 3,641 3,641 3,641 

53. Котельная ОАО «РЖД» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 

Котельная будет выведена 
 из эксплуатации в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,67 2,67 2,67 2,67 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,435 0,435 0,435 0,435 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,073 0,073 0,073 0,073 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,162 2,162 2,162 2,162 

54. БМК Радужный 

1 Установленная мощность Гкал/ч 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 33,93 34,03 34,35 34,35 34,48 34,48 34,48 34,48 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,1 0,32 0,0 0,13 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 7,29 7,19 6,87 6,87 6,73 6,73 6,73 6,73 

55. Котельная ООО «Теплоснабжающая компания» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 

56. Котельная НЛК 

1 Установленная мощность Гкал/ч 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

57. ТСО «Зиновы» 

1 Установленная мощность Гкал/ч - 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч - 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч - 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч - 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

58. Котельная ККС 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

59. Котельная ККС 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

60. Котельная «Анкор» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

61. 

БМК Сошени 

Котельная будет введена в эксплуатацию в 2016 г. 

62. 

Котельная «Индикон» 

Котельная будет введена в эксплуатацию в 2015 г. 

63. 

БМК 2.2.560 

Котельная будет введена в эксплуатации в 2015 г. 
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Раздел 4. Предложения по покрытию перспективной тепловой 
нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью 

 

В данном разделе приведены отдельные материалы из Книги 5 «Мастер-план разработ-

ки вариантов развития схемы теплоснабжения МО «Город Киров», которые касаются пред-

ложений по покрытию перспективных тепловой нагрузки зоне нового строительства, которые 

не обеспечены тепловой мощностью и требуется строительство новых источников тепловой 

мощности. В Схеме теплоснабжения г. Киров определено, что зонах нового строительства 

№ 2, № 5, № 10, № 11, № 14, № 15, № 16, № 17 и № 18 теплоснабжение будет осуществ-

ляться от имеющихся и строящихся котельных. 

4.1. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 1 

4.1.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 1 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов в зоне нового 

строительства № 1, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, 

представлены в табл. 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 

Номер за-
стройки на 

схеме 
Район Название квартала 

Площадь 
квартала, м

2
 

Площадь квар-
тала под за-
стройку, м

2
 

Объекты 
строительства 

1 Ленинский 43:40:2847 152 759  ИЖС 

Продолжение таблицы 4.1.1 

Номер за-
стройки на 

схеме 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2029 гг. 2030 – 2034 гг. 
Всего на  
2034 г. 

1 - - 3 450 3 450 6 900 

4.1.2. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
 в зоне нового строительства № 1 

Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 1 с индивиду-

альной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных двухконтур-

ных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 2015 – 2034 гг. соста-

вит 6 900 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 150 м2 количество 

зданий будет 46. В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строи-

тельства № 1 для отопления зданий предполагается установка индивидуальных водо-

грейных двухконтурных газовых котлов Protherm Медведь 30 KLOM 10005725. 

Газовая система Protherm Медведь 30 KLOM имеет следующие особенности: 

 открытую камеру сгорания; 

 горелку, выполненную из нержавеющей стали; 

 плавное регулирование мощности котла за счет модулируемой горелки; 

 электророзжиг; 

 возможна работа котла на магистральном и сжиженном газе. 
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Основные технические и стоимостные характеристики котла Protherm Медведь 30  

KLOM 10005725 приведены в табл. 4.1.2. 

Таблица 4.1.2 

Номинальная тепловая мощность 28 кВт 

КПД при 100% тепловой мощности 90 % 

Мах потребляемая электрическая мощность 15 Вт 

Стоимость одного котла Protherm Медведь 30 KLOM 10005725 36,29 тыс. руб. 

Стоимость 46 котлов с учетом установки и проектирования с НДС  
в ценах 2014 г. 

2 415,37 тыс. руб. 

4.1.3. Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных  
двухконтурных газовых котлов и присоединенной тепловой нагрузки  

в зоне нового строительства № 1 

Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых кот-

лов и присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 1 представлены 

в табл. 4.1.3. 

Таблица 4.1.3 

Наименование Ед. изм. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых 
котлов в зоне нового строительства № 1 

Прогнозируемая установленная мощность оборудования 
источника теплоты (с учетом резервирования) 

Гкал/ч  0,55 1,1 

Прогноз прироста нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч  0,1643 0,1643 

Прогноз прироста нагрузки ГВС Гкал/ч  0,016 0,016 

Прогнозируемая тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч  0,1803 0,3606 

 

4.1.4. Прогнозируемый топливный баланс индивидуальных водогрейных 
двухконтурных газовых котлов для прогнозируемых приростов тепловой  

энергии (мощности) в зоне нового строительства № 1 

Расход природного газа при использовании в качестве источника тепловой энергии ин-

дивидуальных водогрейных двухконтурных газовых котлов в зоне нового строительства № 1 

в период 2025 – 2034 гг. приведен в табл. 4.1.4. 

Таблица 4.1.4 

Наименование Ед. изм. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 

Прогнозируемый топливный баланс индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых 
котлов в зоне нового строительства № 1 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч  0,55 1,1 

Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч  0,1803 0,3606 

Прогнозируемый отпуск тепловой энергии за год Гкал/год  1051,04 2102,08 

Расход топлива за год 
Тыс. м

3
/год  129,15 258,3 

т.у.т.  147,23 294,46 

*теплота сгорания природного газа принята 8138 ккал/м3 
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4.2. Подключение прогнозируемых приростов 
тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 2 

4.2.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые 

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 2 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов в зоне нового 

строительства № 2, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, 

представлены в табл. 42.1. 

Таблица 4.2.1 

Номер 
застройки 
на схеме 

Район Название квартала 
Площадь 

квартала, м
2
 

Площадь 
квартала под 
застройку, м

2
 

Объекты  
строительства 

2 Ленинский 

43:40:3800 923426 

85000 

Многоквартирные 
дома, обще-

ственные здания, 
ИЖС 

43:40:2005 207600 

Продолжение таблицы 4.2.1 

Номер 
застрой-

ки на 
схеме 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 

Всего 
на  

2034 г. 

2      2250 32000 32000 65550 

 

4.2.2. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
в зоне нового строительства № 2  

В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 2 

предлагается применить блочную модульную газовую котельную, построенную на месте  

котельной 10.2, которую предлагается снести. на базе 6 котлов КВА-1Г тепловой мощностью  

1 Гкал/ч. Установленная мощность котельной составит 6 Гкал/ч. Основное топливо – при-

родный газ, резервное – топочный мазут марки М100. Основные технические и стоимостные 

характеристики водогрейной котельной приведены в табл. 4.2.2. 

Таблица 4.2.2 

Наимено-
вание  
котла 

Установ-
ленная 

мощность,  
Гкал/ч 

Номинальная 
мощность 

одного котла,  
Гкал/ч 

Коли-
чество 
котлов 

Расчетный 
КПД, %  

(природный 
газ/мазут) 

Срок  
строи-

тельства 

Стоимость котельной  
со строительством «под 
ключ» тыс. руб. с НДС  

в ценах 2014 г. 

КВА-1Г 6 1 6 93/91 1 год 48 972,0 

 

4.2.3. Балансы тепловой мощности блочной модульной газовой котельной 
и присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 2 

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой 

нагрузки в зоне нового строительства № 2 представлены в табл. 3.2.3. 
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Таблица 4.2.3 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Балансы тепловой мощности крышной котельной и присоединенной тепловой  
нагрузки в зоне нового строительства № 2 

Прогнозируемая установ-
ленная мощность обору-
дования источника тепло-
ты  

Гкал/ч 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 6 6 

Прогнозируемый темпе-
ратурный график 

о
С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прогноз прироста нагруз-
ки отопления, вентиляции 
и ГВС 

Гкал/ч       1 1 

Прогнозируемая тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 1,888 1,888 1,888 1,888 1,888 2,03 3,3 4,52 

Прогнозируемый отпуск 
тепловой энергии за год 

Гкал 10467 10467 10467 10467 10467 11254 18295 25059 

Прогноз резерва(+) / де-
фицита (-) тепловой мощ-
ности 

Гкал/ч 0,822 0,822 0,822 0,822 0,822 2,68 2,7 1,5 

 

4.2.4. Прогнозируемый топливный баланс котельной для прогнозируемых 
приростов тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 2 

Расход природного газа, который будет использован на котельной в период 2020 –  

2034 гг. приведен в табл. 3.2.4. 

Таблица 4.2.4. 

Наименование Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 

Прогнозируемый топливный баланс котельной для прогнозируемых приростов  
тепловой энергии в зоне нового строительства № 2 

Прогнозируемая установленная мощ-
ность оборудования водогрейной ко-
тельной  

Гкал/ч   2,71 6 6 

Прогнозируемая располагаемая 
мощность водогрейной котельной  

Гкал/ч   2,71 6 6 

Прирост нагрузки отопления, венти-
ляции и ГВС 

Гкал/ч   0,1371 1,26 1,22 

Прогнозируемая присоединенная 
тепловая нагрузка с учетом потерь в 
тепловых сетях 

Гкал/ч   2,03 3,3 4,52 

Прогнозируемый отпуск тепловой 
энергии за год 

Гкал/год   11254 18295 25059 

Расход топлива за год 

тыс. 
м

3
/год 

  1383 2248 3079 

тут   1577 2563 3510 

*теплота сгорания природного газа принята 8138 ккал/ м3 
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4.3. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 3 

4.3.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 3 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов в зоне нового 

строительства № 3, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, 

представлены в табл. 4.3.1. 

Таблица 4.3.1 

Номер за-
стройки на 

схеме 
Район Название квартала 

Площадь 
квартала, м

2
 

Площадь квар-
тала под за-
стройку, м

2
 

Объекты 
строительства 

3 Ленинский 43:40:3414 674432  ИЖС 

Продолжение таблицы 4.3.1 

Номер за-
стройки на 

схеме 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2029 гг. 2030 – 2034 гг. Всего на 2034 г. 

3   2 250 2 250 4 500 

 

4.3.2. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
в зоне нового строительства № 3 

Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 3 с индивиду-

альной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных двухконтур-

ных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 2015 – 2034 гг. соста-

вит 4500 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 150 м2 количество зда-

ний будет 30. В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строитель-

ства № 3 для отопления зданий предполагается установка индивидуальных водогрейных 

двухконтурных газовых котлов Protherm Медведь 30 KLOM 10005725. 

Основные технические и стоимостные характеристики котла Protherm Медведь 30  

KLOM 10005725 приведены в табл. 4.1.2. 

4.3.3. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и 
 присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 3 

Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых кот-

лов и присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 3 представлены  

в табл. 4.3.2. 

Таблица 4.3.2 

Наименование Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых 
котлов в зоне нового строительства № 3 

Прогнозируемая установленная мощность 
оборуд. ист. теплоты (с уч. резервирования) 

Гкал/ч    0,36 0,72 

Прогноз прироста нагрузки отопления и 
вентиляции 

Гкал/ч    0,1072 0,1072 

Прогноз прироста нагрузки ГВС Гкал/ч    0,0104 0,0104 

Прогнозируемая тепловая нагрузка потре-
бителей 

Гкал/ч    0,1176 0,2352 
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4.3.4. Прогнозируемый топливный баланс крышной котельной для  
прогнозируемых приростов тепловой энергии в зоне нового строительства № 3 

Расход природного газа при использовании в качестве источника тепловой энергии  

индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых котлов в зоне нового строительства  

№ 3 в период 2025 – 2034 гг. приведен в табл. 4.3.3. 

Таблица 4.3.3 

Наименование Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Прогнозируемый топливный баланс индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых 
котлов в зоне нового строительства № 3 

Установленная мощность оборудова-
ния 

Гкал/ч    0,36 0,72 

Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч    0,1176 0,2352 

Прогнозируемый отпуск тепловой 
энергии за год 

Гкал/год    649,8 1299,5 

Расход топлива за год 

Тыс. 
м

3
/год 

   79,8 159,7 

т.у.т.    91 182 

*теплота сгорания природного газа принята 8 138 ккал/м
3
 

  



 69 

4.4. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 4 

4.4.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 4 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные 

по расчетным элементам территориального деления, представлены в табл. 4.4.1. 

Таблица 4.4.1 

Номер застройки на схеме Район 
Название 
квартала 

Площадь 
квартала, 

м
2
 

Площадь 
квартала 
под за-

стройку, м
2
 

Объекты 
строительства 

4 Ленинский 
43:40:3411 391238 6750 

ИЖС 
43:40:3400 1347811 3000 

Продолжение таблицы 4.4.1 

Номер 
застрой-

ки на 
схеме 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 
2034 гг. 

Всего 
на  

2034 г. 

4      9750   9750 

 

4.4.2. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
 в зоне нового строительства № 4 

Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 4 с индивиду-

альной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных двухконтур-

ных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 2015 – 2034 гг. соста-

вит 9750 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 150, 83 и 63 м2 количе-

ство зданий будет 110. В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового 

строительства № 3 для отопления зданий предполагается установка индивидуальных водо-

грейных двухконтурных газовых котлов Protherm Медведь 30 KLOM 10005725. 
 

4.4.3. Балансы тепловой мощности крышной котельной и присоединенной 
тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 4 

Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых кот-

лов и присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 4 представлены 

в табл. 4.4.2. 

Таблица 4.4.2 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых 
котлов в зоне нового строительства № 4 

Прогнозируемая установленная мощность оборудования 
источника теплоты (с учетом резервирования) 

Гкал/ч  2,64 2,64 2,64 

Прогноз прироста нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч  0,5418   

Прогноз прироста нагрузки ГВС Гкал/ч  0,0527   

Прогнозируемая тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч  0,5945 0,5945 0,5945 

 



 70 

4.4.4. Прогнозируемый топливный баланс индивидуальных водогрейных 
двухконтурных газовых котлов для прогнозируемых приростов тепловой  

энергии (мощности) в зоне нового строительства № 4 

Расход природного газа при использовании в качестве источника тепловой энергии ин-

дивидуальных водогрейных двухконтурных газовых котлов в зоне нового строительства № 3 

в период 2020 – 2034 гг. приведен в табл. 4.4.3. 

Таблица 4.4.3 

Наименование Ед. изм. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Прогнозируемый топливный баланс индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых 
котлов в зоне нового строительства № 4 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч  2,64 2,64 2,64 

Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч  0,5418 0,5418 0,5418 

Прогнозируемый отпуск тепловой энер-
гии за год 

Гкал/год  3003,7 3003,7 3003,7 

Расход топлива за год 
Тыс. м

3
/год  369,1 369,1 369,1 

т.у.т.  420,8 420,8 420,8 

*теплота сгорания природного газа принята 8138 ккал/м3 
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4.5. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 5 

4.5.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 5 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные 

по расчетным элементам территориального деления, представлены в табл. 4.5.1. 

Таблица 4.5.1 

Номер за-
стройки на 

схеме 
Район 

Название 
квартала 

Площадь 
квартала, 

м
2
 

Площадь квартала 
под застройку, м

2
 

Объекты строи-
тельства 

5 Ленинский 

43:40:2020 76634 

 
Многоквартирные 
дома, обществен-
ные здания, ИЖС 

43:40:2036 215272 

43:40:2037 349686 

43:40:3904 274138 

Продолжение таблицы 4.5.1 

Номер 
застрой-

ки на 
схеме 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Всего 
на  

2034 г. 

5  1437,6    9120 4050 4050 16407,6 

 

4.5.2. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
в зоне нового строительства № 5 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 5 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является  

котельная 10.3. Для осуществления подключения потребителей необходимо провести про-

кладку следующих трубопроводов: 

- на период 2015 г.: от существующей тепловой камеры ТК-79 до проектируемой тепло-

вой камеры № 1 в зоне нового строительства № 5 длиной 250 п.м. в двухтрубном исполне-

нии условным диаметром 125 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции 

– ППМ; 

- на период 2019-2029 гг.: от проектируемой тепловой камеры № 1 до проектируемой 

тепловой камеры № 2 в зоне нового строительства № 5 (квартал 43:40:3904) длиной 500 п.м. 

в двухтрубном исполнении условным диаметром 100 мм. От проектируемой тепловой каме-

ры №1 до проектируемой тепловой камеры №3 в зоне нового строительства №5 (квартал 

43:40:2036) длиной 400 п. м. в двухтрубном исполнении условным диаметром 100 мм. Тип 

прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции – ППМ. 

Основные технические и стоимостные характеристики тепловых сетей, планируемых 

к строительству, приведены в табл. 3.5.2.  
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Таблица 4.5.2 

Начало 
участка 

Конец  
участка 

Условный  
диаметр 

(мм) 

Длина  
(м) 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

Стоимость 
строительства 
с НДС в ценах 

2014 г. 
тыс. руб. 

Проект. ТК 
№1 

Проект. ТК 
№2 

100 500 2024 
Подземная беска-

нальная, ППМ 
7 628,30 

Проект. ТК 
№1 

Проект. ТК 
№3 

100 400 2019 
Подземная беска-

нальная, ППМ 
9 535,37 

Итого 17 163,67 
 

4.5.3. Балансы тепловой мощности котельной 10.3 и присоединенной  
тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 5 

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии – котельной 10.3 и присоеди-

ненной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 5 представлены в табл. 4.5.3. 

Таблица 4.5.3 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Балансы тепловой мощности котельной 10.3 и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне нового строительства № 5 

Прогнозируемая уста-
новленная мощность 
оборудования источни-
ка теплоты  

Гкал/ч 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 

Прогнозируемые соб-
ственные нужды ис-
точника теплоты 

Гкал/ч 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Прогнозируемая теп-
ловая мощность ис-
точника теплоты 
«нетто»  

Гкал/ч 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 44,52 

Прогнозируемый тем-
пературный график 

°С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прогноз прироста теп-
ловой нагрузки 

Гкал/ч 0 0,08 0 0 0 0,46 0,37 0,33 

Прогнозируемая теп-
ловая нагрузка потре-
бителей 

Гкал/ч 32,73 32,81 32,81 32,81 32,81 33,27 33,64 33,97 

Потери в тепловых се-
тях 

Гкал/ч 1,31 1,32 1,32 1,32 1,32 1,35 1,38 1,41 

Прогноз резер-
ва(+)/дефицита (-) теп-
ловой мощности 

Гкал/ч +10,48 +10,39 +10,39 +10,39 +10,39 +9,90 +9,50 +9,14 

 
 

4.5.4. Прогнозируемый топливный баланс котельной 10.3 для прогнозируемых 
приростов тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 5 

Прогнозируемый прирост расхода природного газа на котельной 10.3 для обеспечения 

теплоснабжения потребителей в зоне нового строительства № 5 в период 2015 – 2034 гг. 

приведен в табл. 4.5.4. 
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Таблица 4.5.4 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Источник тепловой энергии – котельная 10.3 

Тепловая нагруз-
ка потребителей 

Гкал/ч 32,73 32,81 32,81 32,81 32,81 33,27 33,64 33,97 

Прогнозируемый 
отпуск тепловой 
энергии за год 

тыс. Гкал 
/год 

100,6 102,4 102,4 102,4 102,4 103,7 105,1 106,0 

Расход топлива 
за год 

тыс. т у.т. 16,6 16,9 16,9 16,9 16,9 17,1 17,3 17,5 

 

Таким образом, прогнозируемый прирост расхода природного газа на котельной 10.3 

для обеспечения теплоснабжения потребителей в зоне нового строительства № 5 в период 

2015–2034 гг. будет изменяться от 16,6 тыс. т у.т./год в 2015 г. до 17,5 тыс. т у.т./год в 2034 г. 
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4.6. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 6 

4.6.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 6 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов в зоне нового 

строительства № 6, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, 

представлены в табл. 4.6.1. 

Таблица 4.6.1 

Номер за-
стройки на 

схеме 
Район Название квартала 

Площадь 
квартала, м

2
 

Площадь квар-
тала под за-
стройку, м

2
 

Объекты 
строительства 

6 
Ленинский 43:40:2902 178167 - 

ИЖС 
Ленинский 43:40:2903 661364 - 

Продолжение таблицы 4.6.1 

Номер за-
стройки на 

схеме 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Всего на  
2034 г. 

6     5250 6000 6000 17250 

 

4.6.2. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
в зоне нового строительства № 6 

Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 6 с индивиду-

альной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных двухконтур-

ных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 2015 – 2034 гг. соста-

вит 17250 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 150 м2 количество 

зданий будет 115. В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строи-

тельства № 6 для отопления зданий предполагается установка индивидуальных водо-

грейных двухконтурных газовых котлов Protherm Медведь 30 KLOM 10005725. 

Основные технические и стоимостные характеристики котла Protherm Медведь 30  

KLOM 10005725 приведены в табл. 4.1.2. 

 

4.6.3. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и  
присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 6 

Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых кот-

лов и присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 6 представлены 

в табл. 4.6.2. 
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Таблица 4.6.2 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых 
котлов в зоне нового строительства № 6 

Прогнозируемая установленная мощность оборудова-
ния источника теплоты (с учетом резервирования) 

Гкал/ч - 0,84 1,8 2,76 

Прогноз прироста нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч - 0,2917 0,2858 0,2858 

Прогноз прироста нагрузки ГВС Гкал/ч - 0,0283 0,0278 0,0278 

Прогнозируемая тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч - 0,32 0,6336 0,9472 

 

4.6.4. Прогнозируемый топливный баланс крышной котельной для  
прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 6 

Расход природного газа при использовании в качестве источника тепловой энергии  

индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых котлов в зоне нового строительства  

№ 6 в период 2015 – 2034 гг. приведен в табл. 4.6.4. 

Таблица 4.6.3 

Наименование Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 
2034 гг. 

Прогнозируемый топливный баланс индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых 
котлов в зоне нового строительства № 6 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч - - 0,84 1,8 2,76 

Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч - - 0,32 0,6336 0,9472 

Прогнозируемый отпуск тепловой энергии 
за год 

Гкал/год - - 1774,1 3512,7 15301,4 

Расход топлива за год 
Тыс. м

3
/год - - 218,0 431,6 1880,2 

т.у.т. - - 248,5 492,0 2143,4 

*теплота сгорания природного газа принята 8138 ккал/м3 
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4.7. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 7 

4.7.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 7 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов в зоне нового 

строительства № 7, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, 

представлены в табл. 4.7.1. 

Таблица 4.7.1 

Номер за-
стройки на 

схеме 
Район Название квартала 

Площадь 
квартала, м

2
 

Площадь квар-
тала под за-
стройку, м

2
 

Объекты 
строительства 

7 Ленинский 43:40:2830 301702 - ИЖС 

Продолжение таблицы 4.7.1 

Номер за-
стройки на 

схеме 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 

Всего 
на  

2034 г. 

7 - - - - - - 1 800 1 800  3 600 

4.7.2. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления  

в зоне нового строительства № 7 и в зоне действия предлагаемого 
для строительства источников тепловой энергии 

Прогнозы приростов на каждом этапе объемов потребления тепловой энергии (мощно-

сти) в зоне нового строительства № 7 представлены в табл. 4.7.2. 

Таблица 4.7.2 

Номер за-
стройки на 

схеме 
Район Название квартала 

Площадь 
квартала, м

2
 

Площадь квар-
тала под за-
стройку, м

2
 

Объекты 
строительства 

7 Ленинский 43:40:2830 301702 - ИЖС 

Продолжение таблицы 4.7.2 

Номер 
застрой-

ки на 
схеме 

Прирост объемов потребления тепловой энергии  
(мощности), Гкал/ч 

Ожидаемая плот-
ность тепловой 
нагрузки, Гкал/га 2019 г. 

2020 – 2024 
гг. 

2025 – 2029 
гг. 

2030 – 2034 
гг. 

Всего на  
2034 г. 

7   0,094 0,094 0,188  

4.7.3. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
в зоне нового строительства № 7 

Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 7 с индивиду-

альной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных двухконтур-

ных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 2015 – 2034 гг. соста-

вит 3600 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 150 м2 количество зда-

ний будет 24. В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строитель-
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ства № 7 для отопления зданий предполагается установка индивидуальных водогрейных 

двухконтурных газовых котлов Protherm Медведь 30 KLOM 10005725. 

Основные технические и стоимостные характеристики котла Protherm Медведь 30  

KLOM 10005725 приведены в табл. 3.1.2. 

4.7.4. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и  
присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 7 

Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых кот-

лов и присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 7 представлены  

в табл. 4.7.4. 

Таблица 4.7.3 

Наименование Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых 
котлов в зоне нового строительства № 7 

Прогнозируемая установленная мощность 
оборудования источника теплоты (с учетом 
резервирования) 

Гкал/ч    0,576 1,152 

Прогноз прироста нагрузки отопления и вен-
тиляции 

Гкал/ч    0,0857 0,0857 

Прогноз прироста нагрузки ГВС Гкал/ч    0,0083 0,0083 

Прогнозируемая тепловая нагрузка потреби-
телей 

Гкал/ч    0,094 0,188 

4.7.5. Прогнозируемый топливный баланс крышной котельной для  
прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 7 

Расход природного газа при использовании в качестве источника тепловой энергии ин-

дивидуальных водогрейных двухконтурных газовых котлов в зоне нового строительства № 7 

в период 2015 – 2034 гг. приведен в табл. 4.7.4. 

Таблица 4.7.4 

Наименование Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Прогнозируемый топливный баланс индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых 
котлов в зоне нового строительства № 7 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч    0,576 1,152 

Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч    0,094 0,188 

Прогнозируемый отпуск тепловой энергии за 
год 

Гкал/год    521,1 1042,2 

Расход топлива за год 

Тыс. 
м

3
/год 

   64,03 128,06 

т.у.т.    72,99 145,98 

*теплота сгорания природного газа принята 8138 ккал/м3 
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4.8. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 8 

4.8.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 8 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные 

по расчетным элементам территориального деления, представлены в табл. 4.8.1. 

Таблица 4.8.1 

Номер за-
стройки 
на схеме 

Район 
Название 
квартала 

Площадь 
квартала, м

2
 

Площадь 
квартала под 
застройку, м

2
 

Объекты строи-
тельства 

8 Ленинский 43:40:3308 519751  ИЖС 

Продолжение таблицы 4.8.1 

Номер за-
стройки на 

схеме 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2029 гг. 2030 – 2034 гг. 
Всего на  

2034 г. 

8  2700   2700 

 

4.8.2. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
 в зоне нового строительства № 8 

Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 8 с индивиду-

альной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных двухконтур-

ных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 2015 – 2034 гг. соста-

вит 2400 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 150 м2 количество зда-

ний будет 16. В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строитель-

ства № 3 для отопления зданий предполагается установка индивидуальных водогрейных 

двухконтурных газовых котлов Protherm Медведь 30 KLOM 10005725. Основные технические 

и стоимостные характеристики котла Protherm Медведь 30 KLOM 10005725 приведены  

в табл. 4.1.2. 
 

4.8.3. Балансы тепловой мощности индивидуальных источников тепловой  
энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 8 

Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых кот-

лов и присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 8 представлены  

в табл. 4.8.2. 

Таблица 4.8.2 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых 
котлов в зоне нового строительства № 8 

Прогнозируемая установленная мощность оборудо-
вания источника теплоты (с учетом резервирования) 

Гкал/ч  0,38 0,38 0,38 

Прогноз прироста нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч  0,1334   

Прогноз прироста нагрузки ГВС Гкал/ч  0,013   

Прогнозируемая тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч  0,1464 0,1464 0,1464 
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4.8.4. Прогнозируемый топливный баланс индивидуальных источников  
тепловой энергии для прогнозируемых приростов тепловой энергии  

(мощности) в зоне нового строительства № 8 

Расход природного газа при использовании в качестве источника тепловой энергии ин-

дивидуальных водогрейных двухконтурных газовых котлов в зоне нового строительства № 8 

в период 2020 – 2034 гг. приведен в табл. 4.8.3. 

Таблица 4.8.3 

Наименование Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Прогнозируемый топливный баланс индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых 
котлов в зоне нового строительства № 8 

Установленная мощность оборудова-
ния 

Гкал/ч   0,38 0,38 0,38 

Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч   0,1464 0,1464 0,1464 

Прогнозируемый отпуск тепловой 
энергии за год 

Гкал/год   811,6 811,6 811,6 

Расход топлива за год 
Тыс. м

3
/год   99,7 99,7 99,7 

т.у.т.   113,7 113,7 113,7 

*теплота сгорания природного газа принята 8138 ккал/м3 
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4.9. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 9 

4.9.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 9 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов в зоне нового 

строительства № 9, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, 

представлены в табл. 4.9.1. 

Таблица 4.9.1 

Номер за-
стройки на 

схеме 
Район 

Название 
квартала 

Площадь 
квартала, м

2
 

Площадь квар-
тала под за-
стройку, м

2
 

Объекты 
строительства 

9 Первомайский 43:40:3308 519751 - ИЖС 

Продолжение таблицы 4.9.1 

Номер за-
стройки на 

схеме 

Прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности), 
Гкал/ч 

Ожидаемая 
плотность теп-
ловой нагруз-

ки, Гкал/га 
2018 г. 2019 г. 

2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Всего на  
2034 г. 

9   0,1646   0,1646  

4.9.2. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
в зоне нового строительства № 9 

Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 9 с индивиду-

альной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных двухконтур-

ных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 2015 – 2034 гг. соста-

вит 2700 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 150 м2 количество зда-

ний будет 18. В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строитель-

ства № 9 для отопления зданий предполагается установка индивидуальных водогрейных 

двухконтурных газовых котлов Protherm Медведь 30 KLOM 10005725. 

Основные технические и стоимостные характеристики котла Protherm Медведь 30  

KLOM 10005725 приведены в табл. 4.1.2. 

4.9.3. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и  
присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 9 

Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых кот-

лов и присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 9 представлены  

в табл. 4.9.2. 

Таблица 4.9.2 

 
Наименование 

Ед. изм. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых 
котлов в зоне нового строительства № 9 

Прогнозируемая установленная мощность оборудо-
вания источника теплоты (с учетом резервирования) 

Гкал/ч  0,432   

Прогноз прироста нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч  0,15   

Прогноз прироста нагрузки ГВС Гкал/ч  0,146   

Прогнозируемая тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч  0,1646   



 81 

4.9.4. Прогнозируемый топливный баланс крышной котельной для  
прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 9 

Расход природного газа при использовании в качестве источника тепловой энергии  

индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых котлов в зоне нового строительства  

№ 9 в период 2015 – 2034 гг. приведен в табл. 4.9.4. 

Таблица 4.9.3 

Наименование Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Прогнозируемый топливный баланс индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых 
котлов в зоне нового строительства № 9 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч   0,432   

Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч   0,1646   

Прогнозируемый отпуск тепловой энергии 
за год 

Гкал/год   912,5   

Расход топлива за год 
Тыс. м

3
/год   112,1   

т.у.т.   127,8   

*теплота сгорания природного газа принята 8138 ккал/м3 
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4.10. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 10 

4.10.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 10 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов в зоне нового 

строительства № 10, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, 

представлены в табл. 4.10.1. 

Таблица 4.10.1 

Номер 
застройки 
на схеме 

Район 
Название 
квартала 

Площадь 
квартала, м

2
 

Площадь 
квартала под 
застройку, м

2
 

Объекты  
строительства 

10 Первомайский 2 140 000 8696 ИЖС 43:40:635 

Продолжение таблицы 4.10.1 

Номер за-
стройки 
на схеме 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Всего 
на  

2034 г. 

10 0 0 0 0 8696 0 0 0 8696 

4.10.2. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
в зоне нового строительства № 10 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 10 предлагается осуще-

ствить к существующим распределительным тепловым сетям, источником тепловой энергии 

для которых является котельная БМК 1.10.  

 

4.10.3. Балансы тепловой мощности котельной БМК 1.10 и присоединенной 

тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 10 

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии – котельной БМК 1.10 и при-

соединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 10 представлены  

в табл. 4.10.3. 

Таблица 4.10.3 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 
2034 гг. 

Балансы тепловой мощности котельной БМК 1.10 и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне нового строительства № 10 

Прогнозируемая установленная 
мощность оборудования источника 
теплоты 

Гкал/ч 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

Прогнозируемые собственные 
нужды источника теплоты 

Гкал/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Прогнозируемая тепловая мощ-
ность источника теплоты «нетто»  

Гкал/ч 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 

Прогнозируемый температурный 
график 

°С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прогноз прироста тепловой  
нагрузки 

Гкал/ч 0,033 0,28 0 0 0 0 

Прогнозируемая тепловая нагрузка Гкал/ч 6,063 6,343 6,343 6,343 6,343 6,343 
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Наименование 
Ед. 
изм. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 
2034 гг. 

Балансы тепловой мощности котельной БМК 1.10 и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне нового строительства № 10 

потребителей 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,54 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Прогноз резерва(+)/дефицита (-) 
тепловой мощности 

Гкал/ч +1,067 +0,767 +0,767 +0,767 +0,767 +0,767 

4.10.4. Прогнозируемый топливный баланс котельной БМК 1.10 для  
прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 10 

Прогнозируемый прирост расхода природного газа на котельной БМК 1.10 для обеспе-

чения теплоснабжения потребителей в зоне нового строительства № 10 в период 2015 –  

2034 гг. приведен в табл. 4.10.4. 

Таблица 4.10.4 

Наименование Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Источник тепловой энергии – котельная БМК 1.10 

Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 6,063 6,343 6,343 6,343 6,343 6,343 

Прогнозируемый отпуск тепловой 
энергии за год 

тыс. 
Гкал/год 

21,3 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 

Расход топлива за год тыс. т у.т. 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

 

Таким образом, прогнозируемый прирост расхода природного газа на котельной БМК 

1.10 для обеспечения теплоснабжения потребителей в зоне нового строительства № 10 

в период 2015 – 2034 гг. будет составлять 3,5 тыс. т у.т./год в 2017 г. и 22,1 тыс. т у.т./год 

в 2034 г. 
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4.11. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 11 

4.11.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 11 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные 

по расчетным элементам территориального деления, представлены в табл. 4.11.1. 

Таблица 4.11.1 

Номер 
застройки 
на схеме 

Район Название квартала 
Площадь 

квартала, м
2
 

Площадь 
квартала под 
застройку, м

2
 

Объекты 
строительства 

11 Нововятский 
43:40:3650 97736 

 
Общественные 
здания, ИЖС 43:40:3653 224462 

Продолжение таблицы 4.11.1 

Номер за-
стройки на 

схеме 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Всего на  
2034 г. 

11     929    929 

4.11.2. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
 в зоне нового строительства № 11 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 11 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является  

котельная 6.14. Подключение потребителей в зоне нового строительства № 11 осуществля-

ется к существующим распределительным тепловым сетям. 

4.11.3. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и 
 присоединенной нагрузки в зоне нового строительства № 11 

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии – котельной 6.14 и присоеди-

ненной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 11 представлены в табл. 4.11.2. 

Таблица 4.11.2 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Балансы тепловой мощности котельной 6.14 и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне нового строительства № 11 

Прогнозируемая установлен-
ная мощность оборудования 
источника теплоты  

Гкал/ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Прогнозируемая располагае-
мая тепловая мощность ис-
точника теплоты «нетто»  

Гкал/ч 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

Прогнозируемый температур-
ный график 

°С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прогноз прироста тепловой 
нагрузки 

Гкал/ч 0,06 0 0 0 0,07 0 0 0 

Прогнозируемая тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,29 0,29 0,29 0,29 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,13 0,13 0,13 0,13 

Прогноз резерва(+) / дефици-
та (-) тепловой мощности 

Гкал/ч +2,45 +2,45 +2,45 +2,45 +2,35 +2,35 +2,35 +2,35 
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4.11.4. Прогнозируемый топливный баланс источника тепловой энергии 
 для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 11 

Прогнозируемый прирост расхода природного газа на котельной 6.14 для обеспечения 

теплоснабжения потребителей в зоне нового строительства № 11 в период 2015 – 2034 гг. 

приведен в табл. 4.11.3. 

Таблица 4.11.3 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Источник тепловой энергии котельная 6.14 

Тепловая нагрузка по-
требителей 

Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,29 0,29 0,29 0,29 

Прогнозируемый отпуск 
тепловой энергии за год 

Тыс. 
Гкал/ 
год 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,9 1,9 1,9 1,9 

Расход топлива за год 
тыс. 
т у.т. 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

Таким образом, прогнозируемый прирост расхода природного газа на котельной 6.14 

для обеспечения теплоснабжения потребителей в зоне нового строительства № 11 в период 

2015 – 2034 гг. будет изменяться от 0,2 тыс. т у.т./год в 2015 г. до 0,3 тыс. т у.т./год в 2034 г. 
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4.12. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 12 

4.12.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 12 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные 

по расчетным элементам территориального деления, представлены в табл. 4.12.1. 

Таблица 4.12.1 

Номер за-
стройки 
на схеме 

Район 
Название 
квартала 

Площадь 
квартала, м

2
 

Площадь квартала 
под застройку, м

2
 

Объекты строи-
тельства 

12 Ленинский 43:40:3631 260782  ИЖС 

Продолжение таблицы 4.12.1 

Номер за-
стройки 
на схеме 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Всего на  
2034 г. 

12 337        337 

4.12.2. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
 в зоне нового строительства № 12 

Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 12 с инди-

видуальной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных двухкон-

турных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 2015 – 2034 гг.  

составит 337 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 168,5 м2 количе-

ство зданий будет 2. В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового стро-

ительства № 3 для отопления зданий предполагается установка индивидуальных водо-

грейных двухконтурных газовых котлов Protherm Медведь 30 KLOM 10005725. 

Основные технические и стоимостные характеристики котла Protherm Медведь 30  

KLOM 10005725 приведены в табл. 4.1.2. 
 

4.12.3. Балансы тепловой мощности баланс индивидуальных водогрейных 
двухконтурных газовых котлов и присоединенной тепловой нагрузки  

в зоне нового строительства № 12 

Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых  

котлов и присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 12 представле-

ны в табл. 4.12.2. 

Таблица 4.12.2 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 
2034 гг. 

Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых 
котлов в зоне нового строительства № 12 

Прогнозируемая установ-
ленная мощность оборудо-
вания источника теплоты (с 
учетом резервирования) 

Гкал/ч 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 
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Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 
2034 гг. 

Прогноз прироста нагрузки 
отопления и вентиляции 

Гкал/ч 0,0227        

Прогноз прироста нагрузки 
ГВС 

Гкал/ч 0,0022        

Прогнозируемая тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 0,0249 0,0249 0,0249 0,0249 0,0249 0,0249 0,0249 0,0249 

 
4.12.4. Прогнозируемый топливный баланс индивидуальных водогрейных 
двухконтурных газовых котлов для прогнозируемых приростов тепловой  

энергии (мощности) в зоне нового строительства № 12 

Расход природного газа при использовании в качестве источника тепловой энергии  

индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых котлов в зоне нового строительства  

№ 12 в период 2015 – 2034 гг. приведен в табл. 4.12.3. 

Таблица 4.12.3 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Прогнозируемый топливный баланс индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых 
котлов в зоне нового строительства № 4 

Установленная мощ-
ность оборудования 

Гкал/ч 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 

Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

Прогнозируемый от-
пуск тепловой энер-
гии за год 

Гкал/го
д 

138 138 138 138 138 138 138 138 

Расход топлива за 
год 

Тыс. 
м

3
/год 

17 17 17 17 17 17 17 17 

т.у.т. 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 

*теплота сгорания природного газа принята 8138 ккал/м3 
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4.13. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 13 

4.13.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 13 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов в зоне нового 

строительства № 13, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, 

представлены в табл. 4.13.1. 

Таблица 4.13.1 

Номер 
застройки 
на схеме 

Район 
Название 
квартала 

Площадь 
квартала, м

2
 

Площадь 
квартала под 
застройку, м

2
 

Объекты  
строительства 

13 Первомайский 43:40:3611 855 694 7500 ИЖС 

Продолжение таблицы 4.13.1 

Номер за-
стройки на 

схеме 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Всего 
на  

2034 г. 

13 1500 2100 900 0 0 3000 0 0 7500 

4.13.2. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
 в зоне нового строительства № 13 

Для реализации системы теплоснабжения в зоне нового строительства № 13 с инди-

видуальной застройкой предлагается использование индивидуальных водогрейных двухкон-

турных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 2015 – 2034 гг.  

составит 7500 м2. При средней величине площади в отапливаемом здании 150 м2 количе-

ство зданий будет 65. В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового 

строительства № 13 для отопления зданий предполагается установка индивидуальных  

водогрейных двухконтурных газовых котлов Protherm Медведь 30 KLOM 10005725. 

Основные технические и стоимостные характеристики котла Protherm Медведь 30 

KLOM 10005725 приведены в табл. 4.1.2. 

4.13.3. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и 
 присоединенной нагрузки в зоне нового строительства № 13 

Балансы тепловой мощности индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых 

котлов и присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 13 представле-

ны в табл. 4.13.2. 
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Таблица 4.13.2 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Балансы тепловой мощности индивидуальных газовых котлов и присоединенной тепловой 
нагрузки в зоне нового строительства № 13 

Прогнозируемая 
установленная 
мощность обору-
дования источника 
теплоты  

Гкал/ч 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

Прогноз прироста 
нагрузки отопле-
ния и вентиляции 

Гкал/ч 0,1518 0,1012 0,1417 0,0607 - 0,1667 - 0,1667 

Прогноз прироста 
нагрузки ГВС 

Гкал/ч 0,0148 0,0098 0,0138 0,0059 - 0,0162 - 0,0162 

Прогнозируемая 
тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,1666 0,2776 0,4331 0,4997 0,4997 0,6826 0,6826 0,6826 

Прогноз резерва 
(+) / дефицита (-) 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 0,2955 0,5355 0,8715 1,0155 1,0107 1,4907 1,4907 1,4907 

4.13.4. Прогнозируемый топливный баланс источника тепловой энергии  
для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 13 

Расход природного газа при использовании в качестве источника тепловой энергии  

индивидуальных водогрейных двухконтурных газовых котлов в зоне нового строительства  

№ 13 в период 2015 – 2034 гг. приведен в табл. 4.13.3. 

Таблица 4.13.3 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 
2034 гг. 

Источник тепловой энергии – индивидуальные газовые котлы 

Тепловая нагруз-
ка потребителей 

Гкал/ч 0,1666 0,2776 0,4331 0,4997 0,4997 0,6826 0,6826 0,6826 

Прогнозируемый 
отпуск тепловой 
энергии за год 

Гкал/ 
год 

923 1539 2401 2770 2770 3784 3784 3784 

Расход топлива 
за год 

Тыс. 
м

3
/год 

113 189 295 340 340 464 464 464 

тут 128 215 336 387 387 528 528 528 

*теплота сгорания природного газа принята 8138 ккал/м
3
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4.14. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 14 

4.14.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 14 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные 

по расчетным элементам территориального деления, представлены в табл. 4.14.1. 

Таблица 4.14.1 

Номер 
застрой-

ки на 
схеме 

Район 
Название квар-

тала 
Площадь 

квартала, м
2
 

Площадь 
квартала под 
застройку, м

2
 

Объекты строи-
тельства 

14 Первомайский 
43:40:638 47895 

 
Многоквартирные 
дома, обществен-

ные здания 43:40:651 238291 

Продолжение таблицы 4.14.1 

Номер 
застрой-

ки на 
схеме 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

14   1 064 1 873 2 993    

 

4.14.2. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
в зоне нового строительства № 14 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 14 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельная 

БМК 1.2. Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку 

следующих трубопроводов: 

- в кадастровом квартале 43:40:651 подключение нагрузки вновь вводимых зданий осу-

ществляется в существующую распределительную тепловую сеть; 

- на период 2017-2018 гг.: от теплого узла ТЧ-об. до проектируемой тепловой камеры 

в зоне нового строительства № 14 (квартал 43:40:638) длиной 300 п.м. в двухтрубном  

исполнении условным диаметром 70 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип 

изоляции – ППМ. 

Основные технические и стоимостные характеристики тепловых сетей, планируемых 

к строительству, приведены в табл. 4.14.3. 

Таблица 4.14.2 

Начало 
участка 

Конец  
участка 

Условный  
диаметр 

(мм) 

Длина  
(м) 

Год  
про-

кладки 

Тип  
прокладки 

Стоимость 
строительства 
с НДС в ценах 

2014 г. 
тыс. руб. 

ТЧ-об. Проект. ТК 70 300 2016 
Подземная беска-

нальная, ППМ 
4 128,18 
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4.14.3. Балансы тепловой мощности котельной БМК 1.2 и присоединенной  
тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 14 

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии – БМК 1.2 и присоединенной 

тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 14 представлены в табл. 4.14.3. 

Таблица 4.14.3 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Балансы тепловой мощности котельной БМК 1.2 и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне нового строительства № 14 

Прогнозируемая установлен-
ная мощность оборудования 
источника теплоты 

Гкал/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Прогнозируемая тепловая 
мощность источника теплоты 
«нетто»  

Гкал/ч 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 

Прогнозируемый температур-
ный график 

°С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прогноз прироста тепловой 
нагрузки 

Гкал/ч 0 0 0,06 0,15 0,15 0 0 0 

Прогнозируемая тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 2,52 2,58 2,73 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,39 0,39 0,40 0,42 0,44 0,44 0,44 0,44 

Прогноз резерва(+)/дефицита 
(-) тепловой мощности 

Гкал/ч +1,01 +0,95 +0,79 +0,62 +0,60 +0,60 +0,60 +0,60 

4.14.4. Прогнозируемый топливный баланс котельной БМК 1.2 для  
прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 14 

Прогнозируемый прирост расхода природного газа на котельной БМК 1.2 для обеспече-

ния теплоснабжения потребителей в зоне нового строительства № 14 в период 2015 – 2034 

гг. приведен в табл. 4.14.4. 

Таблица 4.14.4 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 

Источник тепловой энергии – котельная БМК 1.2 

Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 2,52 2,58 2,73 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 

Прогнозируемый 
отпуск тепловой 
энергии за год 

тыс. 
Гкал/ 
год 

10,2 10,2 10,4 11,0 11,4 11,4 11,4 11,4 

Расход топлива за 
год 

тыс.  
т у.т. 

1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 

 

Таким образом, прогнозируемый прирост расхода природного газа на котельной БМК 1.2 

для обеспечения теплоснабжения потребителей в зоне нового строительства № 14 в период 

2015 – 2034 гг. будет изменяться от 1,7 тыс. т у.т./год в 2015 г. до 1,9 тыс. т у.т./год в 2034 г. 
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4.15. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 15 

4.15.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 15 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов в зоне нового 

строительства № 15, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, 

представлены в табл. 4.15.1. 

Таблица 4.15.1 

Номер 
застройки 
на схеме 

Район 
Название 
квартала 

Площадь 
квартала, м

2
 

Площадь 
квартала под 
застройку, м

2
 

Объекты  
строительства 

15 Первомайский 43:40:3600 348115 1606 ИЖС 

Продолжение таблицы 4.15.1 

Номер за-
стройки 
на схеме 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Всего 
на  

2034 г. 

15 1 606 0 0 0 0 0 0 0 1606 

 

4.15.2. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
в зоне нового строительства № 15 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 15 предлагается осуще-

ствить к существующим распределительным тепловым сетям, источником тепловой энергии 

для которых является котельная БМК 1.9. (табл. 4.15.2). 

Таблица 4.15.2 

Начало 
участка 

Конец  
участка 

Условный  
диаметр 

(мм) 

Длина  
(м) 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

Стоимость строи-
тельства с НДС в 

ценах 2014 г. 
тыс. руб. 

ТЧ-об. Проект. ТК 70 100 2015 
Подземная 

бесканальная, 
ППМ 

1236,35 

 

4.15.3. Балансы тепловой мощности котельной БМК 1.9 и присоединенной 
тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 15 

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии – котельной БМК 1.9 и присо-

единенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 15 представлены  

в табл. 4.15.3. 
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Таблица 4.15.3 

Наименование Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 

Балансы тепловой мощности котельной БМК 1.9 и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне нового строительства № 15 

Прогнозируемая установленная мощность 
оборудования источника теплоты 

Гкал/ч 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 

Прогнозируемая тепловая мощность ис-
точника теплоты «нетто»  

Гкал/ч 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 

Прогнозируемый температурный график °С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прогноз прироста тепловой нагрузки Гкал/ч 0,08 0,09 0 0 0 

Прогнозируемая тепловая нагрузка по-
требителей 

Гкал/ч 0,97 1,06 1,06 1,06 1,06 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 

Прогноз резерва(+)/дефицита (-) тепловой 
мощности 

Гкал/ч +0,74 +0,64 +0,64 +0,64 +0,64 

 

4.15.4. Прогнозируемый топливный баланс котельной БМК 1.9 для  
прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 15 

Прогнозируемый прирост расхода природного газа на котельной БМК 1.9 для обеспече-

ния теплоснабжения потребителей в зоне нового строительства № 15 в период 2014–2033 

гг. приведен в табл. 4.15.4. 

Таблица 4.15.4 

Наименование Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Источник тепловой энергии – котельная БМК 1.9 

Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,97 1,06 1,06 1,06 1,06 

Прогнозируемый отпуск тепловой 
энергии за год 

тыс. Гкал 
/год 

3,9 4,3 4,3 4,3 4,3 

Расход топлива за год тыс. т у.т. 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 

 

Таким образом, прогнозируемый прирост расхода природного газа на котельной БМК 1.9 

для обеспечения теплоснабжения потребителей в зоне нового строительства № 15 в период 

2015 – 2034 гг. будет изменяться с 0,6 тыс. т у.т./год в 2015 г. до 0,7 тыс. т у.т./год в 2034 г. 
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4.16. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 16 

4.16.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 16 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов в зоне нового 

строительства № 16, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, 

представлены в табл. 4.16.1. 

Таблица 4.16.1 

Номер застрой-
ки на схеме 

Район 
Название 
квартала 

Площадь 
квартала, 

м
2
 

Площадь 
квартала под 
застройку, м

2
 

Объекты  
строительства 

16 
Первомай-

ский 

43:40:581 450005 59460 

ИЖС, многоквартир-
ные дома, обществен-

ные здания  

43:40:582 110397 1591 

43:40:584 437034 400 

43:40:586 633948 8900 

43:40:587 310988 140835 

43:40:588 96966 1120 

43:40:591 120857 59460 

Продолжение таблицы 4.16.1 

Номер за-
стройки  
на схеме 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
Всего на 
2034 г. 

16 16 167 400 920 671 102824 47324 21500 22500 212306 

4.16.2. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
в зоне нового строительства № 16 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 16 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельная 

БМК 1.4. Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку 

следующих трубопроводов: 

- в 2015 г.: от тепловой камеры ТК-3а до проектируемой тепловой камеры в кадастровом 

квартале 43:40:586 длиной 450 п. м. в двухтрубном исполнении условным диаметром  

125 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции – ППМ; 

- в 2017г.: от проектируемой тепловой камеры в кадастровом квартале 43:40:586 до про-

ектируемой тепловой камеры в кадастровом квартале 43:40:581 длиной 600 п.м. в двухтруб-

ном исполнении условным диаметром 125 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, 

тип изоляции – ППМ; 

- в 2018 г.: от проектируемой тепловой камеры в кадастровом квартале 43:40:581  

до проектируемой тепловой камеры в кадастровом квартале 43:40:582 длиной 150 п. м.  

в двухтрубном исполнении условным диаметром 125 мм. Тип прокладки – подземный беска-

нальный, тип изоляции – ППМ; 

- в 2015 г.: от тепловой камеры ТК-6а до проектируемой тепловой камеры в кадастровом 

квартале 43:40:591 длиной 400 п. м. в двухтрубном исполнении условным диаметром  

100 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции – ППМ; 
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- в 2018 г.: от проектируемой тепловой камеры в кадастровом квартале 43:40:591  

до проектируемой тепловой камеры в кадастровом квартале 43:40:588 длиной 200 п. м.  

в двухтрубном исполнении условным диаметром 100 мм. Тип прокладки – подземный беска-

нальный, тип изоляции – ППМ. 

4.16.4 Балансы тепловой мощности котельной БМК 1.4 и присоединенной 
тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 16 

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии – котельной БМК 1.4 и присо-

единенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 16 представлены  

в табл. 3.16.2. 

Таблица 4.16.2 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 

Прогнозируемая установ-
ленная мощность обору-
дования источника теп-
лоты 

Гкал/ч 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 

Прогнозируемая тепло-
вая мощность источника 
теплоты «нетто»  

Гкал/ч 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 

Прогнозируемый темпе-
ратурный график 

°С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прогноз прироста тепло-
вой нагрузки 

Гкал/ч 0,87 0,03 0,07 0,12 1,91 0,83 0,86 0,86 

Прогнозируемая тепло-
вая нагрузка потребите-
лей 

Гкал/ч 13,36 13,39 13,46 13,58 15,49 16,32 17,18 17,18 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 1,63 1,68 1,73 1,78 1,83 1,88 1,93 1,93 

Прогноз резер-
ва(+)/дефицита (-) тепло-
вой мощности 

Гкал/ч +6,57 +6,49 +6,37 +6,20 +4,24 +3,36 +2,45 +2,45 

4.16.5. Прогнозируемый топливный баланс котельной БМК 1.4 для 
прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 16 

Прогнозируемый прирост расхода природного газа на котельной БМК 1.4 для обеспече-

ния теплоснабжения потребителей в зоне нового строительства № 16 в период 2015 –  

2034 гг. приведен в табл. 4.16.4. 

Таблица 4.16.4 

Наименование Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 
2034 гг. 

Источник тепловой энергии – котельная БМК 1.4 

Тепловая нагрузка по-
требителей 

Гкал/ч 13,36 13,39 13,46 13,58 15,49 16,32 17,18 17,18 

Прогнозируемый отпуск 
тепловой энергии за 
год 

тыс. Гкал/ 
год 

50,3 50,8 51,4 52,1 57,8 60,5 63,3 63,3 

Расход топлива за год тыс. т у.т. 8,3 8,4 8,5 8,6 9,5 10,0 10,4 10,4 

 
Таким образом, прогнозируемый прирост расхода природного газа на котельной БМК 

1.4 для обеспечения теплоснабжения потребителей в зоне нового строительства № 16  

в период 2015 – 2034 гг. будет изменяться с 8,3 тыс. т у.т./год в 2015 г. до 10,4 тыс. т у.т./год 

в 2034 г.   
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4.17. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 17 

4.17.1 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 17 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов в зоне нового 

строительства № 17, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, 

представлены в табл. 4.17.1. 

Таблица 4.17.1 

Номер 
застройки 
на схеме 

Район 
Название 
квартала 

Площадь 
квартала, м

2
 

Площадь 
квартала под 
застройку, м

2
 

Объекты  
строительства 

17 Нововятский 
43:40:4003 730267 

- 
Многоквартирные 

жилые дома 
43:40:4005 507591 

Продолжение таблицы 4.17.1 

Номер за-
стройки на 

схеме 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020- 

2024 гг. 
2025- 

2029 гг. 
2030- 

2034 гг. 

Всего 
на  

2034 г. 

17 8 006  6 174  12 650    26 831 

4.17.2. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
в зоне нового строительства № 17 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 17 предлагается осуще-

ствить к существующим распределительным тепловым сетям, источником тепловой энергии 

для которых является котельная БМК «Радужный». 

Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку следу-

ющих трубопроводов двухтрубном исполнении: 

- на период 2014 – 2016 г.: от существующей тепловой камеры ТК-30.2 до проектируе-

мой тепловой камеры в зоне нового строительства № 17 длиной 200 п. м. условным диамет-

ром 100 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции – ППМ; 

- на период 2018 г.: в кадастровом квартале 43:40:4005 вновь вводимые объекты будут 

подключаться к существующей распределительной тепловой сети. 

4.17.3. Балансы тепловой мощности котельной БМК Радужный и  
присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 17 

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии – котельной БМК Радужный  

и присоединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 17 представлены  

в табл. 4.17.2. 
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Таблица 4.17.2 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2017 г. 2019 г. 
2020- 

2024 гг. 
2025- 

2029 гг. 
2030- 

2034 гг. 

Балансы тепловой мощности котельной БМК «Радужный» и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне нового строительства № 17 

Прогнозируемая установленная 
мощность оборудования источ-
ника теплоты 

Гкал/ч 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 

Прогнозируемые собственные 
нужды источника теплоты 

Гкал/ч 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Прогнозируемая тепловая мощ-
ность источника теплоты «нетто»  

Гкал/ч 33.93 33.93 33.93 33.93 33.93 33.93 

Прогнозируемый температурный 
график 

°С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прогноз прироста нагрузки отоп-
ления и вентиляции 

Гкал/ч 0,262 0,283 0,581 - - - 

Прогноз прироста нагрузки ГВС Гкал/ч 0,037 0,041 0,083 - - - 

Прогнозируемая тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/ч 31,92 32,24 32,91 32,91 32,91 32,91 

Прогноз резерва(+)/дефицита (-) 
тепловой мощности 

Гкал/ч +2,01 +1,69 +1,02 +1,02 +1,02 +1,02 

4.17.4. Прогнозируемый топливный баланс котельной БМК «Радужный» для  
прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 17 

Прогнозируемый прирост расхода природного газа на котельной БМК Радужный для 

обеспечения теплоснабжения потребителей в зоне нового строительства № 17 в период 

2015 – 2034 гг. приведен в табл. 4.17.3. 

Таблица 4.17.3 

Наименование Ед. изм. 2015 г. 2017 г. 2019 г. 
2020- 

2024 гг. 
2025- 

2029 гг. 
2030- 

2034 гг. 

Источник тепловой энергии – котельная БМК Радужный 

Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 31,92 32,24 32,91 32,91 32,91 32,91 

Прогнозируемый отпуск тепловой 
энергии за год 

Гкал/год 176964 178739 182453 182453 182453 182453 

Расход топлива за год тыс. т у.т. 24,8 25,0 25,6 25,6 25,6 25,6 

*теплота сгорания природного газа принята 8138 ккал/ м3 
 

Таким образом, прогнозируемый прирост расхода природного газа на котельной БМК 

Радужный для обеспечения теплоснабжения потребителей в зоне нового строительства  

№ 17 в период 2015 – 2034 гг. будет составлять 24,8 тыс. т у.т./год в 2015 г. и 25,6 тыс. 

т у.т./год в 2034 г. 
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4.18. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 18 

4.18.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов,  
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые  

дома, общественные здания в зоне нового строительства № 18 

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов в зоне нового 

строительства № 18, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, 

представлены в табл. 4.18.1. 

Таблица 4.18.1 

Номер 
застройки 
на схеме 

Район 
Название 
квартала 

Площадь 
квартала, м

2
 

Площадь 
квартала под 
застройку, м

2
 

Объекты  
строительства 

18 Первомайский 

40:43:596 308765 1200 

Многоквартирные 
жилые дома, об-
щественные зда-

ния, ИЖС 

40:43:599 67795 2233 

40:43:600 360973 8391 

40:43:605 121002 1200 

40:43:606 187344 3000 

40:43:610 58053 450 

40:43:615 214792 25900 

40:43:623 33685 450 

40:43:625 255859 1800 

40:43:626 160644 15113 

40:43:627 237632 750 

40:43:1202 29859 1200 

40:43:1204 88225 600 

40:43:1206 143548 1200 

Продолжение таблицы 4.18.1 

Номер за-
стройки на 

схеме 

Прирост площади строительных фондов, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
Всего на  
2034 г. 

18 9433 2650 4350 3600 3209 39045 0 0 62287 

4.18.2. Выбор источника тепловой энергии (мощности)  
в зоне нового строительства № 18 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 18 в кадастровых кварта-

лах 40:43:596, 40:43:599, 40:43:600, 40:43:615, 40:43:626, 40:43:627 предлагается осуществить к 

существующим распределительным тепловым сетям, источником тепловой энергии для ко-

торых является котельная БМК 1.11. 

Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку сле-

дующих трубопроводов двухтрубном исполнении: 

- на период 2014 – 2015 гг.: от существующей тепловой камеры ТК-6 до проектируемой 

тепловой камеры в зоне нового строительства № 18 (кадастровый квартал 40:43:625) дли-



 99 

ной 900 п. м. условным диаметром 100 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип 

изоляции – ППМ; 

- на период 2015 – 2016 гг.: от существующей тепловой камеры УТ – 1.1 до проектиру-

емой тепловой камеры в зоне нового строительства № 18 (кадастровый квартал 40:43:600) 

длиной 500 п. м. условным диаметром 100 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, 

тип изоляции – ППМ; 

- на период 2015 – 2019 гг.: от проектируемой камеры в кадастровом квартале 

40:43:600 до проектируемой тепловой камеры в зоне нового строительства № 18 (кадастро-

вый квартал 40:43:599) длиной 500 п. м. условным диаметром 100 мм. Тип прокладки – под-

земный бесканальный, тип изоляции – ППМ; 

- в 2019 г.: от проектируемой камеры в кадастровом квартале 40:43:599 до проектиру-

емой тепловой камеры в зоне нового строительства № 18 (кадастровый квартал 40:43:596) 

длиной 350 п. м. условным диаметром 100 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, 

тип изоляции – ППМ; 

Основные технические и стоимостные характеристики тепловых сетей, планируемых  

к строительству, приведены в табл. 4.18.2. 

Таблица 4.18.2 

Начало 
участка 

Конец  
участка 

Условный 
диаметр 

(мм) 

Длина  
(м) 

Год  
прокладки 

Тип  
прокладки 

Стоимость  
тыс. руб. с НДС  
в ценах 2014 г. 

ТК-14 
Проекти-

руемая ТК 
125 650 2014 

подземный бес-
канальный ППМ 

14 627,26 

УТ – 1.1 
Проекти-

руемая ТК 
100 500 2015 – 2016 

подземный бес-
канальный ППМ 

4 621,73 

Проект. ТК 
Проекти-

руемая ТК 
100 500 2015 – 2019 

подземный бес-
канальный ППМ 

4 621,73 

Проект. ТК 
Проектируе-

мая ТК 
100 350 2019 

подземный бес-
канальный ППМ 

3 235,21 

ИТОГО 27 105,94 

4.18.3. Балансы тепловой мощности котельной БМК 1.11 присоединенной теп-
ловой нагрузки в зоне нового строительства № 18 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии – котельной БМК 1.11 и при-

соединенной тепловой нагрузки в зоне нового строительства № 18 представлены  

в табл. 4.18.3. 

Таблица 4.18.3 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 

Балансы тепловой мощности котельной БМК 1.11 и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне нового строительства № 18 

Прогнозируемая 
установленная мощ-
ность оборудования 
источника теплоты 

Гкал/ч 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
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Наименование 
Ед. 
изм. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 

Балансы тепловой мощности котельной БМК 1.11 и присоединенной тепловой нагрузки  
в зоне нового строительства № 18 

Прогнозируемая теп-
ловая мощность ис-
точника теплоты 
«нетто»  

Гкал/ч 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 

Прогнозируемый тем-
пературный график 

°С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прогноз прироста 
тепловой нагрузки 

Гкал/ч 0,07 0,11 0,11 0,32 0,27 1,05 0 0 

Прогнозируемая теп-
ловая нагрузка по-
требителей 

Гкал/ч 6,41 6,52 6,63 6,95 7,22 8,27 8,27 8,27 

Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89 0,95 0,95 0,95 

Прогноз резерва (+) / 
дефицита (-) тепло-
вой мощности 

Гкал/ч +4,53 +4,40 +4,27 +3,93 +3,64 +2,53 +2,53 +2,53 

4.18.4. Прогнозируемый топливный баланс котельной БМК 1.11 для  
прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности) в зоне  

нового строительства № 18 

Прогнозируемый прирост расхода природного газа на котельной БМК 1.11 для обеспе-

чения теплоснабжения потребителей в зоне нового строительства № 18 в период 2015 – 

2034 гг. приведены в табл. 4.18.4. 

Таблица 4.18.4 

Наименование Ед. изм. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 
2034 гг. 

Источник тепловой энергии – котельная БМК 1.11 

Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 6,41 6,52 6,63 6,95 7,22 8,27 8,27 8,27 

Прогнозируемый 
отпуск тепловой 
энергии за год 

тыс. Гкал 
/год 

24,4 24,8 25,3 26,4 27,3 30,3 30,5 30,6 

Расход топлива за 
год 

тыс. т у.т. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,5 5,0 5,0 5,1 

 

Таким образом, прогнозируемый расхода природного газа на котельной БМК 1.11 для 

обеспечения теплоснабжения потребителей в зоне нового строительства № 18 в период 

2015 – 2034 гг. будет составлять 4,0 тыс. т у.т./год в 2015 г. и 5,1 тыс. т у.т./год в 2034 г. 

  



 101 

Раздел 5. Расчет максимальной выработки электрической энергии  
на базе прироста теплового потребления 

5.1. Результаты расчета максимальной выработки электрической  
энергии на базе прироста теплового потребления 

 
Расчет максимальной выработки электроэнергии на базе прироста теплового потреб-

ления выполнен с учетом следующих особенностей: 

● приросты отпуска тепловой энергии с горячей водой от Кировских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 

преимущественно обеспечиваются отпуском тепловой энергии из регулируемых теплофика-

ционных отборов турбоагрегатов за вычетом прироста количества тепловой энергии, полу-

чаемой водой при её нагреве в сетевых и перекачивающих насосах; 

● приросты отпуска тепловой энергии с горячей водой от Кировской ТЭЦ-1, а также 

приросты отпуска тепловой энергии с паром от Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 преимуще-

ственно обеспечиваются отпуском тепловой энергии из регулируемых производственных 

отборов и противодавления турбоагрегатов (для случая отпуска с горячей водой – за выче-

том прироста количества тепловой энергии, получаемой водой при её нагреве в сетевых 

и перекачивающих насосах);  

● в отличие от расчетов перспективных режимов работы, результаты которых отраже-

ны в предшествующем разделе, в данном случае не принимаются во внимание ограничения 

по допустимым тепловым нагрузкам турбоагрегатов, поскольку задача состоит в определе-

нии максимального (располагаемого) прироста выработки электроэнергии по теплофикаци-

онному циклу. 

Результаты расчета максимальной выработки электроэнергии на базе прироста тепло-

вого потребления для Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 приведены в табл. 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.3  

соответственно; обобщение данных по трем ТЭЦ выполнено в табл. 5.1.4. 
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Таблица 5.1.1 

Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ- 1: Значение показателей в прогнозируемом периоде по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 

1. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному 
циклу паром противодавления на базе отпуска тепла с горячей водой, 
млн. кВт∙ч 

25,924 25,849 25,839 26,457 26,937 26,927 26,886 26,792 

2. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному 
циклу паром противодавления на базе отпуска тепла с паром, млн. 
кВт∙ч 

27,092 27,092 27,092 27,092 27,092 27,092 27,092 27,092 

3. Суммарная максимальная выработка электроэнергии по теплофи-
кационному циклу паром противодавления на базе отпуска тепла 
с горячей водой и паром, млн. кВт∙ч 

53,016 52,941 52,931 53,549 54,029 54,019 53,978 53,883 

4. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром  
относительно базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

0,298 0,297 0,273 0,480 0,714 0,772 0,756 0,754 

5. Плановая выработка электроэнергии по теплофикационному циклу 
с учетом ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отбо-
ров турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

38,742 40,235 40,232 40,670 40,997 40,982 40,952 40,881 

6 То же, % от максимальной выработки электроэнергии 
по теплофикационному циклу, %  

73,1 76,0 76,0 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 

7. Суммарный максимальный отпуск электроэнергии, выработанной  
по теплофикационному циклу на базе прироста отпуска тепла с горя-
чей водой и паром, млн. кВт.ч 

38,729 38,674 38,670 39,226 39,601 39,594 39,564 39,494 

8. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром  
относительно базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

0,217 0,217 0,200 0,352 0,523 0,566 0,554 0,553 

9. Плановый отпуск электроэнергии, выработанной по теплофикаци-
онному циклу с учетом ограничений по допустимым нагрузкам регули-
руемых отборов турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

26,560 26,560 26,569 26,833 26,893 26,893 26,893 26,893 

10. То же, % от максимального отпуска электроэнергии, выработанной 
по теплофикационному циклу, % 

68,6 68,7 68,7 68,4 67,9 67,9 68,0 68,1 
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Таблица 5.1.2 

Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ- 4: Значение показателей в прогнозируемом периоде по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 

1. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному 
циклу паром регулируемых теплофикационных отборов на базе отпус-
ка тепла с горячей водой, млн. кВт∙ч 

1162,298 1206,104 1208,943 1222,315 1238,394 1250,179 1290,595 1338,663 

2. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному 
циклу паром регулируемых производственных отборов на базе отпуска 
тепла с паром, млн. кВт∙ч 

39,609 43,503 43,998 44,383 44,995 45,352 45,352 45,352 

3. Суммарная максимальная выработка электроэнергии по теплофи-
кационному циклу паром регулируемых отборов на базе отпуска тепла  
с горячей водой и паром, млн. кВт∙ч 

1201,907 1249,608 1252,941 1266,698 1283,389 1295,531 1335,947 1384,015 

4. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром  
относительно базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

130,176 140,805 139,653 147,307 151,623 159,911 182,781 211,044 

5. Плановая выработка электроэнергии по теплофикационному циклу 
с учетом ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отбо-
ров турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

823,839 850,069 848,601 905,315 906,972 913,865 924,838 928,626 

6. То же, % от максимальной выработки электроэнергии 
по теплофикационному циклу, %  

0,709 0,705 0,702 0,741 0,732 0,731 0,717 0,694 

7. Суммарный максимальный отпуск электроэнергии, выработанной  
по теплофикационному циклу на базе прироста отпуска тепла с горя-
чей водой и паром, млн. кВт.ч 

973,999 1010,464 1012,597 1037,401 1050,793 1060,792 1086,751 1126,949 

8. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром  
относительно базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

109,087 117,965 116,972 125,022 128,654 135,687 153,912 177,667 

9. Плановый отпуск электроэнергии, выработанной по теплофикацион-
ному циклу с учетом ограничений по допустимым нагрузкам регулиру-
емых отборов турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

712,180 710,778 768,357 769,576 775,426 778,764 781,761 787,702 

10. То же, % от максимального отпуска электроэнергии, выработанной 
по теплофикационному циклу, % 

73,1 70,3 75,9 74,2 73,8 73,4 71,9 69,9 
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Таблица 5.1.3 

Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ- 5: Значение показателей в прогнозируемом периоде по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 

1. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикацион-
ному циклу паром регулируемых теплофикационных отборов  
на базе отпуска тепла с горячей водой, млн. кВт∙ч 

1095,388 1106,245 1117,587 1124,844 1127,842 1152,754 1187,409 1227,195 

2. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикацион-
ному циклу паром регулируемых производственных отборов  
на базе отпуска тепла с паром, млн. кВт∙ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3. Суммарная максимальная выработка электроэнергии по теп-
лофикационному циклу паром регулируемых отборов на базе 
отпуска тепла с горячей водой и паром, млн. кВт∙ч 

1095,388 1106,245 1117,587 1124,844 1127,842 1152,754 1187,409 1227,195 

4. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой  
и паром относительно базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

8,314 20,954 31,225 41,844 48,480 73,221 105,932 143,807 

5. Плановая выработка электроэнергии по теплофикационному 
циклу с учетом ограничений по допустимым нагрузкам регулиру-
емых отборов турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

1018,460 1028,383 1038,790 1045,393 1048,091 1069,771 1103,069 1137,717 

6. То же, % от максимальной выработки электроэнергии 
по теплофикационному циклу, %  

93,0 93,0 92,9 92,9 92,9 92,8 92,9 92,7 

7. Суммарный максимальный отпуск электроэнергии, вырабо-
танной по теплофикационному циклу на базе прироста отпуска 
тепла с горячей водой и паром, млн. кВт.ч 

964,026 974,328 984,927 991,970 995,024 1018,227 1051,008 1088,816 

8. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой  
и паром относительно базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

7,193 11,885 21,533 31,558 37,839 60,891 91,947 128,060 

9. Плановый отпуск электроэнергии, выработанной по теплофи-
кационному циклу с учетом ограничений по допустимым нагруз-
кам регулируемых отборов турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

885,409 893,965 902,938 908,630 910,975 929,433 958,242 988,151 

10. То же, % от максимального отпуска электроэнергии, вырабо-
танной по теплофикационному циклу, % 

91,8 91,8 91,7 91,6 91,6 91,3 91,2 90,8 
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Таблица 5.1.4 

Наименование показателя, единица измерения 

ТЭЦ- 1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 суммарно:  
Значение показателей в прогнозируемом периоде по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 

1. Суммарная максимальная выработка электроэнергии по теплофика-
ционному циклу паром регулируемых отборов на базе отпуска тепла  
с горячей водой и паром, млн. кВт∙ч 

2283,610 2338,199 2352,369 2373,617 2393,173 2429,860 2504,890 2592,649 

2. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром  
относительно базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

138,787 162,057 171,151 189,631 200,817 233,904 289,469 355,606 

3. Плановая выработка электроэнергии по теплофикационному циклу  
с учетом ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов 
турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

1881,041 1918,687 1927,623 1991,377 1996,059 2024,618 2068,859 2107,224 

4 То же, % от максимальной выработки электроэнергии 
по теплофикационному циклу, %  

82,4 82,1 81,9 83,9 83,4 83,3 82,6 81,3 

5. Суммарный максимальный отпуск электроэнергии, выработанной  
по теплофикационному циклу на базе прироста отпуска тепла с горя-
чей водой и паром, млн. кВт.ч 

1976,753 2023,466 2036,194 2068,597 2085,418 2118,613 2177,323 2255,259 

6. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром  
относительно базового 2014 года, млн. кВт∙ч 

116,498 130,067 138,705 156,931 167,017 197,143 246,413 306,280 

7. Плановый отпуск электроэнергии, выработанной по теплофикацион-
ному циклу с учетом ограничений по допустимым нагрузкам регулиру-
емых отборов турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

1624,149 1631,303 1697,864 1705,040 1713,294 1735,090 1766,896 1802,746 

8. То же, % от максимального отпуска электроэнергии, выработанной 
по теплофикационному циклу, % 

82,2 80,6 83,4 82,4 82,2 81,9 81,1 79,9 
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5.2. Анализ результатов расчета максимальной выработки 
электрической энергии по Кировской ТЭЦ-1 

 
Результаты расчета максимальной выработки и отпуска электроэнергии с учетом уве-

личения тепловой нагрузки по Кировской ТЭЦ-1 представлены на рис. 5.2.1 – 5.2.4  

и в табл. 5.1.1. 

Необходимо отметить следующее: 

– динамика изменения максимальной выработки электроэнергии по теплофикацион-

ному циклу на базе отпуска тепла соответствует заданной динамике изменения отпуска теп-

ла от ТЭЦ с паром и горячей водой; причем отсутствие изменений в прогнозируемом отпус-

ке тепла с паром обуславливает отсутствие изменений соответствующей доли теплофика-

ционной выработки; 

– к 2034 году увеличение отпуска тепла по ТЭЦ-1 обуславливает максимальное увели-

чение годовой выработки электроэнергии по теплофикационному циклу на 0,75 млн. кВт.ч; 

– плановая выработка и отпуск электроэнергии по теплофикационному циклу в сред-

нем на 24,4 % меньше, чем максимальные значения выработки и отпуска электроэнергии по 

теплофикационному циклу, что обусловлено ограничениями на допустимые нагрузки отбо-

ров турбоагрегатов, а также наличием отпуска тепла с паром непосредственно от энергети-

ческих котлов через РОУ. 

 
 

Рис. 5.2.1. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному  
циклу на базе отпуска тепла с горячей водой и паром на 2015 - 2034 гг.  

по Кировской ТЭЦ-1 
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Рис. 5.2.2. Максимальная выработка электроэнергии на базе приростов суммарного отпуска 

тепла  Кировской ТЭЦ-1 на 2015 - 2034 гг. (относительно базового 2014 года) 
 

 

Рис. 5.2.3. Сопоставление максимальной и плановой выработки электроэнергии  
по теплофикационному циклу Кировской ТЭЦ-1 на 2015 - 2034 гг. 
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Рис. 5.2.4. Сопоставление максимального и планового отпуска электроэнергии, выработанной   
по теплофикационному циклу Кировской ТЭЦ-1 на 2015 - 2034 гг. 

 

 

5.3. Анализ результатов расчета максимальной выработки 
электрической энергии Кировской ТЭЦ-4 

Результаты расчета максимальной выработки и отпуска электроэнергии с учетом уве-

личения тепловой нагрузки по Кировской ТЭЦ-4 представлены на рис. 5.3.1 – 5.3.4  

и в табл. 5.1.2. 

Необходимо отметить следующее: 

– динамика изменения максимальной выработки электроэнергии по теплофикацион-

ному циклу на базе отпуска тепла соответствует заданной динамике изменения отпуска теп-

ла от ТЭЦ с паром и горячей водой; отсутствие изменений доли теплофикационной выра-

ботки, связанной с отпуском тепла с паром, обусловлено неизменностью планового отпуска 

тепла с паром от ТЭЦ; 

– к 2034 году увеличение отпуска тепла по ТЭЦ-4 обуславливает максимальное увели-

чение годовой выработки электроэнергии по теплофикационному циклу на 211,0 млн. кВт.ч; 

– плановая выработка и отпуск электроэнергии по теплофикационному циклу в сред-

нем на 23 % меньше, чем максимальные значения выработки и отпуска электроэнергии по 

теплофикационному циклу, что обусловлено ограничениями на допустимые нагрузки отбо-

ров турбоагрегатов, в том числе, работой ПВК.  
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Рис. 5.3.1. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному  

циклу на базе отпуска тепла с горячей водой и паром на 2015 - 2034 гг. по Кировской ТЭЦ-4 

 

 
Рис. 5.3.2. Максимальная выработка электроэнергии на базе приростов суммарного отпуска 

тепла  Кировской ТЭЦ-4 на 2015 - 2034 гг. (относительно базового 2014 года) 
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Рис. 5.3.3. Сопоставление максимальной и плановой выработки электроэнергии  
по теплофикационному циклу Кировской ТЭЦ-4 на 2015 - 2034 гг. 

 

 

Рис. 5.3.4. Сопоставление максимального и планового отпуска электроэнергии, выработанной   
по теплофикационному циклу Кировской ТЭЦ-4 на 2015 - 2034 гг. 
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5.4. Анализ результатов расчета максимальной выработки 
электрической энергии Кировской ТЭЦ-5 

Результаты расчета максимальной выработки и отпуска электроэнергии с учетом уве-

личения тепловой нагрузки по Кировской ТЭЦ-5 представлены на рис. 5.4.1 – 5.4.4  

и в табл. 5.1.3. 

Необходимо отметить следующее: 

– динамика изменения максимальной выработки электроэнергии по теплофикацион-

ному циклу на базе отпуска тепла соответствует заданной динамике изменения отпуска теп-

ла от ТЭЦ с горячей водой (отпуска тепла с паром отсутствует); 

– к 2034 году увеличение отпуска тепла по ТЭЦ-5 обуславливает максимальное увели-

чение годовой выработки электроэнергии по теплофикационному циклу на 143,8 млн. кВт.ч; 

– плановая выработка и отпуск электроэнергии по теплофикационному циклу в сред-

нем на 7,3 % меньше, чем максимальные значения выработки и отпуска электроэнергии  

по теплофикационному циклу, что обусловлено отсутствием отпуска тепла от ТЭЦ с паром  

и некоторыми ограничениями на допустимые нагрузки отборов турбоагрегатов – главным 

образом, работой ПВК в зимний период. 

 

 
Рис. 5.4.1. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному  

циклу на базе отпуска тепла с горячей водой и паром на 2015 - 2034 гг.  
по Кировской ТЭЦ-5 
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Рис. 5.4.2. Максимальная выработка электроэнергии на базе приростов суммарного отпуска 

тепла  Кировской ТЭЦ-5 на 2015 - 2034 гг. (относительно базового 2014 года) 
 

 

Рис. 5.4.3. Сопоставление максимальной и плановой выработки электроэнергии  
по теплофикационному циклу Кировской ТЭЦ-5 на 2015 - 2034 гг. 
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Рис. 5.4.4. Сопоставление максимального и планового отпуска электроэнергии, выработанной   
по теплофикационному циклу Кировской ТЭЦ-5 на 2015 - 2034 гг. 

 

 

 

5.5. Анализ результатов расчета максимальной выработки  
электрической энергии на базе прироста теплового потребления 

Кировскими ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 

Результаты расчета максимальной выработки и отпуска электроэнергии с учетом увели-

чения тепловой нагрузки по трем ТЭЦ представлены на рис. 5.5.1–5.5.4 и в табл. 5.1.4.  

Динамика изменения максимальной выработки электроэнергии по теплофикационному 

циклу на базе отпуска тепла соответствует заданной динамике изменения отпуска тепла  

от ТЭЦ с паром и горячей водой. К 2034 году увеличение отпуска тепла по ТЭЦ обуславли-

вает максимальное увеличение годовой выработки электроэнергии по теплофикационному 

циклу на 355,6 млн. кВт.ч; 

Суммарные значения плановой выработки и отпуска электроэнергии по теплофикацион-

ному циклу в среднем на 15,4 % меньше, чем суммарные максимальные значения выработ-

ки и отпуска электроэнергии по теплофикационному циклу, что обусловлено ограничениями 

на допустимые нагрузки отборов турбоагрегатов, наличием на ТЭЦ-1 отпуска тепла с паром 

непосредственно от энергетических котлов через РОУ, а также работой ПВК, преимуще-

ственно в зимние месяцы. 
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Рис. 5.5.1. Максимальная выработка электроэнергии на базе приростов суммарного отпуска 

тепла суммарно по Кировским ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на 2015 - 2034 гг.  
(относительно базового 2014 года) 

 
 

 

Рис. 5.5.2. Сопоставление максимальной и плановой выработки электроэнергии  
по теплофикационному циклу суммарно по Кировским ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на 2015 - 2034 гг. 
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Рис. 5.5.3. Сопоставление максимального и планового отпуска электроэнергии, выработанной   
по теплофикационному циклу суммарно по Кировским ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на 2015 - 2034 гг. 
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Раздел 6. Определение перспективных режимов загрузки  
источников по присоединенной тепловой нагрузке 

6.1. Сведения об изменениях состава установленного  
оборудования, учитываемых при разработке перспективных  

топливных балансов  

Вариантом развития генерирующих мощностей теплоэлектроцентралей г. Кирова  

на период 2015-2034 годы учитываются следующие изменения в составе установленного 

оборудования: 

по Кировской ТЭЦ-4: 

● 2017 год – вывод из эксплуатации турбоагрегата Т-50-130 ст. № 5 в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса. 

 

6.2. Сведения об условиях расчета  
перспективных режимов загрузки оборудования  

Исходные данные за базовый 2014 год (состав работающего оборудования, показате-

ли режима работы отдельных котлов, турбоагрегатов, установок и механизмов собственных 

нужд, технико-экономические показатели работы отельных единиц оборудования и электро-

станции в целом) приняты по представленным ТЭЦ отчетным формам корпоративной и гос-

ударственной статистической отчетности, содержащей фактически достигнутые показатели 

тепловой экономичности по месяцам и в целом за год. 

При расчете показателей работы ТЭЦ в перспективном периоде определяющими  

являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов и электрической энергии с шин 

в сравнении с фактическими отпусками тепловой и электрической энергии в базовом перио-

де. Значения приростов тепловой нагрузки с горячей водой определены по прогнозируемому 

увеличению присоединенных тепловых нагрузок источников с учетом среднемесячных  

значений температуры наружного воздуха (средних за предшествующие пять лет – 2010-

2014 гг.). 

Отпуск электроэнергии в планируемом периоде определялся с учетом следующих  

особенностей: 

● электрическая нагрузка турбоагрегатов Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 при 

увеличении их тепловых нагрузок определена по условиям обеспечения возможности рабо-

ты турбоагрегатов с электрической мощностью не меньше, чем они способны развить при 

работе в теплофикационном режиме по тепловому графику (с минимальным пропуском пара 

в часть низкого давления), с некоторым запасом (дополнительной конденсационной нагруз-

кой); 

● по Кировской ТЭЦ-1 с противодавленческими турбоагрегатами (в том числе, после 

ввода турбины «ПР») отпуск электроэнергии с шин является полностью зависимым от теп-

ловой нагрузки ТЭЦ и распределения тепловых нагрузок между турбоагрегатами. 

Расчет перспективных технико-экономических показателей работы Кировской ТЭЦ-1, 

Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 на период 2015-2034 годы выполнен на основе утвер-

жденной нормативно-технической документации по топливоиспользованию рассматривае-
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мых энергообъектов (в части показателей работы существующего в настоящее время обо-

рудования). Показатели работы вновь вводимого оборудования определены по типовым 

энергетическим характеристикам, энергетическим характеристикам других ТЭС России и 

справочным данным. Алгоритмы расчета разработаны в соответствии с действующими нор-

мативными документами, перечисленными в Книге 9. 

 

6.3. Результаты расчета перспективных показателей работы ТЭЦ  

Итоговые результаты расчета прогнозируемых технико-экономических показателей 

на период 2015 – 2034 годы приведены в Книге 9, а также ниже в табл. 6.1 (Кировская  

ТЭЦ-1), табл. 6.2 (Кировская ТЭЦ-4), табл. 6.3 (Кировская ТЭЦ-5). В этих же таблицах при-

ведены данных, характеризующие загрузку отдельных агрегатов, участвующих в отпуске 

тепловой энергии внешним потребителям. 
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Таблица 6.1 

Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

2030-
2034 

Перспективные режимы загрузки оборудования ТЭЦ-1 

1. Число часов работы турбоагрегатов, ч 
Р-5,3-32/3  4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608 

ПР-5-3,4/1,7/1,0 7295 7295 7295 7295 7295 7295 7295 7295 7295 

2. Средняя электрическая нагрузка турбо-
агрегатов, МВт 

Р-5,3-32/3 ст. № 3 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

ПР-5-3,4/1,7/1,0 3,85 3,87 3,87 3,87 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 

3. Электрическая нагрузка турбоагрегатов 
при работе по тепловому графику, обуслов-
ленная имеющейся тепловой нагрузкой, 
МВт 

Р-5,3-32/3 ст. № 3 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

ПР-5-3,4/1,7/1,0 3,85 3,87 3,87 3,87 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 

4. Максимально допустимая электрическая 
нагрузка турбоагрегатов при имеющейся 
тепловой нагрузке, МВт 

Р-5,3-32/3 ст. № 3 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

ПР-5-3,4/1,7/1,0 3,85 3,87 3,87 3,87 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 

5. Среднечасовой отпуск тепла из произ-
водственного отбора турбоагрегатов, Гкал/ч 

Р-5,3-32/3 ст. № 3 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 

ПР-5-3,4/1,7/1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Среднечасовой отпуск тепла из теплофи-
кационного отбора турбоагрегатов, Гкал/ч 

Р-5,3-32/3 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПР-5-3,4/1,7/1,0 22,3 22,6 22,6 22,6 23,0 23,1 23,1 23,1 23,1 

7. Среднечасовой отпуск тепла от конден-
саторов турбоагрегатов, Гкал/ч 

Р-5,3-32/3 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПР-5-3,4/1,7/1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Число часов работы энергетических кот-
лов, ч 

Местного изготовления  
ст. № 5 

4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 

Местного изготовления  
ст. № 6 

1 886 1 886 1 886 1 886 1 886 1 886 1 886 1 886 1 886 

НЗЛ 60/36 ст. № 7 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 

БКЗ-75-39 ГМА ст. № 8 2 458 2 458 2 458 2 458 2 458 2 458 2 458 2 458 2 458 

БКЗ-75-39 ГМА ст. № 9 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 

9. Среднечасовая тепловая нагрузка энер-
гетических котлов, Гкал/ч 

Местного изготовления  
ст. № 5 

24,8 24,8 24,8 24,8 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 

Местного изготовления  
ст. № 6 

24,3 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 

НЗЛ 60/36 ст. № 7 36,8 36,8 36,8 36,8 36,9 37,0 37,0 37,0 37,0 

БКЗ-75-39 ГМА ст. № 8 49,1 49,2 49,2 49,2 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 

БКЗ-75-39 ГМА ст. № 9 40,1 40,1 40,1 40,1 40,2 40,3 40,3 40,3 40,3 
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Таблица 6.2 

Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

2030-
2034 

Перспективные режимы загрузки оборудования ТЭЦ-4 

1. Число часов работы турбо-
агрегатов, ч 

ПТ-60-130 ст. № 1 5 389 5 389 5 389 5 389 5 389 5 389 5 389 5 389 5 389 

Тп-65-130 ст. №2 4 535 4 535 4 535 4 535 4 535 4 535 4 535 4 535 4 535 

Т-50-130 ст. № 3 7 292 7 292 7 292 7 292 7 292 7 292 7 292 7 292 7 292 

Т-50-130 ст. № 4 7 209 7 209 7 209 7 209 7 209 7 209 7 209 7 209 7 209 

Т-50-130 ст. № 5 7 079 7 079 7 079 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Т-120-130 ст. № 6 341 341 341 5 088 5 088 5 088 5 088 5 088 5 088 

2. Средняя электрическая 
нагрузка турбоагрегатов, МВт 

ПТ-60-130 ст. № 1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,3 46,7 46,7 46,9 

Тп-65-130 ст. №2 45,5 45,6 45,6 45,6 45,6 45,8 46,1 46,1 46,3 

Т-50-130 ст. № 3 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 39,0 39,3 39,3 39,4 

Т-50-130 ст. № 4 41,3 41,3 41,4 41,4 41,4 41,5 41,9 41,9 42,0 

Т-50-130 ст. № 5 37,1 37,1 37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Т-120-130 ст. № 6 76,2 76,2 76,2 89,1 89,4 89,5 89,6 89,7 89,7 

3. Электрическая нагрузка тур-
боагрегатов при работе по теп-
ловому графику, обусловленная 
имеющейся тепловой нагрузкой, 
МВт 

ПТ-60-130 ст. № 1 30,4 30,7 30,9 31,1 31,3 31,9 32,6 33,3 33,3 

Тп-65-130 ст. №2 47,4 47,9 48,2 48,5 48,7 49,7 50,8 51,9 51,9 

Т-50-130 ст. № 3 32,4 32,8 33,0 33,1 33,3 34,0 34,7 35,5 35,5 

Т-50-130 ст. № 4 35,8 36,2 36,4 36,6 36,8 37,6 38,4 39,2 39,2 

Т-50-130 ст. № 5 33,4 33,8 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Т-120-130 ст. № 6 48,2 48,7 49,1 67,7 67,6 68,0 68,2 68,4 68,4 

4. Максимально допустимая 
электрическая нагрузка турбо-
агрегатов при имеющейся теп-
ловой нагрузке, МВт 

ПТ-60-130 ст. № 1 69,6 68,8 68,4 68,0 67,7 66,4 64,9 63,5 63,5 

Тп-65-130 ст. №2 69,6 68,8 68,4 68,0 67,7 66,4 64,9 63,5 63,5 

Т-50-130 ст. № 3 49,1 48,5 48,2 48,0 47,8 46,8 45,8 44,8 44,8 

Т-50-130 ст. № 4 47,9 47,4 47,1 46,8 46,6 45,7 44,7 43,7 43,7 

Т-50-130 ст. № 5 46,9 46,4 46,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Т-120-130 ст. № 6 120 118,6 117,9 105,2 104,5 104,2 104,0 103,8 103,5 
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Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

2030-
2034 

5. Среднечасовой отпуск тепла 
из производственного отбора 
турбоагрегатов, Гкал/ч 

ПТ-60-130 ст. № 1 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 

Тп-65-130 ст. №2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Т-50-130 ст. № 3  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Т-50-130 ст. № 4  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Т-50-130 ст. № 5  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Т-120-130 ст. № 6  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

6. Среднечасовой отпуск тепла 
из теплофикационного отбора 
турбоагрегатов, Гкал/ч 

ПТ-60-130 ст. № 1 52,1 52,7 53,1 53,3 53,6 54,7 55,9 57,1 57,1 

Тп-65-130 ст. №2 68,2 69,0 69,4 69,8 70,1 71,5 73,1 74,7 74,7 

Т-50-130 ст. № 3 57,7 58,4 58,8 59,1 59,3 60,5 61,9 63,2 63,2 

Т-50-130 ст. № 4 60,8 61,5 61,9 62,2 62,6 63,8 65,2 66,7 66,7 

Т-50-130 ст. № 5 53,9 54,6 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Т-120-130 ст. № 6 106,2 107,4 108,1 149,1 149,0 149,8 150,2 150,8 150,8 

7. Среднечасовой отпуск тепла 
от конденсаторов турбоагрега-
тов, Гкал/ч 

ПТ-60-130 ст. № 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тп-65-130 ст. №2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Т-50-130 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Т-50-130 ст. № 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Т-50-130 ст. № 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Т-120-130 ст. № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Число часов работы энерге-
тических котлов, ч 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 1 3 717 3 717 3 717 3 717 3 717 3 717 3 717 3 717 3 717 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 2 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 3 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 4 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 5 3 344 3 344 3 344 3 344 3 344 3 344 3 344 3 344 3 344 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 6 3 153 3 153 3 153 3 153 3 153 3 153 3 153 3 153 3 153 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 7 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 8 4 471 4 471 4 471 4 471 4 471 4 471 4 471 4 471 4 471 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 9 5 658 5 658 5 658 5 658 5 658 5 658 5 658 5 658 5 658 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 10 4 195 4 195 4 195 4 195 4 195 4 195 4 195 4 195 4 195 
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Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

2030-
2034 

9. Среднечасовая тепловая 
нагрузка энергетических котлов, 
Гкал/ч 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 1 100,8 101,1 101,3 101,5 101,7 102,0 102,8 103,8 104,8 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 2 94,4 94,7 94,9 95,1 95,3 95,5 96,3 97,2 98,2 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 3 97,8 98,1 98,2 98,5 98,7 98,9 99,8 100,7 101,6 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 4 103,5 103,8 104,0 104,3 104,5 104,7 105,6 106,6 107,6 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 5 104,8 105,1 105,3 105,6 105,8 106,0 106,9 107,9 108,9 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 6 103,8 104,1 104,3 104,6 104,8 105,0 105,9 106,9 107,9 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 7 96,4 96,7 96,8 97,1 97,3 97,5 98,3 99,3 100,2 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 8 94,3 94,5 94,7 95,0 95,2 95,4 96,2 97,1 98,0 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 9 103,2 103,5 103,7 104,0 104,2 104,4 105,3 106,3 107,3 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 
10 

95,7 95,9 96,1 96,4 96,6 96,8 97,6 98,5 99,4 

10. Число часов работы ПВК, ч 

ПТВМ-180 ст. № 1 1773 1773 1773 1773 1773 1773 1773 1773 1773 

ПТВМ-180 ст. № 2 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 

ПТВМ-180 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПТВМ-180 ст. № 4 476,0 476,0 476,0 476,0 476,0 476,0 476,0 476,0 476,0 

11. Среднечасовая тепловая 
нагрузка ПВК, Гкал/ч 

ПТВМ-180 ст. № 1 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

ПТВМ-180 ст. № 2 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 

ПТВМ-180 ст. № 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПТВМ-180 ст. № 4 136,6 136,6 136,6 136,6 136,6 136,6 136,6 136,6 136,6 
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Таблица 6.3 

Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

2030-
2034 

Перспективные режимы загрузки оборудования ТЭЦ-5 

1. Число часов работы турбо-
агрегатов, ч 

ПТ-80-130 ст. № 1 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 

Т-185-130 ст. № 2 6 498 6 498 6 498 6 498 6 498 6 498 6 498 6 498 6 498 

Т-185-130 ст. № 3 6 277 6 277 6 277 6 277 6 277 6 277 6 277 6 277 6 277 

2. Средняя электрическая 
нагрузка турбоагрегатов, МВт 

ПТ-80-130 ст. № 1 68,0 68,2 68,3 68,4 68,5 68,5 68,7 69,2 69,6 

Т-185-130 ст. № 2 145,4 145,7 145,9 146,1 146,3 146,4 146,9 147,8 148,7 

Т-185-130 ст. № 3 141,1 141,4 141,6 141,9 142,0 142,1 142,6 143,5 144,3 

3. Электрическая нагрузка тур-
боагрегатов при работе по теп-
ловому графику, обусловленная 
имеющейся тепловой нагрузкой, 
МВт 

ПТ-80-130 ст. № 1 45,7 46,0 46,5 46,9 47,3 47,5 48,8 50,1 51,5 

Т-185-130 ст. № 2 86,4 86,9 88,0 88,6 89,5 89,8 92,3 94,8 97,4 

Т-185-130 ст. № 3 93,3 93,8 95,0 95,7 96,7 97,0 99,7 102,3 105,1 

4. Максимально допустимая 
электрическая нагрузка турбо-
агрегатов при имеющейся теп-
ловой нагрузке, МВт 

ПТ-80-130 ст. № 1 82,8 81,5 80,5 79,9 79,1 78,8 76,7 74,7 72,7 

Т-185-130 ст. № 2 186,2 183,3 181,1 179,7 177,9 177,3 172,6 168,1 163,6 

Т-185-130 ст. № 3 183,6 180,8 178,5 177,2 175,4 174,8 170,2 165,7 161,3 

5. Среднечасовой отпуск тепла 
из производственного отбора 
турбоагрегатов, Гкал/ч 

ПТ-80-130 ст. № 1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 

Т-185-130 ст. № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Т-185-130 ст. № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6. Среднечасовой отпуск тепла 
из теплофикационного отбора 
турбоагрегатов, Гкал/ч 

ПТ-80-130 ст. № 1 67,6 68,6 69,5 70,0 70,7 70,9 72,9 74,8 76,9 

Т-185-130 ст. № 2 150,4 152,8 154,7 155,8 157,4 157,9 162,3 166,6 171,2 

Т-185-130 ст. № 3 162,4 165,0 167,0 168,3 169,9 170,5 175,2 179,9 184,9 

7. Среднечасовой отпуск тепла 
от конденсаторов турбоагрега-
тов, Гкал/ч 

ПТ-80-130 ст. № 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Т-185-130 ст. № 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Т-185-130 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

2030-
2034 

8. Число часов работы энерге-
тических котлов, ч 

ТПЕ-430 ст. № 1 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 

ТПЕ-429 ст. № 2 
(корпус 1) 

6 142 6 142 6 142 6 142 6 142 6 142 6 142 6 142 6 142 

ТПЕ-429 ст. № 2 
(корпус 2) 

6 188 6 188 6 188 6 188 6 188 6 188 6 188 6 188 6 188 

ТПЕ-429 ст. № 3 
(корпус 1) 

5 748 5 748 5 748 5 748 5 748 5 748 5 748 5 748 5 748 

ТПЕ-429 ст. № 3 
(корпус 2) 

5 948 5 948 5 948 5 948 5 948 5 948 5 948 5 948 5 948 

9. Среднечасовая тепловая 
нагрузка энергетических котлов, 
Гкал/ч 

ТПЕ-430 ст. № 1 217,1 218,5 219,6 220,3 221,2 221,5 224,1 226,6 229,3 

ТПЕ-429 ст. № 2 
(корпус 1) 

196,3 197,5 198,5 199,1 200,0 200,3 202,6 204,9 207,3 

ТПЕ-429 ст. № 2 
(корпус 2) 

191,9 193,2 194,1 194,7 195,6 195,9 198,1 200,4 202,8 

ТПЕ-429 ст. № 3 
(корпус 1) 

196,4 197,7 198,7 199,3 200,2 200,5 202,8 205,1 207,5 

ТПЕ-429 ст. № 3 
(корпус 2) 

192,9 194,1 195,1 195,7 196,6 196,9 199,1 201,4 203,8 

10. Число часов работы ПВК, ч 
ПТВМ-180 ст. № 1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

ПТВМ-180 ст. № 2 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

11. Среднечасовая тепловая 
нагрузка ПВК, Гкал/ч 

ПТВМ-180 ст. № 1 139,4 139,4 139,4 139,4 139,4 139,4 139,4 139,4 139,4 

ПТВМ-180 ст. № 2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 
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6.4. Анализ результатов расчета перспективных режимов загрузки 
оборудования Кировской ТЭЦ-1 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей  

Кировской ТЭЦ-1 на период 2015 – 2034 годы, а также показатели перспективных режимов 

загрузки оборудования приведены на рис. 6.1 – 6.3. Представленные данные позволяют 

сделать следующие выводы: 

– перспективные режимы работы турбоагрегата Р-5,3-32/3 ст. № 3 соответствуют базо-

вому режиму с некоторым увеличением тепловой и электрической нагрузки, обусловленным 

соответствующим увеличением отпуска тепла внешним потребителям с горячей водой; 

– перспективные режимы работы турбоагрегата ПР-5-3,4/1,7/1,0 также характеризуются 

несущественным увеличением тепловой и электрической нагрузки, что обусловлено некото-

рым увеличением затрат тепла на собственные нужды ТЭЦ при увеличении её суммарной 

нагрузки; 

– перспективные режимы работы энергетических котлов характеризуются постепенным 

увеличением средней тепловой нагрузки, что соответствует общей динамике увеличения 

отпуска тепловой энергии с горячей водой от Кировской ТЭЦ-1. При этом к 2034 году остает-

ся существенный резерв тепловой мощности энергетических котлов. 

 

 

Рис. 6.1. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата Р-5,3-32/3 ст. № 3  
на 2015 - 2034 годы 
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Рис. 6.2. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата ПР-5-3,4/1,7/1,0  
на 2015 - 2034 годы 

 

 
Рис. 6.3. Показатели перспективных режимов загрузки энергетических котлов 

на 2015 - 2034 годы 
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6.5. Анализ результатов расчета перспективных режимов загрузки 
оборудования Кировской ТЭЦ-4 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей  

Кировской ТЭЦ-4 на период 2015 – 2034 годы, а также показатели перспективных режимов 

загрузки оборудования приведены на рис. 6.4–6.13. 

Представленные данные позволяют сделать следующие выводы: 

– перспективные режимы работы турбоагрегатов ПТ-60-130 ст. № 1 и Тп-65-130 ст. № 2 

характеризуются небольшим увеличением нагрузок производственных и теплофикационных 

отборов. Увеличение тепловой нагрузки приводит к некоторому сужению диапазона возмож-

ного изменения электрической мощности при работе по электрическому графику нагрузок за 

счет увеличения мощности, вырабатываемой на тепловом потреблении. Резерв тепловой 

мощности регулируемых отборов, как производственного, так и теплофикационного имеется. 

– перспективные режимы работы турбоагрегата Т-50-130 ст. № 4 характеризуются его 

эксплуатацией при нагрузках, близких к максимальным, к 2034 году. Резервы как тепловой 

мощности регулируемого отбора, так и электрической мощности практически отсутствуют; 

– турбоагрегат Т-50-130 ст. № 5 выводится из эксплуатации в соответствии с рассмат-

риваемым вариантом развития генерирующих мощностей; 

– перспективные режимы работы турбоагрегата Т-120-130 характеризуются постепен-

ным увеличением тепловой нагрузки регулируемого теплофикационного отбора, что обу-

словлено общей динамикой увеличения отпуска тепловой энергии с горячей водой  

от Кировской ТЭЦ-4 и переводом нагрузки с выводимого из эксплуатации турбоагрегата  

Т-50-130 ст. № 5 начиная с 2017 года. Резерв тепловой мощности регулируемых отборов, 

как производственного, так и теплофикационного имеется; 

– перспективные режимы работы энергетических котлов характеризуются постепенным 

увеличением средней тепловой нагрузки, что соответствует общей динамике увеличения 

отпуска тепловой энергии с горячей водой от Кировской ТЭЦ-4. При этом к 2034 году остает-

ся существенный резерв тепловой мощности энергетических котлов; 

– перспективные режимы работы пиковых водогрейных котлов характеризуются следу-

ющим: 

● с 2015 года учтен вывод из эксплуатации водогрейного котла ст. № 3 в соответствии  

с рассматриваемым вариантом развития генерирующих мощностей г. Кирова; 

● перспективный отпуск тепла от ПВК принят практически неизменным и в целом соот-

ветствует отпуску тепла ПВК в базовом периоде. Это обусловлено нецелесообразностью 

передачи все тепловой нагрузки на турбоагрегаты при низких температурах наружного воз-

духа с соответствующим увеличением давления пара в камерах регулируемых теплофика-

ционных отборов и ухудшением показателей тепловой экономичности по выработке элек-

троэнергии. 
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Рис. 6.5. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата ПТ-60-130 ст. № 1  

на 2015 - 2034 годы 
 

 
Рис. 6.6. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата  

Тп-65-130 ст. № 2 на 2015 - 2034 годы 
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Рис. 6.7. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата Т-50-130 ст. № 3  

на 2015 – 2034 годы 
 

 
Рис. 6.8. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата Т-50-130 ст. № 4  

на 2015 - 2034 годы 
 



 129 

 
Рис. 6.9. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата Т-50-130 ст. № 5  

на 2015 - 2034 годы 
 

 
Рис. 6.10. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата Т-120-130 ст. № 6  

на 2015 - 2034 годы 
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Рис. 6.11. Показатели перспективных режимов загрузки энергетических котлов ст. № 1-5 

на 2015 - 2034 годы 
 

 
Рис. 6.12. Показатели перспективных режимов загрузки энергетических котлов ст. № 6-10 

на 2015 - 2034 годы 
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Рис. 6.13. Показатели перспективных режимов загрузки пиковых водогрейных котлов  

на 2015 - 2034 годы 
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6.6. Анализ результатов расчета по Кировской ТЭЦ-5 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей  

Кировской ТЭЦ-5 на период 2014 – 2033 годы, а также показатели перспективных режимов 

загрузки оборудования приведены на рис. 6.14 –6.18. Представленные данные позволяют 

сделать следующие выводы: 

– перспективные режимы работы турбоагрегата ПТ-80-130 ст. № 1 характеризуются 

увеличением нагрузок производственных и теплофикационных отборов. Увеличение тепло-

вой нагрузки приводит к некоторому сужению диапазона возможного изменения электриче-

ской мощности при работе по электрическому графику нагрузок за счет увеличения мощно-

сти, вырабатываемой на тепловом потреблении. Резерв тепловой мощности регулируемых 

отборов, как производственного, так и теплофикационного имеется; 

– перспективные режимы работы турбоагрегатов Т-185-130 ст. № 2 и 3 характеризуются 

некоторым увеличением тепловой нагрузки регулируемого теплофикационного отбора, что 

обусловлено общей динамикой увеличения отпуска тепловой энергии с горячей водой  

от Кировской ТЭЦ-5. Резерв тепловой мощности регулируемого теплофикационного отбора 

имеется. Увеличение тепловой нагрузки приводит к некоторому сужению диапазона возмож-

ного изменения электрической мощности при работе по электрическому графику нагрузок  

за счет увеличения мощности, вырабатываемой на тепловом потреблении; 

– перспективные режимы работы энергетических котлов характеризуются увеличением 

средней тепловой нагрузки, что соответствует общей динамике увеличения отпуска тепло-

вой энергии с горячей водой от Кировской ТЭЦ-5. При этом к 2034 году остается существен-

ный резерв тепловой мощности энергетических котлов; 

– перспективные режимы работы пиковых водогрейных котлов характеризуются следу-

ющим: 

● перспективный отпуск тепла от ПВК принят неизменным и равным отпуску тепла ПВК 

в базовом периоде. Это обусловлено нецелесообразностью передачи все тепловой нагрузки 

на турбоагрегаты при низких температурах наружного воздуха с соответствующим увеличе-

нием давления пара в камерах регулируемых теплофикационных отборов и ухудшением по-

казателей тепловой экономичности по выработке электроэнергии. 
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Рис. 6.14. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата  
ПТ-80-130 ст. № 1 на 2015 - 2034 годы 

 

Рис. 6.15. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата  
Т-185-130 ст. № 2 на 2015 - 2034 годы 
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Рис. 6.16. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата  
Т-185-130 ст. № 3 на 2015 - 2034 годы 

 

Рис. 6.17. Показатели перспективных режимов загрузки энергетических  
котлов на 2015 - 2034 годы 
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Рис. 6.18. Показатели перспективных режимов загрузки пиковых  
водогрейных котлов на 2015 - 2034 годы 
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Раздел 7. Определение потребности в топливе и рекомендации по  
видам используемого топлива в Схеме теплоснабжения г. Киров 

 

7.1. Определение потребности в топливе и рекомендации по  
видам используемого топлива в Схеме теплоснабжения г. Киров  

для Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 

 
Итоговые интегральные показатели расчета прогнозируемых изменения суммарного 

расхода условного топлива от состояния 2014 г на период 2015 – 2034 гг. по Кировской  

ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 приведены в табл. 7.1. 

Таблица 7.1 

№ 
п/
п 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значение снижения суммарного расхода условного топлива 
от Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 от состояния 2014 г. 

в прогнозируемом периоде 2015 – 2034 гг. по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

2030-
2034 

1 
Изменение суммарного рас-
хода условного топлива от 
состояния 2014 г., тыс. т у.т. 

-5,788 -0,372 -8,706 -3,646 0,546 14,571 26,067 38,026 

1.1 

Изменение 
расхода 
условного 
топлива на 
отпуск 
электро-
энергии, 
тыс. т у.т. 

физический 
метод 

-13,657 -14,799 -27,458 -28,752 -27,862 -31,59 -36,186 -43,055 

1.2 
пропорцио-
нальный  
метод 

-10,148 -9,028 -18,49 -17,871 -16,101 -14,311 -13,604 -14,892 

1.3 

Изменение 
расхода 
условного 
топлива на 
отпуск теп-
ловой энер-
гии, тыс. т 
у.т. 

физический 
метод 

7,87 14,428 18,752 25,106 28,408 46,161 62,253 81,081 

1.4 
пропорцио-
нальный  
метод 

4,361 8,657 9,784 14,225 16,647 28,882 39,671 52,917 

 

Динамика изменения расхода условного топлива суммарно по Кировской ТЭЦ-1,  

Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 в прогнозируемом периоде от состояния на 2012 год 

приведена на рис. 7.1, динамика изменения полного расхода топлива – на рис. 7.2. 

Суммарное увеличение годового расхода условного топлива суммарно по Кировской 

ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 в 2034 году составит 38 тыс. т у.т. 
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Рис. 7.1. Прогноз на 2013 - 2027 годы изменения расхода условного топлива 
суммарно по Кировским ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 от состояния на 2012 год 

 

 

Рис. 7.2. Перспективный суммарный расход условного топлива  

по Кировской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 
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7.2. Рекомендации по видам используемого топлива в Схеме  
теплоснабжения г. Киров для Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 

 
В качестве основного топлива на Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 используется 

каменный уголь, торф и природный газ, резервным топливом является топочный мазут 

марки М-100. Поставщиками природного газа является ООО «Кировская региональная 

компания по реализации газа» (Кировский отвод с газопровода Ямбург-Тула), услуги 

по транспортировке газа ОАО «Кирооблгаз». Поставка мазута и каменного угля 

осуществляется железнодорожным транспортом.  

Калорийность угля в среднем за период 2012-2014 гг. составила 4 464 ккал/кг. 

Калорийность природного газа – 8 138 ккал/м3. 

Калорийность мазута – 9 433 ккал/кг. 

Количество сожжённого основного и резервного топлива источниками тепловой  

мощности – Кировским ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 за 2012-2014 гг. представлены в табл. 7.2. 

Таблица 7.2 

№ 
п/п 

Источник 
теплоснаб-

жения 

Отчёт-
ный 
год 

Затрачено условного топлива,  
тыс. т.у.т 

Затрачено топлива 

Всего 
природ-
ный газ 

мазут 
прочие 
виды 

топлива 

природ-
ный газ, 
тыс. м

3
 

мазут, 
тыс. т 

прочие 
виды 

топлива,  
тыс. т 

1 
Кировская 

ТЭЦ-1 

2012 77,6 77,6 0 0 45,64 0 0 

2013 87,6 87,6 0 0 51,53 0 0 

2014 76,1 76,1 0 0 44,76 0 0 

2 
Кировская 

ТЭЦ-4 

2012 780,39 527,17 0,57 252,65 458,22 0,419 676,29 

2013 766,69 557,99 5,983 202,7 483,78 4,407 599,83 

2014 791,62 578,54 0,118 212,96 499,98 0,089 673,89 

3 
Кировская 

ТЭЦ-5 

2012 1 312,99 685,08 440,9 187,02 595,17 321,83 219,56 

2013 812,66 719,76 92,79 0,1 622,87 0,08 121,25 

2014 860,59 760,23 0,1 100,27 656,92 0,07 150,91 

4 

Суммарное 
потребление 

по ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-4 и  
ТЭЦ-5 

2012 2 170,98 1 289,85 441,47 439,67 1 099,03 322,249 895,85 

2013 1 666,95 1 365,36 98,773 202,8 1158,18 4,487 721,08 

2014 1 728,31 1 414,87 0,218 313,23 1201,66 0,159 824,8 
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№ 
п/п 

Источник 
теплоснаб-

жения 

Отчёт-
ный 
год 

Затрачено условного топлива,  
тыс. т.у.т 

Затрачено топлива 

Всего 
природ-
ный газ 

мазут 
прочие 
виды 

топлива 

природ-
ный газ, 
тыс. м

3
 

мазут, 
тыс. т 

прочие 
виды 

топлива,  
тыс. т 

5 

Итого средне-
годовое зна-

чение по 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 

и ТЭЦ-5 

2012 – 
2014 гг. 

1855,41 1356,69 180,15 318,57 1152,96 108,97 813,91 

6 

Доля потреб-
ления по  

ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 
и ТЭЦ-5 в % 

по видам топ-
лива от обще-

го расхода 
топлива 

2012 100 59,41 % 20,34 % 20,25 % 47,43 % 13,91 % 38,66 % 

2013 100 81,9 % 5,93 % 12,17 % 61,48 % 0,24 % 38,28 % 

2014 100 81,9 % 0,01 % 18,12 % 59,29 % 0,01 % 40,7 % 

 
 
Доля потребления природного газа суммарно по ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 по годам  

за период 2010 – 2012 гг. в % от общего расхода топлива представлена на рис. 7.3. 

Анализ графика на рис. 7.3. показывает устойчивую тенденцию роста потребления  

на Кировских ТЭЦ природного газа. Очевидно, что эта тенденция сохранится и в последую-

щие годы. 

 
 

Рис. 7.3. Доля потребления природного газа суммарно по ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5  
по годам за период 2010 – 2012 гг. в % от общего расхода топлива 

 

Следует отметить, что Кировская ТЭЦ-1 в период 2012 – 2014 гг. использовала только 

природный газ. На Кировской ТЭЦ-4 доля природного газ за период 2012 – 2014 гг. увеличи-

лась с 67,5 % до 73,1 %. На Кировской ТЭЦ-5 доля природного газ в тот же период возросла 

с 52,2 % до 88,3 %. 
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В Схеме теплоснабжения г. Киров предложено большую часть котельных, работающих 

на угле или мазуте закрыть с передачей их тепловых нагрузок на ТЭЦ. Другие котельные, 

работающие в настоящее время на угле или мазуте, предложено реконструировать с пере-

водом на сжигание природного газа. 

Исходя из выше изложенного в Схеме теплоснабжения г. Киров для Кировских 

ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и котельных рекомендуется сохранить тенденцию на замещение при-

родным газом прочих видов топлива. 
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Заключение 

В Книге 6. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевоору-

жению источников тепловой энергии» приведены в разделах 1 – 3 сведения, содержащие: 

1. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения 

перспективных приростов тепловых нагрузок; 

2. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ко-

тельных; 

3. Предложения по покрытию перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепло-

вой мощностью; 

4. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивиду-

ального теплоснабжения, а также поквартирного отопления; 

5. Результаты расчета максимальной выработки электрической энергии на базе приро-

ста теплового потребления; 

6. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топли-

ва; 

7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электро-

энергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагру-

зок; 

8. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их 

действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии. 

9. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по от-

ношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элек-

трической энергии; 

10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; 

11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 

котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии; 

12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки по-

селения малоэтажными жилыми зданиями; 

13. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на террито-

рии поселения, городского округа; 

14. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой 

энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем тепло-

снабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой 

нагрузки между источниками тепловой энергии; 

15. расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепло-

вой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при 

которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесо-

образно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе; 
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16. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по строительству и реконструк-

ции источников теплоснабжения в целях обеспечения перспективных нагрузок потребителей 

и надежности теплоснабжения. 

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому пере-

вооружению источников тепловой энергии в рамках Схемы теплоснабжения городского окру-

га Киров приведена информация в соответствующих разделах отчета: 

Раздел 4. Предложения по покрытию перспективной тепловой нагрузки, не обеспечен-

ной тепловой мощностью. 

Раздел 5. Расчет максимальной выработка электрической энергии на базе прироста 

теплового потребления.  

Раздел 6. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединен-

ной тепловой нагрузке. 

Раздел 7. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого 

топлива. 
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