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Введение 

Разработка схемы теплоснабжения г. Кирова на период 2015 – 2034 гг. выполняется 

в соответствии с требованиями Технического задания, Федерального закона от 27.07.2010 г. 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации 

от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 

и утверждения» и других нормативных документов. 

Книга 8 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных устано-

вок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потре-

бителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме тепло-

снабжения г. Кирова разработана с учетом рекомендаций, приведенных в «Методических 

указаниях по разработке схем теплоснабжения» и включает в себя: 

– перспективные нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях г. Кирова 

с учетом перспективных планов строительства и реконструкции тепловых сетей и планируе-

мого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей на период 2015 – 2034 гг.; 

– сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя в тепло-

вых сетях г. Киров за последний отчетный период; 

– перспективные балансы производительности водоподготовительных установок  

и потерь теплоносителя в тепловых сетях г. Кирова с учетом перспективных планов строи-

тельства и реконструкции тепловых сетей, планируемого присоединения к ним систем теп-

лоснабжения потребителей на период 2015 – 2034 гг. 
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1. Порядок расчета перспективных балансов производительности ВПУ 
и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими  

установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 

Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления  

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных 

режимах, содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки 

теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопо-

требляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь  

теплоносителя при его передаче по тепловым сетям. 

1.1. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя 

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода)  

относятся: 

– затраты на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых 

ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 

– технологические сливы средствами автоматического регулирования теплового  

и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 

– затраты на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регла-

ментные работы. 

– технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии  

потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепло-

вых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических 

станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов теп-

ловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимались  

в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. 

Расчетные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, м3/год, определялись по формуле: 

n)N(gGp

п.а  ,  

где: g – технически обоснованный расход сетевой воды на слив для каждого типа  

используемых САРЗ (для применяемых в рассматриваемых тепловых сетях приборов типа 

РД-3М принимались согласно паспортам равным 0,03 м3/ч); 

N  – среднегодовое количество однотипных САРЗ, находящихся в работе, шт.; 

n  – среднегодовое число часов работы САРЗ, ч. 

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, 

определялись по формуле:  

Gут.н = а∙Vгод∙nгод10–2 = mут.год.нnгод, 

где: а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная правилами 

технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок, в размере 0,25% от среднегодовой емкости трубо-

проводов тепловых сетей; 
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Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, м3; 

nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч; 

mут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч. 

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определялась  

из выражения: 

Vгод = (Vотnот + Vлnл) / (nот + nл) = (Vотnот + Vлnл) / nгод, 

где: Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопитель-

ном периодах, м3; 

nот и nл – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном  

и неотопительном периодах, ч. 

При расчете значения среднегодовой емкости учитывалась емкость трубопроводов, 

вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопрово-

дов в течение календарного года; изменение объема трубопроводов в результате рекон-

струкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, 

конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные  

в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном 

году. 

Среднее значение продолжительности работы тепловых сетей в системе теплоснаб-

жения г. Киров определено на основании соответствующих фактических данных, получен-

ных за последние 5 лет. Число часов работы за отопительный и неотопительный периоды 

составляет 5544 ч. и 3216 ч. соответственно. 

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатацион-

ного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались. 

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний теп-

ловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении 

подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последу-

ющем заполнении. 

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производилось  

с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения экс-

плуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных 

норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для 

данных участков трубопроводов и принималось в размере 1,5-кратной емкости соответству-

ющих трубопроводов тепловых сетей. 
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1.2. Методика определение расчетной производительности ВПУ 

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготов-

ки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывал-

ся в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»: 

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубо-

проводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зда-

ний. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без 

распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема 

воды в этих трубопроводах; 

– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды 

на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды 

в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции 

и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более  

5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует 

принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 

– для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-

аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение  

с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее 

водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах 

сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий. 

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно ава-

рийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой 

принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 

системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых  

систем теплоснабжения. 
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2. Расчет перспективных балансов производительности ВПУ 
и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 

2.1. Перспективные нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях  
г. Кирова на период 2015 – 2034 гг. 

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя выполнен  

в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характери-

стики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», 

утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организа-

ции в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических  

потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 

№ 325. 

Расчеты проведены с учетом перспективных планов строительства и реконструкции 

тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей 

г. Кирова на период 2015 – 2034 гг. с разбивкой по годам. 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя 

от источника тепловой энергии до потребителя тепловой энергии в системе теплоснабжения 

г. Кирова, прогнозировались исходя из следующих условий: 

 регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от темпера-

туры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки 

с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя; 

 расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоеди-

нения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий 

по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;  

 сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче 

тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть 

от темпа работ по реконструкции тепловых сетей; 

 присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теп-

лоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпус-

ка тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого тепло-

обменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах. Актуальность перевода  

открытых систем ГВС на закрытые обусловлена тем, что в случае открытой системы техно-

логическая возможность поддержания температурного графика при переходных температу-

рах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд 

ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий; 

 увеличение внутреннего объема систем теплопотребления определено расчетным 

путем в соответствии с перспективным планом подключения отопительно-вентиляционной 

нагрузки новых абонентов по удельному объему воды при температурном графике отопле-

ния 150/70 °C [2]. 

Перспективное изменение объема тепловых сетей в системе теплоснабжения  

г. Кирова на период 2015 – 2034 гг. приведены в табл. 2.1.1 и рис. 2.1.1.  
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Таблица 2.1.1 

Период 

Объем тру-
бопроводов 

маги-
стральных 
тепловых 
сетей, м

3
 

Объем трубопро-
водов кварталь-

ных тепловых се-
тей (включая объ-
ем систем отопле-
ния, вентиляции и 

горячего водо-
снабжения зданий 
потребителей), м

3
 

Объем систем 
отопления, 

вентиляции и 
горячего водо-
снабжения зда-
ний потребите-

лей, м
3
 

Объем 
трубопро-
водов в 
отопи-

тельный 
период, м

3
 

Объем 
трубо-
прово-
дов в 

летний 
период, 

м
3
 

Суммарный 
среднего-

довой объ-
ем трубо-
проводов 
тепловых 
сетей, м

3
 

Кировская ТЭЦ-1 

2015 г. 695,8 569,5 33,9 1265,3 695,8 1097,21 

2016 г. 695,8 569,5 33,9 1265,3 695,8 1097,21 

2017 г. 695,8 569,7 33,9 1265,5 695,8 1097,34 

2018 г. 695,8 574,5 37,8 1270,3 695,8 1100,49 

2019 г. 695,8 587,4 50,7 1283,2 695,8 1108,96 

2020 – 
2024 гг. 

695,8 591,3 53,4 1287,1 695,8 1111,51 

2025 – 
2029 гг. 

695,8 591,3 53,4 1287,1 695,8 1111,51 

2030 – 
2034 гг. 

695,8 591,3 53,4 1287,1 695,8 1111,51 

Продолжение таблицы 2.1.1 

Период 

Объем тру-
бопроводов 

маги-
стральных 
тепловых 
сетей, м

3
 

Объем трубопро-
водов кварталь-

ных тепловых се-
тей (включая объ-
ем систем отопле-
ния, вентиляции и 

горячего водо-
снабжения зданий 
потребителей), м

3
 

Объем систем 
отопления, 

вентиляции и 
горячего водо-
снабжения зда-
ний потребите-

лей, м
3
 

Объем 
трубопро-
водов в 
отопи-

тельный 
период, м

3
 

Объем 
трубо-
прово-
дов в 

летний 
период, 

м
3
 

Суммарный 
среднего-

довой объ-
ем трубо-
проводов 
тепловых 
сетей, м

3
 

Кировская ТЭЦ-4 

2015 г. 28571,33 49146,42 7856,324 77717,754 28571,33 61960,03 

2016 г. 28571,33 49205,02 7863,424 77776,354 28571,33 61998,49 

2017 г. 28571,33 49215,37 7868,874 77786,704 28571,33 62005,28 

2018 г. 28571,33 49227,09 7873,194 77798,424 28571,33 62012,97 

2019 г. 28571,33 49235,36 7881,464 77806,694 28571,33 62018,4 

2020 – 
2024 гг. 

28571,33 49274,56 7908,364 77845,894 28571,33 62044,12 

2025 – 
2029 гг. 

28571,33 49310,66 7926,064 77881,994 28571,33 62067,81 

2030 – 
2034 гг. 

28571,33 49332,96 7948,364 77904,294 28571,33 62082,45 
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Продолжение таблицы 2.1.1 

Период 

Объем тру-
бопроводов 

маги-
стральных 
тепловых 
сетей, м

3
 

Объем трубопро-
водов кварталь-

ных тепловых се-
тей (включая объ-
ем систем отопле-
ния, вентиляции и 

горячего водо-
снабжения зданий 
потребителей), м

3
 

Объем систем 
отопления, 

вентиляции и 
горячего водо-
снабжения зда-
ний потребите-

лей, м
3
 

Объем 
трубопро-
водов в 
отопи-

тельный 
период, м

3
 

Объем 
трубо-
прово-
дов в 

летний 
период, 

м
3
 

Суммарный 
среднего-

довой объ-
ем трубо-
проводов 
тепловых 
сетей, м

3
 

Кировская ТЭЦ-5 

2015 г. 37679,15 24113,74 9223,67 61792,89 37679,15 55002,39 

2016 г. 37679,15 24129,14 9234,87 61808,29 37679,15 55012,5 

2017 г. 37679,15 24149,74 9245,27 61828,89 37679,15 55026,02 

2018 г. 37679,15 24174,4 9265,57 61853,55 37679,15 55042,2 

2019 г. 37679,15 24182,8 9273,97 61861,95 37679,15 55047,72 

2020 – 
2024 гг. 

37679,15 24252,5 9323,97 61931,65 37679,15 55093,46 

2025 – 
2029 гг. 

37679,15 24280,75 9344,37 61959,9 37679,15 55111,99 

2030 – 
2034 гг. 

37679,15 24317,51 9373,67 61996,66 37679,15 55136,12 

 

 

Рис. 2.1.1 Перспективные объемы тепловых сетей г. Киров на период 2015 – 2034 гг. 
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Анализ данных, приведенных в табл. 2.1.1 и рис. 2.1.1 показывает, что к 2034 г. объем 

тепловых сетей увеличится на 0,12 % (с 123,7 тыс. м3 в 2013 г. до 123,8 тыс. м3 в 2034 г.). 

Увеличение объемов связано со строительством новых тепловых сетей в г. Киров. 

Результаты расчета перспективных нормативных потерь сетевой воды (ПСВ) в тепло-

вых сетях г. Киров приведены в табл. 2.1.2 и рис. 2.1.2. 
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Таблица 2.1.2 

Год 

Магистральные тепловые сети Квартальные тепловые сети 

ПСВ, м
3
 ПСВ, м

3
 

с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого 
с норматив-
ной утечкой 

технологические 

Итого 
пусковое 

заполнение 
регламентные 

испытания 
Сливы из 

САРЗ 
Другие 

пусковое 
заполнение 

регламент-
ные испыта-

ния 

Сливы 
из САРЗ 

Другие 

Кировская ТЭЦ-1 

2015 г. 14695,3 1043,7 347,9 498,96 0 16585,86 11311,87 803,4 267,8 0 0 12383,07 

2016 г. 14695,3 1043,7 347,9 498,96 0 16585,86 11311,87 803,4 267,8 0 0 12383,07 

2017 г. 14695,3 1043,7 347,9 498,96 0 16585,86 11316,1 803,7 267,9 0 0 12387,7 

2018 г. 14695,3 1043,7 347,9 498,96 0 16585,86 11335,1 805,05 268,35 0 0 12408,5 

2019 г. 14695,3 1043,7 347,9 498,96 0 16585,86 11335,1 805,05 268,35 0 0 12408,5 

2020 – 
2024 гг. 

14695,3 1043,7 347,9 498,96 0 16585,86 11360,45 806,85 268,95 0 0 12436,25 

2025 – 
2029 гг. 

14695,3 1043,7 347,9 498,96 0 16585,86 11360,45 806,85 268,95 0 0 12436,25 

2030 – 
2034 гг. 

14695,3 1043,7 347,9 498,96 0 16585,86 11360,45 806,85 268,95 0 0 12436,25 
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Продолжение табл. 2.1.2 

Год 

Теплопотребители Итого 

Всего по си-
стеме тепло-
снабжения 

ПСВ, м
3
 ПСВ, м

3
 

с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого 
с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого пусковое 
заполне-

ние 

регламент-
ные испыта-

ния 

Сливы 
из 

САРЗ 
Другие 

пусковое 
заполне-

ние 

регламент-
ные испы-

тания 

Сливы 
из САРЗ 

Другие 

Кировская ТЭЦ-1 

2015 г. 451,88 50,85 16,95 0 0 519,68 26459,05 1897,95 632,65 498,96 0 29488,61 29488,61 

2016 г. 451,88 50,85 16,95 0 0 519,68 26459,05 1897,95 632,65 498,96 0 29488,61 29488,61 

2017 г. 451,88 50,85 16,95 0 0 519,68 26463,27 1898,25 632,75 498,96 0 29493,23 29493,23 

2018 г. 503,87 56,7 18,9 0 0 579,47 26534,27 1905,45 635,15 498,96 0 29573,83 29573,83 

2019 г. 675,82 76,05 25,35 0 0 777,22 26706,22 1924,8 641,6 498,96 0 29771,58 29771,58 

2020 – 
2024 гг. 

711,81 80,1 26,7 0 0 818,61 26767,56 1930,65 643,55 498,96 0 29840,72 29840,72 

2025 – 
2029 гг. 

711,81 80,1 26,7 0 0 818,61 26767,56 1930,65 643,55 498,96 0 29840,72 29840,72 

2030 – 
2034 гг. 

711,81 80,1 26,7 0 0 818,61 26767,56 1930,65 643,55 498,96 0 29840,72 29840,72 
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Продолжение табл. 2.1.2 

Год 

Магистральные тепловые сети Квартальные тепловые сети 

ПСВ, м
3
 ПСВ, м

3
 

с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого 
с норматив-
ной утечкой 

технологические 

Итого пусковое 
заполне-

ние 

регламентные 
испытания 

Сливы из 
САРЗ 

Другие 
пусковое 

заполнение 
регламентные 

испытания 
Сливы 

из САРЗ 
Другие 

Кировская ТЭЦ-4 

2015 г. 603426,49 42857 14285,67 498,96 0 661068,1 872046,91 61935,15 20645,05 0 0 954627,1 

2016 г. 603426,49 42857 14285,67 498,96 0 661068,1 873134,59 62012,4 20670,8 0 0 955817,8 

2017 г. 603426,49 42857 14285,67 498,96 0 661068,1 873238,08 62019,75 20673,25 0 0 955931,1 

2018 г. 603426,49 42857 14285,67 498,96 0 661068,1 873394,37 62030,85 20676,95 0 0 956102,2 

2019 г. 603426,49 42857 14285,67 498,96 0 661068,1 873394,37 62030,85 20676,95 0 0 956102,2 

2020 – 
2024 гг. 

603426,49 42857 14285,67 498,96 0 661068,1 873654,14 62049,3 20683,1 0 0 956386,5 

2025 – 
2029 гг. 

603426,49 42857 14285,67 498,96 0 661068,1 874042,75 62076,9 20692,3 0 0 956812 

2030 – 
2034 гг. 

603426,49 42857 14285,67 498,96 0 661068,1 874042,75 62076,9 20692,3 0 0 956812 
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Продолжение табл. 2.1.2 

Год 

Теплопотребители Итого 

Всего по си-
стеме тепло-
снабжения 

ПСВ, м
3
 ПСВ, м

3
 

с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого 
с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого пусковое 
заполне-

ние 

регла-
ментные 

испытания 

Сливы 
из 

САРЗ 

Дру-
гие 

пусковое 
заполне-

ние 

регламент-
ные испы-

тания 

Сливы 
из САРЗ 

Дру-
гие 

Кировская ТЭЦ-4 

2015 г. 104723,51 11784,49 3928,16 0 0 120436,16 1580196,9 116576,63 38858,88 498,96 0 1736131,38 1736131,38 

2016 г. 104818,15 11795,14 3931,71 0 0 120545 1581379,2 116664,53 38888,18 498,96 0 1737430,9 1737430,9 

2017 г. 104890,8 11803,31 3934,44 0 0 120628,55 1581555,3 116680,06 38893,35 498,96 0 1737627,74 1737627,74 

2018 г. 104948,39 11809,79 3936,6 0 0 120694,77 1581769,2 116697,64 38899,21 498,96 0 1737865,05 1737865,05 

2019 г. 105058,62 11822,2 3940,73 0 0 120821,55 1581879,5 116710,04 38903,35 498,96 0 1737991,83 1737991,83 

2020 – 
2024 гг. 

105417,2 11862,55 3954,18 0 0 121233,92 1582497,8 116768,84 38922,95 498,96 0 1738688,58 1738688,58 

2025 – 
2029 гг. 

105653,13 11889,1 3963,03 0 0 121505,26 1583122,4 116822,99 38941 498,96 0 1739385,32 1739385,32 

2030 – 
2034 гг. 

105950,39 11922,55 3974,18 0 0 121847,12 1583419,6 116856,44 38952,15 498,96 0 1739727,18 1739728,18 
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Продолжение табл. 2.1.2 

Год 

Магистральные тепловые сети Квартальные тепловые сети 

ПСВ, м
3
 ПСВ, м

3
 

с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого 
с норматив-
ной утечкой 

технологические 

Итого 
пусковое 

заполнение 

регламент-
ные испыта-

ния 

Сливы из 
САРЗ 

Другие 
пусковое 

заполнение 

регламент-
ные испыта-

ния 

Сливы из 
САРЗ 

Дру-
гие 

Кировская ТЭЦ-5 

2015 г. 795783,6 56518,7 18839,6 499 0 871640,9 314478,3 22335,1 7445 0 0 344258,4 

2016 г. 795783,6 56518,7 18839,6 499 0 871640,9 314567 22341,4 7447,1 0 0 344355,5 

2017 г. 795783,6 56518,7 18839,6 499 0 871640,9 314782,4 22356,7 7452,2 0 0 344591,3 

2018 г. 795783,6 56518,7 18839,6 499 0 871640,9 314874,5 22363,2 7454,4 0 0 344692,1 

2019 г. 795783,6 56518,7 18839,6 499 0 871640,9 314874,5 22363,2 7454,4 0 0 344692,1 

2020 – 
2024 гг. 

795783,6 56518,7 18839,6 499 0 871640,9 315290,6 22392,8 7464,3 0 0 345147,6 

2025 – 
2029 гг. 

795783,6 56518,7 18839,6 499 0 871640,9 315456,3 22404,6 7468,2 0 0 345329,1 

2030 – 
2034 гг. 

795783,6 56518,7 18839,6 499 1 871641,9 315613,9 22415,8 7471,9 0 0 345501,6 
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Продолжение табл. 2.1.2 

Год 

Теплопотребители Итого 

Всего по си-
стеме тепло-
снабжения 

ПСВ, м
3
 ПСВ, м

3
 

с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого 
с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого пусковое 
заполне-

ние 

регламент-
ные испы-

тания 

Сливы 
из 

САРЗ 

Дру-
гие 

пусковое 
заполне-

ние 

регламент-
ные испы-

тания 

Сливы 
из САРЗ 

Дру-
гие 

Кировская ТЭЦ-5 

2015 г. 122950 13835,5 4611,8 0 0 141397,3 1233211,9 92689,3 30896,4 499 0 1357296,7 1357296,7 

2016 г. 123099,3 13852,3 4617,4 0 0 141569 1233449,9 92712,4 30904,1 499 0 1357565,5 1357565,5 

2017 г. 123237,9 13867,9 4622,6 0 0 141728,5 1233804 92743,3 30914,4 499 0 1357960,7 1357960,7 

2018 г. 123508,5 13898,4 4632,8 0 0 142039,7 1234166,7 92780,3 30926,8 499 0 1358372,7 1358372,7 

2019 г. 123620,5 13911 4637 0 0 142168,4 1234278,6 92792,9 30931 499 0 1358501,5 1358501,5 

2020 – 
2024 гг. 

124287 13986 4662 0 0 142934,9 1235361,2 92897,5 30965,8 499 0 1359723,5 1359723,5 

2025 – 
2029 гг. 

124558,9 14016,6 4672,2 0 0 143247,7 1235798,9 92939,9 30980 499 0 1360217,7 1360217,7 

2030 – 
2034 гг. 

124949,5 14060,5 4686,8 0 0 143696,8 1236347 92995 30998,3 499 0 1360839,3 1360840,3 
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Рис. 2.1.2 Прогноз изменения нормативных потерь сетевой воды в тепловых сетях  
г. Киров на период 2015 – 2034 гг. 

 

Анализ данных рис. 2.1.2 показывает, что нормативные потери сетевой воды к 2034 г. 

увеличатся на 0,24 % (с 3122,9 тыс. м3/год в 2015 г. до 3130,4 тыс. м3/год в 2034 г.). Увеличе-

ние значения норматива вызвано ростом объема трубопроводов тепловых сетей в системе 

теплоснабжения г. Киров за счет строительства новых участков тепловой сети. 

 

2.2. Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя 
в тепловых сетях г. Киров за последний отчетный период 

Проведен сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя 

в тепловых сетях г. Киров путем сопоставления фактической подпитки тепловой сети с нор-

мативной. Сравнительный анализ фактических и нормативных ПСВ приведен в табл. 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1 

Месяцы 

Фактическая величина подпитки, м
3
 

Нормативные месячные ПСВ по СЦТ, в экс-
плуатационной ответственности Кировского 

филиала "ТГК-5", м
3
 

Нормативные месячные ПСВ по СЦТ с уче-
том систем теплопотребления, м

3
 

ТЭЦ-1 ТЭЦ-4 ТЭЦ-5 
Кировский 

филиал 
"ТГК-5" 

ТЭЦ-1 ТЭЦ-4 ТЭЦ-5 
Кировский 

филиал 
"ТГК-5" 

ТЭЦ-1 ТЭЦ-4 ТЭЦ-5 
Кировский 

филиал 
"ТГК-5" 

Январь 15460,8 159480 229900 404840.8 28592 88868,9 58822,4 176283,2 36703 116202,9 74553,4 227458,2 

Февраль 35097,6 195288 194400 424785.6 25824,9 80269,1 53129,8 159223,8 33150,9 104957,1 67337,8 205445,8 

Март 16005,6 150648 202438 369091.6 28592 88868,9 58822,4 176283,2 36703 116202,9 74553,4 227458,2 

Апрель 14374,08 115656 132958 262988.1 27951,2 86908,2 57611,8 172469,4 35384,2 111942,2 72004,8 219330,4 

Май 28173,6 108672 143527 280372.6 28428,1 88812,4 59938,3 177178,9 29874,1 93427,4 62415,3 185716,9 

Июнь 41414,4 124872 151651 317937.4 29888,1 93372,7 63014,8 186273,8 31992,1 100216,7 66781,8 198989,8 

Июль 36748,8 133320 153900 323968.8 31044,1 96986,3 65454,3 193484,6 33230,1 104095,3 69367,3 206692,6 

Август 28632 122928 172926 324486 31044,1 96986,3 65454,3 193484,6 33230,1 104095,3 69367,3 206692,6 

Сентябрь 31670,4 132960 179820 344450.4 27365 85491,9 57697,3 170554,2 28757 89933,9 60082,3 178773,2 

Октябрь 41580 247920 227718 517218 29012,5 90228,7 59852,7 179094 36500,5 115434,7 74338,7 226274 

Ноябрь 23709,6 212592 252135 488436.6 27669 86001,7 56925,4 170596,1 35518 112453,7 72148,4 220120,1 

Декабрь 27955,2 231600 247488 507043.2 28592 88868,9 58822,4 176283,2 36703 116202,9 74553,4 227458,2 

Год 340822 1935936 2288861 4565619 344003 1071662 715543,9 2131209 407747 1285163 837501,9 2530412 
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Фактическая и нормативная подпитки теплосети за отопительный период приведены 

на рис. 2.2.1. 

 

Рис. 2.2.1 Сопоставление нормативной и фактической подпитки теплосети 

 

Анализ данных, приведенных на графиках рис. 2.2.1 показывает, что в отопительный 

период значения фактической подпитки теплосети превышают норматив. Причиной откло-

нений фактических значений расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети от норма-

тивных значений может служить неправильная регулировка систем теплоснабжения потре-

бителей, ведущая к преднамеренным сливам теплоносителя из систем теплопотребления 

зданий, а также значительная величина свехнормативных утечек обусловленная износом 

трубопроводов тепловых сетей. 

Также, есть достаточные основания полагать, что в тепловых сетях в системе тепло-

снабжения г. Киров имеются утечки теплоносителя, превышающие нормативные значения, 

определенные в разделе 2.1. 

Фактическая и нормативная подпитки теплосети от Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 

за отопительный период приведены на рис. 2.2.2 – 2.2.4. 
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Рис. 2.2.2 Сопоставление нормативной и фактической подпитки теплосети  
от Кировской ТЭЦ-1 за отопительный период 

Анализ данных, приведенных на графиках рис. 2.2.2 показывает, что в отопительный и 

неотопительный периоды в тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-1 практически все фактиче-

ские значения подпитки превышают норматив. 

 

Рис. 2.2.3 Сопоставление нормативной и фактической подпитки теплосети  
от Кировской ТЭЦ-4 за отопительный период 

Анализ данных, приведенных на графиках рис. 2.2.3 показывает, что в отопительный 

период при температурах ниже 0 оС большинство фактических значений подпитки в тепло-

вых сетях от Кировской ТЭЦ-4 превышает норматив.  
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Рис. 2.2.4 Сопоставление нормативной и фактической подпитки теплосети  
от ТЭЦ-5 за отопительный период 

 

Приведенные на рис. 2.2.4 данные показывают, что в отопительный период большин-

ство фактических значений подпитки в тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-5 превышает нор-

матив. 

Основными мероприятиями по снижению потерь теплоносителя до нормативных зна-

чений являются перекладки существующих магистральных и квартальных тепловых сетей 

на основании проведенных обследований. Подробные данные по участкам тепловых сетей, 

предлагаемых к перекладке в период с 2015 по 2034 гг., представлены в Книге 7. 
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2.3. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей 
источников с комбинированной выработкой электрической  

и тепловой энергии  

2.3.1. Краткое описание ВПУ Кировской ТЭЦ-1 

Исходная вода поступает на станцию из водозабора ОАО “Комбинат “Искож”” по двум 

параллельным водоводам в приемные колодцы №№ 1,2, которые соединены с чашей гра-

дирни 3 объемом 800 м3 (рис. 2.3.1). Всасывающая линия циркуляционных насосов №№ 1, 2 

(поз. 4,5) объединена в один коллектор, идущий из приемного колодца 2; всасывающая  

линия циркуляционного насоса № 3 (поз. 6) врезана в водовод, соединяющий чашу градирни 

с приемным колодцем 1. Таким образом, гарантируется резервирование схемы водоснабже-

ния станции и надежность ее работы (фактическую потребность станции в исходной воде 

обеспечивает любой из трех параллельно работающих циркуляционных насосов). 
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Рис. 2.3.1. Схема водоснабжения ТЭЦ-1: 

1,2 – приемные колодцы, 3 – двухсекционный брызгальный бассейн (чаша градирни), 
4-6 – циркуляционные насосы №№ 1-3, 7 – подогреватель исходной воды, идущей на ХВО. 

 

Далее исходная вода подается на хомводоочистку через подогреватель 7, либо минуя 

его, а также в циркуляционный контур охлаждающей воды, идущей на охлаждение подшип-

ников вспомогательного оборудования, воздухо- и маслоохладители турбин и в систему  

пожаротушения. 
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Количественно структура потребления исходной воды станцией выглядит следующим 

образом (за 100% принят общий расход воды, поступающей на станцию). 

1. Вода для основной технологии – 85%, в т.ч.: 

- питательная вода для котлов – 51 %, 

- сетевая вода – 25 %, 

- вода для продувки фильтров ХВО – 9 %. 

2. Вода для восполнения потерь циркуляционного контура и расхода на собственные 

нужды – 15 %. 

В настоящее время на ТЭЦ-1 действует технологическая схема ХВО (рис. 2.3.2), кото-

рая работает следующим образом. Насосы 1А-В подают подогретую до 25…30 0С исходную 

воду (подогреватели исходной воды на схеме не показаны) в осветлители ДКРУ 1, затем она 

после коагуляции взвесей поступает в баки коагулированной воды 2, откуда насосами 2А-В 

вода подается на механические фильтры 3, 4 с антрацитовой и сульфоугольной загрузкой 

соответственно. Они служат для удаления из исходной воды взвешенных веществ и нефте-

продуктов. Из восьми имеющихся фильтров одновременно в работе находятся четыре 

сульфоугольных, а три антрацитовых и один сульфоугольный – в резерве. Фильтры исполь-

зуются для первичной очистки воды, идущей как на подпитку теплосети, так и котлов: отбор 

фильтрата осуществляется из общего коллектора. Средний расход воды на подпитку тепло-

сети – 31,7 т/ч, котлов – 58,8 т/ч (данные 2004 г.). Производительность схемы ХВО по сете-

вой воде 80 т/ч, по питательной воде – 250 т/ч, т.е. фактическая нагрузка составляет соот-

ветственно 39,6 % и 23,5 % от проектной. Технические характеристики фильтров представ-

лены в табл. 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 

Технические характеристики механических фильтров системы ХВО Кировской ТЭЦ-1 

Параметры 
Кол-
во, 
шт 

Диа-
метр, 

м 

Загрузка 

Скорость 
фильтра-
ции, м/ч 

Промывка 

размер 
зерен, 

мм 

высота 
слоя, м 

пери-
одич-
ность, 
1/сут 

режим 

время, мин Объем 
промы-
вки, ** 

м
3 

взрыхле-
ния воз-
духом 

про-
мывки 

Антрацито-
вые фильтры 

3 2,0 1,2…1,5 0,7..0,8 - 2 
проти-
воток 

2…3 5…7 25…30 

Сульфо-
угольные 
фильтры 

3 
2 

3,04 
3,4 

0,4...0,5 
0,4...0,5 

1,0 
1,0 

2,94* 
 

2 
проти-
воток 

2…3 
2…3 

5…7 
5…7 

25…30 
25…30 

* расчетная величина при среднем расходе воды и одновременной работе 4-х фильтров, 

** расход промывной жидкости на один фильтр (промывная жидкость – фильтрат после механической 

очистки). 
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Рис. 2.3.2. Система ХВО Кировской ТЭЦ-1: 

1 - осветлители ДКРУ, 2 – баки коагулированной воды, 3, 4 – антрацитовые и сульфоугольные филь-
тры механической очистки, 5 – Na – катионитные фильтры сетевой воды, 6 – деаэратор сетевой во-

ды, 7 – Н-катионитные  фильтры, 8, 9 - Na – катионитные фильтры 1-ой и 2-ой ступени, 10 – декарбо-
низаторы, 11 – деаэраторы питательной воды, 1А, Б, В – насосы исходной воды, 2А, Б, В – насосы 

коагулированной воды, 3 А, Б, В, Г – насосы катионированной воды; К, Щ, Ф – дозирование в исход-
ную воду коагулянта, щелочи и флокулянта соответственно. 

 
 

После механической очистки одна часть фильтрата подается на приготовление сете-

вой воды, другая – питательной. Химическая очистка сетевой воды заключается в односту-

пенчатом Na-катионировании (фильтры 5 рис. 2.3.2), при котором происходит замещение 

в очищаемой воде катионов Са2+, Mg2+ и др. на катионы Na+, т.е. удаление из нее ионов,  

образующих основную часть отложений на поверхности теплообменных аппаратов. Химиче-

ская очистка питательной воды включает в себя три последовательные ступени: Н-катиони-

рование в фильтрах 7 и две ступени Na-катионирования в фильтрах 8 и 9. При Н-катио-

нировании происходит замещение катионов, находящихся в очищаемой воде (в первую оче-

редь, Са2+, Mg2+), на катионы водорода, адсорбированные на катионите. Переход в филь-

трат ионов Н+ увеличивает его кислотность, снижая водородный показатель рН очищаемой 

воды. Механизм Na-катионирования питательной воды аналогичен этому же процессу при 

подготовке сетевой воды. Технические характеристики и параметры работы катионитных 

фильтров представлены в табл. 2.3.2. 
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Таблица 2.3.2 

Технические характеристики катионитных фильтров системы ХВО Кировской ТЭЦ-1 

Параметры 
Фильтры 
(NN поз. 

по рис. 2.3.2) 

Кол-во од-
но-

временно 
работаю-
щих, шт 

Диа-
метр, м 

Загрузка Скорость 
фильт-
рации, 
м/ч** 

вид катионита 
размер зерен, 

мм 
высота слоя, 

м 

4 1,2* 2,0 КУ 2-8 0,30 1,5 5,0; 10,0 

6 2 2,0 Гранион Д-113 0,25...0,30 1,0 9,4 

7 2 2,0 
сульфо-уголь, 

маратон 
0,25...0,30 2,5 9,4 

8 2 2,0 
сульфо-уголь, 

КУ2-8 
0,25...0,30 1,5…1,8 9,4 

* 
      Na-катионитные фильтры сетевой воды работают 1 – летом, 2 – зимой; 

**     расчетная величина при средних расходах сетевой и питательной воды; 
*** регенерация всех катионитных фильтров производится в режиме противотока, периодичность – 
два раза в сутки. 

 
 

Регенерация катионитных фильтров включает следующие стадии: взрыхление, ионный 

обмен (непосредственно регенерацию), грубую и окончательную отмывки. Для взрыхления 

используется отмывочная вода, которая подается из баков сбора вод окончательной отмыв-

ки соответствующих фильтров. Регенерационным раствором Н-катионитных фильтров слу-

жит 0,35 %-ный раствор серной кислоты, Na-катионитных фильтров – 6…8 %-ный раствор 

хлорида натрия. Грубая отмывка всех фильтров производится водой, прошедшей механиче-

скую очистку, после чего последняя сбрасывается в дренаж. Окончательная отмывка 

Н-катионитных и Na-катионитных фильтров 1-ой ступени осуществляется этой же водой  

(после механических фильтров), которая собирается в баки отмывочных вод и используется 

затем для взрыхления этих фильтров. Окончательная отмывка Na-катионитных фильтров 

2-ой ступени производится водой, прошедшей через Na-катионитный фильтр 1-ой ступени, 

при этом отмывочная вода также собирается в бак и используется для взрыхления этих 

фильтров. 

После химической очистки воды методом катионирования из нее удаляются коррози-

онно-активные газы – свободная углекислота и растворенный кислород. Это необходимо 

для защиты высокотемпературных поверхностей нагрева энергетического оборудования 

и трубопроводов от коррозии. Удаление растворенных газов из питательной воды произво-

дится в две ступени: сначала в декарбонизаторах 10, затем – в деаэраторах 11. На первой 

ступени в аппарат башенного типа с насадкой, используемой для увеличения поверхности 

массообмена, противотоком подаются катионированная вода и атмосферный воздух, прак-

тически свободный от углекислого газа. Вследствие разности концентраций последнего во 

взаимодействующих фазах происходит массоперенос углекислого газа из жидкости в проду-

ваемый воздух, который выводится из аппарата через верхний патрубок. Прошедшая очист-

ку вода стекает в бак декарбонизированной воды, расположенный под декарбонизатором 

10, откуда насосами 3А-3Г катионированной воды подается в деаэраторы 11 питательной 

воды. 
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Деаэрация служит завершающим этапом обработки питательной и сетевой воды.  

На станции применяются термические деаэраторы, работающие при давлении 0.12 МПа 

(т.е. избыточном давлении 0,02 МПа) и температуре 102…104оС. Физическая сущность  

процесса деаэрации основана на уменьшении концентраций газов, растворенных в жидко-

сти, с ростом ее температуры при постоянном давлении. Согласно закона Генри, раствори-

мость газов в жидкости пропорциональна парциальному давлению их паров над ней. Кипе-

ние деаэрируемой жидкости приводит к ее интенсивному испарению, увеличению давления 

водяных паров над ее поверхностью. Практически при работе термического деаэратора 

с указанными параметрами парциальное давление паров воды повышается до давления 

в деаэраторе, а температура воды становится равной температуре насыщения. В этом  

режиме парциальное давление других газов (О2, СО2) снижается до нуля, т.е. происходит 

деаэрация кипящей воды. Используемые на станции деаэраторы струйного типа с разбрыз-

гивающими соплами имеют производительность по деаэрируемой воде до 100 т/ч. 

Химически очищенная вода с температурой 30…45 0С поступает в верхнюю часть  

колонки деаэратора, в которой смонтированы две кольцевые камеры с разбрызгивающими 

соплами. В каждой камере установлено по 6 сопел. В нижний ряд сопел заведен конденсат, 

поступающий от потребителей пара, с бойлерной установки, конденсатного бака и бака 

эжектора бойлерной установки. Греющий пар с избыточным давлением 0,05…0,20 МПа  

поступает в нижнюю часть деаэрационной колонки и направляется навстречу нисходящему 

потоку воды. В процессе взаимодействия пара и воды происходит нагрев воды до кипения. 

Выпар отводится из верхней части деаэрационной колонки в охладитель выпара. Под  

деаэрационной колонкой расположен бак-аккумулятор, который служит в качестве резерв-

ной емкости для деаэрированной воды. Вода из баков-аккумуляторов поступает на всасы-

вающую линию питательных насосов, а затем на котлы. Часть деаэрированной воды пода-

ется на впрыск редукционно-охладительного устройства. Емкость баков – аккумуляторов 

деаэраторов 11 питательной воды составляет 113,3 м3 (4 бака объемом 13,3; 50; 25 и 25 м3). 

В постоянной работе на станции находятся один декарбонизатор и два деаэратора пита-

тельной воды, а также один деаэратор сетевой воды. Деаэрация сетевой воды аналогична 

описанной деаэрации питательной воды. 

Таблица 2.3.3 

Эффективность очистки воды на установке ДКРУ-200 

№ п/п 
Показатель ка-

чества воды 
Единицы из-

мерения 
Исходная во-

да 
Коагулированная 

вода 
Степень 

очистки, % 

1. Окисляемость, мгО/дм3 19,2 3,3 83 

2. 
Взвешенные ве-

щества, 
мг/дм3 19,3 0,3 98 

3. Железо общее, мг/дм3 1,42 0,2 86 

4. 
Кремнекислота, 
растворенная 

мг/дм3 11,1 9,0 19 

4. 
Кремнекислота, 

коллоидная 
мг/дм3 3,2 0,3 91 

5. Цветность град. 80 ≤ 1 99 
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Данные о номинальной и располагаемой производительности водоподготовительной 

установки подпитки теплосети, а также емкости и количестве баков-аккумуляторов приведе-

ны в табл. 2.3.4 

Таблица 2.3.4 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2014 г. 

Производительность ВПУ тонн/ч 80 

Располагаемая производительность ВПУ тонн/ч 80 

Потери располагаемой производительности % 0,0 

Собственные нужды  тонн/ч 5 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя Ед. - 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м
3
 - 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/ч 38,8 

 - нормативные утечки теплоносителя тонн/ч 3,4 

 - сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/ч 34,4 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 69,5 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка  тонн/ч 95,3 

Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ тонн/ч 41,2 

Доля резерва % 51,5 

 
 

2.3.2. Краткое описание ВПУ Кировской ТЭЦ-4 

На рис. 2.3.3 представлена схема водоснабжения ТЭЦ-4. Как видно из этой схемы,  

помимо собственных нужд система техводоснабжения станции служит исходным звеном 

для подачи воды на ТЭЦ-5, а также на ряд предприятий г. Кирова. 

Забор воды производится из р. Вятки ковшевым водозабором 1, размер водоприемно-

го ковша в плане 25х15 м2. Береговая насосная станция первого подъема (БНС-1), примы-

кающая к водозабору, включает в себя секционированный водоприемный колодец 2, глуби-

на подводной части которого равна 10 м, три параллельно установленных насоса первого 

подъема 3 (марка насосов – 24 НДН, производительность – 4600 м3/ч, избыточное давление 

– 0,27 МПа). Исходная вода подается в каждую из двух параллельных секции через четыре 

приемных окна (два на секцию), оборудованных металлическими решетками грубой очистки. 

В секциях приемного колодца перед всасывающей линией насосов установлены вертикаль-

ные водоочистные сетки тонкой механической очистки (размер ячеек 4х4 мм2), аналогично 

водозабору ТЭЦ-3. 
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Рис. 2.3.3. Схема технического водоснабжения Кировской ТЭЦ-4: 

1 – ковшевой водозабор, 2 – секционированный водоприемный колодец БНС-1, 3 – насосы первого 
подъема, 4 – БНС-2, 5 – насосы второго подъема, 6 – водоводы, 7 – перемычки, 

8 – НС-3, 9 – насосы третьего подъема; А – Д – подача воды сторонним потребителям: завод “Авитек” 
(А), Кировские коммунальные системы (Б), завод препаратов крови (В), завод биохимический (Г), 

садоводческие товарищества (Д). 
 

 

Вследствие достаточно большого перепада высот и удаленности станции от места  

водозабора подача исходной воды осуществляется двумя последовательно установленны-

ми группами насосов (насосными станциями). С БНС-1 вода подается на БНС-2 (поз. 4  

рис. 2.3.3) к насосам второго подъема 5 (три параллельно установленных насоса марки 

24 НДС производительностью 4600 м3/ч и избыточным давлением 0,79 МПа). Далее вода 

поступает в четыре параллельных водовода 6, между которыми для повышения надежности 

водоснабжения установлены перемычки 7. Диаметры водоводов: №№ 2,3 – 500 мм, 

№№ 1,4 – 700 мм (водовод № 4 служит для водоснабжения биохимического завода и нахо-

дится на его балансе). Кроме того, с водоводов №№ 2,3 производится подача воды сторон-

ним потребителям: завод “Авитек”, Кировские коммунальные системы, строящийся завод 

препаратов крови, садоводческие товарищества и др. На территории ТЭЦ-4 имеется также 

насосная станция 8 (НС-3), с которой осуществляется подача воды на ТЭЦ-5. Объем  

потребляемой станцией исходной воды составляет от 1100 м3/ч летом до 1400 м3/ч зимой. 

Годовое водопотребление – около 10 млн. м3 при наличии оборотной схемы использования 

охлаждающей воды в контуре “конденсаторы-градирни”. Схема распределения исходной 

воды приведена на рис. 2.3.4. 
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Гр. 1 Гр. 2 Гр. 3 Гр. 4 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б 6а 6б 
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Нор В1, 2 
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НСм В1, 2 НСм В 3, 4 
на II очередь 
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Н1 
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ХВО 
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Рис. 2.3.4. Схема распределения исходной воды на ТЭЦ-4: 

1 – подача исходной воды с БНС-2, 2 – коллектор циркуляционной охлаждающей воды, 3 – коллектор 
осветленной воды с ЗШО; Н1, Н2 – насосы исходной воды на ХВО; 1а-6б – циркуляционные электро-

насосы конденсаторов К1-К6 турбогенераторов №№ 1-6; НорВ 1-4 – насосы оросительной воды 
№№ 1-4; НСмВ 1-4 – насосы смывной воды №№ 1-4; Гр1 - Гр4 – градирни №№ 1-4. 

 

Исходная вода поступает на станцию по водоводам 1 (три параллельных трубопрово-

да) и подается в коллектор циркуляционной охлаждающей воды 2, в химический цех стан-

ции для приготовления сетевой и питательной воды, а также на вторую очередь (котлоагре-

гаты ст. №№ 6-10) для вспомогательных техпроцессов.  

Система ХВО станции обеспечивает подготовку питательной (химически обессолен-

ной) воды – до 500 т/ч (проектная производительность) и сетевой (химически очищенной) 

воды – до 300 т/ч. Структурная схема ХВО питательной и сетевой воды дана на рисун-

ке 2.3.5. Подготовка питательной воды включает ее очистку от грубых и тонких взвесей коа-

гуляцией механических примесей и коллоидно-дисперсных частиц в осветлителях 1, филь-

трование на фильтрах 3, двухступенчатое обессоливание (Н-катионирование в фильтрах 

4,5,9 и ОН-анионирование в фильтрах 6,10), удаление растворенных газов в декарбонизато-

рах 7 и двух ступенях деаэраторов 12, 14. Для регенерации Н-катионитных фильтров при-

меняется серная кислота (удельный расход 104,9 г/г-экв при норме 110 г/г-экв – 2004 г.), 

ОН-анионитных – каустическая сода (удельный расход 93,9 г/г-экв при норме 110 г/г-экв). 

Подготовка сетевой воды на первой ступени аналогична подготовке питательной воды (коа-

гуляция в осветлителях и фильтрование на механических фильтрах), далее производится 

одноступенчатое Na-катионирование и деаэрация (рис. 2.3.5 б). Для регенерации Na-катио-
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нитных фильтров используется раствор поваренной соли. Сведения о качестве сетевой  

воды, вырабатываемой на станции, даны в табл. 2.3.5. 

 

1 2 3 4 5 6 
7 

9 11 12 

13 

14 

на подпитку 
 котлов 

конденсат 

воздух + СО2 

воздух 
исходная вода 

а) 

1 2 3 15 16 

исходная вода 

б) 

12 

на подпитку 
 теплосети 

8 10 

 

Рис. 2.3.5. Структурная схема ХВО питательной (а) и сетевой (б) воды Кировской ТЭЦ-4: 

1 – осветлитель; 2 – бак осветленной воды; 3 – механический фильтр; 4, 5, 9 – Н-катионитные филь-
тры 1-3 ступеней; 6, 10 – ОН-анионитные фильтры 1 и 2 ступени; 7 – декарбонизатор; 8 – бак частич-
но обессоленной воды; 11 – бак обессоленной воды; 12 – атмосферные деаэраторы; 13 – подогрева-

тель низкого давления; 14 – деаэратор повышенного давления; 15 – Na-катионитный фильтр;  
16 – бак химически очищенной воды. 

 
 

Система ХВО станции обеспечивает качество водоподготовки в соответствии с норма-

ми ПТЭ и имеет значительный резерв по производительности (более 50%). В плане совер-

шенствования ХВО станции предусматривается установка частотного электропривода насо-

сов-дозаторов реагентов и замена существующей трубчатой дренажной системы фильтров 

на колпачковую. Реализация указанных мероприятий обеспечит экономию реагентов, позво-

лит снизить затраты на ремонт, повысить надежность и эффективность работы фильтров  

и системы ХВО станции в целом. 

Таблица 2.3.5 

Основные показатели качества сетевой воды ТЭЦ-4 

№ 
п/п 

Показатели, единицы измерения Норма по ПТЭ 
Фактический  
показатель 

1 Значение рН 8,3-9,5 9,2 
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Основные показатели качества сетевой воды ТЭЦ-4 

№ 
п/п 

Показатели, единицы измерения Норма по ПТЭ 
Фактический  
показатель 

2 Содержание взвешенных веществ, мг/дм
3
 не более 5 отсутствуют 

3 Карбонатный индекс, мкг-экв/дм
3
 не более 1,5 0,23 

4 Содержание нефтепродуктов, мг/дм
3
 не более 1 0,16 

5 Содержание соединений железа, мг/дм
3
 от 0,5 до 1,0 0,8 

6 Содержание растворенного кислорода, мкг/дм
3
 не более 20 9,5 

 

Данные о номинальной и располагаемой производительности водоподготовительной 

установки подпитки теплосети Кировской ТЭЦ-4, а также емкости и количестве баков-

аккумуляторов приведены в табл. 2.3.6. 

Таблица 2.3.6 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2014 г. 

Производительность ВПУ тонн/ч 300 

Располагаемая производительность ВПУ тонн/ч 300 

Потери располагаемой производительности % 0,0 

Собственные нужды  тонн/ч 15 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. - 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м
3
 - 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/ч 219,3 

 - нормативные утечки теплоносителя тонн/ч 199,3 

 - сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/ч 20 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 389,4 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка  тонн/ч 1562,9 

Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ тонн/ч 80,7 

Доля резерва % 26,9 
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2.3.3. Краткое описание ВПУ Кировской ТЭЦ-5 

Система химводоочистки станции включает в себя ступени предочистки (подогрев  

исходной воды, коагуляция грубодисперсных и коллоидных примесей, фильтрование), под-

готовки добавочной сетевой (Nа-катионирование и деаэрация) и питательной воды (Н-

катионирование (первая ступень) – ОН-анионирование (первая ступень) – декарбонизация – 

Н-катионирование (вторая ступень) – ОН-анионирование (вторая ступень) и деаэрация). 

Принципиальная схема системы ХВО станции дана на рис. 2.3.6. 
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Рис. 2.3.6. Принципиальная схема системы ХВО Кировской ТЭЦ-5: 

1 – подогреватель сетевой воды, 2 – осветлитель, 3 – бак осветленной воды, 4 – механические филь-
тры, 5 – Nа-катионитные фильтры, 6 – бак подпитки теплосети, 7 - атмосферный деаэратор, 8,9 –  
Н-катионитные фильтры (предвключенный и 1-ой ступени), 10 – ОН-анионитные фильтры, 11 –  

декарбонизаторы, 12 – насосы частично обессоленной воды, 13 – Н-катионитные фильтры 2-ой сту-
пени, 14 – ОН-анионитные фильтры 2-ой ступени, 15 – деаэратор повышенного давления; БН –  

багерные насосы, БРВ – баки регенеративных вод. 
 

Исходная вода через подогреватели 1 (два аппарата) подается с температурой  

 (27  1)оС в осветлители 2, где производится коагуляция грубодисперсных и коллоидных 

примесей. В качестве коагулянта используется сернокислый алюминий (0,8…1,5 мг-экв/дм3), 

также в осветлители подается флокулянт – полиакриламид (ПАА) – (0,1…0,3 мг-экв/дм3). 

Годовой расход коагулянта в зависимости от нагрузки и качества исходной воды – 

180…360 т, флокулянта – 3…6 т. После коагуляции вода собирается в баки осветленной  

воды 3, а затем фильтруется на антрацитовых фильтрах 4, которые задерживают скоагули-
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рованные механические примеси. Технические характеристики аппаратов предочистки 

представлены в табл. 2.3.7. 

Таблица 2.3.7 

Технические характеристики аппаратов предочистки системы ХВО Кировской ТЭЦ-5 

№ на 
рис. 

2.3.6. 
Оборудование Кол-во 

Размеры Произво-
дительность, 

м
3
/ч высота, м 

диаметр, 
м 

объем, 
м

3 

2 Осветитель ВТИ-400 2 11,94 11,00 430,0 220 

3 Бак осветленной воды 4 10,4 9,0 630,0 - 

- 
Бак-мерник рабочего рас-
твора коагулянта 

2 - 2,30 8,0 - 

- 
Бак концентрированного 
раствора коагулянта 

1 5,9 4,80 100,0 - 

- Бак-мешалка ПАА 2 - - 10,0 97; 40 

4 
Механические фильтры 
(одно и двухкамерные) 

по 3 каж-
дого типа 

- 3,4 - до 140 

 

После механической очистки вода разделяется на два потока: подготовка сетевой 

и питательной (обессоленной) воды. Первая включает в себя Nа-катионирование на филь-

трах 5 и удаление растворенных газов в деаэраторах 7, которые установлены в котлотур-

бинном цехе (КТЦ) станции. В случае нехватки механически очищенной воды на Nа-катио-

нитные фильтры может подаваться непосредственно исходная вода, минуя ступень предо-

чистки (см. рис. 2.3.6). Производительность системы подготовки добавочной сетевой воды – 

до 300 т/ч, регенерация Nа-катионитных фильтров производится поваренной солью (0,7 т  

на одну регенерацию, годовой расход соли – 660 т). Технические характеристики аппаратов 

для подготовки сетевой воды, даны в табл. 2.3.8. 

Таблица 2.3.8 

Характеристики аппаратов очистки сетевой воды системы ХВО Кировской ТЭЦ-5 

Наименование аппарата 
Кол-
во 

Размеры Высота 
фильтр. 
слоя, м 

Примечание 
высота, 

м 
диа-

метр, м 
объем, 

м
3
 

Na-катионитный фильтр 4 - 3,0 - 2,0 

материал загрузки 
всех фильтров – 

КУ 2-8; 
концентрация 

соли – 10% 

Na-катионитный фильтр 2 - 2,6 - 1,2 

Бак подпитки теплосети 1 - - 2000 - 

Фильтр р-ра соли 1 - 2,6 - 1,2 

Бак-мерник р-ра соли 3 3,0 2,0 10 - 
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Полученная в результате сетевая вода используется непосредственно для подпитки 

теплосети. Показатели качества сетевой воды, вырабатываемой на станции, представлены 

в табл. 2.3.9. 

Таблица 2.3.9 

Показатели качества сетевой воды системы ХВО Кировской ТЭЦ-5 

№№ 
п/п 

Определяемый показатель 
Единицы измере-

ния 

Величина 

минимум максимум в среднем 

1 Значение рН - 7,4 8,8 8,4 

2 Кислород раствор. мкг/дм
3
 10 50 15 

3 Углекислота свободн. мг/дм
3
 - - - 

4 Карбонатный индекс мг-экв/дм
3
 1 4 2 

5 Взвешенные вещества мг/дм
3
 0,4 5,0 1,0 

6 Железо мг/дм
3
 0,29 0,50 0,40 

7 Нефтепродукты мг/дм
3
 0,15 1,0 0,60 

 

Данные о расчетной нормативной производительности водоподготовительных устано-

вок, номинальной производительности ВПУ и располагаемой производительности ВПУ  

Кировской ТЭЦ-5 представлены в табл. 2.3.10. 

Таблица 2.3.10 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2014 г. 

Производительность ВПУ тонн/ч 400 

Располагаемая производительность ВПУ тонн/ч 400 

Потери располагаемой производительности % 0 

Собственные нужды  тонн/ч 20 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя Ед. - 

Емкость баков аккумуляторов м
3
 - 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/ч 260,9 

 - нормативные утечки теплоносителя тонн/ч 131,0 

 - сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/ч 129,9 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 411,4 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка  тонн/ч 1241,1 

Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ тонн/ч 34,9 

Доля резерва % 11,6 
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2.4. Определение расчетной производительности ВПУ Кировских ТЭЦ  
и аварийной подпитки теплосети 

При определении перспективной расчетной производительности ВПУ Кировских ТЭЦ 

учитывалось следующее: 

- подключение к Кировской ТЭЦ-1 дополнительной отопительной нагрузки и вслед-

ствие чего увеличение объема квартальных тепловых сетей. 

- подключение к Кировской ТЭЦ-4 дополнительной отопительной нагрузки и вслед-

ствие чего увеличение объема квартальных тепловых сетей. 

- подключение к Кировской ТЭЦ-5 дополнительной отопительной нагрузки и вслед-

ствие чего увеличение объема квартальных тепловых сетей. 

Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия Киров-

ской ТЭЦ-1 представлены в табл. 2.4.1 и рис. 2.4.1 и 2.4.2.  

Годовой расход теплоносителя в зоне действия Кировской ТЭЦ-1 представлен  

в табл. 2.4.1. 
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Таблица 2.4.1 

Год 

Установ-
ленная 

произво-
дитель-
ность 

водопод-
готови-
тельной 
установ-

ки, т/ч 

Располагае-
мая произ-
водитель-

ность водо-
подготови-

тельной 
установки, 

т/ч 

Собствен-
ные нужды 
водоподго-
товитель-
ной уста-
новки, т/ч 

Количе-
ство баков-
аккумуля-
торов теп-
лоносите-

ля, шт. 

Емкость 
баков 

аккуму-
ляторов, 
тыс. м

3
 

Расчетная 
производи-
тельность 
водоподго-

товительной 
установки, 

т/ч 

Расчетные 
собствен-

ные нужды 
водоподго-
товитель-
ной уста-
новки, т/ч 

Всего 
подпит-
ка теп-
ловой 
сети, в 

том 
числе:, 

т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, 

т/ч 

Сверх-
норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, 

т/ч 

Максимум 
подпитки 
тепловой 

сети в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макси-
мальная 
подпитка 
тепловой 
сети в пе-
риод по-

вреждения 
участка, 

т/ч 

Кировская ТЭЦ-1 

2014 г. 80 80 5 0 0 9,5 7,7 37,8 3,4 34,4 69,5 95,3 

2015 г. 80 80 5 0 0 9,5 7,8 36,8 3,4 33,4 69,5 95,4 

2016 г. 80 80 5 0 0 9,5 7,8 35,4 3,4 32,0 69,5 95,7 

2017 г. 80 80 5 0 0 9,5 7,8 34,2 3,5 30,7 69,5 95,9 

2018 г. 80 80 5 0 0 9,6 7,9 33,2 3,5 29,7 69,5 95,9 

2019 г. 80 80 5 0 0 9,6 7,9 32,3 3,5 28,8 69,5 95,9 

2020 – 
2024 гг. 

80 80 5 0 0 9,7 8,0 24,2 3,5 20,7 69,5 96,2 

2025 – 
2029 гг. 

80 80 5 0 0 9,7 8,1 18,4 3,6 14,8 69,5 96,6 

2030 – 
2034 гг. 

80 80 5 0 0 9,7 8,2 15 3,7 11,3 69,5 97,1 



38 

Год 

Установ-
ленная 

произво-
дитель-
ность 

водопод-
готови-
тельной 
установ-

ки, т/ч 

Располагае-
мая произ-
водитель-

ность водо-
подготови-

тельной 
установки, 

т/ч 

Собствен-
ные нужды 
водоподго-
товитель-
ной уста-
новки, т/ч 

Количе-
ство баков-
аккумуля-
торов теп-
лоносите-

ля, шт. 

Емкость 
баков 

аккуму-
ляторов, 
тыс. м

3
 

Расчетная 
производи-
тельность 
водоподго-

товительной 
установки, 

т/ч 

Расчетные 
собствен-

ные нужды 
водоподго-
товитель-
ной уста-
новки, т/ч 

Всего 
подпит-
ка теп-
ловой 
сети, в 

том 
числе:, 

т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, 

т/ч 

Сверх-
норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, 

т/ч 

Максимум 
подпитки 
тепловой 

сети в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макси-
мальная 
подпитка 
тепловой 
сети в пе-
риод по-

вреждения 
участка, 

т/ч 

Кировская ТЭЦ-4 

2014 г. 300 300 15 0 0 582,9 125,0 224,2 198,8 25,4 389,4 1562,9 

2015 г. 300 300 15 0 0 583,3 125,2 223,8 199,1 24,7 389,4 1565,6 

2016 г. 300 300 15 0 0 583,4 125,3 222,8 199,1 23,7 389,4 1565,6 

2017 г. 300 300 15 0 0 583,5 126,7 224,1 201,3 22,8 389,4 1583,5 

2018 г. 300 300 15 0 0 583,6 126,8 223,5 201,4 22,1 389,4 1584,7 

2019 г. 300 300 15 0 0 583,6 127,1 223,2 201,8 21,4 389,4 1589,1 

2020 – 
2024 гг. 

300 300 15 0 0 583,8 128,0 218,5 203 15,5 389,4 1600,2 

2025 – 
2029 гг. 

300 300 15 0 0 584,1 128,5 215 203,9 11,1 389,4 1606,4 

2030 – 
2034 гг. 

300 300 15 0 0 584,3 129,0 213,3 204,7 8,6 389,4 1612,7 
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Год 

Установ-
ленная 

произво-
дитель-
ность 

водопод-
готови-
тельной 
установ-

ки, т/ч 

Располагае-
мая произ-
водитель-

ность водо-
подготови-

тельной 
установки, 

т/ч 

Собствен-
ные нужды 
водоподго-
товитель-
ной уста-
новки, т/ч 

Количе-
ство баков-
аккумуля-
торов теп-
лоносите-

ля, шт. 

Емкость 
баков 

аккуму-
ляторов, 
тыс. м

3
 

Расчетная 
производи-
тельность 
водоподго-

товительной 
установки, 

т/ч 

Расчетные 
собствен-

ные нужды 
водоподго-
товитель-
ной уста-
новки, т/ч 

Всего 
подпит-
ка теп-
ловой 
сети, в 

том 
числе:, 

т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, 

т/ч 

Сверх-
норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, 

т/ч 

Максимум 
подпитки 
тепловой 

сети в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макси-
мальная 
подпитка 
тепловой 
сети в пе-
риод по-

вреждения 
участка, 

т/ч 

Кировская ТЭЦ-5 

2014 г. 400 400 20 0 0 463,4 74,5 223 155,1 67,9 411,4 1241,1 

2015 г. 400 400 20 0 0 463,6 74,7 221,5 155,6 65,9 411,4 1245,5 

2016 г. 400 400 20 0 0 463,7 74,9 219,1 155,8 63,3 411,4 1245,5 

2017 г. 400 400 20 0 0 463,9 75,8 218,3 157,6 60,7 411,4 1262,7 

2018 г. 400 400 20 0 0 463,9 75,9 216,6 157,8 58,8 411,4 1265,1 

2019 г. 400 400 20 0 0 463,9 75,5 215,7 158,7 57,0 411,4 1274,7 

2020 – 
2024 гг. 

400 400 20 0 0 464,5 77,8 207,6 161,0 46,6 411,4 1296,8 

2025 – 
2029 гг. 

400 400 20 0 0 464,7 78,5 197,6 162,7 34,9 411,4 1308,7 

2030 – 
2034 гг. 

400 400 20 0 0 465,0 79,2 192,8 163,7 29,1 411,4 1320,6 
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Рис. 2.4.1. Перспективная подпитка теплосети и расчетная производительность  
ВПУ Кировской ТЭЦ-1 на период 2014 – 2034 гг. 

Анализ данных, приведенных на графиках рис. 2.4.1 показывает, что перспективная 

подпитка теплосети от Кировской ТЭЦ-1 к 2034 г. в целом уменьшится с 37,8 т/ч в 2014 г. 

до 15 т/ч к 2034 г. Увеличение обусловлено подключением дополнительной нагрузки и стро-

ительством новых тепловых сетей. 

Увеличение часового расхода аварийной подпитки теплосети, принятого в размере 

0,75 % от общего перспективного объема тепловых сетей от Кировской ТЭЦ-1 составит 

1,8 т/ч или 7 % (с 95,3 т/ч в 2014 г. до 97,1 т/ч к 2034 г.) (рис. 2.4.2). 

 

Рис. 2.4.2. Перспективная аварийная подпитка теплосети Кировской ТЭЦ-1  
на период 2014 – 2034 гг. 
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Рис. 2.4.3. Перспективная подпитка теплосети и расчетная производительность  
ВПУ Кировской ТЭЦ-4 на период 2014 – 2034 гг. 

Анализ данных, приведенных на графиках рис. 2.4.3 показывает, что перспективная 

подпитка теплосети от Кировской ТЭЦ-4 к 2034 г. в целом уменьшится с 224,2 т/ч в 2014 г. 

до 213,3 т/ч к 2034 г.). Увеличение обусловлено подключением дополнительной нагрузки 

и строительством новых тепловых сетей. 

Увеличение часового расхода аварийной подпитки теплосети, принятого в размере 

0,75 % от общего перспективного объема тепловых сетей от Кировской ТЭЦ-4 составит 

49,8 т/ч или на 3,2 % (с 1562,9 т/ч в 2014 г. до 1612,7 т/ч к 2034 г.) (рис. 2.4.4). 

 

Рис. 2.4.4. Перспективная аварийная подпитка теплосети Кировской ТЭЦ-4  
на период 2014 – 2034 гг. 
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Рис. 2.4.5 Перспективная подпитка теплосети и расчетная производительность 
ВПУ Кировской ТЭЦ-5 на период 2014 – 2034 гг. 

Анализ данных, приведенных на графиках рис. 2.4.5 показывает, что перспективная 

подпитка теплосети от Кировской ТЭЦ-5 к 2034 г. в целом уменьшится с 223 т/ч в 2014 г. 

до 192,8 т/ч к 2034 г.). Увеличение обусловлено подключением дополнительной нагрузки 

и строительством новых тепловых сетей. 

Увеличение часового расхода аварийной подпитки теплосети, принятого в размере 

0,75 % от общего перспективного объема тепловых сетей от Кировской ТЭЦ-5 составит 

79,5 т/ч или 6,4 % (с 1 241,1 т/ч в 2014 г. до 1 320,6 т/ч к 2034 г.) (рис. 2.4.6). 

 

Рис. 2.4.6. Перспективная аварийная подпитка теплосети Кировской ТЭЦ-5  
на период 2014 – 2034 гг. 
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2.5. Определение расчетной производительности ВПУ  
и аварийной подпитки теплосети котельных 

 
При определении перспективной расчетной производительности ВПУ Кировских  

котельных в период 2014-2034 гг. учитывалось подключение дополнительной отопительной 

нагрузки и вследствие этого увеличение объема квартальных тепловых сетей от этих  

котельных. 

Производительность ВПУ Кировских котельных, к которым не запланировано подклю-

чение дополнительной отопительной нагрузки в период 2015-2034 гг. принимались без  

изменений в соответствии с производительностью в 2014 г. 

Рассчетная перспективная производительность ВПУ Кировских котельных в период 

2015-2034 гг. приведена в табл. 2.5.1. 
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Таблица 2.5.1 

№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

1 БМК 1.1 

2014 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2015 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2016 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2017 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2018 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2019 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2020-24 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2025-29 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2030-34 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2 БМК 1.2 

2014 4 4 0,74 0 0 2,5 2,5 0 2,5 7,0 1,5 37,5 

2015 4 4 0,74 0 0 2,5 2,5 0 2,5 3 1,5 37,5 

2016 4 4 0,74 0 0 2,5 2,5 0 2,5 3 1,5 37,5 

2017 4 4 0,74 0 0 2,6 2,6 0 2,6 3,1 1,4 35,0 

2018 4 4 0,74 0 0 2,8 2,8 0 2,8 3,3 1,2 30,0 

2019 4 4 0,74 0 0 2,9 2,9 0 2,9 3,5 1,1 27,5 

2020-24 4 4 0,74 0 0 2,9 2,9 0 2,9 3,5 1,1 27,5 

2025-29 4 4 0,74 0 0 2,9 2,9 0 2,9 3,5 1,1 27,5 

2030-34 4 4 0,74 0 0 2,9 2,9 0 2,9 3,5 1,1 27,5 

3 БМК 1.3 

2014 6,6 6,6 1,75 0 0 4 4 0 10 10 2,6 39,39 

2015 6,6 6,6 1,75 0 0 4,1 4,1 0 10,1 10,1 2,5 37,88 

2016 6,6 6,6 1,75 0 0 4,3 4,3 0 10,5 10,5 2,3 34,85 

2017 6,6 6,6 1,75 0 0 4,4 4,4 0 10,7 10,7 2,2 33,33 

2018 6,6 6,6 1,75 0 0 4,4 4,4 0 10,7 10,7 2,2 33,33 

2019 6,6 6,6 1,75 0 0 4,4 4,4 0 10,7 10,7 2,2 33,33 

2020-24 6,6 6,6 1,75 0 0 4,7 4,7 0 11,3 11,3 1,9 28,79 

2025-29 6,6 6,6 1,75 0 0 4,7 4,7 0 11,3 11,3 1,9 28,79 

2030-34 6,6 6,6 1,75 0 0 4,7 4,7 0 11,3 11,3 1,9 28,79 

4 БМК 1.4 

2014 23,3 23,3 1,93 0 0 11 11 0 18 18 12,3 52,79 

2015 23,3 23,3 1,93 0 0 11 11 0 18 18 12,3 52,79 

2016 23,3 23,3 1,93 0 0 11,8 11,8 0 19,2 19,2 11,5 49,36 

2017 23,3 23,3 1,93 0 0 11,9 11,9 0 19,3 19,3 11,4 48,93 

2018 23,3 23,3 1,93 0 0 12,0 12,0 0 19,5 19,5 11,3 48,5 

2019 23,3 23,3 1,93 0 0 12,1 12,1 0 19,6 19,6 11,2 48,07 

2020-24 23,3 23,3 1,93 0 0 13,9 13,9 0 22,3 22,3 9,4 40,34 

2025-29 23,3 23,3 1,93 0 0 14,4 14,4 0 23,0 23,0 8,9 38,2 

2030-34 23,3 23,3 1,93 0 0 14,9 14,9 0 23,6 23,6 8,4 36,05 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

5 БМК 1.5 

2014 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

2015 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

2016 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

2017 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

2018 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

2019 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

2020-24 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

2025-29 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

2030-34 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

6 БМК 1.6 

2014 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

2015 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

2016 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

2017 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

2018 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

2019 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

2020-24 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

2025-29 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

2030-34 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

7 БМК 1.7 

2014 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

2015 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

2016 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

2017 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

2018 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

2019 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

2020-24 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

2025-29 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

2030-34 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

8 БМК 1.8 

2014 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1 4 1,3 72,22 

2015 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1,8 4 1,3 72,22 

2016 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1,8 4 1,3 72,22 

2017 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1,8 4 1,3 72,22 

2018 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1,8 4 1,3 72,22 

2019 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1,8 4 1,3 72,22 

2020-24 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1,8 4 1,3 72,22 

2025-29 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1,8 4 1,3 72,22 

2030-34 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1,8 4 1,3 72,22 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

9 БМК 1.9 

2014 2,2 2,2 0,3 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2015 2,2 2,2 0,3 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2016 2,2 2,2 0,3 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2017 2,2 2,2 0,3 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2018 2,2 2,2 0,3 0 0 0,52 0,52 0 2,08 2,08 1,68 76,36 

2019 2,2 2,2 0,3 0 0 0,54 0,54 0 2,15 2,15 1,66 75,45 

2020-24 2,2 2,2 0,3 0 0 0,54 0,54 0 2,15 2,15 1,66 75,45 

2025-29 2,2 2,2 0,3 0 0 0,54 0,54 0 2,15 2,15 1,66 75,45 

2030-34 2,2 2,2 0,3 0 0 0,54 0,54 0 2,15 2,15 1,66 75,45 

10 БМК 1.10 

2014 8 8 0,1 0 0 3,5 3,5 0 5 5 4,5 56,25 

2015 8 8 0,1 0 0 3,5 3,5 0 5 5 4,5 56,25 

2016 8 8 0,1 0 0 3,5 3,5 0 5 5 4,5 56,25 

2017 8 8 0,1 0 0 3,55 3,55 0 5,1 5,1 4,45 55,63 

2018 8 8 0,1 0 0 3,7 3,70 0 5,4 5,4 4,3 53,75 

2019 8 8 0,1 0 0 3,7 3,70 0 5,4 5,4 4,3 53,75 

2020-24 8 8 0,1 0 0 3,7 3,70 0 5,4 5,4 4,3 53,75 

2025-29 8 8 0,1 0 0 3,7 3,70 0 5,4 5,4 4,3 53,75 

2030-34 8 8 0,1 0 0 3,7 3,70 0 5,4 5,4 4,3 53,75 

11 БМК 1.11 

2014 16 16 0,486 0 0 6 6 0 8 8 10 62,5 

2015 16 16 0,486 0 0 6,1 6,1 0 8,1 8,1 9,9 61,88 

2016 16 16 0,486 0 0 6,2 6,2 0 8,2 8,2 9,8 61,25 

2017 16 16 0,486 0 0 6,3 6,3 0 8,4 8,4 9,7 60,63 

2018 16 16 0,486 0 0 6,5 6,5 0 8,6 8,6 9,5 59,38 

2019 16 16 0,486 0 0 6,7 6,7 0 8,8 8,8 9,3 58,13 

2020-24 16 16 0,486 0 0 7,7 7,7 0 10,0 10,0 8,3 51,88 

2025-29 16 16 0,486 0 0 7,7 7,7 0 10,0 10,0 8,3 51,88 

2030-34 16 16 0,486 0 0 7,7 7,7 0 10,0 10,0 8,3 51,88 

12 БМК 26 

2014 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 

2015 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 

2016 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 

2017 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 

2018 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 

2019 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 

2020-24 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 

2025-29 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 

2030-34 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

13 БМК 50 

2014 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

2015 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

2016 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

2017 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

2018 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

2019 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

2020-24 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

2025-29 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

2030-34 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

14 Котельная 6.1 

2014 5,139 5,139 0,4625 1 5 2,705 2,705 0 3,787 8,115 2,434 47,36 

2015 5,139 5,139 0,4625 1 5 2,705 2,705 0 3,787 8,115 2,434 47,36 

2016 5,139 5,139 0,4625 1 5 2,705 2,705 0 3,787 8,115 2,434 47,36 

2017 5,139 5,139 0,4625 1 5 2,705 2,705 0 3,787 8,115 2,434 47,36 

2018 5,139 5,139 0,4625 1 5 2,705 2,705 0 3,787 8,115 2,434 47,36 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 

15 Котельная 6.5 

2014 0,005 0,005 0,0005 0 0 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2015 0,005 0,005 0,0005 0 0 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2016 0,005 0,005 0,0005 0 0 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2017 0,005 0,005 0,0005 0 0 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2018 0,005 0,005 0,0005 0 0 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 

16 Котельная 6.7 

2014 0,002 0,002 0,0001 1 5 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2015 0,002 0,002 0,0001 1 5 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2016 0,002 0,002 0,0001 1 5 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2017 0,002 0,002 0,0001 1 5 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2018 0,002 0,002 0,0001 1 5 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

17 Котельная 6.8 

2014 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

2015 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

2016 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

2017 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

2018 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

2019 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

2020-24 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

2025-29 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

2030-34 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

18 Котельная 6.9 

2014 0,026 0,026 0,0023 1 10 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2015 0,300 0,300 0,021 2 30 0,019 0,019 0 0,0251 0,058 0,281 93,67 

2016 0,300 0,300 0,021 2 30 0,024 0,024 0 0,0314 0,070 0,276 92,00 

2017 0,300 0,300 0,021 2 30 0,019 0,019 0 0,0251 0,058 0,281 93,67 

2018 0,300 0,300 0,021 2 30 0,024 0,024 0 0,0314 0,070 0,276 92,00 

2019 0,300 0,300 0,021 2 30 0,019 0,019 0 0,0251 0,058 0,281 93,67 

2020-24 0,300 0,300 0,021 2 30 0,024 0,024 0 0,0314 0,070 0,276 92,00 

2025-29 0,300 0,300 0,021 2 30 0,019 0,019 0 0,0251 0,058 0,281 93,67 

2030-34 0,300 0,300 0,021 2 30 0,024 0,024 0 0,0314 0,070 0,276 92,00 

19 Котельная 6.11 

2014 0,004 0,004 0,0004 0 0 0,002 0,002 0 0,0028 0,006 0,002 50 

2015 0,004 0,004 0,0004 0 0 0,002 0,002 0 0,0028 0,006 0,002 50 

2016 0,004 0,004 0,0004 0 0 0,002 0,002 0 0,0028 0,006 0,002 50 

2017 0,004 0,004 0,0004 0 0 0,002 0,002 0 0,0028 0,006 0,002 50 

2018 0,004 0,004 0,0004 0 0 0,002 0,002 0 0,0028 0,006 0,002 50 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 

20 
Котельная  

6.13 

2014 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 

2015 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 

2016 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 

2017 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 

2018 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 

2019 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 

2020-24 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 

2025-29 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 

2030-34 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

21 
Котельная  

6.14 

2014 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,078 0,078 0 0,1092 0,234 0,07 47,3 

2015 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,111 0,111 0 0,1321 0,306 0,037 25,00 

2016 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,111 0,111 0 0,1321 0,306 0,037 25,00 

2017 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,111 0,111 0 0,1321 0,306 0,037 25,00 

2018 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,111 0,111 0 0,1321 0,306 0,037 25,00 

2019 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,137 0,137 0 0,1619 0,381 0,011 7,43 

2020-24 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,137 0,137 0 0,1619 0,381 0,011 7,43 

2025-29 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,137 0,137 0 0,1619 0,381 0,011 7,43 

2030-34 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,137 0,137 0 0,1619 0,381 0,011 7,43 

22 
Котельная  

6.15 

2014 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2015 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2016 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г. 

2017 

2018 

2019 

2020-24 

2025-29 

2030-34 

23 Котельная 8.1 

2014 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,142 0,142 0 0,1988 0,426 0,128 47,41 

2015 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,149 0,149 0 0,2050 0,451 0,121 44,81 

2016 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,149 0,149 0 0,2050 0,451 0,121 44,81 

2017 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,149 0,149 0 0,2050 0,451 0,121 44,81 

2018 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,149 0,149 0 0,2050 0,451 0,121 44,81 

2019 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,149 0,149 0 0,2050 0,451 0,121 44,81 

2020-24 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,149 0,149 0 0,2050 0,451 0,121 44,81 

2025-29 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,155 0,155 0 0,2132 0,473 0,115 42,59 

2030-34 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,155 0,155 0 0,2132 0,473 0,115 42,59 

24 Котельная 8.2 

2014 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,61 0,61 0 0,854 1,83 0,549 47,37 

2015 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,61 0,61 0 0,854 1,83 0,549 47,37 

2016 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,61 0,61 0 0,854 1,83 0,549 47,37 

2017 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,61 0,61 0 0,854 1,83 0,549 47,37 

2018 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,62 0,62 0 0,861 1,84 0,539 46,51 

2019 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,62 0,62 0 0,861 1,84 0,539 46,51 

2020-24 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,65 0,65 0 0,887 1,89 0,509 43,92 

2025-29 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,65 0,65 0 0,887 1,89 0,509 43,92 

2030-34 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,65 0,65 0 0,887 1,89 0,509 43,92 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

25 Котельная 8.3 

2014 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2015 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2016 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2017 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2018 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2019 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2020-24 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2025-29 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2030-34 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

26 
Котельная  

10.1 

2014 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

2015 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

2016 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

2017 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

2018 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

2019 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

2020-24 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

2025-29 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

2030-34 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

27 
Котельная  

10.2 

2014 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

2015 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

2016 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

2017 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

2018 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

2019 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

2020-24 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

2025-29 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

2030-34 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

28 
Котельная  

10.3 

2014 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,268 1,268 0 1,775 3,804 1,142 47,39 

2015 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,268 1,268 0 1,775 3,804 1,142 47,39 

2016 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,270 1,270 0 1,777 3,831 1,140 47,30 

2017 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,270 1,270 0 1,777 3,831 1,140 47,30 

2018 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,270 1,270 0 1,777 3,831 1,140 47,30 

2019 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,270 1,270 0 1,777 3,831 1,140 47,30 

2020-24 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,395 1,395 0 1,945 4,155 1,015 42,12 

2025-29 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,501 1,501 0 2,133 4,490 0,909 37,72 

2030-34 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,608 1,608 0 2,226 4,822 0,802 33,28 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

29 
Котельная  

11.3 

2014 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

2015 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

2016 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

2017 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

2018 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

2019 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

2020-24 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

2025-29 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

2030-34 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

30 
Котельная  

11.4 

2014 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2015 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2016 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2017 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2018 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2019 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2020-24 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2025-29 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2030-34 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

31 
Котельная  

11.5 

2014 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

2015 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

2016 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

2017 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

2018 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

2019 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

2020-24 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

2025-29 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

2030-34 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

32 
Котельная  

11.6 

2014 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2015 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2016 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2017 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2018 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2019 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2020-24 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2025-29 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2030-34 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

33 
Котельная  

11.7 

2014 0,211 0,211 0,019 1 5 0,111 0,111 0 0,155 0,333 0,100 47,39 

2015 0,211 0,211 0,019 1 5 0,116 0,116 0 0,162 0,347 0,095 45,02 

2016 0,211 0,211 0,019 1 5 0,119 0,119 0 0,167 0,361 0,092 43,6 

2017 0,211 0,211 0,019 1 5 0,145 0,145 0 0,192 0,435 0,066 31,28 

2018 0,211 0,211 0,019 1 5 0,145 0,145 0 0,192 0,435 0,066 31,28 

2019 0,211 0,211 0,019 1 5 0,145 0,145 0 0,192 0,435 0,066 31,28 

2020-24 0,211 0,211 0,019 1 5 0,145 0,145 0 0,192 0,435 0,066 31,28 

2025-29 0,211 0,211 0,019 1 5 0,156 0,156 0 0,207 0,468 0,055 26,07 

2030-34 0,211 0,211 0,019 1 5 0,168 0,168 0 0,223 0,502 0,043 20,38 

34 
Котельная 

11.8 

2014 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

2015 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

2016 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

2017 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

2018 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

2019 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

2020-24 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

2025-29 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

2030-34 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

35 
ООО  

"ЭК НЛПК" 

2014 120 120 20,7 0 0 22 9 13 36 50 98 81,67 

2015 120 120 20,7 0 0 22 9 13 36 50 98 81,67 

2016 120 120 20,7 0 0 22 9 13 36 50 98 81,67 

2017 120 120 20,7 0 0 22,1 9 13,1 36,1 50,1 97,9 81,58 

2018 120 120 20,7 0 0 22,3 9,1 13,2 36,4 50,4 97,7 81,42 

2019 120 120 20,7 0 0 22,3 9,1 13,2 36,4 50,4 97,7 81,42 

2020-24 120 120 20,7 0 0 22,4 9,1 13,3 36,6 50,6 97,6 81,33 

2025-29 120 120 20,7 0 0 22,4 9,1 13,3 36,6 50,6 97,6 81,33 

2030-34 120 120 20,7 0 0 22,4 9,1 13,3 36,6 50,6 97,6 81,33 

36 
ООО «Гор-

зеленстрой» 

2014 0,034 0,034 0,0031 1 5 0,018 0,018 0 0,0252 0,054 0,016 47,06 

2015 0,034 0,034 0,0031 1 5 0,018 0,018 0 0,0252 0,054 0,016 47,06 

2016 0,034 0,034 0,0031 1 5 0,018 0,018 0 0,0252 0,054 0,016 47,06 

2017 0,034 0,034 0,0031 1 5 0,018 0,018 0 0,0252 0,054 0,016 47,06 

2018 0,034 0,034 0,0031 1 5 0,018 0,018 0 0,0252 0,054 0,016 47,06 

2019 

Котельная будет закрыта в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

37 
ООО  

«ДокВуд» 

2014 0,203 0,203 0,0183 2 32 0,107 0,107 0 0,1498 0,321 0,096 47,29 

2015 0,203 0,203 0,0183 2 32 0,107 0,107 0 0,1498 0,321 0,096 47,29 

2016 0,203 0,203 0,0183 2 32 0,107 0,107 0 0,1498 0,321 0,096 47,29 

2017 0,203 0,203 0,0183 2 32 0,107 0,107 0 0,1498 0,321 0,096 47,29 

2018 0,203 0,203 0,0183 2 32 0,107 0,107 0 0,1498 0,321 0,096 47,29 

2019 

Котельная будет закрыта в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 

38 
ООО  

«Ликс-ТЭ» 

2014 0,056 0,056 0,005 1 10 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2015 

Котельная закрыта в 2015 г. 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020-24 

2025-29 

2030-34 

39 

Котельная 
ООО «Тепло-
снабжающая 

компания» (ул. 
Производствен-

ная, 9) 

2014 0,30 0,30 0,02 1 5 0,059 0,059 0 0,083 0,177 0,241 80,33 

2015 0,30 0,30 0,02 1 5 0,089 0,089 0 0,112 0,267 0,211 70,33 

2016 0,30 0,30 0,02 1 5 0,089 0,089 0 0,112 0,267 0,211 70,33 

2017 0,30 0,30 0,02 1 5 0,121 0,121 0 0,149 0,363 0,179 59,67 

2018 0,30 0,30 0,02 1 5 0,121 0,121 0 0,149 0,363 0,179 59,67 

2019 0,30 0,30 0,02 1 5 0,182 0,182 0 0,237 0,546 0,118 39,33 

2020-24 0,30 0,30 0,02 1 5 0,195 0,195 0 0,253 0,585 0,105 35,00 

2025-29 0,30 0,30 0,02 1 5 0,224 0,224 0 0,302 0,672 0,076 25,33 

2030-34 0,30 0,30 0,02 1 5 0,252 0,252 0 0,339 0,756 0,048 16,00 

40 
Котельная  
«УниДом» 

2014 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 

2015 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 

2016 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 

2017 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 

2018 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 

2019 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 

2020-24 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 

2025-29 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 

2030-34 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

41 
Котельная 

ДС 

2014 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2015 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2016 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2017 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2018 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2019 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2020-24 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2025-29 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2030-34 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

42 
Котельная 

ВГСХА 

2014 0,027 0,027 0,0024 1 10 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,013 48,15 

2015 0,027 0,027 0,0024 1 10 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,013 48,15 

2016 0,027 0,027 0,0024 1 10 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,013 48,15 

2017 0,027 0,027 0,0024 1 10 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,013 48,15 

2018 0,027 0,027 0,0024 1 10 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,013 48,15 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 

43 

Котельная ООО 
«Теплоснабжа-

ющая компания» 
(ул. Заводская, 

8а) 

2014 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2015 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2016 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2017 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2018 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2019 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2020-24 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2025-29 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2030-34 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

44 
Котельная  

ОРДЦ 

2014 0,009 0,009 0,0008 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,004 44,44 

2015 0,009 0,009 0,0008 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,004 44,44 

2016 0,009 0,009 0,0008 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,004 44,44 

2017 0,009 0,009 0,0008 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,004 44,44 

2018 0,009 0,009 0,0008 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,004 44,44 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

45 
Котельная  

КМЗ 

2014 0,08 0,08 0,0072 1 8 0,042 0,042 0 0,0588 0,126 0,038 47,5 

2015 0,08 0,08 0,0072 1 8 0,042 0,042 0 0,0588 0,126 0,038 47,5 

2016 0,08 0,08 0,0072 1 8 0,042 0,042 0 0,0588 0,126 0,038 47,5 

2017 0,08 0,08 0,0072 1 8 0,042 0,042 0 0,0588 0,126 0,038 47,5 

2018 0,08 0,08 0,0072 1 8 0,042 0,042 0 0,0588 0,126 0,038 47,5 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 

46 
Котельная  

«Ново-Вятка» 

2014 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,004 1,004 0 1,405 3,012 0,903 47,35 

2015 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,004 1,004 0 1,405 3,012 0,903 47,35 

2016 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2017 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2018 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2019 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2020-24 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2025-29 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2030-34 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

47 
Котельная  
БМП ООО 
«Матрица» 

2014 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2015 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2016 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2017 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2018 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2019 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2020-24 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2025-29 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2030-34 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

48 
Котельная  

ООО  
«Теплотехник» 

2014 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 

2015 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 

2016 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 

2017 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 

2018 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 

2019 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 

2020-24 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 

2025-29 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 

2030-34 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

49 
Котельная ООО 

«Энергетик» 

2014 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2015 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2016 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2017 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2018 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 

50 

Котельная Дет-
ского Талицкого 
туберкулезного 

санатория 

2014 0,014 0,014 0,0013 1 5 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2015 0,014 0,014 0,0013 1 5 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2016 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г.,  
тепловая нагрузка будет переведена на котельную «Индикон» 

2017 

2018 

2019 

2020-24 

2025-29 

2030-34 

51 
Котельная ООО 
«Производствен-
ный комплекс» 

2014 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

2015 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

2016 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

2017 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

2018 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

2019 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

2020-24 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

2025-29 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

2030-34 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

52 

Котельная Ки-
ровского госу-
дарственного 

автодорожного 
техникума 

2014 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2015 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2016 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2017 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2018 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2019 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2020-24 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2025-29 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2030-34 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

53 
Котельная  

ОАО «РЖД» 

2014 0,011 0,011 0,001 1 5 0,006 0,006 0 0,0084 0,018 0,005 45,45 

2015 0,011 0,011 0,001 1 5 0,006 0,006 0 0,0084 0,018 0,005 45,45 

2016 0,011 0,011 0,001 1 5 0,006 0,006 0 0,0084 0,018 0,005 45,45 

2017 0,011 0,011 0,001 1 5 0,006 0,006 0 0,0084 0,018 0,005 45,45 

2018 0,011 0,011 0,001 1 5 0,006 0,006 0 0,0084 0,018 0,005 45,45 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 

54 БМК Радужный 

2015 1,9 1,9 0,18 1 5 1,004 1,004 0 1,405 3,012 0,903 47,35 

2016 1,9 1,9 0,18 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2017 1,9 1,9 0,18 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2018 1,9 1,9 0,18 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2019 1,9 1,9 0,18 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2020-24 1,9 1,9 0,18 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2025-29 1,9 1,9 0,18 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2030-34 1,9 1,9 0,18 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

55 

Котельная ООО 
«Теплоснаб. 

компания» (сл. 
Сошени) 

2014 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

2015 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

2016 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

2017 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

2018 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

2019 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

2020-24 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

2025-29 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

2030-34 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

56 
Котельная 

НЛК 

2014 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,299 0,299 0 0,418 0,897 0,269 47,36 

2015 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2016 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2017 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2018 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2019 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2020-24 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2025-29 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2030-34 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

57 
Котельная 

ТСО «Зиновы» 

2014 0,58 0,58 0,05 1 14 0,299 0,299 0 0,418 0,897 0,269 47,36 

2015 0,58 0,58 0,05 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2016 0,58 0,58 0,05 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2017 0,58 0,58 0,05 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2018 0,58 0,58 0,05 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2019 0,58 0,58 0,05 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2020-24 0,58 0,58 0,05 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2025-29 0,58 0,58 0,05 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2030-34 0,58 0,58 0,05 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

58 
Котельная 

ККС, сл. Корчем-
кино 

2014 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2015 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2016 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2017 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2018 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2019 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2020-24 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2025-29 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2030-34 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

59 
Котельная 

ККС, дер. Боль-
шая гора 

2014 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2015 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2016 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2017 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2018 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2019 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2020-24 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2025-29 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2030-34 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

60 
Котельная 
«Анкор» 

0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 0,02 

61 БМК Сошени  Котельная будет введена в эксплуатацию в 2016 г. 

62 
Котельная 
«Индикон» 

 Котельная будет введена в эксплуатацию в 2015 г. взамен котельной Талицкого туберкулезного санатория 

63 БМК 2.2.560  Котельная будет введена в эксплуатацию в 2015 г. 
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